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Дополнения и изменения глаз СйиП

П остановлением  Госстроя СССР от 2 сен
тября 1976 г. №  145 утверж дены  и с 1 января 
1977 г. вводятся в действие публикуем ы е ни
ж е  дополнения и изм енения ряда глав СНиП 
в связи с повы ш ением  требований по безопас
ности газоснабж ения ж илы х и общ ественны х 
злании;

пункт 6.1 главы СНиП П-Л. 9-70 «Больницы и 
поликлиники. Н орм ы  проектирования» д о п о л 
нить вторы м  и третьим  абзацами сл е д ую щ е 
го содерж ания:

«Газоснабжение допускается пред усм атри
вать только  в центральны х заготовочны х, по
м ещ ениях служ бы  приготовления пищи и ла
бораториях, разм ещ аем ы х в отдельностоя
щих зданиях.

Во всех лабораториях допускается исполь
зование сж и ж е н н о го  газа из портативны х бал
лонов»;

строительство промышленных зданий
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