
ПОПРАВКА 9~ , с. Зз.
к СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

В каком месте Н апечатано Должно быть

1. Таблица 43, колонка "На 10 МПа 10 кПа
гр у зки  и во зд ей ств и я" , 2,5 МПа 2,5 кПа
"Кратковременные" 0,1 МПа 0,1 кПа

2. Пункт 14,32 0,08 МПа 0,8 МПа
0,05 МПа 0,5 МПа
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