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ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 кВ 
ПО СХЕМЕ 110-5Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВ.А 
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407 -3 -609 .91

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 кВ 
ПО СХЕМЕ 110-5Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВ.А 

В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 110 кВ 
АЛЬБОМ 4

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
АЛБ50М1 ЛЗ Пояснительная записка и указания по 

применению
АЛЬБ0М2 ЗГИ Электротехнические решения. Схемы 

и компоновочные чертежи
АЛЬБОМЗ ЗП2 Электротехнические решения.Конст- 

руктибно-монтажные чертежи
АЛЬБ0М4 ЗПЗ Электротехнические решения.

Установка оборубобания и Вешали.
АЛЬБОМБ ЗВ1 Управление и автоматизация, 

части 1,2 Вариант с реакторами 6(10) кВ
АЛЬБОМб ЗВ2 Управление и автоматизация, 

части 1,2 Вариант без реактороб 6(10) кВ 
Разработан институтом 
'Себзапзнергосетьпроект 

Г лабный инженер 
Главный инженер пооекта

АЛЬБ0М7 АС Архитектурно-строительные 
решения

АЛЬБОМБ КМ Конструкции металлические 
АЛЬБОМУ АС.И Строительные изОелия 
АЛЬБОМТО ОВ Отопление и бентиляция.

ВК Внутренние бобапрсбоб и 
канализация

АЛЬБОМИ АЛ Абтоматика пожаротушения 
АЛББ0М12 СО Спецификации оборубобания 
АЛЬЬ0М13 ВИ Вебомости потребности б 

материалах
АЛББ0М14 С Сметная бокументация 

части 1,2 Рабочий проект
утбержбен и ббебен б бейстбие 

Минэнерго СССР протокол от 23.09.1991 г.К43/ г -  -уЕ.И.Бараноб
Щ м у г и н а  № 76™ -Л  CD Себзапзнергосешьпроект 1931
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЗПЗ

5
ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧ

£ 1 Общие данные
2 Установка Оыключателя типа ВМ Т-25 /1250У Х Л 1.

В М Т -40 /2000У Х Л 1 на споре ТО-5
3 Установка трехполюсного разъединителя типа

РДЗ-110/1000УХЛ1 с приводом ПР-У1 на опере ТО-1
4 Низкая остановка разъединителя типа РДЗ-110/1000УХЛ1

с приводом ПР-У1
5 Кинематическая схема разъединителя, узлы и спецификация.
6 Металлоконструкции мерок M1JM4
7 Установка трансформаторов тока типа ТФЗМ-110БЧУУ1

нс опоре ТО-6
в Установка трансформаторов напряжения типа

НКФ-110-83У1 на опере ТО-2
9 Установка разрядника вентильного типа FВС-1 ЮМ

на опоре ТО-4 fr2 2 C 0 )
10 Устснсвка разрядника вентильного типа РВС-1ЮМ

на опоре ТО-в f r o 2 0 )
11 Установка шинной опоры Ш0-110УХЛ1 на опаре ТО-7
12 Установка изолятора типа И0С-110-6С0УХЛ1 на отм.11.630
13 Установка в.ч. заградителя и конденсатора связи с фильтрам

присоединения и шкафом отбора напряжения на опоре ТО-3
1 14 Спецификация об ару давания и материалов к  листу ЗПЗ-13
S. 15 Гирлянда изоляторов ПС70-Д  натяжная одноцепная для
е>
1
3

1

одного провода сечением 3 0 0  мм2

Вдоапоберяо, чпо проект состбепстбцет беСапбуоиич норме* j  пробило*, а жпт^зпеция сооружений с пожароопасным и Сзрьбсопссным херехтчром 
произбодстбо безопасна при соблюдении предусмотренных проектам мероприятий.

1
5
£ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАЛЬГИИА ТЛ

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧ

16 Гирлянда изоляторов ПС-70Д поддерживающая одноцепная
для еднага провода сечением 3 0 0  мм2

17 Мослонопалненныи бве 
)ых б

id типа ГМ ЛБ-90-110/1000
1В Установка концеС 1цфт 110 кВ на подстанцииЛландУзлъи
19 Установка концевых муфт 110 кВ на подстанции: Разрезы.
2 0 Установка концевых муфт на подстанции. УзлыРазрезы.
21 Спецификация оборудования и материалов к л .ЗПЗ-18-20
2 2 Установка заэемлителя однополюсного 30Н-1Ю М-[ХЛ1

с прийадом ПР-01-2УХЛ1
2 3 Спецификация оборудования и материалов к  л.ЗПЗ-22
24 Установка датчиков РОС-301 в приямке насосной
2 5 Спецификация оборудования и материалов к  л.ЗПЗ-24
2 6 Металлоконструкции мерок М 5-М 9
2 7 Спецификация обооидования и материалов к л.ЭПЗ-26

Указания па применению
В состав денного комплекта включены чертежи для двух проектов:
Листы ЗПЗ-1В-21 относятся к  проекту 4 0 7 -3 -6 0 8 .9 1  листы ЗЛЗ-13,14 -  
к  проекту 4 0 7 -3 -6 0 9 9 1 . Листы ЗП З-2-12 ,; 1 5 -1 7 ,2 2 -2 7  относятся к  
обоим проектам /3 2  Т 'б  -г 4

Прибйзан

иная

4 07 -3 -60 9 .91  ЗПЗ
Закрытая ПС 11С/Б-Ю кВ пз схеме 1Ю-5Н с транс форматерами 
63/ВО/МВА. 0 сборная хе̂ езобетог.е с бездетными ббобзми НО кВ

Ночмтд. Раменский V i 10.91 Подстанция V0/1C кВ с 
трансформаторами 63/ЬО/МВА

Стадия .Лист ЛиСПСбНхомтр. Скоипниченка л*с V-51
Р П 1 27ГИП Калинина 10.91

Нач̂ р. Грсчпаль 10.91
Обще донны» СЕВЗАПЗНСРГОСЕТЪПРОШ'

Ленинград
Ведших. ЛвОчечко 1091
ИнхРттlАберченкоба з ^ г - j Ю.91

2 8 0 9 -0 4 Формат АЗ
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О Б О ? 3 ( т а Н 1 Л  % и M A n U P U f tA Q f t
f i U m .

т
OtQiH A HlhVU H&UfnEHOBRHVlt КОЛ, масса,

e / u r
ПРимемя

HUC

i В ь ж л ^ ч я п ш ь  m » e m -

л ккн ы ц  м а а о м а с л я -
Hbin ш и п л  6 M T - I 1 0 £ в т.ч w*v

- 2 5 / t 2 5 a m f  с п н * и н - М  МЯСА*

ны.н п ? й б 0 ( \о т  mwnft 250кг
w u *  -  t ^ o m t t I860 АОМПА

В ы к л ю ч а т е л ь  m p t m -

ЛЮСНЫЙ MRAOMACAAHblVi

m u n n  5 М Т ' И 0 б '« » о / f  т ч . м м

/2000  у ш  c r . f t ^ u n * с* тлела
н и м  пр и в о д о м  т и п * 3M0AP

П П р К -  1800 ' И Л t 1 2 2 9 0 К О Я М ,
г «»01-з- 609 s i  u u . m - s f Оп о р а  т о -5 {

ь б о л т  М 3 0 * 7 0 Г0СГ179а*70' *

ь РЯЙКА МЗО ГОСТ 5915-*70* If
5 Ш а й к а  з о г о с т  и 3 7 М в ' ц

В Ша й б а  30 ГОСТ 1 0 3 0 6 -3 8

PmemM om»mm«n ддя шпления 

вммючятш с пшодом

U my 4 Н

1 Ш . I

К о н т й х п т т  емвод

Останов** рАзтатянп hr otwoe&HUU птнччесяого описания 

« м н ш тции  по змплчшдции %тч\чг.ООПО 
ж о д д . Ушзлгшротажтлш* г Свердлове*
I Ьзяим 8 схошх относятся * aw- 

*А*члпиАЮ тип* БМТ-иОЧО/2<?ОШЛ1

1 3  2  Г б  г » .  А

ПРИВЯЗЯН

ЦНв, X

‘t o i - j - s o s . s f  ш

Закрытая псио/нокляваеие И8-5И« транмшатогани
i i i w i m  а шмпвмдигибмин! иидаднм ш ао» н м

Нач от*, Рзченскио ЮМ
ЗРН ИОяЬ

стадия лит л и ет  зв
НИКША Сниайами«| А г н Ю ?(

та 2ГНП РСалурима to 9 r
нач ра ГА̂ нталь ctfW to 91 г.птанта еьилнчятт « мт иа 

-25msomf, вмт-пов-*»о/ 
/20го ш |  яа опа^е т м

СШ А П2НЕРГОСЕ ТЪ ПРОЕКТ 
М!ниигроЗi*JU№

2*07
Асвчеико tJ  9 }
ш и и т а M w u L .■ft/ ivf

Р Я О Ч - а Ь У м м ц т АЗ
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в з м е т и  «QiercmuH для ш пиенил  
М Г Щ ч н м п и л а ГПНП РАП«Я«НИП\й АЯ Масса,яр

РДЗ - 2 - ПО (1000 ̂ХЛ1 «.61
PA3-t-tio/iooomt k i s

Спкцичик яи,и а порчаоаанцд и тятетяАов
Марка, О б о з н я ч г н н е Н А и м а н о п н и г КОЛ ■И M kcw ДРИМв-
AIV mat ш c a m - МАННЕ

t Р А У Н А ч н и т е л *  треков
АШНЫЙ т и п а
Р Д 5 - И 0 /1000 Ш 1 1 i о CAl.mASI.

г (1PW60A т и п А  П?*30/180ДП^1 1 28
(\PH60A тчпАПР-30/110Л-31 t 22

г Ш - 3 - 5 И 9 . 9 и * . « А . К М - Л ? О н о м  т о м t t
4 т . т  з г * з . г  ы т

ГОСТ 3 2 6 2 - 7 5 i 3 З З Ц ' ДАКНУ
S Т т н  г г о . г  м м г о imrwmi

РОСТ 3 2 5 2 - 0 5 г 2 3.3k6
6 т и с а  « « б .  е = н о о

ГОСТ J O K - O S 2 4 i m J
7 5о л т  М Т6Ч 90  ГОСТЧЧЭв'ТО' (6 16
а 50ДШМ18»50РОСТ77И-Т0‘ Z 2
9 Гайка  м »6 Г0СТ5915-70* /8 IS

to Шанса  15 ГОСТ Ш 7 М 1 * 36 36

{. У с т я п м я я  Г П Р я с о т я н А  н а  o o h q a a h u u  ч е р т .  ВИДЕ S 7 4 . 2 i V 0 0 t . 6 3 5 K  

I .  U  шпиже понт рт'&мштш РАЗ**- ttO/tQQQ UM.

i 32 ? 6 r » - r { ,

ПРИВЯЗАН

ИН5.Х __

Ш - 3- 6 09.<Н m

закрытая (Kitojs-I0*l мишке $нт?<ш<шматора*и WjBi/me Авентом дсливипвие ищушны*и кодами кв а
начотдломейский ■̂ fr109 Г

ЗРУ И8к1
стадия диет A U t tПО*

Йштг. р̂цпничмо r o ? f гп 3гйп Калугина fO 9 f
нач гг ггтнтальЫ 'М / установка ттлолюсного гяп- единителя тала рдз*ио/1В00У1А1 

сприаодом ПМ| на опт Т(И
с т а ш н Е Р г о с е п п т к т

M H Q H l p a i
бЮ.ннжлевчен ко t /л у/
Инж Па}UPHUA0BQw & t i u L Г О У Г
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Спецификация оборудования и потериалоВ

Парка,
ПОЗ. Обозначение НаипеноВание Количестве Поеся

tdnr
Прите-
чоние

РЛИ да-г
/ Разъединитель трех-

полюсный ти п е
р ц у и о Ш о  УХ/!/ / / 1____1 Сптабл.

2 Привод типа ЛР-30/130-Ш1 f 28
Привод типа ПР'901160Л-У1 / 22

3 407-5-609.31 a n .i n.m -SO Опора ГО-9 / /
4 407*3-603.5/ ал. В л .Н П 'б / Олоро ПМО / /
5 Трчбо25*3.2,£‘/чаогдС7Хбг-7$ 2 3.345 длину

6 труба 45*6 . Е*М00____
tvmo4-“ ' Г нить

ГОСТ 6734-75 г Т Т & Т jn$ н п п
7 болт П 16 х 100 ГОСТ 7739 * 70 * /2 (2
A болт П16 *40 Гист 779В *70* 2 2
3 Гойка П16 Г0СГ 59/5 -70* /4 /3
(0 Ыайбо 16 ГОСТ Ю Т Г -П * 28 2»

t  Установка разработана на основании чертежа В17ЛЕ. 674.214.001 ЬЗЬЯ. 
iW fl чертеже показан разъединитель Р Д З-2-//О //000  * Ш
3, Пунктирной линией показано расположение npulodo и тле для 

разъединителей трансформатора Г&
4. Сл. сл.ЭПЪ-5.

енсиий Т{7 У
inWWMO(лрипменно

Котина
fowmftb
Ле$чем*а
Jiuehn*

£
W -м ~

Привязан

~----
4 0 7 -3 -3 0 3 .3 1  ЗПЗ

ВснитюмnclfOlS-ЮиЗло cxtnt К0-5Нстране?аспатсрспи: 
5Уо01ПВАвс5ернопмггъзобетпонесUtfanu ш*Ь

ЗРУ НО кВ
Cm адия Лист Ли:т«8

(Он 
1с л Р П 4
(0 9{ 
(сл  
Юд{

Низкая установка разъедините
ля типа
гдн(01моот1слри$одоп пр-41

кв ш ж р го сш т н т
Ленинград
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Спецификация элементоВ кинематической сдеме

М а р к а
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е К о л . М а с с а  
е б ,  к г

П р и м е 
ч а н и е

1 Г О С Т  3262 - 75 Т р з б а  40 t *  1100 м м 3 4.9
Ml В и л к а е Q.45
М 2 Р ы ч а г 5 1.56
И З 407-3-609.91ш 1.4л Э Л З - Б Т я г а 5 2.8

М 4 407-3- 609.91 а п .  4 л. Э П З  - 6 Т я г а 1 0 Z

Р 15. М 6 407-3- 60Э .91а л . 4л  Э Л З '6 Р ы ч а г

1. С б о р н ы е  ш В ы  п о  Г О С Т  5264- 80.

L Д л и н а  т р у б ы  л о з .  t у т о ч н я е т с я  п р и  м о н т а ж е .
3. Узел принять по заБоЗским чертежам разъебинигпеля.
4. П у н к т и р н о й  л и н и е й  п о к а з а н о  р а с п о л о ж е н и е  т я г  

З л я  р а п е З и к и т е л е й  т р а н с ф о р м а т о р а  Т Е .

1 3 2 Г 6 т » . Л

Пгибязан

Инб. ^ 2

4 0 7 - 3 - 6 0 9 . 9 1  Э П З—

— —

— Закрытая П С 1Ю / 6- Ю к 5 лослсме !10'5Нс тгаяс<?орматораги 
&3/£0/ПВ. A S Сбожсл жегыабгтоне 15::6ja.rk,mj Hsctan 110иЗ

Нам огпЗ
Н  КОНТ'-1
ТИП"

Ромемский
С* Ропкленк«
Калугина

г  —

.U /^L
М - .

' J ?/ 
ion
141
ю ' Л

ж

П о З с т а н и и я  110/  10 
т р а н с ф о р м а т о р а м и  63/

1к В  С С л м З и* Лист ЛистоЙ
60/ № Р П 5

Нач zp _
"ScfTtr̂ Tc
Йн*  i к с а

Гркжгпаль
|1е£ у* НМЭ
ДгигЕич

К и н е м а ти ч е с ка я  с х е м а  
разьейинителя , у з л ы  и 
спгиич>икаиия .

С С М А П Э Н Е Р Г О С Е Т Ъ П Р О е к Т

iltHUHZpaO

Копировал 3 0 $  Ф о гм ат  Ц
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Спеццф икдци* обогудоьянця и m a h u p h a a o *

Л арна,
ш . О и а м А ч г к я е Н я и т г и т н и е ы . Ma u a ,

РД.АР. HU А
1 Ш Р А н г о о р т я т о р  т о н я вт.ч.мксА

mvuvR W M - U Q S  - Л з \ 3 Ш M t U  1 t t t f
г « М - И 9 . Э и л . » Д . И «  56 0 l \ 0 f R  1 0 - 5 1
3 Ш т Г Л ^ Ш О С Т  1738 70» »г
А ( Ч ч м М К  r e c r s s t s - i o * м
5 ш »й м  u r o t T i m t - ' i s * 2А

1 ЯСШАНОбКА Г А З то тА Н А  НА ОСНОбАНИЦ 

чтгжп ЦТЛЗ WtltUW CS t987r ЗА- 

*>Ш  тсошолипнаи к п п т п т м .  г. Запорож^ .

А - ft

PASMtmKA о т б ы т и й  дал 

АРт«иия тшнсформитороб 

ПИ1НА НА вПОРб ТО-$

К о к г а А н т н б \ ц  щ в о &

4«<nt.4№

- ’ Ч 1
r , . .  - T 1 , i !
!
j

1S ir. FvMJ *
f z £ L ~ j n g z

i2omi. / Л \  
4 fS

}kr̂ sE~̂ «]r
Г - ?  ■ V  i

(too ISQD [

/ 3  2 ? 6 г „ . Л

Ж* (

APUSA3AH

инь К

1,04 - 3 - S0 9 .9 1 ЗП J
Зшитая пс 11016-Ю'Д no cunt (id shc трансформаторами 
Ше/Mi неверном л€лсзос?тон« с «здршяьша «водами //0 * 1

Нач оша Роменскии IQ 91
№  IfO к!

стадия диет лист обНаоншр СнРипниченко 10 9< РП 7run шчгина Sus/vs /0  91Нач гр Грюнталь 1 Ё & Т /r  Jt Установка трансоо?мат«Р«в те- 
ка типа Tf>3M-fi06-{ysff на т п  
ТО-6

спштргоатьпрош
ЛенинградШ Е лгвчемко д а н '0 91Ннж 2л а т Корнилова 10 91

2 8 0 9 - 0 4 Формат АЗ
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Гиметк* отш стии  &*я кгеменил 
mrHHt<9QPM*mop* нап р я ж ен и я

9

Спецификация оеоРЗАоеания и /пятеримое
М т я ,

№. Обозначение Н и и м е н о е т е ш Имя, 
«А. кг.

Примем*
кие

\ Трансформатор ня- етомчне
пряжения т и п * ле масс*
НКЧ>-110- 833* 3 520 М«СЛй1С0»'

2 w m o j s i M  i n . m s t Опор я ТО- 2 1
3 Ящ ик зажимов типа

ш з н - с т 1 I— 1
<. Бддт м м о  ш п и - т е * 12
5 &ОЛтМШ»80ГОП'ШПО* Ь
б Гайки MI6 гост S3 i s -оо* 12
П Гайка мю mCTSs<s-io* С
S Шам'ся 16 гост IU H -18* 2*1
9 шайка (0 ГОСТ i u i t - 3 8 ‘ 8

I. Остановка рамаеотака на основании чертежа 
МТЛУ 6*112*»*» 002Л^ т о л а  еисоко&ояьтнои атта* 
рапимн, г. Запоеоние (HK<*) и чертежа 
035, 00 00.Q0.QaC6 Ш б  треста  3U,m, r.Kocmfowa
« m i .

1 3 2 7 6 ™ .  Л

ари&ЯЗЙН

«нс. н

ш - з  '  6 0 9 . 9 1  Ш
~ ^ Закрытая IK1(О /Н 0 * *  по t w * t  нв-sif с тронс^зрмоторояи 

53/м/л1в»«вРНОМжм1зосет9нв е в щ н и ш м и  подали мо**
НаТотД
Н.КОНГЛР

в е н с к и й J S & L . W f стадия лист memos
Сирупниченкс 1091 з т  - и в  «с РЯ 8run Калугина 10 9А

иоч ГР Ггкучтоль d ^ A 10 9f У с тан о в л й
н а п р я ж е н и я  т и п а  н к з - н з -
-83У1 на апо^е  7 9 -2--------------------------------------1

с т т я т о с т п р о Е л т  
\ Ленинград

8ед цнж Л тен л о  ' ю  91
Икж 2 ш . шиилова \10 91
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Спецификация оборудования и материалов.
Марка,

поз. Обозначение Наименование Кол. Касса
ed,K2

Крине-
чание

i Разрядник дентилкныи
типа РВС-НОн t i7S

г Регистратор срабаты
дани я дентильншс раз-
рядникод типа pP-i9i { 18

3 W -3 -S 0 9 .9(. алЛпМ-51 Опора ТО-4 i
4 Еолт HZQtfCO ГОСГ7798-7С* 3
5 болт N10*80 ГОСТ 7798-70* £
6 Гайка нго тот so i$ -w * 3
7 Гайка Hto ГОСТ ГР/5 -70* г
8 шайба га m c T /u v -is * $
9 ШайбЫО rocT«tV-7S * 4

I  Уст ановка  разработ ана на основании черте-
ж а  к л о м г . т  &з8я.

У з е л !

от верст ии для w
едал та

" 1 2 * * 0

i 3 2 ? 6 r „ - r 4

Т ъ й Ш а н :

!ч$ Н9

4 0 7 - 3 - 5 0 9 . 3 1  З П З
S&fw.'vf uCHQ'9'/C*8 /ТГсхг.уг fOJHe гг2с*ст?у<пгтсранц B3t Sij h sn i  ссыпан « f w c & ' W  c«i**v"*.>t Ь'адсчи H€k8

Урутб
Йкднфр
run
Ная.гр. 
1пж 8т ъ

lCKPi TKhM.
Скригяьь'Сь**
Калугина
fptcmGSh-.
KeSwiL-.
Лгис8ич

1?
Ч
Jtafa...

iQJ± 
to л  
Мл  
(0 л 
Мл
iQJi

ЗРУ HQ k5
CfTCQQS + Pcv Ой с moP
РП 9

Установке Интимного оазояд- 
ника типа рзс-hqh на опоре 

ТО-4 (п - г300;
ст рпш ята трое кт 

Ленинград



f l - f l
Разметка omtepcmw для крепления разрядников У з е л £

U

Специф икация оборудования и материалов
Марка,

поз. Обозначение Наименование Кол. Нассо
сд.,кг

Приме
чание

1 Разрядник Ментальный
типа PSC-ИОн 176

г Регистратор срабсти. i
Вани я Вентильных раз-
рядникоВ типа PP-Wt 1 18

3 407-Б-В09.9/ал.8 л  КН-59 Опора ТО-8 1
4 Вот иго* юо гасттгао* ъ
5 Болт Н Ю 'Ю Ж Т  779$-ХГ* г
6 Гайка и г о  гостs  9ts а о * 3
7 Гайка H tO ГОСТ5 9 /5 -7 0* г
8 Шайса го  гост h s t m s * 6
9 Шайба <0 m e r its  7/- 73* 4

{. УстаноВка разрадотана на основании чертежа 
кп о м г .ю в  возя .

1 3 2 Г 6 г „ - г 1 ,

Л р а Ь л а н :

--------- 1 1

Ц н В М *

Ш - 3 - Б П 9 . 3 1  З П З---- —

З а к р ы т а я  и С Н О Ш -Ю к Ь  п а  с х е м е  Щ 5 Н с т р с ч п т с р * о т о р о * и
ЗС'НЗЯ i e f f P h ’GH X&ZSCCC rrQ ne С £ 0 ! Уди. * V * C  i f t 0 * 5 .

ш м Ж ч с н & ц й ч . Н ' ю  з \

З Р У  Н О к В

С т ад и я Л и с п « с? о 3 О о*
,

О т № * л *
Й а /!у *ч п Я ~ ~
(Ъюнгп (М Ь _  
j 'c s k h J Q ^  

i f o c r a i r t . — 1

W -
1 *9 1
T o l l Р П < 0

W
!£ & ■ . ....

ю н  
ю  и
1 5  И

У с т а н о в к а  В е н т и л ь н о г о  
р а з р я д н и к а  т и п а  Р 8 С - М 0 М
н о ‘о п о р е т - 8  г  ь *  з е т ________

с е в м п т и т п п р о м т
Л е н и н г р а д

з ню а  - .о 4
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СоецкФикцци я о$оРч&ововАнияи м я т е р и я л о в
М Я ? Ч

поз. Обозначение Н й и м е н о в А н и е ПОЛ. Мя;;я ,
SjlRf.

I\PUWi4A
н и е

1 Опора  ш и н н а я  ш и п а

Ш 0 - Н 0  - П Л 1 t 8 9

2 *iOT-S 609 91 йл , 8 A.KM--W Оп о р а  Ю - 1 t
3 БолтЛНбйО Г 0 С т 3 8 Ю « k

<» Гайки М1Б mussis-io» А
5 ШйМ5» 16 ГОСТ I13H-18* 8

1. Установка разработана на основании чертежа 
«&£Ж  686 2M.QIQT3 6339.

1 3 2 7 6 ™ - Л

ПРНвЯЗЯН

ть я
—

1 |07  - 3 -  6 0 9  31 ЗП5
З а м ы т а я  (К И З«&  № к( по c ie m i ПО SH с т ? а < * з ? * а т о я а м и  
б з /а о /л в  д б н з р ю м  я с ш о н т о т  с t m w w J  5S 0*a*u  нс«1

НШП»А Р ам ен ский
й р Г

г $ ? {
ЗР9 HD*C

спадид л и с т л и с т  Об
Нквнтр !шипничвйкс { 0 9 / РП иРИП ! К а л у ги н а "fO 9 /
Hav рр. Г ? ю н т < т / е / t У с т а н о в к а  ш и н н о и  о п о р и  

Ш 0 * И 0 - Ш 1  н а  ОПОРе Т О -7
СШ АП ЗН ??ГО С 6ТЫ 1Р О Ш

JiHUKrroiЩ .и ч л Лебч t  н жо f o  у/
Ииж,2юг Корнилова ( 0  91

2  8 0 $  -  0 4  9ор/пАпМд
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Видя

Bud 3

Б - В
разметка отверстии для крепления 

иго л я тора иосч/о-боо ухд/

13
Спецификация оборудования и материалов

Н орка,
nos. Обозначение Н а и м е н о в а н и е Нал Масса Приме

чание

f ( /з о п я т о р  т и п а
ш с -и а - б с с ш /
r9C T 99S i-gS *e ( 7/

г 407-5-609.9/ол.8 л,W o Б а л к а  м а р к и  в - з ? 1
s Шина из алюминия

6*50, е.- №  ivcm ns- 99 ОД В
4 Ш и н а  из  а л ю м и н и я

$*/зо ш о т с т т -г э i 0S4S

5 Ш и н а  и з _ а л ю м и н и я _
ZM £O J-SO  ГиСГ (S f7S ‘ S9 iL 0 J 3

6 Болт М 8*35 ГОС TTJ9 Ш* г
7 болт  н<б*бо тстэе-то* s
В Гейкрив ГОСТS9/5-70* г
9 Гайка Н(6 Г0СГБ9/3 - 70 * $
to Шайба 1 Г0СТНЖ-7Вг 4
И Шайба /Б теги37/■ тз* /2

1. Уст ановка разработана на основании чертекса
eun.sai.0 i 6 -/5 езэф.

1 3 2 Г6 г„ .гЬ

к ш З ,Нхй нт\
runШ Ш {
Пая.ip.
Ш.анх,

!%н?нсхШ1

$ щ т £  “
'сСтко

UmJ.^HzveSuv

ц

jpJL
}т т К Х Ж ^ Ш ~ а 1

Ы  i0 9i, 
m tM l .

т .

vQfxumap ilCHO/S'/CtS no схеме POSH с трансасзнслпорсни 
$SlSOjHSJf 8 Спорном pcejffsijSbnpk? c fta ̂ w»« tm  iSaSUMu Ш кЗ

Притязай;
1
1
I

инХ, I

407-3-609.91 ЗПЗ

З Р У  H 0 k 5
~пддщ tuzm I ЛйстШ

9<-tfiaH0^Ka U *ОЛЯ mupd 
т и п а  UQC«HQ~SQQ Ух/U

на атнЛВЬО

РП I 12
тзяпзнзта n м о т  

Ленинград
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у Гпг.

• -неци^иклция О Ш Щ Щ Ц Я  Ц М Я П Ш Л О В
м т я ,

*03.
О я ш ч ш в е Н я и м г и о з я т кои. Msecs 

tfl. кг
Прим?-
чяяие

1 З т я д и т ш  в ы р ок о -
чястотими т и п  д
3 3 - 5 3 0 - 0 5 3 1 1 188

г К о к я ш я т  е з я з и
гг« пя c m h - h c / t i - s u v i 1 190

3 <Рш т р  ц р и с о р гч я е -
ния ш ипя  ч>пм 1 11

; Шкв<? опиояд « я -
пря в теи и я  т а п д
Ш О Н -  351 1

5 Ря з з ш м р т л » о т о -
т ч е н я й  'тйигтя

?30 - ! !  / 4 0 0 1 5.9

f А«7-5-С09.9Т дл.8я.КМ-55 * поРя 7 5 - 8 1
7 Г с р э ч е к я т д  иди

е г п т и д я  лгагпд « ш р э  1
ЗхЮ  ГОСТ 6 3 0 9 -  74 3.0 0.47 м

8 ? т я т я *  г с п ч ш -
т я и я а  П О Ж Я  4%30 ем.шз.з
ГОСТ 1 0 3 -7 6 0.5 0.94 м

9 ШЗРЛЛРР 8. ?*380
ГОСТ 8 2 4 6 - « 9 2 2.54

10 Ш Ш Д Р ?  8 .  f = 8 0 0
ГОСТ8 2 4 0 *  8 9 1 5.64

11 Ш И Ш  М 2 ,  P'21S
ГОСТ 8 2 4 6 - 8 ^ г 2 .2 4

1* Ш5ГДЯ?? 12, ? * 3 2 0
ГОСТ 8 2 4 0 - 5 9 г 3.32

13 |0ДТМ22х7в Г0СТ7798-7О* 4
IV ГОЛТ М10Х.8О ГОСТ 7798-75* (

МАРК»
003.

О б о зн я ч с т ЙАИМГИО BAKU? КОЯ. Maces
МЛГ

приме-
чяиие

15 ?6ЯП1М14«86 ГОСТ 7738-70* 8
1? ЙЯШ VtZxSC П ’Т 7738-7*0* 2
17 ЕОЛга М12»30 РОСТ7738-70* 2
18 1 Боягп МбхЗО Г05Т77Э8-70* 8
19 ГЯЙГЯМ22 ГООТ 5315-70* 1
20 ГЯНЯЯМ16 ГОСТ 5915-70’ 4
21 ПЯШ MU ГОСТ 5915-70* 8
22 г я й м м 12гост5Э15-7о* 4
23 ГЯйТЯ М8 ГССТ59Т5-79 * 8
24 2Я|?5Я 22 r«J7 11371-78* 8
25 2ЯВ6Я 18 ГОСТ 11371-78* 8
28 ПЯ115Я14 ГООТ 11371-78* 16
27 3 5 Ш  (2 Г0еТ11371-78* 8
28 ИЯНбд 8 ГОСТ 11371-78* 16

i  Уетяявш  г я з р т т я и я  кя ц гш яиии 5Ш.б70210.С013лм.1 
гдмгиекого ф к ш л я  МЗЗ и м . М в м ш л / з й Г Р Я Д и т р л ь  вмсокочяо-  
твтимй/ Г0СТ15581-8О,КошиеАтоРи связи и бгп50ГД мощности 
Ай* m i n i  ЭЛКтявявррдлч^ТЗ »Я-52в.995-7Яв ИЗМ.ЛКИТ-825-88

1 РСеятдпииыг по в ер тсти  дудит».
$. Полосу jasrwura щвпривярилькопорр п:ь£

ПРИМЮЙИ

4 0 7 - 3 - Ш . 9 1  З П З
ЗШмтм ГС110/£-10*$гз 'WmpHQ-SUc {прриррорчяторямя 
6V?5/V*-* 5 »tf?!9S?TCupf вмйщйуади JSiHVBilS

ш з н
Щ Щ ]
S Il Z j

FoMfuc^uu
( т т ^ г Т г

,.г~3 _J-'i L~~' Lt^jL
Ю91‘Ру 3PV 110 83

шдия /илт ЛИСТОВ
РП tHft у/TPfCWT д ль /, &пгци*икацйя с«е?:>:оти*

ММЯТГРИЯЯО» 8.%’ЯЯ ЗПЗ-15
■

iiT tfe r j
№  2 х. т»?ч?ико ~ л г ^ to?f <0 у

l £35 ̂  П» HEPv 2w?%*
,1?дииг?язкем* и л ом 1?'^ЛЙ
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Специ<?икАци.ч о ш у д о й д н и л  и м п т е р и л л о б

1Аа?к а .
поз. О т н А ч г н и г НдмменооАние кол.

МАССА 
U  КГ

Приме-
чпние

\ ТУ 34 * 2П -МЗЧ1 * 88 И з о л я т о р  пс по - д л 3.S

г ТУ Зк - 13 - 1 0 2 7 2 * 3 3 Серим*

СРС -7 * 16 1 о.зг

з т з  3 1 , -1 3  - т г э - и Узел к и п л г н и л  гирлянды

К Р П - 7 - 3 1 ОЛЛ

к ТЗЗЦ- и  . ( 1  3 0 9 - 8 3 Ушко д т л л п ч А т о е .

окороченное
У 2 к * п  \ь 1 0 .ns

5 Т З З Ы З -  Ш »  - 3 8 Звено п р о м е ж у т о ч н о е

т р е м А п ч я т о е  переходное
ПРТ - т / ( г - г 1 03

6 ОСТ З 1! 13 - 9 * 5  *7 8 За ж и м  н я т я ж н о м  прес*
суемын Н А С - 330*1 1 глг

М а с са  г и р л я н д ы 3 2.6*»

I. Ч е р те ж  раэрсиотан на основании к а т а л о га  „ изоляторы ц 
ар м ату р а  длл воздушны* линии электропередачи ”, i3S3r

1 3 2 ? 6 ™ - Л

привязки

ИК5.ЛГ

Ш  - 3 - 509 91 ЭПЗ
Закрытая пс и шв*10*5 щ схеме U0-5H ыпРячс*ориаптали 
взцо/мв л в сварном мешаветонс сеаздушнвтщ сводами но<*

: п  к о к !

Гирлянда изоляторов ЛС ТО-Д 
■ натяжная одноцепняя ддя однвм 

провода сечением ооомм*
2 8 0 9 - 0 4 -

стадия

П

лисп

/ f

лиспи

сЕбгшн£ргос?тьпроем 
Мнинсрчд

Формат Я2
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С п е ц ц Ф и к А и * и я  q s o p v a q a a h u a  u  т А т г Р и я л о о

М я т ,
ПОЗ. О тнА чсн и е НАиАленойдниг ЛОЛ

ГА At СЛ 
Ы.рлЛ

fi tu f t im
ние

\ TU И - П - 11341-88 и зо л ятор  ИСПОД 3 3,5

1 т и з < 1 - п - ю г т г - и С т г л
С»С «1 -(6 1 032

5 Т7 3 4 - П - 11(23-87 9 т  т т н и я  гирлянд
КГП •*! *3 1 Q U

к ТУ 34 - п  - (1303- 88 9иио сг,ношч;\тз|*:?ж*ис/
m - n - t b 1 Ml

5 ЗЯНШ«1 ПОЩРДМАЮЩУЧ ГАНОМ

T S O W J  -Н00239О агн*5-з \ 5.5
Масса гирлянды 3488

I. Чертеж разработан на основании каталога „изоляторы 

и apwamm для юз^ шныр. линии злит?опе?е&ачи* !93Sr.

{ Ъ 2 У 6 г~-тЬ

407- 3 - 6 0 9 . 9 1  3/13
Закрытая fl£ (IQ/ îGk* пв сделке i<0-5Hc транСФОРмотомм» 53130/*. 2 А в спорной железистое сяэд*шнми езздадш ffÔs

HJ4 отл, ?тнскии \ /О/f Камера трансФоматорагг
СП» од и ялист nosmot

Н ш тг й?ипймнлз' \i9?t РП 16РИА лодугина f**r' /ОЙ
нам г? Гркзнта.п -f£7\ '(> 71Гирлянда изоляторов nc'ia д пол 

дграиьдмнцал здксцепнал дляошго п?08йаа сечением зоОг.л*»1
штзнгргоатьпрош

ЛгшггздНнж.?ш де̂ чен ко 
Корнилова

fO / i Й7у1
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г а з г л ш к а  о т о т т н и  
ь проходло\л плнпи

К о н г е и к т н А *  л л е м м А

76

Спсцифика^и* о к т д о т и н  и рлятгриАлов
МАРКА,

m О с о з н А ш н и г Н а и м  а н о о я н и е Кол. M AU A
*Я.АП>

АРижг-
члние

\ КВОД М\АСАОНААОАНенный
линейный шипя
ГМЛБ-90-UOltOOD 1 3 U

г Сталь полотяя  3Q* 4 для за*

ГОСТ I0J -T6* зсмленил
3 бОАт М22»80 ГОСТППЗВ-ПО̂ 4
4 г т *  м и  rocTsats-по* 4
5 OUvU a U  ГОСТ\\гт\-18^ a

V  ^JCtA AH OU A  РАЗНБОТА АН А НА ОСНОВАНИИ
Иноормэттро 20.00. 02 85.

г. K om i ШСтЛСНИА ПОЗ. 2 ПГИОАГИШЪ Н ПРОХОДНОЙ 
AAHmt fA ACAQH A AOAHtHHOTO ВВОДА. OOAQCA ЗАЗСРШНИЛ

ччтснв на  ли сгт  ЗАЗАтяения ь Алъ«ол\г2.

1 3 2 Г 6 т ~ - т 4

ПРивЯ*АИ

инл *

Ш  - 3 - 6 09  91 3(12
йм ы та я  flCUQIMOnS nocieme IID'SH с т ^ о о я ч г .э га м и  
Ш У М  Д 6 сборном жедедо1етонс с к щ ш н ы н и  бз:дз*и м * *

.Яоч оп»я.
нЧснгп? 
>НП ' 
н а ч ~г р 
&ЁД цнл  
* нд 2*.от

ЗРУ * И 0 к(
мидия диет Аист л

РП / г
маслзнаполненнии ввод шипа 
ГМЛ5 - 9 0 - 110/1000

ПдзяпэнеггосЕ гьпгоект 
Ленинград

г в о ^ ' ^ Т Ролмат АЗ
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t. М о н т я ж  к о н ц е ш х  муфт, разделку ш е л я  
т т и  6 т р о г о м  соотеетст&ин t  ин о ш р н -
ЦИЯ /и И 3RI DA A -HJPemOftUmttAA.

X. Концевые мунты устАнпвлиБАются ня 
изоляторах (поз. 15,16) для производим 
э й м с ш  наводимых токов на броня исвин 
цобои оболочке ш е л я .

3. Для проведения замеров, указанных вп2 
к о н ц е р н *  муФту ряззем лить ,  з т б о л т н в
полосм поз 19.

k 5?оню кабеля ( после разделки), ме* 
т п л т о н с т г з к ц и м  и оболочку кабеля 
присоединишь к контуру заземления 
подстанции.
Данный чер те *  равсматривять еовмест 
ид t ч е р п и к а м и  Э П З -Ш ,1 $ И 6 .  
Строительную чнтъ  см. чертежи мS

{ 3 2 7 6 г „ - г 4

ПРИВЯЗАН

мне. я

т  -3  - 609.91 3(13

Забитая flC/io/HQpb по неме DO SH с трансформаторами 
S3/I0/ms А 8 сборном ж е л ш гт о н е  с е»душмямц вводами и м

Ш  * П 0 к &

/^ •Ь 'с т а н о в к а  концешх л т т  H IM  
д а д н а  подстанции. План, узды.

стадия лист ластов
РП /8

стяпшргосетъпрот
Мтмад
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Д а н н ы й  ч е р т е ж  рассмй  т е н е я т ь  соем естно  
С ч с р т е ж А м и  ЗПЗ - 1 3 ,1 5 ,  1G M^cnrwv

«ИОЫПР
Унп  
нич п _

^ цц*
МНЖ ?RQT

гзмечскии

PQi1y?UHtt 
Грант иль 
А ее чем к о 
ш н ил оГа

t o f f  
to 9}

s t h

r o j i  
10j
iO M

Замыта* ППЮ.'б ijvs nj схеме по 5«сп?онсчзрмап5ро«и

З И  *П 0  U
: п и / , и - лист tvcmn

РП /9
l  У с т и н о в а  к о н ц е р н  м*<*т ПОка 

на подстанции. Рязгеоы.
сшлпзщргосгппнт

Мшград

i

i

Р Я Л О - Л Л Оочмвгя 89
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С -  С Д -  Д

Д а н н ы й  ч е р т е ж  р а с с м а т р и в а т ь  

совместно с ч ер теж ам и  ЭПЗ

{ 3 2 T 6 r » - r l j

ПРИШАН

Ш - 3 - Ш 9 1  ЗПЗ
- ■ Замытая nc по/$-Юкб no creme но-зн с ткнсчОРиатмаяв S3/ta/M3 А всб9мзм жешоитоне f изд-яшигаи вводами /:J*S
Нач от£ ^^ечскио

ка*угина_~
rw^/RQL4L 
wri-ixo.-.
*ЭРнилз5а

'[J £ *
Cyuji
&*'%■:

f0 9f
y jf_
&  У/,
tn -V/
Ж Е
yo$i

ЗРУ * НО k$
етоди/, лист листов

н контр 
"гип ~ 
Нач ft
а?г, и и*' 
Инд 2мп

P/J
установка к о н ц т и  w m  no*.i 
Hd подстанции Узлы Разеезя с т ш т п т ъ п р й ш

/Igmjrtpod
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Спецификация оборубойания и материалаб

Марко, 
поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса

еджг
Приме
чание

1 Мослонаполненный кабель
11Скб низкого бабления ла про-
МИСК екту

2 Муфта кснцебся 1ЮкВ
типа МКпН-110 " Т ~~250

3 Труба сбинцобся ТС Б л 18/26 по про-
4 Прокладка под кабель екту

(резина мсслостоОкпя
толщиной 4мм, Ь 3 9 0

ГОСТ 7338-77)
5 Паласа крепления брони

кабеля 4 x40 ,1*200
ГОСТ Ю З-75 12 0 3  7

6 Полоса заземления 4x30
ГОСТ 103-75 12 6,94

7 Скоба крепления кабеля
(паласа аламиниебая
4X401*390} 3

8 Скеба (сталь паласобая
4X401-130) 2 а ш
Скоба (столь паласобая
4X40 1*160) 2 0,1

10 Болт М5х20
ГОСТ 5915-70** 8

11 Бот  (120x100
ГОСТ 5915-70** 6

12 Болт М24x120
ГОСТ 5915-70** 6

1 з ~ ; в о т  м  14x1 зо
ГОСТ 5915-70** 6

Марка, 
поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса

еджг
Приме
чание

14 Болт М 14x60
ГОСТ 5915-70** 18

15 Гайко МБ Г0С Т7798-70» 8
16 Гайка М 20Г0С Т7798-70* 6
17 ГайкаМ24Г0СТ7798-70** 6
18 Гайка М 14Г0СТ7798-70* 24
19 Шайба 6  ГОСТ 11371-78* 16
2 0 Шайба 2 0  Г0СТ11371-78** 12
21 Шайба 24 Г0СТ11371-78** 12
2 2 Шайба 14 Г  ОСТ11371-78** 4 8
2 3 Изолирующая шайба

070x40/7*16 12
24 Изолирующая бтулка 12
25 Прок лобка 0 8 0 x 30 /1 *5 12 0,15
2 6 Прокладка 08 0 x 4 0 /1 *5 12 0,17
2 7 Сталь паласобая 4x40

1*600 ГОСТ 103-76 6 0,76
2 8 Столь паласобая 4x40

1*150 ГОСТ 103-76 2 0,19

Прийяхм

1 Ъ 2 7 6 ™ . т 4
Ш

407-3-609.91 ЗПЗ
Закрытая ПС W /В -Ю г В  по схем,г 11Q-SHс трансформаторами 
S5/B3/M BA 0 сбор нем хе^яобетоне с Возлитыми ВВсЗими 110 к 8

Наблюй,
Нкснтр,
'r u n  ~

Раменский_
Скрипт «сто
K p Q iV H a ___
Г рючталь 
ЛуК кнуЗ Ж 4

Ю.91
% 9 ±
*0.9* ЗРН110 кВ

Стадия Лист Листов

РП 21
Ведмнх.

Р Ж
10.91

Спецификация сдор^ВаЗамия и 
мотериа-юВ к  листом ЗПЗ-18ЩЮ 

.......... ........... г \  х г у г у з — 17 г г .-----

х ж в з А п ж р г а с с г ь п Р о е к г
ЛенинградV

Копировал Формат АЗ
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Сп е ц и ф и к а ц и я  о м р и е н я к ч я  и мятеридлов
м я р к я ,
паз. 0503ИЯЧРНИР Няггмгноьяиме кои. М RfC я

а к п ,
ПРИМ?*
ч&ниг

1 Э тм дм ??^ одно-
полюсным ГГГМПЛ
З О К-П О И -Ц  9ХЛ1 с
ПРИВОЗОМ яипя
Л В - 0 1 -  29ХЛ 1 1 61.8

1 РАЗРЯДНИК шипя
P&C-35 + PSM5 { 12?

3 Ррг«сгпряшс р
6РЙ5Лгпы&ркия РР-1 1

4 4 0 7 - 3 - 5 0 9 .9 1  ЯЛ S М втш оконспткц ин
tKMJr т  к р р п д г и и я

зязгмлнтсля, Рлз-
РЯДИМКн И ПШО&Я 1 ком пд.

5 Jm im  ш о в о в я и КйНГПЦ кгп
35x4 ГОСТ 1 0 3 - 7 6 * ПЗВРРХН.
f * 1 4 0 0 1 1.315 Ш 1 Ш Ь

6 Отяяь полосован
30 x4  Р Ш  U 3 - 7 6 *
{ = 2С0 1 0.188

7 Т Ш Я  2 5 x 2 .8 Л лику
Г13Т 3262-75* vnoMHum»
С-1300 1 гл П5МРСГЗ

$ 53.Ш М15«8С ГЗОТ7796-70* i

$ {(ЛИ! М2Ы23 Г9С77798-70* J
Baum MiOxtO ПОТ 7798-73* 4

<< Волш MB-30 ГОСТ 7798-70* г
П
12 Гянкя М16 rOJT591We* 4

_  13 _  
14

Пика М20 гогт 5915-70* 3
Гяокя МП гаат 5915-70* 4 ----- -—

марки.
паз.

Ш ш ч с я и е И а н ч г ш а ш Ш. мясга 
И. кг

ПРММГ-
MfiHU?

15 ГДШ М6Г0СТ5915-70* г
If ШПИ53 16 ГОСТ 11371-78* 8
17 UTBif 61 20 РОСТ 11371-78*’ 5
1S ШЯйбЯЮГОСТ 11371-78* 8
19 шпйвз 8 ГОСТ 11371-78* ;

1- Уетямввкя рягрявошйчя ия киовянян чрвтетя
U5EW 574.гэз. 001 ТО - ЯЗ& Я /з Я З Р М Л и т т / ,
КЛ0.412.105 ЯЗ Б Я /разрядник/, M0.4IZ.3/7 Б38 Я 

/ ргрисшряшор еряьятмвяяня/.
2. 5ьлm i l  ШВ») ПО ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 .

132'?6~

n p U S ^ iS tt

им В. N

4 0 7 - 5 - 6 0 9 . 9 1  З Л З
ПС 110/5-1Сл5П5 fX fV f fl0*5fi ffT P 3H C T 3*v:T ;?S M U

— " —
а а ч .з т д
я и ш ь .
Г!)П

Р С М Р Я - ^ '
M i 'y r M s ’’ ЩVcv.av 1‘'-Ч; К Д М Р Р Я  П Р Я К 0 9 0 Р М Я Ш О Р Я

i r ^ ; r . *НС Г

Р П < ? 3
_ГнЧ.ГР._
S P i .u w•sms..

Т 'Т Я О . ' . и
и з ^ р и х а _t/ v T 7 ‘ - -~ iiM9f7оу-<

е а щ я « я Щ Т ! о Щ Ш к | ( я
#  ч л п р р н я .ю в

X л к  t o n  . з п з - г г  .

5 Е63ЙП э н  Г *. С E iv n j  a t  КТ 
,',Е «И Н Г ?Я Я
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План расположения кронщтечня в приямке

5 -6
(кожи зстно
не по^ йзйн) Передающим п е е о т т я т т  (см з ш  2)

Ш - З  -  6 0 3 . 9  1 з п з

н ш т к
гнп
( W P P
i f u m
Цнж 2кат

/2.чен:кий_ 
Скрйпи'иченк; 
Радуги на__ 
f ^ n j m
“ш чён1У_2
Корнилова

/ Т Т л

ta s te s !

/ a ? t
/ O f f
/ o f/
/0  9/
/ 0  9 /

З а к р ы т а я  ос itofB -fOnj пз « е л е  па- зк с н1? А к с « о ^ а т о р а л | о  ш о / м в  я 6 сборном жглезобешоне с в о д а м и  « а д м и  н о м
Насосная

переключения
и камера 
задвижек

У с т а н о в и  д атчиков  Ж-30| 
б приямке насосной

?*35УА листов
?П 24

сшйпэнтосеть пшкт
/.гнинграЗ
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Спецификация обору бодания и материалоо

Марка
паз. Обозначение Наименодание Кал.\масса\ Приме- 

едисг ! чание
1 Датчик, исполнение 3 3__ 0 ,65

2 Т У 22 -3 9 9 3-7 7 МеталларукаО м. па
РЗ-Ц-Ч-Ш18 УЗ ^проекту

3 4 0 7 -3 -6 0 9 .9 1  ал.4 Марка М -5 Т 1,585
л.ЗПЗ-25

4 407 -3 -6 0 9 .9 1  ал.4 Марка М -6 0,08_
лЗП З-25

' ~ 5 ~ 4 0 7 -3 -609 .91  ал.4 М аркаМ -7 ¥ ~ 1.97
—

л.ЗПЗ-26

_ £ ___ 4 0 7 -3 -6 0 9 .9 1  ал.4 Марка М -8 0 J 8 .
л.ЗПЗ-26

7 407 -3 -5 0 9 .9 1  ал.4 Марко М -9  ____ ; 1.15
л.ЗПЗ-26

\
1

■ 8 _  J

I

Болт МдхЗб

L ° S L 72 2 2 s l 0̂ ________

4 ;---------- - ........-

9 ГайкаМ  12 3
ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 *

10 Г ай к  а Мд
ГОСТ 5915-70»

\26

Марка.
поз. Обозначение НаименоОание Кол. Масса

едткг
l

i

11 Гайка Мб
ГОСТ 5915-70» 4

12 Шайба в 4
ГОСТ 11371-76»

13 Шайба 6 4
ГОСТ 11371-78»

14 ТУ14-4 -1231 -83 Дюбель Д Г 4 ^ x 8 0 4 _ ____

Установка разработана на осноОании технического описания 

и инструкции по эксплуатации 481.430.456 ТО ( датчик 

реле уробня РОС-301)

1 3 2 7 6  Т 0 Ч -

Гр.Лязо.»

-  --------- _.___ __ ----------------- —

4 07 -3 -609 .91  ЭПЗ

Нзчсу *
P ^ z Cj L  
Т ип
Ноч^р. Грюнуо/гь
вгдл.нх. Левченко

Рр-енский 
С*ср>;пничрн*с 
»С Л Ц ?У на____

л Е Ыfat
Я Н
'.ML.

i r j L
Ш 1
'£ ? £
Ю.91_
1091

Закрывая ГС ГС.'Ь-Ю кд  пс схече 110-S.4 с  -г, ггрмслгрг.*и  
53/VC, Т-1ВА С слгрнач геге.ю ^е-сче  с * с х Л  J .  ‘>‘3  •’в

Насасна я и кснера р л *  I

переключения зсИ и хе к _РП 25
Спецчгриктпя оборудования и 'СЕВЗАПЗНЕРГОСЕ т ь п р о е к г
материален к л иш у ЗПЗ-24 Ленинград

КапираОал р  g  f )  < 2 - Ю Д ^ар^ат АЗ



саЧ----- --------------------
М - 6

S J  f c ^ b = E ^ -j--------------------------- —

1 L _ » L _ 1
!>------------------ 330 <

М *  8

М - 7

l---------т ------------ ^

40
X
ar
£
ас J__г*
«о

осЕ
<с
е «
ГС

о
См

сг
d
о
сг

<  ' 
сХ 
с»  ;
О
*
«*>
X
i

эму 
/ 2  паза

f (П Ш т к а ЛИНИИ

ПРМЬЯЗЛН

П Я Г б г о , . ^ wna.N"

4 0 1 - 3  - 609,91 3IJ3

НоУотдромгмскиа
«КОНЮ?
гип ~)киду|ииа 
н г p̂ ir̂ H та ль.
Й?Д УнГк| Л?КЧ?НКО 

2*,а 11 кой.налоьо.

П 2 1
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Закрытая ПСпо/h OkS no силе по 5нст?яис«?,торгом*:/ 
t t ! 2 0 /M6 я e csoком  лгшштонг c sоц-ш-шми ?;: дзми п з а

Нисосная а камера  
переключения задвижек

Стадия) Л « т Д и с г?! {? в
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М е т а л л о к о н с т р у к ц и и  
-•парок У . 5 \ . . м э

СЕ»ЗЯПЭНерГОС£ГЬПР9Ш
№?ичт??,‘$



Ал
ьб

ов
 4

Спецификами а бару Задания и name риал ей

Марка,
лоз.

—

Обозначение Нпименсйание „ „ ' М а с с а ]  Приме- 
кол’\ебяг I чение

М - 5
— !—1

t -

! !

!

1
—

У  золок 63x40x4
! ...1 *

ГОСТ 8510-85^__________________

1 - 5 0 0
м г

1 4 ,5 8 5
ii______ t _____ . . _ _ ________  .... —

\

—

М - 6

Г Т 1 1 Круг 6

ГОСТ 2 5 9 0 -3 8
------- _ -----------------------------

iГ “
I

1 - 3 3 0  ! 1 10J08
I[ ... . —

_____________ М -  7 _______________ | ______

I
\

_ .1
ii

1 Лист , S -  5
— J _

|ГОСТ 15SC3-74»
2 2 0 x 2 2 0 x 5

!
1 1S7_  |------ i

! j Г
_______________М - 8 1
Лист , 5 - 5  

[ О Н  № 0 3 -7 4 *^  
2 2 0 x 2 2 0 x 5

— -

—

1

160x50x5 1 0358

Марка, 
паз. Обозначение Наименайание Кал. Масса

еджг
Приме
чание

М - 9

1 Лист.Ё-1 ,5
ГОСТ 13 5 0 3 -74 »
590x160x1,5 1 115

№ ? 6 т . < - Л

— —

1 Г 7 Г 3 1 ~ Р см .е»ск\‘)

Н .К С '-  7 Д

~ п * п ______
Ь ; * , у

i W a ' i r ^

С к р у м и г ^ с ч г с

. А . < ? 3 'л к г ____

‘Г  * ' У  У з ! ___

~ с Т '
'ь г !

IjJ L
* ‘ ,Г

13.91 
70.9*

Ш 91
13-71

n?j£s33H

РАЛ

4С 7 -3 -60 9 .91 ЭПЗ
J z rp ty *z s  ГС  **r/5-V'«r5 ■,сс*т**е r70~S4 с 'y o r  герг*v
Ь 5,133/У Р А  б сбег*:'*  з ге ^ г З е - с к е  с  £ л ? Л ; ,  бб:?.1*ч/ 770 к в

fc x  оенз* и  *йм ера 
перек'счсн^ в z c i t jx e r

Cr,riflrt?l>"rttf.'*i r t4,)pu''liA iy * <# и 
n,uuepva^6 tf *i<i >"t, , i ' ’ f  7C>

Р П 27
A c ^ o fl

T t r tJ A tlW  t у o r (  tW * \Z K t  
/?<**!

Типовой проект 407-3-609.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293759/4293759484.htm

