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С Т А Н Д А Р ТО Т Р А С Л Е В О Й

ДОПУСКАЕМЫЕ ПОГРЕШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ГАЗА О С Т  1 0 8 * 0 0 6 . 0 6 — 8 1

ПРИ КОНТРОЛЕ РАБОТЫ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО Введен впервые

ОБОРУДОВАНИЯ

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
31.12.81 № ЮК-002/10206 срок введения установлен

с 01.01.83

1. Н астоящ ий  стандарт распространяется на вновь п роектируе
мые и м одернизируем ы е расходом еры  переменного перепада д а в 
лен и я , прим еняем ы е в систем ах контроля  работы  теп лоэн ер гети ч е
ского  оборудования , и устанавливает  допускаем ы е погреш ности  
при вы боре устройств  д л я  измерений приведенных к норм альны м  
услови ям  м акси м альн ы х  расходов  газообр азн ого  топлива  
15000 м3/ч и б олее , п одаваем ого  в топочные устройства т еп лоэн ер 
гетических установок  по трубопроводам  диаметрами б о л е е  ЗОб мм 
при давлении  м енее 1,4 М П а  и температуре менее 50°С.

2. Устройства  д л я  измерения расхода газа д олж н ы  вы бираться  
в соответствии с Р Д  50— 213— 80 «П р а в и л а  измерения р асход а  г а 
зов и ж идкостей  стандартны м и суж аю щ им и устр ой ств ам и » так, 
чтобы  обеспечивать м и ним альную  предельную  отн оси тельн ую  по
греш ность измерений расхода , не превы ш аю щ ую  1,5% от ном и
н альн ого  значения расхода  установки при стационарны х реж им ах  
работы .

Н ом инальны й  расход  установки принимается за расчетное зн а 
чение расхода Q op-

3. Д л я  получения  м иним альной  погреш ности оп ределен и я  р ас 
хода  след ует  вы бирать суж аю щ и е устройства с отн осительной  п л о 
щ адью  /л, обеспечиваю щ ей  м иним альную  предельную  отн оси тель 
ную  погреш ность коэф ф ициента расхода б « ,  а о стальн ы е сла гае-
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м ы е погреш ности  р асход а  по ф о р м у л е  (1 )  д о лж н ы  б ы ть  м еньш е 
это й  величины  (п р ед п о ч ти тельн о  в два  р а з а ) .

Е с л и  расчетное значение погреш н ости  п оп р ав оч н ого  м н о ж и теля  
на расш ирение среды  6*0р п рев осход и т  0,5 6 „, т о гд а  зн ачен и е  о т 

н оси тельн о й  п лощ ади  с у ж а ю щ его  устр ой ств а  с л е д у е т  вы би р ать  по 
м и н и м ум у  сум м ы  8̂  +  8* , ч то  м ож н о  п о лу ч и ть  по ф о р м ула м

р ек ом ен д уем ого  при лож ен и я  1.
П р ед е ль н ы е  отн оси тельн ы е п огреш н ости  б  п одсчи ты ваю тся  по 

средн и м  квадратическим  отк ло н ен и я м  в  при  д ов ер и тельн о й  в ер о 
ятн ости  95%  как  б =  2о, где  зн ачен и я  а о п р ед еля ю т  по 
Р Д  50— 213— 80.

4. П р ед е ль н а я  отн оси тельн ая  погреш н ость  и зм ерен и й  р асход а  
6q  при ус ло в и и  вы бора р асч етн ого  р а сх од а  равны м  н о м и н альн ом у  
д л я  установки  вы числяется  в п р оц ен тах  по  ф о р м уле

\ = /ч + ̂ +Ч^+тЧ+Ч- <•>
ОР

г д е  оеор —  п р ед ельн ая  о тн о си тельн ая  п огреш н ость  р асч етн ого  

значения п оп р ав оч н ого  м н о ж и теля  на расш ирение 
среды  е ор при зн ач ен и ях  н о м и н а льн о го  д а в лен и я  р и 
перепада д ав лен и й  Д р 0Р, со отв етств ую щ и х  р асч етн о 
м у  значению  р а сх од а  QoP, % ;

8yj^ ------п р ед ельн ая  отн о си тельн ая  п о гр еш н ость  и зм ерен и я  и

п реобразован и я  п ер еп ад а  д ав лен и й  А р 0Р по р а сх од у , 
соответствую щ ая  р а сч етн о м у  р а сх од у , % ; е с ли  при 
м еняется  ди ф м ан ом етр -п ер еп адом ер , т о гд а  п о гр еш 
ность по р а сх о д у  равна  п олов и н е  п огреш ности  по п е
р еп ад у  дав лен и й  — =  0 ,5  ;

8р —  п р ед ельн ая  отн о си тельн ая  погреш н ость  изм ерения  
п лотн ости  га за  при н о м и н альн ы х  зн ач ен и ях  д ав лен и я  
и тем п ератур ы , % ;

8а —  соответствую щ ая  н о м и н а льн о м у  р а сх о д у  основная  
приведенная ап п а р а тур н а я  п огреш н ость  и зм ер и т ел ь 
ных и в ы ч и сли тельн ы х  устр ой ств , погреш ности  к ото 
ры х не отр аж ен ы  в зн ач ен и ях  о с т а ль н ы х  с о с т а в ля ю 
щ их ф орм улы , % ; е с ли  п рим еняется  ди ф м ан ом етр  
с сам опиш ущ им  (и л и  п о к а зы в а ю щ и м ) п ри бор ом , т о г 
да  их погреш ности  сум м и р ую тся , как  и 6 а

в ф о р м уле  (1 ) .
П р и  расчетны х зн ачен и ях  п ереп ада  д ав лен и й  и д ав лен и я  с л е 

д у е т  прим енять ф о р м улу

и®0р =  k
V op  

р ' (2)

гд е  д л я  н ор м альн ы х  соп ел  и с о п е л  В ен тур и  k = 2 ,  а д л я  ди аф р агм  
k = 4  при 0 , 0 5 ^ 0 , 5 5 .
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Если величина плотности газа на установке не измеряется, 
тогда при определении величины плотности по измеренным значе
ниям давления и температуры газа погрешность вычисляется по 
формуле

*«= J^+8?0p+«t^+T-ft.+^+8;+sw+4. (ад
0Р

где ор„ —  предельная относительная погрешность определения 
значения плотности сухого газа в нормальном состоя
нии, % ;

Ьр —  предельная относительная погрешность измерения дав
ления при номинальном значении давления, % ;

от —  предельная относительная погрешность измерения тем
пературы (7 = 2 7 3 + Г С ) при номинальном значении 
температуры, % ;

Ьк  —  предельная относительная погрешность определения 
коэффициента сжимаемости газа, %.

5. Отклонения поправочного множителя на расширение газа 
от расчетной величины вор, возникающие вследствие отклонений 
давления и перепада давлений от номинальных значений, следует 
учитывать в тех случаях, когда относительные отклонения 5, ста
новятся более величины б„ при уменьшении расхода до 50% от но
минального (0,5 Qop).

При использовании автоматических устройств значение дейст
вительного поправочного множителя на расширение газа можно 
определять по формулам рекомендуемого приложения 2.

6. Д ля  измерения расхода должны выбираться дифманометры- 
расходомеры классов точности 0,25; 0,4; 0,5; (0,6 и 1,0) или диф- 
манометры-перепадомеры классов точности 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 
(1,5) по ГО С Т 18140— 77 таким образом, чтобы их погрешность 
по расходу была меньше 8 а по п. 3.

П р  и м е ч а н и е .  К ла сс  точности, указанный в скобках, применять не реко
мендуется.

7. При отклонениях плотности газа более 2% от расчетных 
значений в зависимости от колебаний давления и температуры 
следует учитывать действительную плотность.

Учет действительной плотности газа можно производить исходя 
из показаний измерительных приборов или же с помощью расхо
домеров, имеющих автоматический учет плотности. Д ля  этого сле
дует использовать формулы ГО С Т 13030— 67.

8. Д ля  определения расхода с учетом изменений давления и 
температуры среды должны применяться манометры классов точ
ности 0,4; 0,5; 0,6 и (1 ,0 ), а температура газа должна быть изме
рена с погрешностью не более ±1 °С ; при этом сочетания всех 
выбранных приборов должны обеспечить выполнение требова
ний п. 2.

1*
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П р и м е ч а н и е .  К ла сс  точности м аном етров  и збы точного  давления , у к а 
занный в скобках, применять не р ек ом ен дуется ; при избы точны х д авлен и ях  м е 
нее 0,4 М П а  рекомендуется применять м аном етры  абсолю тн ого  давления .

9. П ри  содерж ании влаги  в газе  б о л е е  5 г/м3 ли б о  при о т к ло 
нении влагосодерж ания бо лее  чем на 5 г/м3 от расчетной величины  
это д олж н о  учитываться в оп р еделяем ой  величине расхода  по ф ор
м улам  Г О С Т  13030— 67 л и б о  по ф орм уле, реком ендуем ой  
Р Д  50— 213— 80.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемое

ФОРМУЛЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО ТОЧНОСТИ 

НОРМАЛИЗОВАННЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1. В  зави си м ости  от  конкретны х услов и й  изм ерения  р ассчи ты 
ваю т в сп о м о га т е ль н у ю  вели ч и н у  В по  ф ор м уле

^  =  (  2\5р£Р )

гд е  Q —  н ом и н альн ое  зн ачен и е расхода  установки , м3/ч; 
р —  а б с о л ю т н о е  д а в лен и е  газа , М П а ;
D —  д и ам етр  тр уб о п р ов о д а  при тем п ератур е  и зм еряем ой  ср е 

ды , м м ;
р„ —  п ло тн о сть  га за  в н ор м альн ом  состоянии, кг/м3;
Т —  т ем п ер атур а  га за , К ;
К  —  коэф ф ициент сж им аем ости  газа  при т ем п ер а тур е  Т и 

д ав лен и и  р.
2. П р ед в а р и т ел ь н о е  зн ачен и е m оп ти м альн ой  по точности  д и а 

ф рагм ы  р ассчи ты вается  д л я  0 , 3 6 ^ т ^ 0 , 5 6  по ф о р м уле

m =  0 ,349655 +  0,012165 —  0,0001627 ( j - J , (2 )

где  К р—  коэф ф ициент, учиты ваю щ ий  влияние ч и сла  Р ей н о ль д са : 

.Кр =  \ +  l , 9 - 1 0 - 3 ( - ^ - j ° ' 75 д л я  0 , 3 6 <  m < 0 ,5 6 .

3. П р ед в а р и т ел ь н о е  значение отн оси тельн ой  п ло щ а д и  m оп ти 
м а ль н о го  по точн ости  со п ла  рассчиты вается  д л я  0,32 0,64 по
ф о р м уле

m =  0,3226 +  0,005641 Я  -  0,4506- 10_4fl*  +  0 ,1585- Ю ' 6̂ 3- (3 )

4. П р ед в а р и т ел ь н ы е  значения m  оп ти м альн ы х  по точн ости  с у 
ж а ю щ и х  устр ой ств , о п р ед елен н ы е  по п. 2 и 3, о к он ч а тельн о  у т о ч 
няю тся п о сле  вы бор а  п р ед ела  Измерения ди ф м ан ом етра  с о гл а с н о  
Р Д  50— 213— 80.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Ф О Р М У Л Ы  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х  

З Н А Ч Е Н И И  П О П Р А В О Ч Н О Г О  М Н О Ж И Т Е Л Я  
Н А  Р А С Ш И Р Е Н И Е  Г А З А  П Р И  И С П О Л Ь З О В А Н И И  

А В Т О М А Т И Ч Е С К И Х  У С Т Р О Й С Т В

1. Значение поправочного м н ож и теля  на расш ирение газа  д ля  
диаф рагм  определяется  по ф орм уле

где А —  коэффициент пропорциональности , вы бираемы й д л я  д а н 
ного суж аю щ его  устройства в зависим ости  от  отнош ения 
расчетны х значений перепада давления  Ар и д авлен и я  р 
газа, относительной  п лощ ади  т суж аю щ его  устройства , 
показателя  адиабаты  х и единиц изм ерения давлен и й  (при  
отклонении величины р от  расчетного  значения на ± 1 0 %  
изменение р м ож но не уч и ты в а ть ); коэффициент А м ож ет 
быть определен  такж е по вы раж ению

2. Значение поправочного м нож ителя  на расш ирение газа  д ля  
сопел м ож ет определяться  по ф ор м уле

(1)

0,41 +  0,35wt2

гд е

(2)



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ ОСТ 108.006.06—81

Обозначение документа Наименование документа
Н омер
пункта

стандарта

Г О С Т  13030— 67 Расходом еры  переменного перепада 
давления (газомеры  действительного 
состояния) ГС П . Основные пара
метры

7, 9

Г О С Т  18140— 77 М анометры  дифференциальные 
ГС П . Общ ие технические условия

6

Р Д  50— 213— 80 П равила измерения расхода газов 2, 3, 9, при
и жидкостей стандартными суж аю 
щими устройствами

лож ение 1
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