
И З Д Е Л И Я  И  У З Л Ы  И Н Ж Е Н Е Р Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я  З Д А Н И Й

СЕРИЯ 5.407-53
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ МАРКИ АВВ

ВЫПУСК о

М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

2D2D5-D1
ЦЕНА D~B7сертификат на кирпич

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1337.html


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22 

Сдано в печать J (  198 5"года

Заказ № Тираж Q 0 O ЭКЗ.



ИЗДЕЛИЯ И УЗДЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ 5.407-53

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ МАРКИ АВВ

В Ы П У С К  о
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ
8НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ 

ИМЕНИ Ф.Б.ЯКУБ08ЕКОГО 
ГЛАВЗЛЕКТР0М0НТАЖ 

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ С ССР

УТВЕРЖДЕНЫ 
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙЕТВИЕ 
М И Н М О Н Т А Ж С П Е Ц С Т Р О Е М  С С С Р  

ПРОТОКОЛ ОТ 2 0 .0 3 .8 У г .

Директор института Н1Г Барыбин
Главный инженер института МГ Зииенков
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ' ЛБГОДГЕЛЬФ
Начальник отдела типового проектирования f b U *  ИИ Дигерм ан



С о д е р ж а  н и е

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Стр

Титульный лист
С о д е р ж а н и е 2

5.407-S3 ■О.ПЗ Пояснительная з а п и с к а 3 ...5

5.407- S3 -0.107 Б Таблица выбора ка бе льн ы х

конструкции и скоб для п р окл а дки
ка б е л ей  парки А&В б ,  7

5401- 53 .0.207Б Таблица Выбора п р исоеди нен и и

кабеля парки А8В к ш и н о п р о Ь о д у

ШПА1343 и его ОтВетВи т ельны м

се к ц и я м 8

5.401-53 .0 .3 0 7 Б Таблица Выбора п р и с о е д и н е н и и

кабеля парки АВВ к ш инопроводап 9

5.401-S3 .0 .40Ц П р о к л а д к а  ка бе лей  по ст ен е
горизонтально и под перекрытием.

П р и п е р 10

5 407-S 3  0-50(1 Прокладка кабелей под перекрытием.

П р и п е р 11

5M07-S3 .о. еод П р о кл а д к а  к а б е л е й  с обходом
внутреннего у гл а .  П рим ер 12

5.407-S3 .0 70Д Прокладка к а б е л е й  с обходом
2: внешнего угла. Пример 13
X

5.407- S 3  .0.20 Д П р о к л а д к а  к а б е л е й  по с т е н е
о
2 в е р т и к а л ь н о .  П р и м е р 14

0е0ь
э 5 407-S3  .0.(00 0 Прокладка к а б е л е й  по с т е н е
5э горизонтально. Пример 15

s' S .4 07-S3 .0. m а Уст ано& ка ш унта. П р и м е р 16
э5 5.407 -  S3 .0.120Д Подход к а б е л е й  к  д В и г а т е л ю

пост оянного  тока. В а р и а н т  1.
э

О б о з н а ч е н и е И а и м е н о В а н и е Стр.

П р и м ер 17
S 407-53 .0.130 Д П одВод к а б е л е й  к д В и г а т е л ю

постоянного тока. В а р и а н т  2*
Пример 18

5407- S3 .0.140 В ПодВод к а б е л е й  к дВигат елю
постоянного т ока В а р и а н т  3 .
П р и м е р 19

5. 407-S3 .0 1500 Строительное з а д а н и е  на

ко н ст р у кц и ю  для п р о к л а д к и
■

кабелей  по ко л о н н а м 20
SM07-S3 л. т а Строительное задание на

о т в е р с т и е  В п е р екр ы т и и 2 1



/. и сх о д н ы е  данны е  
Серия Выполнена на основании*

- Т У 1 6 - S05. { 2 5 - S 0  на набели силоВые с  секционироВан- 
нои ж илой с  пласт массовой изоляцией и оболочкой^
— н о м е н к л а т у р н о г о  к а т а л о г а  К а м с к о г о  к а б е л ь н о г о  

за Вода  и м е н и  5 0 - л е т и я  С С С Р ,  191Ъ~8Чг.\

~ р а б о ч е й  докум ент а ц и и  У 5 4 2 .0 0 0 . . .  У5ЧЧ.000 на наконеч

ники к а б е л ь н ы е  из а л ю м и н и е в о г о  с п л а В а ,  1 9 8 2 г . ;

— инструкции СИ %5-74 по прокладке кабелей напря
жением до ИОкВ;
_  „ 7 13 9 - 8 3  0

инструкции В С Н  ппсс сссР по оконцебанию, соеоине -
нию и о т в е т в л е н и ю  а л ю м и н и е В ы х  и м едн ы х  ж и л

изолированных проВодоВ и каб елей и соединению их с
Контактными ВыВода ми электротехнических уст ройст Ь .

2. Содержание
Серия состоит из трех ВыпускоВ ( 0, 1 и 2 )  
Выпуск 0 -  материалы для проектирования  -  

содержит материалы для Выполнения проектных 
работ по п рокладке кабелей марки А ВВ- 
—таблицы Выбора кабельных конструкций и скоб для 
прокладки кабелей марки АВВ ;
—  таблицы 8ыбора присоединений кабелей марки АВВ 
К шинопроВодам и отЬетВительным секциям ,

шкасрам И ода  низшего напряж ения;
-примеры прокладки кабелей по стене,  под пере
крытием,  обходы углоВ;
—пример Вертикальной прокладки кабелей и их
защита ,

-пример устаноВки шунта
- примеры подВода кобелей к дВигате ям постоянного тока ,

-  строительные задания',
Выпуск 1 ~ черте ж  и монта жнь/е — содержит 

чертежи для Выполнения работ В монтажной 
зоне при прокладке кабелей марки АВВ; 
-чертежи по устаноВке конструкций для прокладки 
кабелей по стене9 колоннам и под перекрьгтием;

—узлы присоединена я кабелей к шинопроВодам >
-  конструкции для защиты кабелей при Вертикальной 
прокладке кабелей.

Выпуск 2 -  чертежи изделий-  содержит рабочие 
чертежи для изготоВлениЯ конструкций В мастерских 
электромонтажных заготоВок (МЭЗ) при прокладке 
кабелей марки А В В :
-конструкций для горизонтальной и Вертикальной 
прокладки каделей;

Нач.огг Лигерпан V 1И■ KQHtnf Лигерпан
ЖароВа ш .

5 М 0 1 - 5 3 . 0 . П З

Пояснит ель на я
С/пс/диАЛист Листа 1

I  / 3

за п и ск а
0ИИПИ

ТЯЖ ПРО И З л Е КТР ЦПРОЕКТ 
имЕниФ.бякубовскаго

_______________МОСКВА
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—скоб (опорные и промежуточные) для образования 
кабельной линии В &иде треугольника для сети 
переменного тока и скоб для сети постоянного 
тока;

—  плит для прохода кабелей через перекрытие ;

—  защитного кожуха для Вертикальной прокладки 
кабелей.

5. Область применения
Серия предназначена для использования при 

проектировании электроуста но Во к, В которых при
менены силоВые одножильные кабели марки АВВ.  

Эти кабели рекомендуется применять:
— для прокладки магистралей не имеющих отВетВле- 
ний или при небольшом количестВе отВетВлений;
— на линиях со сложной трассой( много поВоротоВ, 
разные уроВни прокладки);
—  В стесненных услоВиях прокладки.

К а б е л и  м а р к и  АВВ п р е д н а з н а ч е н ы  для п р о 

к л а д к и  В с е т я х  п е р е м е н н о г о  т ока  н а п р я ж е н и е м  

до 10008 ч а с т о т о й  50Гц и п о с т о я  и н о г о  т о к а  

до 1 ?0 0 8  ( и с п о л н и т е л ь н о е  н а п р я ж е н и е  э т и х  

к а б е л е й  7500В).  К а б е л и  м о г у т  п р о к л а д ы в а т ь с я  от

крыт о t произВодстВе и н ы х  п о м е щ е н и я х 9 э л е к т р о -  

р о м е щ е н и я х  и к а б е л ь н ы х  с о о р у ж е н и я х  п р и  т е м п е р а 

т у р а х  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  от минус SO 0 С д о  п л ю с  SO 0 С.

_____________________________________________________________________________ ц

4.Основные положения
Для получения трехеразной ( трехпроВодной)линии 
переменного тока используют три одножильных кабеля\ 

прокладыВаЯ их пучком -  треугольником Вплотную 
друг к другу.

В случаях, когда требуется четырехпроВодная 
Линия, нулеВой проВодник помещают В середину 
пучка.

На постоянном А п о к е  В пучке прокладыВают 
дВа одножильных кабеля.

Длительные допустимые токи для кабелей 
трехеразной линии, прокладыВаемых треугольником, 
при темпера туре окружающего Воздуха 2 5 °С  при
нимают: iOGQA-npu номинальном сечении жилы к а ь  

бел я  1000 мм*, 1300  Л -  при сечении ж илы 1500 мм*.
В соотВетстВии с письмом ВНИИКП от Ю.ОЧЛЧг. 

№3/1-1119 при прокладке кабелей трехеразной линии 
В одной горизонтальной плоскости с  расстаянием 
между ними раВным наружному диаметру кабеля 
длительные допустимые токи можно принимать на Ю̂ о 
больше токоВ при прокладке треугольником (соотВет~ 

СтВенно 11GGA и 1Ч30А)
Пример горизонтальной прокладки кабелей 

на конструкциях см. на стр. / 5 .  Такая прокладка 
допускается В тех случаях, когда требуются 
уВеличенные токоВые нагрузки на кабели.

5 М 0 1 - 5 3 . 0 . П З
Цист

г
г о г к - и  s



П инимальны й радиус и з г и б а  ка беля  при прокладке 

должен быть не менее 40н а р у ж н ы х  д и а м е т р о в  кабеля.

К репление  ка б е л ей  о с у щ е ст в л я ю т  с  помощью  

Скоб ( опорных и промежуточныхJ  см. стр. 40... 42 выпуск 1. 
Опорные скобы у ст а н а в л и в а ю т  на к а ж д о й  кабельной  

к о н с т р у к ц и и , а п р о м е ж у т о ч н ы е  скобы  б середине  

пролета м е ж д у  ними (см. стр. 40... 43 t b /пуск 0J.

По условиям динамических нагрузок, бозникаю-
щих при токах коротких замыканий, приняты 
усиленные кабельные конструкции см. tb/пуск 2.

Крепление одиночных кабелей переменного тока 
Ъыполнякгт с помощью забодских скоб типа С4Я2, 
изготоб ляе мых из немагнитного материала 
(шина А Д 0 - 6 * 5 О /

Кабели, р а с п о л о ж е н н ы е  S м ест а х, где бозможны 
механические боздейстбиЯ на них со стороны транспорт 

та,перед1ижных м еха н и зм об , п е р е м е щ а е м ы х  г р у з о в  

а т а к ж е  дост упны х для н е кба л и ср и ц и ро ба нн ого  

персонала, д о л ж н ы  быть з а щ и щ е н ы  до б езо п а сн о й  

вы сот ы , но не менее чем на 2м от уробнЯ пол а  или  

зем ли.

5. Порядок пользобания  
При п р о е к т и р о Е а н и и ,  п о л ь з у я с ь  общими у к а з а 

ниями в ы п у ск а  0 , Определяют бид п р о кл а д к и  и т ип  

кабельных ко нст р у кц и й  t  з а б и с и м о с т и  от к о л и -  

честВа, р а д и у с а  и зги б а  и с е ч е н и я  ж и л  п р о к л а д ы  ба - 

емых кабелей.

В со от бет ст би и  С п р и м е р а м и  (см. ст р  / 0 . . .  2 4 )  

быполняют р а б о ч и е  черт еж и п р окладки  к а б е л е й .  

При эт о м , п о л ь з у ю т с я  таблицами быбора м о н т а ж 

ных ч е р т е ж е й ,  п р и б е д е н н ы х  на  стр. S . . .9 .

Д а н н а я  се р и я  з а м е н я е т  сер и ю  4 .4 0 1 - 8 9  

„ П р о к л а д к а  м н о го а м п е р н о го  кабеля А сВ В , 4910г.

5 . 4 0 7 - 5 3 . 0 . / 7 3

QVQdS-01 6
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Обозначение

С к о б а

оп ор н а я
про не ж  У' 
т очн а я

5М01-5У170НЧ 5М01-53П0НЧ

5М7-53 Покя 5M01-S3U00H4

5.Ц07-53190МЧ 5.407-53ШПЧ

5М0Ъ53,{70ПЧ 5M07-S3i70H4

5Ao>s3ltoM4 5М7~53.1.Шпч

Ш7-53.ШпЧ 5Л01-53.ШмЧ
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1. Н а р у ж н ы е  ди а м ет р ы  кабелей55,7пн и в 1*,Цмм соотёетст&уют

сечениям ж ил 1 0 0 0 м м 2 и  1500ммг

2. 3  скобках ука за н ы  р а зм ер ы  ко нст р укц ий  д л я  п р о к л а д к и  
кабелей при o f  х о д е  внеш него у г л а  (см. л и ст  / 3 J

Начотд. Лигерман
Н КОнтрЛигерпан Ц аа

Ь/К.Spat. ЖагроВа M i L

5 . Ш - 5 3 . 0 . Ш Т Б

Таблица выбора кабельных 
к о н ст р укц и и  и скоб  
для прокладки кабелей  

марки А8В
20505-01 1

Стада* Лист Листов
1____ _ _ г_ _

В  Н И П И
ТЯЖПР0МЭЛЕК7Р0ПР0ЕК7

и м Е н и ф .б .Я К Ч Ы Ш С К а Г О
1 M D C K B A
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Н азначение

Присоединение  

кабелей к 

шинопроЕоду 

ш м М Ъ Н З

Присоединение 
О т Е е т Е и т е л ь  н о  и 

с е к ц и и  к  

кабелям  АВВ

и з о б р а ж е н и е

С екц и я  От Еет Еит ель м а я

С------------- 5е
§

каЕелЬ  
j марки a b b

у 1 t  1 / | ----

/  т о 1150 4 —  ш —

/ ШинопI эоЕод  
Ш М А 1 3 У З

/Секиия переход н а  я _ 
У?15€УЪ

П ер екр ы т и е

С е к ц и я■ Ч
переходная 9215035

У

1125

^Секция 
от&ет - 

котельная 
1125

% ^КабелЬ марки  
АВВ

Г . _ ______________________________________________________i
1125 1125 cz•J

Оо____ J
1 I X 1 L i я = -

Секция пера- , 
ходная У115$УЪ

IL ______ I \  Секция

/  Секир* пр* ” ая
ОтЕетВительная /сек ц и я  переходная

,  КабелЬ  
м арки А88

9215093

Тип
К о м м у т а ц и о н н ы й

аппарат_______

У215УУЗ

У 215 5УЗ

У2151УЗ

У2152УЗ

У2153УЗ

H?v Лчгерман
'ppndH
-po&ct

р азъ еди нит ель,

€30 к

А 3734 С на ЧООА

А3744С на ВЗОА

Щ К

щ

О б о зн а чен и е

5.407- 53.1  т м ч

5 А 0 7 -  5  3  П О П У

5.401- S 3  .Ц 4 0 П У

5 . 4 0 1 - 5 3 1 1 5 0  НУ

5 .4 0 7 - 5 3  . U Q 0 H 4

5.407- 53.0.2076
Таблица Еыбора 

присоединении кабеля 
марки АВВ к шинопроВоду 
шмлтя&иегоотёетВительным секциям

2 0 2 П 5 О 1  9

Стадия Лист ЛистоЕ
____ 1 ____

в н и п и
Т Я Ж П Р а п З Л Е К Т Р О П Р О Е К Т  
и м ь н и Ч ?  Б Я К У Б О В С К О Г О

__________ М О С К В А
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Ш и н о п р о В о д

О б о з н а ч е - 
н ие

П ц зч а ч е  - 

н и е
и з о б р а ж е н и е

Тип
Нони- 
наль - 
ный . 
ток. А

Секция
ответви
тельная

типа

ОтВетВ-

Ш инопроВод \
\  dг, 1600

5M(n-55W0n4
\ --- П--- 14-----п— ,

> ление

B ie p x к
К а б е л ь

N'i
>>о

2500
о

ОтВетВление/
I4"

или Ш арки АВВ 
сечением  

1000мм2

Уооо 5.Ч01-53.ШГ1Ч
В н и з (Шина 6 х SO) «ч:

о
А;

( В ерт и
кальн о)

3
6 5 0 0 5 м -5 з .1 .г т

Ас
QQ

B lo d

Ш и н о п р о В о д  

r S r l t ---- lL ----- Qzu

2
г
1оо

2500 у п ч т

5.40MSWOH4со
Ъ
АС

ниж ний  
(Верти - 
кальный)

С е к ц и я  ^ 1 уооо У 1 1 Ц У З

8*

feS

отВет Витель 
ная

КпЯрпк маоки
I

АВк

■>»ог— т о у т т
S40TS3.I.220M4Oj

to
ts,V£

сечением ж е//?хо оо пт *■
1 6 3 0 0 У20Э1КУЗ

Кабель марки АВВ
2500 у н ч т<b сечением ж и л

rn n n 7 do
5407-53. т о т

О) В В о д  ^ С е к ц и я it i/
со
«ч:

я т т5: Верхний
(Верт и
кальный)

ОтВетВи- \
т ел ь н а я  х

_ i ! L 1 т о
' Sо
о £ U0Q0 У 1297т:э

*
\ б иинопроВод

I
6500 У2097КУЗ

5М01-53Шот

Н а з н а ч е 
ние

гij
Ac

S5oq

Ac

r
1t3
<u3)*<u
z

C§

<§*

BBod
ниж нии

(горизон
тальный)

B i o d
Ъерхнии

(горизон- 
тальный>

и зо б р а ж е н и е

Ш и  н о  п р о  8  о о*

С екция  
от ВетВитель

ная

И33

Кабель
п а р к и  АВВ 
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