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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 35/ЮкВ 

ПОСТАВКИ ПО „КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ "

Альбом \ ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2  Э М  Схемы электрические принципиальные, планы, узлы
Альбом 3 ЭЛ 2 Схемы внешних вторичны* соединений
Альбом 4 ЭЛЗ Установочные чертежи оборудования
Альбом 5 АС С троительные чертежи
Альбом 6 ТК Т ехнологические карты
Альбом 7 С С меты
Альбом 8 ЭЛ.С О  Спецификация оборудования
А л ь б о м  Q RM А р л о м о гт и  ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН

Альбо/л 6
Пере чен ь альбомов:

Главный инженер проекта Д.В.Левитин
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С одерж ание, альбома 6

Аист /■/аиженодаяие Стр•

- Содержание альбонта 6 г
кг Общие данные Зг4

S r/9 Монтаж сшобых трансрорл?атароб

ТН - КТЛ 35/ W  -  Т Sr 27

го ж Монтаж элон тро тег начесное о оборудования

Г/С-КГ/7 3 5 //О-5 22-54

53г62 Монтаж зазе/ч/ятощего устройства

тк  -  к тп  3 5 /т - з 55т60

637 73 Монтаж неделей ГМ - КТ/! 35/Ю -К 65-, 80

79т 8 6 Монта*, ограждения ТМ- КТП 35//0- О pass



Ведомость чертежей осноёнога м ял/е/ста марки „ т х "

диет Маименобание бримечание
/г£ Общие данные
зн з Монтаж силобых транссрорма тор о б ~

ТК- КГЛ 3 S //0 - т ■
газе Монтаж электротехнического оборцдобания

ГК - К ГЛ  3 S // 0 -J
Ятвг Монтаж заземляющего истробстба

ГК- К ГЛ  35//0- з
S3 ±78 Монтаж кабелей 7К-КТП 3S/fO- к
7}г 86 Монтаж ограждения ТМ-КТП 35//0- 0

Ведомость оснобных комол ектоб

Обозначение /Ааименоёание Рремечание

гз4о7-з-еа.зг лз Пояснительная залиска Альбом /
зм Слоны электрические принципиальные, Альбин 2

план ь/, уз/ы
3AZ Схеме бкешних бгоричных соединений Альбом 3
ЗАЗ Уста побочные чертежи оборцдобс/ним Альбом 4
PC Строительные чертежи Альбом б
7 К ■ Технологические карты Альбом 6
с Сметь/ Альбом 7

Типобой лроекг розроботин б  соотбетстбии с дейстбу/о- 
щими нормами о лрабилами и лредуслтатрибает 
меролриягия, обеслечибающие бзрь/бнур бзрыболожарну/о 
и ложирнуло безоласность лри эксплуатации лодстанции. 
блибный мусе»ер проекта ̂ / ^ - - А .  A. Никитин

____________________________________________________________ 3

Общая часть

/. Технологические карты разработаны для 
рационального бь/лолнения робот ло 
сгрпительстбу комплектных транспорт?# - 
торны/ л  оде тан ара налряж-емиелт 36/ /О *3
Мощность ло WOO т 4DOO к В А .

2. Настоящей альбом содерж ит технологическое 
карты на следующие б  оды р а б о т;

монтанс силобых трансформатор о б  /  с у  строи - 
егбом фундаментоб])

монтаж электро технического оборудования 
[с  устройстёом /рундамен то б );

монтарс заземляющего устробстба; 
монтаж кабеле О / с устрабстбом кабельных ха нал о б  

о разработкой траншей]'•
монтаж ограждения.

3.Технологические марго/ на конкретный технологичес
кой процесс используются бзамен проекта лроизбодстба 
puSот или б  доло/пение к нему с лрчбязкоб к местным ус/обиям.

Привязан

М .К 8 __________

Ш -  3 - 63/. 9 2  Т К

Комллектнь/е тринсрирмьторныг поЭстс/нции 3S]W x&  
постаоко /70,. КоаскоЗил9А£к7Яостоойконсточкчш "

Стадий Ласт Листов
r u n Ни*ип/н ктА'

Р П / 33Чьу. отд. ЛмкоолЗ херры к.
НКОНГР. Н</*йгин Ж ~ ? .

Обсцие данные СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКГНегу. гр. СоаЗстоЗ
1Лнрс. КшиилоЗ*
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I 9- Для технологических процессов, раэработинных в  
альбоме, примяты следующие условия производства работ; 

при поло усительных темп ера турах воздуха; 
о светлое время суток' 
по равнинной/ местности.
Если приведенные у  стадия отличаются о т конкректных, 

трудозатраты, механизм*/, инструмент необходимо откоррек
тировать. .

5. До начала основных работ по сооружению 
подстанции необходимо:

создать геодезическую основу; 
очистить площадку от посторонних предметов; 
обеспечить подъезды к месту строительства; 
доставить и разместить на стройплощадке передвижные 

производственно-бытовые сооружения (  вагончики);
обеспечить доставку необходимы* материалов, * ин

струкции, Злектротехнического ооорудования.
6. Перед отправкой на стройплощадку спорный 

железобетон, металлоконструкции, Электротехническое 
оборудование должны быть подвергнуть/ входному контролю.

7, Для индексов шифра технологических нарт 
приняты следующие обозначения:

Т в - технологическая карта; 
к'ТП 35/4D - комплектная трансформаторная 

подстанция напряжением 35//О кВ;
Т  -  монтаж силовых трансформаторов;
3 - монтаж Электротехнического оборудования;
3 ~ монтаж заземляющего устройства;
К - монтаж кабелей;
О - монтаж ограждения.

дрчвязан

И"в‘ к .

$■ При производстве работ необходимо выполнять 
требования следующих директивных и нормативных 
документов;

С И  и /7 3. Об. 0S- 85 „ Электротехнические устройства ]
СИиП 3.0/. 03-S б, Геодезические работы в строительстве;
СНиП Ш - //- Эр Техника безопасности в строительстве] 

„инструкция по безопасному ведению робот для ма
шинистов fкрановщиков/ стреловых самоходных кранов ' Н  
Днсрормэнерго, /986;

„Инструкция по безопасному ведению работ для 
стропальщиков /зоцепщнков/, обслуживающих грузо -  
подземные краны /машины/ ; /д,, 1/нрорменерго, /686;

„ Инструкция по организации и производству 
работ повышенной опасности в  строительна- монтаж
ных организациях и на промышленных предприятиях 
Минэнерго С С С Р )  М. , 1/нформэнерго, /987-,

„Правила техники безопасности при производстве 
Электромонтажных работ на объектах Минэнерго С С С Р ",
М. ; Инщормэнерго, 4984.

run
Kav. отд.
Н.хонтп.
M 3L.
Mmol.

Hugl/TUX
Прохоров
Huxarux
Солдатов
/яумшМЩС -̂

ЖШк

Чопплохш/е тринсфорпогорна/е подстанции Зэ//0*8 „ 
па ста8хи ПО /. КоасмодаоУлехтростроЬхохсточхция

4 0 7 -3 - 6 3 1 9 2  ТИ

СгаЗ*/п

Обсцие данные
[  окончание )

РП
Лист ЛасгоЗ
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М онтам : соловых трамссрорма то ро в  

Т Б - П Т П  3 5 / / О - Т  

/. О п а с т ь  прим енения

I  /. Технологическая карга раэраБогана на к о/тек с 
радог по устройству трансформаторной площадку 
с фундаментом и /нон тане у  силового трансформа
тора типа ТМ Р  нопрянсением 35 /Т О  кВ мощностью 
ТООО т 4000 к В  -5 6  открытом распределитель

ном устройстве комплектной трансформаторной 
подстанции.

/> 2. В  карте принят измеритель конечной про - 
дукции -  { силовой трансформатор мощностью 
/ООО хв-Р на хселезоветоннам фундаменте) трансформа
торная площадка со сплошньгм огнегасящ им  
слоем, устраиваемая в  грунтах /7 группы.

/.3. Монта ас сварных jfc ел езове тонны* конструк
ций фундамента и трансформаторной площадки 

выполняется автоновильнь/м краном грузоподъ
емностью 6 ,3 тс ) силовых трансформаторов 
мощностью /ООО кд-А  - абтомовильным краном 
грузоподъемностью /О т с ; силовых трансформаторов 
мощностью /SO О т  й ООО кВ-А - пневмо колесным  
краном грузоподъемностью 2 5  ТС.

г. Организация и технология "Кыпо/нения раКот.

2 .1 Технологическая последовательность раво7 по 
устройству трансформ аторной площ адки, моп
та т/с у  ф ундам ента и силового трансформатора 
при в едена ни ж  е,

разметка трансформаторной площадки- 
планировка основания трансформаторной площадки-, 
устройство мослосворника; 
прокладка маслоотводящей труд*/; 
насыпка подстилающего слоя; 
устройство стенок по периметру трансфор

маторной площадки;
устройство цементной cthjMku по подсти

лающему слою;
насыпка о г не га  с еще га слон- 
монтамс фундамента под трансформатор; 
установка трансформатора на фундамент; 
заземление трансформатора.

2.2, При выполнении равот электролинейщики 5  и 2  
разрядов Иыполняют разметку трансформ аторной 
площадки с привязкой её к Осям подстанции.

Бульдозерным отвалом экскаватора тчпа дТЦ - /65А  произ
водится планировка основания трансформаторной пло -

4 -0 7 - J -  S 3 / - 9 2  Т / д

~Ко/*лиекг#б/е тринсатапматирные /тоВетанции 3 S / /р к з  
ш та б ы  пойкраскаЗарЗлехтрестраикакетрухцин

Стадия Лает Листай

Ментике шовын грина, 
тк - КТП 35/ю- 
/ н а ч а л а  /

рп  г> &8

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ



6
<0

4

£

3

щадки с  углублением его ла  О, 2бм от поверхности 
планировки подстанции. Образовавшийся разры хлённы й  
грунт йен онззу г  ген в  последующем для засыпки стенок 
Тролс/рорматорной площадки.

В  соотве тствии о планом подстанции элек пралине о - 
щи к -  землекоп 2  разряда вручную производит разр а- 
ботку грунта под плиту днища маслосборника на  
глубину О,/м , а  под плите/ ограж дения маслосборника 

-н а  глубину 0 ,3  м  от поверхности планировки транс
форматорной площадки.

Автомобильным краном типа КС*2 6 6 { 2  производится 
укладка железобетонной плиты П /0 ,5  на дно масло
сборника и установка таких же плит по трём сторонам 
мае/оприёмника. Оспользуемь/й при этом строп приведён 
в  таблице /  Электролинейщик 2 разряда Заполняет 
пазухи местным грунтом  с послойным трамбованием.

Экскаватором типа Э Т Ц  -  /675Р  производится разра
ботка траншеи для прокладки маслоотводящ ей грубы 
глубиной 0,3м от поверхности планировки подстанции 
в  направлении , определенном проектом. длекгролиней -  

щики 3  а 4 разрядов укладываю т в  транш  ело 

ми ело о тво дящ у но трубу , оперев один ее конец н а  
плиту днища маслосборника.

Электролинейсцики -  бетонщики 2  и 4  р а зр я до в  
производят бетонирование стенки маслосборника 
со стороны масло отводящ ей труба/. /7осле Набора бетоном 
прочности Электролинеи щики производят распалубку  
стенки маслосборника, устанавливалот защ итну/о реш етку 
М Т4 и вручную выполнялот обратну/о 
засыпку траншеи с маслоотводящей трубой. Пробязан

ИмЗ.л/г

буладозерна/м отвалом экскаватора типа Э Т Ц  - /6 5 А  
производится наса/пка, разравнивание и уплотнения подстилаю -  
щего слоя из гравия или пес иона-  гравийной смеси 
толщ иной 0,2м  в  габаритах трансф орм аторной п ло 
щадки; при этом обеспеиибаегся ук ло н  О, О О б  г 0,07/ 
в  сторону маслосборника.

При устройстве стенок трансформаторной площадки у с та 
новка плит П 40б  производится автомобильным краном типа 
К С-256/в  с использованием стропа согласно таблице в. Электро- 
линейщики 2 и 3 разрядов выполнялот устройство подпорного 
земляного валика с  внешних сторон транс/рорматорной площадки 
с уплотнением его щебнем.

длектролинейщики- бетонщики 4 и 2 разрядов выпол
няют цементнуло стяж ку толщ иной 3 0 мм, сохраняя 
общий уклон О, 005  г 0,0/ в  сторону маслосборника.

После набора цементной стяж кой прочности электро- 
линейщики вручную производят насыпку и разравнивание 
по трансформаторной площадке сплошного огнегасящего слоя 
толщиной 0 ,25м из примы 70гс и просеянного гравия или 
непористого щебня крупностью 3 0  г  5 0  мм

Монтаж опорных конструкций фундамента под транс-  
рорматор производится авто к  с бальным краном типа 
К С -256/К в  соответствии с р и с . / с использованием 
стропа согласно таблице /

При этом машинист 6 разряда с помощью

run
_ Но у, огд.

Н.хамтр.
Чем. ZP-
Uиле.

Ни хит и*
ПоохороЗ
Них </70и
Солдата &

%ш .

Комплехгна/е 7р<///оаоркаторно/е подегомцин 35//0х3  
по ста За/ П П  „ КоаемоВарэлектресграамомет/екия '

Ш - 3 -  6 3 /. 9 Z  Т Н

Стадии Лист ПистоЗ

Ментоле ci/AoSaixn 
7К-КТП35//а-Г 
/ продолжение/

РП 4 88
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Электролинечщика 3 разряда устанавливает аВтокран 
и приводит его брабочее положение.

Электролинейщики 2 и S  разряде# произдодят 
тщательное дь/раВнидание основания под ерунда- 
ментные длина , о да спи и ида я вора зон тальнос 76 по -  
Верхности а проект*у ли отметку.

Строподку железобетонных конструкции фундамента 
производит электролинейщик У  разряда за монтажные 
петли.

А7сги/и*ист адтокрана по команде электралинеб -  
рака 5 разряда производит подзем, перемещение и 
устаноВку железобетонных конструкции £  проектное 
положение.

После продерни прядильнести устанодка фунда
ментного блока электролинейщик S разряда подаёт 
машинисту аёто.крана команду на осладление стропа.

Расстропобку срундаментных блоков производит 
Электролинейщик 4 разряда.

По окончании монторса железобетонных конструк
ции фундамента Электролинейщики бетонируют зазор 
между блоками 9&5С-12.4,6 - Т , устам а дли балет опор -
нуле металлическую рам у, которую  Электролиней-  
щи к - эле к тросбарщок привара Baer к  закладным
деталям фундамента и к заземляющему проводнику 
контура заземления подстанции, Электролинейщик 
3разряда помогает машинисту перемести автокран 
В транспортное положение.

ТШ Ш йн

Устанодка н е  фундамент трансф орм аторов  
мощностью /О О О  * 6 4  производится автомобильным краном 
типа К С - 3 5 7 i  fouc. 2 ),а  трансформ атороб мощ ностью  
/дООт 4000 к З д  -  пн едм Околёсным креном типа К С -53634  
с цспОльзодением стропа5  согласно та б ли ц е  2.

Т а б л и ц а  2

Тип
трансформа тора

Масса трансформа
тора при установке, 

7

А!арка стропа 
ГО С Т 2 5 5 1 3 -8 2

ТИ Н -1 0 0 0 /3 5 8,0 4СК1- Ю .0 /З О О 0

ТА!6 - 1SOD/35 9 ,6

4С б1-16,о/зааоТАГ 5 - 2500/35 /2,3

Ш - 40 0 0 /3 5 14П

Трансформаторы мощностью JOOQ кВ 4  дос та  для - 
ются к месту ус  га на дни полностью  собранны ми 
и залитыми трансформаторным м аслом , а  трансфор
маторы м ощ ностью  /6 0 0  т 4 ODD * 3 4 - б е зр а ди о  город, 
расш ирителей, быхлопной трубы , в в о д о в  и с баками, 
частично наполненны ми маслом.

4 -0 7 -3 - 6 3 / . 9 2  Т К

Комллехтные т/тонсфпрмсгтсфнЗ/е под станции 33//3x4 
поставки /70,, КриснадррЗлекТфоегрыЗкимструхция "
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Усгомобка силового тром арорлгагора яощ яосгбю  /ООО к в  Л

Поперечная Ось трансформатора 
Осб авг  О/срс?на

Поперечная ось тоансфоп- 
роторной подстанции

ХбНОЯ осб
трансформатора

L^

Л автокран тола Н С -3 5 7 /
2- строл 4 С/с~ / - /0 ,0 /3 0 0 0 ГО С Т25573-82
3 - силовой трансформатор

4* трансформаторная площадка
S- раноца опасной зоны

Размерь/ 5  мм

Рис. 2

< д г

] 3_

/

r.-.TJli

\ J *\ Л 't
1

k f  *

^ r l

t J ^

Продольная ось
трансформаторной 
'  площ адки

/Машинист 5 разряда с помащьн? Электромонтажника 
3разряда у  стенав/ивает кран о проводит его 8  
рабочее положение.

Электромонтажник 2разряда удаляет весь крепёж, удержи- 
ваязщий трансформатор на транспортном средстве.

Строповку трансформатора осуществляет Электроман - 
тажник U разряда за  4  крюха на верхней раме бака .

Па команде Электромонтажника S  разряда маши
нист производит предварительной подъём трансформатора 
на высоту 5 0  т /00мм и выдерживает его б таком положении 
несколько минут. При этом продернется надежность работе/ 
тормозных устройств, проба/ьность строповки) отсутствие 
крутая изгибов троса, Затем трансформатор поднимают 
на бь/соту , оревь/ша/ощую не менее, нем на р  5м бстре - 
мнущиеся на лута предмета/, перемещают к  м есту 
устанобка а опускают но олорнуНУ металлическую 
раму фундамента. Во бремя перемещения а устанобка 
трансформатора Эл акту ом он тансника 3 и 4 разрядов 
из безопасной зонь/ направляют его с помощью 
веревочных оттярсек.

Э/ек громок гаЖних 4 разряда производит крепление 
трансформатора на опорной металлической раме 
фундамента б  соответствии с проектом. Электромонтаж
ник 6 разряда проверяет правильность установки трансформатора 
и подает машинисту команду на ослабление стропов, а  электро- 
монтажник б/разряда расстро побывает трансформатор.________

Рривязьн

M'ML -

ГИП
Чьу, отЗ,
Ч'КМтр.
Н<н, гр.

Рикигик.
Прохоров Яррх/ . 
Никитин . ~
СыЗсгтов— Ц/рГ.

ШЖ> Щ тгчвя Ж е г

4 0 7 - 3 -  6 3 / . 9 2  Т К
Хснп/ектнме тронсфирмоторнь/е подстинции ЗЗ/ТО кв  
поставки ПО.. Коаснадопэ/ектоасгоайконструкиия

Стадий Лист Листав

Иснгьж силовых тронссосрмо- 
3, ТХ- КТ/Г 33/Ю -Т  
/проЗолисение/_______

РП 7 88

СЕШНЕРГОПРОЕКТ



<0

■I

>N

*1

§

ЗАехтромонтаусних 3  разряд# помогает м аш и
нисту пе ревести  хр о н  в  транспортное  
рОАорсение.

дАехтромонтаусних ' 4 разряда подсоединяе т 
проводних контура зазем/ения постаяции 
к зазем/я/сгцему fa/ту 1$ яиуснеи часта
Set а;а грая с срор/па тара.

С  fop*у  трансформ аторов мощ ностаю  /SOО ±4 ODD ев'а! 
и до/и fay /час/а е/ехтромон та ас нити Зь/по/нянот 
S соответс г  5ч и с заводскими i/яструхциями.

2.3. Рехомен дуемые машины а механизмы ,
применяемые д/я моя такса троясрерма город, 
яро деде яд/ €  таблице 3 .

7#в/ица 3

Наименование 
хомп/ехта машинд/ 
и механизмов

Техничесхая 

хорах герое тиха
Л/арха,

тип
/Го/.,
Ш7.

Зхсхаватор
Траншейный

ценной

Разя ерд/ отрываемой траншеи, м : 
ширина - ОЯЧ г 0,4 / 
г/у  Зина -д о  / в

эщ . /ssa /

/43томобияьный 

храм

Д/ияа стрелд/, я- д 
Грузоподъемность, тс- 0,3

хс-г5бчк /

43Т0МО5и/дНб/О 
храм

Длина с7ре/ы, м - 8  
Грузоподъемность, т с - /0

K C -3 S V /

И*8.а/$

/О

Рродо/ясене тав/иць/3

Наименование Техничесхая /Тарха, Ко/.,
комплехта машин 
и мехаяиентаЗ

X  а р с /х те р и с  т и х а тип шт.

ПяеЗмохо/есныи Длина стрелы , м -  А б" 5 3 6 3 4 /
х р а я Грузоподъемность, Т С- 2 5

Сварочный ГаВаритяь/д разм еры , м м : 4С5-300-2 /
передбиЯсной ширина - 8/0;

агрегат постоянного 
тоха

д/ина - 2 D  ВО; 
высота ~ /130.

Сбарочнь/О так, 4 -  75 г 8 0 0

ГИЛ 
Ноу. 073.
8я.С*г/-
%0Y< *?•
Нх/с.

Мчхигчн..
Поох/роЗ
Ht/xt/тим
fsAaToS
/7ш а АЦ'-

'/ояллехтные трансформаторные подс7ащии 35/10x5 
поста fat/ ПО.. Красхоаарэхехгростроихлнструхиия “

4 0 7 - 3 -6 3 1  9 2  Т Х

Стадия / и с т  /Ги с то в

Af/мгаяс си/ово/х трансформа
торов Т К -К Т Л  35/10- Г  

/ продолжение )_____________

РП 8 88

НЕЛЬ ЗНЕРГППРОЕКТ



3. Требования к качеству и приёмке pc?For

Технические критерии и средств контры* операции 
________ _______________ Таблица

Цапнем обит 
процессов, 
подлежащих 
контроля?

Предмет
контрол*

Инстру
мент и 
способ 
контроля

время
контроля

Ответст
вен# о/й 
контроле/.

Технические 
критерии оценки 

качества

Монтаж <рун>Раесшние Рунет, Вороцессе ! * СИиПЗ. 0У.В6-вб,тобл.5даментнь/х между асами монтаж- установкилинейщик Т  20  мм
блохой рундаменгив нл/илом Фуядо- Spusp.

б  плане. ментнш
Отметка Нивелир., блоков Талке 20мм[разность отме

дерна руяда- рейха ток компенсируется
ментов стальными /7рохладканги/

Сварочные ! 1 _внешней весле Олектро- ГОСТ 324 2- 79
работе/ со единен им; осмотр, вь/ПОЛ- сварщик Ошоненае размере

опорная ме молоток; нения Ьрозр. и уоормь/ сварного
таллическая линейка сворочны соединения от за
рама и работ данной величины
блоки фунда не более И  /мм
мента

Продолжение гибл. 4

Наименование
процессов,
подлежащих
контроля!

Предмет
контроля

Инстру
мент и 
способ 
контроля

Время
контроля

Ответст
венный
контролер

Технические 
критерии Оценки 

качества

Золовка Качество Термо Непосред Электро Масло должно
масла масла и метр ственно монтаж- удовлетворять
в  баки его темпе перед ник нормам #а рлект-

трансфор
маторов

ратура заливкой
в транс

В разу. рическуя? прочность 
и иметь темпера

мощностям?
Ш д^Ш нвв

форматор туру не ноже ч/0°С

Привязан

Инв.р°



If, К м йкуляция з а т р а т  т р у д а , м а ш и н н о го  В рем ени н а  м онтаж е с ш о В о го  тр а н с ф о р м а то р а

/г

Hc/UM£Ho60H£/P
процесса

бопер 
росеп 
для пере 
счете/ ло- 
мотель

Вдиница
измере
ния

OS&OAf Обоснование боима веелтени Затраты трчда Зремя 
пребывания 
машины на 
объекте, ч.

ровот (  е н и р ) рабочий, 
чей. -  ч

машинис
та, и ел. - v 
/наш. -ч ]

рабочих, 
чей. - ч

машиниста, 
чел. -  ч 

[наш. -ч )

Разбивка трансузорма торнов 
площадки
Планировка бульдозером

- / пло
щадка

/ / /  23-2-4_j o Sa. 2, 
я. 4 0, 33 - 0,39 - -

основания
Ручная разработка при я л  к а

Q4 /ОООмZ о,о га /£2-4-5, П. 46 // 8 о, о а з 0,043

поВ маслосборник S  грунта* 
// групп д/
Разработка экскаватор акт

02 / м 3
грунта

О, 5 /6 2 -4 -4 7 , га6а . /,
л . /е

/,3 o ,s s

траншеи род пасло отвод я ту ю  
трубу 5  грунтак // группа/, 
бетамовха кран олт пиит

03 /00 м 3 
грунта

0,02 м3 4£2-1- 20, табл., я. 
46

2,0 4,0 0,04 0,02 0,02

flW ,5 в приямке Вия си ива масла - /шт. 4 / £ 2 3 -3 -3 4 , 7«St.2, 4,04 О, 2S 4 ,/е /,04 /,04

Вкладка в  траншею на си о - 
отводящей грубы

- //7, Ml /0 /£ 9 -2 -4 , га6а. 2 , 
я. 4 6

0,4 - 1, о - -

Обе тонирование оголовка 
масиоотвоЗящои труба/

0,4 /  £ 4 -4 -3 3  

п- 4 6

2, г о, 2 Z1

1
£

1
1

1Ч
I

Привязан

UmS. и ?

г и л
Ра у. атЗ.,
Н.лонгр.
Нет. гр.
У  мне.

бихигин
Прохоров-
Нихигин
Солдатов.
Д Ш М -

Кемпиектно/е трансформаторные ледстанции 35//0*£ 
'00706х(/ /70,, класмодаоЗлектоестроихонсгримуия “

4 0 1 -3 - 6 3 1  9 2  7 К

Стадий Лист //истов

Монголе СОИО0Ш 7р0мсрорм0-
торов ГХ-АТЛ35/м- т  

/продолнеение /_______

Р Л  * о 88
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Маименобоние

процесса
//слтер

сросегв
для перt ■ 
wen по - 
казателе/

бась/лка бульдозером щебеночной 
подготобхи 7олщинои 2О  саг 
Истанобка крон oat п ла т /1/0,8  
по периметру тронсрорм оторной  
гм ощ адхи
Устройство цементной стла н и  
бась/охи бручнуло огнегаенщего 
слон,
Устанобха троном рундаментнь/х
бло*об Ф б с / г . н . е - т
Бетониробоние зозоро м еж ду 
блохами Ф & С / 2 ,4 .6  -  Г  
У  стан об ха  храним ре Ж ней 
Лр/с 28

Монтаж абтохраном металлохонструх- 
ций ерундаментоб 

Устонобха силобоеа транерарма тора 
троном на ф ундам ент 
Заземление тронарарлгагора

Ы того :

Ой

О б

06
0 1

Единица
узмеремл

/00 м '

/си г

1м z 
1м 3 

2рунга 
1т

/ *J

/шТ-
/т
/ г

У сит.

/соедине
ние

Прибегай

Ихв.л/?

run
Иау.отЗ.
Нхомтп.
Ноу, гп.
Ннлс,

Продолжение табл, S
Обоснование J/оРАГаг Нл+л+ту,, Заплати/ таи да /Зремнработ (  Е н  </ р/ рабочих, нашиниста рабочих, нашиниста преЕб/бание

чел. - v чел. -  и
[наш, -ч /

Чел. - и чел. ~ ч 
/лташ. -и /

Маи/ими/ на 
обьехте, и

о, о х J E  2 -1 -2  2, та5л. 2,
П. 15

- 1,1 - 0 ,0 5 6 0 ,0 5 5

г  а, о 2 3 -3 -3 4 , 1,04 0 ,2 6 20,8 5 ,2 5 ,2
табл. 2 , л .З

24 0 ^£4-1- 29, та8хп> 1 О, 22 6,28
6,0 f £  2-1-58, табл. 2, 0,97 _ 6 ,8 — _

П. 4г.
2 6 6 / Е  2 3 -3 - ЗУ, 

тобл. 2, п. 6
0,48 0,12 1,23 0,31 0,31

О, /9* / £  4- 4- 31 1,6 - 0,288 - —

2 / Е  23 - 3 - 34, 1,24 0,31 2,48 0,62 0,62
1,5 табл. 2, л, л . 5 ,6 0,48 0,12 о р  г 0,18 0,18
0,1 f (£ 5 - 1- 187

тобл. 2, л. 16
6,8 3,4 0,68 0,34 0,34

1 / £ 2 3 - С -  73,
табл. 3f п. /а

10,0 2,6 /0 0 2,6 2 ,6

1 J E  23- 3 -S 3
тобл. 4f п, 5

0 ,2 6 - 0 ,2 6 - -

6 4 ,0 /О. 31

Нили Тим . 
Лрохороб
НихV ГУМ 
Солдатоо
Пенязь

4 0 7 -3 -  S3/. 9  2  Т Х

Стадия Лист

Монтане силсаш троне раса 
Тараб тк -н тл  35//О -Г  

/  продолжение/______

РП //
биетеб
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& . fp a tp u x  n p o u s fio d c rS a  р а б о т  н а  к а н т а # : с и л о б о г о т^амсроорма тор а

Уаименабан ив бЗиница Обзем
работ

Затраты труда
процесса измере

ние Раб о и ил,
уел. -у

|
|

i!

Разбивка трансформа
торной площ адки

/  ПЛО-

щадка
/ 0,39

— -

Планироёка булбдозе - 
ром осноёания

/ОО Ом 0,024 - 0,043

Ррнна я разработка  
приямка под маслосбор
ник б  грунта* ~/ группы

грунта
О б 0,65 —

Разработка
Эк слаба тором  

траншеи под м асло- 
атёадящуло трубу б  
грунтах 7  группы

/00 М3
грунта

0,02 0,04 0,0Z

Устаноёка краном 
пли т Р  / 0 ,6  б  
приямке дл я ели8а 
масла

/шт> Ч К , / 6 /,04

flp U H P TU /u

састаб
збена

Рродол - 
Житель-
HQC76 про 
иессах и

Элекгролинеищики 
6  роз8. - /
2 разё. - 2 

Машинист 

6 разр. -  /

Землекоп 

граэр. -  /

Машинист 

вразр. -1  
Том. машиниста
Spa эр- - /

5разр. -  / 
Зразр. -  / 
2разр. - /
Машинист 
Gpasp, - /

ОРЗ

0,043

o p s

0,01

/04

Таблииа S
Qac

407-3-63192 ТК
Комплектные трансрооматарные поЗстанцииЗ$рОл8 
постаёни /70,, Ксаснобаазлехтоостпоинснс. таили us ".

СтаЗия И  и с т ~ о  о т о ё

Монтаж силаОых грамсасрма- 
тораб ТК~ Т Т Л  3 6 /М ОТ 

/  лдодолмсение /

РП /2 88

СЕЛЬЗНЕРГОПРЕЕКГ
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Паименобстние Единица Обзем Затраты труда Приняты и 

сое га б
Продол-

-------------- _ць
У асы

юоолНселчие гибл . S

процесса из мере- работ
рабочих, 
чел. .  ц

маши- Ней т ель-
ни я н и ста, чел.-’ч

ШОШ.- 41
ъбена кость про 

цеееа} г/ ' Z 3 П 5 6 7 8

Укладка 5  траншей 
маслоотбодещеи трубы

//7, М. 4D 1о - Монтажники наруж
ных трубопроводов

0,26

1

U1
1

1
1

Ч разр, - £  

3 роэр. -  4

1

1
1

Обетониробание 
оголовка маслоотводя-

4м* 0,1 0,22 —

2 розр, -  / 

бетонщики • о ,ч

1
1

щео трубьг
У разр. -  / 

Z розр, -  {
1

1

Посыпка бульдозером 
щебеночной подготовки

400м* 0,05 - 0,05S Машин ист 0,0S3 14
1

толщиной 20с*
бразр. -  4 1

1

Устон об ко кроном Уш7. 20 дО, 8 б ,г Электр в л он общи лат. 5,2

1
1

___  ц
плит П  40,5 по

1

1

1

5 разр. -  /  

3 разр. -  4 
2 разр. -  / 

Машинист

периметру трансформа
торной площадки

бразр. -  4 1

_______1_____

~прибязан

~иЖ71

ru m Рико 7UK
Пач.отд, ! Jtyleuu /
М контр, Никитин .
Узу., гр,
Ын НС.

Солдатов
Т7енкзь_

4 0 7 -3 -9 3 / . 9 2  T K
Комплектные транс/рорлгаторно/е подстанци и збро дв 
поставки /70„ РраснодарзАектоастоойканстпикиия

помгарс сшоботггрансеооолга- 
торов ТК- КТ Л  36/ /0- т  

[  продолЫс ение )

CrUpUi /ист /и&тоУ
РП /э 88

СЕЛЬЭНЕРГОПРПЕКТ
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//циМСНоБание Единица ОЕъем
раВот

Затраты Груда Приняты й Бродоа- Часы
•я ие та,QZL-U.--------

процесса измере-
оайочих, 
чел. - ч

с оста  6 нс и те/з -
ноя Машиниста, 

И РА. - ч зВена несть про8 9 40 44 4 2 /3 /4
(маш.Ич) цесса. ч

У стр о й ство /м2 24,0 3,28 бетонщ ики ; О 02 U | 2 JС9 О У 1
I
I
|

цементной огласки

Уасб/лка Бручнунт 
огнегасящего саоя

4 разр. -  4 
2разр. -  4

4 м 5 5,0 0,2 _ Р 9 2

9разр. -/ 
У разр. - 4

с, j

I
I
I

УстаноБка кроном / Г 2,56 /,23 0,31 3/ехтроАОнейщихи: 0,34 |£
Фундаментных БаохоБ Зразр, - /

Ф Б С  /г. 4 .6 - т Зразр. -  4 
2разр. -  /  

Машинист
6разр. - /

Бе топор о Бая ие 4м 3 OJ92 0,288 - Бетонщик 0,288 А
зазора мерсду Б е 
нами Ф5С / 2,; 4, 6  -  т

4разр. - / i
i

УстаяоБха /ц/7. г 2,48 0,32 Эпехтро/шнейщики- 0,8 U h

нраном /ерснеи /т 1 5 0, 72 0,48 Sразр. - 4 i

/1Ж 28 Зразр. - 2
Машинист 
щ£розр- л ! _____

i
i

____i____

0ри Вязан
Г И Л

44ич. огд.
Н,А0НГр.
Уач.отЗ.
ffatfc-

Е/ихигим
/БоУороВ SfjCpL Г
M/KUTUH.
CoAdarot
Лем язь

Ш - 3 -6 3 1  9 2  Т И

ЦомлАектнь/е трансрарматернь/е подстанции 3s//0x3 
постаВхи 00., МпаснодарЭАехтпоргаоихрнстпихиия "

Монтаж сихоВш трансрорма- 
Торов. 7t f -*7/rrJS/M - т  

~ /яро оса ясен ие / _________

Стаду я\/1 и ст

Р П \ 44
/,1и с то8

СЕЛЬЖРГОПРПЕКГ



п

<о
4

1

I .

Займем обамс/о 
процесса

бдиницо
измере

ния

Монтаже автокраном 
/летах# оконстру/еции 
(рундамен год

4т

Установка силового 
трамезрорма торсе 
краном на срундамент

4 шт,

Заземление
трансформатора

4 при
соеди
нение

Объем
р а б о т

Затраты труда

рабочих, 
чел, „ ч

0,1

4,0

0 ,6 3

4 0

0,20

0,$к

2,5

РриОязан

имЗ.уё

Уач. огВ,
И. контр.
Нач. tf.
Ш*с-

Никита#
Рнохороб
Никитин
Сел daret
Пеиязь

/Семпл елгтные тронсрсрмагорные подстанции 3&//0*з 
поставки со,, Ноасномр9лектоостройнонст//икииР‘‘

Принять/и 
состав

Продол. 
ней тел о-

4/асы

звена носи про
цесса. и

1Ь 45 {6 47 48 49 2 0

Мон 70усни ко
монстр унции 

4  розр. -4  
Зразр. -  /  

Машинист 
6 розр, -  /  

Электромонтатники'. 
бразр, -  /

4розр. -  /
2 разр, - f  

Машинист 
бразр. -  /

о .м

п С k

“ Н
I
I

I

I

I

I

I

2,0
..... 'W l I

1 1 

1 1 

1 1

: •

Зземтролинеищик 
Зрозр. - /

0, 2 6

.

'£

Ш -З - S3/. 92 тк

СтвЗм Лист /facrsS

Х м rg tc  сшеби/х тмхерорма- 
Проб Т К -К ГЛ  35//0- Г  

/ /говЗо/Укемие !_____

РП /5

СЕЛЬЗНЕРГВПРПЕКГ



6. Материально - технические ресурсы

/ 7игре6 ность f  инструменте, инбентаре а 
лрислособленихх приведена $  таблице 7.

Таблица 7

/>бименобание, 
марка

ГОСТ, Т У Рол.,
W T

//азнаиение

Риска 42.8.428-83 4 Защита го/о бы
Рис тб ручная 2 Окраска лоберкнос

тей
Р7  м  па  г  к т  м ах тер - - 3 Электромонтаж ные
скаго инструмента 
Разработчик ин- т  

„ Сельзнерголроект "

fкомме* 
тс/

работе/

Рулетка метал- 
лическая

750 2- 89 / ОробеЗение замероб

Рубал да 4/4/04- 7У 2 ронтажнь/е работа/
/естница- стре - 
мянка

26887-85 2 То нее

бгбес строителбмб/и. 
ОТ- 200

7988-80 / Зыбсрка конструк
ции

Ралилбник 4/65- 80 / Зачистка лоберк- 
ностеи

Л р и З тм

ИмбХ2

/8

Продолжение табл. 7

Р а  имен о бонов, 
марка

ГОСТ, 79 Рол,
ш т-

Назначение

/с л о ты : 49596-27 ЗемАЯные р а б о та /
колольнах, / К 2
лодборочнах, Р П г
И Ом стр оитеА б- 4805- 83 2 Монтажные работа/
H6/U

Уробень строитель- 9 3 9 2 -8 9 / 0ы6ерка уробня
H6/U при монтаже

р у н  домен та
Рукабицы 42.8.040-75 4 Защита р у н  о т

jnc/ры] лобреж  Зонах
Стропы грузоба/е 2 5 5 7 3 -8 2 Применяются б
г  с  к- /,о /го о о 1 соотбетстби и  с
4СК1- 10.D /Зооо / технологической
4 а а -/ б ,о  /зооо / операцией
Аптечка / Оказание лербоб

bmexr] медицинской

— _________
ломощи

—

407-3- 63192 тк
ЧомлАвктные тринс/рорнаторны: лиЗстанциивврОкЗ
поставки ЛО.. КоаснадаоэлРкгоягтоо/'/кпиг ™ ,, л

ГИЛ Никиту#
7 ~

Стадах Лист Листоб
Нау. атд. Ормроб РП J6 и
Усу. гр.

Никитин , 

Сол За го 6 Мантак си/ебь/х трансфорното-
роб Тк-км  за/ /е- г

f  /тоодо/жение J
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТЯекязь
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7 Твкяака везаласнасга

/7pi/ производстве per f a r  необходим о
соблюдать правш а техники безопасности  
в  соответствии со С Н и П  (б - 4 -$ 0  „ Правила
производства и приемка p a f a r . Те х н и к а  
Безопасное то £  с  трои тез 6 с тве ."

Три ртом необходим о выполнить указания, 
приведенные н и  ус е .

A/а участке, где ведутся монтажнь/е 
работе/, не догу см ается вь/пол не ни е другим
p a fo r  и нахождение посторонних лиц.

Запрещается выполнять другие работа/ 
на участие, где  производится перем ещ ение,
установка и бремен но е закрепление оборудования.

Способе/ строп одни оборудования доп ус не/ 
обеспечивать их подачу к  месту установки 
б  положение, близкое 1 к проектному.

Очистку подл еж ащ их монголе у  плем ен-  
то б  конструкций о т грязи и  наледи сле дуе т 
произбодить до  их подзема.

Три подготовке оснобания транс/рорма - 
7орной площадки не допустим о  
ухудшение ободе гб  грунтов вследствие 
неорганизованного замачибания, размыва
грунтовыми с/ поверхностными бодами.

В  начальный период тбердения бетона и 
цементной стяжки их необходимо защищать 
от попадания отмос/рернь/х осадкоб и ли  п о -

Привязан

Ямб

терь благи, б  последую щ ем поддерж ивать темпе - 
р а тур н о - блаясностнь/й реусим  с  со здан ием  
услобий, обеспечиваю щ их нарастание прочности.

Движение людей по цементной отпуске допус
кается при достиж ении его прочности 
нс мен ее /, 5  м П а .

Бетоннь/е см еси, применяемы е для устройстба  
монолитнь/х уч а с тк о б  на транс/рорма то рно й площ адке 
долуснь/ отбечать требованиям  Г О С Т  7473-дб~.

Сёарочнь/е работь/ долуснь/ выполняться лицом, 
имеющим удостоверение на право производства 
сварочных работ, оь/данное б  соответствии с  
утвержденными Правилами а тте ста ц и и  сборщиков.

/7ри выполнении злектросбарочнь/х р а б от 
необходимо выполнять требования настоящ их 
норм и правил, ГО С Т /2. 3. COS- S S  и ГО С Т f 2.3,0 3 S - £4

Места производства Электросварочны х р а б о т  
долуснь/ бы ть освобож дена/ о т  горло чих 
м атериалов б  р а д и у с е  б * т.

Сварочные м атериалы  долж ны  храниться 
на сухих складах с  тем пер а тур ой  в о здуха  в  
помещении не  ниусе /б°С.

Мс монтируемых трансформаторах вь/воды 
должны быть закорочены и заземлены на все вре
мя производства Злехтромонтажных р а б от.

4 0 7 -3 -0 3 / . 9 2  т к

Комллг*7чь/е трансрермчтчрные паЗстамции 3SpO*B 
/грстабкч пО „ К'иисмадс/озмекгросгпоихомсгпчкция "

Монголе. сшобых тиамсооопа- 
70oof. TK-KT/1 э б /$ "т  

/продолжение /______

С?001/9 Лист
РП /7

ЛистсЗ

88
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го

<6

4
<9. Техника- экономические показа тех и

Норма гибнь/е затрать/ труда р а б о чи х, ^2 л. -  ч -5 4 ,0
Пормагибнь/е зет трать» машинного бремена, м а ш .-ч  -40,31
Про Вол ус а 7ел бность бь/полненоя р а б о т, см ена -  2, Z
/Зь/работка на одно га  рабочего б  смену, а 2/чел. -см ену -  О,/5

9. Ф асетны й классисракотор 
При определение величина/ трудозатрат 'бараанта  

произб а дстбсс работ /4. 5р. основного бараанта 
срасега умнорсата на значение рак тор а
соотбетегбулощего варианта.

Ф а с е т  O i
Планиробка оснобания 7ранс{рорматорнои площ а дки

Пиименобанае рактара Пбоснобанае f 544и Р ) Код Значение рак тора

Планиробка бульдозером осно

вания длыцадки дод трансформа
торы мощностью 4000г2500кЗР 

S грунтах грунты :
/7 рг-/-$, п, f f 1 0№-по калькуляции

7 То нее, п. 4а 2 0,47

Г4ланиробки бульдозером основа
ния длощадки дод трансфер- 

на гарь/ мощностью 4DO * 8>Р 

б  грунтам группы:

и То Усе, п. 4б 3 4,5

7 То *е , п. 4а 4 0,71

Прибязан

Ж 2

ф а с е т  ОЭ
ру у на я разработка грунта под про а емок на  слое бор н иха

доим ер о 6анее /рактора Обоснобание f£44upj код Значение рактора

Группа гр у н та ;
Г f62-l-47, табл. 4} п> 1е 1 0,65-да калькуляции
7 То нее, п. 4д 2 0 0 5

/77 Jo yc e , п.4нс 3 4.45

Ф асе т  03
Разработка зкекабатором траншеи под маслоотбодящу/о трубу

Паипенобание /рактора (боснобание [бнир/ Год Значение спае то о а
Ч$л. -ч 7---наш. -  ч

Группа грунта •.
/52-4 20, табл., д. 46 1 0,04- ло 0,02- по

7 То нее, д. 4а 2

калькуляции
0.86

калькуляции
0,86

Фасет 04
Нась/пка бульдозером щебеночной лодготобки натрснярорматорнои площадке

Паименобание саактаоа Обоснобание/f Ни Р 4 Код Значение срок тора
Площадка дод 7ранарарматорь/ 
нащнастьла, к З -р - 

4000 г 2500  
4000

Ш-/-гг,та6,.2 ,».и  
То же

1

2

0,0$5-/)0 калькуляции 

4,5

run
44av. огд.
Mxovrr. 4/икитик
Уау. гр,
Нмнс. Леннзь

Пики7и,

СмЗатоб

Комдлектные гранскорматорные дидс/акции 35/40*3 лостаани доКласнидааДлектддсгдиикансгрукиия "

Т~

4 0 7 -3 -6 3 1 . 9 2  ТК

СтрЗая /иеТ рцс 7об

/Чая тане ш а5ь/к транс/рирма- 
Тор о 6  ТК - К ТП  3 5 /4 0 - Т  

/ проаолУсение /

РЛ м 88
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фасет 05
Ь Установка а£го,кранам пм/т п  1 0 , 3  по лера м етру 
с| транссрорм аторнои п ло щ а дк и

Наименование фактора ОбоснованиеffH a P j АоЗ
Значение Ф актора

чел. - ч наш . -  я

Площадка род трансформа
торы мощностью, к В '/- 

WOO т  230О f  £23-3-30, табл. 2, /7-3 4 20,8- оо 5,2 - по

4000 Т о  нее г

калькуляции

1,2

калькуляции 

1 2

Ф а с е т  0 6

Устройстёй цем ентной стелена на трансформаторной 
п/ощ адке

Значение фактора ОНоснебание (ВНиР) Год Значение фактора

Площадкя под 
транссрор/паторь/ 
мощностью, кВ ’/  ■

1000 г 2500 
4000

(£4-1-29,7050., о. 1 
То же

4
г

5,28-м калькуляции 
15

21

ф а с е т  0 7

У а с а / л г а  ё р у а н у ю  с п л о ш н о г о  о г н е г а с я щ е г о  с и о я  

на тр а н сф ор м а тор н ой  п лащ  а  Зле

Наим енование ф а к то р а Обоснование (fH u p j Нод Значение фактора

Площ адка со сплош ны м  

оемегасящим сло е м  

г о д  тр а н с ф о р м а то р а /  

м о щ н о с ть ю , к  В 'Л  ■ 

W O O  т 2 5 0 0 /Е2- 4-58, табл. 2f п. 4г 4 В, 8- по калькуляции

4 0 0 0 То  нее 2 1 ,5

Площ адка Вез сп ло ш н о го  

о гн е га с я ц е го  сло я  под  

Транссрорм а поры  

м ощ ностью  ; к З -Р  '■ 

1 00 0  г 4 0 0 0 Т о  нее 5 В , П

привязан

Лнв.л/i

run
' Наг. отЗ.

Ни ю л им

Н  контр. 
Нвчлр.

Прохоров 'Ш &и!-

ИнНс̂

Никитин
Солдатов
ЯШ М-.

4 0 7 - 3 - 63/. 9 2  Т К

Нолгплустные т ренерад/чсггорА /к/е еодст ани и и  5 S /W *£  
ffocrafou ро^АрасмоВарэлектоостпоиконсгоукция "

Стад и* Л и ст /и сто б

МомтфН силибь/к 7рансаор*а- 
щ ТМ-КТЛ 3S//0-T 

/  окончание )______________

PF! 19 88
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1
>
1

2 2

М онголе электротехнического оборудования

ТН- КГ Л  3 S //0 -3

У. Область прим енения

<• /. Ун стояща я техлоногическая карга разработала 
на комли е *с работ ло мол такс у  еиектротехлаческого 
абарудобала* откро/то/х раслредеиатехолых устройств 
комли ектлых тралсрорма торль/х л  оде талцай 
лапряхеелаем 33/ /0*3 с бурелаем котлобалаб, 
усталобкой стоек а срулдамел то б  f лезагнубиелль/а 
бараалт/.

/. 2, Фулдомелтд/ былоиля/о тс я б  spy л  так // грумль/̂  
дня друга к гр улто б  луга сохралем оа
техлоиогао работ трудозатрат*/ олредей я л? те л  
с лрамелелаем расе тле  г о ки о  с со р а  кагора
срактороб.

2 . Оргслозацоя а тех лай о  гоя бь/ло/ле/чоя 
р а б о т

23. 2) о л  а на и а  р а б о т л е с  о* а д о  л/о былой м ать 
лсд га то б а тел *л ые меролраятая, указаллые б  
п.п. 5 , S  ббодлоа ласта, а  такусе лроберат* 
калестбо Зетаиеб} их комли ектиость и со о т- 
{ г тс твое рабочем Черт бусам лроекга.

Пробязал

2.2. Работы  л  о бурел ал? коти об ал о б  а устало бке 
стоек лод Эиектро/лехлоаеское оборудобалае бы - 
ооилятотся з б  ел ом рабочая с /рам елелоем  
буран ьло - крало боа масаалы тала бЛ7~ 3 0 2  6  б  
снеду/ощеа тахлоиогаческоа лосиедобатеиьлоста •

креаиелае на стойка олорлых метаииохолсрукроа; 
розбаёка целтроб котиобалоб; 
устолобка бураиъло- кралобоа машало/ б  
рабочее лоно//сел а е ; 
бур ела е ко тиобалоб;
устройстбо лодготобка лад стойку ло лроекту;
усталобка стойка;
засылка лаз у х  котлобала;
лрибгделаг буран дл о - крал обой маша ль/ б
тролслортлое лоиорселае.
2.2.4. Последовательность былой лела я текло - 

логических олероциа приводится л  о Усе.
Э/ектросбарщак 4 разряда приваривает к

стойкам р у л  дам е л то б  металлоконструкции, пред
назначенные для крепи она я Электротехнического 
оборудования.

После раз бабка Электроиалеащакама S v  2  раз - 
ряд об целтроб котл о бала б  м а сааласт
с ломощьло Э/ектроиолеащ ака 3  р а зр я да  
усталабиабает буран а л о - кралобул? /лаюому л  а

ГУ П
Лс/у.отЗ.
Л,контр.
Рау. гр.
Лс/у. t  p,

//окатим
Лмхороб
//икотах
Солдате#

Ш

4 -0 7 -3 -S 3 / . 9 2  Т К

Чомолектныг тромерормоторно/е надсталции 3 S //dx3  
оостабми 30 „ Мсослодарэлекгиост/ооикомстоукуия “

Уолтоне электротехнического 
оборудованы/ ТМ-КТР-36//0-Э 

____L hpvuhoI 7

Стадия Иист Ростов
РЛ 20 88
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'/u
o/

w
t;a

 и
 w

ry
 \с

70
ст

/п
, и

м
о

<6

i

аутригеры с таким расчетом , чтобы  острее 
дура нагадил ось н а д  нал ыш к о м , соотбетстВ ую  -
щам м есТолол орсени/о ц е н тр а  стоика.

После проверки €  ер Та кал 6  н а ста  дур а
Электра* инеищик 3  р а зр яда  у д а л я е т колы ш ек  
а пода ет ком анду разреш ам зщ упо  
мешаны f  р и с . /J .

После дурения к о тлода н а  а  п о лн о й
останоВки буроВого инструм ента маша н а ст 
поднимает бур, у  лек тролцнеиаццк 3  разряда
отдрасы дает гр у н т о т края каглоВана а 

зам еряет глуб и н у к о  тл о  Вон а .
При соотВетстВаа дейс тби те л иной глубине/

каглоВана проектной э-лектрояинейщ ики 3  и  4  
р а з р я д о д  Ёп/полня/от щ е б ё н о ч н ун о  п о д  -
готоВ ку п о д  сто и к у  при необходим ости.
Щебень нась/па/ат п осло й н о  с  трамдобанием,
Высотой каре дог о  с л о я  не П о л ее / D  см
So о беспечения проектной о тм е тк и  Верха  

сточки.

Про мон тирсе сто е к  их стропобку осу/цестВляет 
Электролияеисцик 4- разряда. При этом  реком ендуется  
использоВать стропы согласно таблице В .

ffpi/Ssiax

M -x s

Р а зр а б о тк а  котлаВана п о д  сто и к у

Пирке опори/ и ф ундам ента  
по проекту

Н - глубани 
хвтлодини, нм

Э-Займе гр 
*о7ло8енс/у нм

Ф и/-/; Ф ш - 1 /370
О Ш П /зао
0 - м с гооо
0-35-/0; 0 3 5 -5 2 WO 450
O -S /rc

2 2 0 0

0-37-/-, 0-33-3; 0-37-3; 0 -3 7 - 7; 033-3 2300
о -3 5 -е г ы о
0 -/ 0 -/ ; 0 -3 5 -9 2500
0 -  33-/1 3300 $50

р и с, i

407-3-63/. 9г  7К

ТИП Никитин 
1чч,отд, /JpMooS
Нкомтр, 

. Нс/у, гр, 
\Ноч г » .

Hum им 
Сол датой 
Ярё/шеба

.foMP/<e*Txt/ew//cp0HK076pHue мдетанцш/ зк//о*е 
/70с7а8ма ПО,, КрасноЗарзле<тросгрйй/<омстре/л:чия "

СтвгЗс/ff Лост ЛистоЗ

РП 2/ и
Монтале электротехнического 
й&оруЗобс/чи* ТК-КТД 38//0-Э 

/пРоЗолясСнае)
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/столица *

Марка стоили Несса, *г
Тип стропа t ГО С Т25573- А?_.

с о н  г г -  г 9
---

222
СОН 3 0 - 2 9 330 ’
СО Н  Н - 2 9 4 75 2 С Н - / ,0 / /5 0 0
СОН 5 2 - 3 9 5 7 5

С В  2 0 5 -3 0 6 //7 5 2 С/Т- г, О/2 5 0 0

Эю гролим ейщ ик 5 разряда „с да е т W i /
Машинисту на nod iem , перемещение и опускание 
стоили о котлован (  ри с. 2/ >

3/ехтролинеищ ихи 3  и ^р а зр я д о в  при помощи 
оттярсех направляю т стойлу в  /соковар произво
дят её вь/вер/су и зась/пху пазух хоглавана.

Затем электролиз ей щи л  4 р а зр яда  /а с с тр о п о - 
вываег сто их у , 4  злектро/инеищ ик 3разр яда  пом о
гает машимисту перевести бурил ьн и - крановую  
машину в  транспортное положение, ко тория 
переезжает х  песту установки следую щ ей
стодки и по следо ва тельность операции

повторяется.

РриВязан

М 2

Усганоёма стойки £  к о глоТан
2 4

/ЛЛ Л/л ///

1 * бурильно-кроновая машина типа б  КМ- 2,6/2
2 - стоила фундамент 
3. * строп [  слт. табл. / )
4 - щебеночная подготовка по проекту

Марла стоили А-расстояние отмести сгр оподли 
до Верха стоили, мм

СОН30- 29 W OO
сон гг- 29 MOO
СОН U -29 /200

СО Н  22- 3 9 /600

СВ  2 0 5 -3 6 6000

Рис. 2

хснщ
ш
Шхл

гр.

run вики тин
Щотд. врморяв

Кития
Со/Затов
врыж&я. Ыа~~~

Комплектнш трансформаторные подстанции 36//0x3 
поставки ПО.. КОагнпЛаоЭАРХТОПСГрОихОНСГрукииЯ ''

4 0  7- 3 - 6 3 f. 9 2  Т К

ttwajc й е к тте хн тск ш
t U m m >  т к -т з з ч / о -э

продол нее пип

Ы$“?,
РП

Лист

г г

ЛистоВ
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2.3. Роботы по /о он таре у  лев* езобгтоннь/х 
Элетентоб р ун д а те н то б  под Эпектротехничес - 
ко о о fop у  Зябание f  незаглублённь /й б  оря ом г  /
бь/ПОЛНЯл€ТСЯ с  ос поп О 3 об ц н Ц £ т о б  то хромо 
7о по  К С - 25576 со стрелой 8  л  {рис. 3 ,4 ) б  
следующей технологической последовательности: 

р а з те тк а  м ест укладки Нс елезобетонна/х 
элементов,
устрой стбо подготовки по проекту) 
установка автокрана б  рабочее поношение-, 
укладка нс ел езооетоннь/к Эле те н то в ) 
приведение автокрана б  транспортное полорсение. 

2.3.7. Последовательность выполнение те к п о ло 
га чески к операций приводится пирсе.

Злектролинейщики S o  2  разрядов выполнялот 
разке тку и закрепление колыш ка mu те с т
укладки опорнь/к блоков и з а те т производят 
насы пку, выравнивание и уплотнение подготовки 
из щебня споет н е  тенее 5~ст.

Зпектролинейсцик 3  р а зр яда  п о т о г а е т  
наш инисту установить кран н а  а утр и  - 
герь/.

Строповку опорных нселез обеганных конструкций  
выполняет электропинейлцик 3  разряда. fjpu э то т  

рекотендуется использовать строп ь/ согласно
таблице 2 .

/йенrape рсепезобетоурь/я эяекенговсрундегтенга rM jĵ

5 -  граница опасной 
Разтерь/ б mm

зоны

Р и с .З

407-3- 63/. 92 Г К
плекш /е гринсриртаги/онь/е подстанции Зб/Ы лА  
'с/оку ТО.. Ноасуодапяляхтроогроиконстянкция *

ронтаус электротехнического 
оборудобс/ния ТН-ктпЗбро-Э  

/  поодолнеемие )

Стадия Лист Листов

РП\ 23 \ 88 
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<o
Л По команде Электролинейщика £  разряда 

машинист производит подъём опорных 
уселезобегояных конструкцийf а электролинейщики 
2  и 3 разрядоВ ори . помощи оттяжек 
устанаолиВа/ат их Р  проектное по/о^ение.
Заектролинейщик £  разряда произдодит расстро -
по д/с у  конструкций после установки и
ослабления страпобf а э/екг/оал чнейщик 3 разря
да помогает машинисту неребести адтокран 3  
транспортное поларсение.

2.й. 3 )о  начала мои та ус а металлоконструкции
под ЭлектрооборудоВание дол ясна о о/то
Закончена устанорка опорно/х стоек или
спорных конструкций 3  соотбе тсёии с  типо-
6б/л7 проек том.

Радо те/ Редуте я зРеном Электролинейщикор с
применением а д то к ран а типа В С -266/ К  со
стрелой дм  В  с л едун? щей поел едо да тел ьн ости :

устсгнобка оётокрана Р  рабочее положение; 
стропоРка, подъем и устано бка металлоконструкций у 
сРарка металлоконструкций с закладными деталями 
стоек и  заземлен?и/им и  спусками;
придедение адтокрана Р  транспортное пол сужение. 

2.Я.1. ПоследоРательностб Вь/полнсния технологи
ческих операций придоди тс я нихсе.

Электре/ инейщик 3 разряда помогает маши -
посту устаноВитб адтокран на аутригеры. 

Электро/иней щи к £  разряда произродит строподку

металлоконструкции стропан ти п а  2 0 /^ -/0 ^ 2 0 0 0  
ГОСТ 26 6 7 3 -8 2  и подаёт команду маш инисту 
крана на подъем м еталлоконструкции к 
месту усганодки J р и с. 5 J . Электролинейщики 
3  и ц р а зр ядо В  оы Реря/от ус  тан о Рл еннунз
металлоконструкцало по уро рн/с, отРесу и осям , 
после чего Электролинейщ ик -  сРарицик Р р а з р я д а  
произРодит с даря у  м еталл о конструкции/ с
закладными деталям и с то и к а  и Верхним  
концом Зазем ляю щ его спуска.

РисстропоРку металлоконструкции произродит 
Электро/ инейщик 2  разряда по сле  ослабления  
стропор.

Ус гая о бка металлоконструкций под блоки 
разрядникоР, Опорных иЗслятороР J 6  и /27*3, трансфер- 
маторор напряжения произРодится с  применением 
адтогидроподъёмника типа 6 Г 77~ /2  5.

2,6. 2)о начала пан та  Уса Электротехнического обору -  
доёания должен бб/то Закончен монтаус фунда
ментов и м еталлоконструкций.

Работы Ведутся зденом Электромонтая/cникор 
с применением адтокрана Л"С - 2 6 б'/ /г со стрелой дм 
В следующей технологической последовательности;

4 0 7 - 3 -  S 3 /. 9 2  Т Х



Ms

%
Мон таре. метахяоконструкции срундамента г00a Ф и/-й

f ноз aг лрои ел/мь/й ёараан r j

/ - аётокран топа P c - 2361 К  
2' CTPor> S- ID/2000 ГОСТ 2 5 3 7 3 -8 2
3 - шёеллеу /О, 3 ГОСТ 8240- 89  
b • щеЗень

Sm ^лезаЗетоннь/е элементы
Размерь/ 5  мм

Рис, 5

устаноёка аётокрана ё  раёочее полорсенче-, 
стропоёко электротехнического оёорудоёания; 
подъем и устаноёка электротехнического оёорудоёания-, 
крепление электротехнического оЗорудоёания к 
опорной металл окон струну и и ;
расстроподка Электротехнического оЗорудоёания-, 
Приведение автокрана б транспортное полорсен ие. 
2.33. /7осие до б стельность ёь/полнения раЗот ори

мои та нее электротехнического оЗорудоёания 
приёодится ния/се.

Строя орку Электротехнического оЗорудоёания 
ёь/лолнянэт Электромонтансники З а 5  разрядоё, и с 
пользуя строп 4 С  А* Г  7 О/2000 ГО С Т  2 3 5 7 3 -8 2 .

Машинист аётокрана по команде электромон
таже ника S разряда лроизёодит подъем электро
технического оЗорудоёания к месту устаноёки 
Ipuc.S/, а электромонтарсникч 2 и З  разряд о ё  
при помощи ёереёочнои оттяРеки напраёлянзт; его.

Крепление Электротехнического оЗорудоёания 
к со о тёетстёулощим оторнь/м металлоконструк -
циям срундаментоё осущестбиялот Эл ектромон таясн их 
4 разряда /  Голтоёое крепление/  или Электро сдир
щик 3 разряда / крепление сборкой/.
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Момтвяс шароб РЬПОкВ на фундамент незагруженного типа

А  аВтокран типа KC-2S64 К 
2 - Шка/ры Р У  J O  кВ

3 - строп 4СКА 4%Of2000 ГОСТ25У73-&г
элементы фундамента типа Фш-Мнезаглубленный барием rj. 

s - граница опасной зоны 
Размеры

опасней/ 
В  мм

Рис. S
ДриВязан

РасстропоВку электротехни и если го оборудования выпол
няет электромонтажник рразряда, а  Электромонтаж
ник 3  разряда помогает иаи/инисту перемести 
аВтокран б  транспортное ролоусенае.

2.6. Монтаж блоков разрядников, опорных оэал я  то 
рс 8  36"и 4ПкЗ, трансрормотороб напряжен ия а мол ни е - 
отбодоб производится с применением абтогидро -  
подъемника типа В ГП  - 426.

Последовательность операций при мОн таре е о т 
дельных марок Электротехнического оборудования 
приВедена ниже.

2.6. (. Про монтарсе разъединителя поднять и 
устОноВигь абтокранам блок разъединителя на металла - 
чес кую о пор ну/о конструкцию.

Про установке о креплении следить, чтобы 
цоколи нолю с о б  не были десрормиробаны; что
проверяется правильным вхождением норе ей 
6 контакты.

Произбести регулировку разъедини тел я , для 
чего необходимо•

Включить каждый из полюсоб Во упора и 
убедиться} что Зазор между торцами контактных 
ножей не пребышаег Змм f  это проберяется 
при медленном Включении полю соб, а  точность

ТИП
fa* orl
Н. КОНТР.

Пики 7им
ОргхароВ.
Никитам

Чы. гр. СыЗегтсО
Hen. IP. ША/шеЛа

Ким/глектные трансрормигпрнь/е подстанций }В Д й л 3  
ж т к и  п о,. хоосм ьш эАектосгооОконстукиия "

4 0 7 -3 -6 3 / . 9 Z  Т К

СгиЗи* лист Ристое

/про$Олнсемг/е f

РД 21 88
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зазоре; регулируется введением ла д  изоляторы  
прокладок)) кроме тога оса контактны х л  о ус ей 
долуснь/ заходать за  ось полю са не долее, уем
На £  мм по сере дане полю са ;

устранить бозм оусное о тн о си те льн о е  сме - 
шенае хан та < гны к н о ж е й  р е гули р о в к о й
бнугриполю снои тя га ;

про бери та контактное да вле н и е  разъём ны х  
кон так то S глабна/х и  зав емлянощих но ус ей  р о з г е -  
дин отел я, Зля него к медном у ш аблону ; б ста в - 
ленному £  ламелбнь/и кон та кт, приложить усилие  
id  о* ь оси н о ж а : 8  т Ю к/с -  для злобны х н о  ус ей
о /О  г 4 5  к Ос -  для зазем ляю щ их н о ж е  о ;

при необходим ости контактное давление  
о тр е гули р о ва ть стЯУснь/м и ш п и ль к а м и  и  
го дк а м и ;

установить и закрепить привод.
Соединить посредством ш арниров и сталь -  

ной трубь/ балы Злобных ноусей включенного 
ведущего полюса разъединителя с  выключенным 
при бод ом и произвести пробное включен и е
и отключение ведущ его полюса
разъединителя.

Ури,вязан

Ш

Установить заземляющие н о ж и  
полюсов во включённре полож ение и 
соединить их валь/ посредством м у р т  
и стольны х тр у б  м еж ду собой и с
валами для  заземляющих норе ев на
приводе.

Произвести рукояткой привода
пробное включение и отключение заземля
ющих нож ей полюсов.

Присоединить подводящие провода <
контактным выводам разъединителя, а заземля
ющие шины -  к разъединителю и приводу.

Произвести поочередно несколько пробных
включении главных и зазем ляю щ их нож ев  
и проверить правильность их взаимной
блокировки н а  приводе. При оперировании
заземляющими ноусами валы рукояток
привода должны иметь чёткую сриксацию
конечных положен и и ,

Проверить за п ус к у  всех болтовых
соединении} и  все трущ иеся части 
механизмов и деталей контактной система/
смазать.

При необходимости возобновить лакокрасочные 
покрытия на деталях и узлах.

ГИП

fax, ге
на/. гр.

Уилигим
fa y. отЗ, /7д0хсоо£
НхОМТР. Hi/ti/TU#

Со/За то в
ЯпишеЗа

Комплектные тролсаярногорлые подстанции dSpOxS 
Ш 7а/ы  ПО.. АГооеюЗеоЛектРесгюпм еты *а0* "

4 0 7 - 3 -6 3 /  93  ТК

Стадия

Уолтарс электро технического 
оборудования тк-ктпзе//е-Э 

/продолжение I_______

РП
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2,6.2. При монтаже предохранителей и разряд - 
никоб устанобить опорнь/е us он я горд/ и за-
крепить So а та/ни.

Установить цоколь предохранителя ад то -
краном* на металлоконструкции, подтянуть
Все болтд/ крепления контактов и изоляторов.

Устанобить разрядники абтокраном на л? е тал л  и 
ческуло кон струнцом?, бь? верить по стбесу и 
Закрепить So а тан и.

Регистратор сраба ть/ёон и я соединить с
основанием гибкой медной перемычкой сечением 
не менее 2У  мм2

Произвести крепление шин, начиная с опор
ных изол я тороб и кончая разрядниками.

2.6.3. Трансформатор напряжения доставляют
на строительную? площадку полностью собранным,
с устанобленным маслорасширителем, а Залить/й
до необходимого уробня маслом.

Предварительно произбестч Внешний осмотр
трансформатора. При обнаружении те и и масла
б уплотнениям подтянуть соответствующие бдл7ь/.

Поднять трансформатор абтокраном и уста- 
Н обить на опорную металлоконструкцию, быберитб 
оснобание по уробню и закрепить болтами.

2.6.4. При мон таре о опорных изол я  тороб про из - 
ёести их осмотр. При наличии скол об и тре
щин фарфора или армиробки изоляторы 
выброковь/баются. Побре?/сдённь?е цементные иибь.

закрасить благостойким лаком.
Поднять опорнь/е изоляторы б  корзине абто - 

гидроподг ём/чика} устанобить на металлоконструк
цию и произбести их бол тобое крепление к 
фланцам, бы б  ер и ть по огбесу. Пирен и е фланцы 
изол я тороб заземлить.

2.6.6. АТасл я нь/й выключатель на строительную 
площадку доставляется б  собранном биде,
зал и ть/й маслом.

При монта рее выключателя произбести его наруж 
ный и Внутренний осм отр.

Устанобить быклюиатель об то крин см  н а

опорную металлоконструкцию, быберить и 
Закрепить его сборкой.

Проберить одновременность касания кон
тактов и б случае необходимости, произбести 
их регулиробку,

2.6.6. При монтарс е блока приема ЗА S S<6 
осмотреть конденсатор на предмет отсут
ствия трещин и скол об на фарфорабьгх 
покрышках.

Закрепить на крышке конденсатора ебязи 
болтами стальную планку для крепления 
аппаратное о заир им а .

4 -0 7 -3 '6 3 / . 9 2  Т К

Ч.КОНТр. Ui/XU7(/M

уЩ уЕ
_ £отг/>_ 

Чау, гл
Со л датой
ffcbtu/eSi

СЕЛЬЗНЕРТШШКГ
* "'' /ляо Зел нс ему с J *



Ус тона бит б об т о  краном на подставку  
конденсатор связи а соединить его с подстав- 
ной болтами, ориентируя л  ланку для ал л  арат- 
но so заусима. S  направлении спуска.,

Устано б и т  б ноо/с заземлена л  а закрепить его 
с барк о а

Ус т а  но б и т  д  абтонраном н а  ло дста б к у вд/сокочастот- 
нЬш загр адитель и за к р е п и ть б олта м и .

УстанобитЬ и лраёоратд к металлической конструк
ции филбтр присоединения.

г. 6.1 ври монтаусе who  фоб распредустройства.
10 к 6 про из б е с т и внутренний осм отр состояния 
а л пара т у р  б/.

У с та н о В и тб  шкафЬт абтонраном на шбеллернукз 
раму б  с о о тв е тс тв и и  со схемой заполнения.

С помощь ко отвеса проверить вертикально cm б 
установки шкафов на раме и приваритб основания 
ш кафов к ииёеллеррб/м балкам.

е.1. Машин б/ и меосанизмб/, применяемб/е при 
монтаусе злектрооборудобом ия ариведенб/ В 
таблице 3.

Таблица з

Наименование как- 
ллеКта машин и 
обор у до винил

вариант 
/:рас ем- 

под/

Техническая 
ха ран /77 ерис тина

Марна,
тип

Кол
шт

бурил Ь НО' нрановая 
машина.

/

/-/Л э,1
Ш А М )

диаметр бура, м-ре 0.4б 
Глубина бурением- go г, 5  
Грузоподъемность краново 
го оборудования, т. с.- г

бХМ-г^/г 1

буровая машина 
для рб/тЬя нс7ловот

1
Г

диаметр бур а, м- 0,65 
Глубина бурениям - g o d  в

МРК /

Уран абтомобилднб/о 1/3-1/ 
7/3-г/

Стрела крана, м - в  
Грузоподъемность, тс - 5.3

л с -г ш х /

Мтогидролодъемнш 1/3- г/ ВЬ/сота подъема, м - 12 
Bb/лет люлек, м - У  
Грузоподъемность двух  
люлек, к  ГС • год

Я ГЛ - /2 /

Сёсгрочнб/и передвиф- 
ной агрегат ло ст
енного то н а

СворочнЬ/й ток, J  
75- 800

А с в -ж -г /

Экскаватор траншей 
нд/й цепной е буль
дозернЬ/м отвалом

1

г м

Ширина бульдозерного 
отвала, м - 2

щ - т л 1

При Вязан

ОнВ.Н*>

4 0 1 -3 -6 3 1  9 2 Т Н
КомллектнЬ/е трансформаторное лодсганции 35/Юнв 
пас та В ни ПО.. МоаснодардлентроарринонЯрунция "

Стадия Я  ист Л и сто В

Монтаф глентротехничесногс 
оборудования ТК-К 7Л 35/10-3 

(продолжение)

РП 30
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J. Требования н  к а ч е ств у  и  приемке р а б о т

Технические к р и тер и и  и  с р е д с тв а  к о н тр о л я  
операции.

Таблица Те

Иаименобакс
процессов,
подлеусащил
контролю

■ Предмет 
контроля

L/нстру 
мент и 
способ 
контролл

- время 
г ноктро 

ля
г

Отбетсл 
■ веннЬ/о 
контра■ 

лер

7 Технически е 
f К р и те р и и  оценки  

К ачества

Установка Глубина нот Отвес, бпрпцеесе Электро• Проект трансформаторной
стоек/заглу1 лована, вер рулетка бурения линей подстанции типа 66//Пкб
лекнЬ/uiopt тикалбносп рейка/улткотлоба щик ' мощносптЬ/о /ООО гШо к вд
о к т/ соответствыитрекш ка брозр- поставки/70„ Краснодар -

проекту вола глубинЬ/) глектростройконструщм
не. Соотбет•В про Тоусе ОснобнЬ/с параметре/
Cmponb/у cm Sue цессе и размерь/ стр о п о в

строповка, марки стропоб волненЬ/ соатветство-
стойки стропа ки ватб ГОСТ 00673-8О,

7СХНОЛО- технологической карте.
гичесной Кесто стропобни на в/-/дм
корте бд/сие центра тэусести стой

Ни. СПиПЗМ06-86пЗ./3/
Мерка стой Отбес 8 процес То с/с е ЭопуснаемЬ/е отклонения
Пи. вертикаль се у  с 7а- /см на /Он бо/сотд/

чос7б устанобм. нобки ЖелезобетаннЬ/х опор
>опор бдолЬ и / / : /00) СКиО 3.00 ОБ-SO

кton ере к линии табл. 6.

1 оси
Провязан

Т7ШП?

Продоло/сени е табл. 4
Наименоёокие
працессоб,
подлежащих
контролю

Ореумет
контроля

инстру
мент и 
способ 
контроля

Бремя
контроле

Ответещ 
беккд/й 
Контро

лер

Технические 
Критерии оценки  

К а ч е с т в а ,

Укладка усе- г 1 Рулетка в  про Электро- Проект гране форматор -

лезобетоннд/тукладка усе- цессе линей ной подстанции 7опа30//0лВ
Злементоб лезобетонндо размет щик мощность/о /дПОг/дППнбб
/кегаглублен- элементов, ки бразр. постабни ПО,, Праснобар -1I

соответствие элек тростройканструк-
проекту волане ц и я "

Стропдо Соответ В про То усе ОснавнЬ/е параметре/ и
строповка ствие щ цессе размерд/ стропов бол •
т/селезобетон-Ни стропа стр о э/снЬ/ соответствовать ТОГ
нб/х элемен технологи повки 26573- 8в технологической

та  в чеснай карте. Место строповни на
карте Об /Ом вб/и/е центра

тяуеести изделия
СТ/с/П6.06.06-86п. 3-/31

Устанобна СтропЬ/, Соответ Та п/се То усе То усе
металлоконстроповка. ствие мц
струкций 1I

Ки стропа
струнций 'технологи

ческой
карте

Ммонгр
Нс/ч. гр.

Никитин
СолдатоЬ

О нЖ . шипникаба.

ЗЙ«22

407-J-6H92TX
КомпленгнЬ/е уоансформагорнб / е поусгонции ЭЗ/Юнё 
посгабки Л0,У/раснодорэленгрос7ройнонс7рчнция " 

\СгадиЛЯист Листов

Монтаже электротехнического 
оборудования ТК-К7П36//0 -3 

/продал Нс ени е/_______

РО 31 8&
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Продол ofc eни e та б л . 4

Ноимекоёание
процессор
подлежащих
контролю

Предмет
Контроля

Инстру
мент и 
ело со б  
Контроля

Время
контро

ля

Отёетет-
ёеннЬ/й
контро

лер

Технические 
критерии оценки 

качества.

ВЫёерка. Отёес В про Злентро ОтнАОнение опорной
металлонон- цессе линейщикрамЬ/ am горизонтали
сгрунцийло уста.- брозр. и осей о т  Вертикали
уроёнк?, о т - ноёки не долз/енЬ/ преВд/шотд
Весу/и осям норм, уназоннЬ/х ёанструл

циях предприятий - изго
товителей СПиЛЗ. Об. 06-65

Подготоёка. Пардощетjjo Bbt- Электро- внешний осмотр\
к сё арке, К а. Ланей

1

сёорщик обеспечение длины

очистка от на. визу- сВароч- 4разр. сиёа
грязи и пЬми олЬнЬ/й нЬ/х ра

осмотр. бот.
СёарочнЫе Внешний После То з/се ГОСТ 39 4 г - 73

padombt. осмотр и Выполне Отнлонение раз мерой
Сёаркое

I ния сёа- и (popMbi сё арка го
соединение. измерениерочнд/х соединения о т  за. -

МОАОТОК работ ванной ВеличинЬ/

и из ме не долее 0, 7мм.
ри тел Ь-
ноялинеи

HCL.

ЛраЗолусеми e  m a d  a - 4

Наименование
процессоё,
подлежащих
контролю

Предмет
контроля

инстру
мент и 
способ 

контроля

Время
контро

ля

ОтВетст-
Веннд/й
Контро

лер

Технические 
Критерии оценки 

паче cm 8а.

Монтаж злек- СтропЬ/. Втро- Соотёст- В процес Электра. ОсноёнЬ/е параметра/и
7р07схничесно

1
$1

сгёиемарАсе сгро- Монтажеразмеры стролоёдолжно/
го оборудо технического стропа тех лоВки ник соотёетстёаботб ПОСТ
вания оборудоёаноя нологичес ёразр. 253 73- В В, технологичес

кой нарте. кой карте.
Выёерка элек Отёес В про To эре Отнлонение о т  горизон
тротехничес цессе тали и осей о т  Вер
кого обору до уста- тикали не долз/енб/ пре-
Вони я по урод ноёни ёЬ/шатб норм,дназаннд/х
ню 07Весу и В инстрдкциях предприятий

осям. изготовителей. /7/иПЗ.0506-S3
ВодготоВна. Нардо- до Вы Электро• Внешний осмотр.
к сёорне. щетка. полнения с Варщик Обеспечение длинЬт

Очистка от Линейка. сёороч- дрозр. шёа.
грязи п т и ВизуалЬ- нЬ/х

нЬ/й робот
осмотр.

407-3-63i9PT/<
комплектные трансрорматсрнд ге побстанцииЗЗ/ТОнВ 
постаВки ПО^Краснодорзлентростройконструкция'

Стадия

Момтаус злектро технического 
оборудования 7К-КТЛ 35//0-В 

/продол э/сени е/

РЛ

Лист

32
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Продолжение та б л. 4

Ноимгноёаня 
процессов; 

подлежащих 
контролю

Предмет
нонтро-

ля

1/нс7ру-
мент и
способ
контроля

время
контро

ля

ОтВетст
ёеннд/и
контро

лер

Технические 
критерии оценки 

Н ачестВ а

С£арочн6/е
работЬ/.

СВарное
соеуинение

Внешний 
осмотр 
илинед- 
нд/е из
мерения. 
Молотом 
ишме- 
ритслбне/х 
линейна

После 
Bb/яолне 
ни я сВа- 
рочнб/х 
работ

Злектро
сВарщил
4разр.

г п с т / г в г - ?s
Отклонение размера 
и (popмд/ сборного 
соединения о т  за 
данной ВеличинЬ/ 
не более 0, !мм

А Калькуляции з а т р а т  тр уд а  и машинного 
ёр смени.

При монтаоре электротехнического оборудования, о т  л и чаю
щегося о т  приёеденного В  та бли це б/ тр у д о з о тр о тЬ /  
и м аш инно е Время /?о уста н о ё н е  (рундаменто В 
определять В с о о тё е тс тё и и  с объемами таблицд/ б.

Приёмам

имён?

3S

Таблице.

Наиме но Вани е оборудоёания НоличестВо нотлоВаноё  
/стоек} 6 фундаменте, и / т

блок разрядника.. У
Трансформатор напряз/сениз/. /

блок опор нд/ос изолятороё. У
Маслякд/й ёд/кллочат елд • 

блок дВузс разъединителеи
г

и транссрорматороё 
блок приема с разъедините

3

лем. 3

Гип
Нач.отб
Н. нон гр.
Hav. г/з.

Никитин
Прохоров
Никитин^
Солдата 6

Нау, гр fpd/u/еёа

-с

О
Щ с

407-3-63f.9STH
Номолектнд/е траксторматорнд/с /тодегокции JS/Юлд 
тгаВни/)Ол Вроснодарзлемтростроинонстримция '

техническогоМонтаже элемтротел 
оборудо ба/чия ТК-КТЛ 35//0 -Э

(продолжение)

С т а д и я м  Листов
РЛ 33 вв
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Монтаже w мокр и  лроти Волоо/сарлого и энеллуо/пационного инёентаря о еру лбам е н том

(Вариант эоглубленнЬ/х ср ундс/м ентоё)
Таблица 6

Единица Объем йбосноёание Норма Времени ЗатратЬ / труда Время лребд/‘
Наим сна Ван и е лроцесса. измере- работ [Е Н и Р ) рабочих^ машиниста. рабочих, машиниста. В алия машины

HUS чел- 1 чел- ч. чел-ч чел-ч h q  объел те,
/наш. - ч) /май/. - ч) ч.

Раз би 6 на мест 6у  релиз ло тло ё а - "1 лот- / $егз-з-4,л.3а и _ 4.4 _ _
на 6 лод стоили. лоёан
бурение лотлоёаноё бурилбнО-Ира
на 6 ой машиной.

/ / / /  Е23-3 •&абл(п. (ъ 4, 26 0.63 <26 0.63 0.63

Нрелление м еталлононструлции Топора 4 $Е 23-2-9, табл. 2,п. ?6 0.63 _ 0.63 _ __
л  стойле.

бстаноёла. стоен бурилЬна-  лраноёои (стоила. 1 $E23-36S, / 7 .  (В < 26 о л г 4.2 6 0,4 г С\ 4 2
машиной.

Монтао/с шле/фа. лротиёолоэ/сорного 
и эн с л лу о т  ац ионного , ин8ентаря

(шнаср 1 $E23-S-SS,n. (а, В ч .ч г о д 4 4,48 074 0,74

аётонраном.

Итого: 8.61 7,79 4,79

4 0 7 -J -  6 3 /.9 2 ТН
Номплентнд/е трансформаторные подстанции 35/40*3 
по с 7а6ни /70и Нраснодарэлентростройнойcmpj/н ц  ия '

[)ри Вязан i Стидиз Лист ЛистоВ
run Н инитин\ PH зб BSiav.ord. Ряохороб /
Н. МОН70 Лини т и н  £ М онтсор олснгротехничесноео 

обору до В а ни я ТН-М7Н35/40Э 
/прадоломени е/ С Е Л Ь З Н Ш Ш Е К ТЦоч ер. GoAdamoB

и н б . н ° Ноу, го. Я0й/и/е6а.
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Монтаже релейнд/х шла еров с /рундамепЖам

Таблица 7
Единица Объем Обоснование Норма времени ЗатратЬ/ труба. время пребй/-

Наименование процесса. из мере- робот (Е  Ни PJ рабочих, машиниста., рабочих, /■машиниста., бани я машикб/
ни я чел* ч чел-и чел - ч чел-ч на объенте,

/май/, - ч/ /маш.-ч] Ч.
Разбив на мест бурения котла- /котлй- 2 /f 23-3-3, л. За. /./ 2,2
вано 8 поу стойки. ваН
бурение котлованов буршЬно- кра
новой машиной.

И г i£  23-3-г, тоЩп. Зе /7г 0.6 б 3.44 /72 /12

Установка стоек бурилЬно- кра
новой машиной.

/стоила г кгз-3 -ssn. зб /гб 0.4 2 2,62 0.84 0.84

Монтаз/с металлоконструкций 
автонраном.

/г 0,6 Т 6Е 23 ■3 -37,табл 2, л. За 3.29 О.1/! 166 о.г4 0. 24

Монта ус релейнб/х шнасроё / i k23-f-S3n. За, 6 4.42 0,7 4 4.4 г 0, 74 o.i4
автокраном шкадз

Umoeo: i 4,23 з.б 4 164

Рриёлеан

Ш Г л *

run

Нау. ер.

Н икитин
Нау.атд Ъохороё
Н.монтр. Никитин

ОолОотоб
Нау, ер. тб/шеда.д а

НомплектнЬ/е 7ранс<рормагорнд/е подстанции36/Ш 
поставки РО,Лроснодорзлентррстройконстрнкиил *

4 0 T -J -6 H 3 S T / <

Стадия Лист Л/стоё

М онтане еле ктроте хни уе ское о  
одорубо Загнил 7 K -K 7 /7 3 S //0 -S  

/продолжение/______

РП 36 S8
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Manmaojc шкафа противопожарного и  эксплуатационного и н ве н та р я  с фундаментом, 

f  незаглубленнд/й фундамент/
Таблица 8

Единица. Объем ОбасноВание Норма. Времени Зс/mpamb / тр уда время пре-

Наименование процесса. измере- работ /e h u p j рабочих, каш иное та, рабочих, машиниста, бы Вания
нир чел, - ч чел.- ч чел, - ч чел, - ч машинд/на

(маш. • ч/ /маш, - ч/ объекте,
ч

Разбивка мест ус тан о 8ни бал он. /балка. г §егз-з-1, п. За. /./ _ г,г
Срезка растительного слоя бульдозером. ЛОО 0 /л о.оо г (Е 2 -/-6  п. /6 _ 18 0.004 о.оо4
Щебеночная подготовка. под бални. /м3 OKI { 62- 1-S6t табл /, п.б 0,1 0.12

Тромба 8ан и г щебеночной подго
товки.

/ООм* о.о г §£$-1-59, таблЗ, п. За. 3.0 — а. а 6 — —

Укладка балок 5 У  /5 J/. / г ОНхг §Е23-3’3{7обл2, л. 4 /72 0.43 О.з 4 0.09 0.09

М онтаж  ш кафа л ро т и Вапоусарного 
и эксплуатационного' ин Вентаря.

Итого '

/шкаф / Тегз-ббб/л. /а, б 4 4 г 0,74 4.4 2 0,7 4 0,74

7,/4 0,83 0,83



рдко иощ
 

о ш
ор п удоц | -удои у дн/)\

I

Монтаже распредустройства. iOx 8 / 8 шксмроВ) с фундаментом. 

/ Вариант заглубленнЬ/эс фундаментовJ
Таблица 9

Единица. Объем Обоскобание Норма вре мен и ЗатратЬ/ труба. Время npeSbh

Наиме но В а ни е процесса. измере
ния

работ /е н и  PJ рабочих,
чел,-ч

машиниста, 
чел, -  у  

[маш. - ч)

рабочих,
чепг ч

машиниста, 
чел, -ч 

[маш. * ч/

Вания маши- 
Hbt на объекте, 

Ч.

Разбивка. мест бурения нотлоёаноё 
под стойни

/нотло- 
6 он

8 !£гз-3-1,/?.3а. а — 8.8 - —

дурение нотлоВаноВ бурилЬно- нрано- // 8 h  26-3-г, габл. in. 1е ц г 0,86 i3, 76 6,88 6,88
Вой машиной

Установка, стоен бурилЬно- нрано В ой {стойка. 8 Нгз-з-зб, /7. i t 126 о.9 г /0,08 3.36 3.36
машиной
Щебеночная подготовка, поу опор- М / j£  2-1-36, табл 1,п.5 0,1 _ О. 1 _ _
нЬ/е плитЬ/.

Трамбование щебеночной поуготоёни 0.01 ?££■ 1-59, табл.З.п.За. 3.0 - о. г/ - -

Укладка плит НТО, б  автокраном /г 0.073 х/4 f £23 3-3{ табл 2, п.4 i. 72 о.4 з 1. 76 0.44 а 44

Монтаж металлоконструкции /т o.s !е 23-3-37, табл.?/;, в а. 3.29 0.4 1 i  65 о. г4 о.г4
автокраном

Монтаж распреуустройства. 10к8 /шкар 8 $£23-6-S3, a la. S 4.93 0.74 35.36 5.92 5.92
/8шкафов]

Umoeo:
.. 12.32 Тб. 8 4 Тб.эб

Привязан

Ун В НЯ

ТиТГ
Нач.отд-
Н.Н0Н7/0.

Никитин
Лоохопоб
Никитин

Нач.гр. Солдатов
Нач.гр. \Ярд/шеЗа-

Номплентнд/е трон сторма горнд/е подстанции JS/TOkS 
пас7аёни ПО,, Нраснооарзлектростроинокструнция "

4 0 7 -3 -в Н 9 г 7 К

Стадия Лист

Монтаже электротехнического 
оборудования ТКК7Л35/Ю- 3 

/лродол#сени ej_____________

РП 33
ЛистоВ

SB

е м ж р го л га ш



I

1

*4
4i

40

Монтаже распредустроиcm В  a  SOk S  /дсикадооё/  с ф у н д а м е н т о м  
/незаглубленнд/и В а р и а н т) Таблица. /О

Наиме но За ни е проц е сса.
Единица, Объем ОбасноВание Норма Времени ВатратЬ/ труда Время пребд/-
измере

ния
работ /ЕНиР) рабочих,

чел,-ч
машинист.а 

чел. -ч 
[маш. - 4J

, рабочих, 
чел- ч

машиниста 
чел. - Ч 
(май/, -ч/

Ван и я маши- 
нб/ на 
объекте, ч.

Разбивка мест уклс/дки лео/скеи- /лет/сенЬ 4 i£S3-3-in. За. // — 4.4 - -

Срезка растительного слон бдлЬдозером. 1000м г 0.0/ fE8-/’f  п. /б — 48 — 0.02 0.02
Щебеночная лоВготоВка пау леэ/сенЬ Зм3 /4 f£2- /•56,габл/п.б С,7 — 0,99 — -

/рамбоВание щебеночной подго /оомг 0.//
i£  3 ■ /-Л? гоЕлЗ, п. За. 
§£г-1-$ЗтаЗи.З/?.За. 3.0 _ 0.33 — —

то в к и .
Укладка лез/сней J7J/C'/6 с/ётокранам. /г оргхр iS S3 -3 -3 гаЗл 2, л. 4 / 72 0.43 2,29 0. 72 0.72

Укладка п л и т  Л /05 аВтокраном / Т О.О/Зх/4 i!3-3-34.Tofa.E, л.4 /.72 0.43 /76 0.44 0.44

Монтао/с металла конструкции / т 0.5 iei3-3-34. табл. in. So. 3.29 ОН 7 /66 0.24 0.24

автокраном.
i£  S3-5-S3 л. fa, / ОН 4Монтао/с распредустрои cm So. /Окд /шкаф 9 4.42 35, 36 5.92. 5.92

/8шна<роВ/

И того :
.

47.37 гз4  1 ч.з 4

При Вязан

Ун 6. si?

run
нау.отй.
H.MQW-
Нич гр. 
Нач. гр-

Никитин
ЛрохороВ
Никитин
Солдата 8
ЯрЬ/шеВа.

wtlЩ п

К о м ллгктн А /е  трансдоорм аторнд/е подстанции 3S//CH3 
поставки ЛО уН р а сн о а а р э ле н тр а стр о й к о н стр и к и и я '

40П’3~ 63/.92 ТН

Стадия

Монтане электротехнического 
оборидо оания 7Н-Н7Р 35//О г$ 

/продал Нсек и е)___________

РП
Лист
39

Л и с т о в

88

ЕЕЛННЕРИШРПНГ
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М о н та ф  молниео/vёодсс со сёетилЬнином  /ёариан/п заглубленного ф ун д а м е н та /

Таблица &

Наиме но Вани е лроц есса.
Единица,
измере

ние

Объем
робот

Обоснование 
/ЕНи Р]

Норма времена Зс/тратЬ/ труда- 8pc M S  пребб/-
в  а низ маши- 
нЬ/ на o6dCH7t

и.

раба них, 
чел, - ч

машиниста, 
чел, - ч 

/наш. - у

рабочих, 
чел, - ч

машиниста,
чел-ч

/май/. - ч/

Рагбиёна м ест бурения нотлованав /м а т А О - / S e e is -f  п. за. /./ «
лад стаОни. ван
бурение нотлованав бурил Ь но -  нра- // / $Е23-3-2,тобл/П. /2. <26 0.63 <26 0,63 0,63
новой машиной.
Монтао/с молниеотвода со светилЬ- /молние / f  б 23 >3-40. габл 2,0./ 4 /5 0.83 4 /5 0.83 0.83
мин ом автопромом. отвод

Uто го : 6.5< <46 Ч.4б

Привязан

т г н * '

4 0 7 - 3 - 6 3 / . 9 г Т Н

КамплентнЬзе 7ранссоормоторн6/е родстонции Зб//0н8I 1 * (US'
O/nadus Лист Листов

гол Ни нитон. =тя̂*̂ Т РЛ 3S 86Нач отд- Прохоров -б
Н.нонтр. Никитин^ Монтаже заенгро7ехнаиесного 

оборудования ТН- А  7О35/<0 -3 
/п/ооОоа нс ен и е) СЕЛЬЗНЕРГОПРПЕКТНоч.гр. Солдатов

Паи. гр. Ярд/шеба.
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5. Графики лроиэВодстба. р о б о т
Мон mage шкасра прото Воподеарного и  эксплуатационного инВенторя с фундаментом/вариант заглубленнЬ/сс <рундом е н тоВ /

/а блица i2

Наименоёание процесса.
Единица
измере

ния

Разби8ка мест бурения 
котлоёаноВ под стойки коглобан

бурение котлоёаноВ 6у~ /

рилЬно-краноВои машинкой нптлоВаь

Крепление металлононструн /  
ций к с т о й  к  е. опора.

У стона В на стоен бурилдно /  

крана Вой машиной. стойла

Монтаус шкафа протиёо - /  
подсорного и эксплуатаци- шкаф 
анного инВентаря а ё то - 
кранам

ЗЗъем
работ рабочих,

чел.-ч

Затритб/ груда.
нашинисга, 
чел.-ч л 
/мош-ч/

7/

126

0,63

( г о

4А г

0,63

о,4г

о,74

ЛринятЬ/й 
со cm a S зВена.

Продолдси- 
Тел6нас7б 
процесса, 

ч

Элентролинейщино' 
3разр. -  /

2разр. - 2

Элептролинейсцини: 
Зразр. - /  

Машинист 
б разр. - / 

Элентролонейсцини: 
4разр. • / 
Зразр. -  2

Элснгролинейщини: 
4разр. - / 
Зразр. * / 

Машинист 
Зразр. * /

Улентромонтадснини: 
6разр. - / 
4разр. - i  
2разр. - 2 

ЭлентрасВаршин 
4разр. -1 

Машинист 
Зразр. - 7

0,31
гг.о

0.63
37,8

0,27
726

0 , 4 г
г5. г

0,74
И г

Час 6/

70 го за 40 зо
М и н у т  6/

60 то го зо 40 so бо го го зо 40 зо

I 3

ЛриВязан

инё.ря Нач. гр. Shob/шеёа.

. Номллентнд/е 7ранс<рормагорн6/е подстанции 33//0нЗ
лос7о6ниЛО»Кпаснодо03лен7рос7лоОнонсгринаия"

4 0 1 -3 -6 3 1 9 ? ™

С/падш

Monmaofc злентротехничесного 
оборудоЗанирТК-КТ/733/70-3 
______ /поооол ж  ениеТ

РЛ
Jucm
40

S7ucmo6
28

СЫБЗНЕРПШРОЕЮ
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Монта ofc релвинЬ/х ш  надо о ё с фундаментом

Таблица, 43
Единица. Объем Затратд/ труда. РринятЬ/и 47podo/vfcu- 4ac6i

Наименоёоние процесса измере- робот рабочих, чошитта са ста б  зВена телбносгд
процесса / — 1— г 3 I 4 I S

ния чел.'Ч чел.-ч
[маи/.М

Ч М и н утЬу
мин 20 40 60 20 40 60 20 40 60 го 40 60 20 40 60

РазбиВ к  а. мест бурения 
нотлоВаноё под стпайни

4 г г, г длектро/мнейщики: 
б разр. - /
2разр. - г

073 3
1
I

ноглоВок 4.40

бурение нотлобаноВ 4 г 3.40 472 Злентро/шнеисцики: 4 72 I 2
бури л дно - нраноВои 
маш инои

кош Ван Зрозр. - 4 
М аш инист 

бразр. - /

юз. г
I

I

У  стана В на. стоек 4 г 2,62 0.84 Ьентролинейщини: 0.84 I
I 3

буршЬно-нраноВой м а
ш иной.

MoHmaofc м е та лло к о н 
струкций а ётонр ан ом :

Мон т а  эр релейнд/х 

шкафоВ а В токр оном

стоика

/ Г

4

ш каф

Об

4

4,66

ш

ОМ

0,74

4разр. • 4 
Зразр. -4 

Машинист 
5разр. • 4

Злектролинеищини: 
бразр -4 
4разр '2 
Зраэр.-J  

Машинист 
6разр. - 4

Электромонтажники 
6разр. • /
4разр. -4 
2разр. - 2 

ЭлентросВорщин 
4разр.'4 

Машинист 
6разр. • 4

50.4

0.24
44.4

0.74
44,2

— I
I

I

I
ь

I

I

I

I
6

407-3-631.927*

Прибязан

YaM/iAtKTHbie трансформаторнб/е /юдстанции 35/ЮкВ 
ссстабки 4Ю„ НрасноаоР9лекгрос7роймонс7мкция '

CmcfBut Лист ЛистоВ
ГиЛ Никитин 
Havori Прохоров

7 Ш З £

Н.К0К7Р. 
' НО У, 2,Р. 
Wav, го.

Никитин.
СолбатоЗ
Яяб/шеВа.

Монгаор: электротехнического 
оборидоВанияТМНТР 3 5/iO- Э 

/пробо л <нс ение/___

РП U ss

С Е Л Ь З Н  Е Р Г О П Р П Е К Т



ч

1
I

I

I

44

М о н та ж е  шкенра лративолаэ/сарного и эксплуатационного инёен/nops /незаглубленнд/й В а р и а н т /

Ори Вязан

О Ш *

run

И.К0М7Р.
Нач г д

Нач г а

Единица Объем Затротд/ труда flflUKsrmb/u брода л ори- Уасд/
Нои мена Вани е процесса иэмере- работ 1 1 машинчс- состав 

з века.
телЬкас7б 1 1 2

ния чел. - ч га, чел.-ч процесса, МиНУ /776/
/маш.-ч) мин 10 2 0 30 АО 6 0 60 10 20 30 АО 30 60

РаздиВка мест устанод- 1 г г, г — Электролинеищики О. 73 3
_т_

н и  d a п о н балка. бра эр. - / 
2разр. - 2

А А, 0 I
I,

i
I

Срезка растительного 
слоя дул Ь доз ер ом

7000/1 о .о о  г — 0 .0 0 4 Маш инист 
бразр. -1

а  о о  А 
0 ,2  А

Ч
li
I

i
I

Щебеночная подготовка, 
под доли и.

iM 3 0,11 OJS — Землейо Л 
/раэр. - 1

О. 12
г г

Чi— 1
1

i

I

Трамбоёсу ни е щебеноч
ной подготовки

100м г о .о г 0.06 006 З е м л е к о л  
2р а э р , • 1

0.06
3.6

ч

1

i
I

Укладка балок б  У  /бЛ 1 т 0,1x2 о .з 4 0.09 Электролинеищики: 
бпа зр. - / 
бра эр. -/
2р а з у . ' /

0.00
е.4

1I
I

I
I
i

Монтао/с шкафа лротиВс i 1 4 ,4  г 0 ,7 4 Злентромонтарснт 
бразр. ■ /
А раэр. * / 
бразр. • 2

Электросварщик 
4раэр.-1

Маш инист

0 ,74 I 6 i

позорного и эксплуа
тационного инвентаря 
автокр а на м

шкаф 44. г

6раэр. * /

Никитин
Прохоров
Никитин.
Салдатоб
ЯрЬ/шеба.

.&'AbL-..

4 0 7 S - 6 3 i S 2 T M
Комллсктнд/е 7/оанс<рорматорно/е ладетокцииззуО кЗ  
нос гаВки /Ю иХраснодапэл ентро стпоакокс тлч к и и я  у 

_ Стадия Л и с т  Л  ос т о  $

Монтаже электротехнического 
адоридоВа кия ТК-К7ЛЗЗ/Ю 'О 

/продол фение)

РП Аг 88

сБльанЕРгапроЕкт
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Монтаже распредустройстВа. 10кв с фундаментом/ Вариант заглубленнЬ/х /рундаментоВ)

Наиме но Вом и е
Единица Объем ЗатратЬ f труда flpuMsmbfU Продолуси- Раба ч и е сменд/

/аалицсг 70

изме'ре- работ рабочих, машина с- состиё зёема. гелЬнос7д У . 2
процесса MUS 40A. - и

точел. -ч процесса ЧасЬ/
/машгч/ У i г 3 4 5 6 7 8 i г 3 4 з 6

Разбиёно м ест буре- 
низ котлоВам о ё под

/
НОТ/юёон

0 8.8 ЭАен7рОАимеищими 303 3
5разр. - /

с т о й к и . Еразр. • г
бурение н отлов анод бу

ри а дно -нре/нодой маши

/

ко 7АО дан 8 /3.76 6. 88

Злентролинеищим 
Зразр. -3

6,88 г
|

ной Машинист 1

Устинаёна. с т о е к / 8 /008 3.36
5разр. * / 

ЭАСнтролинейщини: 336
1
1 3

аВ тонраном стой на.

_________,

бразр. -/ 
Зразр. •/ 

М аш инист 
Зразр. -/

I
1

1
1

1

1

1

1

407-з-вз/э гтк
комплектное 7 р а н са о р м а то р м о /е  подстанции зз/гйгд 
т7а8ни/Ю,Лрасноаарэлен7ростройнонструнцоя

Привязан Стадия Лист Листоб
run Никитин РП 43 SSНач. от3. Прохоров Н/МА
H.H0H7P НинитоН̂ И/ Монтане злен7ро7ехничесного 

оборудования ТК-Н 7П35//0 3 
fпродолом ени е/ с е л ь з н Е Р г а л р а шНач ер йолс/атоЬW 5L

Ом В. Hi?---------- Нач. ер. ЯрЬ/игеВа.т £ .



46

ч>

IО

Ч

I

1Ч)
5

с* Объем flpuHsmbtu 
с о с та в  звена.

ЛяпР/уjHC/J -

Наименование процесса. работ
Зо/праты труио.

телдностб
процесса,

ч

измере- рабочих, моткиста
низ чел. -ч чел. - ч 

/маш.-ч)
Щебеночная подготовка, 
под опорнд/е л ли тд /

1м 3 / 0,7 - Землекоп 
(раэр. - i

0, 7

Трамбование щебеноч
ной п о д го то в к и

№ / / 0,0 7 0. Si — Зетекоп  
бразр. • /

O.Si

Укладка л  ли  т  /7(0,6 

а втокраном

(  Г 0.073х/4 (  16 0,44 Электролинейщика:
5раэр. ■ (  
бразр.-/
Spa эр, - (  

Маш инист 
браэр. - /

0,44

Монтао/с металла нонструк 
ций а втокраном

( Т 0.5 (.65 о,г 4 Злек7ролинейщики:
бразр. • /
4раэр.' S 
Зразр. - J  

Машинист 
бразр. - (

0 34

Монтаус раслредустрод - 

с тё а  (Окв /8ш кафов)
7

шкаф
8 35. 36 5,92 Эл ектромон7оусник1

бразр * (  
Чразр. - / 
бразр. ’S

Электросварщик 
4разр. - /

V 5.9г

Прадолуеение та б л.
Рабачи е еменб/

s 2 1 J
Часы

6 7 8 ( г 3 4 5 5 7 8

А

Лрибзэан

~йн б /49

ги л
Нач.огО.
Н.КОНТр,
Нач. гр.
Иду, г  л

Никитин
Прохоров
Никитин
Солдатов
Ярд/weBo. щ г

401-3-63i9STK
Комплектные трансформаторад/е /?орс7анцаи 3S//0K3 
поставки ПО,, Ррасно8орэ/ектрос7раиконструкцио"

Стада а Лист  Лист о  в

Мок т а ф  ол ек 7ро технического 
оборудования 7К- КТО 35/W-5 

(п р о д а л  o/cen uej

РЛ 44 8 а

ЕЕЯаНЕРЛПВПШ
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Монтаф распредустройст8а. Мнв(8  шкафаё]с фундаментом [незагАубленнЬш Вариант]

Ноименобание процесса.
Единица.
измере

ния

РазбиВна мест умАобии 
а сфней

Срез на растит end но го слоя 
бс/Ад Роз ером
Щебеночная побготабка.
лоб  леусенЬ
Тромба о они е щебеночной
лад сото ёни
Ум ладна леденей /7$С-/6
аё тон р о н ом

Уна ад на пАит Л/Об а З та- 
драном

Монтао/с мета а а онон' 
струнций аётонроном

Монтоа/с раслредустрой сгЗа.
Ю н6 / б  и /нароб)

Объем
работ

Atffcenb

т ом

4м 3

/00м г

/7

1т

1т

1
шмар

ЗатратЬ/ груда 
рабочих̂  
чеА. -ч

4

0,0/  

/ J  

0,0 7 

о,4г*4

0073/44

0,5

носиинист 
Ч2А.-Ч 

/наш. -ч/
44

0,98

0J3

2,89

4 78 

4 6S 

35,36

Оринятд/й сло
т а  б  абена.

098

0,72

0.44

0.24 Эленп

5.92

фодолнеи- 
геАдностд 
процесса, 

v

ЭАемгрОАинейщин и: 
Spasp * /  

вразр.-2 
Машинист 

бразр. •/ 

ЗемАеноп 
/разр. - 1 

Земленол 
2разр.-4

дл емгролинейщини: 
5разр.- /
З'разр ■ /  
бразр. -1  

Маш инист 
бразр. • 4 

За ен^олинеОсц ини. ■

Щ Н
М а ш и н и ст бразр. • 1 

И too а инейщ ип и 
бразр. -  4 
4разр. • 2 
5разр. ■ 3

Машинист 
бразр. -  /  

Злен/пр*
бразр. .
Рразр. * /  
бразр.- г

Элентраебарщин 
4разр. * 1

ТабАица. Тб

4.4 7

0.9В 

0.98 

0,33 

О, 12

0.44

0,24

5.92

Рабочие смснд!

Часы
г з 4 5 6 7 9

Ч7

г з s  6

Привязан

ТГнйм

4 0 1 -3 -6 3 i9 S T K
К ом пле ктнд/е тронсф орм оторнЬ /е п о дс та н ц и и  Зб//О лЗ  
поставки/Ю ,НраснадарэАен7роС7ройнанстрчнцияу

Стадия Лист Лист о S
гио Н и н и ти м « РП 4S 88НачогО Прохоров
Н. нон та Н и н и ти н . Монт аур злентротехничесного 

оборудования 7/4-НТО36/40• 3 
/п р о д о л  р/сение/

СЕЛЬЗНЕРГОПРОБКГНач. га Солдата/
Нач. га. ЯпЬ/и/еВа Ж :



w

М а н та ofc м олниеотвода, со с в е ти лд н и н о м  
/в а р и ан т заглубленного ф ун д а м е н та .}

Единица Объем Затпа/пЬ/ Труда. Принять/й Ородолуси-
---------------------- ----------------------------- ж и ли ц а  7 /_____

ЧасЫ
Наймем о ё  ание процесса. из мере- р а б от аобочих, машинисте с о с т а в  звена т  ел 6 на cm д к г

ния чек. -и чел. -v процесса
мин

М и н у т Ь /
(маш - ч/ 10 го 30 40 SO 60 10 г о 30 40 SO

Разбиёна м е ст бурения 
Н о т л о В а н о ё  л о д  стойни

дурение н а т л о ё а н о ё

/ 1 11 Эл ектролинеищини: 
Spa эр. * / 

враэр. - 3

Электролинейщик

0,31 3
-----Г

I
Шловс/н

/ 4 1,26 0,63

е го

0.63

I
I
I г

I

I
I

дурил6НО’ нроноёой  

м аш иной

Ноглоёак Зразр. - / 
М аш ини ст  

вразр. * /

3 7,8 1 I
I
I
I

М он т а  ус м олниеотво / У 4 ,1S 0.83 Электролинейщики: 0,83 в
I
I

д а  со сё е ти лдн и н о м  

а  S /по н р а н о м

мелки е- 
о тё о д .

бра эр. -1 
4разр. ■ / 
Зразр. * 3  

М а ш и н и с т

браър. •/

*9,8

Ч>

о

ч4i

ПриВязан

1Щ Ж

run
Нач.отд
Нконт/х

Ноч, гр

Никитин
Ъ о х о р о В
Никитин

Н а ч .г Р • О о л д а т о Ь
ЯоЫшеВа

комплектные 7рансд/орма70рные подстанции зз/Юк 3 
пост а 5ни ПО „Прос нодарял ентрос трои конструкция "

4 0 1 - д - 6 3 / 9 2 7 *

Стадия

М о н та э /с  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  
о б о р у  д о  С а н и я  Т Н - Н Т Л  3 5 / 1 0 -3  

/ п р о о о л н с е н и  е ) _____

Р Л
Лист

46
Листа 6

&&

СЕЛЬЗНЕРГППРОЕКТ
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6. Материально- технические ресурса. Лродолнсение /подл. 18

Потребность 6  инструменте, инВентаре и  
приспособлениях приSедена б та б л и ц е  /д

Таблица. i8

Наименоёание
марнсх.

ГОСТ. 79 Нол,
ш т ,

Назначение

СтралЬ/: 25513-82 Стро падка стаек фунда
/ СН - 10/1500 1 ментов при устакоВке.

/ С Н • г о /1500 1 Стропоёка з/селезоВегоннд/х
/С Н 1- ю /гооо 1 и металлических нон-
ген - ю /го о о / струкции роундамен тоб 

и олек гро технического 
оборудоёания.

Теодолит 10529 ■ 86 1 Ра в бобка катАобаноё 
и мест устаноВки  
о/селезобетоннЬ/х 
злем ентоё

Рулетка слюлбкаяРЗ-еО 7SO 2 -89 / //
УроВенЬ строителд- 

нЬ/б
9392 - 89 * 1 НокгролЬ горизонталь- 

кости устаноВни.

ПтВес строителЬнд/и 

О Т * гоо

7 9 / 8 -8 0 i f/онтролЬ Вертикаль
но сти  устаноВни.

Манат калроноВыи 
уликой 20м

10293• 7 7 3
Для оттяс/еен.

Привязан

инё. Р9

НсшменоВани е ГОСТ. Г У Нол-
ШЛ7.

Назначение

JJona mb/ .* ЗемлянЬ/е работб/
Копалдмая, J7H /95ЗВ -8 7 2
подборочная, Л П 2

Лом строительнд/й. /4 0 5 -8 3 2 НактоВка уселезо-
Л О -2 4 бетонкд/х элементоВ

И у  Валуа. //4а/- 75 / Подгибание монтаже-
нЬ /х п е те лд

Молоток слесорнЬ/и //04 г  ■ S3 2 Подгонка соедикекии
Нлнзча гаечнЬ/е • 3839- 8 0 5 Затянсна болтоВд/х

2 7 х 30 2 соеуинении
г г  * 2 4 г
17 t 19 г

ПАОсногубцЬ/ комби- 5 5 4 7 -7 5 4 ЗахВот и удержание
нироёоннЬ/е мелких деталей

Н апилЬ ни ни• /465-80 Обработка моктаус-
плоение 2 кЬ/х отВ ер сти и
к р у г л  Ь/е 2

Очки со сте к ла м и  • /8. 4. О/Э-855 1 Защита глаз при
с Вего доил 6 тромц О 12 сВарочнЬ/х работах

run
Начотд

~_Н  конго.
Чач. ер.
\Нач. го.

Никитин
Прохоров
Никитин
ОолЗатоВ
Ы/шеВа.

Номшект/iti/e троне форма горнО/е лабегинции 35/Г0л3 
юс гибки А700/фоснооо1

407-3- 63/.92ТК
арэ/екгростройконструкция

Монтаж электротехнического 
оборудоВанцз 7Н-НТП35/*0-Э /о/ооо о а  Нс ение)

Стадий Лист JucmoB
РЛ 4 П 88

С М Н Н Б Р Г Ш И Е П



Продолэ/сение табл. 48

Наименаёание ГОСТ, т у Нол.
ш т

Назначение

диолектрические
перчатки

тгл  /оз-зз
4

Защита о т  злекгри 
чес но го то н а

Указатель 8Ь/соко
го напряжения

ТУ34-303/- 73 / Определение нали
чия напряжения

Нас к  а. /г. 3 /гз-83 5 З а щ и та  голо8ь/

РукаёицЬ/  

Лп т е ч к а

/с! 4. О/О■ 75 4
inapbt)

4
/комплщ

З а щ и та  рук  
о т  поёреждении 
Оказание перёои 
медицинской 
помощи

!
I
1ъ
1
11

7 Техн ика безопасности

Р а б о т Ь/ ёЬ/полнякотся ё  соотёетстёии с 
требоёониями С И и Л  Pi - 4- 8 0 ^  „ Лраёила лроизёод- 
стё а  и приемки р adorn. Техника, безопасности ё

При Вязан

UHS. ня

\50

строим е Аден? б с и „Пробил ома по технике безо
пасности при проиэёодстёе злектром онтауенд/х  
р а б о т  но  об ъектах Минзнерго Л С Л Л "

Лри этом  необходимо ёд/попнятд указания, 
приёедекнЬ/е н и  усе.

Н а у ч а с т к е  где ёеддтся монтоуенд/е р а б о т Ь/, 
не д о п у с к а е т с я  ёд/полнение у р у ги х  р а б о т  и  
нахоусдение п о с то р о н н и х  лиц.

ПрименяемЬ/ е б  стр о и те лде тё е  маш икд/ и меха - 
ниэмЬ/, а то н у с е  стропд/ долуенд/ о тё е ч а тд  т р е -  
do ёани ям /Ъсгортехнадзора.

Перед началом р а б о т  бригадир обязан осм от
реть и лично у б е уи тЬ ся  б  испраёности подъ емнд/ос 
механизмоё и приспособлении.

Лупраёл ению механизмами д о п уск а ю тся  лица, 
прошедшие специально е обучение и ёЬ/дерусаёшие 
соотбетстёую сци е иепд/тония.

При погрузочно - разгрузочнЬ/х р а б о т а х  пло - 
щадка уо лус н а  и м е тб  у к л о н  не более 4 .

При подъеме и перемещении ерузоё маш инисту кра  • 
на запрещ ается  •

подни м ать груз, бес которого пребЬ/шает грузо
подъемность к р а н а ;

подним ать краном грдзЬ/, золоУсеннЬ/е др уги м и  
грузами, а т а к  усе примерзшие к  земле;

ru n
~ Начат 3.

К. нон ГД
Нач. за
wav. 2D.

Н и к и ти н

Килима// , 
Са/датоб
Ядд/weSa.т

Ном пл ен гнд/е трансформаторнЬ/е лодстонуииЗУ/ОлВ 
поставки ПО^КраслаарэлекгростроОконструкция '

/>01'3-63/  эгт к

Стадиз

Мортаф за ел тр07 езсличеслого 
о доруЬоВония ТК-К 7П35/Ю -Э 

/ п р а а о л  у с е  к и е / _______

РП

Лист

48

JJucmoB

8 В

СЕШШШРОЕКТ
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pa скачи ё о т  д грузд/у стремительно исс опускатд 
^  и и и у д  оря mb;

переносить грузЬ/ нод люддми;
^  под та ски  Sam 6 груз 6/ по земле крюком крана ;
^  ё nepepd/ёах и по окончании pad о т  о с та ё ля тд

груз S nod б?и/екком еостознии.
При сборке металлоконструкции гаечкЬ/е ключи 

должен 6/ со о т  ё е т  cm Sodу л?6 размерам гоек и бол т о  б. 
Запрещается p a d  о т  am 6 сработаёшимися или не -  
испраёнЬ/ми ключами, побклодд/ёатЬ прокладки 
между ключом и гайкой-

браёно ёecu и Sа мае, наёодка и проверка бол т о - 
ёд/х о тё е р сти й  при устом оёке электротехничес
кого оборудоёания долженЬ/ произВодитдся толЬно 
при помощи конуснё/х опраёок.

Все рабочие долз/снЬ/ пройти инструктаж е по 
технике безопасности общий и непосредственно 
на рабочем месте. Нроме то го . Все рабочие 
goAofcnbi Sbtmb обученб/ проб илам ока за ни я
пер В ой помощи при лоро Же е нии электрическим 
током.

Все р а б о т 6/, сёязаннб/е с зле к  т р и  чески м  
током, дол жен Ь/ ёЬ/полнятЬся ё  резиноёЬ/х 
пе рча тках с соблюдением соотёетстёующис/е 
мер предостороженосте/.

S. Тех ник о- экономические лоназотели н а  
м анта с/с е / единицё! э л е к тр о те х н и ч е с к о го  
а б  ору до ё а  н и  я.

8. 1. Мослянд/й ёЬ/ключателд.
Нормати ёнд/е затратд/ 7руВо рабочих, чел. • ч -  33.38
Норматиёнд/е затратд/ машинного Времени, мои/.-ч - 1Ц74 
ЛродолорителбностЬ ёд/полнения работ, смена - 1.48
8. 2. блок разрядника.

Норматиёнд/е затратд/ тр уда  рабочих, чел.-ч - -ft 71 
Норматиёнд/е затратд/ машинного Времени, мош• ч - 3,61 

Продолжительность ёд/полнения работ, смена - 0.S 1

8.3. блок приема ёВЗВкё с разъединителем. 
Норматиёнд/е затратд/ тр у д а  рабочих, чел. - ч - 123.1В 

Норматиёнд/е затратд/машинного ёремени мош-ч - 26,43 
Вродалусителбностб ёб/полнения работ, смена. - 3 3 7

8.4. блок опорнд/х изолятороВ.
Норматиёнд/е з а т р а т д /  т р у д а  рабочих, чел. - ч - 6,94 

Норматиёнд/е затратд/машинного ёремени, маш.-ч - i,28

Продолжительность ёд/палнения робот, смена - ц гв  
8 5. РелсйнЬ/е шкафд/.

Нормати ёнЬ/е затратд/ т р у д а  рабочих, чел. - ч -1 4 ,2 3  
Нормати ёнд/е за тр а тд/ машинного ёремени маш.- ч* 3.54 
Продолжительность ёд/полнения работ, смена - QS3

4 o r  3-63t 9  г  гм
Ком па е л  r/ibte 7//а л  с ю ормато/эмб/с, лодегащ  ао 35//Ш 
оостобки ПО„Ирс/сл оаорзлек7рос7роакокс7рякция "

Про 6  я  зал Стада* Лис/Г) J7ucm06
run Никитин РП 49 88Нач.отд. Прохороё f
И.лом/р. Никитин^. 2L*. Монтозк электротехнического 

оЗоридаёан и  я 7К• К  7 Л 33/ТО-3  
(продолж ени г/ С Б/М Н Е РП Ш ЕННач. гр. Со Адат об ¥н=-инб/Н Иач. гр. ЯрЬ/шеВа. j2A~



]7 г

8.6. Шнаф про т а  Волож ирного и знсллдатационного 
инВентаря /заглубленнЬ/и Вариант фундаментоВ/

НорматиВнЬ/е затратЬ/ /пруда рабочих, чел. -  ч -  8.61  
НорматиВнЬ/е затратЬ/ машинного дреме ни, май/. -ч  -  /7 9  
Продолжительность Вб/пшения работ, смена -  0.30
8.7. Ш наф  лро/лидолотеирного и знсллуотоци онного ан- 

Венторя {н е  заглубленнЬ/й В ар иа нт ф у н д а м е н то В )
НорматиВнЬ/е за тр а т 6/ /пруу a рабочих, чел, -ч -  7,/4 
НорматиВнЬ/е затратб/ машинного Времени, май/. - ч -  6.86 
Продолжительность Вб/лолнения pado/n, смена. -  0,22
8.8. Распреуустройст Ва /Он8  /8  шнасро 8 )

/заг луд л еннд/и ё о р и а н т ф ун д а м е н та  ВJ
Иарм атиёнЬ/е з а т р а тЬ /  тр у д а . рабочих, чел. - ч -  72,32 

Норм атиВнб/е за тр а тб / машинного Времени, м ай/.-ч - 16.84
Продолжительность Вб/лолнения радот, смена -  2,88
8.9. Раслреуустройст Во Юн 8 [8  шнафоВI

/незаглубленнб/й Вариант фундаментов)  
ИорматиВнЬ/е затратб/ трууа рабочих, чел. - ч ~ 47,3 7 

НорматиВнб/е затратЬ/ машинного Времени, маш-ч ~ 734
Продолз/сителЬнос/лЬ Вб/лолненияработ, смена. -  id 8

8.10. ОтуслЬностся щ и и молниеатёод и сёетилЬнин.
Нормс/тиёнЬ/е затратЬ/ трударс/дочих, чел. -ч  - 6.5/ 
НорматиВнЬ/е затратЬ/ машинного Времени маш.-ч - /46 
Продолжительность Вб/лолнения рабо/л, смена -  8,23

8. И  Трансформатор напряжения.
НорматиВнЬ/е затратб/ трууа рабочих, чел г ч -  /6.2/ 

НорматиВнЬ/е затратб/ машинного Времени маш.- ч - 4./6
Продолжительность Вб/лолнения работ, смена -  0,59

Лрибяэан

онёнФ

8.12. РаслреуустройстВо /Он8 / /7  шносроВ)
/незаелубленнЬ/и Вариант ф ун да м е н то б '/ 

НорматиВнЬ/е за тр а тЬ / труда , ра бочи х, че л.-ч -9 7 ,7 6  
ПорматиВнб/е з а тр а тб / машинного Времену маш. -ч  -/6 ,24  

Продолж ительность Вб/лолнения р о б о т, смена -  2,6
8./3. РаслреуустройстВо /Он8 / / 7ш нафоВ/

/заглуби еннб/и Вариан/п фундаментоВ) 
НорматиВнЬ/е затратЬ/ труда рабочих, чел. - ч '/47,68 

НорматиВнЬ/е затратб/ машинного Времени, маш. - ч-34,24 
Продолжительность Вб/лолнения работ, смена -  у  96 
8./4. Блан дВух разъединителей и трансформ атора В  
напряжения /заглубленнб/и Вариант фундаментоВ]  

Норматиёнб/е затратб/ труда, рабочих, чел. -ч -68.13 
НорматиВнЬ/е затратЬ/машинного Времени, май/. - ч -/7.36 
Продолжительность Вб/лолнения робот, смена - 2,43

9. ИосетнЬ/й нлассифонатар (рантороё.

404-3-6319? ТК
Комплект н б /е  грансрормагорнб/еподс7онции35//0к1 
пас та они ШУрасноаарэлентростройкомстоинииб''

Стадия Лист JlucmoB

РП 60 38
Моншаор злектротехничеек/ни 
аборудоВания ТН-Н ТО 33/Ю З  

/продол о/с е ни е/ ’ ОМЬЗНЕРГОПИШ
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Ф а с е т (Н
бурение н отло ёа н о ё  бурш6но- нроноёои машиной

Наименобание (ран гора Обасноёоние
[B H u P J

Нод' Значение срантора
чел. - ч май/. - и

бурение нотлоВана. 
глубиной у о  2м-' 
ё гр у н та х  /7еруллб/;

6  грунтах ]  еру,пп Ь/

То of се, глубинойуо Зм ; 
ё гр у н та х  /7группд/;

ё гр у н та х  J  группЬ/

Joofce, глубиной go 4м; 
ё  грунтах /7грулпд/;

ё гр у н та х  2  группы

$£23- 3-27абл./л./г 

$£гз-з-г,7оЗл./п/ё

}  в гз-з- г, табл f  а /е 

§Егз-з-е.7обл1п ip

}£  ЗЗ’З-грабл. in. fj 

f£ гз -3-г, 7абл (а  /ф

/

г

3

4

5

6  ,

г

fe s  - по 
нолднуляции 
Н. 8р. умно- 
fcи 76 на бS 1

i  72• по 
еолднуляции 
Н. 8р. умно - 
yewb на 0,33

2.4- по нолЬ 
ну лоции 
Ч.ёр.умно- , 
'/с и 7д на 8 /8 ;

0.63- ПО 
налЬнуляции 
Н.8р умно- 
7р(/7дна0.37

0.8 6 - по 
Налднуляции 
И. 8р. умно - 
7ри7дна 0.33

i'2 -поналЬ
нуляции
И.Вр.умно-
1 ри 7 Ь на О З З

Ф а се т 02
Срезна растительного epos энснабатором транш  ей- 
но/м с булЬроз ернд/м отбором

Наименоёание р а н - 
тара.

ОбосмоВаме 
/Е Н и  />;

Код
Значение ра н тор а
чел - ч маш .-ч

Срезна р а с ти те ль 
ного С/70 Я 
г рун т о  8  /  еруппб/,

грунтоё 7 групп Ь/

/ £ S -i-S , о. // 

п. Уа.

/

2

(В-ло нолб- 
нуляции  

Н. 8р. ум  но- 
о}си7б наЩ 7

Ф а сет 03
Монтаже м еталл он о нс тр уп  <ц и и

Наименование ран70ра- ОЗосноёание Нод Значение р а н  тора.
/Н И  и P J чел. - ч май/. - ч

Монлшо/с металлонон- 
струнций абтонраном % £13-3■ 37, л. 6 а / 3.29 ло 0.4 7 ло

Ираном иаВтВЬ/шной $ е гз -з -з гл . 66 2

нолбнуляции
Н.Вр.умно-

НОЛ6 нуляции 

б. 8р.ум  по
уси7б на Ш ори 7 6 на f/3

4 0 7 -д -6 3 /.9 г7 /<
К ом плект н о т  гр а н а р о р м а то р н о зс подстанции Jf//0/t0 
посте 8ки ЛО ,,Н расноаар$лен7рос7ройноис7рунция "

При В я з а н С7одия Л а с т Л и с то б
run Н и н и ти н -с РЛ 88Нич.отВ Прохоров
Н.Н0Н7Р. Н и н ити н . М онтаж е лле н тр о те хн и че сн о го  

о б о р уд о в а н и я  7Н- Н 7 Л  J S / fO S  
/п р о д о л гм е н и е / СЕЛЬЗНЕРГОЛРаСКТНач.ер. 

Нач. гр.
С о лда то В
ЯРб/и/еВа.и н & н а
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Монтоо/с о лентратехничесного оборудования

Одосноёание фантора ОбоеноВание Код

ii

ронтора.
/ Е Н  и Р] чел. ■ ч май/. - ч

Монтане чинара. прогибе 
лоз/сорного иэнеллуол/оцо 
он но го инёентаря.

§е г з -з -s s  о. / а / / П 2 3

Монтаз/с масляного 
ёьшлнэчателя

te n -s -H , n .i 2 гг, б н з

Монтаз/с блона раз- 
р я д н и н а

f£33-E-37, л. / 3 7.0 3,5

Монтаз/с трансформато
ра нолряо/сения

IE1 3 -S -/9 4 a  s 3,95

Мон т а  т/с олорнб/х 
изолятороё

$E83-S-25 6 о.4/ —

Монтаз/с заградителя /  E E3S-3!,7o6a. 4 1 43. б /0.88
Монтаз/с нонденса * 

то р а  сё язи  
Монтаз/с разъедини •

$ £  13-S-33. n .a 8 5.3 i l l

т е л я §E!3-S-/S,?o&<E,a/i./ffl 9 /5.5 5. /7
Монтаз/с сёязи }£ 1 3 -S -H  7o(Sa. 4 /0 43,5 /0.88

Примечание. Рамной одёедено/ ё /подлице значения 
фантороё, на ноторд/е рассчитан6/ лона.
доте ли 6 технолоеичесной нарте.

Рриёязан

Онё.РР

//оп-з-бз/. эг/к
НомплензНЬ/е транедзорма7 орнз/с лодс7онции33//0HS 
посзаВни О 0„ /\раснодарзлентрос7ро йн о н с 7р ун ц и я  А

Стадиз Л и с т Листоё
р — Р Л 50 88

М а н та зр : злем гро7глсм очесного  
обору9 О 6 O /iU9  ТН -Н ТЛ З З //0 -3  

/а н о н ч а н и е / С Б Л Ь а Н Б Р Г С Ш Р О Е К Т
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Мон т а  ус заземляющего дстройслтёа 

Т Н -К Т Л З ё / / 0 -3  

/. Облоcm д применения

t i  Технологическая /гарта разработала, на номплекс 
работ ло м он та ж у заземляющего устройства трале- 
формотарной подстанции JS//0k 8.

t  2. доз емляющее устройство со стои т из Вертинолд- 
нь/х злентродоВ, соединеннд/х меусуу собой горизон- 
талбнЬ/м и заземлителями.

/ 3. Горизонт алднб/е эаземлители ВЬ/лолняются из 
круги о и с т а л и  ф 70 мм, ВертикалЬнд/е заземли т е л а - 
- из круглой с та л и  ф 72 мм

lb. в  технологической к а р те  предусматривается 
заглубление ВсртикалЬнд/х злектродаё с помощь со меха- 
низма П З Д - /«? а разработка, транш ей- ж ена Вал? аром 
ЭТЦ* 765JI на базе тр а к то р а  „ беларусб' М 73- 89.

1.5. Карта разработана н а  измеритель конечной 
продукции -  горизонта/днЬ/й зазгм лителд д л и н о й  
70 м и один 8 ертикалднЬ/и зазем лит е лб  д ли н о й  бм

2. Организация и технология ёб/полненая работ

разбиВка осей тр а н ш е и ; 
разр а б о т н а  тр а н ш  е й ; 
заглубление ёертиналЬнЬ/зс. за зе м ли те ле й ;  
прокладка горизонталднд/х заземлителей и  з а 
зем ляю щ их срусноё;
сварка з ле м е н то В  заземляю и; его у с т р о й с т в а ;  
акрошиёоние мест соединения заземляющего устройстЗа; 
замер электрического сопротивления заземляющего 
у с т р о й с т в а ; 
з а с Ь т к а  т р а н ш е и .
г. г. ДоследоВ ателЬностб бЬ/лолнения р а б о т  л  о  

м а н т а  у с у  заземляющего у с т р о й  стВсс р р и В о д и т -  
с я к и усе.

Злектралинейщ ини бибразрядоё ёб/полняют раз- 
б и ё к у  осей п о д  горизонталбнЬ/й з а з е м л и т е л б  и  
разм еча/ст м еста  заглубления В  ер т а  н о  л  Ь н Ь /х  
за зем ли телей  ё  е о о т ё е т с т В и и  с п р о е к т о м .

Разработка, тр а н ш е и  праизёодится ж е н а  ё а -  
то р о м  т и п а  Э Т  Ц  • 7G5 J7. Глубина тр ан ш е и  для  
прокладки горизонтал ЬнЬ/х заземлителей 8  зависи
м о с т и  о т  г р у н т  о 8  при В еден Ь/ 6  та б ли ц е  7.

2. i. Работ Ь/ л о монтаусу заземляющего устройстВа 
ёб/палня/отся зёеном электролинейщикоВ В следую- 
щ ей л? е ос но л о ги ческой после до В а тел дно ста *

Привязок

Uni Л

4 0 7 -3 -  6 3 7 9 2  Т Х
лем тнЬ/с ?рансрормагорнЬ/е лодегонции JS/ZOxi 
1оки ПО„КрастаалэАек7рос7рои/<оне7мнаи$ "

Стадия Лист Листа 5
_____________________ , Р Л  S3 83
Мам mow заземляющего 
устроОстВа. 7К-К7ЛН/Ю-Э С Е Л Ь З Н Е Р Ш Ш  Е К Т  

/начало)
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Таблица, i

Ра  им е н о в а н и  е 
г р у н т а

Гд уб и н а  
транш еи, м

Примечание

дбд/чнд/й/нелохотндш, 0,5 Ори заглублении заземлите
л я  меньше 0. Ум и ли  лра -

П а х а т н Ь / и ТО н л а д н е  ло лоВ е р хн ости  
сналЬ/, необходимо ВЬ/~

С н а л Ь н Ь /й Q.T л о л н и т Ь  его последую
щ ую  з а л и В н у  ц е м е н т -  
н Ь /м  р а с т в о р о м .

В м е с та х  заглубления SертиналбнЬ  /ос заземли - 

/77елей элентро линей сцин 2 разряда о тн а лЬ /б а е т 
при 9 м он размером ДВх Д У м  S л ло н е  и глубиной  
0.1м о т дн о  тр а н ш е и .

Злентролинейщ  и н  3разряда, з а гл у б л я е т д е р т и - 
налЬнЬ /й з а з е м л и те л Ь  с  ломоицЬю лереноснаго  
зо глу  д и т е л  я  э л е к т р о д о в  /лила. /73Д  У 2 с т а н и м  р а с 

ч е то м , ч т о б 6/ Верх з а з е м л и т  е л  я  бб/л н а  0,2м бЬ/ше 
днища лриямна.. З лентроли н ей щ и н 2разряда н у  Зал до и о т 
г и б а е т  Вд/сту ла ю щ и й  нонец В ертиналдного заземли т е л я  
по н а п р а в ле н и ю  у н л а д н и  го р и зо н та ль н о го  за зе м ли -  
/пеля /рис. У)

При Вязан

Uh S.HP

Мон т а  op: заземляющего у с тр о й с тВ а

Контур траншеи

(?U/Scl

У- горизонталЬнЬ/и зазем лителЬ  <р УО 
г  -  ВертиналЬнЬ/й з а зе м ли те лЬ  <р У2  

Размерен В  мм

СВарну лроизВодитЬ сллошнд/м и/Вом элентроуом н/ла 8-42 
РОСТ 5264-80. Д л и н а  сВарного и/Ва / ВшЗа/ не менее и/ест и  

д и а м е тр о в  зазем лителя.

Рис. У

гил
Нвч.отд.

Никитин
Прохоров

Ннон7р. Никитин 
Нач ер Сол 'датоВ
инок. ХНлемеиюба.

401-3-631. 92ТХ
Нампле,
Л0С7О

\ектнЬ/е 7рансформа7орНд/е лоистонции 35//Ск3 
Вки Л  О, Нросноаорзлем7рос7ройнонс7рунция '

'Стадии Лист ЛистоВ

Монтаэ/с jdjcmhs/ouj его  
ус7р о и с т§ а  ТН-Л7ЛЗЗ//0'3 

Тлродол туе е н и  е/

Р П  54 88

СШЗНЕРГОПРОЕК1
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После заглубления Вертикального за зем ли теля  
элемтралинейщини 2 и 3разряда8  8b/кладЬ/ёаю т по броВ-
не тр а н ш е и  отделЬнЬ/е стервени гориэонталднЬ/х  
зизем ли телеи. ОлентросВарщик 3разряда. ВЬ/полняет 
сВйрму стерз/сней горизонтального заземлителя• а. 
э ле к тр о ли н с й щ и н  2ра зр яд  а, пан рЬ /В ает м е с т а ,  
соединения би тум нЬ /м  лам ом, З а т е м  эл е н т р  о линей - 
щ и  н и  у н л а д Ь /  В о ю т  з а з е м л и т е  л Ь  н а  д н о
тр а н ш е и .

После э т о г о  элентросёарщ ин 3разряда, с п о - 
мощбнэ элемтролинейщин а  3разряд а  ё д/п олн яе т  
с ё а р н у  горизонтального заземлителя с Вертикал ЬнЬ/м.

После продерни электрспинейщиком 5 разряда, н а  - 
ч естёа. сёарнЬ/х шёоё элемтролинейщин 2разряда про- 
и з ё о д и т  и х  он рас н у  д и тум н б /м  лаком .

Злентролинейщ ини 4 и  дразрядоб с помосцднэ 
прибора т и п а  М  У 36 ёЬ/полняю т замер э л е к тр и 
ческого сопротиёления заземляющего у с т р о й с т ё а ., 
ноторое долз/сно б Ь / т б  не долее 30 Ом. Е с л и  

измеренное сопротиёление д у д е т  преВдтш атЬ допус

тимое, т о  злентролинейщини произёодят дополнительное 
погружение ёертинол ЬнЬ/х стервеней с при Парна и  и х  
м г о р и з о н т а л ь н о м у  зазем лителнэ и  он р а с  н у  
шдоё.

Sac Ь/лк а. тр а н ш е й  п р оизёоди тся булЬдозернд/м  
одорудоёанием  э н с н а ё а то р а  7и ла  д Т Ц - 3 6 5 6  одн о  р о д  - 
нЬ/м г р у н т о м  с послайнЬ/м у л л о т н е н и е м . У л л о т -  
нение г р у н т а  и з а с Ь /л н у  Л7ранииеи 6  не дое тулн Ь /х

Привязан

ЦнВ Л а

для экскаватора. м е с т а х  ёЬ/полняют элем троли
ней щ ини 2 и 3 разрядаё Вручную.

Соединение зозем лителя с заземляющим слус- 
ном ВЬтолняется л у т е м  сёарни или д о лто ё о е о  
соединения.

2. 3. МашинЬ/ и механизмЬ/, применяемо/е при м о н та ж е  

заземления, приёеденЬ/ 8 т а б л и ц е  2.
Таблица 2

Наименование комплекта 

машин и оборудоёания

Техническая 

х а  р а н т  е р и с т и к а

М а р н а ,

т и п

37ол;

ш т .

3 ем л ер ой но е обору Энснаёатор траншей*
дование нЬ/й цепной 

Размерьу отрд/ваемЬ/х 
транш ей, м  : 
ш ирина  - 0. 3 4 щ 4 ;  
глубина  - до 3, 6

ЭЩ-fesn 7

Приспособление для  
ёёерто/ёания эле- 
т р о д о ё  заземления

Размерь/ электрод а,нм: 
диам етр - 32 i 36; 

д л и н а  - 6 0 0 0  

Масса, не - 23

ПЭД ■ <г 7

СёорочнЬ/й перед Важ 
ной а г р е г а т  постоян
ного т о н а .

GBopouHbiu то н , б  
75 i f f  0 0

лсб-зоо-г 3

Комплектнбк транстор молпорнЬ/е подстанции 35//ОмВ 
поставки ПО,Ррасмоаарэлентростройконструкция"

9 0 1 - 3 - 6 3 i  9 2 Т К

run Никитин
СгаВия\Рист Листов

Нач.отд Прохоров
Н.контр.
Нои, ер.

Никитин

ШэВи. КлсмешовЗШЕц-
З Ё ГМНС®./r̂ TZT

Монтаже заземляющего 
устройства. ТК-Н7ПЗЗ//0-3 
__ /продолжение)_____

РП 65 В&

ЕЕЛМНЕРГШШОЕП
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4
3. Требоёакия л качеству и приемке р а б о т

Технические критерии и средства. контроля  
операций и процессов привадятся ё  та б ли ц е  3

Таблица 3

Наименоёа- 
мие процесса 
подлежащих 
контролю

Предмет
контроля

Инстру
мент и 
способ 
контроля

Время
контро

ля

ПтВстст-
беннд/и
контро

лер

Технические критерии 
оценки к а ч е с тв а

додготоёма GoomBcmciSut Рулетка до ЭлектрО' ГОСТ т о -88. Гори-
заземлителя гсоме/причес-металла-качала ликеицш \1§

I >> ! ческа я. монта Гразр. те л 6 ф ТО мм. Вер •
проектнЬ/м Штанген ж а тикалЬнЬ/й зазем
и Внешние циркуль. ли те  л b р  /2мм.
дерентв! Вшу ал 6- Элика. - ё со о тё е т-

нЬ/и ос с7 Вии с проектом
мотр

Разработка Глубина, Рулетка длроцее- Электро Глубина тр а н ш е и
Траншей ширина. метал се разра линедщоА ё  с о о т ё е т с т ё и и

и длина. лическая дотки бразр. с т а б л и ц е й  d.
транш еи ВизуалЬ- трани/еи Э ли ка тр а к и /е й
Ориентиров Hb/u ос ё  с о о т В е т с т В и и
На 6 пла м отр с п р о е к т о м

не

Привязан

им в. н

Продолжение та б л. 3

Наимскоёот
процессов,
подлежащих
Контролю

1 Предмет 

контроля
инстру
м е н т и  
способ 
Контроля

время
контро

ля

ОтВетст- 
Веннд/и 
НО /У Гр  О ’

ле р

Технические критерии  
о ц е н к и  к а ч е с т в а

Подготовка Очистка от бар до- до Вы Электро-

В местах погруже
ния ВертиналЬнЬ/х 
элек града S приямок 
размером 6 8 *d 8м 
глубиной 66м  
Элина нахлестка.

к  сборне грязи, л Шли. щетка. полнениясВарщинс учетом длинЬ/ шва,
ВШкладка. Пинеика. сВароч- Гразр. не менее 6 'диаметроS.

СВарочнЫе

зоземли7еля, 
Элина на
хлестки  
Свари Во. е-

Возуалд- 
нЬ/и ос
мотр. 
8нешнии

кЬ/х
работ

После Электро- гостзгбг-73
работЬ/ мЬ/е соеди осмотр в Шло л- линеи- Отклонение раз

нения и изме нения щин мера и фО/ОМ 6/
рения.
Молоток

линейна.

сВароч-
нЬ/х
работ

брозр. сВарного соединения 
о т заданной величине/ 
не более 6./мм 
Сёарна доло/сна, 
6b/mb лроизВедена, 

ё  н а хле стн у

run
Н.КОПТр.
Нач гр.

Нинитин
Начатд. Прохоров

Никитин,
Солдатов

Окэ/е. \Клемешова
ж
ftW l

401-3’ 631.9г ТК
НонметнЬ/с трансдюр» 
п о ста в к и ,, П О ''„Ррасна

'ии 35/ЮкВ 
1дрэлек7рос7ро0конструкция '

Стадии Лист ЛистоЬ

Момтаф заземляющего 
устройства. 7К -К Т О 35/10-3 

/продолжение/

РП 56 SB

СЕЛЫНЕРГППШГ
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401-3- 63192 ТК
КомплентнО/е тронссрормогорнд/е подстанции ЗЗ/ТОкв 
пастаёки ПО.. Коаснодарзлентрастройноистринииям

Крив9 ЗОН Стадия Лист ЛистоВ
run Никитин

РП 57 &&Начагд. Про хо роВ ¥Нмонтя Никитин lb—
Монтаже заземляющего 
устройства 7K-H7P3S//0- Э 

/пюадалмсение/
С Е Л Ь З Н Е Р Г О П Р П Е К ТНач. ер. Солдатом Ц С 2

Uh  S MS Он не. Клемеи/оВа.\Ж Ц Г

/7робол0сение табл. 3

Наименование.
процессоВ,
подле0сащиг
Контролю

Предмет
Контроля

инстру
мент и 
способ 
Контроля

Время
контро

ля

ОтВетст- 
Веннб/и 
нонтро -

ACJO

Технические критерии 
оценки качества

Приемо Осмотр Молоток. 8процсс Электро- J / к т  к а  скр Ь/тд/е
сдаточное скрЬ/тЬ/х визуаль се уст линей- р о б о тЬ /
р а б о т Ь/ работ по но ройства сцин

устройсгЗу заземле Врозр.
зазем/ителя ния
Замер м 4 1б После Электро Соответствие Зели-

сопротиЗле Элентро оконча линей чикЬ/ сопротивле
ни я зазем- дб/ для ния сВа. щики ни я проектной.
л и т е л я замера. рочнЬ/х 4разр. П р о т о к о л  изме

сопро работ р е н и й
тивле

ния

Про 5о/нус е кие та б л . 3

Наименова
ние провес- 
саб, подлеуса-
щи х  контролю

Предмет
контроля

инстру
мент и 
способ 
K0HTJ30-

Время 
нонтро 

/13

ОтВетст-
вемнб/и
контро

лер

Техническое крите
рии. о  ц е н н а  

к ач е ства .

Изоляци- 
оннЬ/е  
работ Ь/

На а ичи е дизуалб
з а щ и тн о 

го с а оз
нЬ/и

осмотр

В процес
се раб о 
тЬ/ипос 
ле Bbint 
Menus 

изо ля- 
ционмЬ/х 
работ

Злентро 
линей * 
щин 
дразр.

Длина а/За при- 
co еби нений горизон
тально/х заземлите- 
леа меортду собой 
и S е р ти н а л Ь н д /х  
3  аз ем a  am ел ей с 
горизонта/Ьнд/м  
р а З н а  6  диаметром 
наибольшего 
стерз/сня. Зиам етр  

электрода б 15мм 
Наличие слоя  
б и т у м н о г о  лона, 
на м е с та х  соеди

нения за згм ли те - 
лей
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Z
О

Ч)
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<

k . К а л ь к у л я ц и я  з а т р а т  
т о р н о й  п о д с т а н ц и и

mpyda и

35/1 0 кб

машинного бремени ня мантсхо^с 

/ измеритель - уч а с т о к  длиной

заземления

-(Ом J

т р а и с с р о р м а  -

Та б ли ца  4

Обос н о б ан и ? Затраты триба Время преЬы-Ноама ьо ем ен и

Н аим енобание  п р о цесса

Единица

измерения pqfi от (£И и Р J рабочие: 
чел.-ч '

МОииниетс/,
чел, -ч . 
(наш. - Ч )

рабочий.
иел. -ч

машиниста,
чел. - ч 
[мвш, - ч;

&®ния маши
ны на оЬьйкте, 

ч

Разметка т р а н ш е и 1 км o.ot $Е23-9-1 

табл. п. 3

45 — 0,0X5 ~~~

0,1
Разработка траншеи э/? с |?аб с/т ором <00 V 3 0,0? £ £ ? - 1 - ty

табл.. 8 п. 2-3

5.0 0,1

Пра&ка и у к л а д ка  § траншеи горизонталь 100 м 0,1 $ £ 23-2-35 г  5 — 0, 28

ных заверителей и заземляющий спус^об табл. п. 1
0,45

Заглубле/чие в е р т и к а л ь н ы х i  эазем- 1,0 $ £ гъ-б-гк, 0,45 —

заземлит елей лимель табл. 2 , п. 1

0, t'f
С&арка ст ы ко в  за в е р и т е ле й tOO еты- о,о г § Е ез - 2 - 35 5,0 —

£оё табл, п. 3

а о г
0 краска с т ы ко в tOO еты- 0.0? £ 5 23-2-35 0,6 —

'
гоб табл, п. Ь

оМ
Замер сопротибления заземляющего 4 зазем 1,0 $£23-2-35. 

табл. п. 1

0,k6 —

устроиогпба. ление

Засы пка тр а н ш еи  бульдозерам too гг3 0,02 $ е г-4-*<

табл. 2 п.1~б

— f, 95 — 0,0 Ji 0,0 Л

и т о г о  :
1,31 0 , 1k 0,1 к

Привязан

йнб. J *

Ниим " з :
1?Щ!ЮЕи!ВЯЯД^ВЯ1
Н.т ш р.
Ь Ш Ж -
и н ж. _

У ш т ч н  t  

С о л  S a r n  об
Климец/о $#_

4 0 7 - 3 - 6 И  92 ТК

К о м п л е к т н ы е  т р а н с ф о р м а т о р н ы е  п о д с т а н ц и и  3 5 j f O K B  
постами ЛО..Крд1сно&а1рз1е<?траетроймнетр̂ цця"

Гтайив Пост /1ието6

Р/7 58 22

Монтоок дааемлеющего 
устройства TR ■ *77)35^0-3 

/пеойолэкение^
СЕЛЬЗНЕРГШ Ш Ж Т
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5, fpoicpuR npou3§>odcm6a работ на wonmaojc заземления m ра н сера р па торн ай подстанции 35/10^д
Таблица 5

И а и п & н а ёан и е

п р о ц е сса

Ейиницс
измерена)

Объём Затраты тоида Принятый Провалам
Чаеы

работ рабочая 
чел - ч

машини

сту чел,-ч 

(паи. -ч/

состав зёена тельновть
процессу

_ч_
мин,

i ~
М и н у т ы

5 10 15 20 25 30 35 4о h5 50 55 60

Разметка транш еи

Разработка траншеи 
Экска&атороп

П равка  и у к л а д к а  ё

1кп 

100 п 3 

100п

0.01 

0,03 

0А

0,0*5

о, г&

0,1

Зле*тро/\иыео1цири :
5 разр, -1 
Зразр - 2 

Машинист 

5  разр. - 1 

Ьл ертролинвОщики;

0,01. 
1. г

_£!_6,0

i f

i

1
11 2 ,

1
1
1
1
1

т р а н ш е и  горизонталь Зразр. -/ 1 1
н ы х  за зе т ли т е ле й  и  

зазем ляю щ их спусков

Зразр,-'!
1
1
1 1

Заглублени е вертикаль

н ы х  заземли тел  е й

1зазем-

/1итель
J п Q,JiS Эл еь тро лин ей щи к и: 

зразр, - 1 
е разр, - 1

0,23 1 2 |
Т. U 1U "1

1
\ 1

Сёарка сть(|50& зазем- 

лителей

(00

сть/коВ
а о г о,4</ — Злектрас^арцик

Зразр. -1

иМ
В, 6

| 1

11
1
1

О краска  с т ы ко в 100
сть/|?о§

0,02 0,02 — Эл ектр ол и w ео щ и  р 
2 разр. -1

0, 02 
т г

>1А
I 1

Замер сопротивления 
заземляющего устроиат&а

1 зазем 1,0 о М Злектролинейщики

h разр. -11

1 г 1
ление 1 1

Засыпка т р а н ш е и  
бульдозером 100 п 3 а ог _ ао Ь

2разр, - I

Иашиниет
5 разр. -1

1
hil
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6, М а т е р и а л ь н о  - т е х н и ч е с к и е  р е с у р с ы

П о т р е б н о с т ь  & и н с т р у м е н т  е̂  и н в е н та р е  и 
приспособлениях  пpu&edewa & т а б л и ц е  6.

Т аб лиц а  6

Н а и м ен ова н и е ,
м арка

К а с к а

Рука ё>ицы

Молоток с леа ар . 

н ы и
Доп а т ы  : 
к о п а л ь н а д # /\  ̂

поо’Зорсч н а  g ЛП 
Я уё а л с?а

/1оп обыбно&еЧ4ы0

Л0-г4
К и с т ь  ручник

к р - г е

P a n  к а  H O a ftogQ 4 . 
на я р у ч н а я

г о с т Кол.,
ш т .

Н а з н а ч е н и е

18. 1188-83 3 З а щ и та  эолоёы

1 2 . 4,010 -15 3 З а щ и та  рук о т
1пары) noSpeofcdeHuu

н с н г - 8 з 2 О ч и стка  и контроль 
м е с т  сб о р к и

1 3 S 9 6 - S 1 Зем ля ные
2 ра б о т ы
2

H i  0 4 - 7 5 4 U 3 & u 6 / п р о б к а  

з а з е м л и т е л е й
l i a s  -83 2 Р и х т о ё к а  

заземли те л е и
10531-81 У Окраска м е ст 

соейинения
П  270-71Е -J Обрезка эазем ли-

телеи/

Приёдзан

Продолжение та б л .  £

Н а им енование,

м а р к е *

ГОСТ Кал,
шт,

Н азн ачен ие

П олотна н о э к о£ ° д ' 
ные Зля м е та лла

££45-№ 3 Обрезка заземли

те /  ей

Отёес с т р о и т е л ь н ы й ,

о т - 2о а
1348-80 1 Выберка вертикаль

н о с ти

Ш та н ге н ц и р к у л ь , 

ШЦ -  У

16В-&0 1 измерение диаметра 

заземли те ля

Оч^и со стеклам и 
сёетосрильтрами, ОМ 2

12. 4.013-85 £ 1 З а щ и т а  ел аз  
при а&арочныос 

р а б о т а х

Э лектродоберж атель,

ЭД-34

14651-18 1 Сварочные р а б о т ы

Д п т е ч к а 1
к̂омплект)

Оказание перёои
медичинскои
помощи

ГИП
Мои лтЛ
ИДИ111ЯЯ1ЯЙй
Д в ч -  ap.  f r n d a m o j

ZlLt.

4 0 7 -3 - 6 3 i  92 Tf?

комплектные трансформаторные подстанции 3510*В 
поставки ПО,. ^PflftHodop̂ PiompccmpoupoHCfnpsigauj?11

Cmatfai/uom ЛйстоБ

Г0онте1о|с заземляющего 
. yempotfem&ci ТК-КГП35|Ю-3 
^  ( продолжение )

РУ7 66 88

С Е Я И Н Е Р Г Ш т Е К Т



LU
h

£,
 J

 n
ot

?A
 If

lcd
nu

cb
 и

 d
orh

ct 
Ifa

an
. u

*§
.s/

i

W
г
о

v O
Jt
<-ч:

7. Тезсника б е зо п асн о сти

U  Работы  no устроистёу контура заземления 

выполняют с соблюдением требовании CHunJ-4-<80 чТе»ника 

безопасности S строительстве " и иПраёил теаники 

безопасности при произёобстВе электромонтажных работ 

на о б ъ екта х  Минэнерео СССР" №,f инсрормэнерго/ 79S4,

12 Земляные работы  ёблизи подзепных  комму
никаций болокны производиться лоб наблюдением 
м астера, а ё охранной Зоне электрически» кабелей, 
находящихся под напряжением t кроме т о го , и под
наблюдением р а б о тн и ка ? ) а^ектраосаэяисгпёа,
7.3 Грани/еи боло^ны бы ть  оарао|едены е учётом  

требоёании ГОСТ 23407-75 , На ограо^с?ении необходимо 

у с т а н о в и т ь  предупредительные надписи и знаки, а

ё ионное ёрепя  сигнальное освещение,
7.4 Перед производством р а б о т  необходимо пребёа- 
рительно п ро б е р и ть  о т с у т с т в и е  ё м естах погруже
ния электраб аь кабельн ы х линии, ка н али за ц и о н н ы е 
ёобопроёобных и д р у ги х  подземных  ком м уника
ции и сооруж ении !,
7.5 При р а б о те  о блинными э ле к тр о се ти  нельзя 
н а х о д и т ь с я  под  п р о ё а д а п и  д е й с т в у ю щ и х  линии 
электропередачи.
7-6 Запрещается произёобстёа сёарачных работ 

на откры той  площадке §о ёремя do ждя, снега 

и ёсырых те с т а х  без настила из с у х и х  досок или 
диэлектрического коёри/ка,

Приёязан

UhEHJL

_______________________________________ _ _ _ _  63

7,7 Работу по измеренига сопротивлении заземляющих 
ус -тр о й стё  нельзя про& обить ёа ёремя и сразу 

после эроэы,

S, Т е хн и к о -э к о н о м и ч е ск и е  по ка за те ли  на устр о й 
с т в  к о н т у р а  заземления тр а н сср о р м а то р н о й  

п о дс та н ц и и  35/70 кб>.
Нармати&ные з а т р а т ы  тр у^ я , чел, -ч  — 7,37
Нормативные затраты машинного

ёремени/ маш, - ч  -  0,74
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в ы п о л н е н и я

работ, смены -  0,77
Выработка на одного рабочего S смену, м -  5,99

9, Ф асетны й рласси ерика т о р о р а к т о р о ё

При определении величины т р у д о з а т р а т  
вар иа нта  произёосЗетёа р а б о т  Н.ёр, асноёиого 

ё а р и а н та  срасета  у м н о Ж ^ ь  на значение 
^актора соотёететёующ его варианта,

407-3-63/. 92 77?

Комплектные трансформаторные подстанции 35[Юкв
поетаьки Л0„Красно(?с10̂ ле>гтройтрои1еонстраи>и;и̂  *

Стадия /1аст /иетоЬ

Монтаж заземляющего 
устройства ТК-КТП35/70-3 

( продолокение)______

Р/7 1 67 99
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Ф а с е т  01

З а г л у б л е н и е  в е р т и к а л ь н о г о  э л е к т р о д а .

64

Ф о с е т 03

Засыпка транш еи  ёручнусо

Н а и м е н о в а н  и е  
opet r т о р  а

О боснование
1 Е-Н и р)

Код Значение
Ф актора

Ввертывание электродов £Е23~£ -84 * о,о45-по кальку.

заглубителем  ПЗД-12 табл. <?, п. /
ляции

Забивка э ле к тр о до в £ Е 23 -£ - 24' г 0,53
в и б р а то р а м т а 6/1. 2( л, ?

Ввертывание электродов £ Е 23-6 -  24, 3 0,3 3

буриЛЬно-крановой машиной табл. 2, л. 3

Ф а с е т  0 2

З а с ы п к а  т р а н ш е и  б у л ь д о з е р о м

Н а и м е н о в а н и е
ф а к т о р а

Обоснование 
[ЕН  и р )

Нов Значение
с р а кт о ра

Засыпка т р а н ш е и  

бульдозерап & г ру нт ах  

I  группы

§ Е & - < - г <  

табл. S, п. /• б
1 й,о4-пс каль

куляции

Зас ып ка  т р а н ш е и  
& грунтаос I  группы

f E 2 - i - s i  

т а б л .  2 ; п. 4 - а

г 0.&7

Засы лка т р а н ш е и  

6 г р у н т а х  н[ г р у п п ы

J E 2 4 - 2 1  

табл.  2, п. 1 -  £

3 1.18

РриВязан

iUhS

Н а и м е н о в а н  ие 
ф а к т о р а

О б о с н о в а н и е  
(ЕНи р)

Код Значение

орактора

З а с ы п к а  транш еи £ Е 2-1 - 21 1 0,о4 -  ПО каль
бульдозером § грунтах табл, 2, п. 1- 6 куляции

Е группы

Засыпка т р а н ш е и £ £ 2-1-44 2 О.Аб
в р у ч н у ю  в г р у н т а а : табл. 1 ; п.1- а

I  группы

То ofc£ £ гр ум т а з : §28-1-44 3 Q. 51
5 г р у п п ы табл. 1' п. 1- 6

То окв ( в грунтах £ Е 2-1- 44 4 0,61
ш группы табл. 11 п.1- 8

То рее, 6 г р у н т а х §22-1- 44 5 0 , 7 7
Ш группы табл. 1, п. 1- г

4 0 1 - 3 - 6 3 1  9 2  ТК

.Копп/г&тные трансформаторные поаЬтанции 35(10кВ 
поставки ПО ..RpаeнoddPЭ/̂ eEmpocmDoйgoнcmpцEuû ,,

ГИП
НсН.отй
&Ы Ш Р
Нач. гр.
инок.

Н икитин
Продгороь
Никитин
Сол dam о
Мемиша.

Ш И

Лисе/

Монтаж заземляющего 
устр о й ств а  ТК-КГП35/tO-3 
_____ (окончание;_______

CmadusMucm /luemofe
Р/7 62 88
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М о н т а ж  кабелей 

Г К -К Т П  35/-Ю-К 

4. О б ла с ть  применения

1А Настоящая технологическая карта разработана 
на комплекс р а б о т по понтсмку /табельных латкой , силоёых 
и контрольные кабелей открытых распределительных устройств 
комплектных тренсорорматорных посЗЬтонций напряо/сениеп 

3 5 /ЮкВ.
1,8 Технологическая к арта разработана на измеритель 
конечной продукции -  прокладку Юм кабеля 5 кабельных лот
к ах  и траншее.  При других размер а х  кабельные каналоё 
и Зоборны х уч а с тк о в  при соосранении технологии  
р а б о т т р у  с ? о з а тр а ты  определяю тся с использовани
ем срасетн ого  класси ф и катора  арактороё,

г. Организация и т е х н о л о г и я  
ё ы п о л н е н и я  р а б о т

8А Д о  н а ча ла  м а н т а  ока кабелей должен быть закон
чен м о н т а ж  электротехнического оборудования, 
г г  Работы  по м онтаж у кабелей выполняются 
зёеном рабочих с применением аётокрана типа  КС-2561 К и 
экскаватора т и п а ЭТЦ-165А  § следующей технологиче 
ской после <?оёа те л  ь п а с ти ;

разм етка к а б е ль н ы х т р а с с ;  

у с тр о й с тв о  щ ебёночной подготовки ; 
устано&ка аётокрана ё рабочее положение; 
стропоёка и уклабка опорных брусоё ; 
стропоёка и укладка л о т к о ё ;
стропоёка и уклабка плит бнища даборчых участ
ков [пересечении, стб етёлен и й , п о ё а р а то ё ); 
приёедение аётокраиа § транспортное положение; 
кирпичная кладка стенок даборных участков; 
разработка транш ей nod кабель; 
проклабка кабеля 6 л о т к а х  и тр а н ш е я х ; 

засыпка транш ей а кабелем ;
Закры тие л о тк о ё  плитам и, 

гз  При ёыполнении р а б о т м онтаж ники оёлзи -  
кабельщ ики 6 и 2. разрядов  производят р азм етку 
кабельных тр а с с  и закрепление колышками м е ст 

у к ла д к и  опорны х бруеоё.
Э лектролинейщ ики  3 разряда  произёобят уплотнение 

гр ун та  щебнем 6 м е ста х  укладки опорных брусаё, 
Затем  п о м о га ю т м а ш и н и с т у  устана&игть  а вток р а н  
на а утр и ге ры  Б зоне м о н т а ж н ы х  р а б о т ,

С гпрапоёку с б о р н ы х  ж ^ ^ -З О ^ е то н н ь 'х  элементов 

канем а ё вы полняет электролинейщик 5 разряд а. При 
этом рекомендуется  и с п о л ь з о в а ть  с т р о п  
согласно т а б л и ц е  ( ,

ь с п - з - е м з г  т к

К о м п л е к т н ы е  т р а н с с р о р п о / т о р н ы е  п о г а ш е н и и  и  35/40*6 
^тоБки ГЮ г Рраеноааоалектяострримнс^рчкция 

Стадия Аист /истоо

М о н та ж  кабелей 
Т К - К Т П  35/10 •К 

[ начал о )

Р/7 53 88
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Марка
элемента

Б 5

Б10

A SO,5

л г а , ю

П 10,5

Таблица 1

Maced
кг

30

ко

С хе м а етропоёки 
( размерь/ ё м м )

Крюк мена

Крюс крана

П 5

2 7 5

73

Крюк кр ан а

Да у лш

TUn с т р о п а
ГОСТ 25573- 82

5 С К - 1,0/2000

ПриВязаг

й н § .  J *

По команде электролинейщ ика 5  разряда м а ш и н и ст 

произбобит подъём и ус та н о в к у  опорных брусок 55 или 510 

на подготовленное основание. Расстропо&ка  брусо§ произ

в о д и тс я  после ёыберк и и х  по осям и о тм е тка м ,
После у с та н о в к и  опорных бруеоё м аш инист 

производит подъём и уста н о вку на н и х  ло тко ё  Л 20,5 

и A30J0 Iпрямые  уч а с ти и  к а б е ль н ы х л о тк о ё  J или 
п л и т  дн и щ а  ПЮ.5 [доборные уча стки , пересечения, о т 
ветвления и повороты кабельн ы х л о т к о ё )  ё т о й  эре 
т ехн оло гич еск ой  л о с ле д о ё а те ль н о с ти  , н т о  и при у с т а 

новке опорных брус оё,
По окон чан и и  м о н т а ж а  о|сел£3обетонных элементов 

кабельны х ло тк о в  э ле к тр о л и н е й щ и к и  3 разряда  п о м о га 
ю т  м а ш и н и с т у  п е р е в е с т и  а ё т о к р а н  § т р а н с п о р т 

н о е  п о л о ж е н и е .

В м е с т а х  боборны х у ч а с тк о в , пересечений, о т в е т в 

лении и п о в о р о т о в  ка б е льн ы х л о т к о ё  зиектролиней- 
щ>иш [ к а п е н щ и к .и ] в ы п о л н я ю т ки р пи чн ую  кладку  

с т е н о к  & с о о т в е т с т в и и  с п р о е к то м  и забел ку  

ц е п е н т н о  -  песчаны м  р а с тв о р о м  швов meojedy ло тк а м и  

и п л и т а м и .

Э к с к а в а то р о м  З Т Ц - 1 6 5 А  п р о и з в о д и тс я  р а зр аб от ка  

тр а н ш е и  глуб и н о й  0.5м, Элекгпролинейщ ики вручную 
производят за ч и с т к у  дна тр а н ш е и ,

ГИП IН и к и т и н  

Н. кон nip Ники м ин

К о м п л е к т н ы е  т р а н в в р о р м а т о р и ы е  п о д с т а н ц и и  3 5 // 0 к 8 
пост авки  П О ,,К р д с н о д а р э л е р т р о с м р с О к о н с т р ц к ц .и я "

.Нан, гр
инок.

Солдате &
Оенязь Кац.

JiOi -3-sz i зг тк

65

М е н та #  к а б е л е й
T K -K T P 3 5 / fQ -K  
[поедалоквние)

Стадии
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lb К началу работ по прокладке кабелей 

больны быть закончены работы по монтажу кабельных 
лоткоб и разработке транше й,

При п р о ofс?те кабеля необходима : 
очистить лотки и тронсиеи о т  посторонние 
пребпетоё;
р а з л о ж и т ь  потоки кабеля на дно лоткоб и траншей 

н а ч и н а я  со иикасра£ Кр н , г д е  н а х о д и тс я  
наиболь шее  количество кабелей;
§ыВести кабели через дно лотгоб к электро-  
обору боб ан и со,
Разбелку кабеля выполнять & следующей 

послебабательиости :
уЗалить л е н т у  брони и подушку под броней 

(при н а л и ч и и ) ;
у д а л и т ь  пластмассоВую з а щ и т н у ю  оболочку 

( шл ан ь ) , и п е я  £ S ud y t ч т о  д лина разбелки должна 

б ы т ь  не менее 4 5 0 мм для напряжения do 4 к В ;  
убалить пластмассовую сразоёую изоляцию; 
опрессоёать з|силы сило&ого кабеля наконечников  

по ГОС? Э581-68

Лля контрольных кабелей выполнить кони>ё&уга 
заделку 6 с о о т в е т с т в и и  с „ Т е х н о л о г и ч е с к и м и  п р о б и л а м и  

по п а н т а ч у  к о м ц е б ы л  заделок и с о е д и н и т е л ьн ых  

мусрщ для к он т рол  ьных кабелей на электрических  
с т а н ц и я х  и п о д с т а н ц и я х , " 
г.5 После укладки кабелей S  т р а н ш е е  
электролинейщики п р о из в о д я т  е г о  засыпку слоем 

г р у н т а , н е  содержащим камней и с т р о и т е л ь н о г о  мусора.

Затем бульдозерным оборудованием экскаватора  

ЭТЦ~{65/1 производится окончательна я засыпка 

траншей с кабелем,

Закрытие кабельных лотков плитами ГМ 0,5 

производится аётокраиоп по той <жз технологии, 
что  и при /монтаже ж ел ез об ет он н ы х  элементов 

кабельных лоткоб /рис, 4j.

Д а Я еило&ыос кабелей б ьто ли и ть  концеёую заделку 
& соот&етстёии с технологией , при веденной & 
^Технической документации на мусрты для 
силобы я  кабелей с бумажной и пластмассовой изоля
цией до 35к В "  (tn. J Энергия, 1969),

При&язан

Ця&.Л g

гип

Modi,
Никитин
Прозсоробt m i

.Коппле&тныв трансформаторные подстанции 35/70*3 
поскоки  ПО,,краснобарэАектростроиронструрция''

1Н‘ EQHfflO 1 Ни if и фи

IUh otf ГПенТзь Ш ^ Г \

Aoi-3-63i38 тк

йтавия /ист

№онтаэ|с кабелеи 
ТК-РОТП 35/10-К*
fnpodo/NofteHue;

Р/7 65  55
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З а к р ы т и е  к а б е / ь ы ы х  жаисмоё

1 автокран типа КС-3561К
2. л о т к и  / 2 0 . 5

3. п л и т ы  П 1 0 . 5

к строп 2СК-Ю/2000 ГОСТ 25573*^2 
5. граница опасной зоны 

Размеры § мп
Кабели усдо§но не показаны.

Рис. 4

Привязан

Цнё. JT.

2.6 ГПашины и механизмы применяемые при монтао/се 

кабелей, при&ебе/чы ё табли це  2.

Таблица 2

Наименование машин Техническая Марка, Кол.,

и оборудования •характеристика тип шт.

Экскаватор Размерь отрываемой траншей, «  ; ЭТЦ-«5Д 4

траншейный
цепной

ширина “ 0,1 к- 0, t ; 
глубин а - до 1,6

/ётокран Длина стрелы, т  - б 
Грузоподъемность^ г с -5,3

RC-25Ŝ K 4

3. Требования к к а ч е с т в у  и 

приёмке работ

Кабельные сооружения и транш еи  с?о начала работ 

по монтажу кабельных линий должны быть приняты 
руко&обителем монтажных р абот  со&меетна с 

представителем эксплуатиру кэщей организации от  

строительной  организации по о(кту. Работы по мон

тажу кабельных линий выполняется специализирован

ными бригабами паб контролем мастеров или произво

дителей работ. В  процессе монтаж® и Э к с п л у а т а ц и и  к а б е л ь 

ных линий необходимо исключить возможность возникновения

ВШ5Ш1ИНЗЗИ2.^®?
Н.конть Никитин . 

СолЗзтоб.
индц. Пенязь

J i Cn-3- В Ы  В2 Т К

Комплектные 
поставки ПО ,

ные побетануии 35/10 кВ 
нобарэлектоострои конструкция11

Монтаж кабелей 
Т К -К Т П  3 5  ( 1 0 - К ’ 
f пробол жени е )

Cmadus

РЛ

Лист
66

Лиато!

88
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е ник опасных н ехани чесги х напряжений и паёреж-

6&NULI,
Технические критерии  и средство контрол9 

Операции и процессов приё>ос?ятся 6 таблице

Таблица 3

наипеноба- 
нив процес
сов, паелеэка. 
ицих конт

ролю

Предает
контроля

и н с т р у 
м ент и 
способ 
контроля

Время
контроля

Отёетст-
Генный
контро

лер

Технически?  
критерии оценки 

качеогн&а

Ион тою-|с Качества визуально До уклад Монтадо. Прокладка кабеля с

кабел* кабеля ки ниг сб?- 
зи-ка
бельщик

за&абскити беергстами- 

н»пдб(ёы на шланге, 
гоарры на оболочке^ла- 
бо наложенный полиёи* 

нилхлори&ныи шланг а 
dp. запрещается,

Длина укла
дываемого 

кабеля

измерит,
рулетка

Набели следует уклады

вать с £-прсцентнып 
Запасом па Йдине Йдя 
компенсации беерорма. 
4ии.

З а щ и т а

кабеля
В про., 
4«ссе э*о. 
пдуатси 

ции

Защита кабельных линии 
от блуждающих тогоб 
ипоч£еннои коррозии 

бол Ж nci удовлетворять 
требованиям пуэ;

ПриЬэан

Ш Е Ж

Продолжение табл. 3

Наименова
ние процессор 
подлежащих 
ко н тр о лю

П р е д м е т

к о н т р о л я

Llnempy. 
мент и 
способ 
контроля

Время

контроля

Отлетал-
бенныи
контро

лер

Т е х н и ч е с к и е  

к р и т е р и и  о ц е н к и  

Ж ане етба

СНи И Щ -83-16 Гос

с т р о я  СССР и т р е б о 

в а н и я м  

ГОСТ 9.015-14*

4 0 1 - 3 - 6 3 1 9 г  гк

ГЙП
Иду, о fntf.
Н.КОНГУР
Нан. г?
Цно<с.

Никитин
Прозгороб

НуШДЖ
£йд£ЙшЕ
П&ЕШ.

AfoK*n̂ejemныв транвсрормагтюрные nodeme/нции 35|fQitl 
постдоки ПО цЬдсноаардлеггпростроОконегпрыкцц»

Монтаже, кабелей 
Т К - К Т П  3 S | 1 0 - K  
I продол д о е н и е ) .

Стадий Мист~ Лиепой

РП 61
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k  К а л ьк ул я ц и и  з а т р а т  rn p yd a  и машинного бремени

Monmaojc прямого участка  лотка  сЗлинои &=10п и шириной S :4,0m

Таблица 4

Н а и м е н о в а н и е  п р о ц е с с а
Единица
измере

ния

Объём
р а б о т

О б о о н о § а н и е  
/ ЕНиР )

Ноома боемени З а т р а т ы труда Бремя пребы-
§ания маши-

ны на объекте. ______ а___ 1

р а б о ч и й ,  
чел. -ч

машиниста, чел,-ч ,
[мао/. - ч у

рабочия,
чел. -  ч

машиниста.
чел.-ч 

(май. -ч/

Р а з м е т к а  т р а с с ы  дли п р о м а х и 1 км Q. 0 У П.З к 5 - 0,0 А 5 — -

к а б е л я
Щ е б е н о ч н а я  побсыпка nod брусы >1м3 a oi }Е 2 -4 -56 0,1 — 0,04 — —

л а т к о б май/, t. п. 5
Т ра м б о б а н и е  щебеноч но й лобсыпки tOO м3 0,01 $ Е2 -4 -5 9 2 0 - 0, 03 — -

шабл.З, п.За
Уклас?ка а в т о к р а н а м  б р ус об  БЮ  на 1 turn. 5 S 2 23 -3 -4 0,3£ 0, 09 1.80 0, <45 a <45
у п л о т н ё н н о е  о с н о в а н и е табл. 2, п.5

У е т а н о & к а  а в т о к р а н о м  л о т к о ё 1шт, 5 § Е2Ъ~ 3-^4 0,8 О, 2 к0 1,0 t o
A20,i0 и з а м о н о л и ч и & а н и е  с т ы к о ё 1т 1,315 табл. 2, п. 4,г 1, М 0,21 2,035 0,5{ а 51

и т о г о : 192 4.96 t e e

"ПриЬадт Гип Huipumu*
Нач. ата

U n b . d f
киШя И И Я М  Ей
II/нои Юенязь \iuex*;.

—
/i07-3-63 i92  ГК

— Комплектные трансформаторные подстанции 351Юид 
постаьки ПО,1Красноаарэ/0*тМ̂ оаи15Пнлтоиг>ииА ”

г___

CwaduS) /ист /иетоь

Р/7 68 82

—
Монтаэ|с кабелей 
ТК-КТП 351Ю- К  
[прайолокение )
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Юонтазр си/юбызе и ронтрсмьнысс кабелей

Т а б л и ц а  5

Eduwuuid Объём Об основание Норма ёремени З а т р а т ы mpqda Бремя пребы-

Н а и м е н о в а н и е  процееоо) измере
ния

работ [ Е Й  и Р ) р а б о ч и е
чел.-ч.

м а ш и н и с т а  
чел.  * ч

/паш.-ч.)
р а б о ч и х ,  

чел. - ч.
машиниста, 

/меаш~-Чч.)

§ а н и Я  машины 
н а  о б ъ е к т е ,

ч,

ЛроклаЗ^о S  о ткр ы ты » к а н а л а х

контрольны» кабелеи
fOO м 

кабеля
0, 4 £ е $ * - 4 - 1 1 ,  п , 4 3,4 — 0 , 3 4 - —

Та ofce, силоёыос к а б е л е й — и — 0, 4 $ Е 2 3 - Ъ -  4
т а б л ,  3,  п, 4 6

г, 6 о, 2 6

П р о к л а д к а  к а б е л е й  6 траншее —  /' — 0, 4 § Е 2 4 - 4 -  46 

та бл, 4, п. 2

кг — о. 42 — —

Р а з д е л к а  концоё к а б е л я -( К0Н£Ц
к а б е л я

2 ^ Е  2k-4 -30 

л. 4 6

0 , 48 — 0 , 3 6 —

Закрытие аьтокраном к а б е л ь н ы х 1 ш т . го $ Е  2 3 - 3 - 4 4 0 , 4 2 о .  о Л г,Ю 0 , 8 0 , 8

канолой плитами П 1 й 5  

и т о г о ' .

4 Т i £6 т а  6л,  2 ,  п.  6 , 7 1,8 а  6 2 , 6 3

бМ

0 , 8 8

4 , 6 8

0 , 6 8  

1, 68

4 0 7 - 3 - 6 3 1 3 2  Т К

Комплектные
МстаоРиПО

подстанции 35(10 кВ 
с т р а и К а н о т р у к ц и я '  
Ста&ия /loom Aucmofe

РПонтао+с Дабеией 
T f C *  К Т П  3 5 ( 1 0 - К
/пооЗоАОкени e;

Р П  6 9  8 8

С Е Л И Н Е  Р Г О П Р П Е К Т
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У с т р о й с т в о  <3о«армого участка л о т ка  Зли н о й  1 - i O m  ш и р и м о й  В  =  0 , 5 п

Т а б л и ц а  6

ИриШОн

П н О

Пи п Н̂ игцун.
How о тс?. П о ел о d o  & \mfiu
|Л5Н!СДЖГОР1
г т г р  С о л д а т о ь

Он ж. 1Пенязь ишц

<07- 3 -  631 92 Т К

Н а и п е н о б а н и е  п р о ц е с с а

Е д и н и ц е /

изм ерения

Объем

р а б о т

О б сгн о ё а н и е  

(£ H u P j

И а о м а  брем ени З а т р а т ы т р у б а Время пребы-

ёаниЯ машины
на объекте, 

ч

рабочий, 

чел. -ч

машиниста, 
чел.-ч 

[мски,-ч  /

р а б о ч и м ,

чел.-ч
машиниста, 

чел. -ч 
/таш.-ч ]

Р азм е тка  тр а ссы  для прокладки 4 КГО 0,004 ^ £ 24-4- 4, п, 3 4,5 — 0,005 — -

кабеле

щ е б е н о ч н а я  побоыпка под опорные 0,04 $ £ 2 -4 -5 6 0,1 — 0.007 — —

брусы. табл. 4, n tf

Тр а м б о в а н и е  сцебеночной побсылки 100м г 0,04 $£2-4 -5 5 3.0 — 0,03 —• —

та б л .3, л, За

У к л а д а  а & то и р а н о м  брусоб 55 4 шп\ 4 $Е23-3-44 0,30 0,09 0,36 0.09 0.05
табл. 2, п, 5

Укладка  с/бтокранам п л и т  ИЮ,5 4 шт. 4 $£23-3-4/ 0,4? о,о4 0.4? 0,04 0.04

о днищ е бсборнаго  у ч а с тк а 47 0,073 табл, 2, л, 6,7 4, в 0,6* 0,13 0.044 ао44

ки р п и ч н а я  (слабла с т е н о к 4 м 2 0,28 $£3-/2 , п.З 0.SS ~
0,18

б о б о р н о го  у ч а с т к е )

З а к р ы ти е  а втокра н ом  Заборного 4 шт. 4 $ Е 23 " 3* *44 0,4? о.о 4 0,1 Р 0,0 Jf 0, о4

у ч а с т к а  п л и т а м и  П40,5 4 т 0.073 табл. 2, п, 6,7 0,3 0,9 0,13 о , о Ц о,о44

(п о с л е  у м а б к и  к а б е л я )

U  т о г о :
i O&S 0,258 0,258

к о м п л е к т н ы е  гтр тн е ч р о р м а гтю р н ы е  л о б с т а н ц и и  3 5 /fQ /fB  
л о с т а & к и  П О ., R p a c H o a a p 3/g s>fT )p o o m p O LiR o ^ cfTip w )g u »u j? 11

Ставив Лист ЛистоК

ГПонтаок кабелей 
Ж -К Т П 3 5 / / 0 -К  
/лроболокение,

Р / 7  7 0

С Е Л Ь Ш Е Р Г а П Р О Е К Т



З е п л я н ы е  р а б о т ы

Таблица 7

Лри&яэаи

U n i  Л :

ГИГ) Никитин

4 0 7 - 3 - 6 3 4 , 9 2  Т К

73

Наименование процессе*

"Номер
ш ш

ОЛЯ
Единица Объе м Обоснование Норма времени Затраты т р у  5а Время пре- 

бы§ания 
машины 
на объекте, 

ч

пере
счета
тала.
трлри

измерения работ (ЕНи Pj рабочиа,
чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабочих,  

чел. -ч

машиниста,
чел.-ч . 
/маш. - ч)

разметка трассы 1км о, он | £ 24- И* 1; п. 3 4,5 _ 0.05

Разработка э к с к а в а то р о м  
тр а н ш е й  с?ля прокладки кабеля

04 100 м3 
грунта

0,0013 $ Е 2 * 4 - 50, п. 46 2,0 1,0 0,0026 0,0013 0,0013

Засы пка транш еи бульдозером 02 — с — 0, 0013 j  Е2-1-ЭА, п, 45 - 0,77 — 0.001 0.001

Umoaa: 0,0526 0,0023 а ооаз

Комплектные трансформаторные пойвгивнции 35/fOrfi постабки ПО..»рдена̂ ардлестроетрдивонотрыриид * J

п. конто
Нач.
инок.

нигитин __ Монтаж кабелей
CoAdm q b ' S y ^ ___  ТК‘ КТП35!Ю~К
Реняэъ \ $ м ^ \  (пробел экен ие j

Стадия

Р / 7

/ист

7 4

/1аотоб

С Е Л Ь З Н Е Ш Р О Е К Г
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5, Ppacputsu npou3§odcm&ci р а б о т

Монтао|с nppnoeo у ч а с тк а  л о тк а  влинои г* 10.On и шириной ВчОн

Таблица &

Наименование
Ебини- Объем Затраты труда Принятый Просгал.

зритель-
костьуа из- работ рабочиа, маи/и- состав звена

процесса трен us чел. - ч
ниета, 
чел. - ч

процес
са

/по ш.-ч)
ч
мин,

Разметка трассы для Л км 0,0У 0,045 - Мо*тао|сниги 
ебязи - каб&ыциги ••

0,013
0.9

пром ахи кабеля бразр. - У 

2 разр - 2

Щебеночная побеыпка 1п3 0, 01 0, 01 - Землекоп: 0.01
0,6

по б бруеы лотко& *1 разр - У

Трамбование ицебё - Ю0пг 0,01 0, 03 — Землекоп :

ночной посЗаыпки 2разр, -У

Укладка автокраном 1шП), 5 1,60 0,45 Злектролинеищики: 0.45
210

бруаоЬ Ы 0 на
5 разр. - У

уплотнённое основание 3 разр. ‘ 2 

Машинист 6разр.-У

Установка авто 1шт 5 ко 10
То оке

±51
90.6

кранам латгов А 20.10 
и запоноличиёание

Ут 1,315 2,035 0,51

стыков

Часы

10 20 30 40
Минуты

50 60 10 6 0 90 100 110 1 5 0  13 0

npu8wd*

М Ж

run
Нач.отд,
К Ш
Hq̂ ,.8£.
Uh x .

Никитин
СолдотоЬ.

Пенязь

Никитин— ч—  
Прозсороо 4)ШЦ-гГ

4 0 7 -  3 -63132 Т К

Комплектные трансформаторные поастанции зэ/гокв 
п о с т а в к и  П О , , нобарэл£ггг>ррс.трай^онстру/^ьцид'

пас№ Л</еп!

Р/7 72

Р<!И!ШИ Д И Ш «У Д

(Монтаок кабелей 
TR-КТП 35Ц0‘К 
(пробол экение I

С Ш З Н Е Р Ш Р О Е И
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Таблица 9

Ноипено&аиие ЕЗиниг Обьёго Затраты mpyda Принятый
ПроЛ/i-
экитель-
ноеть

^асы

ца из- рс/бот рабочих, гос/шини-
ооетаё  зёвна

2 3
процесса

пере-
ния

чел. -ч
ста, прочее- Минуты
чел гч 

[наш. -ч ) у
мим, 10 го зо kO 50 60 70 60 50 100 110 180 130 1к0 1$0

Промс/сУка 6 открытые: /00 м а.1 о,з4 - "rJonmcwoNUKu 
СМЗи»К0б£/\ьщики : 0 41 я

1
1

каналах контрольных кабеля
4реЗр -/ 6:6 1

кабелей (§ее 1п.п do 1 к*г) Зразр -1 
Зразр, - 4

I

I

I

1

1

То Oj<e , QUA О&ЫОС 

кабелей

- — и - 0, 26 — брозр, - 4 

Зразр. -1
M i
5,2

■U*
i

1

1

Зразр, - 4 I
I 1

Прокладка кабелей 
& траншее

— и ~ — а — 0,42 — Та otce 0./4
8,k0 и . ♦

i
1

1
Разбелка концо ё 

кабеля
1 конец 
кабеля

2 0,36 — MoHmaojcHur M l
i
i 1

1
1

с1язи* спайщик 51. S 1
I 1

4 разр. - 4
I
|

1

Закрытие аётокраноп 
кабельных каналов

1шт 2Q гм а * ЗлвКтроли ней- Ш
looj

I
3

1

4Т 146 г  бз 0.65 щи KU:
плитати (110,5 3 разр. - -/ 

г розр. - 4

Машинист
6 разр. - 4 .

При&дзы

Ш К Л

Ш Г
Нйч amt?,
К конто
Ноч ар
инж

Никитин
Ш Ш Ш - Щ Е S i
Ш т щ
CaAdamaB A jL  _
.Пеняаь

4 0 7 - 3 - 6 3 1  93 ТК

7 5

Капп̂ еетные траносрорматорные подстанции 351Юкд 
поатоь^и 00„^расно^дрэ^^ростробмнотр^ци^11

В«Е0СНЯЯВИЕЕРИ[

РП И
М онтаок к а б е л е й  

T jr- nm s iin - K . 
_ (продолжение)

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕЕТ
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Усгnpoucm & o Заборного уча стка  л о тк а  в/]инои 1-4,Ом ш ириной B rо,5м

Н аим енование Единица Объем Затраты тру За

процесса
измере

ния
работ рабочих,

чел.-ч

машини
с т а ,  
чел.-ч 
(маш.-ч)

Разметка трассы  бля 
п р о к л а д к и  (сабель

4 км 0.004 0,005

Щебеночная подсыпка  

под опорны е брусы

i м3 о, г 0,00? -

Трамбование ицебёноч
ной побсетки

ЮОм* о.о4 0.03 —

У к л а б к а  автокраном 
бруаов ти па  63

4 шт. 4 0.36 0.09

У п а д к а  а ь т о к р а н о п 1шм, 4 0.12 0.0 k
плип\ П10,5 в д н и щ е  

Зоборнозо у ч а с т к а
4Т 0.013 0,13 о.оЦ

кирпич над к л а д к а с т е 

нок Заборного уч а с тк а

4мг 0.38 0,18 —

Закрытие автокраном  
бооорного уча стка  пли

4 шт. 4 0,12 Q 0Л

т а м и  П/о,5 (после 
у к л а б к и  к а б е л я )

4т 0.013 0,13 о,олл

Принятый 
eocmaS 3 §ена

Мон та очники 
сбязи-кабельщики : 

бразр. -У 

Зразр. - 2  

Землекоп \раър-4

Землекоп Зразр.Ч

5разр. -4 

3 разр. - г 

Машинист 
б разр.-4

То оке

каменщики :
X POfip. - 4 
Зразр.-  4

Электролинейщики 
Зразр. -4 

2 разр.- 4 
/Машинист 

6 разр.-» ̂

Привязан

Пробои - 
зритель- 
нос ть 
процесса

ч,
тин,

о, d o  г
о.* г

0,007
■0Г5Т

А03
1,<

о.овл
5,0

Д М .

nwn

Таблица 10
^осы

Мит

UbUfhUH

инЁ.Л*

Н. контр
Нач. гр
Ml' Ж

Никитин
/СЬлбатоб\х^—  
Пен язь

Уты
25

ЛОТ- S-S3f 92 7Х

KJortfMfcEftiHbie П)ранвсрврмяпюрнв,е по*Затрнции 35110кЬ 
постао^и П0,1КрданоЗарэлектростройкене>трцкци-3 ‘

МонтаоК кабелей 
ТК-К7П 35110-К 
( продолжение]

Стадия

Р/7

Л и ст

7Л

Ии стой

С Е Д Ь В Н Е  Р Г  D E P  Q E K T
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З е м л я н ы е  р а б о т ы

Таблица Н

Наипена&ание ЕсЗиница Об&ём Затраты труда Принятый
Лробол-
^Китель- Часы

изм ерз- робот рабочих,

чел .-ч .

паш ини- со став  з ё е н о нооть \
процесса н иЯ ст а , 

че 1 .-м. 

(твш.- 'i .)

процесса

ц - .......  М инит ы
пип, 1 2 3

Разметка трассы i  км 0 ,0  1 0,05 — Монта^ни/г cfasu-
0 ,025

1,5 3 I

кабелыци к 

б розр. - /
2 розр, - 2

1 1 
1!

Разработка  экскава

торам  транш еи  д л я  

прокладки кабеля

т  м 3

грунта

0,0013 о,ооге 0, 0013 Машинист
6 р а з р ,- 1

Помощник
машиниста

5разр,- /

0, 0Q13 
0,08 . !$1

!'
Засыпка  тр ан ш еи  

б у л ь в о зер о т

— а — 0,0013 0 ,001 Машинист 
б розр. -4

___________

0.001
0,06 Ii!

4 0 7 -3 -63192  ТК

комплектные тро|носрормап1орные побстониии 35/10*В 
постабки ПО&раено0арзлертростроиконетрукци*"

Пт 9/ч у Qzeutet /ист /к/стоо
ГИП Никитин .

Ai/fm+A7— РП 75 88
Нач.отй 
Н. конто

Прозсороб. 
Никитин̂

—̂ Монтаок /кабелей 
ТК-ГТП Э5ЦО-К:
/ пройалжение)

СБЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

UhO s '
ИйЧ. 2D 
UH0K.

СойЗтяВ-
Пеняа^—

—-
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6. М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и е  ресурсы

По тр ебн ос ть  ё  ин&ентаре; инструменте и 
приспособлениях лриёесдена § таблице 12,

Таблица 12

Наименоёание,

пар ка

гост; ту Кол,
шт .

Назначение

Плоскогубцы кстби- SSil-lS 1 Снятие обмотки

чарованные кабеля

Отё ертка «О 
с—ОО-ч-
(U

1 Побсоебинение

диэлектрическая к клеммам
Метр металличе ?У2- Г2-15676 1 Проведение запероб

ский склас?нои

Лом монтаэ|сныи, 1̂ 05-ез Кантоёка элемен

A M - S Q то в  лотка

Л опаты  : 12591-81 Земляные работы
канальная, ЛК 2
побборочна*, АП 2

Полотна ноэ^оёоч- 6 S l i 5 - Gi 3 Обрезка кабеля
ные для металл а
Рулетка измеритель- Т502-89 </ Проведение изме
мая металлическая, рений

P 3- 2Q

Молоток слесариый 110^2-83 4 Лра&ерка сбарнысс

сиёоё

Привязан

Uh&.J*

П р о д о л ж е н и е  табл .  6

Наименоёани е,
марка

ГОС̂  ТУ Кол,
шт,

Назначенаё

Перчатки диэлек 13.4 юз -S3 3 Защита от электри-

трические /пары ) четкого тока
Указатель ёысакаео 
напряжения,

У8м -10

ТУЗ -̂3031-75 1 Определение наличия 
напряжения

Каски 12,4 123-33 4 Защита головы

Строп
2CR-10/20DQ

2 5 5 13- 82 Монтаже желез о- 
белюнныэс элемен- 
т а б  кабельмькх 

каналоё
Уровень строительный, 9332-89 * Ьыёерва уроён 9 

при укладке лоткоё
Лптечка 1

/коппле̂
Оказание перёой
М ебицинс кои 

помощи

ГИЛ Никитин
Ш Ш Ш Ш Ш Щ Ш Ш & Й М
н. контр
Н ^ гр.
Цнон.

Н и к и т и н  
Солдат ой
Пенязь 7Ш1'

i o i - ь -  б н з г  тк
Цоппл&втныв гпронссрормоторные пойстакции 35J№rB 
nocmooBu ПО „ Ерайнобардлеутрайтрейконетрысци*11

Стадия /luern Tuemoff

Монтаок кабелей 
ТК'-ктлЗб/Ю-Г 
/продолжение I

РП 1G 88

С Е Л И Н Е  Р Г П П Р П К Г
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7. Т е х н и к а  безопасности  

При произ&одстёе работ необходимо соблюдать

Пра&ила техн ики  безопасности S соот§етст§ии со 

СНиП S-A-&0 м Лра&ила производства и приёмки 
робот ,  Техника  безопасности £ строигпемьетёе, 

H . J9 S 9  и „Правил т е х н и к и  безопасности при 

працэёодстёе злектром антаокнь|3 р а б о т на объектах  

Минэнерго СССР; М, , инсрортэнерго, 19&4
При этом необходимо ёыполнять указания,

приведённые ниоке.

На участке, где Ведутся момтс/о^мые работы 

не допускается быполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц.

Применяемые 6 строительстве машины и п е ха - 

низмы а т а к ж е  стропы больны отвечать  

требоёаниям Госгортех набзора ,

Id управлению механизмами (Запускаются лица, 

проведшие специальное обучение и Выдержавшие, 
с.оот&етот§ую ицие испытания,

Все рабочие должны пройти инструктаж  по 

те хн и ке  безопасности общий и непосредственно на 

рабочем месте,

При ручной прокладке кабел* числа рабочих 

должна быть таким, чтобы  на каждого приходился 

участок кабеля массой не более 35 кг, при этом 

Все рабочие больны находиться по одну сторону 

кабеля.

На трассах, имею щих по&ороты^ запрещается при 

прокладке стоять  Внутри уалоё поворота кабеля,

РриВязан

инб.ЯГ

73

При протаскивании кабелей через от&ерс/пия 

необходим о принимать меры п р е д о с т о р о ж н о с т и  

о т  попадания рук р а б о та ю щ и х  £ проёмы, 

Переклады ё а т ь  кабели и переносить муорты 
следует после отключения (кабельной линии и её 

заземления,

&, Технико-экономические показатели

Н а и м е н о в а н и е

показателей

Понтаж

прямого

у ч а с тк а
л о тк а

1'АОм ; 5*1 п

МантаоК

кабелей

£-10 п

Усшройст&о
боборного

участка

Устройстве

траншей

Ы  Ом

Нормативные затраты 

труба рабочих, чел.-ч
7,92 6М 1,0 8 0,05

Нормативные затраты 

машинного времени,мрш.-ч.

1 36 1,63 0,86 о.оог

Продолжи тель н ос т ь  
Выполнения р а б о т, 

смена

0,85 0,3 0,05 о,оо з

Выработка на брига

ду 6 смену, м
33, 7 33,6 21,4 8362,9

4 0 7 - 3 - 6 3 i92 ТК

Комплектные трансформаторные подстанции ЗБ/ЮкВ 
пойПОоки П0„ КраснодарзлектростройконотрукциЯ1'

Crnadug Лает Листов
рп 11 гг

РПантаэ* кабелей  
ТК-КТП 3 5 Ц 0 - К ,  
1 п р о д о л ж е н и е  )

С Е Л Ь Э Н Е Р П Ш Р П Е К Г



<£>
соо
-О

с

50

9. Ф а с е т н ы й  кмасеисрикатор сракторо&
При определении величины mpydojompam вариан т а  

произ&осЗст&а р а б о т  Н. &р. основного варианта 
cpacema умножать на значение ф а к т о р а  соответ

ствующего варианта,

Ф а с е т  01

Р а з р а б о т к а  э кска в а то ро м  тр а н ш еи

Наименование 
ср актора

Обоснование Kod
Значение
ф актора

Группа грунта  г

1 нниР §вгч-го,пМб -I 1.0-ПО калькуля
ции

I Та о̂ е; п. 2 0,86

ф а с е т  02

З а с ы п к а  бульдозе ром  тр а н ш е и

8
•о

Н а и м ен о ва н и е
ср а к т о р а

Обоснование Rod
Значение

Ф а к т о р а

Г р у п п а  г р у н т а  .* 

¥ ЕИир}Е2М-3{пМб 4 0,77-п о  кальку

I То п. 4 а 2
л я ц и и

0,26

Ж То оке, п. 4 & 3 -М 7

При&лзач

и hS.Js.

ГйП
Ндч.отд.
Н..Аонтр.

Никити н
Прохоров

MUtU.frJJfaL 
Сол dam об

Uhm П&н а з ь

407-3-631 92 ТК

Комплектные трдшссрорматорные поНстднции 35|jQr6 
nocjnabRu ПО „Ера&но8дрэ/1&ктройтробкон&тр_чсии-Д"

£ma2ua j/luam

Р/7 j 18

к т . ,  о !  
S8

WoHmaofc кабелей 
Ж -К ТП  35|f0-K 

I окончание )
Е Е Л Ь Ж Р Г П Ю Т Е К Г
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Монтаж ограждения 

Т К -К Т П  35/10-0 

i  Облас гпь применения

i,4 Настоящ ая т е хн ол ог ич ес кая  карте! разработана  

на комплекс р а б о т  по м о н т а ж  у норуо^ного ограж

д е н ия  т р а н  с с р а р п а то р н о й  п о д о т а н т и и  35/ ЮкЗ с 

н е зо а луб лё н н ы м и  с т о й к а м и .

1 .2  Монтаж ограждения п р о и з в о д и т с я  с ио польза-  
ёан ием автомобильного крана типа nc-25b lK t 

13 Технологическая к а р т а  р а з р а б о т а н а  на т р а н с -  

срорматарную побетанцию типа 35-3H с ЯТС.ДлЯ других тилоё 

ПОсЗстрнций (35-АН с ЯТС, 35-ЬН с ПдОС, 2>5-5АН с ЯТС;35-5Дн с ЛУ0С; 

35*9 с ЯТС, 35-9 е ПУОС) при сохранении технологии работ 

трудозатраты определяются фасетами,

2. Организация и технология выполнения работ

за Да начала  м онтаж а нар уж но го  о г р а ж д е н и я  

ст р о и тельн ы е  к о н с т р у к ц и и  болж ны  б ы т ь  do- 

ставлены  на п л о щ а д к у  и проверены на комплектность 

2,2 М онтаж ные работы  произвабятся & следующей 

т е л н  алогической  после боба те льн о с ти  : 

разм етка тест уклабки о порны х балок j  

у к л а д а  опорных балок БУ15А; 

у к л а д к а  цокольных балок 530А,' 

ус т ан о в ка  с е т ч а т ы х  панелей ограж ^ния;

окрашивание с е т ч а т ы х  о г р у б е н и и ,  ____________________

Привязан

Рнв,Л2

2,3 П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  выполнения т е хн о л о ги ч е с к и х  

операций п р и в ади тся  ниж^.

Злектролинейщики 6 и 2 р а з р я д о в  выполняют разметку 

и закрепление колыи/кап и мест уклабки апорныз балок,

Электролин ейщик Ъ разряда помогает машинисту 

установить автомобильный кран на аутригеры,

С т р о п о в к у  о п о р н ы х  балок вы п о лн я е т э л е к тр о л и н е й -  

щик h разряда,  При э то м  р е к о м е н д у е тс я  и с п о л ь з о в а ть  

с т р о п  т и п а  ЗСК-1,0/3500 ГОСТ 25513-82. По команб£ 
э л е к т р о л и н и й щи&а 5 разряда м а ш и н и с т  п р о и з в о д и т  

подъём и у к л а д е  у  о п о р н ы х б а ло к  в п р о е к тн о е  п о л о ж е 

ние, З ле к тр о ли н е й щ и к  3 разряда  направляет о т т я ж * 0^ 

и р а с с тр о п о в ы & а е т  опорные б а л к и .
Установка цокольной байки производится стой ЖВ 

стоянки автомобильного крана при наличии не менее 

сЗвух установленных о п о р н ы х  балок. (Строповку  

цокольных балок выполняет электролинейицик It разряд а 
используя т о т  же строп, ч т о  и при установке 

опорных балок. По к о м а н д е  элекппралинеищи ка 

5 р а з р я д а  машинист производит побьем и установку 

цокольной балки  на опорные балки. Электролинейщик 

3 разряда  с помощью оттяжки направляет 

цокольную балку (ориентируя её концы по центрам 

опорных балок, Электросварщик 4 разряда п р о и з во д ит  

крепление цокольной балки к опорным балкам 

сборкой закАд'З н ы я  д е т а л е й .  Элвктролинейицик________

-----------------------------------А01- 3 - 6 3 1 9 2  ТК

Комплектные транс<рорм «норные побстанции 35|10кВ 
поставки пО„КрайноаарэлектроетроОкомотрувция"

Монтаж ограждения 
ТК-КТП 35(10-0  

( начало)_______

РП

Лисп

7 9

'Листок

88
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^  2.4 Река пен dye пые пашины и пео̂ анизпы/ припеняепые
с бия гоонmoiofcci наруо|сно2о оэраэкбеиия при£ес?ены &
«  табл. \л

Т а б л и ц а  i

Наигленование 
комплекта машин 
и обаруйа&ания

Техническая

х ар ак тер и сти к а

Парка,

тип

К о/., 

шт.

Автомобильный Длина стрелы, м - 5 КС* 556-1 к \

кран

Сёарочный nepedSuotc-
Грузопобьёмноеть г,е,-£Э 
Сварочный ток А ДСБ -300-5 i

най агрегат  посто
янного тока

75 4 500

— ----------------------------- .

3 .  Т р е б о в а н и я  &  к а ч е с т в у  и  п р и е м к е  р а б о т

Технические критерии и средства контроля one 
рации и процессов при&е&ены § таблице 2 .

Лриепочныи контроль см онтированн ы х конструк
ции  о с у щ е с тв л я ю т согласно СН и Л Л! ~1G -дО,

Наимено§ание 

процессов, побле- 

^ащил контролю

Предмет

контроля

инструтент 

и способ 
контроля

Бремя

контроля

Ответст

венный

контролер

Теосничеакие 

критерии оценки 

качества

Побгото&итель- Соответствие Визуаль Да нача- Электро- Отклонение

ные преЗмонгоао̂ геометрических но, отбойла мон- линейщик размеров по

ные работы размеров проек ный maofca А разр- ГОСТ ^огА-ЗА

тным шнур
П онтао|с Выверка балок Отвес & процесЭлектроСмещение осей

балок § плане се ГЛОН- линейщик балок по ниж

тао)са 5 разр нему поясу ±5мм

Сбароуные Контроль сварных Визуаль Дёа Элек тро- Для обмера

работы соединений но, линей раза сварщик шёо§ выбирают

ё процессе их ка изме ё смену А разр соединения,

выполнения рительная самые плохие по
внешнему ёис?у.

Приёмка по гостюзгг-
-75

Mowmaofc Выверка прнелей Рейка- В процессеЭлектро- Отклонение

панелей по вертикали о тёес монта 5|<а линейщик панели & верх

5 разр нем поясе -(0мп

Окра шагание Про8ерка качестба Визу По оконЭлектро- Отеутатвие

огрс|э|с£ений окрашиваемой ально чании линейщик пузырьков и

поверхности работы -(разр, побтек.о& i

Ш - Э - 6 3 4 .  9 2  Т К

Комплектные транегрорматорные поЗотанции 35/70*6 
поставки ПО ,,КрасноеарэлектРРстройконогт1рчкци.к '

При&ма ГИП
Hois от3. 
Н. контр. 
Нач.гр 
Ц и р к ,

Никитин
Лрезсороб
Н и к и т и н

Св/чЗатоь
ЁлемещоЕа y t w r

Монтаак ограэкбения 
ТК-КТП 35/70- О 
(продолжение/

Сшавиа Аикг» Листов

Р Л г г

С Е Л И Н Е  Р Г О П Р П Е Ш



4. к а л ь к у л я ц и я  з а т р а т  трусЭа; машинного Ьрегоени на гоонта# наружного огрубения вариант 35-Зн)

Таблица 3

Наименование процесса
Номер Единица Объём Обоснование Норма емени Затраты труda

Время 
пребывания 
машины 
на обьектг, 

ч

cpqfeemg 
для пере
счета по
казателей

измерения работ f£HuP) рабочие

чел.-ч
машини
ст а чел.-ч 
(маш.-ч)

рабочизс, 
ч ел. - ч

машини
ста, чел.-ч 
(маш.-ч J

Разби&ка ограждения 04 •i км 0,015 §523-9-1 0,12 0,05
Срезка растительного 
с/ о я бульдозером

ог 1000м 2 о,ц § 5 2-4-5, тайл,'n, 4 $ — а - 0, 20 0,20

Установка железобе

тонных балок: 55115А 

абтокранам

03 i балка aJi § БеЗ-2-Лб, табл̂ п. 2 0,93 0,31 22, 32 г и 7. U

Установка о|селезобв- 

танных балок бзоа

0 If "(балка 23 То рее 0,93 0,31 21.it 7.13 7.13

абтокрано м
Монтаж с е т ч а т ы х  

пане ле й огр ажд ен и я  

а& токраном

05 -1панель 2Jf $Р23-3-<6,тоЬф.З 2,23 0,51 5475 13,1 13,1

Окраши&о|ни-е 
сетчатых ограокбении

Об 4 0 0 п г i i a §£г2-В-М,таЫАп. а 12,5 *4 о — —

и т о г а ! и г ,  s г в , И г & М

—

i a i - b - 6 3 i  9 8  Т к

ком плектны е т р а и с с р о р п а то р н ы е  п о дста н ц и и  35/f0ft8 
п о с т а ь к и  ПО., 1К о а и ы п (З а о э лР & то п £ то о и к о н стр ук ц и я "

Г ср и  а я з а н
~

Спайия Л и с т Л и с то в
------------------ -------------------------- ._____ ГИП Н и к и т и н ^-774. ,-

Р П $2 М7

Н к т р . М о н т а ж  о а р а ж д е н и я  
Т К -К Т П  3 5 | f 0 -0  

( п р о б с л о н е н и е )
С Е Л Е З Н Е  Р Г П В Р П Е П

. Ц и ё . 4 — Н а ч .гр

М * Ж -_

С о л й а то ь
Мепеш оба Д ~ / - —
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5 ,  P p a c p u *  n p o u 3 § o 3 e m £ a  pc *6o m  н а  м о н т а ж  н а р у ж н о г о  о г р а ж д е н и я  / ' Б а р и д и г п  3 5 - 3 H J

Объём Затраты т р ц д а Принятыи состав
ц а работ рабочие, маши- эбена

Наименование процесса измере
ния

чел.-ч. ч и с т а , 
ч ел, * ч 
[наш. - ч)

Р а з б и в к а  о г р а ж д е н и я 0.05
ЭлгктролинеОщики;

1 ОГО 0,079 браэр, -  1 
2 разр. - 2

Срезка растительно го fOOO м2
0,11

~~
0, 20

Машинист
с л о я  б у л ь д о з е р о м браэр. -1

Установка ж е л е з о б е т о н - 1 г1 гг,32 г ц Элвгтролинеищиви: 

/ рasp. - i 
2 разр. - 1

ныос балок БУ15Я балка

Машинист

6 разр.-1

Установка железобетон 4 23 21, k 1,12 Злектролинеищирщ

/ р а з р .ные балок 630Я 5алка
2  р а з р , - 1

Машинист

б р а з р , - 1

М о н т а ж  с е т ч а т ы х -/ г / Sk 1 £ 13,1 З/ектралинеиицики:
5разр. - 1 
3 разр. -  2

панелей  о г р у б е н и я панель

Машинист
броЗр. - У

О к р а ш и в а н и е  с е т ч а  100мг М 2 i k o — Эл&ктролинейщик'

т ы х  панелей ограждения Ь р а з р .- - /

Продол
житель
ность

процесса

0,02

О, 2 0

г М  

7 ,1 3  

а  7 

iko

Таблица /
Рс<бо ч и е  с т ен ы

П р и ё д з а н

Ш К Ж

МЛ
Нач. отд.

Ч а с ы

ПроаоРоБ
Н. cow та Никитин
Нач. гр
инок.

ВДСЯ1

/ 0 7 - 3 - 6 3 f  9 2 Т К

комплектные транспортаторные подстанции 35(10 и 2 
постаьси ПО» ЕраснодарэлегтросгтфоОконстрнрцил11

'ЛистовСтадия

Монтаж ограждения

Лист

Р / 7 £3 аз

С Б Л Ь З Н Е Р Г П П Р О Е К Т
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6, М а т е р и а л ь н о  - т е х н и ч е с к и е  р е с у р с ы

П отр ебн ость  6 и н с т р у м е н т е ,  и н в е н т а р е  и 

При способ/ 0н и а а  приведена  6 т а б л и ц е  5 ,

Т а б ли ц а  5

Наименование,

м а р ка
гост; ту Кал.,

шгг),

Назначение

Каски ёинигмасто- S&B0-61 А Защита головы

вые

Иоп обыкновенный, \Jt 05-85 4 Кантовка элемен-

ло-эх

оЯО6

Ключи гаеиные 2 8 3 9 -2 0 2 Сборка конструкций

17**9 на болтах

Р у л е т к а  из мери - 7502-90 * измеритель н ые

тельная металли- работ ы
чеокая, РЗ-20

Лопаты : 3620-76 Земляные работы
канальная, л к 2

падборач пая, Л 0 2

Отвес строительный, 7942-7^ 4 Контроль Вертикально-
О Т-2 0 0 сти у о т а новки

Молоток слесар m t e -8 3 У Проверка сварных

ный £ ег
о

о СТ
О

Приём он

Продолжение т а б л . 5

Наиме-нование, ГОСТ, ТУ Кол, Назначение

марка шт,

Зле к тродадерж о т е л ь i i e s i - u 1 Сварочные работы

ЭД -3*
Очки со с те к ла м и 12. •4. 0)3-<3S Е 1 З а щ и т а  глаз при

св е то ср и льтр а м и ,
сварочных р а б о т а х

С - 12

К Ь с т ь -р у ч н и к , 10557-70 2 Окраска поверхностей

КР-5.4
/^ к а в и  ць/ 12. -1. ОЮ -75 З а щ и та  рук о т

/пары) п о в р е ж д е н и й

Л п те ч  ка — 4 Оказание  первой

/комплект; медицинской помощи

С т р о п
2 С К -1 ,0 18500 2 5 573-S2 Монтаэк железобетонных

конструкций и с е т .

чо/тысс панелей

Л 0 7 - 3 -  6 3 4 ,  9 2  Т К

К о т  м е с т н ы е  т р е н е  ср а рп в т о р н ы в  п о & т а н ц и и  35)1  O r  В 
ппст айки  П О  „ Е р в с н о д а р & м У в р о й т р о й в о Е с т р ы р ^ 11_

[?ЮШЯЮЯ>1Я(1М^ЁЯВа
How, afi
Он Off.

Co/idomoo U^u_ 
k/emguoSo 1/twH

М о н та ж  ограждения 
ТК-КТП 35/Ю- О

/продал женив)______

CnaSui Лист Иист.о£_

РЛ й4 аз

СЕЛЬЗНЕРПИРПЕКТ



lUH
g.^

no
tjy

 Ip
Qtf

ouc
b U

 d
gr

yc
t 

(Вз
ам

. u
n§

,j/
i|

87

7 Техника безопасности

При произБабстБе работ необходимо соблюбать 

правила техники безопасности о соатБетстБии <=о 

СН и П А-30 lt Пре/ёи/ia npou$8odcm&a и приёмки работ. 

Техника безопасности & страительст ёе/

При этот необходимо Былолнять указаний приве

дённые ни off г

На участке , гбе Бебутся монтажные работы, 

не бапускается выполнение бругих работ и нахож

дение посторонних лиц.

Запрещ ается вы полнять р а б о ты , с&язанные 
с наосооЮ^ениеп любе и на участке , где  производится 
п е р е м е щ е н и е ; у с та н о в к а  и крепление элементов 
сборных кон струкци й .

Способы стропаБки больны исклночать ёозпос^- 
наеть п абен и я  или скольжения з а с т р о п о & а н н о г о
эру за,

К управлению механизмами бапускаются лица, 

прошебшие специальное обучение и Быбержабшие 
соответствую щ ие испытания,

Очистку поблежащих монтажу злементоб 
конструкции о т  грязи и наледи слебует произёо- 
бить бо их побьём а,

При быполнении злектрос&арочных работ необхо
димо оыполнять требования настоящих норм и 
пра&ил, ГОСТ 18.3. 003- 86  и ГОСТ 19. 3. 036-84,

Песта произёобстба электросварочных работ больны 
быть ос&обоо/сбены от  горючих м атериалов  
Б рабиусе 5 м , Лрибязан

Ц н ё . Л

При произ&обстбе малярных работ необхобимо выполнять 

требоБания ГОСТ 15.3.035-84
Молярные составы слебует готовить, как правило, 

на произёобстБеннои базе,

£, Технико-экономические показатели

Нормати&ные затраты труба рабочих; чел. -ч. — **2-5
Нормативные затраты машинного бремени, маш.-ч. -  гб,/7 

Продолжение Быпо/нения работ, смена - 4

3. Ф а с е т н ы и  к л а с с и ф и к а т о р  е р а к т о р о §

При определении Беличины тру база т р а т  варианта 
производства работ Н.Бр, осно&ного барианта ср&сета у п н о -  

Жать на значение грактора соответствующего в а р и а н т а ,  

Ф с / с е т  01
Разби&ка о гр а ж б е н и я  п ло щ а д к и

НаименоБание «ректора Обосн о&ание 
( Е Н и р)

Код Значение ф ак то ра

Лгрометрo s p e a d ® * u i , *и; 
o,oi г Sus-3-t i 0,05-по калькуляции

0,09 S То & е 2 i i
0,185 То w e 3 18

т
Нач.отд.
Н.контА
Я31_?Д
Цнок.

Цукити.
Прохорр
ткигпин,
^олдадоб
fagMgtUObfl

Лан-3-634. 92 ТК

Тополе.
noemal

гктные трансформаторные подстанции Э5110кВ 
ьки ПО.. Краснобарэлектроетробконстрчкция"

Монтаж оврвж^ния

Cnidtiuo Лист /исто?
Р/7 55 <?<*

СЕЛЬЗНЕРГППРПЕКТ
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Типовой проект 407-3-631.92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799933.htm

