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Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2  ЭА1 Схемы электрические принципиальные, п л а н ы ,  узлы 
Альбом 3  Э А2 Схемы внешних вторичных соединений 
Альбом4  ЭАЗ Установочные чертежи оборудования
Альбом 5  А С  Строительные чертежи 

Альбом 6  Т К  Технологические карты 
А л ь б о м 7  С  Сметы

юзв-05 Альбом 8  ЭА.СОСпецификация оборудования
Разраб отан  Альбом 9  ВИ Ведомости потребности в материалах

П р о е ктн ы м  и н с т и т у т о м  „Се а ь з н е р г о п р о е к т"

(ЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ГФ . СУМИН
(лАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д 3 ЛЕВИТИН

УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН
В  Д Е Й С Т В И Е  П Р И К А З О М  И Н С Т И Т У Т А  

,  С Е Л Ь Э Н Е Р Г О П  Р 0  Е  К Т  " о т28.W. 92 30-П

©  У И Т П



Ал
ьб

ом
 5

Содержание альбома 5
A'Sa'!
Avcret

Йаингнввимиг у  вВЪзначение документов 
Наине* ода ни с  лисгв Стр.

25 Фрагмент ограды. Вариант с  ЛУОС п
26 Опора под Ячейки телемеханики и связи . 0-57С г э
21 Фундамент под распредуст райст во /0<3. Фи:-1 24
r e фундамент под расаредустроиства /ОкВ. Ф еи-2 i f
z$ Фундамент под распредуст райст во /0x3

Мезаглубленный вариант . *рш - 3 26
30 Фундамент п од р а сп р едус тройства /ОлЗ

Н езагруж енный вариант, <Рш- 4 27
31 Отдельностоящий молниеотвод с о  светиль-

нахами. Q -/a С 29

А? Л  
лвстЫ

Наименование и  обозначение документов 
Наименование листа Стр.

- С одерж ание альбома 2

/ Обилие данные 3

г ЛС35/10-1* Г~1 -/!£ Зн/Вариант с  2 ГС. Ллан фундаментов. *

3 neJS//0-t*C3-/35-4н/Вариант сЯГС. Дин фундаментов 5

м flc3S//D-Z*YH -/$5-4#/Вариант с  АУдС Оюн фундаментов. 6

5 РС35/Ю- 2* О  - (35-San)Вариант сЯГС. Ллан фундаментов. 7
€ ПС35/Ю- 2* □  -/3S-5Ан/Варианте Л50С. Ллан фундаментов. В
7 praxpa-tA 1 -/35-9/ Вариант сЯГС. Дан фундаментов. 9

9 р с 35/10-2* CD ~(35-9/ Вариант с  ПУОС. Ллан фундаментов. 10
3 Наружное ограж дение. П лан,разрез, специф ихоцип 14
10 Наружное ограж дени е. Узлы 7- а ; ю . 12
14 Н аружное ограж дени е. Узлы IF; F ; HJ 13
12 фундамент новтрансформатор мощностью 4ооО*В-в. Ф7-1 14
13 Фундамент иод трансформатор мощностью 40ЛОхЗ-Я

(Зерном Вез сплошного огнееаслщ его слое щ ебне/. Ф7-2 15
14 фундамент под трансформатор мощностью

/ООО- 2500x8 А. Ф Т-3 16
1S Фундамент под трансформатор мощностью /000- 2500*3-А

fВариант Вез сплошного в гн ега еп щ его слон щ ебня/ ФТ- 4 17
16 Опоры типа 0-35-/; 2 ,3п ед Жохи: приёма ЗА 35x3 ср а зи -

димителем и 3*1 связью ; шинных разъединит ел ей
и опорных изоляторов; трансформаторов напряж еноя
и предохранителей. 19

17 (U epa м ед блох м асл еного выключателе . 0 -3 5 -4 18
19 Опора под влах ра зр едн и х ов . 0  - 3 5 -5 19
19 Опара п од  уст ановку релейных шкаф ов. 0 -35 -6 19
20 (кара топа 0-35-7; 9 п од Влахи, двух  ра зъединит ел ей

и трансформаторов напраж ени»; 3 яшинных разъединителей 20
21 Опора п од  блох опорным изолят оров 35x3. 0 -3 5 -9 20
22 Опори н ов блох трошформотпров нопреж ение. 0 -35 -/ 0 21
п Опоре н ов блохи опорных озонаторов 30x3. О-/О- / 21
24 (kppo н ов  ш хор мсплуотж/оонного и  прот ив о  -

п ож арн оео инвент аря. О- а/17 22



Ведомость чертежей основного комплекта м а р к о А С

Аист баименование Примечание

i йбцуе ас w e

г •‘0 35/fG -f* CU' [-3S-5 ̂ 'jВариант с Я Тс. Плен фундаментов.

3 i-О 3S/W-2* 1— \’f-5 pHjПарии и т с ЯТС. План фундамен тов.

4 OCJS//Q- 2'* 1 \-fsS- Чн)Вариант с  /ЛАОС. План фундаментов

б 0С35//0'• 2 я 1_| '/SS-SAhJ Вариант с  Я  ТС. План фундаментов.

б ЯС35//0-2* 1 I- SS-Spuj Варианте ПУПС. План фундаментов.

7 ПС35/ /0- 2*1 \~/35-9/  Вариант с  Я  ТС. План фундаментов.

8 /7СЗв;/П-2*П З узв -Я / Варианте ПУПС. Иан фундаментов.

9 Уаоутхное ограждение План,разрез, спецификация.

/0 Наружное ограждение Узлы J ; /7,- /и

/ / Наружное ограждение. Уны  Jp. 7 - 77

/г Фундамент под трансформатор мощностью вПОПкВА.ФТ- {

/3 Фундамент под трансформатор мощностью 4DD0 кдА

Варсснт без сплошного огнегасящего слоя щебня/, ф т* г
/я фундамент под трансформатор моицностью

(о о а -2в о о  кв А. Ф Т-5

/5 'Рундапект под трансформатор мощностью /ООО - ?50Ок8-А

fВариант без сплошного огне гасящего слоя щебня/. ФТ-- у

16 OmpAt тапа O S S - /; 2;3 под блоки: приема вл  З бк В  с

Разъединителем и В У связью; шинных разъедини -

/ елей и опорнь/х изоляторов\ трансформаторов

нопряже*и * и предохранителей.

П Опара под блок масляного Выключателя. 0-  35 -  У

/8 Опора под блок разрядников- 0-3S -S .

T9 Опора под установку релейных шкафов. О - 3S - 6

го Опора типа О -З б -Т ;8под блоки: двух разъединителей

и тронсформаторов напряжения; J 2 шинных

разъединителей

г< Опора под блок опорных изоляторов ЗбкВ. О -36- У

22 Опора под блок транссрормоторов напряжения. 0-3S - /О

23 Опора под блоки опорных изоляторов /0*8. О - /О - /

г4 Опора под шкааа Эксплуатационного и  противо -

пожарного инвентаря. Q -U J/7

2S Фрагмент ограды . Вариант с  П У /7С

26 Опора под ячейки телемеханики и связи. /7-  J? Г С

21 Фундамент под распредус7ройство /0*3. <Ф Ш -/

Типовой проект разработок б  соответствии с действую
щими нормами и лрс/вилОми о преЗисматривае 7 
к.ероприя тая t обе еле чивающие Взрывобезопасное то 
и пожиробез опасность при Эксплуатации подстанции

[лобный инженер проекта Д.З.Аевитин

Аист Наименование Примечание

28 фундамент под распредустройство ЮхВ. Фа/- г
29 Фундамент под распредустройство /0*3

Иезаглубл ённьш Вара ант . ф>ш - В
30 фундамент под распредустройс т во /0 кВ.

Иязаглублённый вариант. ф Ш  - О
31 Отдех&ностоящий молниеотвод со светильни-

ками. О -Ю С

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание ,

Ссылочные документы
ГП  3.407.(-/В Т Унифицированные железобетонные

Выпуск { изделия подстанции 35-500 кВ.
ГОСТ (3579- 78 блоки бетонные для стен подвалов.
ГП 3.407 /-/43 Выпуск / Железобетонные опоры вл /ОкВ
ТП 3.407. В - /53 Унифицированный конструкции опор

под оборудование открытых распре-
делительных устройств 3 5 - 5 0 0 кВ

Зб/пуск О Материалы для проектирования
Выпуск / Шоры под оборудование для ОРу-ЗвяВ
Выпуск 7 Стальные изделия
в  407- 268 Узлы и конструкции кабельных трасс ПС Проект лов-
н9 В. 0826 дункт управления обслуживания и связи торного при -

1/7Ж/для ПС35-(/0*Вразмером 3,0* 6.0* немения их-то
с кирпичными стенами. Сцьз.цргопрсек, -
Ограда незаглубленная Зободсхие
Прилагаемые документы чертежи

АС U - f Парка М- /

а с  и -г Марки М-Р; П -3
ACU-3 Парки ТП  /; ЗП- /
АС U -4 Марка МО- /

A C U -5 Мирки М О -2; П Т - 1
АСU -6 Марки П Т-2; ПТ-3; П Т -4; П Т - 5

Общие указания
/  Ьертерси альбома 5  настоящей серии Выполнены для установки железобетонных 

конструкции о грунтах с физика - механическими характеристиками, приведён
ными В пояснительной записке проекта. Для площадок подстанции, ело - 
Нее иных грунтами с характеристиками , отличающимися от проектных,
Выбор типа железобетонных конструкций и заделки их в  грунте вы
полняется в  соответствии с рекомендациями типового проекта 
3.407 3- /S3 ..внирициробанные конструкции опор под оборудование открыты* 
распределительных устройств ЗврвООкВ. Выпуск О. батериа/ы для проектирования "

£■ варианты армирования железобетонных конструкцийг марки бетона конструкций по 
морозостойкости и Водонепроницаемости определяются В  конкретном проекте под
станции с учётом гидрогеологических условий площадки и возможностей 
строительных организаций.

Hoy, огд- 
'У.хохгр.
О. слеп. 
Цхлеллр

АсЗитин
AucjtoSez
Корягин
Корга 
СтариеоЗа

4ес£.
ЧЬшиМ

Ори вязан

Т П  4 - 0 7 -3 - 6 3 / .  9 2  А С

комплектные тронс̂ орнатирнь/е п:3сгс/щчи 35//ПкР 
гхстаРхи /те. Крагнод(гот*елгпо тлей к см с гсукцех "

Общие данные

С’иЗир
РП

Лист Листов
31
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0-354
' p h i o ^ T ^

Марка
поз. Обозначение Наименование t(С f 1

)рсса / 
б., ra •

р̂им£-
лание

ТТМ /С12 :РунЗоменОы ПсЗ fnpOHC9 Cpr.5 - \ [
<??•? ЛС13 1лор nc r̂'ctrr.ttc 4gDOr6-,A J
4=7-3 АЫ ?умйаг.еи̂ ‘' ns3 пропсжоо 4
CPT-If ЛС<5

5  Г j

пер MCajrocmirt 1СОО*250О*Зл \

0-354
)псра под блок приёма 
ВЛ35сВ с разъединителем 
и ВЧ сбязью

)t

0-35-4 АСИ
Опора под блок масляного 
быклгсчателя J

0-35-5 АШ Опера под блок, рагрябниесб <

0- 35-6 АСИ
Опора паб установку 
релейных шкасраВ /

Q-104 АС 33
Опора nod блок опорных 
изоляторов ЮкВ /

О-ШП АСёА
Опора лоб шкаср эксплуа
тационного и противо
пожарного ин&ентаря {

Я®Ш-2 Асгв
фундамент под распреб- 
устрсйсп§о ЮкВ {

0‘ ПС А Ш
С.таэ/.ь нестоящий мол ние- 
omfecd со ее?тильникапи 2

0-ЯТС AC3S
Оперы поб Джейки телеме
ханики и связи 2

Кабельные лотки

Узел h b.ioi-г б в .г ч
Прямой участок лотка
UJUpUHOU &Нп 8

Узел 2л 4.407-268.2-2
Пряпои участок лотке 
шириной §?0.5« 7

Узел 5л к.ко1-гб&.г-5
йобарный участок лотка 
WUHQU fro, ширин CU 6г0.5п 2

Узел 13л /./07-258.2-13
Поборот летка шириной 
1 = 0.5м i

Узел <4л 4.4о7-258.2-*4 Поборот летка шириной 
Б=1т /

Узел 33л 4.407-268.2-33
Отбетбление от лотка ши 
риной §:0.5м лоткоо ши
риной §г0.5м и ёМм

{IpuisLScfH

UhS.j H

Комплектные транссрорпаггорнь:г псбстаниии 35|10кЭ 
nocmtfbKu 710 .геаснобзрдлектройглройкснстрчкция *

ГМП 
Нач. отб. 
Н. контр.

Д^битин
/исрр^еи
Hopjtsun

2 ш :
/L $hr

Гл.спеа. о̂р.даин. _ 
^уеирэЕмаРиссбе

•«В,__ W.__

т п м - з - в ы . з г  а с

п с  i s  ц о - и □ - / 3 5 - з н )

Вариант с ЯГЕ-80

П л а ч  срунЗаментоЁ

fViagm

РП

/ист /usmoa

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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ft

5000

4 ft

5500 5500

0-55-7
ф Ш Щ Щ

,Г Фш-l  1
1\р(СШ2.23Щ

Марка
поз. Обозначение Наименование /Yon/1

Часха , 
'.д. ,кГ

Приме • 
чание I

ФТ-1 АС а Фундаменты под транарор г I
<рг-г АС13 нагар мощностью4000*В/. г
срт-3 А С/У Фундаменты под трон со орк о ■г
ФТ-lj АС 45 тор мощностью 1Ш-25о:с 1 г

0-35-i АС/6
Опора под блок проема 
ВлЗбкВ с разъедините
лем и 8ч связью

2

0-35-if А С П
Опора под блок масляно
го выключателя 2

0-35-5 АС 18 Опора под блокразряд ни лев 2

0-35-7 Асго
Опора подблок 2-разъеди
нителей а трансформа
торов напряжения 2

0-35-3 Асг/
Опора под блок Опорных 
изоляторов 3 5 мВ 1

0-Ю-1 Ас 23 Опора под блок опорным 
изоляторов W*B г

0-Ш Л Ас 24 Опора под шкад> эксплу
атационного и противо
пожарного инвентаря /

Фш-t Асг 7 Фундамент под распред- 
устройство /0 к 8 1

0-K1C АСЗ/
Отдельно стоящий молние
отвод со светильниками г

fiyoc 9. 0826
Здание пункта управления 
обслуживания и связи 1

кабельные лотки

Узе* U У. 407-268. 2- <
Прямой участок 
лотка 6 - 7,0м /<

Узел 2 A У. 407-268.2-2 Прямой участок 
лотка о : 0,5м /3

Узел 5A У. 407- 268.2-5 Доборный участок длиной 
1, Он латка шириной 0.5м 3

Узел 6A У. 407- 268.2-6
Доборный участок длиной 
1,0млотка шириной /,0м /

Узел Ил У. 407-268. 2-21
ОтВетвлсние лотка 
шириной в - 0,5м 2

Узел 22а У. У07- 268-2- г г
Ответвление лотка 
шириной 5  - /,Ом {

Узел 25А У/. У07- 268.2-25
Ответвление от лотка 
шириной в-0.5м лотка 

\ шириной в  - /,0м /

ТП 407- 3-63/ . 92  AC

ГИЛ 
Pat ord. 
Н./гонтр. 
Q. ел ец . 
Укнеемеа

Аевитин 
Лисговец 
Коря t им 
Кор f t  им 
CraoJeoSa

? & » -.

Чемиектные трамсоарма торные псостинции 55//0*3 
ппгтнАки ПО Краснодар** остроетрсиконструнции

ПС 35//0- i ’ - d - A f - W  
В а р и а н т С  П  У  ОС

Стадия Аист Аистов
РП 4

П л а н  ф ундам ента6 С Е Л Ь З Н Е Р ГО П Р О Е К Т
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5000 5 S 0 D 5500 SDOO

Г 0 - 3 5 -7  1

0 -3s -4
а р ^ . г э Ш

0 -3 5 -5
a s r a g g

C £ M _
s  1г/д»-г8Ьо.7до~

ЯРон

Марка
поз. Обозначение Наименабание >чол.  ̂

1
Часса ( 
Л. кг 4

)рипе- : ' 
ЮноС \

срт-4 ЛС12 Рукбаменты под транс9 ор- г
ЮТ. ? ЛСО namop поднос тью AQOQ eg.; г I
°РТ-3 л е и Ту нда менты под транс9 эр- г
ТТ-4 АС15 пстор полностью 1000-2500л!Л г

0-Э5Ч АС-16
Опора паб блок приём 
В/. 35чВ с po3bedjHume-
лет и 54 аёязью г

0-35-4 АС- »7 Опора под блок пасляно- 
ао быключателя 3

0-35-5 И С -Й Опора под блок раэрлдтлсез 2 j

0-35-7 / е г о
Опсро nod блок г-раз^еди- 
нителеи и трансерорпс- 
тороЬ напряз-сения г

j

( н о - * л с -г з
Опора под блок опорные 
изоляторов 10*8 2

Q-ШЛ 4С 24
Опора под ижаср эксплу
атационного и протибо- 
по#арного инвентаря J

‘РШ -* АС-81
Тундапент под распред- 
уктройст&о *Ок& \

0-МС АСЫ
Огдельностоящии малчие- 
отбод со светильниками г

о -д тс АС 86
Опора под Ячейки теле
механики и С&ДЗи г

кабельные лотки

Узел /л 4 .4 а 1 -г б 8 .г -1
Прямой участок 
лотка ь=/.Оп н

Узел 2л 4 . 4 0 7 - 2 6 6 . 2 -  г
Прямой участок 
лотка BzQ.Sn 15

Узел 5л 4 . 1 0 1 - 3 6 8 , 8 - 5
Доборный участок длиной 
1.0м лотка шириной 0.5м 3

Узел 6л 4. 407-256.2-6
Дсборньй участок длиней 
f.Оплошка шириной f.On <

Узел 2/л 4. 407-256.2-2* Стбетбление лотка 
шириной &:0.5м г

Узел 22л 4.407-258.2-22
От&ет&ление лотка 
шириной S-f.On \

Узел 43\ 4.407-256.2-49
Отбетбление от лотке 
шириной ё:/.0м лотка ши
риной 6:0.5м 6 три сторож

Прибяган

—

—

6Й8>£
—

Гяп

Несите.
Г/спец.
ЦнЭЧ?нРД

/fsv^U-И—. 
/игссреи_ 
Корягин _

Стасикоёе
Ж * '

ТП i 0 1 - S - 6 H  93 AC

FfOMfl̂ epmкь»е трснсфсрма'псриь-е nodcmакции 35'fOsB 
поетоБси ло. Кааг»аЬрз/е*тсесгггйсо^е**чая‘

ПС‘ 3 5 ( Ю - 2 х  С ] - / 5 5 - 5 л н )  
в а р и а н т  с АТС

План  с р у н д а м е н т о б

:.Tifcs
РЛ

4 с? г /jerofe

CE/lbSHEPTOnFOEKT
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Марка
поъ. Обозначение Наименование /

/
Кал. t'lucca

-д.}кт It И

ФТ-1 АС п Фундаменты под транссрор. 2
ф т-г АС/3 натор мощность# кОоОквА 2
Ф Т-3 Ас/4 Фундаменты под трансфер- г
Ф Г- ц Acts нсгор мощностью 2
0-35-1 АС Тб

Опора пад блох приема 
8Л 35г В с раззедините - 
лем и 3 4  сбить# Z

0-35-Ц А С П Опора под блок масляно
го выкл#чателя 3

0-35-5 a c ts Опора под блок разрядном г

0-35-1 А с го
Опора пад блок 2-разгеди 
нагелей и трансформа
тор о 6 напряжения

2

0 -Ю -< А С 23
Опора лад блок а пар - 
ньтх изолятор об / ОкВ 2

О-ш п АсгЬ
Опора под шмар эксплу
атационного и про тибо - 
пожарного инвентаря

1

ф ш - 1 АС 27 Фундамент под распред- 
устройстбо /ОкВ 1

О-мс АС31
Отделыостоящий молние
отвод со светильниками 2

пуос 9.0826
Здание пункта упрабленил 
обслунсиёания и связи 1

Кабельные погни

Узел 1л У. У07 - 268. 2-1
Прямой у  час ток 
лотка б г /, Олт 41

Узел 2а У  У 0 1 -2 в 8 .г -г
Прямой участок 
лотка б- 0.5п fS

Узел 5л 4. 407- 2 6 8 .2 -5 Доборный участок длиной 
1,0млотка шириной О.бм 3

Узел 6л 4 407- 268.2- 6
Доборныц участок длиной 
1,См лотка шириной 1,0W 1

Узел 21л 4. 407- 268.2-21
Ответвление лотка 
шириной б - О.бм 2

Узел 22л 4 .4а7- 268.2- г г
Отбетбление латка 

ширин ай 6  - (,0п 1

Узел Ш 4.407-268. г -  48
Отбетбление ат лотка 
шириной б’-{.Онлотка ши- 
пинай 8--0.5м 8три стороны

f

Т /7407 - 3 - 63 / . 9£  А С

{омлектныг трансформаторные пиёсгалщии bs/Wko
постабли побКраснсаарэлектростроиканстрэнаиЯ'

. о I— I / ,_  с а 15здш\ Лист Писгоб
П С 3 5 / / О -  2  -  □  ~ (3 5 '5 А н )  

Вариант с / ? у О С

План фундаментов

РП

С Е Л  Ь ЗНЕРГОПРОЕКГ
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Узел /л 

Узел 22л

11 ~-л------|т- : — ■— и— ■

_______ _______
<г»

% ?'Л*2£
3D60 I 3060

/Узел г/л —«Ь - — А-
р о \ т \

то

L=fij§:;

f r o w

sop
fioo

a
1 & Щ

s .

- ~ | — - R ___
р/Ж -^ЛТЩ  ^

Г  o-w-/~
2 \m 5T-33*°2%

Г  Феи- /
1tfM K23j.% %

\  _  ?D0D.

Опоры устанавливаются при наличии А В Р  на линии .

п

Привязан

— —

И н д -р -

ГИП Ш ипЛевитин  
Миск овец
Ксрягин
Зсрягмн__
Старикова

^ - 1

№■**■*%

Комплектные трансформатооные подстанции 35N 0кВ 
поста о к и ПО .краснеоирЭлехтрсстроихонструлгцЬя "

Марта
/газ. ОУозмачение Наименование Кол. Масса 

ев-, кг
Приме
чание

ФГ-/ Ас/2 фундаменты под транарор- 
матер мощностью too о кВ А

г
—

9ът-г~~ лаз г
-

ФТ-3 АС ту 'Фундаменты под трансфор г
ФТ-4 АС /5 матор мощно с тлю1000-7500*5 Ь 2

—

0-35-1 АСЮ
Опора под 5л ок приема 
BA 35кВ с разъедините -  
/ем и В У связью 4

о-зв-г АСЮ
Опора />од (5/о* u/UHHttur 
разъединителей и опор
ных азол Я ТОО о 6 1

0-35-3 АС (6
Опора под 5ло* трансфор
маторов напряжения и 
преоахранитсл ей 2

0-55-4 А С П Опора под 5/о* масляно
го вы ключа теля 7

0-35-5 АС/8 Опора nob 5л он разрядников П

0-35-8 А сго Опора под 5/ох З г шинных 
разъединителей 2

0-35-Ю АС22
Опора под В/о* трансфор
маторов напряжения 2

О -/0-1 Ас 23 Опора под 5ао*  опорных 
изоляторов /О  кВ 2

О-ШП Асг4
Опора род шхаф эксплу
атационного и противо
пожарного инвентаря /

ФШ-1 АС27 фундамент подраспред- 
устройство /Окб 1

О-ЮС АС31 Отдельноегоящий молние
отвод со с встал д ни ха ми 2

о-зте АС26 Опора под ячейки телеме
ханики и связи 2

Кабель нь/е лотки

Узел /'А У. 407-208.2-1 Прямой участок 
лотка в i / Ом /У

Узел 2л У 407-2 0 8 .2 -2 Прямой участок 
лотка в -■ 0,5м 28

Узел 5л У 4 0 1 -2 6 8 .2 -5 4о5орныи участок /отка 
длиной /flu, шириной 0.5м 7

Узел 21л У. 407-268.2-2/ Ответвление лотка 
шириной в ■ 0.5 м 2

Узел 22а У  407- 268.2- г г
Ответвление лотка 
шириной 6 • /. Ом 1

Узел 41л ь . ш - ш . г -  и Пересечение лотков 
ширимой 6 : 0 ,5  м 2

Узел 49л У 407- 268.2- У9
Ответвление от лотка 
шириной 6• /.Он лотка ши
риной в ’-О.вм в три стороны '\

ТП  407-3-63/. 9г а с

П С  35J /О- 2*Щ - ( 3S-9 J 
Вариант с Л  ТС -8 0

П а он срунд а т е н т  о 6

Стадия

РП
Аист А истов

СЕ ЛЬЗНЕРГППРОБКТ
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//

П а р к а
поз. О б о з н а ч е н и е

К о л и ч е с т б о
К о с с а

e d g i e r

О р и  н е -  

ч а и и е |Н и  и  h i  е н о б а н и е U S 4
: Я К

Is r 'fn
: Я Т С ■ Ц О С

ts-s 
г  яте

3 5 - 9  
г ЛУД

Железобетонные изделие

6  З О Р 3. 407.7-757-1- 2г балка 23 31 29 41 39 200
6У75А 3.407./-/87-/- 22 балка 24 зг 31 42 91 700

Стальные изделия

Р 1 Задодские чертежи 037И Сетчатая панель рядовая го 28 26 38 3 6 30,5

Р / А Сетчатая панель съемная 3 3 3 3 3 30,5

Р 2 Сетчатая панель с калиткой 1 / 1 1 1 70,8

ПС-1 изделие соединительное 6 6 6 6 6 5,78

п е г Сздше соединительное /г а а 12 12 0,18
м е з Подкладка г 2 г 2 2 0,94

Стандартные изделия

1 болтМ70-69*30- 58ПСТП98-П /8 18 18 18 18 0,03

2 Гайки МЮ-Ы7.5ГОСТ 5915- 70 36 36 36 36 36 0,011

3 Шаида Ю.02 СтЗ ГОСТ71377- 78 36 36 36 36 36 0,009

4 Шайба то. о? СтЗ ГОСТв 402- и' / 8 1 8 18 78 18 O . O O i

Лрибязон

Ыив. V ■

С х е м ы
Типоразмеры 35- 3/7

С  я т е

38- 9 И 
с яте

35- Ч Н 
с пуос

38-8*77
с яте

38-5АН 
с ПУОС

35-9 
С  ЯТС

35-9 
с пуос

А , м 84 27 27 27 21 33 33

В,м 12 21 21 21 21 30 30

У з л ы  8  с х о д к а х  д а н ы  д л я  к о  с о  г о р н ы х  у и а с т к о д .

У к л о н  т е р р и т о р и и  о г р а ж д а е м о й  п л о щ а д к и  д о п у с к а е т с я  д о  6 ° б .  

Ч и т а т ь  с о б м е с т н О  С л и с т о м  А С -  / О ; А С -  / / .

Нау. отЗ. 
Н.ьомтр.
Ь.спеи-

Аебитим
Лисгобеч. 
Кор тин
Kooxt

иннслнм СтооиеоВа J S l_ i
но& ч

ТП 4 0 7 -3 -6 3 г 9 2  АС
комплектные тринсрарматорные подстанции 35/70<в 
wcraSxu ft О бкЬаеиодаоялекгросгройлонс г пикиия '

Н аруж ное о гр а ж д ен и е  
План, разрез {спецификация

р п
Лист Лист об

СЕЛЬЭНЕРГОПРОекТ
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9-9

1 5 - < 5

Уклон территории ограусдиемой площадки допускается до 6%  . 
Уотать совместно с листом АС- 9  ■
Сбирнь/е шбь/ л  о Г0СГ5260-80, ко теть/ швов три мят 6 по 

наименьшей толщине сбарибаемь/х Злементоб. 

длеятроды для сборных соединений Э  Ь 2 А ГО СТS 4 6  7-75.

Орабязон

tM .it!

r m 0 7 - 3 - 6 3 f . 9 2  АС
Комплектные тринсрорнатсрные роЗсгОнции S3/W*J> 
''остибки ПО. Хдоексдорэлектрострпйконстоикция'

ОаЗая .Лист Застой
рп /У

Наружное ограусдение 
Узлы /pi й; £7 СЕЯЬЗНЕРГОПРОЕКТ
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Лрс/гагый и прасснннь/й
гравий или напористый и/ебень 
к сипи от SO до 5/7п к  - ?50_лп 
Рем онт а* сгя/ Ь ка- З&м»,
П еечпнп- гравийная смесь 
ели м елкий грйбий -  BOO**

\_________
l f  '  f ' t_____r_ '  С '  0 *' > g - е о °  О

^ ----i ----- S----5-]
f  е о >!

. ;- > М Г- 'Г ;  У  У.- и г -
~ w T w

(6 0

/ / /  у / /  / / / / / /

О  1 (& D O

/ / /  / / /  /У / 

(1 (0 0

/ / /  / / /  /М  

/6 0 0 60

6000
/

/4

CD

CD
£1
Vo

Cjc?Г)

оVo

iaoo 3o.oo_.

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед,*г

Приме- 
чание

Тселезодетояные изделия

i 3.407. (- (57.1- 20 Ае^сень Арс 28 2 750.0
2 3.407. (-/57.1- /5 Плита П /0.5 29 73.0

Стальные изделия

3 АС U 5 Парка М Т/ / /6,29
4 ACU6

р/арка М Т4 / 9495
5 Марка М Т 5 / 83,89

М атериалы

Раствор цементно-песчаный /00м3

бетон В 7.5 0.0/п 3

Труба асбестоцементная 0‘ределяисТ*;ееетс*

Гравий t щебень 8.8 м3

Спесь лесчано- гравийная 8.6 м3

I ЗауслаВнр/о отметку 0.000примята отметка /штнирсбки земли. 
2. CSdpHt/e шбь/ по Г О С Т  5264- 8О.

Электроды для сдарных соединений Э42 ГОСТ9467-75.

_ л _
run Иедигин ш

Раи отЗ. Рисковей flJxf
H. контр. Ксаягчн »

Гл.спеа Копягим 7 ^ -

Уя*£*Ь ГгпОн к о 6а W(^vS

Привязал

Онв.тП

Т П  4 0 7 - 3 - 6 3 / .  9 2  А С

Стадий Лист /Тисгод

РП /2
■фундамент под трансерормз -
тор мощности/о нОООкв-П 

Г  Ф Т -/ __________
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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Цементное с т р о к а  ЗРтм 
Псос^о-грачиная смесь 
u/.u мелкий гоо^ии SOOmm

3 - J O
(5

А ••• •'". V. '  ■ V* >'•'* * *
>7/ ш  Н/ л 

Д оо

/  / / /  / / /  Z1/ /  

^ 0 0 ___

W  >J7^77f

6100

Грчнт втрамбованный щебнем

1 T1-b6-50/500 _ u  
%/

Б ето н  В 7,5

Парка,
поз. О б о зн ач ен и е Наименование Кол.

Мосса 
гд., кг

Приме
чание

Железобетонные изделия
1. 3.407. Ы 5Ц  -20 Лежень /iotf-28 2 750.0
г. 3.407.1- 157.1 -15 Плита П10.5 27 73.0

Стальные изделия

3. ЛСИ- 5 Парра МТ1 \ 16.29
4

ЛСИ-6
Парка МТ4 < 91,,35

5 Марка МТ5 < Ш 4

Материалы

fcemfiop ценентмо-пегчаг1й1и 0.66 м3
Бетон 37,5 0 01м3

Труба асбестоцементная
:n;2de'i*«s
прееемем

fpaSuu, щебень 0.4 м3
Смесь песчано-грайииная 5.Йм3

i  3d условную отметку 0.000 примята отметка планиро&ки земли.

г. Сварные ш&ы по ГОСТ 52бЬ-&0.
Электробы Зля с&арныз. соединении 3^2 ГОСТ 9Л67-75

ИриЩан

W O T

| I I  -HU 1 -  J - O J 1 .  3 d  ЛЬ

^опплектные трансерорпоторные по&танции 35|10д& 
пллт^Кьм ПО коаснссзрэлгдтоостраиконетрикция

— — Ста си 9 /и с т ЛиетоБ
ГИЛ /еб и ти н - 4 f РП /3

Нзч отд. 
Н.ксылр 
Гл.спец 
Цнхенер

ЛиСРОовч 
Уорд вин ?ц*сЗомен.н> nod трэнсоорпотор 

м&дноеть-о АооОкВА.ГВйриочт 
без сплошного егмен’я ц п о  слоя 
аде6мй.| Ф Т - г

KoR ? uh
CmODUROfca

и ы т л п ь п  u u ru t iM
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Грунт цтрагтбабцнный сцебнем

Mapjca,
поз. Обозначение Наименование КОл.

Касса,
ед.,кт

Приме
чание

Железобетоннь/t изделия

1 3.407. А  /57. А  20 Иенсенб А т/с 28 г 750.0

2 3.407./-/57. А  /5 Плита П/0.5 25 73,0

3 ГО С Т /3  5 1 Э -  78 б лок ов  с  /2.4.6- г 4 в ш

Стальные изделия

4 АС U  5 Марка МТ { 1 {5,29

5
A C U 6 Марка m 2 { П  67

6 Марка МТЗ 1 95,58

Материалы

Раствор ценены о-песчаный 0.7 м3

бетон б 7,5 0. 20 м 3

Труба асбестоцементная О-феЗеляет- 
:> г некто.*

ГрабиО, щебень 5,8м3

Смесь песчано- ер а видная 4,4m J

/. За условную отметку 0 ,0 0 0  принята отметка план арабка зспли  

2. CSар ноте швы по ГО С 7 5 2 6 4 -8 0 .

Электроды для сборных соединении 342 ГОСТ 9467-75

Привязан

Инв.Ш

Т П  № 7 -3 -6 3 1  9 2  А С

■Мгкмекгные 7ронсфоркаторне/е подстанции 35//0кЗ 
поставки ПО.. Краснодарэлектростройкансточкаия ••

Стадия /)ист Листов
ГИ П Левитин я м РП /4Hoi. егд■Лис/rofOu

H.KQMTP* Корягин Фундамент под трансформатор 
мощностою /ООО- 25б0к£А 

Ф Т -3 С ЕЛ Ь Э Н ЕРГО П РО ЕК ГГл*спеа* Кооягин
имкенер Старинова Ъ'вСкхе.
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А - А

2JL
6 - 6  

fO .. 200 fO
J 2

m

x
Л75

ClW -b5Z3
Марка

паз. Обозначение

Железобетонные элементы

3 .4 0 7 ./ -/5 7 ./ -/ О

/ Н а и м ен ова н и е
Кал.
шт.

Стойка С О Я  3D- 29

Сталь ноле Времен тз /
и fSfSQfrMCimS-M  
*ШВК C245T0CT27772-88 Л/ag

Материалы

весок крупнозернистый 

Щебень

М асса
ед.,кг

3 3 0

2.40

4 .0 О

чание

без чер- 
т erica

без чер- 
тенса

0,67 н 

О./4 м

/. Залить цементным раствором М /О О .

2. Сварные швы по ГО С Т  5269-80.

Электроды для сварных соединений 9 4 2  Г О С Т  9 4 6 7 - 7S.

Т П  407-3 - 63 /. 92  Л С

Комплектные трансформаторные подстанции 35//О кВЛЛЛ»̂ *»// /7Mi ТМплНМИмЙмПЪл» ̂  г./У МУ а<р>ЛА,у #•/'риоязом
run Аедчтим

А Им м|л л »е

"VV /WVrt W fi%J „ Myirvt ai/VV̂ /lbA urn. ///у/ГЦ Uff
Стадия Аист Аистов

РП /6

. К«е.к:
И. я амте.
(л<ср* ч- 
И л нс емtt

Копним
Корякин
Старикова VOOm/i

Ошры me 0-35-t.2,Ъ под Влаги; приема BA3S*i 
'рошимишеми ВисЗШ/С; шиммы* риз*- едимителеи и опормьие uio**7epta\ громе• 
oopnaropoi напрягаемая ипреиилрвлителеы

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

IИм
й-

г/е
 по

дл
. \

/?о
дп

ис
б 

и 
да

т
а 

\8з
ам

.и
м5

.и
°

W

3 3 0 0

Г

7?У >Т7\Г

трлттхэ —м -------

500*]. 530 \ 580 4 ^

t J

a . J ^

— —1-----1

1
II

750/50 I-т—
\  /

F -  ~ ~^=

Ш-Ь. б~̂

7± М 1

1 L L M

№5 Ш .

Марка,
под. Обозначение Наименование

Кол.
шт.

Масса
ед.,мг

драме -  
чание

ЖелезоЬетонные элементы

1 Э. 407 Г  /57. /- /О Стойка с о н  44-29 г 475

г ГОСТ/3513- 78 блоки Ф6С9.3.6-Т 2 350

3 в  от о к . Узел а  2 - - нымамепя
проектом

Стальные элементы

4 3.407.3- /53.7-KCU - 061 изделие М Э -/57 2 26.4
Элемент 
блока К35- з -Г

5
Уголо* 71*75>е~вгпг7Кпщ

с245 70027772-68 Ь -еЛ / 6.2
вез чер
те раз

6 То rice -, 2-- 250 3 < 7 вез мер
тв Уса

Материалы

СЦебень О, /О м3

Песок крупнозернистый 0.69м 3

ъе
(. Сварные швы по Г О С Т  S 2 6 0 -8 0

Электроды для сварных соединений 3 4 2  ГО СТ 9 4 6 7 - 7 5 .  
2. *  Размер для справок.

Привязан

Онв-Н!

ГИ Л
Hoy, or д.
Н.комтр,
О. си си .
Нямевео

/1 сбит им
Аисковеи
Каряя им
topaz им
Сгаоикеба

~kĵ *
~А
Щ б
РЗу»-»—

Комплектные трансрормамрнл/е подстанции 35/ /р *3 
поставки ПО.. Кпасмадарзлектросуойнонструкцин "

Т П Ш - 3 - 6 3 / .  9 2  А С

под блок масляного
ыкл/очотеля 

О -3 5 - И

Стадии Лист riucroS

р п  п

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ



L 
л'
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Зч
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Пс
дп

сс
б 

и 
да

та
 \

вт
ая
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м
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V
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Марка,
паз. Обозначение Иаоменобиние

/гол.
и/т.

Масса
ед.,кг 1

?

Шелезобетонные элементы

1 3.4073-/57.1-/0 Стойка СОИ 44- 29 / 475

Стильные Элементы

2 3.407.9-/53.7-КСУ-042 Изделие М3 -/34 / 59.1
Элемент 

Шока 
63S-2. i

3
/ЗОЛОК ТЮ-б-ЙГРПМЗ-ЯБРШ 
г С Ш  ГОСТ/7770- 88 г 2,8

без tc/fге
кса

Матеоиолы

f/есок крупнозернистый 0, 2/п J

ЩеВенб 0.05 м3

Спорные шбы по ГОСТ 5264-80.
Электроды для сборных соединений 3 4  2. ГОС Г 9 4  67- 75Г.

/]риЬя)ам

и * в .л

гип
f/а*. огЗ.
Я. контр.
Га.спец
УмАсеие,

/ебаган
/ ucroSeq 
Kept г им
Гор  в г ОН 
CreoatrcBa

M k

V ^v’ -1

__ Комплектные трансформаторные подстанции 35/(0*8
__ штавка „ КоосмодарэлекГ/зоетройконстпикиаи "

ТП 407- 3-63/. 92 АС

Опора под блок разрядникоб 
О - 3 S -S

ОаЗия Аост /остов

РП >8

СеЛЬЭНЕРПШРОЕКГ

\У
нв

 Р
*п

од
л.

 [Г
од

ло
сб

 и
 д

ат
а 

\В
за

п.
ин

8-
Н!

\

А - 4

/9

А

Марка
ПОЗ. Обозначение Ноиненобание Кал. Гасса

ед.кг
Приме
чаниеЖелезобетонные Элементы

/ 3. 407. / - /57.1 Стойка СОН30- 29 3 2 S

Стал ьные Э/ементы
г

П1ЙАллГ п Ю-ВТОСТ 82Ь0. 89 
е Z 21,00 С 245ГОСТ27772- 88 2 20.62 безьертенсо

3
Узслст ^ /Jg09ouj(m /бэШ'бо
7гШ CM S ГОСТ27772- 88 4 1 2 8 безтертелга

Мате риалы
Весок крупнозерниста 0.49 м 3
Щебень 0,09 м 3

Сборнь/е шбы по ГОСТ S264-SO.
Электроды для сбарнь/х соединений 3 4 2  ГО С Т  9 9 6 7 - 7S

тп  $07-3-631. ffZ АС
Комплектные 7ронсыорматорные подстанции 35//Ок5 
поставка.. Ноасносаоэлектпостооакзнстонкиии "ТТрйШан СтедсмЭасг /асгсвГИП /ебатам 1 ^ . РП / 9На*, атд./аскобец /ГС/.,-

H.KOnTfi. Гостам Опора под у с тан о 6*ч 
релейных си к ар од СБЛЬЗНЕРГОПРОЕКТТа. спец. Гостам

Шб.гМ UuHcturtСтаоажоба tif.M.vt



H fb 5 3 J/ - - л \—

2-2

Марка
поз. О б озн ач ен и е Н аи м ен о ван и е

КОЛ.
ШП>.

Масса 
2d, к г

Приме
чание

Мг/езс5еп)смнь'г элементы

1 3.J,0H-15H-f0 С тойка СОН3 0 -2  9 3 330

2

Стальные эл ем ен ты

6 2.Ло
без чер
т е ж а

3 6 4.00
без мер* 
т е ж а

М атериалы

Песок крупнозернистый 0.67м3

СЦебень 0.14 м 3

i З а л и ть  ц е м е н т н ы м  р а с тб а р о м  N 100. 

г. Спорные ш &ы п о  ГОСТ 5 2 б 4 - б 0
Электробы бия сБс/рнысс соединений 3 4  2 ГОСТ $16 7 -7 5 .

L
П р о зо й

Цне Л

ГИП
Нау.оггЗ 
Jfcpirrp. 
Гл сгец

Лебитин
Иийго_ёец_
Корягин
/гордгин
CmopurbSa

,/Zu£~-

Ж 2
ЖМа~гр

ТП 401-3-634. 92. АС

Комплектные транссрорматорные ос/Ьпонции 33/fOieS 
постдьки ПО. КросноааРэлегтрострсиЕОнотруЕциД*

Jrtppe типе» и-35-7.* pod блоки: 
-буя  разъесимотелеи и троне*
ф о р н о т с р о ь  н а п р я ж е н и й  

3 5  ujuhhc'

Стадия

РП
—  _ тр(

..имэнения ,juuHHt-a pa3tgduHume»^i

Autm

SO

ЛистоБ

СЕ ПЬЭНЕРГОПРОЕКТ

[L'
.iS

 .s
^f

to
^.l

flo
dn

ue
h 

с 
эо

та
 1

8з
оп

.и
н5

.^

Марка
Поз.

О бозначение Н а и м е н о в а н и е Кал
шт.

/'Лассо 
2d .кг

Приме-
ч а н и г

ОКелеэобетонные элементы.

1 3. 4 0 7 . - М 5 7 .1 -1 0 Стойка С О Н 52-39 1 5Г75
Стальные элементы

2 3.407. М 5 3 .7 - К С И - 0 3 0 изделие ПЭ-И8 1 49.1

3
Уголок 750S»SJW>gZlSflbfe 
£ :250 с sis гост гтг-88 2 1.7

без
черте е>а

М а т е р и а л ы
Лесок ррипнозернистый 0 . 2 5 н Г

Щебень 0,05 м 3

С сарныб а/Бы  ГОСТ 5 2 6 4 * 8 0 .
Электробы Зля соарныг соебинении 3^2 ГОСТ 9*67-75.

—
— ТП /0 1 -3 -6 3 1  S2 л С—

—“ — Комплектные транссрорматернь.е лоЗсте.нции ЗЗ̂ О.чЗ псетаьси.. КрсснсЗзоЭлветреетэсисоистоу.сциЯ"
. ■ Стадия /ист Листо 5
■ГИЛ
Ч.соптр.
Гл.слец.
Ц-м-̂ е«ео

Ле&йтин
ЙосксАем
Корягин.. 
Кср$ г.ин 
Скэсигс^а

РП 21

W/rtwAt —
Опорсг nod блок опорных 

изолятороб 35к3  0 - 3 5 - 9
СЕЛЬ ЗНЕРГОПРОЕКТ
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sa
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h

~17У» N 6

Марна
рОЪ-

Обозначение Наименобан ие Иол. Масса
ed.jxr

Приме
чание

Железобетонные злднтенгы

1 3/07 /- {57. { - ю  IСтойка СОИ 44-29 { 430
Стал&ные Элементы

~ ~ 2 3.4079-/53.7 -к с и  -о г о Изделие А1Э-/01 2 5,9 
{3.6 

2.8 без
Черте&а

3 3.407.9-/S3.7- нал- 096 Изделие М3-200 2

4 Моо сг45ГОСг°гтг-82 2

Материалы
tfecat крупнозернистый 0,21 н*

------------ Щебень О Об А
Сборные шбы по ГОСТ 5264- ВО.

Электроды для сбор ныл соединений Э4 2 ГО С Т  9467-75,

ТП  407-3-S3/. 92. А С
комплектные транерорнаторные подстанции 35/10x6 
гостооки ЛО ,. Ираснадарзлекгросграйконстпикиик -

Опора под блок транарорла- 
тороб напро/ненияQ -3S-/D

Cradus
РП

Лист
22

/!исто$

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

Ш
В-

РТ
по

дл
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/7
од

п. 
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да
та

 \
8з

ал
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*6
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f?
o

B
n

c
C
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V
 
Sn

nt
Sf

fjt
tT

n.
L’/

tfi
..

4
4

В а р и а н т  {

5.L
В а р и а н т  2

\ус_Ш*аата__орлие.

V// f/ff/7 /, 7 W ?7fy'/7/yfy / / И Р / / /  ///7/П /7

_1(Л

350 400

1 0DD°

350

1 50 0
J U rfipxfi

1 T̂-~
/•/

ffi

1

- j

Ь - ....... f f l b . ........ !
у а

« 1 1 1 И ! 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 » 1 1 У §

; 1 -  г ” : е
К — 1 \ 

\  '-  1 \ ± \  : 
1 : £- • — 1 ■ 

к  : . /1 1
г

1 ,
: $  : «'ч

i U „ ..........П А . П Ш З Ш Ш Е П Е S - _ 4

I*

h -

Щ ISO \ п и /

2 - 2

Л Hi

Wap* о 
Лоз.

Обозначение Наименование Нол. Пасса
ед.кг

Приме
чание

Уселезобе тонные элементы
В а р и а н т  /

1 3.407. 1-157. / -  w Стойка С О Я  2 2 -2 9 / Z42

В а р и а н т 2
г 3.407. /- /S7. 1- 22 балка Б  У  /54 2 ЮО

Стальные элемента/
В а риа н т  /

3 АСи-5 Парка П О  2 1 /О. ю

В а р и а н т 2

4 Уголок 50*S0‘£BrccrSS09-26 
o f00 С245Г0СГ21772- 88 г 0,38 без

* ер гекса
Материалы

Вариант /

весок кру/н/озернисгш 0,22 м3
вариант 2

Щебень 0,/5м3

Сборные ш£ы па Г О С Т 5264-80. Катеты ш б о б  принять no 
наименьшей толщине одариваемых элементов.

Электроды для сборных соединений 3 4 2  Г О С Т  9 * 6 7 -  75.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 3 / .  9 2  А С

Комплектные трамсрорпаторные подстанции 35//Пл$

Стадия /a c t Растов
РО 2 4

ipa pod шхснр эксплуатаци
онного и протиSoпонсарного 
инбентаря О - Ш Л__________

СЕЛЬЭНЕРГО ПРОЕКТ

U*
£.

s/
5/

)c3
a.

 1 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Sj
uh

. и
н8

С/
*\

.

A t

7об ограды

ЛИДС

\\Г0Ш 2бЧ -80-Н {.л1,

Парка
поз. Пдозначение Наимснобамие Кол.

Пасса 
(В. к Г

Припе Л  
чиние 1

Ж е ле з  о б е  тонные Элементы  1

< 3.407./- 157- / -  22 Б а лк а  6 У  / 5 А 2 100.0

2 3.407. 1- /5 7 - / -  22 б а лк а  6 3 0 4 2 200.0 I

М ета лли чески е Э л е м е н ты  1

3 0 3 7 4 1 Панель ограждения Р 1 2 308
4 Краг /О-В ТОРТ гЗЯО - 88 

1-300 сгТзгоетУ7772- 08 2 о. г

5
круг 12ыЭ..О?СГ 2390- 88 
гною с 245 г о с г г т г -8 8 1 1.4

6 Закладное изделие 4 - ш \

1 Разнеры для справок для зданий А д  О С  со стенами толщиной 5 f O  м м . 

Электроды для сборно/х соединений Э 4 2  Г О С Т  9 4 6 7 -  75.

Т П  4 0 7 -3 -6 3 / . 9 Z  А С

Комплектные трансформаторные подстанции as//<o*s~~ 
поставки НО.. КраснодарэлекгрОстроС'кснсгрукция "

Лривязан Ст-дия Аист /Гистов
ГИП /jeSurc/ti / 0 ^

ЛсУЗг
РП 25Наv. егд- диско Sett

Чхомт». Коптим
Корягам й&.уХ — Фрагмент ограды  

Вариант с  ПУПС С ЕЛ Ь З Н ЕР ГО П Р О Е К Г0. спец
Ннв.И! U"Hce*et. Сгноо*о6а
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|//
*\Л

У,г
 rr

co.
f |

fyS
fli

fcb
 i

t d
ar

t? 
\ff

dcfs
f. (

/m
S. 

a/t
\

2 5

3 - 3

0 .6  г о
*

VO. 300

W M
s'X/(-CCA

ж
SEP

7777)?

0. 700

O./OO

'// Taggfl

«41® \jUefo«*

\Гр!/нт у трамбованный щебнем

2 -  2

Марка
лоз.

Обозначение Ииименабание Хол. Vecca
ед-кг

Орипе-
уание

дТСсхезобе тонные элементы

f ЗАO T f - fS l.f -  W Стойка СОИ 22-23 8 2/0

г ЗА01 ( -  fS7. t -г о бенсенб /16C-SQ 2 (030

3 ГОСТ /3 S 7 8 - 78 Блок <РбС 3.3.6- Т 3 390

4 3A07./-/S7. t -2 t Зхита ОМ 32-9 7 730

Металлическое элементы

S Чш.Пг SO-SO* 5- в ГОСТЕ к о ш  
1:200 С2i5T0CT21712-82 ~ /6 О, 7S

6
Ьплпг 50*58*S- 8rocТ8508-86 
2:/20 С 2*5 ГОСТ217*2-88 /6 o p s

Материалы

Гесок крупнозернистый /А /н 3

Щебень 0,99м

Грунт, цтрам5о8анньш 
шеОмем 0,24’м 3

f. Золить цементным рост бором М /00.
2.Сбарнь/е избы по Г О С Т  S 264-80.

Злел гробы для сборных соединений 3 4  2 ГОСТ9467-75

Оридязан

инв.х?

тип
Yffv отЗ-
HtOMTp.
Гл.слец,
ч* к  ем ее

AoSuru*_
ЛуСкоОрц
Хоря и
XoPPtuM
OapvxoSo

М б±Гг

J2&УГЦгАУ

Т П  4 37 -3 - 63/. 9 2  А С
Комплектные трансформаторные /го О станции зэ//0*з
WcTufav Л О.. Храснодарзлектоостройконстоикиия "

фундамент под рослред- 
истройстбо /О г 8
* г  ерш-2______ _

ОеЗия Лист /истсб

р п  г 8

ЕЕЛЬЗНЕРГО ПРОЕКТ



/ - /

г - г

26

з - з

°Б20̂ 3
/Г~ р  f 1 .

о.зоо'Т' ~а̂ 7;S
" 0.>'///

S80
ш
SSO

Л 7/ У Р У П \— 7 
Лs \Ше$ень

Марка
поз.

Обозначение Наиленабоние Кол. Масса
ед.кт i

f •Ъ

Железобетонные элементы

/ 3.407. /- /$7.1- 20 Ает/сень А Ж - 44 6 /200

2 3. 407. /- /57. /- 20 Ает/сень АЖ- /6 7 430

3 ГОСТ /3679- 78 блок ФбС 9.3.6 -  Т 6 3SO

4 З . Ш / - /57./-2/ Плита ПН 32.9 75 130

Материалы
Щебень 2,/м3

Грунт, утранбобанньш 
щебнем

3
0,24*

Сборные шбы по ГОСТ $264-80.
Электроды для сборных соединений 342 ГО С Т 9467-7$

ГИЛ
Мог. отЗ.
е.квмгр.
GicptK- 
Инженер

А сбит им
Аисгобеи

Корягин

Колллектные транярорлаторные подстанции 33//ОкВ 
юстадки ПО „Хроснодарзлектростройканструкция "

/7ро#яза*

НнЗ.м:

T n - W - 3 . 6 3 f . 9 2  А С

фундамент №d pacrpedj/ 
ройстбо /0*3. незаглуале 
^бариант. 3

с г -
ленныи

tpuJ-3

Стадия
рп 29

Листа#

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКГ



и

п

М а р с а

П о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и п е н о б о н и е Кол. Масса 
ed. к г

П р и м е 
н е н и е

Ж е л е з о б е т о н н ы е  э л е м е н т ы

< 3 . / 0 7 . М 5 7 М - 2 0 Л е э к е н ь  / 1 # - 5 0 2 т с

2 з. 4 о ?  <-15П -го Аефень Л#Ч6 4

3 ГОСТ * 3 5 7 9  - 7 8 б и о к  Ф б С  9 .3 . 6 - Т 3 3 5 0

4 П л и т а  П Н 3 2 , 9 7 7 3 0

Материал ы

Щ е б е н ь f . o l n 2

Г р у н т ,  у т р о м б о б а н н ы и  
щ е б н е м о. s i n *

ве

2 - 2

о.боо \ У 0 . 6 3 0 о . б г о

1 И
. 0 . 7 0 0

\1'
QJOO_

Л ' J:__L 0  1 3 0 .
"  J/ t o  3 0 0 И _________________У Г®-

/9 Т / у / / / /  / / /  / //  / / /  / / / / / /  / 

•5Щ _____________ ?£50______________\к

7 /У/ ///‘/7

Щ___i P i i__ Зс

7> Т о .  ООО

А
Ш е б е д ь .

/7 Г'

Г с ч н т  у т р о п б о б а н -  /  
н ы й  t y c 6 н е м

f*1S

7/7Ж/ Ж/)
7 5  V t f i M t

t o .  000

Сборные а/&ь! по ГОСТ 5264 -SO
Электроды для сборных соединении 3^2 ГОСТ 9*161-15

Привязан

UhS J l

Г и л

Hqs.omd
Н  с о н н р .

1$би-ФШ
/ и ё г о б е и
о̂роаин

CLCQfiM̂ ropgauh
Цн;*енеяСторисо&

S E
2 L u

ТП iOl '  3-63192 АС

Кскале 
поста'
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Касса
ед.рг

Ирине - 
чание

З4сшза5етнь/е изделие

4 3J07.A/43.7 Стойка СВ СО- 3.5 4 4П5

Сталбнбгг изделие
М4 ACU - 4 Молниеотвод 1 29,5
мг А с о -г Крепеусная деталь 5 4,68
М3 АС 14-г Крепеусная деталь 3 0,55
ТМ4 АСО-3 Траверса 4 8.63
ЗП4 АСИ-3 Заземляющий

проводник / 4,43

Стандартные изделия

г болтМ-46- 6.9 ‘240.S8TOCT77S8-7C 4
3 Гайко m-6ft.5roC7S9tS- 70 i

4 Шбййа 46.QS.D5 ГОС77/ЗУ- 78 2

5 Т93А/3-40213- 88 5а*ан плошечный ПС-2-4 4

После егонтанса резьбу ^оскгрнить

гоп Дебатам
Иаготд. Ласгобеа. / /
Укблгр- Koptiu*
Га. еле и. 
Умкемет

КоРягам
Старикова з & я

ТП 4 0 7 -3 -6 3 /. 92 А С
Комплектные тронарооматорные подстанции 55/40*3 
поставка ПО- ШснрЗарИектРОСтрРикОнсгрдкиаЯ "
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44*441_____
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Приме
чание

1
Ко lit 24. в ГОСТЫ! О. 88 
и -.m o С24$ ГОСГ27772- '81 _ { (4. г кг

2
Пила* 10*70*6. ВГОСТ2503.8В 
L i2120 С24SГОСТ2 7772- S8 1 /3,5 кГ

3
Уголок 70*70*6-6гост(509- 8б 
1:290 C24S ГОС 227172-88 ( 1.8 к г

Электроды для сбарнык соединений 34 2 ГОСТ 3467- 7S.
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Коря г  им 
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ш т Т
НОСгяа̂

—
Т П  * 0 1 - 3 - 6 3 1 . 9 2  A C U

М арка M i
Ставит Масса Масштаб

РП 29,5
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Мирка М2

i Круг !5-ВТОСТ2590-88 
£■/40 С245ГОСТ 21772-88 2 0.44 к г

2 fjDiOCG 5* SO- 6ГОСТ /03 - 76 
£.■560 С 24S ГОС Г21772-88 { (,(5кг

Марка м3

3 Солом 5»£-БГ0СТ /03- 76 
8:280 С24SГОСТ27772-88 f 0.55 кг

Стандартные изделия

4 Гайка M/S-BH. 5ГОСТ 59(5- 70 3 О,/(кг

5 Шайба (6М05ГОСТИ37/- 78 2 0,002 кг

Сборные шбы ро ГО С Т /4 Q 98-8S.
Электроды для сборных соединении 342 ГОСТ 9467- 7S.

Орибязан
ГИЛ Иедитсм

Нау.отд. Лис*овец

7/7* 0 7 -3 -6 3 1 .  9 2  P C U

М арка М 2 , М 3

Стадия Р7осса Масштаб

РП
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O .SS

Аист £ | /истов
Н.*онтр
(лелей.

Корягин

UmS.H! 1(нХЛ*рс
косягим
ГггЯ игова
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1
Уголек 70ЧВ*6~НгОСТ»Зо9-ЯЬ 
L'JfOO C24ST0CT 21112- 88 { 7,03 *т

2
Уголок 10>W6-B ГОСТ8509. ЯК
Lift* c t v s r o c T P m e -  ея / Ш * Г

М а р к а  З П 1

3 Ш ве и  8*60- Б ГОСТ 403. i f  
L :  / 30 L £ЧА ГО Г г ?  11 ? Т-ЯЯ~ / о ,г4 х г4 полоса 4*50-firoF f/ O S T w * —
L:1S С 21112- 8 Я { О .Й к Г

5 Круг /о-в ГОСТ PS90- 88 
L-..430 С 29Sjrorr  >777?- 09 < 0,26кГ

6 круг t o - б  ГОСТ р С9 0 - 8 8
/ 0,73лГ

Э ле к тр о ды  д ля  cS ap/ibix  с о е д и н е н и й  Э 4  2 Г О С Т  9 4 6 7 - 7 5

Прибш.л

14*ВАС

ru n
Нау. о/З. 
Н *о#т/>. 
Та. слей.
(Лкжекер

АеАатин 
A<te*odcq 
К ораt и*  
Кооагим  
Стара* о б а

4 S

ТП 407-3 - 63 192 АСU
— ufTm, КП9Л f!779KJTR

Маркт ТМ1, 3 /lf РП
л_

8,63
f.*3
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/
Уголок iS‘if’6- в roc т!509-86 
L: 2300 C 24S ГОСТ27172 -  88 2 ЗТ.бкГ

2
Аист 6-6 ГОСТ/3903 - 74 

С,2М ГОСТ21772-SS 3 9.0кГ

Сборные шбы по ГОСТ 5264-80.
Эа екграды  д л я  сбор ны х соединений Э 4 2  Г О С Т  9 4 '6 7 - 7 5 .

ТП 407- 3 -6 3 /. 92 А С U
ш ддш В

М а р к с МО-1 РП ш

Аист U 1 Гостов
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т J Обозначение Наименование Кол.
П р и м е 
чание

М ар ка  М02

J _
хгвлос 50X50*5.В Г5СГ«509-85 
UM 0 С 245 ГОСТ 27772-ЙЙ 2 3 .3 * 2

_2_
аголор .$о*4Ь*5-вгесуШ 9-н 
1:300 С2А5 ГОСТ 27772^88 2 6,2 к

М а р к а  МТЧ

3
Уго/or 40«4C«4*fl Г0С?8509-Во 
L:1Qj,5 С 245 ГОСТ27772 -88 2 5.06 кг

А _
9гелвр ло^с»;-ь rot?k&o9-H6 
(•’•995 Щ 5  ГОСТ 21TJ2 • 88 4 г М к г

5_
Полоса £4*30 гост ?оЗ* 16 
1:458 С245 ГОСТ27772-22 2 о 86кг

6
л /Гго-г.о Г0СТ5335-80 
бе.-пга (Ю54 * t025 ' 1 3.10кг

Г J _
У25Д0К 40*4о*4-В ГОСТ 8S0S-&6 
L:ifl05 С 24.5 ГОСТ 27172 - 8Я 2 186кг

Сборные ш&ы по р0С752б4*Я0. Мотеты ш&об принять по наименьшей 
то л щ и н е с 6 а р и о а е м о .х  э л е м е н т о в .
Э/е̂ тросЗы Зля сборка соединений ЭА2 ГОС? 9*37-75

еа
С

£
ь
S

«5
о

с Обозначение Н а и м е н о в а н и е
Количест &о Приме-

ярмиеNT2 МТЗ Пт4 ПГ5
ш §ел л еР i i / 2 f l ^ 2 4 M 9  р  с т У Ш г п Ш

4 L *-<590; L '2050 2 2 г г 39.14 кг 
Is 63 ег

Ш Ш К Ь г

г 1*1015; 153 9 :15 0 3 ; 1524 2 2 2 г Н.1*г;ЗЫ;
314cr3^ let

3 е т ш и г т
с;/а2 0  сг*5 гостя?та-и 2 2 2 — 3,00  кг 

и 4 5 с2

k Jwofifl fixSO'b ГОСТ »03- 75 
кИЕ2___ С 245 _ ГОСТ 27772-25 3 3 3 3 2 .4 5 * 2

ЭлертроЗы dns? оборныос соединений J * f ^ n  I Ц L  I 3 * 0  I ■

Типовой проект 407-3-631.92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799934.htm

