
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
9 0 1 - 0 2 - 1 2 2

М АТЕРИ АЛЫ  ДЛЯ ПРОЕКТИРОВ АНИЯ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА 
ХС0ЯЙС ТВЕННОПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
ЮДОПРОЮАА ПРОИЗВОДИТЕД[ЯХ:ТЬЮ 5 0 м/чл,

АЛЬБОМ I
СОСТАВ ПРОЕКТА:

M t m  I -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Ш О Е Ш З Я Т Р О О Б Ш О В А Ш Е И Ш О т Т И З А ^ Я Т Ш О Л О Г И Ч Е С К И Й  КОНТРОЛЬ 

АЛЬБОМ  II -  ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
А Л Ь Б О М  Ш84-С М ЕТ Ы . ВЕД ОМ ОСТЬ П О ТР ЕБ Н О С Т И  В  М А Т Е Р И А Л А Х

б Атам миоме вишни шмеиения 
1*4 А А М-*М-3,Н8-4,Н&-5, 90-f 

Pi* r?*mu ^  /(ётие/сг/ 
____ Motes___________

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ,ХАРЬКОВСКИЙ ВадоКАНАЛПРОЕКТ 

Главный инженер инститни ^  Бондаренко Г А  
Шачый инженер проекта 4—5 Коробов Е Е .

УТВЕРЖДЕНЫ 1АЛВПРОМСТРОЙЛРОЕКТОМ 
Госстроя ссоряисьмохч̂ з-збю отгбо&евог.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ СЮ МАРТА №  
ВО СОЮЗЮДОКАЯАЛНШПРОЕИТ

ПРИ КАЗ А Г3 6  ОТ Ю ФЕВРАЛЯ В Д г
елецкое кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3 0 1 - 0 2 - 1 2 2

М А Т ЕР И А Л Ы  Ш  П Р О ЕК Т И Р О В А Н И Я

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА 
ХО!ЯЙС ТВЕННОПИТЬЕВСГО И ПЮТИВОПОЖАРНОГО 
ЮДОПРСВСЙА ПРОИЗВОАИТЕАЬЮСТЬЮ 5 0 % ,

АЛЬБОМ I
СОСТАВ ПРОЕКТА:

лисп ! - т е у я м и е о ш е  гешЕЯР,эетроою1удовдниЕАетадаим1дат™ тогичю (Ий гентвдь
А Л Ь Б О М  II—З А К А З Н Ы Е  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

АЛ Ь БОМ  П ] 8 4 - С М Е Т Ы .  В Е Д О М О С Т Ь  П О Т Р Е Б Н О С Т И  В  М А Т Е Р И А Л А Х

б Алином мьбомб внесены изменения 
мал. m-iH6-3.Hb-4tH5-s, 90-/ 

п* уши Jfu***$- /&есош«/_____ З/.o/es-

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ Д А Р Ы Г О 6 С Щ Й  В 0 4  о к а н а л п р о е к т  '  

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Ш СТИТУТА БОНДАРЕНКО Г .А
Г/1АВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 4__ ^  КОРОБОВ И .Е .

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  Р М В П Р О М С Т Р О Й П Р О Е К Т О М
Госстроя оссрпишш^ з5Н) от 2бдато8ог

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ СЮ МАРТА ВДГ.
В О  С о ю з е а д о в д А л н ш п р о Е к т

П Р И К А З А Г 3 6  О Т  Ю  Ф Е В Р А Л Я  138 1т-
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА I

№4
гиг Наименование лист ов

мы
wmi

мм
СЯф.

4

\ *4.шI1

&
ТЬ.^нала&ические ращ ения.

& Обилие Ванные {начало). / 33Общие Ванные (окончание). S 4
м Сводной спецификация. 3 S
5 (Угон. Ро&реъы. 4 6>6Установочный чертеж масаса(&&&к2п[щ 7
7 Встонобачныи чертеж насоса НЦС-З 6 3

Зпектрооборхдобание, автоматизация
и гт хналю ш яеский кангграт .

& Обилие данны е (начало). 4 ~~sT~
$ Обилие данные (продолжение). 2 ~ ю
40 Общие данные (т ончат  te). _3_н
Н ^ ^ ■ ^ vs^ p tb M sa m rrfF гш щ ш ш &т-еягл*и*и!' as ратреЩмпельная сят^-плтяжб 4 to
ш S /3

i г а 4
13 tccena длектричесхад яринЦо1Лосгльная 

т р а в л е н и я  н а с о с а м и  (н а ч а т о ) (S 44
i L
*5

fS

Т л е н а  аме нт о ич ес г аз  п р и н 'л и ъ х у л ъ н а й  " и о ^ ч е н и з  н а с о с а н а  Чаканмание) 7 45ч З и г м с е  э л е к т р и ч е с к а я  п р м - ш и т л а л ы ю й  г т р в б ы в н и я  н а с о с а м и , П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в  
^ ^ ^ Ш Г ^ ^ ^ ^ а Я ~ е р ГГ7 ци ~Т Т л Ш

_8__9 46
47

17 С о с е м  о  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  сиенали& ацйги. Ю 46
48 Схема подключения элегарообррыдования 44 49
13 Плат расположения элегарюаборыдпвония

Прокладка гз^лейЛр£омтш8тешшя ведают 42 го
т Кабельный журнал. 1ъ 24
St Щ и т  c m i ^

Таблица перечня нодтисей 44 28
ее Щ ит станций ипраблемия ШСВ

Панели (,£.3. Обилие бидык 45~ 23
€3

С с к в м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я  . т е х н о л о е м ! -ч ес ко е о  к о н т р о л а . 16 24
£4

~ ^ Ш н и а  н а  р а  ъ р а о о т к ы  с т р о и т е л ь  н о й  и  с а н т е х н и ч е с к о й  ч а с т е е й  п р о е к т а п 2S
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В ед а м сст  р а б о ч и х  

чертнсбсес/ o c w Snobo  ю млиркт а.

\ t t f a u n Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а т ь

1 О б щ и е  д а н н ы е  И  / ч а л о )

2 О б щ и е  д а н н ь / е  { о к о н ч а н и е )

3 О б и д н а я  с п е ц и ф и к а ц и я

4 П л а н  Р о з о е е ч .  (K S o fS O )

5 Ч / с м а  п о б о ч н ы й  ч е р т е ж  н а с о с а , 2 К - & /

S П с п а ю В о ч н ы й  ч е р т е ж  н а с о с а  Н ц с З \

\

Ведомость оснобных хотрехтоб 
рабочих чер/т?еэкеи.

О б о з н а ч е н и е

3 Q f - 0 2 - £ 2 -

НаименоВтие

_  901- QZ- *22.-50
ешения

Элек/прсоборудоЬание_ 
М танатизшия
Технологический контрола

П р и л т ш е

& -

3  б  о д е  п а е .
| М атериалы  для  проектирования насосное/
1 станции S/порозо подъема разработаны с ичё- 
\том УнтрицироВаннь/х технологических г/ 
объёмна- планироВочных решена/} подсобно-про- 
\ цзТ/сстВэьчых зданий и расположения S одном 
блоке различных г&

Материалы для проектирования 
разработаны В соотВетстВии с 
дейстВующими нормами и  праВиломи.

Г/юёныи инженер проекта — Р  •/. КоробоВ/

На ста ди и  рабочих ч е р те ж е й  разраба- 
та н ы  то ль к о  технологическая, электротех
ническая ч а с т и , КИП и б, заказны е специ
ф и к а ц и и  и  см еты  по Вы полненны м  
ч а с т я м  п р о е к та  В  п р е д е л а х  насосной  
с та н ц и и

Разработка архипектурно- строительной части, 
отопления и бентилхции, Внутреннего Водопровода 
и канализации, бнеинего электроснабжения 
осущ ествляется гои проектировании п о д
собно -  п р о  и з £ одспВеннь/у зданий промыш
ленны х п р е д п р и я ти й  состабной частью  
к о то р ы х ябляется насосная станция.

М атериалы  для проектирования насосной 
станции разработана/ для услоВий с т р о и 
те л ь с тв а  б  районах с  р а сч етн ой  зимней 
--------------------- та и -2С°} -3 0 е,  ~4о°С и  залеганием

к  с тр о и 
тельны м  конструкциям .

Не учиты баю тсу особенности строительство 
насосных станций В районах с  сейсмичностью 
более 6 баллоё, побрабатыВаемых те р р и то 
риях, В проеодочньх и  пучинистых грунтах

исклю чается Возможность расположения на
сосной станции на площадках промпредприя/тй 
с Возмездной заеазоВанностью территории  
ВзрыВоопасной смец,ю.

Тех но а о гические решения.
Насосная станция предназначается для 

пода чи  Воды В сила хозяйственно - питьебого 
и протиВопо Хсарнсго ВюдолраВоаЬ/ промпрвдлриятий.

Забор Воды осущ ествляется из резерВуароВ, 
расположенных Вблизи насосных станций, б  ко
торых предусматривается хранение неприкосно
венного протиёопоЖорнаго, регулирующего и, б  случае 
необходимости, аВар/йного объемоё Воды.

Коэффициент чааВой неравномерности гранят 
раВным 3.

ПроизВадителаносяь насосной станции ябляется 
максимальной с учетом подачи Воды но пожаротушение.

По надёжности дестВия насосная станция отнесе
на к перВой категории.

Па (степени похсарной опа /а гту-к  xorreopot/, 4 
Работа насосной станции предусматривает 
без постоянного обслуо/си Воющего персонала 
Управление насосами дистанционное или те ле 
механическое.

При/ решении компоноВки насосной станции 
принята, ч то  она разм ещ ается б  каркасном 
здании подсобно-произВодстбенных помещений 
с и/сгеом колонн б.Ом и имеет общую с ним одну 
Внещшюю стену.

Коллектора ВсасыВающих и  напорти трубшоВо
дой размещаются В  пределах машинного зала Зс/дВиЖ- 
ки на/ ВсасыВающих и  напорна/х трубопроВодах- 
ручн/ые. Расходомеры на напорна/х ВодоВодохрас
п о ла га ю тся  за  пределами мошзала В  колодцах.

Удтление дренаэИных Вед из машинного зала 
р е ш а е тся  В дбух Вариантах В  зависимости 
о т  местных услобий.

По пврбому Варианту о т  бод боды из машин
ного за ла  предусм атривается самотечной тру- 
бой а  подключением ее к  канализационном се
т и  с устройш бом  гидрозатборо ши с Выходом 
ее но* днеВну/о поВерхноста.

Подключение сбросной трубы  к  лиВнебой и т  
другой канализации произВодитсг на отм етках, 
исклклчающих подтопление насосной станиии 

По Второму Варианту предусматривается 
усташоёка самой со сь/Вающезо насоса марки 
НЦС-3\ производительностью  8мЛ/час с напо
ром Z f, 9 м. При этом  сброс дренаж ны х Вед 
осущ ествляется, как и  В персом Варианте,
В катализацию или на  днеВную поВгрхнасть.

Заглубление насосной станции -  2роом, 
принято из усюВиЯ обеспечения устаноВки  
насасюВ под защВом.

Пусх насосоВ предусмотрен при откры /т/хзод- 
ВиЖкеах ни напорных трубопроводах.

р и - 3 -8 5 SIOIS|г гИ
№ бч Лит ХЧох. йенаЛодп, л т .

~ЩШГ* Эдной Вrp 1,4 jv
Су (/',7р.

'/С*'
iUû_

■,C„'solcC*Kt> \SKXml_

ТП Р 301-0S.4ZZ-H&

Нссосноя станция* поЭзепи ллш/збо- др _■ 'к:г- р у О/Л'А/ос
Общие денна/е 

( начало)

Сга&зЛшг Лг/с/поЛ
Р i е

/?гг/-Н
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Hp‘f$C 'OFO* HifU MO*l *,ujK* мв/ПС МСНЛО VC^Ry om - 
ХЯН>’/ггк>т*,‘9 q£ ><»г*мдо» /<Г<*.?£**<,' Г8У&**ФСЯ СиКНОЛ 
& rkitaemv*p9frj>:

P r  *rs> ■ - ^ c k -j C n Х!ггггоодвигателей насосны х 
csoe га  шов приняло таким, чтобы при 
rSoexAs ё  носпснскй станции уровень боды 
достиг низа двиютелЫ мс ранее, чем 
через $ -8  .п а т т  поел* с и гн а ла  д и с п е тч е р у  
об сбории.

У ч и ты в а я  большое разнообразие насосною  
оборудования по его х а р а к те р и с ти к а м ,  
насосные с т а н ц и и  р а зр а б о та н ы  н а  один  
т и п  насоеносо оборудования д л я  за д а н н о й
прои&ёрдите/гь но с т о , на к  прим ер Возможных.
решений,

3  ц е ля х  эконом ии э ле к тр о  энергии предусм от
рен с ту п е н ч а ты й  режим работы насосов,

В помещении маиизола для производство 
мелкого ремонта предусмотрено место для уста
новки Верстака.

Монта-нс и  д е м о н та ж  оборудования ё  насос
ной с та н ц и и  осу ш е стё п *  с т о я  краном  ручны м
подвесным однобалочным, грунотдщ емчоетью  Орг.о.

Разгрузка оборудования у  насосной с та н ц и и  
производится п р и  помаши о & то к р а н а .

ОбожЗание принятой Высоты надзем
ной части лриВсдемо н а  eocene.

Указания по иепоязясВанию 
матер исхлои для про*кторс£ам/9.
При применение материалов для проекти

ровании в зависимости от конкретных условий 
требуется и х  корректировка с учетом 
неравномерности водо потребления,расходов 
воды на ппofoapimyсие нас, потребных 
попоров, уровней?оды в резервуарах.

Материале* для проектирования возможно 
использовать пр* проектировании насосных 
станций второю подъема (подкачкий для 
систем ВнеплогцУдочно&о хозяйственно -  
питьевого и  противопожарного водоснабже
ния и тепемькх апомций про**водоснабжения.

Комплектацию насосов электродвигателями 
необходимо уточнять на зобо&пх -  изготови
телях в  каждом конкретном 'случае.

Возможность пуска насосов на открытую 
Задвижку необходимо проверять расчетом, учи
тывающим асорокпериетику насоса и двигателя, 
а так же возможность гидравлического ударов 
водоводосс. 8 случек пуска насосов на Зс/крь/тую 
Задвижку в проекл необходимо внести соответст
вующие коррективы

Резервуары, из которых забирают Воду насос*/ 
станции Второго подъема, должны иметь Зону 
санитарное? охрана первого лояса не менее 30м,
Сов подающую С ограждением площадки По согла
сованию с орка нети санитарно-эпидемиологичес
кой службы, расстояние or резервуаровдо орсюкдския 
допускается уменьшить, ноне менее, чем до Wet.

Устройство зи/ы санит^оной охраны для на
сосной етс/нции предусматривать не требуется, 
т.к. насосы работаот без разрыва струи § станции

Насосную етагАци/о допускается блокировать 
с тепловыми пунктами, бойлерными и котель
ными.

п Р - in4l>jnufifh\H C 2  f  cv*.*4** a t-n ty n  . ^  ,,
н а н о сн о й  а т а н ц и и  и  о езщ авуех^о в  w

то и ц е гд к е -

За условную отметку йОРв принята, 
абсолютная отметка L -  1
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>Hfopxa Обозначает П а о т е н о Х а н и е Ш Т7рс//Ф3-
чание

f t / р р ч

/Л ехн от ж и /еа ю е ббФ ы З оба м е& ^% &

Бре& хнс& л) н а с о с н ы й < .ЯосоЖШ/& -2 5
з а б а Э *%яс Н=28т с  snex r

mpoQ&JZv/n&isrt
4от 52:нФ О ъ
л  - 2900 о5/мин а/т 4 9300

/уст сл-ой насосные* 8 М* ххШ& 3 ;
з а П п / э

с  жлтрод&/еаге~
яем4 ртХ2 УЗ'/!4 к&
/? *2 ХбОоб/мт turn / 33.00
Л а т а  /ю Э  н а п о е
НЫО-3  v&mmPO-
д&гга/пеяс Ултзя/З / 2/.QO

/ Г в а с н о г о а р д е о а н и й м Ш ст * обнобв-
Л Ш Н З б ь / а  . з а Х а д т/нв/д г  о. Ogre.

Lkp*5,/h, JL/ip*4&r г т / зоУоо

f £ 3 Г/ 5 е
ЗМ /20-74 . %paxaOS7*44S'2sгит. 4 0.20
МН2Щ-62 Швод90-/99*4.5 шт 2 647
ВСН/20-74 0я&дЖ-/08*4 ШтTL 24о
ВСЯ 120-74 OmSo6SO-S*3 от г? 0.50
ГОСТ/235-67 <&7анеа/50-Х> МЪ /О 6.62
ГОСТ/233-67 Фяанеа /ОО'-Ю turn/к. 3.6?

_/ЖТ/255-б7
Фланец 30-6 №L 4

-AOL.
<33/ЖТ/255-67

ЛЭС7/255-67 Фланец 30-/0 штА . 2.06
ГОСГ/25967 Фланец 50-/8 шт 4 2.53
ГОС7/255-67 Фланец 4о-6 шт 4 /2 /
ГОСГ7793-ЗЭ 6ал/лА729-73-0// та

шт
м
&

-0J25-
ОМГ0СТ7798-70 \Бвт/Ш?70-т

ГОСТ7756-Х?
шт
шт32 ООЙ

Г0С7779&-70 Б/шп/а/х-бо-о//
ГОСГ779&-Х? Белт/а/2-55-он
ГОСТ 77.Ч/Ь-Х? Болт М/Х-ТО-ОН’ Ш/*. /6 О./ГГ
ГОС 759/5-70 Ганна юзо-etr/

{/№/7Р> 003/06739/3-70_______ /aOAtr /MS-sht
700759/5-70 ГоО/аг м/2-/?// штз? 002
Г0С7773&-77

KZ /2 —

ЛУ& яю тгяги чео си е  /лр у& ур о в о & ы
/1X7/0704-78 Т р у б а  /59*3. Р

1 п. 
*гм

/ Ш

90
763
595

Г О С Т /0700-78 Т р у б а  /<к*2/)
Г0С Г / О 7О 0-76 Т р у б а  89*2,6
Г 0С 7/2704-76 Т р у б а  57*25 0.М 4-0 336
30</ SSp Зад& дЬсоТ-хяР/о W07 &
З О ч  в So ЗндХе/dbхат- «со- /о щ п G ти. ч п
3/7 ч ввР ЗЬтЯеьЬ/еат-яо-ю ??tm4 0.90/71j---- ^J&4.£6p 3c0Su/xal-so-/o &№ /? /б.4о

iL -Л зи Щ о К л а п а н  з а - /& шт // /4г о
___ „ ш т т & г _____ 7род ни к /59х8-89*6 шт. 4 /4.701 г/згого$итв / ю м е с т и  и з  —тех Ю ё з с г  *(Г?о</~ TpOUHUP//44557*2шт 4 3.50

- Ш . / т з у П е р е х о д89*3.5-37*3о т О 0.60

л 13— 4-as nats. Лет.
ы Лип/-/о/. (on Подл /Годе. Шк9Я//Ш137Ш}9Я5рМ$

/?гг/-гу
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Р& эрез f -f
'— V̂ ~ Разрез 2-2

(Д П л а н  M 4:50
Cn е ц и ф и х а ц и я  о б о р у д о в а н и я / f m

Март Обозначение }!аияено6ание КОЯПриме\чани*\

f iT o it t f Iff*!
ТТосЗсПеншамь\

Ереванский наа'сный 
dcrgog

: 38М
с электродвигателем 
kRW0S2,M^,

cm
V

к

--1i
98,0,:

К УсимскиО насосный 
гаёод

гНасосНЦС-3 ,
Q =8мфас, н -гп м  
с электродвигателем. ШЪ 1 83,50s

a o c rw ia -m
Красно?. Яарцебокиб 
криноёпй $а&0>J

з Кран рдяной подённой однавапояньп} 
грузоподъемностью
а ВТ.с, 1хр*Щ-1пр*Я&1

от 1 зок.ос

Перед применением чертежа получить 
подтверждение от завода изготовителя

ТПР 901-02,-122-НВ

Насосная станша бторсео 
подъема производительностью so мыас

План. Разрезы

уп\Лиатоё
Р j к
госстроб ссср

утшпраю 
ЗОоо^аосппроект

мпшбвш. PorapeJa Формат 92.
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а  M4 5
повернуто

Монтюкноя подливка

Волт фхндсментный%\ — П°вернито

1 *Размерь/ для справок, 
г  Электрод типа Э42 пкТМбТ-т 

з Сборные швы зачистить, острые 30 

кромки притупить —

1> Отверстия сверлить после сварки

5 Ограждение мядэты установить §  
по место

6 Азму окрасить масляной
краской за два раза -

А а т в ф/А < Г

Р ам а  
М4 Ю _ 4  

J V
но

г т т н

3 /0

4ат8ф 12

Перед применением чертежа получать 
подтВерждение от завода изготовителя

Ограж дение м уф ты
M i Ю с?(к?) 

150

* т гX
Т  II

h
М О

План Фундамента
—.

M i  ю

> У

f f
S Q

JL у * r
10

f - L §
/ 4 5 7 iQ____,

---------r

юоа
Г

--- ? ь.

С пецисрикоцил

Марка Обозначение Наименование Кол
Принцип

ние

5
1

 1

Т .
г

Hcccd гсuggJb1
3,2 0Ш беллер^Ш Ш Ш г 1 Стойка -6=310/1М

Швеллер г Опора €-6вомм ш т e s s
а Лист Soso* его ш т 1 i.Ai

Угол 40*40*4 ГОСТ <3509-72 рНвн Cm 3Г0СТЗЗЗ-£3 4 Уеолок ш т 2 1ЧА

ГОСТ 4793-70 5 Волт Mis- 55 -ОН пит 4 0063
ГОСТ 5915-Ю 6 Гайка, HZ -ОН ш т А С (hi

1  Шайба пружин-
ГОСТ 6402-Ю мая /27 з*1з ш т А 0,008
Г0СТЮУ-1& 8 LLksuSa iZ-OH ш т А 0006
ГОСТ Г1Я&-10 9 Болт МЮ-3 5 -0 Н ш т А а о гз
ГОСТ Г79&-10 ю Болт НЮ-SO- ОН шт А OOi-Ч
ГОСТ 5915-10 Н Гайка ГНа-ОН ш т 6 О О Н

12 Шайба пружин-
гостб4ое-ю ная Юг 3*13 utm А 0001
гост НЗИ-Ъ №Шайдо Ю-ОН ш т & ООО А

T fiP S C H -a z -izz -H B

Л . .
Начотд' иванов ■ Насосная станция второго 

подъема пооозбодительносък 
50 м3/vac

ргадия Л и с т Л и сто в
ШаасШКоровой

р 6Ч контр) Казинет Г
Cm оюк.. О Uuoj’ Уапановочный чертеж  

насоса НЦС-3
Го с с тр о й  С С С Р  

Союз8адаЮналниипроек7 
_  Харьковский  
В одоканал п р о е к т

Cm инзк. Сазанова SSoaoi*,
Инжен Коваленко ВПо&ш

<ргг/-а/
Копиробол ОатроВвР* формат 2S.



Ведпмагтп, р е зки х цер/пежей'огновного ра зде ла  30
Лист Наименование Протекмое
1 ? I 1 !

? Общие данные (продолжение/
3 Общее ванные /рленюяор
4/ Схема з;екпртеская принципиальная

!* пд рас радела*>т1 мх/петиЗВ0/Л20д
в Схем а электрическая принципиальная

JtBP 0.4к8 и  оперативного тока
в Схема электрическая принципиальная управле-

н/9 насосами (начало/
7 Схема элетоическа* пронпжкгльнапцпровле-

п нрсосами/0"пм*унне/
8 Схема электрическая принципиальнее упраВле

но9 насосами. Перечень элементов
9 Схема электрическая принципиален. калролзурэбне

10 Скача электрическая прит/алиотхя сиг/ктзаш/
11 Схема подт/очения злекмросдсру&сВстя.
/г Слон расположения жсмаоШ)йУдо8ания .Прпкловт

кабелей ТрубоЗагомоВотетная Ведомость
/з Кабельный жирная.
14 Шит станций (/правления ШОУ. Общий вид

| 1 I ’ 
I 1

1S Щит станций управления ШСУ.
Панели 1.2.3. Общие Виды

т Сте^а функциональная технологического
1
L _ i

- - -  ' -------------------------------

77
Общ ие у к а з а н и я  

В е д е н и е
Настоящие материшь/ для проектирования 
разработаны для наеосньх станций 
второго подъема аозяйстбенно-питьевогоипротибо- 
пожарною Водопровода й составе подсобно- производ
ственных зданий яромь/шленнь/х предприятий о 
учетом Возможною с&вединения 6  одном здании 
различны*: производств.

Насосная станц/э предназначена для подачи водь/ 
из р езер вуа ров , руелолож енныя Вблизи н а сосн ой  
ст анции, в  с&ть предприятия,

3 одзем настящего раздела входит силовое 
длектросборудоВан/е, автоматизация и технологи- 
чзении контроль в пределах насосной станции.

ЭлектросноБже/ие, элетроос$ещение,з&щитные 
мероприятия, u/umit оператора МДП, а также 
диспетчерская сигнализация В проекте не рассмат
риваются <j решаются 6 комплексе приразработке 
проекта подсобно производственного здания.

В насосной станции устанавливается следующее 
оборудование с этктроприбодами:

1. Уеть/ре хозяйственно - пилневь/х и  /ротиво-
ПОЖарныя. насоса (ргВ/ЗО/У^ ;~Г7~7 
(3 рабочие, 2рсзерВнь/х/. ' ‘— и.й  
С элетробкгателем 4Ш052УЗ мощностью 4.0квг.

2. Дренсгжны/ насос ШС-Э с этктродёиеателем 
цё100$295 мощностью ДОк&г.

Насоси находяпт<я под Заливом Луас насосов  
производится пр ; открытых попарных эайвиж ках. 
Робот а насоснЫ  станции предусматривается 
Без оБслуж ивонщ сго персонала.

Злектро снабж ение и  си л о в о е  
В лскпрооБорудование.

!% степени надежности электроснабжения 
/насосная станция относится к потребителям 
первое категории па ПУЗ 
влектроснаЗжсние насосной станции преду

сматривается по двум Вводам напряжением Здо/ггов 
, Каждый ввод рск'ечити8аетен на полную на/рузку 
Расчетные ногрузт/ приведены В таблице.

4отно2леп
тая

пышность,
лебт

Расчетные нагрузки
МТобноЯ
ноз/коат

кВт

Пвукгг&т.
нои/кхтб
КЗ-Пр

Пвчная
мыцмост,

КВА

K&$®04f£/U'
мтшм&тс 
cos f

Расчетный токьА

80 ft 1 ts .s 0.69 23.4

Для распределения электроэнергии и  управления 
/Электроприводами насосов проектом принят ц/ит 
«станций упраВлепия/(ЦСУ/ 8  шкаф но** исполнении.

Шины (ЦСУ секционированы на д в е  секции с  
устройством Д З Р  на  секционном выкп/очагтеле. 

Напряжение си л овой  сет и принят о3806, 
цепей управ пени У  -2 2 0 3  переменного т ока



PW*
i

^пю ею тзоац1п9 и  щю£*емие
Материалами для прюекпчюсвания предусматривается

томление и овгтмтчкшгяа» 3  следунзшем объеме'
# РВР на шинах -З Щ егоа  Щ СУ
еЯВРапрратп&юео т ою
п JIas ж тС ’стётаьпш леЗы т и гропшвтвжарньж маеоаё* 

~&&ютт&чное т  погашения местного дкктепсерскоес 
пхчргпа (Щ П) ши телемеханическое вправление?
-  автоматическое включение резервного насоса яри 

отклю чении  рабочего,
-автоматическое отключение насосов при срыве 
Рс€яечш, з а ттт е ти  шяшала масасмаб станции и 
m i снижении уровня 6 резербзаркж до уровня 
пожарного запаса
k Явгпомсгтическая работа дренажного насоса 
В зависимости о т  уровня в дренажном приемке 
S ЯдаргОча-предчоредительная сигнализация
Для всея тхсм тм о в предусматривается 
местное оправление для опробования.

*1

3L
tb*

s>
t l̂

isa—

Тежмоюеическиб к о н тр я т

Для х&втечемий примятою объема автоматизации 
яра ектт г^Ъ см оа^вЬептя комп-фот* следую щ их 
гм чск*ам *е(.т% Г‘ гг. п гч у з м е тр с в

-Л  Чтения В напорных. патрубках агоройств&нмо- 
литье &ых и f$anejBonaofoapHhBt насосав,
-уровней В резерВюрсж д/ш боды и дремжшм фиямке; 
-гя о в ы я  я о т ш & я л о  м аш инного вала*

1*4шп станций управления жтажзвш ваею ья 
6 насосной станции на монтаж ной площадке 
Набели прижладыбактса по стенам  
н »  штампе и В паяй & mp&Sax.

За звон и в» п о  и с п о тз о б а н ш н з  м а те р и а ло в  д л я  ф а е к ти р п /к ш я
При разработке улекпратевхническоб части проекта надсадно*

ПрсшШатВтюго здания, сосптвюй частью которого является 
насосная станция, дополнительна к настоящим материалам 
для праектировекпт неабхоодима выполнить 
с лед&ощ&е
4 Реш ить вопросы элелтр ̂ освещения 
я заземления
5 На основании общею вида щита ЩСУ и перечня цфшет/, 
приведенных на чертежах 90  цисты М, *5, 
осрормоть задание ловадез-изготовителю
3 в  саответст& м  с ррюмтндацияни, приведенными но 
чертеже ЭО л и с т f6t рхззрсЗотать чертеж и 
технологического контроля» сооружений водопроводного 
хвшЬт&сг, расположенных ао пределами мосагмоы станции 

(резервуары д т  воды и канадцы на напорных водоводах 
для измерения давления, ptaexopy)
М При разработке проекта местного диспетчерского 
патта ( МДП)  гю дссбно- гртзъвадст&енного вг Ъчия 
федхногпреть установку ичащите НДСтщ^птуры 
управления и сигнал лоции , яшябствемо- щгт левыми и 
противопожарными насосами в  соответствии с  
перечням аппаратуры, пршведенном на чертеже 55О лист Ь

б-При проем паровании нассхнсн! станции апличгоо 
по наЛно*е*пж} о т р а зм е та н н о й , влектроъ е.'тли- 
чевпзя часть долж на б ы ть переработана
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£e5o< n.'v&  тгеттрпоП о^увйЛоная, и зде ли й  a  ”*Оте-р‘Ю«оП ' ...... «

Ну 
0 п

—,, _
Ллиме*о§ггиие', тел •'ичеекая 
злракгер'/грика издери*, материала Тип, 

марка £д.
иьм.

Попрей- 
лость п. проекту

Злектроо5орудо5схнс/е
uQmapomiнапряжением во юоов

шп Пгоергтчотзль универсал&н^
рукоятка револьверного типа

ТУ 15 $26 074-75 yWtSHXS шт А
JZ Переключатель кл }.

ТУ 16 $25308-77 тгв-зз-п-ув шт 1
1.3 Поет 1 /2  "  7У 1S. $25,2/S-71 mvte-233 шт В

у Г Злектроконтактный манометр
гребел измерения 0- 6 кге/см* зкм- гу шт 4

- 2 Станции управления
21 Щит станций управлений ЩСУ по черт.

ЗОЛисты KDMP/I 1
14,1$

•3 Кабельные изделия
Кобель силовой до Ю00& с алюми-
паевыми жилами ПОСТ 16. М2-70+ ЛЛВГ

31 3*2$ км 0.076

1 Кобель контрольный аолюминиевимо
J жиланни ГОСТ1608-786 ЯКЛ8Г

\u J , 6*3$ км 0040
\зз 7*25 км 0004
S4 10*2$ км а "
3$ 16*2$ км 0.0/2
Аб 19*25 км c.os$

_
4 Пепаплорукаё ^ц-лелг м /8

,3тпЧнСНН'У\1 BtdQMQCJnh tQdsmCtUMC*mCpU$niO$J Л5ет&СлЗемЪ’-Х 
f*Ы’Подр'Я AV Ikorf U ЭПеспрПМОНГЪ •v"?CHOt,f СрГРНск -PtACOJ
ш
П п.

Наименование и  теаснаиеехая 
характеристика олдаия, материала

тип,
марка

£д.
езм.

Потреб
ность № 
лроету

З л & гт р оодор уд оВ он и е

Пост авки Генподрядчика
f Грубы  немет аллические

11 Труба поли зтилетвоя низкой
плотности т и пов с наруж ны м
диамет ром  90мм

ГОСТ 48699-73 пнл&ш км/г 0043

.

Пост авки элект ромонт аж ной с р ган изоь и о
4 Ш д ел и я  з о в о д о б гз м

JJL- КОробко клем м  ноя ysisr и/т 5
J A . Лот ок св а р н о й кого шт 10

13 Пр &ш ль т ант охны й K23S turn 8

-

Ш
nn

t.1

и

1.4

ts

J ?  Прокладка пластмаесо£е>/зе mos/5

IS

M_
19

110

1.9

S edr'»f 'cmt* oZ*?f7r 6  я ^ , -  -гм * **r*>'+' '

Наименовано* работ

— i 'j

ЭлектрооВорь 'доёоние
Электромонтаж/ we робеть/
Установка ш и та  й'/СУс з л е т ,og-
ап пора ту рой_______________________

Устамоёка униВерсслбн&нх переклнз
чатеяей УЛ3519-С/Г7
Установка пакет но -кулачковых
переключателей Л/ГЛ25-39-/7-У2
Установка кнопочного поста
управления ЛК5712-2УЗ
Установка электроконтактного
м оном етро ЭКМ-1У
Присоединение к зльктричеекостсето
асинхронного олектродёиго/пепя

и  гибкого м е т аллорукава
Установка клеммной коробки yefS
Прокладка кабелеи 6 трубах и
метоллорутёой *
Прокладка кобелей отрыто по one
нам с креплением скобками е___
учетом заделок__________________

T n oa n 4 .n o . 4оа~ On

Мжот/&Фрсмоё Но сосна я станция второго 
подъела нрос/звоуигетноекк. 

SuM3fyac

OaSu-J) Лист
Тл.епгш рПсйЮЯ 1 Й Л Д

Р 3Штж, 
Рок ?/>•

йашез.
MU3PK т DScyue дон ное  

(  окончание/
гсеетори сс'аи—*
Ссиоьоаддагю*рс.'проек
ВрдокЛнакпроегт

Стриж йорзёсоа.
июнем Фокина

Ш2/~е/



Данные
fH/ma/OUHH CfT/Cf

Напряжение , 
расчтныйщА 
уртанпВпенно 9 
МОЩНСМтЦ, К8>

Обозначение 
П/п 

J h, J  
расцепитель, Л 
T-mepmoStr 
металлической 
Э -Электро- 
тагниптиьк/

Обозначение
Тан

I x J
Раеиеттерь
автомата
К-комбиниро- банныО, 

устобна, Л  
Напреёпмеян&й ‘ —•мент

ВипАл/? ~ А80/*Я>8
ш  C Z Z L Z Z )

г

д  ®

3  6Р1
\  Д37160УЗл

8630

б8а8Л'У ~3*?/Ж Щ
z z z z f z nОт

£ = =

-380/2206
=fe £r*

А  ©

i

Iеехгиия

f’SF д
легот-та ̂  

to 
№

г  1-т \  ппенг 
ю

С Э  78

2-SF
леаот-ш

1Q
кю

Хр  = г а Д Л  |
far.-го квт I

SF2
53716 ФУЗ

160
Г46л
8630

//секция

Н'с поёное 
врофииеское.

Is

А  2 - т
\  п т  и г

Й П  та L  р ]  тв

й
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tffUJM
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AoMamvDaAeimim. zwS.rvissss 930 -76 4
АрюмчроАжтггюё, rms3s9so_-76 4

1Ж ^.
4б*2$ЛЗ

Перекяма7шУЛ5Э12~А89 рчюэтка pc-Sonl-
Верного /т/no ТУ 16 624 074-15 5

1-SAC. Переключатель УПШЗ-СЗЗ. рукоятка оЕоаа-
6-SAC нога mano ТУ16.524 076-75 4

Пост mccm noto ипооблсм ия Ш (, .т. Ш Я
m i.. ПереспнукггельУЛ5315-С157. рукоятка
4-SA1 РевольВеРноттипа. ТУЮ624 074-75 4
1SB.4S&пхтпкЕт-гУА т/г';гу1б5г&гю-п 4

По месту
S-SA Переключатель /7АТ726-39-/7 У2

ТУ 16.526305-77 /
5-53 ПосгЛК£712-2УЗ Vi* ГУМ 526 216 -71 1

•
у  ̂ escanaBpfa

1 4 Электродвигатель 402-32-2
~360в 4квт 4
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~3&0В, 4*6г 1
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т а
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каПВЛ-(-4УВ ГУ16522011-74 /

1WL.&MПускатель ПМП-тУУ, ~220S, ЗА
ТУ16 526.351-75 4

Бкнп Пчскот ель ПМЕ-П2УЧ. 2206.8А
ТУ 16 526 301-75 1

т. ш PeAeP&fn2-3t22-00№'22D6SO/b.WIS.S23S3m 4
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Номинальный 70* Элел тромогнимыкитепло-
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В схему сигнализации
оператору гг^п

В схему сигнализации 
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т у /6  S23 S3S-7S

резистор Л 38Р -/0 0 , 100Вт, 070 On
гост 0 S/3-SS

ВЛН 'ереключотелз Улв/И- игв, рукоятка 
\рё$Мб$ерного типа, rnyie.SiS O70-7S
у/нопка ХВ0//УЗ, исп Зштиерт черныОSSM
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ТПР $01-02-322-90
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Зад а н и е на раэпабот ли 
строителе ной част и проект а  

Заданием является теоснолоеическая 
Ч а с ть  п р о е к т а

Условия стр о и те льств а - м есто привязке/ 
По на&з.'&нпспи действия насос н а » с то п и т  

отнесено /с первой п о те  горой
П о степени пофорной опасности-* кат е

гории Л
fftracc единая и стелен в агнестоипсето-лфвзя 
ррш зтг ОояаЬзн бы ть отделен о т  других поме

щении несгораемой стеной и иметь непосредст
вень*и выход наруфу

/Пруды через стены  здания дятфны /ротскав,- 
ся с установкой сапе ников S случае, если они рас- 
палоФвны нифе ъровня грчнтсбв/х вод

Попы в  помещении мошэала долс/ьны иметь 
Уклон в  сторону приямка

Внутренняя отде лки  помещений долФ на 
быть вбмелнена в  ссюгветс твои с  таблицей 86 
СНиП //- д/~7б

Ширину Зверей /ронять не менее двух метров 
Предусм отреть
-опарь/ под трибы и трубапровабнун? арматуру, 
-площ адку в mojoue машзала для обслужива

ния подвесного однобалочного крана на вы соте 
й&- /Ortj па нормали T-/S6f6

-ус тр о й с тв о  нюнмаФной плоицадкц  
абсл'кЬивающих ипе рвходттх площадок и мос
тиков но о тм е тк а х и в  со о тве тстви и  с раз
мерили, угазаннетми н а  технологических чея- 
mectox

/верхняя часть ограиЬда/ощих перил монпзф- 
най площадки в  м естах перемещения щруза 
долфнабыть вь/лолнени в  виде съемной цепи 

ло г,оузаху ни монтафнута площ адку охягсгвптег 
-  о т  щ и та  Щ С У- бООкг/пр 
-о т  технологического оборудования-/ю  

спецификации

iL.
3  монтафной площадке лредусм отрет е 

отверстия вся прохода кабелей иеакладнв/е 
де та ли  для установки щ и та  станции управ
ления в соответствие/ с  Рис У

Л л я  монтаж ной площадки в  металлическом 
варианте закладные деталидр,.че предусматривать

Задание на  закладные тр уб ь /и  проемы д л я  
прокладки кабеле/ Через стены рлхрабегты вйется  
о т д е л е н о  д ля  т/ф бо й  /го м к р е тто й  /гом лоа ов- 
к и  подсобно-лреизводственноео зда ни я

Задание на Разработку сантехни
ческой часто проекта {Отопления. 

Згнтияяцш, даёоснадфенип иканшизацаа)
Температура Ьаз&Уха в  насосной с т а н ц и и  

согласно санитарным тр е б о в а н и ям  н е  м енее  
/5°С и  не  более 35°с

/ф а тн о с тс  воздухообм ена-по р а с ч е т у  н о  
те п ло вы де ле н и я

/руппа оанитоонои с с а р а к те р о с та к а  произ
в о д с тв е н н ы х  п р о ц е с со в  6 -5

П тн о с и те ле н а я  в л а ф н о с те  в о зд уха  3 0 -6 0 %  
Санитарны й узел и  бы товы е пом ещ ения не

обходимые д ля  персонала насосной ста н ц и и , а  
т а к ± .е  м е стн о й  д и сп е тч е р с к и й  п у н к тt м о г у т  
б ы ть  объединены 6  общ ий узе л  для  всех произ
водств, входящ и х в  б ло к  с  у ч е то м  тр ебован ий  
СНид//‘Я9-7б н а  /рае/птирование в спом о га те ле н  
не а х  пом ещ ение пром ы ш ленны х предприятий  

Пом ещ ение на ш эа ла  о б о р уЗ а в а та  в н у т 
ренним  п р о ти в сп о ф а р н & т водопроводом расхо
дом воды 2 ,5  л/с

/?лар раст леф ения закладны х деталей 

и отверстий для т/копадбодд щита ицв*/

уналпраект

Типовые проектные решения 901-02-122
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