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УДК 69S.463.6-2

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т
Группа Е?6

я

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
КРЫШКИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

О Э Т  1Q8.1Q1.111— 7 6
Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря <976 г. No ЛС-002/9623 срок 
действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на крышки пароводяных подогревателей.
2. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже н 

в табл. 1 и 2.
3. Материал трубы (поз. /) — Труба ■■ А ын  ГОСТ 8696—74 пои Dr <  720.

Прн Da <  426 допускается применение бесшовных труб по ГОСТ 8732—70.
4. Допускается взамен фланцев по ГОСТ 1255—67 применять фланцы по ГОСТ 12827—67.
5. Сварку производить электродами типа Э50, Э42 или Э46 по ГОСТ 9467—75.
6. Допускается сварка трубы (поз. /)  с дншцем (поз. 2) без разделки хромок по типу С? А. П 

ГОСТ 8713 — 70 с полным проплавлением и сплошным контролем неразрушающими м'тодаыи.-
Пример обозначения:

с 01.01.78

ДО 01.01.ЯЗ

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

КРЫШКА 01 ОСТ 108.101.111—76

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ОСТ 103.101.111—78

Of ОСТ 108 101111 -76 -03ОСНОВ 101111-76

4
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ОСТ 103.101.111-78 Cip. 3

Таблица I
Размеры в мм

Обозначение крышки А , 5 L D Л' Ki Л d
Количе

ство 
отвер
стий г

Масса,
КГ

01 ОСТ 108.101.111—76 325 8 276 400 9

10

23 12 34,5

02 ОСТ 108.101.111-76 426

7

300 515

8
27

16 51,6

03 ОСТ 108.101.111—76 480 315 565

20

58,7

04 ОСТ 108.101.111—76 530 328 620 69,7

05 ОСТ 108.101.111—76 630 392 725
30

99,0

06 ОСТ 108.101.111-76 720
а

415 840
9 12 24

122

07 ОСТ 108.101.111-76 820 445 950 33 156

Таблица 2

Обозначение крышки
ОСТ

Поз. I  
Труба по 
108.101.111-76 

Кол. 1

Поз. 2 
Днище по 

ГОСТ 
6533-68 
Кол. 1

Поз. 3 
Фланец по 

ГОСТ 1255-67 
Кол. 1

Поз. 4 
Ребра по

ОСТ 108.360.101—76

А.Х*
Длина,

им
Масса,

Гкг Обозначение Коли
чество

01 ОСТ 108.101.111-76 325 X8 10,0 325Х10-25 300—10
02 ОСТ 108.101.111—76 426X7 160 и .6 426X10-25 400—10
03 ОСТ 108.101.111—76 480 X7 13,1 480X10—25 450—10
04 ОСТ 108.101.111-76 530X7 14,4 530X10-25 500—10

05 ОСТ 108.101.111-76 630X7 21,5 630Х10—25 600—10

06 ОСТ 108.101.111—76 720X8 200 28,1 720X10-25 03 ОСТ 108.540.103—76 01 ОСТ 108.360.101—76

07 ОСТ 108.101.111—76 820 x 8 32,0 820X10—25 04 ОСТ . 108.540.103—76 03 ОСТ 108.360.101—76

12 Заказ w *

ОСТ 108.101.111-76
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