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ОСТ 1PS.540.104-76
Введен впервые

У к а з а н и е м  М и н и с т ер ст в а  э н е р г е т и ч е с к о г о  м аш и н о с т р о ен и я  от  2 7  д е к а б р я  1976 г. №  П С -0 0 2 / 9 6 2 3  с р о к  
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С 01.01.7g 

до 01.01.83

Н е с о б л ю д е н и е  с т а н д а р т а  п р е с л е д у е т с я  п о  в а к о н у

1. Настоящий стандарт распространяется на 
фланцы пароводяных подогревателей.

2. Конструкция и размеры фланцев пароводя
ных подогревателей должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки 20 ГОСТ 1050—74. 
Допускается изготовление фланцев из стали марки 
ВСтЗпс5 ГОСТ 380—71 (толщиной до 25 мм) н 
ВСтЗГпс4 ГОСТ 380—71 (толщиной до 30 мм).

4. Диаметр D4 уточнить по наружному диамет
ру днищ.

Пример обозначения:
ФЛАНЕЦ 01 ОСТ 108.540.104—76

Размеры в мы

Обозначение фланца D D, А» А, О, d Ь п
Количе
ство от
верстии 

г
.Масс а!, 

с

01 ОСТ 108.540.104—76 302 278 255 230 246 14 20 8 3.54
02 ОСТ 108.540.104—76 400 366 340 307 326 24 16 7.50
03 OCl l0fi.640.l04“ “V6 454 424 390 358 378 28 11.0
04 ОСТ 108.540.104—76 500 468 435 406 428 18 30 10 24 12.5
06 ОС1 шй.ь40.[04—/6 602 572 540 510 532 32 28 16.3
06 ОСТ 108.540.104—76 696 668 632 600 632 36 12

36
21,3

07 ОСТ 108.540.104—76 792 760 732 700 722 23 40 25,5
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