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Группа E2S
УДК 696.463.8-2

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ П ЕРЕДН ИЕ ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ О С Т  1 0 8 . 1 0 1 . 1 0 3 — 7 6

С ПЛОСКИМИ ДНИЩ АМ И Вввдон впервые
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Указанном Министерства эиергетичосного машиностроения от 27 декабря 1976 г. N9 ПС-002/9623 срок 
действия установлен

с 01.01.78 

до 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на передние водяные камеры пароводяных подогрева
телей.

2. Конструкция и размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таол. 1—2.
3. Размеры перемычек (noj. 6 и 7) уточнить по действительному внутреннему диаметру трубы 

(поз. 1).
4. Допускается замена бобышки и пробки (поз. 9 и 10) другими типоразмерами по ОСТ 24.530.02 

й ОСТ 24.724.02 в соответствии с типом термометра или терморегулятора.
5. Сварку производить электродами типа Э50А, Э42 или Э4б по ГОСТ 9467—75.
6. Допускается взамен фланцев по ГОСТ 1255—67 применять фланцы по ГОСТ 12827—67.
7. Зазоры Г  между перемычками (поз. 5, 7) и фланцем заварить на толщину перемычки плюс 

10 мм на сторону к зачистить заподлицо с уплотнительной поверхностью фланца.
8. Допускается сварка патрубков (поз. 4 а 5) без разделки кромок по типу С2, А, П 

ГОСТ 8713—70 с полным проплавлением н сплошным контролем неразрушающими методами.
Пример обрзначения:

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА 01 ОСТ 108J0U03—76

ПИ И Г1 п , Д и т ч ж м ч

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ост. (08.101.103—
76
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Таблица I
Р а зм е р ы  ■  м м

Обозначение передшЛ 
водяной камеры О , 9 L / С * А А, 0 . о» а ч,

Количе
ство

отвер
стия с , с» п я« К Кг Кг Масса,

кг

г  \

01 ОСТ 108.101.103—76 325 8
320 170

250 340 410 27 12 60 70 9 б 73,1

02 ОСТ 108.101.103—76 425
7

300 108 385 30 525 180
30

18 16 8
70 130

10 6
8 6

5 104

03 ОСТ 108.101.103—76 480 360 210 325 405 585 20 132

Таблица 2

Обозначение передней 
водяной камеры

Поз. /.
ОСТ Й§Л?8Л04—76 

Кол. !

Поз. 2 
Фланец 

по ГОСТ 
1285-67 
Кол. 1

Поз. 3  
Фланец 

по ГОСТ 
1255-67 
Кол. 2

По?. 4 
Патрубок но 

ОСТ 108518.105—76 
Кол. 2

Поз. $  
Патрубок по 

ОС Г 108X18.105-76 
Кол. 2

Поз. б
Перемычка но 
ост (шомоз-те 

Кол. I

Поз. 7
Перемычка по 

ОСТ.108,101.103—76 
Кол. 1

Обозначите Обозначе
ние

Мае
СЗ,
КТ

Обозначе
ние

Мас
са,
кг

01 ОСТ 108101.103-76 15 ОСТ 108.31S.104—76 300-10 6X288x308 4,21 6X150X288 2,04
02 ОСТ 108.101.103—76 ОСТ 10ВЗШ 04-76 400-16 100-10 01 ОСТ 108318.105—76 0\ ОСТ 108318.105—761 8X286X412 7,43 8X202X286 3J60
03 0СГ 108.101.103—76 17 ОСТ 108.318.104—70 450-16 8X322X466 9.46 8X228X322 4,58

Продолжение табл. 2

Обозначение передней 
водяной камеры

Поз. 8 
Дншяе по 

ОСТ 108500.101—76 
Кол. 1

Поз. 9
Бобышке М27Х2 по 
ОСТ 108.539.101-76 

Кол. 2

Поз. 10
Пробка М27Х2 по 

ОСТ 108.794.101—76 
Кол. 2

Поз 11 
Прокладка пр 

ОСТ 108101103—76 
Кол. 8

Поз. 12 
Отвод по

ОСТ 108.321.106—76 
Кол 1

Обозначение Размеры,
ми

Мас<
шт.

:а, кг 
общая Обозначение

01 ОСТ Ю8.КИЛ03—76
02 ОСТ 108.101.103—76
03 ОСТ 108.101.103-76

01 ОСТ 108.600.101—76
02 ОСТ 108X00101—76
03 ОСТ 108.БОС 101-76

ОСТ 109 630 191-76 ОСТ 108.794.101—76 0  46X30x1 0,002 0,004 ОСТ 108 321 106-76

о»Sj\

ОСТ 108.101.103-76 
Стр. 3

ОСТ 108.101.103-76
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