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О Т Р А С Л Е В О Й
Группа Е26

С Т А Н Д А Р Т

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ. ДНИЩА 

КОНСТРУКЦИЙ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.500.101-76
Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 97 декабря 1976 г. № ПС‘002/9623 срок 
действия установлен

С 01.01.78

до 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по ванону

1. Настоящий стандарт распространяется на днища пароводяных подогревателей.
2. Конструкция и размеры днищ Пароводяных подогревателей должны соответствовать указанным 

на чертеже и в таблице.
3. Материал — сталь марки ВС.Зпсб ГОСТ 380—71 или сталь марки 20 ГОСТ 1050—74..
4. Диаметры днищ £) уточнить по действительным внутренним диаметрам труб (поз. 1, чертеж 

ОСТ 108.101.102—76) с учетом зазора не свыше 2 мм на сторону.
Пример обозначения:

ДНИЩЕ 01 ОСТ 108.500.101—76

Издание официальное Перепечатка воспрещена

fa

ОСТ 108.500.101-76
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