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О Т Р А С Л Е В О Й

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ. ХОМУТИК УСТАНОВОЧНЫЙ 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.389.101-76
Введен впервые

Указанием М инистерства эне ргетическо го  м аш иностроения о т  27 декабря 1976 г. №  ПС-002/9623 срок 
д ействия установлен

с 01.01.78

до 01.01.83

Несоблюдение стан д ар та  преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на установочные хомутики пароводяных подогревателей.
2. Конструкция и размеры хомутика должны соответствовать указанным на чертеже.
3. Материал — сталь марки ВСтЗкп2 ГОСТ 380—71.

Яг во
v'(v')

4. Развернутая длина — 82 мм.
5. Масса — 0,014 кг.
Обозначение:

ХОМУТИК УСТАНОВОЧНЫЙ ОСТ 108.389.101—76
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