
О Т Р А С Л Е В Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

О С Т  108.271.105— 76, 

О С Т  1 0 8 .3 1 3 .1 0 1 -7 6 , 

О С Т  108.313.103— 76, 

О С Т  108.271.106— 76, 

О С Т  108.360.102— 76, 

О С Т  108.780.102— 76, 

О С Т  108.369.105— 76, 

О С Т  108.318.104— 76, 

О С Т  108.530.101— 76, 

О С Т  108.101.103— 76, 

О С Т  108.101.105— 76, 

О С Т  108.500.103— 76, 

О С Т  108.101.109— 76, 

О С Т  108.500.102— 76, 

О С Т  108.734.102— 76,

О С Т  108.101.101— 76, 

О С Т  108.540.103— 76, 

О С Т  108.313.104— 76, 

О С Т  108.369.101— 76, 

О С Т  108.369.103— 76, 

О С Т  108.271.107— 76, 

О С Т  108.389.101— 76, 

О С Т  108.318.105— 76, 

О С Т  108.794.101— 76, 

О С Т  108.101.104— 76, 

О С Т  108.360.105— 76, 

О С Т  108.101.107— 76, 

О С Т  108.540.104— 76, 

О С Т  108.101.111— 76, 

О С Т  108.734.103— 76,

О С Т  108.318.103— 76, 

О С Т  108.313.102— 76, 

О С Т  108.360.101— 76, 

О С Т  108.369.102— 76, 

О С Т  108.360.103— 76, 

О С Т  108.369.104— 76, 

О С Т  108.101.102— 76, 

О С Т  108.500.101— 76, 

О С Т  108.321.106— 76, 

О С Т  108.360.104— 76, 

О С Т  108.101.106— 76, 

О С Т  108.101.108— 76, 

О С Т  108.101.110— 76, 

О С Т  108.734.101— 76, 

О С Т  108.321.107— 76

И здание оф ициальное

класс энергоэффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением по исследова
нию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползу- 
нова (Н П О  Ц КТИ )

Генеральный директор Н. М. МАРКОВ

Заведующий отраслевым
отделом стандартизации В. Л. МАРКОВ

Руководители темы: Л. О. МУРЗО, 
М. И. ЯНКЕЛЕВИЧ

Исполнители: А. М. БЕЛЯЕВА, 
А. Ф. ПОПОВ, 

3. П. ШУЛЯТЬЕВА, 
Н. М. ГРАЖДАНОВА

Ленинградским филиалом проектно-технологического института «Энер
гомонтажпроект»

Главный инженер 
Руководитель темы 
Исполнители:

A. М. ШАГИН
B. И. ЕСАРЕВ 

Б. 3. ФЕЙГИН, 
Р. Р. КЕЙЗЕЛЬ

ВНЕСЕН Научно-производственным объединением по исследованию и 
проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова 
( НПО Ц КТИ )

Генеральный директор Н. М. МАРКОВ
Заведующий отраслевым

отделом стандартизации В. Л. МАРКОВ

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖ ДЕН И Ю  Техническим управлением Ми
нистерства энергетического машиностроения

Начальник Технического управления В. П. ПЛАСТОВ
Начальник отдела опытно-конструкторских 

и научно-исследовательских работ
по котлостроению В. В. ЛЕБЕДЕВ

СОГЛАСОВАН с Госгортехнадзором СССР

Заместитель начальника
управления по котлонадзору
и подъемным сооружениям А. И. МУРАЧЕВ

с трестом Союзкотлокомплект

Управляющий И. Ф. ГРИГОРЬЕВ

с ЦП КБ Главтехмонтаж Минмонтажспецстроя

Заместитель начальника ЦПКБ В. В. БОНДАРЕНКО

УТВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙ СТВИ Е указанием Министерства 
энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. № ПС-002/9623

Заместитель министра П. О. СИРЫЙ.



Г р у п п а  Д 2 6
У Д К  6 2 1 .6 4 3 — 2 :6 9 6 .4 6 3 .5

О Т Р А С Л Е В О Й д л

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ. ПОЛЗУН 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.360.102—76
В в е д е н  в п е р в ы е

У к а з а н и е м  М и н и с т е р с т в а  э н е р г е т и ч е с к о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  о т  2 7  д е к а б р я  1 9 7 6  г .  N a  П С -0 0 2 / 9 6 2 3  с р о к  
д е й с т в и я  у с т а н о в л е н

с  01 .0 1 .78

д о  01 .0 1 .83

Н е с о б л ю д е н и е  с т а н д а р т а  п р е с л е д у е т с я  п о  з а к о н у

1. Настоящий стандарт распространяется на ползуны трубных систем пароводяных подогрева
телей.

2. Конструкция и размеры ползуна должны соответствовать указанным на чертеже.

A l t

3. М атериал— сталь марки ВСтЗкп2 ГОСТ 380—71.
4. Масса — 0,22 кг.
Обозначение:

ПОЛЗУН ОСТ 108.360.102—76

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ е н а
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