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Группа Е26
УДК 621.643-2:698.463.6

О Т Р А С Л

П О Д О ГРЕВА ТЕЛ И  П А РО ВО Д Я Н Ы Е 
С И СТЕМ Ы  ТР У Б Н Ы Е. Щ И ТЫ  

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 103 .3 6 9 .103—76
Введен впеовые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. №  ПС-002/9623 срок 
действия установлен

о 01.0178

до 01.01.63

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на щиты трубных систем пароводяных подогревателей.
2. Конструкция и размеры щитов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Материал — сталь марки ВСтЗкп2 ГОСТ 380—71.
Пример обозначения.

ЩИТ 03 ОСТ 108.369.103—76

Издание официальное

ю

Перепечатка воспрещена



ОСТ 108369.103—76 Стр.2

Hz SO
)

Размеры в мы

Обозначение щита 1 1 R В С а л «J Ь т
Развер
нутая 

длина L t
Количество 
отверстий г

Масса,
кг

91 ОСТ 108.369.103—76 210 164 200 97 40
66 з

120 40 260
16

1,16

92 ОСТ 108369.103—76 216 170
250

100 3
150

266 1,49

03 ОСТ 108369.103—76
284

192 123
50

88 4
50 334

20 1.62

04 ОСТ 108.369.103—76
236

10
300

100
132 6 4 200 35

1,90

05 ост 108.369.103—76 328 374 2,34

05 ост 108369.103-76
394 302

360 120 30
198 9

5
300

60
440

60 2,82

ОТ ост 108369.103-76 400 50 6 50 70 j 4,22

9 Заш 10(7 41

ОСТ 108.369.103-76
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