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ПОДОГРЕBATE-НИ ПАРОВОДЯНЫЕ 
КОРПУСА. ШТУЦЕРА 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

О С Т  108.313.101-76
Вводом впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. № ПС-002/9623 срок 
действия установлен

С 01.01.76

до 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на 
штуцера пароводяных подогревателей.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал Труба i c S K - й  • 
Допускается применение труб по ГОСТ 8732—70.

Пример обозначения:
ШТУЦЕР 02 ОСТ 108.313.101—76
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Обозначение штуцера
Шаблон Д*в разнеися Мае»,
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01 ОСТ 108.313.101—76 103X4 339 134 125 129 131 132 1,32
02 ОСТ 108.313.101—76 169X4,6 500 194 1S6 198 20S 207 3,40
03 ОСТ 108.313.101—76 219X6 688 202 285 212 220 224 6,70
04 ОСТ 108313.101—76 273X7 858 201 204,6 213 223 226 9,76
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