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Р аспределительны й пункт 10(6) кВ с трансф орм аторной  

подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум я трансф орм аторам и  
м ощ ностью  до 1000 кВ А  с кам ерам и КС О -202В  и 

м икропроцессорны м и устройствам и РЗ и А  типа Б Э М П -РУ  
производства ЗАО  "ЧЭ АЗ"

А льбом  4

ЭП5 Электротехническая часть с оборудованием на переменном оперативном
токе и микропроцессорными устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ стр.2...69
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Привязан
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4 0 7 - 3  - 683.10

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ 
с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А с камерами КСО-202В 

и микропроцессорными устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ
производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Альбом 4
состав проекта

Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка. Альбом 6 ЭП1.Л01 Опросный лист на камеры КСО-202
(из ТП 407-3-664.03) АС Архитектурно-строительные решения. (из ТП 407-3-664.03) ЭП1.Л02 Опросный лист на РУНЫ

ОВ Отопление и вентиляция. ЭП1.ЛОЗ Опросный лист на камеры КСО-202
АС. И Архитектурно-строительные изделия (пример заполнения)

ЭП1.Л04 Опросный лист на РУНН (пример заполнения)
Альбом 2 ЭП1 Электротехническая часть с ЭП1.П Приводное устройство вакуумного выключателя
(из ТП 407-3-664.03) оборудованием на переменном оперативном токе ВВЯЕ1.-10 для схем на переменном токе

и РЗ и А на релейно-контактных схемах ЭП1.С Спецификации оборудования
ЭП2.С Спецификации оборудования

Альбом 3 ПЗ Пояснительная записка. ЭПЗ.С Спецификации оборудования
ЭП4 Электротехническая часть с оборудованием на эм.с Спецификации оборудования

постоянном оперативном токе и микропроцессорными АС.С Спецификации материалов, изделий и
устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ конструкций

Альбом 4 ЭП5 Электротехническая часть с оборудованием на Альбом 7 ЭП4.С Спецификации оборудования
переменном оперативном токе и микропроцессорными ЭП5.С Спецификации оборудования
устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ

Альбом 5 ЭМ Электросиловое оборудование
(из ТП 407-3-664.03) ЭМК Электромонтажные конструкции

РАЗРАБОТАН

ОАО "Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" 
г. Иваново

Утвержден и введен в действие: ЗАО "ЧЭАЗ" 

Приказ от Z 0 .0 5 .2010 г. № 1 9 4

яЬ)ч|}1и директор 

женер проекта

Красавин А.Н. 

Сикорская А.В.
Инв. Мо

Привязан



2

Ё о
0) т—
о соо. оос со

1
ошо

со
1

с Г-
S о
1-

2

ш

2

С

§о

Z
шX

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП5"

Лист Наименование Примечание

Э лектротехническая часть

1 Общ ие данны е (начало)

2 О бщ ие данны е (продолжение)

3 Общ ие данны е (окончание)

4 Схема электрических соединений 10(6) кВ (начало)

5 Схема электрических соединений 10(6) кВ (окончание)

6 Схема электрических соединений 0,4 кВ.

7 О сновное оборудование щита 0,4 кВ

8 План и разрезы  РП (начало)

9 План и разрезы  РП (окончание)

10 Кабельный журнал (начало)

11 Кабельный журнал (окончание)

12 План прокладки кабелей

13 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. Схема

электрическая принципиальная (начало)

14 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. Схема

электрическая принципиальная (продолжение)

15 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. Схема

электрическая принципиальная (продолжение)

16 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМ П РУ-ВВ. Схема

электрическая принципиальная (продолжение)

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта л Л -  Сикорская А.В.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "Э П 5 "

Лист Наименование Примечание

17 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. Схема

электрическая принципиальная (продолжение)

18 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. Схема

электрическая принципиальная (окончание)

19 Камера секционного выклю чателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (начало)

20 Камера секционного выклю чателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

21 Камера секционного выклю чателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

22 Камера секционного выклю чателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

23 Камера секционного выклю чателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

24 Камера секционного выклю чателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (окончание)

25 Камера отходящ ей линии 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (начало)

Ф ормат АЗ

ЦС?066У~ O Z  3
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП5" Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП5"

Лист Наименование Примечание

26 Камера отходящ ей линии 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

27 Камера отходящ ей линии 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

28 Камера отходящ ей линии 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

29 Камера отходящ ей линии 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (окончание)

30 Камера линии 10(6) кВ к трансф орматору с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (начало)

31 Камера линии 10(6) кВ к трансф орматору с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

32 Камера линии 10(6) кВ к трансф орматору с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

33 Камера линии 10(6) кВ к трансф орматору с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

34 Камера линии 10(6) кВ к трансф орматору с устройством

БЭМП РУ-ОЛ. Схема электрическая принципиальная (окончание)

35 Камера ТН на ш инах 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (начало)

36 Камера ТН на ш инах 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

37 Камера ТН на ш инах 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

Лист Наименование Примечание

38 Камера ТН на ш инах 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

39 Камера ТН на ш инах 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

40 Подключение 2-х элементного счетчика типа ЕА (трансф ор-

маторы тока в 2-х фазах). Схема электрическая принципиальная

41 Подключение 2-х элементного счетчика типа ЕА совместно

с измерениями (трансф орматоры  тока в 2-х фазах). Схема

электрическая принципиальная

42 Подключение 2-х элементного счетчика типа СЭТ-4ТМ (трансфор-

маторы тока в 2-х фазах). Схема электрическая принципиальная

43 П одключение 2-х элементного счетчика типа СЭТ-4ТМ

совместно с измерениями (трансф орматоры  тока в 2-х

ф азах). Схема электрическая принципиальная

44 Защ ита от дуговы х замыканий. Схема электрическая

принципиальная (начало)

45 Защ ита от дуговы х замыканий. Схема электрическая

принципиальная (окончание)

46 Логическая защ ита шин 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная

47 Схема оперативной блокировки разъединителей

48 РУ-10(6) кВ. План ш инок (начало)

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Привязан гип Сикорская< Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)10,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Стадия Лист Листов
H. контр. Сикорская< / — Р 2
Исполн. Марыганова J/CfibA', V
Исполн. Морозова JAd, Общие данные 

(продолжение)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова С___

Инв. №
ts

Ф ормат АЗ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "Э П 5 "

Лист Наименование Примечание

49 РУ-10(6) кВ. План ш инок (окончание)

50 Схема собственны х нужд (начало)

51 Схема собственны х нужд (окончание)

52 Ввод 0,4 кВ трансф орматора. Схема электрическая

принципиальная

53 Секционный автомат 0,4 кВ. Схема электрическая

принципиальная

54 Ввод 0,4 кВ трансф орматора. Перечень аппаратуры

55 Секционный автомат 0,4 кВ. Перечень аппаратуры

56 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры ввода (начало)

57 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры ввода (окончание)

58 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры секционного

выклю чателя (начало)

59 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры секционного

выклю чателя (окончание)

60 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры отходящей линии (начало)

61 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры отходящей линии (окончание)

62 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры линии к трансформатору (начало)

63 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры линии к трансф орматору

(окончание)

64 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры трансф орматора

напряжения (начало)

65 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры трансф орматора

напряжения (окончание)

66 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры собственных нужд (начало)

67 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры собственных нужд (окончание)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " Э П5”

Лист Наименование Примечание

68 Трансф орматор Т1(Т2). Ряды зажимов панелей вводов

69 Секционный автом ат 0,4 кВ. Ряд зажимов панели

Ведомость ссы лочны х и прилагаемы х документов

О бозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Альбом схем Схемы электрические принципиальные ячеек

Э207/5-1081 распределительных устройств 10(6) кВ

ЗАО "ЧЭАЗ" СКВ РЗА подстанций на переменном оперативном токе

с блоками РЗА серии БЭМП РУ

Прилагаемые документы

ЭП5.С Специф икации оборудования Альбом 7

Общие указания
Настоящий альбом содержит схемы электрических соединений 

10(6) кВ и 0,4 кВ; схемы вторичных соединений на камеры серии 
КСО-202В и панели РУНН для варианта РП с оборудованием на 
переменном оперативном токе и микропроцессорными блоками 
РЗ и А типа БЭМП-РУ.

Общую пояснительную записку и указания по привязке смотри 
альбом 1 типового проекта ТП407-3-664.03.

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Инв. №

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

Общие данные 
(окончание)

Стадия Л ист

Проектный институтГипрокоммунэнерго
г. Иваново

Ф ормат АЗ
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Назначение ячейки

Номера схем главных цепей

Номер ячейки по плану

Кабель

Разъединитель, 
трансф орматор 

напряжения, 
трансф орматор 

собственных нужд, 
ограничитель 

перенапряжения
Трансформатор тока, 

предохранитель

Выключатель

Разъединитель

03ВВ-630

Отходящая линия

V , +

03ВВ-1600

FV

РУ 10(6) кВ

Разъединитель

Выключатель

Трансформатор тока

Разъединитель,
ограничитель

перенапряжения

Кабель

Номер ячейки по плану

Номера схем главных цепей

Назначение ячейки

1600 А 1 секция

01ВВ-630 (23ВН-630)*

Трансф орматор № 1

FV

35-630 ТН
Трансформатор напряжения 
с заземлением сборных шин

14ВВ-1000
Секционный

выключатель

TV1

FU

гы

[]

q s g i ^ A q s i \ q s g 3 QSG1L _

QS2^  J  QSG2 
н ^ Н п

QS2\  ^  QSG2 QS2V n  q SG2 QS2\  Л  QSG2 
h ^ - J h

QS2\ " i  QSG2

19 18 17 16 15
03BB-630 03BB-630 03ВВ-630 03ВВ-630 03ВВ-630

Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия Отходящ ая линия Отходящ ая линия

В В Я  I f f l f f l  E B 1  П 5 Э

I ТП 407-3-683.10- ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С тади я Л и ст Л и сто в

Р 4

Схема электрических соединений 10(6) кВ 
(начало)

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат A3

ц т е у - о я  б



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Ти

по
во

й 
пр

ое
кт

И
нв

. 
№

 
по

дл
. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
.и

нв
.№

 
40

7-
3-

68
3.

10
Ал

ьб
ом

 4
Назначение ячейки

Номера схем главных цепей

Номер ячейки по плану

Кабель
Разъединитель, 

выключатель наг
рузки, трансф орма

тор напряжения, 
трансф орматор 

собственных нужд, 
ограничитель 

перенапряжения, 
трансформатор тока

Выключатель,
предохранитель

Разъединитель

40-1000ТН

Трансформатор напряжения с секционным 
разъединителем и заземлением сборных шин

03ВВ-630

Отходящая линия

8

23ВН-630 (01.ВВ-630)*

Трансф орматор № 2

03ВВ-1600

Ввод № 2

FV

Q S G 2  оГ t a Q S 2  
'«I—

T V 2

О
Q S G 2

- ,lhV

FU

fv| ___y
- \  Q S 2

о TA1 £ £
v \ Q

\ Q S 1 Q S G 1  L - Л  Q S 1  Q S G 1  L ~ \ Q S 1

20

57-630

CH

Q S G 2

."•Sj
F V |

l _ ^ Q S 2

TA1 £ £

l||_V

A q

Щ

f
i

РУ 10(6) кВ 1600 A 2 секция
I Q S G 1

Разъединитель

Выключатель

Трансформатор тока

Разъединитель,
ограничитель

перенапряжения

Кабель

Номер ячейки по плану

Номера схем главных цепей

Назначение ячейки

ТА1

"osr?

\ *  Q

ТQS1\C_ т

С £
ТА1СV Q

Q S 1 \ T _

£ ТА1
£

V Q
“ р у

Т
Q S 1 V 4

£
ТА1

£
V Q

£
ТА1

£

V Q

£

F V N  Q S 2 \ - n  F V N  Q S 2 \ - i  F V N  Q S 2 \ - - |  F V N  Q S 2 \ - n  F V  N  Q S 2 \ - - |
7r 1H 4*4—|h ^  —Г”4 |l* IT  ' ► н '^ Ч п  H 41

Q S G 2

\7 \7

Q S G 2

\7 \7

Q S G 2

\7 \7

hsJsH i<
Q S G 2

V  \7

-T^ |h
Q S G 2

\7 \7
14

03BB-630

Отходящ ая линия

13

03BB-630

Отходящая линия

12

03ВВ-630

Отходящая линия

11
03ВВ-630

Отходящая линия

10

03ВВ-630

Отходящая линия

1. Ограничители перенапряжений 
в камерах РУВН устанавливаются 
на заводе-изготовителе по 
опросному листу заказчика 
оборудования.

2. Состав, типы и параметры 
оборудования камер см. на 
принципиальных электрических 
схемах.

3. Камеры силовых 
трансформаторов выполняются по 
схемам 23ВН-630 или 01ВВ-630 в 
зависимости от мощности 
трансформатора.

ТП 407-3-683.10-ЭП5

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я с Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н . к о н т р . С и к о р с к а я < /

10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЗАЗ" Р 5И с п о л н . М ары ганова г -------
s'

И с п о л н . М о р о з о в а
С хем а  э л е ктр и че ски х  со е ди не ни й  10(6) кВ 

(о кончание )

П п п р ч т -ikii/i иIUrvrM T\/T
И с п о л н . К у ш н и к о в а (

• '̂ wwmnwiri ш  ivi гм j i
Гипрокоммунэнерго

г. ИвановоИнв. №

Формат АЗ

Ц 0 Р 6 6 У -  0 .2  У _____
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П анель

Номинальный ток комму
тационных аппаратов, А

630 кВ А 1000 кВ А

Вводная №3, №5 1600 2000

С екционная № 4 1000 1600

Линейная №1, №7 2 x6 30 2 x6 3 0

Линейная №2, №6 4x250 2x250 + 2x400

В данной  таб л и це  вы бор н ом и на льны х токов 
л ин е й ны х  панелей  указан  как пример.
При привязке  проекта  состав  панелей  
и их 1ном уточняю тся .

П ривязан

Инв. №

И зм. Кол.уч.
ГИ Л
Н. контр .
И сполн .
И сполн .
И сполн .

Л и ст №док.
С икорскаяс
С ико рс кая
Марыганова ±
М орозова
К уш н и кова

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЗАЗ'

Схема электрических соединений 0,4 кВ

С та ди я Л и с т Л и сто в

П ро ектны й  институт
Гипрокоммунэнерго
_______ г, И ваново_______

Ф орм ат  АЗ

ц о о е £ У 'р £  8
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Панели отходящих линий
Выключатель-
разъединитель

Тип
ВРА1-1-43

ВРА1-1-53

ВРА1-1-63

1н, А
250

400

630

Автоматический
выключатель

Тип

ВА51-29

1н, А
250

400

630

Ip, А

Панели трансформаторных вводов

Разъединитель

Тип

РЕ 19-44

1н, А

2000

Характеристика выключателей "Masterpact"

Параметры

Допустимый сквозной ток 
короткого замыкания, кА

односекундный 50 65
трехсекундный 50 36

Время отключения, мс 25 25
Номинальный ток расцепителей, А 800-1600 1000-2000

Автоматический
выключатель

Тип

NW20
"Master

pact"

1н, А

2000

Панель секционного выключателя с АВР

Разъединитель

Тип

РЕ 19-44

1н, А

2000

Автоматический
выключатель

Тип

NW16
"Master-

pact"

1н, А

2000

Всего коммутационных и защитных аппаратов на щит 0,4 кВ (шт.):

Выключателей - разъединителей ВРА1-1-43 - 4 шт.

ВРА1-1-53 - 4 шт.

ВРА1-1-63 - 4 шт.

Разъединителей РЕ19-44 - 4 шт.

Автоматических выключателей ВА51-39 - 12 шт.

NW16- 1 шт.

NW20- 2 шт.

Комплектация щита 0,4 кВ определяется при привязке проекта.
При этом уточняются:
- количество выключателей-разъединителей и автоматических выключателей 

отходящих линий;
- номинальные токи и токи расцепителей автоматов.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Распределительный пуни 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощнхтью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

Основное оборудование щита 0,4 кВ

Стадия Лист Листов

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново

Ц 0 0 6 6 Ч '0 2
Формат АЗ

Л
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Оборудование РУВН

№№ камер 
на плане Схема главных цепей Назначение камеры Кол.

2,9 03ВВ-1600 Ввод 2

5 14ВВ-1000 Секционный выключатель 1

6 40-1000 ТН Трансформатор напряжения

с секционным разъединителем

и заземлением сборных шин 1

4 35-630 ТН Трансформатор напряжения

с заземлением сборных шин 1

3,8 01ВВ-630
23ВН-630

Ввод от трансформатора 2

1,7,10-19 03ВВ-630 Отходящая линия 2

20 57-630 Собственные нужды 1

*) см. примечания п.З на л. 5

Оборудование РУНН

№№ панелей 
на плане Назначение панели Кол.

1,7 Панель отходящих линий (2 линии) 2

2,6 Панель отходящих линий (4 линии) 2

3,5 Панель ввода от трансформатора 2

4 Панель секционного выключателя с АВР 1

Привязан

Инв. №
ТП 4 0 7 -3 -6 8 3 .1 0 -ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

План и разрезы РП 
(начало)

Стадия Лист

8

Листов

П роектны й институт
Г ипрокоммунэнерго

г. И ваново

Ф орм ат АЗ

ц о о б б ^ - о г  -ю
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750
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V

ог--сосм

V 7

У 1
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1600

25

t металлические трубы кабелей ВЫ 
трансформаторных вводов

2 - 2
РУИН

5200

Z .

¥

3 - 3

оюсосм

- 1,200

©
металл, труба ввода от 

тр-ра№2

а

У
1 щ | 1  !■■■■!

___________ т п т ________т П т ____________
1

,600

2

800/

3

800/

4

800/

5

800/

6

800✓

7

600// / ------- 7 4

1600

*25

-0,900 Раскладку кабелей выполнить по месту.

/  У У 7~ГУ\у  у  /  у  ✓ у  у  у  ,• у  7 т у  /  У  У /  У У у  :• /  У  у  ; /  7 7

8660 / *  Ф 1 ,2 0 0 ~

9 *  
/

J J A z l

1. Подключения шин моста к сборным шинам камер КСО на 
разрезе 1-1 и ответвления от сборных шин к шинным 
разъединителям камер на разрезе 3-3 условно не показаны.
2. Кабели в кабельном подполье РУВН прокладывать по 
кабельным полкам на стойках, закрепляемых на перегородках, в 
кабельном подполье РУНН - по дну.

0,000

\ /

© /М еталлические трубы кабелей ВН 

трансф орматорных вводов

©

10

Привязан

Инв. №
ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. П одпись Дата
ГИП С икорская < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0,4 кВ сдвумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

С тадия Л ист Листов
Н. контр. С икорская

Р 9И сполн. Марыганова
И сполн. М орозова

План и разрезы РП 
(окончание)

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Куш никова 'fа

Формат АЗ

ц о о б б ч - о а  / /
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1 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 19x1,5 11

2 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 19x1,5 12

3 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 КВВГнг 14x1,5 10

4 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 14x1,5 12

5 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 КВВГнг 5x1,5 15

6 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 10x1,5 9

7 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 10x1,5 9

8 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 7x1,5 10

9 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 14x1,5 9

10 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 КВВГнг 19x1,5 8

11 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 КВВГнг 19x1,5 8

12 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 11 КВВГнг 19x1,5 8

13 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 11 КВВГнг 19x1,5 8

14 РУ-10(6) кВ. Камера № 3 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 7x1,5 10

15 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 РУ-10(6) кВ. Камера № 7 КВВГнг 4x1,5 10

16 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 5x1,5 10

17 РУ-10(6) кВ. Камера № 2. Клеммник РУ-10(6) кВ. Камера № 2.ТСН КВВГнг 4x1,5 3

18 РУ-10(6) кВ. Камера № 9. Клеммник РУ-10(6) кВ. Камера № 9. ТСН КВВГнг 4x1,5 3

19 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 КВВГнг 4x1,5 16

20 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 КВВГнг 4x1,5 9

11

Перед нарезкой длины  кабелей 

Уточнить по месту.

ТП 407-3-683.10-ЭП5

I Привязан гип С икорская Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)Ю,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорскаяс i___ Р 101ПИсполн. Марыганова

Ц П Исполн. Морозова JnU Jk- i_
Кабельный журнал (начало)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
! Исполн. Кушникова

I Инв. № ____
Ф ормат АЗ

i i m w - o z  i z
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31 РУ-0,4 кВ. Панель №3 РУ-0,4 кВ. Панель №4 КВВГнг 19x1,5 7

32 РУ-0,4 кВ. Панель №3
Камера трансформатора Т1 
клеммная коообка КВВГнг 4x1,5 15

33 РУ-0,4 кВ. Панель №5 РУ-0,4 кВ. Панель №4 КВВГнг 19x1,5 7

34 РУ-0,4 кВ. Панель №5
Камера трансформатора Т 2 , 
клеммная коообка КВВГнг 4x1,5 15

35* Камера трансформатора 11 
клеммная коообка РУ-10(6) кВ. Камера №3 КВВГнг 4x1,5 23

36* камера трансформатора 12, 
клеммная коообка РУ-10(6) кВ. Камера №8 КВВГнг 4x1,5 23

37* РУ-0,4 кВ. Панель №3 РУ-10(6) кВ. Камера №3 КВВГнг 4x1,5 23

*сосо РУ-0,4 кВ. Панель №5 РУ-10(6) кВ. Камера №8 КВВГнг 4x1,5 23

Н1 РУ-0,4 кВ. Панель №3 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 ВВГнг 4x2,5-0,66 29

Н2 РУ-0,4 кВ. Панель №5 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 ВВГнг 4x2,5-0,66 21

* - Только для трансформатора мощностью 1000 кВА.

Сводка кабелей, длина в метрах

Число и 
сечение жил, 
напряжение

Марка

КВВГнг ВВГнг

4x1,5 163

5x1,5 25

7x1,5 20

10x1,5 18

14x1,5 31

19x1,5 69

4x2,5-0,66 50

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Привязан ГИП Сикорская^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6У0,4 кВ сдвумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами KCO-202B и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская^ / Р 11
Исполн. Марыганова s’

Исполн. Морозова
Кабельный журнал (окончание)

Проектный институтГ ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Исполн. Кушникова S-------
Инв. №

У

Ф ормат АЗ



13

Ё о
о  ^
О  СО 
О . 00С со
>S ' 
о  СО

gfc
f  S

т

Трансформатор
№ 1

32
35*

37*
32
31
Н1

Трансформатор
№ 2

34
36*

1 2 3 4 Г 3 6 7

10 11 17 19 |
1 3 5

196

% £ £ 3

14

16 7 15
6 14
2 9
1

16 У~15~1 36*,
~ W

РУ-10(6) кВ
ТУ
12

18 17 16 15 14 13 12

9 /

11 10

12
5 20
4 18
2 13

8660

Привязан

Инв. №
ТП 407 -3 -6 8 3 .1 0 -ЭП5

И зм . Кол.уч. Л и ст №док. П одпи сь Д а та
ГИ П С и ко р ска я с Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С тади я Л и ст Л и стов

Н. контр. С и ко р ска я ^ Р 1 2
И сполн . Марыганова л * # / . -
И сполн . М оро зо ва

План прокладки кабелей
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

И сполн . К уш н иков а

11,00664'OZ
Формат АЗ

-7 / у
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Токовые цепи
Поясняющая схема

10(6) кВ

\  Q1

"ЮР"
ТА1
"0.5"

£

i:

"0,5

Т А Т А
А411

1U1 1U2
» ТА1.С

С411

1U1 1U2
N411

!

i------------------------------------- 1
| Счетчики коммерческого | 
I и технического учета | 
| электрической энергии и| 
| измерительные приборы | 
J (см. листы 4 0 . . . 4 3 )  |
i______________________ i

Цепи освещения Цепи обогрева

1 2 1 2

QS2
—|1<

QSG2

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем Э207/5-1081 
на переменном оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", 
выполненного СКВ РЗА ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10- ЭП5 листы 56,57.
3. Максимальная токовая защита не используется.
4. Логическая защита шин реализована с "последовательной" схемой 

соединений.

~220В
EL2 ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Л ист №док. П одпись Д ата

Привязан ГИП С икорскаяс Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
Ю(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами KCO-2Q2B и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО 'ЧЭАЗ'

С тадия Л ист Л истов
Н. контр. С икорская  t

Р 13И спопн. Марыганова
Исполн. М орозова Камера ввода 10(6) кВ с устройством 

БЭМП РУ-ВВ. Схема электрическая 
принципиальная (начало)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн. Куш никова

Инв. №
Формат АЗ

11,00664-03, IS
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16

Питание БПНТ-2 
по цепям 

напряжения для 
схемы ЗДЗ секции

Питание БЛНТ-1 
по цепям 

напряжения

Питание
оперативных

цепей

Реле положения 
"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Неисправность 
цепей напряжения 

шинного ТН

Резерв

Резерв

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение от 
снопки "Отключить1

Включение от 
кнопки "Включить’

"Неисправность
БУЯЕ1."

"Неготовность 
БУ/TEL" и блок 

включения___
Питание 

устройства 
"БЭМП РУ-ВВ"

Цепи управления выключателем и выходные цепи

2. ** - Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

ТП 407-3-683 .10-ЭП5

Распределительный пункт 10(b) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)10,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

Камера ввода 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ВВ. Схема электрическая 

принципиальная(продолжение)

С тадия Л ист Л истов

15
П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

Гипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

Ц О О б б Ч 'О Я .

Ф о р м а т  А З

1* J
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Цепи оперативного тока

101 Пуск МТЗ 
Линии 1...N 
i----------- i151(161)r

" П Ч  г  ”Р Ц
| j Блоки
I—

БЭМП РУ-СВ 
Пуск МТЗ СВ

152(162)

ipOBKa ЛЗШ I

+ЕД 1 ( 2) у Р0В EWJ1(2)
101.1(2) Линии 1...N

Т 7 _ _ 7 Г
УР0В СВ

F119.1(2)

В схеме ЗДЗ секции
П 0 Ш £ Л

--------- С Г Г  J ------------------
В схеме СВ

ID37(D47)^ И

Р19(Р29)

I___________ _ )

В схеме ТСН на вводе

I_ _ _ _ _ _ _ _ I
В схеме ввода смежной секции

г - > п 163(153)
I________I

В схеме СВ 
I- - - - - - - - - - - 1

- J ------S '— I— 154(164)

В схеме СВ 
Р  ,SAC2 “ |

О 1 155(165)
4(5)j

102

SAC1 I-------------------------- \ - Ж

и
I I

Т13
^Телеуправление- Т15

I_________________ h
Т16

Переназначаемые выходные реле и дискретный вход.

А1

БЭМП РУ-ВВ

Х5-1 [-CD-. 

Х5-2 I ^

Х5-3
Х5-4 3

ДВ13
Блокировка
ЛЗШ

ДВ14

Х5-5 Н__Ь| ДВ15
Х5Т --------1 у р о в

Х5-7 -C D -i ДВ16 
Х5_з ____ I ЗДЗ секции

Х5-9
Х5-10 3
Х5-11 - 0 - 1  
Х5-12--------1

ДВ17

ДВ18*
ВНР

ДВ19
U смежной 
секции

ДВ20 
РПВ СВ

ДВ21
Откл. с АВР 

ДВ22
Блокировка АВР 

ДВ23
Откл. по ТУ 
ДВ24 
Вкл. по ТУ 
ДВ25
Сброс сигнала 
по ТУ

ДВ26

Блокировка МТЗ 
ввода при КЗ на 

присоединениях или 
СВ

Резерв

Отключение 
ввода от УРОВ 
присоединения 

или СВ

Отключение ввода 
от ЗДЗ

присоединений 
секции или СВ

Резерв

Пуск ВНР при 
появлении 1) до 

ввода после 
срабатывания АВР

Контроль 
встречного 

напряжения для 
пуска АВР СВ

Контроль 
включенного 
состояния СВ

Резерв

Блокировка АВР

Отключение по ТУ 
"Отключить"

Включение по ТУ 
"Включить"

Сброс реле и 
светодиодов 

"БЭМП РУ-ВВ" по 
ТУ

Резерв

Привязан

Инв. №

Изм. Кол.уч.

гип
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Выходные цепи

153(163) | I
[ Щ ] ____________ j В схему ввода смежной секции j

109(209) I |

F lg .lg )_______ | |

I В схему СВ I

j ]

L __________ J

Контроль 
встречного 

напряжения для 
АВР

Пуск АВР СВ при 
отключении ввода 

по снижению 
напряжения на 
секции или от 

основных защит
Отключение СВ 

при
восстановлении 

нормального 
режима работы

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Л и с т  Na док.
Сикорская
Сикорская
Марыгзнова
М орозова
Куш никова

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Распределительный пункт 10(b) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Камера ввода 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ВВ. Схема электрическая 

принципиальная (продолжение)

Стадия Лист

16
Листов

П р о е ктн ы й  и нсти тут

Гипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

Ц О О б б 1/ ' 0 2

Ф о р м а т  А З

/ /



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

Т
ип

ов
ой

 п
ро

ек
т

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
.и

нв
.№

 
40

7 
- 

3 
- 

68
3.

10
А

ль
бо

м
 

4
Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты

БЭМП РУ-ВВ 1

АК1 Блок управления вакуумным выключателем

БУ/ТЕ1_-110/220-12-ОЗА У2 1

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5 ,+5) 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

С КП-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0,05А 1

КН1, КН2 Реле указательное

РУ-21-УХЛ4, 0,25 А, переменный ток 2

18

Поз.
обозначение

Наименование Кол. Примечание

RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

С5-35-25 3900 Ом, допуск 5% 2

RK1 Электронагреватель ЭН-0.06/0.08-220 1

SAC1 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

SF1...SF3 Выключатель автоматический

АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 3

UG1 Блок питания БПНТ1 УХЛ3.1 1

UG2 Блок питания БПНТ2 УХЛ3.1 1

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Привязан ГИП Сикорская < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6У0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская^ Р 17
Исполн. Марыганова J0 )4 x i
Исполн. Морозова М М Камера ввода 10(6) кВ с устройством 

БЭМП РУ-ВВ. Схема электрическая 
принципиальная(продолжение)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова £?*£&*£*

Инв. №
Ф ормат АЗ

цсоевч- о г  / у
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Токовые цепи д-|

20

Поясняющая схема

Т А Т А
- P ^ V  А411
1U2 1U1

ТА1.С
С411

1U2 1U1

N411

Цепи освещ ения

-2 2 0 В

EL2

Резерв

Цепи обогрева

ЕК4

I 21
1

ВТ
/  22

2

EN

RK1

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем Э207/5-1081 на 
переменном оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", 
выполненного СКВ РЗА ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж № 407-3-683.10- ЭП5, листы 58,59.
3. Необходимость применения защ ит и выбор схемы подключения цепей 

напряжения определяются при привязке проекта.
4. Логическая защ ита шин реализована с "последовательной" схемой 

соединений.

ТП  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Дата

П р и в я за н гип С икорская < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская., Р 19
И сполн. Марыганова ЛОнА а
И сполн. М орозова ъ /ил?с Камера секционного выключателя 10(6) кВ 

с устройством БЭМП РУ-СВ.
Схема электрическая принципиальная 

(начало)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн. Куш никова Ж С . s____

И нв. №
г/

Формат АЗ

ц о о б б ч - о я ,  а /
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Цепи оперативного тока

SAD 
О В

SAD

SAC1
м д |

101

|  В схему | 
| ЗДЗ секции__|

SBT

J '
1 2

SBC
ъ

1

VS1

VS2

S.Q1

4 г

АК1

D17

1 0 2
r t

Х1-5
Х1-6

Х1-7

- с = ь  ДВЗ
------- 1 Пускосц.

л ДВ4
Х1-8

Х1-9 ДВ5
Х1-10-

Х 1 -1 И И Ь  ДВ6 
Х1-12----- - I  ЗДЗ

(отс. вв/выв.)

Х1-13|-СЗ-1 ДВ7
хТ-14|--------1 ЗДЗ

(отс. выкл.)

Х 1-15И =Н  ДВ8*
Х1-16^ 3

Х1-20-СЭ-
Х1-21
Х1-23 -f
Х1-24

ДВ9
Отключить

ДВ10
Включить

ДВ11
Автомат ШП 
ДВ12
Привод не готов

220В
Питание

Шинки питания 
оперативных цепей и 

автомат

Питание БПНТ-2 по 
цепям напряжения 

для схемы ЗДЗ 
секции

Питание БПНТ-1 по 
цепям напряжения

Питание
оперативных цепей

Реле положения 
"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Пуск осциллографа

Резерв

Резерв

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение от 
кнопки "Отключить"

Включение от кнопки 
"Включить"

"Неисправность
БУЛ-EL"

"Неготовность 
БУЯЕ1’  и блок 

включения

Питание устройства 
"БЭМП РУ-СВ"

Цепи управления выключателем и выходные цепи 

-ЕС1

SF2

А1

АК1

БЭМП РУ-СВ

К1
Отключить

К2
Включить

133
SBT

1 зо. У-
3 4

103
L

КЗ* |— ХЗ-5
ХЗ-6

К4
УРОВ 
на ВВ1

УРОВ 
на ВВ2

- ч ч ХЗ-7
ХЗ-8

ЧЧ ХЗ-9
ХЗ-10

Кб
Пуск МТЗ 
на ВВ1

Кб
Пуск МТЗ 
на ВВ2

Rcorn.
R Х2-1
А Х2-2
SG Х2-3
В Х2-4

БУЯЕ1-12-03А

Х1-3 Х1-4
220 В 220 В

Х1-12 Х2-7

Г Ш
Х1-11
Х1-10 Х2-9
Х1-9 Х2-10

1Х2Й2

-ЕС2ТГ
S F 2 ^ y  

N 0 1

Q1

09

10 (SOTI 12

03
04

BB/TEL

Ш Ц  БК1 

Ш  БК2

Х2-13
Х2-14

ЭМ1
ЭМ2

F119.

EWT1аХ
EWT2

F119.2 J

+EW1

101.1

+EW2 

101.2

152
151

162
161

^  В схему ввода №1 J

В схему ввода №2 J

618-1(2) 01 614-1(2)
1 7 (2 1 ^ 4  18(22)

915.1(2) Q 1

3(5) 4(6)
917,1(2)

Шинки питания 
оперативных 

цепей
Автомат питания 
БУ/ТЕ1-12-03А

Питание
устройства

By/TEL-12-ОЗА
Цепь

отключения

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

ри
во

до
м

Цепь
включения

Резерв

1
С.Ш.

Отключение 
ввода от 

УРОВ СВ с 
контролем по 
току в шкафу 
выключателя 

ввода
2

С.Ш.

1
С.Ш. Блокировка

МТЗ
выключателя 

ввода при 
КЗ в СВ2

С.Ш.

Линия СВЯЗИ 
RS-485

В схему ТН 10(6) кВ 
1(2)секции

1. * - Переназначаемые выходные реле и дискретный вход.
2. **- Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

П р и в я з а н

Инв. №

Изм. Кол.уч.

ГИ П
Н. контр.

Исполн.
Исполн.
Исполн.

Лист № док.

Сикорская
Сикорска

Марыганова
М орозова
Куш никова

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 -  Э П 5

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
_________типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"________
Камера секционного выключателя 10(6) кВ 

с устройством БЭМП РУ-СВ.
Схема электрическая принципиальная 

_______________(продолжение)_______________

Стадия Лист

21
Листов

П р о е ктн ы й  ин сти тут

Гипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

цссбб^-oz
Ф о р м а т  А З

м
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101

SAC2
О 1

2

SAC1
М д
1 т -

Цепи оперативного тока

Гв схемТ! 
^ввода №1|

151
102

Гв схемТ"!" 
^ввода №2|_

161
102

+EQC EQCT1
В схеме линий 1с.ш. —t—

F121.1F120

■ е э ЛГ
В схеме линий 2с.ш

— в з —
В схеме ввода 1с.ш.

EQCT2

~ J f 121.2

ВсхемеЗДЗ 1с.ш.

D20

В схеме ввода 2с.ш. 

_ rD 3 4 /D 3 0 1

В схеме ЗДЗ 2с.ш. 
^D34 KLDIP^ РЗГр

D30

В схеме ввода 1с.ш.
|"f i9.i ^  т

г г :
109

111

В схеме ввода 2с.ш. 
Г Ё 1 9 Х  “ “ ^  2091

г г :

111

211

Т13
Г “ Г

Т14

_|Телеуправление|—

I______ Г

Т15

Т16

102 А1
БЭМП РУ-СВ

ДВ13
Х5-1 O i  Блокировка 
Х5-2 ■"  ̂ЛЗШ 1 с.ш.

ДВ14
Х5-3 - O i  Блокировка 
Х5-4  ̂ЛЗШ 2 с.ш.

Х5-5
Х5-6

Х5-7
Х5-8

] ДВ15 
УРОВ 1с.ш.

1ДВ16 
УРОВ 2с.ш.

Х5-9
Х5-10Q flB17 

ЗДЗ 1с.ш.

Х5-11
Х5-12Q AB18 

ЗДЗ 2с.ш.

ДВ19
Вкл. СВ по АВР 

ДВ20
Откл. СВ по ВНР

_____  ДВ21
Х5-1 б 1 -а 4 ^ локиРовка АВР 

ДВ22

■ _  ДВ23
Х5-2(Ц-а-|Пткпючйнив по ТУ

ДВ24
Включение по ТУ 

ДВ25
Сброс сигн. по ТУ

ДВ26
Сброс сигн.

Блокировка 
МТЗСВ 

при КЗ на 
присоединениях

1
с.ш

2
с.ш

Отключение СВ 1
от УРОВ с.ш

присоединения с
возможностью

контроля 2
потоку с.ш

Отключение СВ 1
при действии з.ш
ЗДЗ в шкафу
ввода либо в

шкафу _
присоединений
с контролем по 2
току в шкафу с.ш.

ввода

Включение СВ
по АВР

Отключение СВ при
появлении U на

вводе после АВР

Блокировка АВР

Отключение по ТУ
"Отключить"

Включение по ТУ
"Включить"

Сброс реле и
светодиодов

БЭМП РУ-СВ по ТУ
Сброс реле и
светодиодов
БЭМП РУ-СВ

23

Резерв

Отключение
1 ввода от ЗДЗ

С.Ш в шкафу СВ
— с контролем по

2 току в

с.ш устройстве
ввода

1 Пуск ЗДЗ
секции с

контролем
2 потоку

с.ш
контроль

1 включенного
с.ш состояния СВ

для
восстановления

2 нормального
:.ш режима после

АВР

1
с.ш

Блокировка АВР
вводного

2 выключателя

с.ш

К11-К15 - переназначаемые выходные реле.
Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

П ривязан ги п С и ко р ска я * Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С тадия Л ист Л истов
Н. контр. С и ко р ска я * ? Р 22Исполн. Марыганова

У, (У) /JU/МФ/,
Исполн. М о р о зо в а - Камера секционного выключателя 10(6) кВ 

с устройством БЭМП РУ-СВ.
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

П р о е к т н ы й  и н с ти ту т

Г ипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

Исполн. К уш н и ко в а

Инв. №

Ф о р м а т  А З
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание Поз.

обозначение
Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

БЭМП РУ-СВ 1 С5-35-25 3900 Ом, допуск 5% 2

АК1 Блок управления вакуумным выключателем RK1 Электронагреватель ЭН-0.06/0.08-220 1

Б У Я Е Ы 1 0/220-12-03АУ2 1

SAC1 Переключатель коммутационный

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5 ,+5) 1 ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1 SAC2 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 2037 УЗ 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-Л П-2-220-П (зеленая) 1 SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1 SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

SF1...SF3 Выключатель автоматический

Реле указательное АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 3

KHD РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05А 1

КН1.КН2 Реле указательное

РУ-21-УХЛ4, 0,25 А, переменный ток 2

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист N2 док. Подпись Дата

П ривязан ГИП С и кор ская , Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская . Р 23
Исполн. Марыганова Ж Ф /,
Исполн. Морозова Камера секционного выключателя 10(6) кВ 

с устройством БЭМП РУ-СВ.
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

П роектны й  институтГ ипрокоммунэнерго
г. И ваново

Исполн. Кушникова ‘
Инв. №

Ф орм ат АЗ

ц о т ч - о з ,  л5
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

UG1 Блок питания БПНТ1 УХЛ3.1 1

UG2 Блок питания БПНТ2 УХЛ3.1 1

EL1 Лампа М036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

Q1 Выключатель вакуумный ВВ/ТЕ1_-10-Х/ХУ2 1

SC1 Выключатель однополюсный BM63-1NC, 220В, 6А 1

SQ1 Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67-У2.16 1

ТА1ДТА1.С Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 / / /5А 2 Уточняется при конк- 
ретном гюоектиоовании

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю-З-ОП 1

ТП 407-3-683.10-ЭП5

И зм . Кодуч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

П р и в я за н Г И П С и к о р с к а я  < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0.4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

С та д и я Л и с т Л и с т о в
Н . ко н тр . С и к о р с к а я  4 / Р 24И с п о л н . М ары ганова s '
И с п о л н . М о р о з о в а Камера секционного выключателя 10(6) кВ 

с  устройством  БЭМП РУ-СВ.
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и ко в а | I S *

И нв. №

., Формат АЗ
Ц О О бб Ц -O Z  £ 0
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Токовые цепи А1

"0,5

ТА1.А
А411

1U2 1U1
.. ТА1.С

С411
1U2 1U1 N411

I------------------------------------------- 1
] Счетчики коммерческого) 
| и технического учета | 
| электрической энергии и| 
| измерительные приборы| 
| (см. листы 40...43) |
i____________________________ i -220В

EL2

1 ^ 2

Поясняющая схема
10(6) кВ

Цепи обогрева

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем Э207/5-1081 на переменном 
оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", выполненного СКВ РЗА ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10- ЭП5 листы 60,61.
3. Необходимость применения защит и выбор схемы подключения цепей напряжения 

определяются при привязке проекта. Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Привязан

Инв. №

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Камера отходящей линии 10((Л кВ 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 

Схема электрическая принципиальная 
(начало)

25
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Формат АЗ

и о о щ -oz л7
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Цепи напряжения
Вариант 1 - Подключение фазных напряжений 

EV1(2)C EV1(2)B EV1(2)A EV1(2)N A1

Измерение 
фазных 

напряжений. 
Контроль 

напряжения 
для пуска МТЗ 
и ЗДЗ в отсеке 
звода - выводе

Вариант 2 - Подключение линейных напряжений и 3U0
А1

EV1(2)C EV1(2)B EV1(2)A

Та 661.1(2)

С661.1(2)

БЭМП РУ-ОЛ 
Х4-П-

В661.К2)

EVGK2)
LJH661.K2J

Измерение
линейных

напряжений.
Контроль 

напряжения 
для пуска МТЗ 
и ЗДЗ в отсеке 
звода - в ы в о д е

Схему подключения счетчиков коммерческого и 
технического учета электрической энергии см. листы 40...43.

Цепи сигнализации

~ЕНА ~ЕНР ~ЕН1

КН1
А705
2

у
КН2

А709
Аб 1 2

L _____ _ 1

(~)ЕН

А701 Q1 HLR1

11
/O \N 703

1 2  T W 1

Q1

901

HLG1

" 2 3 ^ 4 2 4

HLW1

KH1

з V
KH2

3 T

Шинки
сигнализации

Лампа положения 
"Включено"

Лампа положения 
"Отключено"

Лампа "Аварийная 
ситуация"

Аварийное
отключение

выключателя
Предупреди

тельная
сигнализация

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Л ист №док. Подпись Дата

Привязан гип С и ко р ска я « Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
Ю(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Л ист Листов
Н. контр. С икорская с Р 26Исполн. Марыганова
Исполн. М орозова Камера отходящей линии 10(6) кВ 

с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

И сполн. Куш никова

Инв. №
Формат АЗ

Ц О О 6 6 Ч -0 2  2 Р
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Цепи оперативного тока

БЭМП РУ-ОЛ 
ДВ1 
РПО

-EAF EPF1 EPF2 EPF3 
852Т“  8 0 iT “  8 0 3 | ~  8051“

Х1-4
Q f l B2

РПВ

Х1-5
Х1-6 Q flB3 

АЧР

Х1-7
Х 1 -8

Х 1 -9
Х 1 -1 0

SAD

ДВ4

ДВ5

VS1

две
здз
(отс. вв/выв.)

SAC1 1 2
I-------------------------- 1 Т14М Д Т13

I т
I I

1 SBC

4 1 2 АК1

ДВ9
Отключить

ДВ10
Включить

ДВ11
Автомат ШП
ДВ12
Привод
не готов
220В
Питание

1. * - Переназначаемые выходные реле и дискретный вход.
2. ** - Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.
3. Установка датчика VS3 для ЗДЗ сборных шин уточняется при 
заказе.

Питание БПНТ-2 
по цепям 

напряжения

Питание 
устройства БЭМП 

и
оперативных 

цепей
Реле положения 

"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Отключение от 
АЧР

Резерв

Резерв

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение от 
(нопки "Отключить1

Включение от 
кнопки "Включить'

"Неисправность
БУ/TEL"

"Неготовность 
БУ/TEL" и блока 

включения
Питание 

устройства 
"БЭМП РУ-ОЛ"

Цепи управления вы клю чателем и выходные цепи

- Е С 1  - Е С 2

28

Шинки
гарантирован
ного питания 

и автомат

Питание

by/TEL-12-ОЗА

Цепь
отключения

Цепь
включения

Шинки ЗДЗ секции 
10(6) кВ (с  

контролем по току 
в схеме ЗДЗ 

секции10(6)кВ) 
Датчик ЗДЗ в 

отсеке сборных 
шин

Отключение 
выключателя 

ввода 10(6) кВ от 
УРОВ линии 

10(6) кВ

Отключение СВ 
10(6) кВ от УРОВ 

линии 10(6) кВ

Блокировка МТЗ 
выключателя 

ввода 10(6) кВ 
при КЗ в линии 

10(6) кВ

Резерв

Линия связи 
RS-485

Привязан

Инв. №

И з м .  Кол.уч,

Г И П
Н. контр.

Исполн.

Исполн.

Исполн.

Л и с т  № док,
С и ко р с ка я , '

С икорская ,
Марыганова

М о р о зо в а
К уш н и ко в а

П одпись Д а та

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(б)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа Б1МП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"_ _ _ _ _ _ _ _

Камера отходящей линии 10(6) кВ 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

С тадия Л ист

27
Л истов

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

Гипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

Ф о р м а т  А З

ЦО066Ц'О2 3 9
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание Поз.

обозначение
Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

БЭМП РУ-ОЛ 1 С5-35-25 3900 Ом, допуск 5% 2

АК1 Блок управления вакуумным выключателем RK1 Электронагреватель ЭН-0.06/0.08-220 1

Б У Я Е М 1 0/220-12-03АУ2 1

SAC1 Переключатель коммутационный
ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5 ,+5) 1 ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1 SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1 SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

С КП-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

SF1... SF3 Выключатель автоматический

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 3

С КП-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

UG1 Блок питания БПНТ2 УХЛ3.1 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05А 1

КН1.КН2 Реле указательное

РУ-21 -УХЛ4, 0,25 А, переменный ток 2

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №д ок. Подпись Дата

П ривязан ГИП Сикорская< Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(б)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗГ

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская, Р 28
Исполн. Марыганова jU&wiР

Исполн. Морозова _ Камера отходящей линии 10(6) кВ 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институтГ ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Исполн. Кушникова
Инв. №

Ф ормат АЗ

и, т  6Ц -02 я  о
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ТА1.А
r ^ p Q h А421 

2U2 2U1

ТА1.С
»10г,, С421

ю р  Г г и г  2 u i

________ N421

Т о ко в ы е  цепи

UG1 АК1

Г б П Н Т -2 _ _  Г  Б У Я Е Ы 2-03А - ]

-ТЗ LS- А422 {ша щ -
|—fX4-5| I
^ Х 4 -б |  |

g D  1 1«-| С4— -1X4-151 Ш б 1 -

А1

С423

Кол-во трансформа- 
торов тока по заказу

TA1N

U2 U1 
TA2N

U2 U1

N431

N432

ТАТА

*0,5"

г-^Р Р - А411 г~ ~i
1U2 1U1 I

ТА1.С
С411

I
I Резерв

1U2 1U1 N411
I
I
i_ _|

БЭМП РУ-ОЛ 
Блоквходных

тр-ров Измерение
тока, блок
питания,

МТЗ, УРОВ,
___  |С | защита от 

обрыва фаз

m  3 l0 i
X 4 - 5 U .p t .

Х 4 - б Р ^

Защита от 
замыканий на

землю

Цепи освещения

EL1 ~36 В EL2
‘ SC1 EL1 

723 ^  725 724
1 2 

XS1
— К  Ь

! ® Г

-220В
EL2

1

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем Э207/5-1081 на переменном 
оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", выполненного СКВ РЗА ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10- ЭП5 листы 62,63.
3. Необходимость применения защит и выбор схемы подключения цепей напряжения 

определяется при привязке проекта.
4. Газовая защита выполняется только для трансформатора мощностью 1000 кВА.

Поясняющая схема 
10(6) кВ

QS1 I ^ QSG1

"0.5" £" 
ТА1

"10Р"£~

£
Г .

V

TA1N

0 8 2 ^ 0 5 6 2

\7

L ta2nL
А

Цепи обогрева 
-220 В

ТП 407-3-683.10- ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией
Ш М 0  4  irR г  rtQvtig тпячгЖппмятппями илшиллтт.1л пл 1IY1D vD л С т а д и я Л и с т Л и с т о в

ко  ь двумя |рагилуирма юрами мищпиыьк/ДО IUUU Ш *п
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’ Р 30
Камера линии 10(6) кВ  к трансф орм атору 

с  устройством  БЭМ П РУ-ОЛ. 
С хема электрическая принципиальная 

(начало)

Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. Иваново

Формат АЗ

Ц,У066Ц-02 3Z
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32
Цепи напряжения

Вариант 1 - Подключение фазных напряжений 

EV1(2)C EV1(2)B EV1(2)A EV1(2)N A1

Измерение
фазных

напряжений.
Контроль 

напряжения 
для пуска МТЗ 
и ЗДЗ в отсеке 
звода - вывода

Вариант 2 - Подключение линейных напряжений и 3U0
А1

EV1(2)C EV1(2)B EV1(2)A

Измерение 
линейных 

напряжений. 
Контроль 

напряжения 
для пуска МТЗ 
и ЗДЗ в отсеке 
звода - вывода

Цепи сигнализации

Шинки
сигнализации

Лампа положения 
"Включено"

Лампа положения 
"Отключено"

Лампа "Аварийная 
ситуация"

Аварийное
отключение

выключателя

Предупреди
тельная

сигнализация

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)Ю,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
тилаБЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Камера линии 10(6) кВ к трансформатору 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Стадия Лист Листов

31
Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Формат АЗ

Ц О О б М -О Л  3 3
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Цепи оперативного тока

SAD

БЭМПРУ-ОЛ 
ДВ1 
РПО

а ДВ4
Внешнее 
отключение

9 |-t=J -| ДВ5
■Jq _____| Внешняя

VS1
сигнализация

ДВ6
здз
(ото. вв/выв.)

М Д Т 1 3
I--------------------------------- 1 Т 1 4

I Ш
I Iш .

1 SBC
•р

Т I 4 1 2 А К1

Д В 9

Отключить

ДВЮ
Включить

ДВ11
Автомат ШП
ДВ12
Привод
не готов
220В
Питание

1. * - Переназначаемые выходные реле и дискретный вход.
2. ** - Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.
3. Установка датчика VS3 для ЗДЗ сборных шин уточняется при 
заказе.
4. Газовая защита выполняется только для трансформатора 
мощностью 1000 кВ А.

Питание БПНТ-2 
по цепям 

напряжения

Питание 
устройства БЭМП 

и
оперативных 

цепей
Реле положения 

"Отключено”

Реле положения 
"Включено"

Резерв

Отключение

Сигнализация

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение от 
снопки "Отключить'

Включение от 
кнопки "Включить’

"Неисправность
БУ/TEL"

"Неготовность 
БУЯЕ1." и блока 

включения
Питание 

устройства "БЭМП 
РУ-ОЛ"

Цепи управления выключателем и выходные цепи

-ЕС1 -ЕС2

SF2

А1

АК1

БЭМП РУ-ОЛ

К1
Отключить

К2
Включить

SBT
130. ' р  I

3 4

103

ХЗ-4

КЗ*
ЗДЗ

ХЗ-5
ХЗ-6

К4 Г г  
УРОВ. 1 
на ВВI

УРОВ1 
на C B |J-

ХЗ-7 Л  19.1(2)1

ХЗ-8

ХЗ-9
ХЗ-10

К5
Пуск МТЗ 
(ЛЗШ ВВ)

Кб’

|-------^
------------------ХЗ-12
' — хзиз

ХЗ-14
ХЗ-15
ХЗ-16

Rcюгл.
R Х2-1
А Х2-2
SG Х2-3
В Х2-4

133

B y /T E L -1 2 -ОЗА

ш ш
2 2 0  В 2 2 0  В

<1-12 Х2-7

ш
Х1-11
Х1-10 Х2-9

Х1-9 Х2-10

(Х242

Q1

09

10 IS O il 12

03
04

B B /T E L  

X245I БК1

Х2-16 Б К2

Х2-13 ЭМ 1
Х2-14 Э М 2

ЕР2.1(2) +ЕР1(2) 

Р36(Р4б| |Р11(Р21)
V S 3

К Н Р

■ ш ( С И

EDSH1(2)

Р13(Р23)

EWT1(2) +EW1(2)

101.1(2)

EQCT1(2) +EQC1 (2)

F121 я~ F120.1(2)

101
151(161)

В схему выключателя ввода 
(ЛЗШ)

101 Q1 113(213) 
2 7 ^ S  28

Шинки ЗДЗ секции 
10(6) кВ ( с 

контролем по току 
в схеме ЗДЗ 

секцииЮ(б) кВ 
Датчик ЗДЗ в 

отсеке сборных 
шин

Шинки
гарантирован
ного питания 

и автомат

Питание 

Б У /T E L - I  2 -О ЗА

Цепь
отключения

Цепь
включения

Отключение 
выключателя 

ввода 10(6) кВ от 
УРОВ линии 

10(6) кВ

Отключение СВ 
10(6) кВ от УРОВ 

линии 10(6) кВ

Блокировка МТЗ 
выключателя 

ввода 10(6) кВ 
при КЗ в линии 

10(6) кВ

Резерв

Линия связи 
RS-485

РУ-0,4 кВ. 
Панель №3(№5)

Привязан

Инв. №

Изм. Кол.уч.

ГИП
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Л ист №док.

Сикорская, ?
Марыганов!

Морозова
Кушникова

Подпись
Сикорская

Дата

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6У0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
________ типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"________
Камера линии 10(6) кВ к трансф орматору 

с устройством БЭМП РУ-ОЛ.
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Стадия Лист

32

Листов

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново_____

Формат АЗ
U 00664-02 ЗУ
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание Поз.

обозначение
Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

БЭМП РУ-ОЛ 1 С5-35-25 3900 Ом, допуск 5% 2

АК1 Блок управления вакуумным выключателем RK1 Электронагреватель ЭН-0.06/0.08-220 1

Б У /Т Е Ы 10/220-12-ОЗА У2 1

SAC1 Переключатель коммутационный
ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5 ,+5) 1 ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1 SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1 SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

СКЛ-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

SF1...SF3 Выключатель автоматический

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 3

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

UG1 Блок питания БПНТ2 УХЛ3.1 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0,05А 1

КН1.КН2 Реле указательное

РУ-21-УХЛ4, 0,25 А, переменный ток 2

ТП 407-3-683.10-ЭП5

[Effli 1ШД ПИЯ ПЭЙН В Ш И  ПИЯ
Привязан тип Сикорская , Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. С икорская, ^  “

Р 33Исполн. Марыганова
Исполн. Морозова Камера линии 10(6) кВ к трансформатору 

с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институтГ ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Исполн. Кушникова
I Инв. № _ __

Ф ормат АЗ

Ц О О ЬбЧ-О Я &
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Лампа М 036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

Q1 Выключатель вакуумный BB/TEL-10-X/XY2 1

SC1 Выключатель однополюсный BM63-1NC, 220В, 6А 1

SQ1 Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67-У2.16 1

ТА1ДТА1.С Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 Г~  / /5А 2 Уточняется при конк- 
ретном проектировании

TA1N.TA2N Трансформатор тока ТДЗЛ-0,66 о Уточняется при конк- 
ретном проектировании

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю-З-ОП 1

П ривязан

Инв. №

35

ТП 407 - 3 - 683.10 - ЭП5

ВМ1ДЯВВЯВИ1ДВМЯП1?йЦ
ГИ П
Н. контр .
И сполн .
И сполн .
И сполн .

С ико рс кая  <
С ико рс кая  У У т с-»  
Марыганова У С бйУ х
М орозова
Куш н и кова

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией
------- кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А

и КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и / 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Камера линии 10(6) кВ к трансформатору 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 

Схема электрическая принципиальная 
(окончание)

С тадия Л и ст

34

Л и сто в

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

, ,  ^  Формат АЗ

М У У ^ С '2  36
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36
Цепи напряжения 

EV1(2).N EV1(2).A EV1(2).B EV1(2).C

Шинки напряжения 
1(2) с. ш.

Измерение фазных 
и линейных 
напряжений, 

контроль изоляции 
(необходимость 
определяется 
заказчиком)

Измерение фазных 
напряжений UA, UB, 

UC. Расчет линейных 
напряжений UAB, UBC, 

UCA и напряжения 
обратной последова

тельности U2. Контроль 
исправности цепей 

напряжения. Контроль 
"земля" в сети 10(6) кВ

Защита от 
феррорезонанса и 
образование шинки 
для направленной 
защиты от замыка

ний на землю в 
линиях, контроль 

напряжения для АЧР

Контроль частоты 
на смежной секции

Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем Э207/5-1081 на переменном 
оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", выполненного СКВ РЗА ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры ТН см. чертеж №407-3-683.10- ЭП5, листы 64,65.
3. При включении трансформатора в условиях, исключающих 

возникновение феррорезонанса, необходимо замкнуть выводы 
"0" и "Од" (перемычка входит в комплект поставки). В этом 
случае комплект KSV2, KL и кнопка ЭВ1не используются.

407-3-683.10-ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(61/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

ойствами РЗ и А 
ЗАЗ’

iv\yjivfi  I\и ьдо;мл iponvipvpiviaivpciNiN rnvuviuoiuiv^

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройс 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ

Камера ТН на ш инах 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ТН. Схема электрическая 

принципиальная(начало)

Стадия Лист

35
Листов

Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. Иваново

Формат АЗ
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Цепи сигнализации Поясняющая схема

А1

Шинки
сигнализации

Лампа "Аварийная 
ситуация"

Предупреди
тельная

сигнализация

Шины 10(6) кВ

TV1

Цепи освещения Цепи обогрева

EL1 ~36В EL2

■ ф -2

ЕК4 EN

1 2  1 2

ТП 407-3-683.10-ЭП5

И зм . Кол.уч. Л и ст № док. П од п и сь Д ата

Привязан ГИ П С и ко р ска я  с Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)10,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

С тадия Л и ст Л и стов
Н. контр. С и к о р с к а я у - Р 3 6
И сполн . Марыганова
И сполн . М оро зо ва лгМ ' Камера ТН на шинах 10(6) кВ с устройством 

БЭМП РУ-ТН. Схема электрическая 
принципиальная (продолжение)

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн . К уш н иков а

Инв. №
Формат АЗ
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Цепи оперативного тока

Шинки питания 
оперативных цепей

Автомат питания 
БПНТ-2 и

оперативных
цепей

Контроль питания 
на секции 10(6) кВ

"Отключен автомат 
цепей напряжения*

Резерв

Резерв

"Защита от 
феррорезонанса"

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ в 

отсеке в/вольтного 
оборудования

Положение 
главных ножей

Автомат в цепях 
разомкнутого 
треугольника 

Отключен автомат 
в цепи напряжения 
счетчиков коммерч. 

учета эл.энергии

Отключен автомат 
в цепи АЧР

Л ЕС1
S F 5

-ЕС2 Выходные цепи

fO
А1

БЭМП РУ-ТН

1
ХЗ-2

К Г  I—
АЧР-1 1--------------

К2* I--------

АЧР-2 1----------
Х З-З
ХЗ-4

КЗ*
АЧР-3

ХЗ-5
ХЗ-6

4 -EAF 

852
EPF1

80 1
EPF2

803
EPF3

805

К4* Г7— [НН
Датчики I --------------1X3-8
ЗДЗ

К5*
3033

ED2.1(2.2) +ЕР1(2) 

D36(D46) I

EPSH1(2) 

КНР

Кб*

К7*

Р13(Р23)

Rcom.
R Х2-1
А Х2-2

SG Х2-3
В Х2-4

F18(F28)
В схему ввода

156(166) 10(6) кВ 1(2) секции
601-1(2)

Y2

<  >=
618-1(2)

Шинки питания 
и автомат

Шинка"-" АЧР

Шинка EPF1- 
АЧР1 очередь

Шинка EPF2- 
АЧР 2 очередь

Шинка EPF3- 
АЧР 3 очередь

Шинки ЗДЗ 
секции 10(6) кВ 

Датчик ЗДЗ 
в отсеке 

сборных шин

Защита от 
феррорезонанса 

(см. цепи 
напряжения)

Резерв

Линия связи 
RS-485

В схему 
оперативной 
блокировки

1. К1* - К7*. ДВ8* - Переназначаемые выходные реле и дискретный вход.
2. * * - Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6У0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Камера ТН на шинах 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ТН. Схема электрическая 

принципиальная (продолжение)

Стадия Лист Листов

37
П р о е к тн ы й  и нсти тут

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание Поз.

обозначение
Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты PV1 Вольтметр Э-365-1 ZZ7/0.1 кВ 1
БЭМП РУ-ОЛ 1

RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный
ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5 ,+5) 1 С5-35-25 3900 Ом, допуск 5% 2

EL2 Светильник TL-3013 18W 1 RD3 Резистор постоянный проволочный

С5-35-50 1500 0м, Допуск 5% 1

HLD1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1 RK1 Электронагреватель ЭН-0.06/0.08-220 1

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная S7...S10.S12 Выключатель пакетный ВП2-16УЗ, исп. 1 5

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

SAD Переключатель коммутационный

КН1 Реле указательное ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

РУ-21 -УХЛ4, 0,25 А, переменный ток 1

SAD1 Переключатель коммутационный

KHD, Реле указательное ПК 16-12-И 0115 УЗ 1

KHD2 РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0,05А 2

SB1 Выключатель кнопочный КУ011201 (красный) 1
KL, KLL)1, 
KI Г)1? Реле промежуточное

РП16-1М 4/2 ЗП 220В, 50Гц пост.ток 3

KSV2 Реле напряжения

РН-53/200 УХЛ4, 50-200В, 50Гц ЗП 1

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Привязан гип Сикорская < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6J/0.4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская < > &J, 0 Р 38Исполн. Марыганова JUffiJM ,
Исполн. Морозова Камера ТН на шинах 10(6) кВ с устройством 

БЭМП РУ-ТН. Схема электрическая 
принципиальная(продолжение)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова c,

И н в . №
( f

Ф ормат АЗ
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Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

SF1.SF4 Выключатель автоматический АП50-ЗМТ 2,5x3,5 2П 2

"SF2TSF3] 
SFD : Выключатель автоматический АП50-2МТ 1,6x10 2П 3

SF5 Выключатель автоматический АП50-2МТ 1,6x3,5 2П 1

SN1 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-М 7007 УЗ 1

UG1 Блок питания БПНТ2 УХЛ 3.1 1

VD1.VD2 Диод 1N4006 2

EL1 Лампа М 036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

SC1 Выключатель однополюсный BM63-1NC, 220В, 6А 1

SQ1 Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67-У2.16 1

П ривязан

Инв. №

Изм. Кол.уч.
ГИП
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Л ист №док. Подпись
Сикорскаяс
Сикорская с
Марыганова
Морозова
Кушникова

Дата

40

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю-З-ОП 1

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

Камера ТН на шинах 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ТН. Схема электрическая 

принципиальная (окончание)

Стадия Лист

39

Листов

П ро ектны й  институт
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Токовые цепи
Выходные цепи телемеханики

г~
ТА1.А

и PIK

А411 S ! А412
Т ] [ X1U2 1U1 --------- г - -̂----------

II
I X I X

ТА1.С
С411

I

I С412
X X1U2 1U1

N411
I

1 N412

L

------ !-----------------------------------
I

________ I

Цепи напряжения

Теле

метрические

выходы

Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Д ве р ь  релейного  ш каф а

P IK Многофункциональный микропроцессорный 1 Характеристики 
уточняются при 
заказе

счетчик электрической энергии, двухэлементный

EA05RL-B-3 (серии "Альфа")

S Клеммная коробка для счетчика ИК 1 См. *

* - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Настоящий чертеж составлен на основании типовой 
работы ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№13586ТМ-Т2, лист 96. И зм. Кол.уч. Л и ст №док. П о дпи сь Д а та

ТП 407-3-683.10-ЭП5

П ривязан

Инв. №

гип
Н. контр . 
И сполн . 
И сполн .
И сполн .

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

Подключение 2-х элементного счетчика 
типа ЕА (т-ры тока в 2-х фазах).

Схема электрическая принципиальная

С тадия Л и ст

40

Л и сто в

П роектны й  институт
Г ипрокоммунэнерго

г. И ваново

Ф орм ат АЗ
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Токовые цепи

Цепи напряжения

42

Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Д ве р ь  релейного  ш каф а

РА1 Амперметр ЭА0702 /  7/5А 1

PIK Многофункциональный микропроцессорный 1 Характеристики 
уточняются при 
заказе

счетчик электрической энергии, двухэлементный

EA05RL-B-3 (серии "Альфа")

S Клеммная коробка для счетчика И К 1 См. **

* - Зажимы измерительных приборов, подсоединенных до 
счетчика, должны быть запломбированы.

** - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Настоящий чертеж составлен на основании типовой 
работы ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№13586ТМ-Т2, лист 95.

Выходные цепи

PIK

[ 2 0 -  

[~21~  —

Теле

метрические

выходы

ТП 407-3-683.10-ЭП5

П ривязан

Инв. №

Изм. Кол.уч.
гип
Н. контр. 
И сполн . 
И сполн . 
И сполн .

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(б)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"
Подключение 2-х элементного счетчика 

типа ЕА совместно с измерениями 
(трансформаторы тока в 2-х фазах). 

Схема электрическая принципиальная

С тадия Л ист ЛИСТОВ

Р 41

П роектны й  институт
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Токовые цепи

ТА1.А
- p q -  А411 S

I
I A412 X  IX

Л 2  [ Ц

J3  IX

1U2 1U1
N411 I N412

ТА1.С
_ J ^ = V  С411

I
I
| C412

L lU 2  11)1 IIJ-1U2 1U1 1
L " ---------------------------------------------1

Цепи напряжения

43

Выходные цепи

PIK

Поверка ГТТ

Импульсный ГТЗ
выход A+ Теле

Импульсный 
выход А- пт метрические

Импульсный 
выход R+ [ Ж выходы

Импульсный 
выход R- Ж
Общий □ 5

Интерфейс П2связи
RS-485 ж

Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Д ве р ь  ре лейного  ш каф а

P IK Счетчик статический активной и реактивной 1 Характеристики 
уточняются при 
заказеэнергии СЭТ-4ТМ.01.0 (-20 до 55)

S Клеммная коробка для счетчика ИК 1 См .*

Настоящий чертеж составлен на основании типовой 
работы ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№13586ТМ-Т2, лист 99.

* - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П ривязан ГИП Сикорская Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО ЧЭАЗ'

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская *£___ Р 42
Исполн. Марыганова
Исполн. Морозова Подключение 2-х элементного счетчика типа 

СЭТ-4ТМ (т-ры тока в 2-х фазах). 
Схема электрическая принципиальная

П роектны й  институт
Г ипрокоммунэнерго

г. И ваново
Исполн. Кушникова й___

Инв. №
£> ~

Формат АЗ
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Токовые цепи Выходные цепи

PIK

Поверка П Т

Импульсный и звыход А+ Теле
Импульсный 

выход А- Q L метрические

Импульсный 
выход R+ ( Ж выходы

Импульсный 
выход R- ГТ8

Общий Е Ж

Интерфейс
связи □ Z

RS-485 ж

Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Д в е р ь  р е л е й н о го  ш ка ф а

РА1 Амперметр ЭА0702 /  / /5А 1

P IK Счетчик статический активной и реактивной 1 Характеристики 
уточняются при 
заказеэнергии СЭТ-4ТМ .01.0 (-20 до 55)

S Клеммная коробка для счетчика ИК 1 С м . * *

* - Зажимы измерительных приборов, подсоединенных до 
счетчика, должны быть запломбированы.

** - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Настоящий чертеж составлен на основании типовой 
работы ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№ 13586ТМ-Т2, лист 98.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

П р и вя за н

Инв. №

Изм. Кол.уч.
гип
Н. контр. 
Исполн. 
Исполн. 
Исполн.

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

П одклю чение 2-х элементного счетчика 
типа  СЭ Т-4ТМ  совместно с измерениями 

(трансф орматоры  тока в 2-х ф азах). 
С хема электрическая принципиальная

Стадия Лист

43
Листов

Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. Иваново

Формат АЗ

ц с о б б ц -с а , t / f
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Последовательная схема организации логической защиты шин 10(6) кВ

П р и в я з а н

И н в .  №

Изм. Кол.уч.
ГИП 
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Лист № док.

Марыганова
М орозова ь
Куш никова

Дата
Сикорская 
С икорская; 5 ^ = - ^

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 -  Э П 5

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)10,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Логическая защита шин 10(6) кВ. 
Схема электрическая принципиальная

Стадия Лист

46
Листов

П р о е ктн ы й  и нсти тут

Гипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

Ф о р м а т  А З

Ц О О Ш '0 2 , 4 8
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4
,  Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание
Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Л ам па М 0 3 6 -2 5  с патроном  Е 27Ф П -01УХ Л 4 1 SF12.SF13 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.2; 10x3.5; 2П 2

EL2 С вети л ьн и к T L -30 13  18 W 1 SF15.SF16 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.2;П, 2П 2 ___ |1ном; уставка по току
по опросному листу

HLW1 А рм атура  С КЛ -14-Ж -2-220 . Л инза ж елтая 1 SF14 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.2; □  ,2П 1 ___ |!ном; уставка по току
по опросному листу

К1 Р еле напряж ения РСН 25; 380 В; 50Гц 1 SF18 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.1; □ ,  2П 1 ___ |1ном; уставка по току
по опросному листу

КН1.КНЗ Р еле указател ьн ое  Р Э У 1 1 -11-5-40УЗ 0 ,5А 2 перем енны й то к Т2 Трансформатор ОСР-0.25УЗ; и^ЗвОВ, U2~42B, U21~5B 1

КМ1.КМ2 К онтактор  КВ 1-160-ЗВ З, -3 8 0 В , В К=2з,2р 2 UGV1 Блок питания комбинированный БПК-2 1

КМ 5 П ускатель ПМ Л-1101 04А; 10А, 380В 1 XS1 Розетка Рар-Ю-З-ОП 1

PV1 В ольтм етр  Э В 0702, 0 ...500  В 1 ХТ1...ХТ30 Блок зажимов ЗН24-4И25 В/В УЗ 30

SC1 В ы кл ю чател ь А 1 6-002  УХЛ4 1 ХТ61...ХТ72 Блок зажимов ЗН24-16П25 В/В УЗ 12

SF1.SF2.SF3.SF4 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУЗ.З; 25 хЮ; 2П 4 ХТ31...ХТ54

ХТ73...ХТ148 Блок зажимов ЗН24-4П25 В/В УЗ 100

SF5.SF23.SF24 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.1; 4,0x10; 2П 3

Вз
ам

.и
нв

.№
 

|

SF17.SF19, Выключатель автоматический

SF20 АП50Б-2МТУ3.1; 4,0хЗ,5; 2П 3

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

|

SF9 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.2; 10x10; 2П 1

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П ривязан гип Сикорскаяг Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансфэрматорами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

Стадия Лист Листов

§
С

S
шI
S

Н. контр. С и кор ская , Р 50
Исполн. Марыганова У
Исполн. М орозова .Л4Хг/(' Схема собственных нужд 

(начало)

Проектный институтГипрокоммунэнерго
г. Иваново

Исполн. Кушникова £______

Инв. №
г

Формат АЗ

U fio & e y -o z  5 Z
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1-L1

1-L2

1-L3

PEN

S1
T V 7

£ 1(2)-TA1

= 4

__ Q1
Т -т Г Т

з Ц Г б  5 > Ц

S2
T x f T

\1(2)-S1

£ 1(2)-TA2

1(2)-PV

p ® 2

1(2)-TA3J  1(2

A1-

\1(2)-Q 1 C
T V

В1-Ц11)

C 1 -

O B  ВО B31Ш ЕШ Ш ЕШ Ш Ш Ш Ш

2-L1

2-L2

2-L3

PEN

J

1(2)-KA1

1(2)-TA4 ЮQ ii— I

L
к вводу № 2

1(2> | F1A2-I(I|) ^  1(2)-KV1

"T Y~
'■ n

1 (2)-L1 1(2)-L2 1(2)-L3 PEN 

Ввод №1(2) -380B

101
1
2 4

T N T
TSe"

SA1
Ручн Авт

i

A2-I

В схему ввода №2
В схеме СВ

A2-II

1(2)-KV1

102

103

схеме СВ

1(2)-КТ1 I
'  104(204), QF3
11 Т М Г з Г

(41) (42)
Г 1

1(2)-SB1 2 5

KL1 ~1

4-Л—I-
|̂ 151__| l6 j

1(2Ш1

1 з 1 _ р 5

PEN

1(2)'KL2 107(207) Г  KL4 П  108(208)

№ U 22Ji
\  В схеме СВ

1(2)-KL1

И "

В схеме СВ

V ч
101 102 103

1. Настоящий чертёж составлен на основании заводских чертежей ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов панелей см. чертеж №407-3-683.10-ЭП5 лист 68.

3. * - Блок-контакты выключателей камеры линии к трансформатору.

PEN

Переключение
питания

оперативных цепей

Реле времени конт
роля напряжения 

на вводе I (II)

а
гчГ 5I

Цепи 
ключения

Авт.

Ручное

Ю1 102 103

А А А

V V V
101 102 103

Привязан

Инв. №

1(2FSB2
109(209)

1 2 1 (2VKT1

i r
1(2)-KL2

13 14 
1(2)-КА1

■ЕЗ-

110(210)

1(2)-Q1

C H j ВЗ

1 — /м ен)- - - - - - - - -
W  В2

PEN

В1

5 [
252 А2

1 АЗ
251

С2

СЗ

С11

254

QF1

С1 11 14
QF2

С12 21 24

1(2)-HLW1

117(217)

1 (2)-КА1
14 16

1(2)-КТ2

1(2)-КТ2

т О т
125(225)

11 13
1(2)-КН1

___
1(2)-KL2

1(2)-КН1

т О т
113(213)

1(2)-Q1

SDE1/82

81 84

114(214)

1(2)-QW1

2 7 ^ Ш

а 0 а 2

1(2)-Q1

1 (2)-KL2

115(215)

QF11 112 1 (
1 116(216)

111 114 1 (

1(2)-HLR1

1(2)-HLG1

118(218)
43 44

Датчики
тр-ра

119(219)

1(2)-KH2

1(2)-KH2

t Q

/О ч  1(2)-HLR2

6 4
1(2)-КН2

^  1(2)-HLR3
T ^ X H = b c = h

120(220)

PEN

Выключатель

взведён

Включение

электромагнита

Отключение
ручное

Отключение
автоматическое

Отключение
независимым
расцепителем

Цепи
защиты от 

однофазных 
замыканий

Цепи
аварийного

отключения

Отключено

Включено

045=г

Аварийное
отключение

Перегрев
транс

форматора

в схему секционного автомата 0,4 кВ

Изм. Кол.уч.

ГИП
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Лист №док.
Сикорская:

СикорскаЯ|
Марыганова
М орозова
Куш никова

Т П  4 0 7  -  3  -  6 8 3 .1 0  -  Э П 5

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО ’ЧЗАЗ"

Ввод 0,4 кВ трансформатора. 
Схема электрическая принципиальная

Стадия Лист

52
Листов

53

П р о е ктн ы й  и нсти тут

Г ипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

цоот-oz Ф о р м а т  А З

57
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Позиц.
обознач. Наименование Кол. Примечание

Панель ввода 1(2) №3(5)

1(2)-S1 Выключатель-разъединитель PE19-44-31120-00УХЛЗ 1

1(2)-Q1 Выключатель Masterpact NW20, Ihom=2000A 1 см.опросный лист

[(2j-TA1,TA2,TA2 Трансформатор тока ТШЛ-0,66с-1У2 2000/5 3

1(2)-ТА4 Трансформатор тока ТШН-0,66 1500/5А 1

1(2)-PJ1 СчётчикСЭТ4ТМ02.2,ином=ЗЧ20-230/380,1ном=5(7,5)А,кл.точн.0,5 1 ж к и  n p w

1(2)-КА1 Реле РСТ11-19-1 УХЛ4,~220В 1

1(2)-PV1 Вольтметр ЭВ0702.0...500В 1

1(2)-SF1 Выключатель ВА21 -29-321110-00УЗ,~380В, \ бДхЗ 1

1(2)-KV1 Реле РОФ-11УХЛЗ,~380В,2п,1..Юс 1

1(2)-KT1 Реле РВОЗУХЛ4,~220В,1 ..20с 1

1(2)-SB1 Выключатель КУ111101УЗ, толк.чёрный 1

1(2)-SB2 Выключатель КУ111201УЗ, толк.красный 1

1(2)-KL1,KL2 Реле РЭВ2220УЗ,~220В,2з2р 2

1(2)-HLVV1 Арматура светосигнальная,-220В, белая 1

1(2)-KT2 Реле РВ01УХЛ4,—220В.1 ..50с 1

1(2)-KH1 Реле РУ21УХЛ4,~220В,1з1р 1

1(2)-KH2 Реле РУ21УХЛ4,~220В,2з 1
1(2)-HLR1,
HLR2.HLR3 Арматура светосигнальная,~220В,красная 3

1(2)-HLG1 Арматура светосигнальная,-220В,зелёная 1

£  о
0  ^  
о  со 
о. со 
с  со
>S I 
2  00

8 ьS  о  
Ь-

55

Позиц.
обознач. Наименование Кол. Примечание

Панель секционирования №4

KL1 Реле промежуточное РП16-73УХЛ4,~220В,4з2р 1

KL2.KL3.KL4 Реле РЭВ 2220УХЛ4,~220В,2з2р 3

SA1 Переключатель КУ110121УЗ,1з1р 1

SB1 Кнопка КУ111101УЗ,толк.чёрный 1

SB2 Кнопка КУ111201УЗ,толк.красный 1

HLG1 Арматура светосигнальная-220В,зелёная 1

HLR1 Арматура светосигнальная-220В,красная 1

HLW1 Арматура светосигнальная,-220В,белая 1

S1.S2 Выключатель-разъединитель РЕ19-43-31120-00УХЛЗ 2

Q1 Выключатель автоматический Masterpact NW16,

1ном=1600А 1 см. опросный лист

П ривязан

Инв. №

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. |Кол.уч.
гип

Л и с т  |№ док. 
С икорская ,

Н . контр . С икорска:
И сполн . Марыганова _

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО *ЧЭАЗ’

С та ди я Л и ст

54

Л и сто в

И сполн . М о ро зо ва
И сполн . К уш н и ков а Ввод 0,4 кВ трансформатора. 

Перечень аппаратуры

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Изм. |Кол.уч.
ГИ П
Н. контр .
И сполн .
И сполн .
И сполн .

П ривязан

Инв. №

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией С тадия Л и с т

55

Л и сто в

Секционный автомат 0,4 кВ. 
Перечень аппаратуры

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат А4 Формат А4

Цоош-ог 5ё
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Схему электрическую принципиальную камеры ввода 
см. чертеж 407-3-683.10-Э П 5 листы 13...18.

ТП 407-3-683.10-ЭП5

И зм . Кол.уч. Л и ст №док. П одпи сь Д ата

Привязан ГИ П С и ко р ска я ^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0р4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

С тади я Л и ст Л и стов
Н. контр . С и ко р с к а я , Р 5 6
И сполн . Марыганова
И сполн . М оро зо ва

РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов 
камеры ввода (начало)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн . К уш н иков а

Инв. №
Формат АЗ
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Схему электрическую принципиальную камеры отходящей линии 
см. чертеж 407-3-683.10-ЭП5 листы 25...29.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 5

И зм . Кол.уч. Л и ст №док. П од п и сь Д ата

П р и в я з а н ГИ П С и ко р ска я  < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С тадия Л и ст Л и стов
Н. контр. С и ко р ска я с Р 6 0
И сполн . Марыганова. Х-бр^Х
И сполн . М о р о зо ва

РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры 
отходящей линии (начало)

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн . К уш н и ко в а X X iX & hi ^ __

И н в . №
is

Формат АЗ

ц о о б б У -о г , 6 - !
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Схему электрическую принципиальную камеры линии к трансформатору 
см. чертеж 407-3-683.10-ЭП5 листы 30...34.

ТП 407-3-683.10-ЭП5

И зм . Кол.уч. Л и ст № док. П одпи сь Д ата

Привязан ГИ П С и ко р ска я ^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(61/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С тадия Л и ст Л и сто в

Н. контр . С и кор ская  с
у--------
f Р 62

И сполн . Марыганова
И сполн . М оро зо ва РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры 

линии к трансформатору (начало)

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн . К уш н иков а

Инв. № У

Формат АЗ

Ц0066У-02 63__
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Схему электрическую  принципиальную камеры трансф орматора напряжения 
см. чертеж 407-3-683.10-ЭП5, листы  35...39.

§с

ТП 407-3-683.10-ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. П одпись Дата

П р и в я за н ТИП С икорская^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
Ю(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Л ист Л истов
Н. контр. С и ко р ска я , Р 64
Исполн. Марыганова Ж # 6 / /
И сполн. М орозова РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры 

трансформатора напряжения (начало)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Исполн. Куш никова 1

И нв. №
V

IID0669-OZ

Формат АЗ
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Р У-10(6 ) кВ. Кам ера T H  №  2 (1 )

Р У-10(6 ) кВ. Кам ера_________
Шввода №1(2)

гt(7))  РУ~^0(^) кВ. Камера
секци о нн ого  вы клю чателя

ТП 407-3-683.10-ЭП5

И з м . Кол.уч. Л и с т N2 док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я ^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией Ю(буо,4 кВ с двумя трансфюрматорами мощностью до 1000 кВ-А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н . к о н т р . С и к о р с к а я , Р 65
И с п о л н . М ары ганова

И с п о л н . М о р о з о в а -
Р У-10 (6 ) кВ . Р яды  за ж и м о в  кам еры  

тр а нсф о рм а то ра  на пр яж е ни я  (окончание )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №

ЦООббЧ-OZ
Формат АЗ
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ТП 4 0 7 -3 -6 8 3 .1 0 -ЭП5

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Д ата

Привязан ГИП Сикорская^ Распределительный пункт 10(5 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6]/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская Р 66
Исполн. Марыганова
Исполн. Морозова РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры 

собственных нужд (начало)

П роектны й институт
Г ипрокоммунэнерго

г. И ваново
Исполн. Кушникова

Инв. № t/

Ф орм ат АЗ

цсоббу-ог 67







Типовой проект 407-3-683.10

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293820/4293820657.htm

