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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407 - 3 - 683.10
Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ 

с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А с камерами КСО-202В 
и микропроцессорными устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ

производства ЗАО "ЧЭАЗ"
Альбом 3

состав проекта
Альбом 1
(из ТП 407-3-664.03)

ПЗ 
АС 
ОВ 
АС. И

Пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. 
Архитектурно-строительные изделия

Альбом 2
(из ТП 407-3-664.03)

ЭП1 Электротехническая часть с
оборудованием на переменном оперативном токе
и РЗ и А на релейно-контактных схемах

Альбом 3 ПЗ
ЭП4

Пояснительная записка.
Электротехническая часть с оборудованием на 
постоянном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ

Альбом 4 ЭП5 Электротехническая часть с оборудованием на 
переменном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ

Альбом 5
(из ТП 407-3-664.03)

ЭМ
ЭМК

Электросиловое оборудование 
Электромонтажные конструкции
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ЭП1.П

ЭП1.С
ЭП2.С
ЭПЗ.С
эм.с
АС.С

Альбом 7

Опросный лист на камеры КСО-202 
Опросный лист на РУНИ 
Опросный лист на камеры КСО-202 
(пример заполнения)
Опросный лист на РУНН (пример заполнения) 
Приводное устройство вакуумного выключателя 
BB/TEL-10 для схем на переменном токе 
Спецификации оборудования 
Спецификации оборудования 
Спецификации оборудования 
Спецификации оборудования 
Спецификации материалов, изделий и 
конструкций

ЭП4.С Спецификации оборудования
ЭП5.С Спецификации оборудования
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Лист Наименование Страница

1-3 Содержание альбома -  О А 2-4

1 Пояснительная записка -  f]3 5

Электротехническая часть - ЭП4

1 Общие данные (начало) 6

2 Общие данные (продолжение) 7

3 Общие данные (окончание) 8

4 Схема электрических соединений 10(6) кВ (начало) 9

5 Схема электрических соединений 10(6) кВ (окончание) 10

6 Схема электрических соединений 0,4 кВ. 11

7 Основное оборудование щита 0,4 кВ 12

8 План и разрезы РП (начало) 13

9 План и разрезы РП (окончание) 14

10 Кабельный журнал (начало) 15

11 Кабельный журнал (окончание) 16

12 План прокладки кабелей 17

13 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. 18

Схема электрическая принципиальная (начало)

14 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. 19

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

15 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. 20

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

16 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. 21

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

17 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. 22

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

18 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ. 23

Схема электрическая принципиальная (окончание)

Лист Наименование Страница

19 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством 24

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (начало)

20 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ. 25

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

21 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ. 26

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

22 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ. 27

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

23 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ. 28

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

24 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ. 29

Схема электрическая принципиальная (окончание)

25 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 30

Схема электрическая принципиальная (начало)

26 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 31

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

27 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 32

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

Инв. №
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Лист Наименование Страница

28 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 33

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

29 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 34

Схема электрическая принципиальная (окончание)

30 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 35

Схема электрическая принципиальная (начало)

31 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 36

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

32 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 37

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

33 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 38

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

34 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 39

Схема электрическая принципиальная (окончание)

35 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН. 40

Схема электрическая принципиальная (начало)

36 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН. 41

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

37 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН. 42

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

38 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН. 43

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

39 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН. 44

Схема электрическая принципиальная (окончание)

40 Подключение 2-х элементного счетчика типа ЕА (трансфор- 45

маторы тока в 2-х фазах). Схема электрическая принципиальная

41 Подключение 2-х элементного счетчика типа ЕА совместно 46

с измерениями (трансформаторы тока в двух фазах). Схема

электрическая принципиальная

Лист Наименование Страница

42 Подключение 2-х элементного счетчика типа СЭТ-4ТМ (трансфор- 47

маторы тока в 2-х фазах). Схема электрическая принципиальная

43 Подключение 2-х элементного счетчика типа СЭТ-4ТМ совместно 48

с измерениями (трансформаторы тока в двух фазах). Схема

электрическая принципиальная

44 Защита от дуговых замыканий. Схема электрическая 49

принципиальная(начало)

45 Защита от дуговых замыканий. Схема электрическая 50

принципиальная (окончание)

46 Логическая защита шин 10(6)кВ. Схема электрическая 51

принципиальная

47 Схема оперативной блокировки разъединителей 52

48 РУ-10(6) кВ. План шинок (начало) 53

49 РУ-10(6) кВ. План шинок (окончание) 54

50 Схема собственных нужд (начало) 55

51 Схема собственных нужд (окончание) 56

52 Ввод 0,4 кВ трансформатора. Схема электрическая принципиальная 57

53 Секционный автомат 0,4 кВ. Схема электрическая принципиальная 58

54 Ввод 0,4 кВ трансформатора. Перечень аппаратуры 59

55 Секционный автомат 0,4 кВ. Перечень аппаратуры 59

56 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры ввода (начало) 60

И зм . Кол. уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а
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Лист Наименование Страница

57 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры ввода (окончание) 61

58 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры секционного выключателя (начало) 62

59 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры секционного выключателя 63

(окончание)

60 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры отходящей линии (начало) 64

61 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры отходящей линии (окончание) 65

62 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры линии к трансформатору (начало) 66

63 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры линии к трансформатору 67

(окончание)

64 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры трансформатора 68

напряжения (начало)
65 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры трансформатора 69

напряжения (окончание)

66 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры собственных нужд (начало) 70

67 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры собственных нужд (окончание) 71

68 Трансформатор Т1 (Т2). Ряды зажимов панелей вводов 72

69 Секционный автомат 0,4 кВ. Ряд зажимов панели Й)

И зм . Кол. уч. Л и с т № док. П о д п и с ь Д а т а
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий типовой проект распределительного пункта (РП), выполнен на 
основании задания на проектирование, выданного ЗАО "ЧЭАЗ".
Данный типовой проект является дополнением к типовому проекту №407-3-664.03 
"Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с 
двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202 производства 
ЗАО "ЧЭАЗ", выпущенному ранее. Альбомы № 1,2, 5, 6 из ТП 407-3-664.03 
используются без изменений. В альбомах № 3,4 ТП 407-3-683.10 разработаны схемы 
РЗ и А, выполненные на современных микропроцессорных устройствах серии 
БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ".

Основными функциями БЭМП-РУ являются:
- релейная защита;
- противоаварийная автоматика;
- управление выключателем, контроль положения и исправности цепей управления
выключателя;
- сигнализация;
- измерение электрических параметров сети.
Дополнительными функциями БЭМП-РУ являются:
- регистрация параметров аварийных событий;
- осцилографирование нормальных и аварийных режимов работы защищаемого

объекта;
- связь с АСУ и ПК по последовательным каналам.

В целях идентификации распределительных устройств производства ЗАО "ЧЭАЗ" 
обозначение типа камер КСО-202 дополнено индексом "В". Таким образом, КСО-202, 
указанные в ТП 407-3-664.03 полностью соответствуют камерам КСО-202В, 
производимым ЗАО "ЧЭАЗ" в настоящее время, при этом габаритные и установочные 
размеры полностью сохранены. Изменения произошли в номерах схем главных цепей 
и в схеме ввода 10(6) кВ.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА И ВТОРИЧНАЯ КОММУТАЦИЯ

В РП 10(6)кВ реализована схема дуговой защиты секции с установкой фототиристоров 
в отсеках камер КСО.

Автоматика предусматривается в следующем объеме:
1. АВР на секционном выключателе 10(6) кВ.
2. АВР на секционном автомате 0,4 кВ.
3. АВР шин обеспеченного питания собственных нужд 0,4 кВ, источник 

бесперебойного питания.
4. АПВ однократного действия отходящих кабельно-воздушных линий 10(6)кВ.
5. Автоматическая частотная разгрузка отходящих кабельно-воздушных линий 

10(6)кВ.
6. Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 10(6)кВ.

При привязке проекта объем релейной защиты и автоматики уточняется по
конкретным условиям.

По вопросам поставки оборудования: 
ЗАО "ЧЭАЗ"
428000, Российская Федерация, 
г.Чебоксары, пр. Яковлева, 5 
Факс: (8352)62-72-67 
E-mail: cheaz@cheaz.ru

Проектом предусматривается применение переменного и постоянного оперативного 
тока. При постоянном оперативном токе в РУ10(6)кВ устанавливается шкаф ШОТВ-01.

Наличие АВР на шинах собственных нужд обеспечивает достаточную 
надежность питания цепей оперативного тока.

Релейная защита на стороне 10(6) кВ предусматривается в следующем объеме:
1. Рабочая питающая линия выполняется без защиты со стороны РП.
2. На секционном выключателе устанавливается максимальная токовая защита, 

защита от обрыва фаз.
3. На отходящих линиях предусматривается максимальная токовая защита, защита 

от обрыва фаз, а также защита от замыкания на землю.

Привязан
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП4"

Лист Наименование Примечание

Электротехническая часть

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Схема электрических соединений 10(6) кВ (начало)

5 Схема электрических соединений 10(6) кВ (окончание)

6 Схема электрических соединений 0,4 кВ.

7 Основное оборудование щита 0,4 кВ

8 План и разрезы РП (начало)

9 План и разрезы РП (окончание)

10 Кабельный журнал (начало)

11 Кабельный журнал (окончание)

12 План прокладки кабелей

13 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ.

Схема электрическая принципиальная (начало)

14 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

15 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

16 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ.
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Схема электрическая принципиальная (продолжение)

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Сикорская А.В.

6

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП4"

Лист Наименование Примечание

17 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

18 Камера ввода 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ВВ.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

19 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством

БЭМП РУ-СВ. Схема электрическая принципиальная (начало)

20 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

21 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

22 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

23 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

24 Камера секционного выключателя 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-СВ

Схема электрическая принципиальная (окончание)

Привязан

Листов

Инв. N9

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

гип С и к о р с к а я Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с то в

Н. контр. С и к о р с к а ^
Р 1 69

И с п о л н . М ары ганова

И с п о л н . М о р о з о в а

О бщ ие  данны е (начало)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. И ваново

И сп о л н . К у ш н и к о в а

Ф орм ат А З

ЦООбв^р/_____
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП4"

Лист Наименование Примечание

25 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (начало)

26 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

27 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

28 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

29 Камера отходящей линии 10(6) кВ с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

30 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (начало)

31 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

32 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

33 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

34 Камера линии 10(6) кВ к трансформатору с устройством БЭМП РУ-ОЛ.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

35 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (начало)

36 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

37 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН.

7

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП4"

Лист Наименование Примечание

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

38 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

39 Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.Об с устройством БЭМП РУ-ТН.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

40 Подключение 2-х элементного счетчика типа ЕА (трансфор-

маторы тока в 2-х фазах). Схема электрическая принципиальная

41 Подключение 2-х элементного счетчика типа ЕА совместно

с измерениями (трансформаторы тока в двух фазах). Схема

электрическая принципиальная

42 Подключение 2-х элементного счетчика типа СЭТ-4ТМ (трансфор-

маторы тока в 2-х фазах). Схема электрическая принципиальная

43 Подключение 2-х элементного счетчика типа СЭТ-4ТМ совместно

с измерениями (трансформаторы тока в двух фазах). Схема

электрическая принципиальная
44 Защита от дуговых замыканий. Схема электрическая

принципиальная (начало)

45 Защита от дуговых замыканий. Схема электрическая

принципиальная (окончание)

46 Логическая защита шин 10(6)кВ. Схема электрическая

принципиальная

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Привязан

Инв. №

И зм . Кол.уч. Л и с т  Ns док. П о д п и с ь Д а т а

Г И П С и к ор ская,;

Н. контр. С и к о р с к а я ^

И спо л н . М ары ганова

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ’

С т а д и я

М о р о з о в а

К у ш н и к о в а О бщ ие  данные (продолжение)

Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. Иваново

Ф орм ат АЗ

ЦООвб^о-/ &
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП4"

Лист Наименование Примечание

47 Схема оперативной блокировки разъединителей

48 РУ-10(6) кВ. План шинок (начало)

49 РУ-10(6) кВ. План шинок (окончание)
50 Схема собственных нужд (начало)

51 Схема собственных нужд (окончание)

52 Ввод 0,4 кВ трансформатора. Схема электрическая принципиальная

53 Секционный автомат 0,4 кВ. Схема электрическая принципиальная

54 Ввод 0,4 кВ трансформатора. Перечень аппаратуры

55 Секционный автомат 0,4 кВ. Перечень аппаратуры

56 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры ввода (начало)

57 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры ввода (окончание)

58 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры секционного выключателя (начало

59 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры секционного выключателя

(окончание)

60 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры отходящей линии (начало)

61 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры отходящей линии (окончание)

62 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры линии к трансформатору (начало)

63 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры линии к трансформатору

(окончание)

64 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры трансформатора

напряжения (начало)
65 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры трансформатора

напряжения (окончание)

66 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры собственных нужд (начало)

67 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры собственных нужд (окончание)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП4"

Лист Наименование Примечание

68 Трансформатор Т1 (Т2). Ряды зажимов панелей вводов

69 Секционный автомат 0,4 кВ. Ряд зажимов панели

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Альбом схем Схемы электрические принципиальные ячеек

3207/5-1080 РУ 10(6) кВ подстанций на постоянном

ЗАО "ЧЭАЗ" СКВ РЗА оперативном токе с блоками РЗА серии

БЭМП РУ.

Прилагаемые документы

ЭП4.С Спецификации оборудования Альбом 7

Общие указания
Настоящий альбом содержит схемы электрических соединений 

10(6) кВ и 0,4 кВ; схемы вторичных соединений на камеры серии 
КСО-202В и панели РУНН для  варианта РП с оборудованием на 
постоянном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗ и А  типа БЭМ П-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ".

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Привязан

Инв. №

гип
Н . к о н тр .

И с п о л н .

С и к о р с к а я

С и к о р с к а я ,

М ары ганова Ж ?
Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ”

С т а д и я

И с п о л н . М о р о з о в а

И с п о л н . К уш н и к о в а О бщ ие  данные (окончание)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

Ф орм ат А З

__9
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Назначение ячейки

Номера схем главных целей

Номер ячейки по плану

Кабель

Разъединитель, 
трансформатор 

напряжения, 
трансформатор 

собственных нужд, 
ограничитель 

перенапряжения
Трансформатор тока, 

предохранитель

Выключатель

Разъединитель

03ВВ-630

Отходящая линия

03ВВ-1600

Ввод № 1

01ВВ-630* (23ВН-630)

Трансформатор № 1

РУ 10(6) кВ

Разъединитель

Выключатель

Трансформатор тока

Разъединитель,
ограничитель

перенапряжения

Кабель

Номер ячейки по плану

Номера схем главных цепей

Назначение ячейки

* - H V

Й  QS2~y

ТА1 t

j f
* 1

r

2 i

1
H 1

, Q SG2
I

:S F v f j [  QS2_ - s F v f

t T A 1 C t ™ £

35-630 ТН
Трансформатор напряжения 
с заземлением сборных шин

14ВВ-1000
Секционный

выключатель

TV1

QSG1 l:т- A q s i

QSG1 l _4
1600 А 1секция

QS1

t
к

QSG1 l k
■jAQSI

FU

- K f
QSG1 ^

[] TA1 c t
of\

4 - " K i - j
■ k  \Q S G 3  QSG1 l k  
- \ Q S 1  \ ____________l ~ ^ 4 q s i

QS1\T_

TA1 t
V е Q

t

4FVN  Q S 2 \ - i QSG2

T
QS1\r_ T

t
V Q

QS1\~_ T
u ^ 1

V Q

QS1Y~_

t t C
QSG2

_ _ _ c TA1C
FV^  QS2^  ~ J  QSG2 FV] i i  QS2^  -   ̂QSG2 FV^  QS2^

\ * Q

— |i«

, ,0 8 6 2

19 18 17 16 15

03BB-630 03BB-630 03ВВ-630 03ВВ-630 03ВВ-630

Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)Ю,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я  i Р 4
И с п о л н . М а р ы г а н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а
С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  1 0 (6 )  к В  

( н а ч а л о )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №

Формат A3

ЦООбЩ-М______ 10_
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Назначение ячейки 8

Номера схем главных цепей 40-1000ТН 03ВВ-630 23ВН-630 (01ВВ-630) 03ВВ-1600

Номер ячейки по плану
Трансформатор напряжения с секционным 
разъединителем и заземлением сборных шин Трансформатор № 2 Ввод № 2

Кабель А

Разъединитель, 
выключатель наг

рузки, трансформа
тор напряжения, 
трансформатор 

собственных нужд, 
ограничитель 

перенапряжения, 
трансформатор тока

F v f

TV2

" H v !

QSG2 оГ tA QS2
'•I—

Выключатель,
предохранитель

Разъединитель

FU []
\ Q S

■'l—

QW

FU

\

'>|—
QSG1 L _ k  QS1 QSG1 L ~ \ QS1

[]

1
РУ 10(6) кВ 1600 A 2 секция

Разъединитель

Выключатель

Трансформатор тока

Разъединитель,
ограничитель

перенапряжения

Кабель

■ " р т
\ Q

TA1£ |  С

QS1 v f '

f e 1

\*Q

ТА1П  t
FVN Q S 2V -H  FVN Q S 2 \— i FVN Q S 2 \— i FVN

■3r < u-j^s_ii« *5? 11— ||| -5r .____ib
Q SG2

H ^ l
QSG2

\ 7  \ 7

— ji»
Q SG2

20

57-630

CH

Ж

V

10

1. Ограничители перенапряжений 
в камерах РУВН устанавливаются 
на заводе-изготовителе по 
опросному листу заказчика 
оборудования.

2. Состав, типы и параметры 
оборудования камер см. на 
принципиальных электрических 
схемах.

3. Камеры силовых 
трансформаторов выполняются по 
схемам 23ВН-630 или 01ВВ-630 в 
зависимости от мощности 
трансформатора.

ч

ч

< —Г4—!>■
Q SG2

V  V
Номер ячейки по плану 14 13 12 11 10

Номера схем главных цепей 03ВВ-630 03ВВ-630 03ВВ-630 03ВВ-630 03ВВ-630

Назначение ячейки Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия Отходящая линия

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

П ривязан Г И П С и к о р с к а я ^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я * Р 5
И с п о л н . М а р ы г а н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а
С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  1 0 (6 )  к В  

(о к о н ч а н и е )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а ,

Инв. №
/

Формат АЗ

ЦОРбб У -О !___ //
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>S ' 
2CQ ,

Си  2x80x6 2 секция

Выключатель - разъединитель

Трансформатор тока

Автоматический выключатель

Трансформатор тока

Выключатель - разъединитель

Сечение шин 
N и РЕ

QF4
К

QS1 QS1 1  QS2.1 QS3.

Q F 2 , QF1

к

("ТА1 { ’ ТА2 J ~ТА1 F  ТА2$'ТАЗ£” ТА4

РЕ*

К
QF2 QF3

К к

QS4

QF4

К

д Л  o - a / i o - y i

0,4 кВ

\  QS

4  С  {

^ Q F

\  QS

к QF

\, QS

Си 80x6
Си 80x6

Си  2x80x6 I секция

q s N

4  4
QF1

QF^C К

QS11 QS2 QS3

QF3
А  \ Л  \ Л

QF2

( Л а С т А 2 ^ Т А З {'т А4 Я т А1 ["ТА2

К К

47 47

QS4

QF4

К

QS1

QF1

К

:J = £ = 3 = F ^ F = Z

Q S U

Y

QF2

*

Порядковый номер панели

Тип РУ РУНН

Назначение панели Линейная Линейная Вводная Секционная с АВР Вводная Линейная Линейная
Номинальный ток 
оборудования панели, А E J О о о о о / _ у L 7 П П  / E J О О О О О

5
го

Ш

§С

2
шI

г только для  системы TN -S

Панель

Номинальный ток комму
тационных аппаратов, А

630 кВ А 1000 кВ А

Вводная №3, №5 1600 2000

Секционная №4 1000 1600

Линейная №1, №7 2x630 2x630

Линейная №2, №6 4х 250 2x250 + 2x400

В данной таблице выбор номинальных токов 
линейных панелей указан как пример.
При привязке проекта состав панелей 
и их 1ном уточняются.

Привязан

Инв. №

И з м . Кол.уч.

Г И П

H . к о н т р .

И с п о л н .

И с п о л н .

И с п о л н .

Л и с т № док.

С и к о р с к а а с ; ".

С и к о р с к а я

М ары ганов а

М о р о з о в а

К у ш н и к о в а

П о д п и с ь

м и .

Д а т а

ТП 4 0 7 -3 -6 8 3 .1 0 -ЭП4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С х е м а  электрических соединений 0,4 кВ

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат АЗ
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Панели отходящих линий Панели трансформаторных вводов Панель секционного выключателя с АВР

Выключатель-
разъединитель

Автоматический
выключатель

Разъединитель Автоматический
выключатель Разъединитель

Автоматический
выключатель

Тип Ih , А Тип 1н, А Ip, А Тип 1н, А Тип 1н, А Тип 1н, А Тип 1н, А

ВРА1-1-43 250 250

ВРА1-1-53 400 ВА51-29 400 РЕ 19-44 2000

ВРА1-1-63 630 630

NW20
"Master

pact"
2000 РЕ19-44 2000

NW16
"Master-

pact"
2000

Всего коммутационных и защитных аппаратов на щит 0,4 кВ (шт.):

Выключателей - разъединителей ВРА1-1-43 - 4 шт.

ВРА1-1-53 - 4 шт.

ВРА1-1-63 - 4 шт.

Разъединителей РЕ19-44 - 4 шт.

Автоматических выключателей ВА51-39 - 12 шт.

NW16- 1 шт.

NW20- 2 шт.

Характеристика выключателей "Masterpact"

Параметры

Допустимый сквозной ток 
короткого замыкания, кА 

односекундный 
трехсекундный 

Время отключения, мс 

Номинальный ток расцепителей, А

50
50
25

800-1600

65
36
25

1000-2000

Комплектация щита 0,4 кВ определяется при привязке проекта.
При этом уточняются:
- количество выключателей-разъединителей и автоматических выключателей 

отходящих линий;
- номинальные токи и токи расцепителей автоматов.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО’ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н. к он тр . С и к о р с к а я
У

Р 7
И с п о л н . М а ры ган о в а JCMa
И с п о л н . М о р о з о в а jqhf.

О сн о вн о е  о бо руд ов ан ие  щ ита  0,4 кВ

Проектны й  институт

Гипрокоммунэнерго
г. И ваново

И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №
V

Ф ор м ат А З

цт&/- с /_______
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£  О  
<D ^
О  С О  С О  
О -  С О  
С  ( О  ^

2  00
СО I

°  JС  £ -S о  
I -  ^

4140

820

1 секция ^ -| -^ 2  секция 
3

750x10=7500 Ч

ф ^

шотв
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

80

- ч

- ч

250 8400 130

8660

250ж-
- Ч — Ч

9160
7 ^

Изм. Кол.уч,

ГИП

Н. контр.

Исполн.

Исполн.

Исполн.

Оборудование РУВН

№№ камер 
на плане Схема главных цепей Назначение камеры Кол.

2,9 03ВВ-1600 Ввод 2

5 14ВВ-1000 Секционный выключатель 1

6 40-1000 ТН Трансформатор напряжения

с секционным разъединителем

и заземлением сборных шин 1

4 35-630 ТН Трансформатор напряжения

с заземлением сборных шин 1

3,8 01ВВ-630
23ВН-630

Ввод от трансформатора 2

1,7,10-19 03ВВ-630 Отходящая линия 2

20 57-630 Собственные нужды 1

Дополнительное оборудование РУВН

ШОТВ-01 Шкаф оперативного тока 1

*) см. примечание п.З на л. 5

Оборудование РУНН

№№ панелей 
на плане Назначение панели Кол.

1,7 Панель отходящих линий (2 линии) 2

2,6 Панель отходящих линий (4 линии) 2

3,5 Панель ввода от трансформатора 2

4 Панель секционного выключателя с АВР 1

Лист № док.

Сикорская^

Сикорская^ ZZ&.
М а р ы г а н о в а

М орозова

Кушникова,

Подпись Д ата

П р и в я за н

И н в. №

ТП  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0,4 кВ с двутия трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

План и разрезы РП (начало)

Стадия Лист

8
Листов

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат АЗ

Ц0066Ч- 0-( м
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. металлические трубы кабелей ВН 
трансформаторных вводов
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600// > У *

1600

7

25

-0,900
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Раскладку кабелей выполнить по месту.

:zzzУ У > . 7  7 7 " /A jL- 7V7Z
8660 - 1,200

7

©

z

9*
//

1. Подключения шин моста к сборным шинам камер КСО на 
разрезе 1-1 и ответвления от сборных шин к шинным 
разъединителям камер на разрезе 3-3 условно не показаны.
2. Кабели в кабельном подполье РУВН прокладывать по 
кабельным полкам на стойках, закрепляемых на перегородках, в 
кабельном подполье РУНН -  по дну.

0,000

Ж

/металлические трубы кабелей ВН 

трансформаторных вводов

©
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Привязан

Инв. №

П р о е к тн ы й  ин сти тут

Г ипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

ЦЖ00-0-/
Ф о р м а т  А З

/ .Г
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Трасса Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

М
ар

ка

Ко
ли

ч. 
ка

бе
ле

й, 
чи

сл
о и
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бе
ле

й, 
чи

сл
о и
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ни

е 
жи

л,
на

пр
яж

ен
ие соп:

Ц
ст

1 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 19x1,5 11

2 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 19x1,5 12

3 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 КВВГнг 10x1,5 10

4 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 10x1,5 12

5 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 Р У-10(6) кВ. Камера № 9 КВВГнг 5x1,5 15

6 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 КВВГнг 10x1,5 9

7 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 10x1,5 9

8 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 7x1,5 10

9 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 РУ-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 19x1,5 9

10 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 КВВГнг 19x1,5 8

11 РУ-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 КВВГнг 19x1,5 8

12 Р У-10(6) кВ. Камера № 2 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 КВВГнг 5x1,5 8

13 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Камера № 11 КВВГнг 19x1,5 8

14 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10 ( 6 )  кВ. Камера № 11 КВВГнг 19x1,5 8

15 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10 ( 6 )  кВ. Камера № 11 КВВГнг 5x1,5 8

16 РУ-10(6) кВ. Камера № 3 Р У-10(6) кВ. Камера № 5 КВВГнг 5x1,5 10

17 РУ-10(6) кВ. Камера № 4 Р У-10(6) кВ. Камера № 6 КВВГнг 5x1,5 10

1 8 РУ-10(6) кВ. Камера № 5 Р У-10(6) кВ. Камера № 7 КВВГнг 5x1,5 10

19 РУ-10(6) кВ. Камера № 9 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТВ-01 КВВГнг 5x1,5 13

20 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТВ-01 КВВГнг 4x1,5 3

Перед нарезкой длины кабелей 

уточнить по месту.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я , 2 ^  У Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами KCO-202B и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧВАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

H . контр. С и к о р с к а я  i

Р 10
И с п о л н . М а ры ган о в а fa t'P
И с п о л н . М о р о з о в а

К абельны й  ж урнал  (начало)

П роектны й институт

Г ипрокоммунзнерго
г. И ваново

И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №

Ф ор м ат А З

Uooew-oi 1е
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Трасса Кабель

Начало Конец

по проекту проложен
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ка
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21 РУ-10(6) кВ. Камера № 19 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТВ-01 КВВГнг 4x2,5 9

22 РУ-10(6) кВ. Камера № 14 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТВ-01 КВВГнг 4x2,5 13

31 РУ-0,4 кВ. Панель №3 РУ-0,4 кВ. Панель №4 КВВГнг 19x1,5 7

32 РУ-0,4 кВ. Панель №3 Камера трансформатора Т1 
клеммная коробка КВВГнг 4x1,5 15

33 РУ-0,4 кВ. Панель №5 РУ-0,4 кВ. Панель №4 КВВГнг 19x1,5 7

34 РУ-0,4 кВ. Панель №5 Камера трансформатора Т2, 
клеммная коробка КВВГнг 4x1,5 15

• 35* Камера трансформатора Г1, 
клеммная коробка РУ-10(6) кВ. Камера №3 КВВГнг 4x1,5 23

36* Камера трансформатора Т2, 
клеммная коробка РУ-10(6) кВ. Камера №8 КВВГнг 4x1,5 23

37* РУ-0,4 кВ. Панель №3 РУ-10(6) кВ. Камера №3 КВВГнг 4x1,5 23*сосо РУ-0,4 кВ. Панель №5 РУ-10(6) кВ. Камера №8 КВВГнг 4x1,5 23

Н1 РУ-0,4 кВ. Панель № 3 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 ВВГнг 4x2,5-0,66 29

Н2 РУ-0,4 кВ. Панель № 5 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 ВВГнг 4x2,5-0,66 21

НЗ РУ-10(6) кВ. Камера № 20 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТВ-01 ВВГнг 2x2,5-0,66 14

Н4 РУ-10(6) кВ. Камера № 20 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТВ-01 ВВГнг 2x2,5-0,66 14

Сводка кабелей, длина в метрах

* - Только для трансформатора мощностью 1000 кВ А

Число и 
сечение жил, 
напряжение

Марка

КВВГнг ВВГнг

4x1,5 125

5x1,5 74

7x1,5 10

10x1,5 40

19x1.5 78

4x2,5 22
2x2,5-0,66 28
4x2,5-0,66 50

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Т И П С и к о р с к а я * ; Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЗАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

H . кон тр . С и к о р с к а я ( Р 1 1
И с п о л н . М а р ы ган о в аЛм4
И с п о л н . М о р о з о в а

К абел ьн ы й  ж ур н ал  (окончание)

П роектны й  институт

Гипрокоммунэнерго
г. И ваново

И с п о л н . К у ш н и к о в а <
Инв. №

&
Ф ор м ат А З

H0O&64-Q1 __ ij_
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Токовые цепи 

А1
Поясняющая схема

"ЮР"
ТА1

"0.5"

10(6) кВ

“ Г "
QS1 J  QSG1 

О Н п

\  Q1

Г
Г

Г

£

18

II0,5"

Т А Т А
r-dF^L-.

1U1 1U2
ТА1.С

А411 П  ~  '
— — — (Счетчики коммерческого и|

(технического учета |
С411 | электрической энергии и |

(иэмерительные приборы |
N -  I (см. листы 40...43) |

i---------------------------------------------------1

Цепи освещения

QS2 \ - i
H4VJs-^l«

QSG2

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем 3207/5-1080 
на потоянном оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", 
выполненного СКВ РЗА ЗАО ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10-ЭП4 листы 56,57.
3. Максимальная токовая защита не используется.
4. Логическая защита шин реализована с "последовательной" схемой 

соединений.

Т <  > 2 -

-220В

EL2

1 ^ 2

Цепи обогрева

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

И з м . Кол.уч Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я  <
Распределительный пункт 1ЦЬ )кй с трансформаторной подстанцией 

10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами KCO-202B и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ пооизволства ЗАО 'ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н . к о н тр . С и к о р с к а я  < 2 6 ^ ' Р 13
И с п о л н . М а р ы га н о в а tbfS
И с п о л н . М о р о з о в а К а м е р а  в в о д а  10 (6 ) к В  с  у с тр о й с тв о м  

Б Э М П  Р У -В В .  С х е м а  э л е ктр и че ск ая  

п р и н ц и п и а л ь н а я  (н а ч а л о )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №

Формат АЗ

ЦСО&бЧ-о! f$
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Цепи напряжения

Вариант 1 - Подключение фазных напряжений

А1
EV1(2)C EV1(2)B EV1(2)A EV1(2)N

Измерение
напряжения.

Контроль 
напряжения 
для пуска

здз

Вариант 2 - Подключение линейных напряжений и 3U0 

А1
EV1(2)C EV1(2)B EV1(2)A

] а 661.1(2)

В661.1 (2)

С661.1(2)
EVG1(2)

Lil661.1X21'

Измерение 
напряжения. 

Контроль 
напряжения 
для пуска 

ЗДЗ

1. Установка датчика VS3 для ЗДЗ сборных шин уточняется 
при заказе.

2. При отсутствии в заказе цепей образования шинок (+)ЕН, 
установить перемычку.

3. Выбор схемы подключения цепей напряжения определяется 
при привязке проекта.

Цепи сигнализации 

См. примеч.2

EDSH1(2)

D 1 1 ( D 2 1 )

Шинки
сигнализации

Лампа положения 
"Включено"

Лампа положения 
"Отключено"

Лампа "Аварийная 
ситуация"

Аварийное
отключение

выключателя

Предупредительная
сигнализация

Шинки ЗДЗ секции 
10(6) кВ

Датчик ДЗ 
в отсеке 

сборных шин

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я  < Распределительный пункт тщь )кв с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ пооизволства ЗАО ’ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .к о н т р . С и к о р с к а я  <
Р 14

И с п о л н . М а р ы ган о в а -МЛ'К/
И с п о л н . М о р о з о в а К ам ер а  в во д а  10(6) кВ  с  устройством  

Б Э М П  Р У -В В .  С х е м а  электрическая 

п р и н ци пиа льн ая (п ро д ол ж е н ие )

П роектны й  институт

Гипрокоммунэнерго
г. И ваново

И с п о л н . К у ш н и к о в а *__
Инв. №

цооеву-с/
Ф ор м ат А Зяо
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SAD
О В

SAD
О В

м д

Цепи оперативного тока

1 2

Q1

"гГ Н Г гб "
Q1

Т

В схеме ТН шин 
r1~56f166) S F V  ~ 1

VS1

■Ш

VS2

RD1

T # i
RD2

SQ1

Т ^ 2
SBT

1 *--------- ' 2

1 2
SAC1 SBC

J l
4 1 2 AK1

БУЯЕ1.-12-01А 

"Готов"

101

1. * - Переназначаемые выходные реле и дискретный вход.
2. * * - Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

105

135

F18(F28)

D18(D28)

102

D17(D27)

Х1-1
Х1-2

Х1-3

Х1-4

Х1-5
Х1-6

Х1-7
Х1-8

ДВ1
РПО

ДВ2
РПВ

ДВЗ
Автомат ТН 

ДВ4

Х1-9
Х1-10

ДВ5

x i- i iH = > i двб 
____ IХ1-12

Х1-13

Х1-14

Х1-15
Х1-16

Х 1 - 2 0

Х1-21

ЗДЗ
(отс. вв/выв.)

ДВ7
ЗДЗ
(отс. выкп.)

ДВЗ*

ДВ9
Отключить

ДВЮ
Включить

ДВ11
Автомат ШП 

' ДВ12 
Привод 
не готов

Шинки питания 
оперативных 

цепей
Питание 

устройства 
"БЭМП РУ-ВВ"

Автомат питания 
оперативных 

цепей

Реле положения 
"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Неиспракность 
цепей напряжения 

шинного ТН

Резерв

Резерв

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение 
от кнопки 

"Отключить"
Включение 
от кнопки 

"Включить"

"Неисправность
Б УЯ ЕГ

"Неготовность 
БУ/TEL" и 

блок включения

А1
Цепи управления выключателем и выходные цепи

20

Питание
устройства

"БУ/ТЕ1.-12-01А"

Цепи
отключения

Цепь
включения

Отключение СВ 
при ДЗ в отсеке 

выключателя 
ввода с контролем 
по току в шкафу 

СВ

Резерв

Резерв

Пуск ЗДЗ секции 
потоку

Резерв

Линия связи 
RS-485

ТП 4 0 7 -3 -683 .1 0 -ЭП4

Распределительный пункт 10(b) кь с  трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с  двумя трансформаторами мощностьюдо 1000 кВ А  

с  камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ  и А  
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЗАЗ"

Камера ввода 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ВВ. Схема электрическая 

принципиальная (продолжение)

Стадия Лист Листов

15

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново ___

Формат АЗ
- 2 /Ц0066У- о /
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1 0 1

Цепи оперативного тока

ПускМТЗ БЭМП РУ-СВ
Линии 1...N ПускМТЗ СВ

J~1151(161)[— -----------1 152(162)

£  О

+EW1(2) уров EWT1(2) 
101.1(2) Линии 1...N

0 )  . _  
о  СО 00
с  §  S

’§  ' юS ”  £
о  ' 5
С  N  < С

S  о
I -  ’Ч -

■ Е З
УРОВ СВ

F119.1(2)

В схеме ЗДЗ секции
Гкш Т/1

T T Z .  J —

В схеме СВ 
lD37(D47)^ 1

Р19(Р29)

I__________________I

В схеме ТСН на вводе

I_________ I

В схеме ввода смежной секции 
Г 163(153)
I_____ I

В схеме СВ
I-------------1

- I — ^ - и -

В схеме СВ
Г  П

0  1

|3(6)|___J4(5)j
155(165)

1 0 2

SAC1 I------------------------1----- ш .
м Д Т13 -Телеуправление; Т15

I_________________________Г

Т16

оа
1
s

2 л  
п  

СО

лУ-л
с с

ло
Sс
«о
с

с
чос

* - Переназначаемые выходное реле и дискретный вход.

А1

БЭМП РУ-ВВ

ДВ13
Блокировка
ЛЗШ

ДВ14

Х5-5
Х5-6

ДВ15
УРОВ

Х5-7
Х5-8

Q flB16
ЗДЗ секции

Х5-9 - О .  
Х5-10-------- 1

ДВ17

Х5-11
Х5-12

ДВ18*
ВНР

ДВ19
U смежной 
секции

ДВ20 
РПВ СВ

ДВ21
Откл. с АВР 

ДВ22
Блокировка АВР 

ДВ23
Откл. по ТУ 
ДВ24 
Вкл. по ТУ 
ДВ25
Сброс сигнала 
поТУ

ДВ26

Пуск ВНР при 
появлении U до 

ввода после 
срабатывания АВР

Блокировка МТЗ 
ввода при КЗ на 

присоединениях или 
СВ

Резерв

Отключение 
ввода от УРОВ 
присоединения 

или СВ

Отключение ввода 
от ЗДЗ

присоединений 
секции или СВ

Резерв

Контроль 
встречного 

напряжения для 
пуска АВР СВ

Контроль 
включенного 
состояния СВ

Резерв

Блокировка АВР

Отключение по ТУ 
"Отключить*

Включение по ТУ 
"Включить"

Сброс реле и 
светодиодов 

■БЭМП РУ-ВВ" по 
______ТУ

Резерв

А1

БЭМП РУ-ВВ

К11
Контроль 
напряжения 

секции

К12 
Включение! 
СВ по АВР

Х6-1
Х6-2

Х6-3
Х6-4

К13
Отключ.
СВ по ВНР'

К14

Х6-5
Х6-6

Х6-7
Х6-8

К15 Г,----/ ---

К16

Ll
Г,— ^ —

К17

К18*

Х6-9

Х6-10

Х6-11

Х6-12

Х6-13

Х6-14

Ll
Х6-15
Х6-16

Х6-17
Х6-18

Х6-19
LL
Г,— ^ —

Х6-20

Х6-21
Х6-22

LL
Х6-23

Х6-24

Выходные цепи

153П63) |~  ~ I
О дд   ̂ В схему ввода смежной секции |

109(209) I

SQ1
602 ?  609(611)

Р Ч 2

F19.K2)

В схему СВ

111(211)

В схему
электромагнитной

блокировки

Q 1

^  917.1(2) 
3 4

________ 915.1(2)

Контроль 
встречного 

напряжения для 
АВР

Пуск АВР СВ при 
отключении ввода 

по снижению 
напряжения на 
секции или от 

основных защит
Отключение СВ 

при
восстановлении 

нормального 
режима работы

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

В схему ТН 10(6) кВ 
1(2)секции

ТП 407-3-683.10 - ЭП4

ДЙДИДЕШ1ИШ5ВДЯВНЯ
Привязан

Инв. №

гип
Н. контр.

Исполн.

Исполн.
Исполн.

Сикорска:
Сикорская,

М а р ы г а н о в а

Морозова

Кушников;

Распределительным пункт iu ((j) кВ с  трансформаторной подстанцией 
10(6)11,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-A c  
камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А  

типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Камера ввода 10(6) кВ с устройством 
БЭМП РУ-ВВ. Схема электрическая 

принципиальная(продолжение)

Стадия Лист

16
Листов

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново

Ц О О Ш -с Н
Формат АЗ
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты

БЭМП- РУ-ВВ 1

АК1 Блок управления вакуумным выключателем

Б У / ТЕ И 10/220-12-01А У2 1

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05 А 1

Поз.
обозначение

Наименование Кол. Примечание

RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

R1.R2 С5-35В-25 3900 Ом, Допуск 5% 4

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

SAC1 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический 2

АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П

VD1 Диод 1N4006 1

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Т И П С и к о р с к а я  < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н . к он тр . С и к о р с к а я  < > Р 17
И с п о л н . М а р ы ган о в а У

И с п о л н . М о р о з о в а К ам ер а  в во д а  10 (6) кВ  с  у стройством  

Б Э М П  Р У -В В .  С х е м а  электрическая 

п р и н ци пиа льн ая (п ро д ол ж е н ие )

П роектны й  институт

Гипрокоммунэнерго
г. И ваново

И с п о л н . К у ш н и к о в а 1___
Инв. №

и

Ф ор м ат А З

Ц0066Ч-0-1 лз
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Лампа М036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

Q1 Выключатель вакуумный ВВЯЕЫ О-Х/Х У2 1

SC1 Выключатель однополюсный ВМ 63-1NC, 220 В, 6 А 1

SQ1 Выключатель путевой ВП-19М-21Б.421-67У2.16 1

TA1.AJA1.C Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ -10 / //5А 2

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю -З-ОП 1

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Т И П С и к о р с к а я  <Z2Lr̂ / Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ”

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н . к о н тр . С и к о р с к а я Р 18
И с п о л н . М а р ы га н о в а s'
И с п о л н . М о р о з о в а К а м е р а  в в о д а  10 (6 ) кВ  с  у с тр о й с тв о м  

Б Э М П  Р У -В В .  С х е м а  э л е ктр и че ск ая  

п р и н ц и п и а л ь н а я (о к о н ч а н и е )

П р о е к тн ы й  и н сти тут

Г ипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

И с п о л н . К у ш н и к о в а \

Инв. №

ЦООббЧ-Qt
Ф о р м а т  А З

Л¥
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Токовые цепи 

А1

Измерение
тока,

МТЗ, УРОВ, 
защита от 

обрыва фаз

24

Поясняющая схема

10(6) кВ 1 с.ш.

“ Х “
QS1 QSG1

W
Q1 \*

"0,5" £  

ТА1 

"10Р"£

С
с

10(6) кВ 2 с.ш.

QS2

QSG2 
— 1|»

Т А Т А
А411

1U2 1U1 
ТА1.С

С411
1U2 1U1

N411

Цепи освещения

EL1 -36 В

—  SC1 
723 ^  725

EL2
EL1

1 2 
XS1

1 '  2  

-220В 

EL2

1

Резерв 1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем 3207/5-1080 
на потоянном оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", 
выполненного СКВ РЗА ЗАО ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10-ЭП4 листы 58, 59.
3. Выбор схемы подключения цепей напряжения определяется при 

привязке проекта.
4. Логическая защита шин реализована с "последовательной" схемой 

соединений.

Цепи обогрева

ТП 407 - 3 - 683.10 - ЭП4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
Ю(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я  < Р 19
И с п о л н . М а р ы га н о в а /уМ
И с п о л н . М о р о з о в а

-л Л н у у л .' -
К а м е р а  с ек ц и о н н о го  в ы к л ю ч а те л я  10 (6 ) кВ  

с  у с т р о й с тв о м  Б Э М П  Р У -С В .
С х е м а  эл е к тр и ч е ск а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  

(н а ч а л о )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №

Формат АЗ
цооШ 'О / z.*r
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Цепи напряжения

Вариант 1 - Подключение фазных напряжений

А1

Измерение 
напряжения. 

Контроль 
напряжения 

для пуска 
МТЗ и ЗДЗ

Вариант 2 - Подключение линейных напряжений и 3U0 

А1

25

Цепи сигнализации

Шинки
сигнализации

Лампа положения 
"Включено"

Лампа положения 
"Отключено"

Лампа "Аварийная 
ситуация"

Аварийное
отключение

выключателя

Предупредительная
сигнализация

1. Установка датчика для ЗДЗ сборных шин уточняется при заказе.
2. При отсутствии в заказе цепей образования шинок (+)ЕН, установить перемычку.

+ED1

Схема ЗДЗ

VS3

Т ® 2

EDSH1

1 2

Шинки ЗДЗ секции 
10(6) кВ

Датчик ДЗ 
в отсеке 

сборных шин

“““1 " —

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

ИЯИЯ1Д!ИВШ1йШ8ШЕВЯ
Привязан гип С и к о р с к а я с Распределительный пуня 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я > 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"
Р 20

И с п о л н . М а р ы га н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а - К а м е р а  се к ц и о н н о го  в ы к л ю ч а те л я  10 (6 )  кВ  
с  у с т р о й с тв о м  Б Э М П  Р У -С В .

С х е м а  эл е к тр и ч е ск а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(п р о д о л ж е н и е )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а £

I Инв. №  I __

Формат АЗ
Ц0066У-0/ 26
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2 6

+ЕС

SF1*T

SAD
О В

SAD
О В

М Д

101

Цепи оперативного тока

Q1

" г Г Ч Т б "
Q1

___ X ____
1 2

VS1

- т
RD1

^ 2

VS2

1® 2
RD2

SQ3

- V -

1'------- '2

5 ^ 4 6
SBT

1 2 
SAC1 SBC

4 1 2

105
1 0 2

135

D17

D18

102

Х1-1

Х1-4

Х1-5
Х1-6

Х1-7
Х1-8

Х1-9
Х1-10

А1

1220 В 
I Питание

Х1-2

Х1-3

ДВ1
РПО

ДВ2
РПВ

а двз
Пуск осц.

т З »

Х1-11
Х1-12

ДВ5

две
здз
(отс. вв/выв.)

X1-13-Q -1  ДВ7 
Х1-14---------1 ЗДЗ

Х1-15
Х1И6

Х1-20
Х1-21

(отс. выкл.)

ДВ8 *

ДВ9
Отключить

ДВ10
Включить

ДВ11
Автомат ШП 

' ДВ12 
Привод 
не готов

1. * КЗ переназначаема (варианты применения указаны в БКЖИ 656316.004-02 РЗ.
2. ** Тип схемы подключения уточняется при заказе.
3. * * * Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

Шинки питания 
оперативных 

цепей
Питание 

устройства 
"БЭМП РУ-СВ"

Автомат питания 
оперативных 

цепей

Реле положения 
"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Пуск
осциллографа

Резерв

Резерв

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение 
от кнопки 

"Отключить"
Включение 
от кнопки 

"Включить"

"Неисправность
БУ/TEL"

"Неготовность 
БУ/TEL" и

Цепи управления выключателем и выходные цепи 

101 102

Питание
устройства

"By/TEL-12-01A"

Цепи
отключения

Цепь
включения

Резерв

1
с.ш.

2
с.ш.

1
с.ш.

2
с.ш.

Отключение 
ввода от 

УРОВ СВ с 
контролем 

потоку 
в шкафу 

выключателя 
ввода

Блокировка
МТЗ

выключателя 
ввода при 
КЗ в СВ

Линия связи 
RS-485

В схему ТН 10(6) кВ 
1(2) секции

блок включения

ТП 407 -3 -683 .10 -ЭП4

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Привязан ГИП Сикорская Распределительный пункт 1U(b) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа Б1МП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ'

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская< у Р 2 1
Исполн. Марыгановг
Исполн. Морозова камера секционного выключателя 10(6) кВ 

с устройством БЭМП РУ-СВ.
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова

Инв. №

11,0066!/- о /
Формат АЗ
А?
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Цепи оперативного тока

101

151
1 0 2

I В схему 
' ввода №1
I______ I
I------------------1 161
■ В схему 
' ввода №2
I______

102

+EQC 

F120

EQCT1
5 схеме линий 1 с.ш. Т г ,_. .

О  "L. □  *
EQCT2

В схеме линий 2 с.ш. Т _

— I— -
В схеме ввода 1 с.ш. 

|~В24 ^  Р~2о| D20

В схеме ЗДЗ 1 с.ш.

r D 2 4" l̂ ? ? D 2 o l

В схеме ввода 2 с.ш. 
J~B54 ^  Р~30| D30

В схеме ЗДЗ 2 с.ш.

_ W ^ D 3 0 l

В схеме ввода 1 с.ш. 
|~F19.1 ^  109 |

|_____ I _  ✓  _ U 1 J

109

SAC2
0  1

В схеме ввода 2 с.ш. 
p l9 ^ ~  ^  ~209 [

111

SAC1
м д

♦
Т13

I L
- { Телеуправление j-

Т14

Т15

Т16
I_________ Г

* К11 ...К15 -  переназначаемые выходные реле.

А1

102

Х5-10

Х5-1
Х5-2

БЭМП РУ-СВ

ДВ13
Блокировка 
ЛЗШ 1 с.ш.

Х5-3
Х5-4

ДВ14
~*~*1 Блокировка 

ЛЗШ 2 с.ш.

Х5-5
Х5-6

ДВ15
УРОВ 1 с.ш.

Х5-7
Х5-8

ДВ16
УРОВ 2 с.ш.

Х5-9 Q AB17
ЗДЗ 1 с.ш.

Х5-11
Х5-12

° 1  ДВ18 
---------1 ЗДЗ 2 с.ш.

ДВ19
Вкл. СВ по АВР 
ДВ20
Откп. СВ по ВНР

ДВ21
Блокировка АВР 
ДВ22

ДВ23
Отключение по ТУ 
ДВ24
Включение по ТУ 
ДВ25
Сброс сигн. по ТУ 

ДВ26
Сброс сиги.

1
с . ш

Блокировка 
МТЗ СВ 

при КЗ на 
фисоединениях

2
с . ш

1
с . ш

2
с.ш.

1
С.Ш.

2
с.ш.

Отключение 
СВ от УРОВ 

присоединения 
с

возможностью 
контроля по 

току

Отключение 
СВ при 

действии ЗДЗ 
в шкафу 

присоединений 
с контролем 

по току в 
шафу ввода

Включение СВ 
по АВР

Отключение СВ 
при появлении U 
на вводе после 

АВР

Блокировка АВР

Отключение по ТУ 
"Отключить"

Включение по ТУ 
"Включить" 
Сброс реле и 
светодиодов 

БЭМП РУ-СВ по ТУ
Сброс реле и 
светодиодов 
БЭМП РУ-СВ

Привязан

Инв. №

А1
БЭМП РУ-СВ

К11*

К12*

К13*

К14*

К15*

К16
ЗДЗ

Х6-1
Х6-2

—  Х6-3
Х6-4

г-^ -Ш
'------------Х6-6

— Х6-7
Х6-8

Г г ^ Н Е Н
1------------Х6-10

—  Х6-11
Х6-12

с з
Х6-13
Х6-14

—  Х6-15
Х6-16

К17
Пуск МТЗ 

Пуск МТЗ

Г г - ^ —  Х6-17 
' ---------------| Х 6 Ч 8

£ 2
—  Х6-19

Х6-20

К18
РПВ СВ 

РПВСВ

[ Г ^ - | Х 6 5 Т

----------- 1 х £ 2 2

[С - :
—  Х6-23

Х6-24

SAC2

D19
D37

D29
D47

D22
D35

D32
D45

154
101

164
101

1 0 1

Выходные цепи

Изм. Кол.уч,
гип
Н. контр.

Исполн.

Исполн.
Исполн.

Лист №док. Подпись 
Сикорская^ ~
Сикорская,

Марыганов;

Морозова
Кушникова

Дата

■Г,В схему ввода №1__|

---------------------------- 1
В схему ввода №2__^

-J В схему ЗДЗ I 
___ 1 секции____|

В схему ЗДЗ
______2 секции______ |

_!__В схему ввода №1__

-| I
__В схему ввода №2__

0 1 
I 4 155 !

3 4 1
1 1 165 г

6 1 1 5 ----------------------------------------- '|
Ю1 !

В схему ввода №1 |

_____________ I
!

В схему ввода №2 I

2 7

Резерв

1
с . ш

2
с.ш.

1
С.Ш.

2
С.Ш.

1
С.Ш.

2
С.Ш.

1
С.Ш.

2
с.ш.

Отключение 
ввода от ЗДЗ 
в шкафу СВ 
с контролем 

потоку 
в устройстве 

ввода

Пуск ЗДЗ 
секции 

с контролем 
потоку

Контроль 
включенного 
состояния СВ 

для 
восстановлена 
нормального 
режима после 

АВР

Блокировка 
АВР вводного 
выключателя

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

с  трансформаторной подстанцией 
мощностью до 1000 кВ А  

с  камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А  
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Камера секционного выключателя 10(6) кВ 
с устройством БЭМП РУ-СВ.

Схема электрическая принципиальная 
_____________ (продолжение)_____________

Стадия Лист

22
Листов

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново

Ц О О б б У 'М
Формат АЗ

Л8
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты

БЭМП-РУ-СВ 1

АК1 Блок управления вакуумным выключателем

Б У Я Е Ы 10/220-12-01А У2 1

ВТ Гермовыключатель биметаллический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКП-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКП-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05 А 1

Поз.
обозначение

Наименование Кол. Примечание

RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

R1.R2 С5-35В-25 3900 Ом, Допуск 5% 4

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

SAC1 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

SAC2 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 2037 УЗ 1

SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический

АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 2

VD1 Диод 1N4006 1

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кояуч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С икос)ская^ Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией С т а д и я Л и ст Л и с то в

Н. контр. С и к о р с к а я  i / !
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Р 23
И спо л н . М ары ганова / f jf l/ f  J X

И спо л н . М о р о з о в а Камера секционного выклю чателя ю (б )  кВ 
с  устройством  Б Э М П  Р У -С В .

С хем а  электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. И ваново

И спо л н . К у ш н и к о в а
1 _____

Инв. №
Ф орм ат А З

Провеем z9
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Лампа М036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

Q1 Выключатель вакуумный BB/TEL-10-X/Xy2 1

SC1 Выключатель однополюсный ВМ 63-1NC, 220 В, 6 А 1

SQ3 Выключатель путевой ВП-19М-21Б.421-67У2.16 1

ТА1ДТА1.С Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ -10 / //5А 2

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю -З-ОП 1

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

Привязан

Инв. №

10(6)Ю,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

К а м е р а  с е к ц и о н н о го  в ы к л ю ч а т е л я  1 0 (6 ) кВ 
с  у с т р о й с т в о м  Б Э М П  Р У -С В .

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(о к о н ч а н и е )

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Р 24

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г.. Иваново

Формат АЗ
Ц006М-0/ 30
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Токовые цепи 

А1

30

Поясняющая схема 

10(6) кВ

“ ’ ’Б т
Vе Q1

"0.5" £ "* 

Т А 1 , -  

"10р "С -

QS2

Г

QSG2
У ^ - J l '

Г х
T A 2 N f

А

"0,5м

Т А Т А
А411

1U2 1U1 
ТА1.С

С411

1U2 1U1
N411

I----------------------------------------------
1 Счетчики коммерческого и 
|технического учета 
Jэлектрической энергии и 
jизмерительные приборы 
J (см. листы 40...43)
I_________________________________

Цепи освещения

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем 3207/5-1080 
на потоянном оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", 
выполненного СКБ РЗА ЗАО ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10-ЭП4 листы 60,61.
3. Необходимость применения защит и выбор схемы подключения цепей 

напряжения определяется при привязке проекта.

EL1 -36 В EL2
SC1

723 ^  725

1 2 
XS1

т <  V -
-220В 

I EL2

ЕК4

Цепи обогрева 
-220 В

21
ВТ

EN

1

RK1 771 ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4
1 2

ИИДИ1ВЯЯЯ11 ЙТЯйД ПЭ!Ш1 ГДТЯДЯВЯ ПИЯ
Привязан тип С и к о р с к а я , - Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощнктью до 1000 кВ А 
с камерами КСО-202В и мифопроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО *ЧЭАЗ'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я у Р 25
И с п о л н . М а р ы га н о в а 's'
И с п о л н . М о р о з о в а JsOyfts- К а м е р а  о т х о д я щ е й  л и н и и  10 (6 )  к В  

с  у с тр о й с тв о м  Б Э М П  Р У -О Л .  
С х е м а  эл е ктр и ч е ск ая  п р и н ц и п и а л ь н а я  

(н а ч а л о )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а f

I Инв. № _

цстч-о /
Формат АЗ

л{
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32
Цепи оперативного тока

+ЕС
БЭМП РУ-ОЛ

------ 1220 В
___ I Питание

SF1*f

SAD
О В

Г

VS1

SAD
О Вт

1 ^ ) 2

VS2

RD1

V------- '2

1@ 2

SQ1

■ Д 2

RD2

SBT

SAC'ЯГП 1 2
T13 1----------------------------- 1 714 I

I I 

* 1

1

4

SBC

J-
1 2

БУ/ТЕЫ2-01А 
"Авария"Ш — ( Ш

"Готов1

Р17(Р27)

D18(D28)

101

ДВЗ
АЧР

Х1-11
Х1-12

две
здз
(отс. вв/выв.)

X1-13- O i  ДВ7 
Х1-14---------* ЗДЗ

Х1-20
Х1-21

(отс. выкл.)

ДВЗ*

ДВ9
Отключить

ДВЮ
Включить

ДВ11
Автомат ШП 
ДВ12 
Привод 
не готов

102

1.
2.

3.

Переназначаемые входные реле и дискретный вход.
Установка датчика VS3 для ЗДЗ сборных шин уточняется при заказе. 
Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

Шинки питания 
оперативных 

цепей
Питание 

устройства 
"БЭМП РУ-ОЛ"

Автомат питания 
оперативных 

цепей

Реле положения 
"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Отключение 
от АЧР

Резерв

Резерв

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
ввода-вывода

Работа или 
неисправность 

датчика ЗДЗ 
в отсеке 

выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение 
от кнопки 

"Отключить"

Включение 
от кнопки 

"Включить"

"Неисправность
БУ/TEL"

"Неготовность 
БУ/TEL" и 

блок включения

Привязан

Инв. №

Цепи управления выключателем и выходные цепи

К4 г р ^ Н Ш
tl------------ХЗ-8УРОВ 

на ВВ

УРОВ 
на СВ L b

|— ^ — [Х3̂ 9~
•------------1хзйо

К5
Пуск МТЗ 
(ЛЗШ ВВ)

Кб*

i - ^ —|хзйТ
i -  —  ХЗ-12
* - ^ р - |хзйз

|ХЗЙ4 
i - -------ХЗ-15
и ^ _ | х з й б

Rcom.
R Х2-1
А Х2-2

SG Х2-3
В Х2-4

EWT 1(2)

F119.1(2)1
+ Е Ш (2 )

1 0 1 . 1 ( 2 )

EQCT 1(2) +ЕОС1(2)

F121.1(2)1 Jf120.1(2)

101
151(161)

101 Q1 113(213) 
2 7 ^  28

Изм. |Кол.уч
гип
Н. контр.

Исполн.

Исполн.
Исполн.

Лист №док.
Сикорская
Сикорская 
Марыгановс j[^
Морозова
Кушникова

Подпись

А
тг

1

Дата

3 * 1 .

Блокировка МТЗ

j В схему выключателя ввода | выключателя

1 ЛЗШ I
ввода 10(6) кВ 

при КЗ
в линии 10(6) кВ

Питание
устройства

"5y/TEL-12-01A"
Цепи 

отключения

Цепь
включения

Шинки Здз секции 
10(6) кВ (с контро

лем по току в 
схеме ЗДЗ секции 

10(6) кВ)
Датчик ДЗ 
в отсеке 

сборных шин
Отключение 
выключателя 
ввода 10(6) кВ 

отУРОВ 
линии 10(6) кВ

Отключение 
СВ 10(6) кВ 

от УРОВ 
линии 10(6) кВ

Резерв

Линия связи 
RS-485

РУ-0.4 кВ 
панель №3 (№5)

ТП 407 - 3 - 683.10 - ЭП4

Распределительный пункт Н)(Ь) кь с  трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с  двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ  и А  
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Камера отходящей линии 10(6) кВ 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Стадия Лист

27

Листов

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново ___

Ц О О б б Ч - с 7/
Формат АЗ

3 5
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Поз.

обозначение
Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты RD1, RD2 Резистор постоянный проволочный

БЭМП-РУ-ОЛ 1 R1.R2 С5-35-25 3900 Ом, Допуск 5% 4

АК1 Блок управления вакуумным выключателем RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

БУ/ТЕЫ10/220-12-01А У2 1

SAC1 Переключатель коммутационный

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1 ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

EL2, Светильник TL-3013 18W 1 SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1 SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

С КП-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 2

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

VD1 Диод 1 N4006 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05 А 1

СП
Is
S

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я i Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ сдвутия трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЗАЗ'

С т а д и я Л и с т Л и с то в

Н . контр. С и к о р с к а я v Р 28
И сп о л н . М ары ганова JaJfcc/
И спо л н . М о р о з о в а Камера отходящ ей линии 10(6) кВ 

с  устройством  Б Э М П  РУ-О Л . 
Схем а  электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. И ваново

И сп о л н . К у ш н и к о в а

Инв. № s
Ф орм ат АЗ

ЦООббЧ-Oi 24
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Лампа М036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

Q1 Выключатель вакуумный BB/TEL-10-X/X У2 1

SC1 Выключатель однополюсный ВМ 63-1NC, 220 В, 6 А 1

SQ1 Выключатель путевой ВП-19М-21Б.421-67У2.16 1

ТА1ДТА1.С Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 / //5А 2

TA1N.TA2N Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 / ]15А 2

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю -З-ОП 1

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Т И П С и к о р с к а я  <
1— Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6]/0,4 кВ с двумя транс^юрматорами мощностью до 1000 кВ-А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н . к о н т р . С и к о р с к а я  , Р 29
И с п о л н . М а р ы га н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а К а м е р а  о т х о д я щ е й  ли н и и  10 (6 )  кВ  
с  у с т р о й с тв о м  Б Э М П  Р У -О Л .  

С х е м а  эл е ктр и ч е ск ая  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(ок о н чан и е )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а б ? * . * * * * i _____

Инв. №
Формат АЗ

Ц006<М-о/ __35__
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Токовые цепи

А1

35

Поясняющая схема 

10(6) кВ

QS1 V -

V е Q 1

"0.5"

Т А Ь - .

"1ПР"С>

i:
и

TA1N

QS2 \  i QSG2

Р н *

Г ' -{_ TA2N £ _

А  А

ТА1.А
А411 i

1U2 1U1 
ТА1.С

_  ..  |

С411 |

1U2 1U1
N411 [

i

Резерв

Цепи освещения

1. Настоящий чертеж составлен на основании "Альбома схем 3207/5-1080 на 
потоянном оперативном токе с блоками РЗА серии БЭМП РУ", выполненного 
СКВ РЗА ЗАО ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10-ЭП4 листы 62,63.
3. Необходимость применения защит и выбор схемы подключения цепей 

напряжения определяется при привязке проекта.
4. Газовая защита выполняется только для трансформатора мощностью 

1000 кВА.

EL1 ~36 В EL2
SC1

723 ^  725
EL1

1 ® Г |1 2 
XS1

> 2

-220В 

EL2

ЕК4

Цепи обогрева 
-220 В

EN

1

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типабЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

к а м е р а  л и н и и  1 0 (6 ) кВ  к т р а н с ф о р м а т о р у  
с  у с т р о й с т в о м  Б Э М П  Р У -О Л .  

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(н а ч а л о )

Стадия Лист

30

Листов

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

ЩЭОббЦ-СН
Формат АЗ
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36

Цепи напряжения

Вариант 1 - Подключение фазных напряжений

А1

Вариант 2 - Подключение линейных напряжений и 3U0 

А1
Е\Л(2)С EV1(2)B EV1(2)A

Ш61.1(2)

С661.К2)

В661.К2)

EVG1(2) 
“ 0 6 1 1 .1X21 ;

Измерение
напряжения.

Контроль 
напряжения 

для пуска 
МТЗ и ЗДЗ

Цепи сигнализации

См. примечание 

(+)ЕР +ЕН / (+)ЕН Шинки
сигнализации

Лампа положения 
"Включено"

Лампа положения 
"Отключено"

Лампа "Аварийная 
ситуация"

Аварийное
отключение

выключателя

Предупредительная
сигнализация

При отсутствии в заказе цепей образования шинок (+) ЕН, установить перемычку.

ТП 4 0 7 -3 -6 8 3 .1 0 -Э П 4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

к а м е р а  линии щ в)  кв к т к н с .ф о р ш т о р у
с  у с т р о й с т в о м  Б Э М П  Р У - О Л .

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(п р о д о л ж е н и е )

Стадия Лист Листов

31

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат АЗ

Ц0066Ч-0/ i f
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3 7

+ЕС

S W
1

2
101

1.
2.
3.

SAD
О В

SAD
О В

SAC1

I I

101

Цепи оперативного тока

Т б Ч Г г б "

Г  KSG ~I 

I 1109
" С _ “ 7 Г

VS1

■ Ш

VS2

RD1

т * = » г

SQ1

RD2

Т^СГ“
SBT

Л .
1 2

SBC

J L

Т13 I-----------------------------1 Т14---------------iТелеуправление' у-] 5
1____ : _________ь

1 2 АК1
БУЯЕЫ2-01А 

"Авария"

Готов"
Ш — — |Ш|

D17(D27)

D18(D28)

БЭМП РУ-ОЛ

1220 В 
Питание

Х1-1 К г ь  ДВ1 
Х1-2 ---------1 РПО

ДВ2
РПВ

Х1-3
Х1-4

Х1-5
Х1-6

Х1-7
Х1-8

Х1-9
Х1-10

Х1-11
Х1-12

ДВЗ

ДВ4
Внешнее
отключение
ДВ5
Внешняя
сигнализация

ДВ6
ЗДЗ
(отс. вв/выв.)

Х1-!з}- а - ]  ДВ7 
Х1-14--------1 ЗДЗ

Х1-20
Х1-21

(отс. выкл.)

ДВ9
Отключить

ДВ10
Включить

ДВ11
Автомат ШП 
ДВ12 
Привод 
не готов

102

Переназначаемые входные реле и дискретный вход.
Установка датчиков VS3 для ЗДЗ сборных шин уточняется при заказе. 
Перемычка устанавливается на крайнем устройстве в АСУ.

Сигнализация

Шинки питания 
оперативных 

цепей
Питание 

устройства 
"БЭМП РУ-ОЛ’

Автомат питания 
оперативных 

цепей

Реле положения 
"Отключено"

Реле положения 
"Включено"

Резерв

Отключение

Работа или 
неисправность 

датчика ЗДЗ 
в отсеке 

ввода-вывода

Работа или 
неисправность 
датчика ЗДЗ 

в отсеке 
выключателя

Положение 
главных ножей

Отключение 
от кнопки 

"Отключить"

Включение 
от кнопки 

"Включить"

"Неисправность
БУЛЕ!."

"Неготовность 
БУЛЕ!." и

блок включения

Цепи управления выключателем и выходные цепи

А1

БЭМП РУ-ОЛ

К1
Отключить

К2
Включить

КЗ*
ЗДЗ

хз-з
X3-4

Е 2К4
УРОВ 
на ВВ

УРОВ I г - ^ -  
на СВ |_“ --------

ХЗ-7
ХЗ-8

— ХЗ-9
ХЗ-10

К5
Пуск МТЗ 
(ЛЗШ ВВ)

Кб*

I - ------ХЗ-12
1------ -|хзнз

I— — — Щз^4
I ----------ХЗ-15

Х346

Rcom.

а
R Х2-1
А Х2-2

SG Х2-3
В Х2-4

101

133

130
SBT

J Pт т

103

ЕР2.1(2) 

D36(D46)j

EWT 1(2) 

F119.1(2)1

EQCT 1(2) 

F121.1(2)1

101
151(161)

_АК1_
Г б у л е н м 1а 1

IxiTj-

102

09

10 Is q T I 12
Х2-8 ,------- -----------------

03
04

+ED1(2)

D11(D21)

EDSH 1(2) 

D13(D23)

+EW 1(2)

. 1 ( 2 )|l01.1

+EQC1(2)

Tf 120.1(2 )
T 1

Г в  схему выключателя ввода | 
-| ^  ЛЗШ

101 Q1 113(2131 
2 7 ^  28

Питание 
устройства 

"БУЛЕМ  2-01 А"
Цепи 

отключения

Цепь
включения

Шинки ЗДЗ секции 
10(6) кВ (с контро

лем по току в 
схеме ЗДЗ секции 

10(6) кВ) 
Датчик ДЗ 
в отсеке 

сборных шин 
Отключение 
выключателя 

ввода 10(6) кВ 
от УРОВ 

линии 10(6) кВ

Отключение 
СВ 10(6) кВ 

отУРОВ 
линии 10(6) кВ

Блокировка МТЗ 
выключателя 

ввода 10(6) кВ 
при КЗ

в линии 10(6) кВ

Резерв

Линия связи 
RS-485

РУ-0.4 кВ 
панель №3 (№5)

ТП 407- 3-683.10 -ЭП4

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись ,Цата

Привязан ГИП Сикорская, Распределительный пункт lU(b) ш с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская,

Р 32Исполн. Марыганова

Исполн. Морозова J d k ' Камера линии 10(6) кВ к трансформатору 
с устройством БЭМП РУ-ОЛ. 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова &~***Сл\____

Инв. №
1'

1100664-01
Формат АЗ

3 8
I.
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Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание Поз.

обозначение
Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты RD1.RD2 Резистор постоянный проволочный

БЭМП-РУ-ОЛ 1 R1.R2 С5-35-25 3900 Ом, Допуск 5% 4

АК1 Блок управления вакуумным выключателем RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

БУ/TEL-110/220-12-01А У2 1

SAC1 Переключатель коммутационный

ВТ Гермовыключатель биметаллический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1 ПК 16-12-И 0101 УЗ 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1 SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

HLG1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П (зеленая) 1 SBC Выключатель кнопочный КУ101101 (черный) 1

HLR1 Лампа полупроводниковая коммутаторная SBT Выключатель кнопочный КУ201201 (красный) 1

СКЛ-14-Б-КП-2-220-П (красная) 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная АП50-2МТ УЗ 1,6x10 2П 2

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1

VD1 Диод 1N4006 1

KHD Реле указательное

РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05 А 1

I И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

.1
 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а

т
а

 
| 

В
з

а
м

.и
н

в
.№

 
|

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Изм . Кол.уч. Л и ст №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я  < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)10,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и ст Л и с то в

Н. контр. С и к о р с к а я  < Р 33
И спо л н . М ары ганова

И спо л н . М о р о з о в а Камера линии 10(6) кВ к трансф орм атору 
с  устройством  Б Э М П  РУ-ОЛ. 

С хем а  электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт

Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново

И спо л н . К у ш н и к о в а *
Инв. №

С*
Ф орм ат АЗ

Ц00Щ-о-(______31_
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5

Я
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CI
s

б
S
с

g
с :

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Лампа М036-25 с патроном Е27Ф-034У4 1

Q1 Выключатель вакуумный BB/TEL-10-XIX У2 1

SC1 Выключатель однополюсный ВМ 63-1NC, 220 В, 6 А 1

SQ1 Выключатель путевой ВП-19М-21 Б.421-67У2.16 1

TA1.AJA1.C Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 / //5А 2

TA1N.TA2N Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 / //5А 2

VS1 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

VS3 Фототиристор ТФ-132-125-10-4-УЗ 1

XS1 Розетка Рар-Ю-З-ОП 1

Привязан

Инв. №

39

Изм. Кол.уч

ГИП
И , к о н тр .

И с п о л н .

И с п о л н .

И с п о л н .

Л и с т  №док.

С и к о р с к а я ^  ^

С и к о р с к а я ,

М ар ы га н о в а

М о р о з о в а

К у ш н и к о в а

П о д п и с ь

fa*4*<о:

Д а т а

ТП 407-3 -683.10 -ЭП4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А
__________ типаБЭМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ'__________

К ам ера л и н и и  10(6 ) кВ к т р а н с ф о р м а т о р у  
с  ус тр о й с тв о м  Б Э М П  Р У -О Л .

С х е м а  эле к тр и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(о к о н ч а н и е )

С т а д и я Л и с т

34
Л и с т о в

П роектны й  институт

Г ипрокоммунэнерго
г. И ван ово

um & o-f
Ф о р м а т  А З

Чо
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7-
3-

68
3.

10
Ал

ьб
ом

 3

TV

ЗхЗНОЛ.06-10(6)

Шины 10(6) кВ

TVA1
А 0 |~ТУА1.1

.TVA1.2

| Г- ^ТУА1.31

TVB1 
l J w b i .1 г —
В1 s CTVB1.2

i f 5
т у е !

TVC1.1
ZTVC1.21

I ^ ^.ТУС1.3|

Ro Ro Ro

А601

С601

N601

Н601

В601

E V 1(2).N  E V 1(2).A  E V 1(2).B  EV1(2).C

-X 4

Шинки
напряжения

для
> счетчиков 

ммерческо 
учета эл. 
энергии 
(см. *)

А661.1(2)

В661 -1(2)

С661.1 (2) 

N661.1(2)

Н601
См.’

Н602
-0

БЭМП РУ-ТН 
UAB 2 с.ш.

^ Г 4-1
1 .

S N 1
0 АВ ВС СА А В c
I t I I I I I
I I t  I I I I
I I I * I I I
I I I I + I I
I I I I I k I
I I I I I 1 1 w

S N 1
0  A B B C C A  A в c
l + l l l | |

I I t  I I | |

I I m I I
l l l l t I I
I I I I  I 1  1

1 1  1 1 1 1 +

А1

А661.2(1)
К цепям напряжения^, 

смежной секции BPU1  А ')

БЭМП РУ-ТН 
.UA

UAB1 с.ш.

UAB 2 с.ш.

2 .

* - Выводы автомата SF4 и клеммник шинок напряжения 
для коммерческого учета электроэнергии должны 
предусматривать пломбировку.
** - Шинка EVG1 прокладывается только в случае 
направленных защит от замыканий на землю на линиях 
10(6) кВ.

3. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407-3-683.10-ЭП4 
листы 64, 65.

расположен в ячейке ТН 
смежной секции

Шинки напряжения 
1(2 ) с. ш.

Измерение фазных 
и линейных 
напряжений, 

контроль изоляции 
(необходимость 
определяется 
заказчиком)

Измерение фазных 
напряжений UA, UB, 

UC. Расчет линейных 
напряжений UAB, UBC, 

UCA и напряжения 
обратной последова

тельности U2. Контроль 
исправности цепей 

напряжения. Контроль 
"земля" в сети 10(6) кВ

Образование шинки 
для направленной 

защиты от 
замыканий 
на землю

в линиях, контроль 
напряжения 

для АЧР

Контроль частоты 
на смежной секции

Изм. |Кол.уч, Лист №док.

Привязан

Инв. №

гип Сикорская< ~

Н. контр. Сикорская 

Исполн. Марыганова 

Исполн. Морозова 

Исполн. Кушникова

Подпись Дата

Ж

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

Камера ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.06 
с устройством БЭМП РУ-ТН. 

Схема электрическая принципиальная 
(начало)

Стадия Лист Листов

35

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

и, оо664-d
Формат АЗ

41
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Цепи сигнализации Поясняющая схема

А1
Шинки

сигнализации

Лампа
"Вызов"

Предупредительная
сигнализация

Шины 10(6) кВ

— I -------------? -------------
SQG\ Q S 1 V -H

YG2 4 t — — (и

« I ]

TV1

Цепи освещения

EL1 ~36В EL2

Цепи обогрева

-220 В

ЕК4 EN

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я L Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н . к о н тр . С и к о р с к а я
2 1 - Р 36

И с п о л н . М а р ы га н о в а Ж >
И с п о л н . М о р о з о в а К а м е р а  Т Н  \Q /б) К З  Г И П а  3*ЗН0Л>06 С i/СИРО 

ЙСТВДО1 Б Э М Ш - Т Н . С х е м а  эл е ктр и ч е ск ая  

п р и н ц и п и а л ь н а я (п р о д о л ж е н и е )

П р о е к тн ы й  ин сти тут

Г ипрокоммунэнерго
г. И в а н о в о

И с п о л н . К у ш н и к о в а %___
Инв. №

Ф о р м а т  А З

ЦООШ-М  £ 2 -
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обозначение Наименование Кол. Примечание Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

А1 Устройство микропроцессорной защиты R1. Резистор постоянный проволочный

БЭМП-РУ-ТН 1 RD1.RD2 С5-35-25 3900 Ом, Допуск 5% 3

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1 RD3 Резистор постоянный проволочный

С5-35-25 1500 Ом, Допуск 5% 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

HLD1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1 S7, S10, Выключатель пакетный ВП2-16УЗ, исп. 1 4 Используются только

S12.S13 в камере ТН2

HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П (желтая) 1 SAD Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0103 УЗ 1

KHD, Реле указательное

KHD2 РЭУ-11-20-5-40УЗ, 0.05 А 2 SAD1 Переключатель коммутационный

ПК 16-12-И 0115 УЗ 1

KLD1, Реле промежуточное

KLD12 РП-16-1М 4/2 220 В, постоянный ток 2 SF1, SF4 Выключатель автоматический

АП50-ЗМТ УЗ 2,5x3,5 2П 2

PV1 Киловольтметр ЭО702 12,5 кВ, 10000/100 В 1

Т П  4 0 7  -  3  -  6 8 3 .1 0  -  Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я , Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
Ю(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

С т а д и я Л и с т Л и с то в

Н. контр. С и к о р с к а я / __ Р 38
И с п о л н . М ары ганова >
И сп о л н . М о р о з о в а Камера ТН'10(6)кВ типаЛ‘ЗНОЛ.Об СУСтрой-

СТВоМ 6ЭМП П -Т Н .С хе м а  электрическая 

принципиальная (продолжение)

Проектный институт

Гипрокоммунэнерго
г. И ваново

И сп о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №
Ф орм ат АЗ

Цс066$-о1______ ^ ____
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Выходные цепи телемеханики

Г
ТА1.А

PIK

А411 S ! А412 X С Е
1U2 1U1

I
I
I X ] х

Т А 1 .С
С411

I
I С412

X I X1U2 1U1
N411

I
I N412

__________ !________________

1_~

I

I

Цепи напряжения

PIK

Г2СГ —  

[2 1 -

Тел е-

метрические

выходы

Перечень аппаратуры

Поз.
эбозначение Наименование Кол. Примечание

Дверь релейного шкафа

PIK Многофункциональный микропроцессорный 1 Характеристики 
уточняются при 
заказе

счетчик электрической энергии, двухэлементный

EA05RL-B-3 (серии "Альфа")

S Клеммная коробка для счетчика И К 1 См.*

* -  Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Настоящий чертеж составлен на основании типового 
проекта ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект"
№13586ТМ-Т2, лист 96. ____________

Привязан

Инв. №

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)Ю,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типаБЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

П о д к л ю ч е н и е  2 -х  э л е м е н т н о г о  с ч е тч и к а  

т и п а  Е А  ( т р а н с ф о р м а т о р ы  т о к а  в  2 -х  ф а з а х ) .  

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

40

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат АЗ
Ц0066 -̂р4_________W
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Токовые цепи

Цепи напряжения

46

Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Дверь релейного шкафа

РА1 Амперметр ЭА0702 / 7/5А 1

PIK Многофункциональный микропроцессорный 1 Характеристики 
уточняются при 
заказе

счетчик электрической энергии, двухэлементный

EA05RL-B-3 (серии "Альфа")

S Клеммная коробка для счетчика ИК 1 См. **

* - Зажимы измерительных приборов, подсоединенных до 
счетчика, должны быть запломбированы.

** - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Настоящий чертеж составлен на основании типового 
проекта ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№13586ТМ-Т2, лист 95.

Выходные цепи

PIK

Г20~ —

S l I

Теле

метрические

выходы

Т П  4 0 7  - 3 - 6 8 3 . 1 0 -  Э П 4

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я А - Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

H . контр. С и к о р с к а я . / Р 41
И с п о л н . М а р ы ган о в а 1ЩЙ
И с п о л н . М о р о з о в а / y L J / П одклю чение  2-х элем ентного  счетчика 

типа  Е А  совм е стн о  с изм ерениям и 
(тр ан сф о р м атор ы  тока в 2-х ф азах). 

С х е м а  электрическая принципиальная

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №
Ф о р м ат  А З

11,00664'0'1________
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Токовые цепи

ТА1.А
-p c v  А411 S

И
I А412 33 I X  

3 J  X

3 3  С Е

1U2 1U1
N411

I
I N412

ТАЮ
-p c}- С411

I
| С412

HlU2 1U1 II.L1U2 1U1 —  I
L"________________ I

Цепи напряжения

п

j

Выходные цепи

PIK

Поверка П Т

Импульсный [Жвыход А+ Теле
Импульсный 

выход А- \Ж метрические
Импульсный 

выход R+ Ж выходы
Импульсный 

выход R- г п г -
Общий Q 5

Интерфейс Q Zсвязи
RS-485 Ж

Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол. Примечание

Дверь релейного шкафа

PIK Счетчик статический активной и реактивной 1 Характеристики 
уточняются при 
заказеэнергии СЭТ-4ТМ.01.0 (-20 до 55)

S Клеммная коробка для счетчика ИК 1 См. *

Настоящий чертеж составлен на основании типового 
проекта ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№13586ТМ-Т2, лист 99.

* - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т № док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я  < Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6J/0,4 кВ сдвумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я ^ / Р 42
И с п о л н . М а р ы га н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а П о д к л ю ч е н и е  2 -х  э л е м е н тн о го  счетчика  

типа СЭТ-4ТМ  (трансформаторы тока в 2-х фазах). 

С х е м а  э л е ктр и че ск ая  п р и н ц и п и а л ь н а я

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №
У

Формат АЗ

и /ю ш -а  не
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Токовые цепи Выходные цепи 

PIK

Поверка Г т Г

Импульсный [ Жвыход А+ Теле
Импульсный 

выход А- Ш. метрические
Импульсный 

выход R+ ж выходы

Импульсный 
выход R- ( Ж

Общий Q 5

Интерфейс
□ 2связи

RS-485 ж

Перечень аппаратуры

Поз.
эбозначение Наименование Кол. Примечание

Д верь релейного шкафа

РА1 Амперметр ЭА0702 /__ //5А 1

PIK Счетчик статический активной и реактивной 1 Характеристики 
уточняются при 
заказеэнергии СЭТ-4ТМ.01.0 (-20 до 55)

S Клеммная коробка для счетчика ИК 1 См.**

* - Зажимы измерительных приборов, подсоединенных до 
счетчика, должны быть запломбированы.

** - Клеммная коробка для счетчика заказывается по 
требованию "Энергосбыта" и, как правило, устанавливается 
на двери под счетчиком либо в релейном отсеке в одном из 
рядов зажимов.

Настоящий чертеж составлен на основании типового 
проекта ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 
№13586ТМ-Т2, лист 98.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

H . к о н тр . С и к о р с к а я  <
Р 43

И с п о л н . М а р ы га н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а П о д к л ю ч е н и е  2 -х  э л е м е н тн о го  счетчика  
ти п а  С Э Т - 4 Т М  с о в м е с тн о  с  и зм е р е н и ям и  

( т р а н с ф о р м а т о р ы  то к а  в 2 -х  ф аза х ).  
С х е м а  эл е к тр и ч е ск а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. № с/

Ф о р м а т  А З

noom -o i _________м
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Цепи дуговой защиты 1 секции

+ЕС1 -ЕС1

[Шкаф ВВ 
, 10(6) кВ

L

И

VS3 p ip

Т ® 2 J П

| Шкаф шинного ТН 10(6) кВ |

i - Г ^ --------------------------------------------h

VS3

i # :

KHD

03 J-

[Юкаф СВ 
I 10(6) кВ

y i _ _ J

I

п

I L
EDSH.1

D13

VS3 P IP

|~  Г @ 2 ------J_
| Шкафы отходящих линий 10(6) кВ |

---------------------------------------------1—

L
L

VS3
03

KHD 1 SAD1
| 0 В

1 тП 2 1

SFD

щ

D11

1 

2
+ED1

KLD12

3 Центральные 
аппараты ЗДЗ

4

ED2.1

1

VD3

KLD12
D36

15
D22
16

I f  2 KHD2
VD4 Г Г

1 1 ^2 | Т|_|2 Г
RD3

KLD1  ^ — ^ 2 ---

15 16

D35

ГШкаф СВ 10(6) кВ"! 
| Пуск МТЗ | 
1 /  1

ППкаф выключателя! 
| ввода 10(6) кВ | 
I Пуск ЗДЗ |

Привязан

Инв. №

Шинки управления 
и автомат

Образование шинки 
ЗДЗ +ED1

Шинка и реле отклю
чения выкл. ввода 

10(6) кВ или СВ10(6) кВ 
от ЗДЗ в шкафах 
присоед. 10(6) кВ 
(отсек в/вольтного 
оборудования или 

сборных шин)
Датчик ЗДЗ в шкафу 
ввода 10(6) кВ (отсек 

сборных шин)
Выходное реле сра
батывания датчика 

ЗДЗ в шкафу шинного 
ТН10(6) кВ (отсека 

в/вольтн. оборудова- 
ния и ввода-вывода) 

Работа или неис- 
правность датчика 
ЗДЗ сборных шин

Шинка ЗДЗ 
сборных шин

Контроль тока КЗ 
на стороне 10(6) кВ 

Датчик ЗДЗ в 
шкафу СВ 10(6) кВ 

(отсек сборных шин)
Контроль тока КЗ 

на стороне 10(6) кВ
Выходное реле сра 
батывания датчика 
ЗДЗ в шкафу отхо

дящей линии 
10(6) кВ (отсек выкл.) 
Реле "Работа или 

неисправность 
датчика

ЗДЗ сборных шин"
Реле контроля 

оперативных цепет

Изм. Кол.уч.
ГИП

Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

_|

D19 |-----------------------------1
В схему ,

D37 1 ввода 10(6) кВ '

В схему 
ЦС (к микро

процессорному

В схему 
СВ 10(6) кВ

| устройству) или к 
устройству сбора 

информации 
для ТС

Лист № док.
Сикорская,

Марыганова
Морозова
К у ш н и к о в с

Подпись

Сикорская^ ^

«к

Дата

Отключение 
СВ 10(6) кВ 
при ДЗ на 
1 секции

Отключение 
ввода 10(6) кВ 

при ДЗ на 
1 секции

"Работа или 
неисправность 
датчиков ЗДЗ 
сборных шин"

"Неисправность 
оперативных 

цепей ЗДЗ секции'

"Работа ЗДЗ 
секции 10(6) кВ"

"Неисправность 
оперативных 

цепей ЗДЗ 
секции"

"Работа или 
неисправность 
датчиков ЗДЗ 
сборных шин"

ТП 407-3-683.10-ЭП4

Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

Защита от дуговых замыканий. 
Схема электрическая принципиальная 

(начало)

Стадия Лист

4 4

Листов

4 9

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

11,00664-0/
Формат АЗ

SO
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Цепи дуговой защиты 2 секции

+ЕС2 -ЕС2

[""Шкаф ВВ 
■ 10(6) кВ

И

L

VS3 кнр

т©  03'2  Т
____ I и

EDSH.2

! _

Г  Шкаф СР и шинного ТН 10(6) кВ ~]
+ 4 --------------^ -----------------------------------------------1-

L

VS3 KHD

03 -J______
J

[Шкафы отходящих линий 1 0 (6 ) кВ |

t T ^ ---------------------------------------------h

VS3 KHD
03

D23

SFD 1 3 Центральныек  V  аппараты ЗДЗ

+ED2

D21

ED2.2
KLD12

SAD1
О В

VD3
1 W 2

VD4
тЩ~

KLD12
D46

15
D32
16

KLD1

15

т | 1 р “ Т
RD3

Т 1------- *2
16

D45

ГШкаф СВ 10(6) кВ1 
I Пуск МТЗ I

I_____

ГШкаф выключателя! 
| ввода 10(6) кВ | 
, Пуск ЗДЗ ,

П р и в я за н

И нв. №

Шинка и реле отклю- 
чения выкл. ввода 

10(6)кВ илиСВ10(6)кЕ 
от ЗДЗ в шкафах 
присоед. 10(6)кВ 

(отсек в/вольтного 
оборудования или 

сборных шин)

Шинки управления 
и автомат

Образование шинки 
ЗДЗ +ED1

Датчик ЗДЗ в шкафу 
ввода 10(6) кВ (отсек 

сборных шин)

Шинка ЗДЗ 
сборных шин

Контроль тока КЗ 
на стороне 10(6) кВ

Выходное реле сра- 
батывания датчика 
ЗДЗ в шкафу СР и 

шинного ТН 10(6)кВ 
'отсека в/вольтн. обо 
рудования и ввода- 
вывода), датчик ЗДЗ 
отсеке сборных им

Контроль тока КЗ 
на стороне 10(6) кВ

Выходное реле сра
батывания датчика 
ЗДЗ в шкафу отхо

дящей линии 
10(6)кВ (отсек выкл.)
Реле "Работа или 

неисправность 
датчика

ЗДЗ сборных шин*
Реле контроля 

оперативных цепей

Изм. Кол.уч.
гип
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Лист №док.
Сикорская{ '
Сикорская

Марыганова
Морозова
Кушникова

г  — -------------------1
В схему |

D34 I СВ 10(6) кВ I

D29 |-----------------------------1
В схему ,

D47 I ввода 10(6) кВ •

----------------------1
В схему 

ЦС (к микро
процессорному 

устройству) или к 
устройству сбора 

информации 
для ТС

Подпись Дата

Отключение 
СВ 10(6) кВ 
при Д3 на 
2 секции

Отключение 
ввода 10(6) кВ 

при Д3 на 
2 секции

"Работа или 
неисправность 
датчиков ЗДЗ 
сборных шин"

"Неисправность 
оперативных 

цепей ЗДЗ секции'

"Работа ЗДЗ 
секции 10(6) кВ"

"Неисправность 
оперативных 

цепей ЗДЗ 
секции"

"Работа или 
неисправность 
датчиков ЗДЗ 
сборных шин"

ТП 407-3-683.10-ЭП4

Распределительный пункт 10(6) кй с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Защита от дуговых замыканий. 
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)

Стадия Лист

4 5

Листов

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

40966^ о-!
Формат АЗ
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Последовательная схема организации логической защиты шин 10(6) кВ

51

ТП 407-3-683.10 - ЭП4

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

П ривязан ГИП Сикорская,, Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
топа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская. / _ Р 4 6
Исполн. Марыганова У М
Исполн. Морозова Логическая защита шин 10(6) кВ. 

Схема электрическая принципиальная

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова £

И нв. №

Ц О О б б У - Н

Формат АЗ
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CD

§c

Шкаф ШОТВ-01

(А _____  __________V / 
/1 >(!)

SF8 & = А

+FR
-Е В ----------------------- -

Питание 
цепей 
оператив
ной блоки
ровки разъе
динителей

+ЕВ(+Ш Б) в схеме секционного В схеме
выключателя

К1

+ЕВ(+Ш Б)

6 0 1 -1 7 (ТН̂ 6 0 7 } зУ 1  
N  /К ?  I

ввода№ 1

S Q 1

! ^ П

выключателя

Y G 2 ( T H 2 ) > - - - ] 
601-2/ \  605 ! b0U J |б11

К1

-ЕВ (-Ш Б )

602-1

L !_ i r J  L _  J

В схеме секционного В схеме -ЕВ(-ШБ)
ввода№ 2

г  " s o i l 602-2

Оператив
ная блоки
ровка разъе
динителей 
1 секции

Оператив
ная блоки
ровка разъе
динителей 
2 секции

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

Шкаф оперативного постоянного тока ШОТВ-01

SF8 Выключатель АП50Б-2МТУЗ 1

Камера № 4(6) трансформатора напряжения

YG2 Замок ЗБ-1 МУ2 1

- Ключ КЭЗ-1МУ2 1 один на РП

Камера № 5 секционного выключателя

SQ3 Выключатель путевой

ВП19М-21Б421-67 У2.16 1

Камера № 2 (9) ввода №1(2)

SQ1 Выключатель путевой

ВП19М-21Б421-67 У2.16 1

1секция

Д QSG1

10(6)кВ 

Д  QSG1
Л - '

Поясняющая схема

QS1
1 QSG1 YG2

V

YG2
QSG

QSG Q S \

V е Q1

С С

[]

СВ
TV2

2секция 

Д QSG11

QS1 1 ^"
Q1

t ) t
QS2 V ^ Q S G 2

п
Ввод №2

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(б)/0,4 кВ с двутля трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А  
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С х е м а  о перати вной  блокировки  

р азъ единителей

С т а д и я Л и с т

47
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ЕНР 709
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EV1.B В661.1

EV1.C С661.1

EV1.N N661.1

EVK1A

EVK1B

EVK1C

EVK1N

EVG1 N661.1

EL1 ~36В

EL2 ~36В

ЕК4 -220 В

EN -220 В

EPF3 805

EPF2 803

EPF1 801

-EAF 852

EQCT1 F121.1
EQC1 F120.1 '

EWT1 F119.1

EW1 101.1

ED2.1 D36

EDSH1 D13

ED1 D11

РУ-10(6) кВ
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1
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1
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1
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1
1-I— " Ч 1 1 ч 1

Шкаф ШОТВ-01
(автомат SF6) 
Шкаф ШОТВ-01
(автомат SF4)

ШкаФ ШОТВ-Qf 
(автомат SF5)

РУ-10(6)кВ. 
Камера № 9

0  (15) (ш ) РУ-10(6)кВ.

+2ЕС

'  -2ЕС

+ЕН 701

-ЕН 702

'  (+ )ЕН 703

'  ЕНА 707

'  (+)ЕР

'  ЕНР 709

'  EV2.A А661.2

'  EV2.B В661.2

'  EV2.C С661.2

'  EV2.N N661.2

'  EVK2A

'  EVK2B

'  EVK2C

'  EVK2N

EVG 2 Н661.2

'  EL1 -36 В

EL2 -36 В

ЕК4 -220 В

EN -220 В

'  EPF3 805

EPF2 803

EPF1 801

'  -EAF 852

EQCT2: F121.2

EQC2 F120.2
'  EWT2 F119.2

EW2 101.2

ED2.2 D46

EDSH2 D23

ED2 D21

Камера № 9

РУ-10(6)кВ. 
Камера № 2

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я с
Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6)/0Р4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО ’ЧЭАЗ'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я { 1 Р 49
И с п о л н . М а р ы г а н о в а JCpftf.
И с п о л н . М о р о з о в а

Р У - 1 0 (6 )  кВ. П л а н  ш и н о к  

(о к о н ч а н и е )

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №
е/

ЦОоббк-о-/
Формат АЗ
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е Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

EL1 Лампа М036-25 с патроном Е27Ф-034 У4 1

EL2 Светильник TL-3013 18W 1

К1 Реле напряжения РСН-25, -380В, 50Гц 1

КМ1.КМ2 Контактор КВ1-160-ЗВЗ, -380В, Вк=2з, 2р 2

КМ5 Пускатель ПМ Л-1101 04А; 10А, -380В 1

PV1 Вольтметр ЭВ 0702, 0...500 В 1

SC1 Выключатель А16-002УХЛ4 1

SF1.SF2, Выключатель автоматический

SF3.SF4 АП50Б-ЗМТУЗ.З; 40 х10; 2П 4

SF5 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.1; 2,5x10; 2П 1

SF9 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.2; 16x10; 2П 1

SF10.SF11 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.2; 6 ,3x3.5; 2П 2

SF18.SF21 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.2; 10x10; 2П 2

‘ SF13 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУ3.2; 6,3x10; 2П 1

SF19.SF20 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3.1; 2,5x10; 2П 2

Т2 Трансформатор ОСР 0.25УЗ U1~380B, U2~42B. U2f5B 1

- XS1 Розетка Рар-10-3 ОП 1

КН1.КН4 Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ, =220В; 0,1 А 2

55
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резерв шкаф ШОТВ-01

Ж ЖЧ
V

N

^SF3

Ё  о

о со «
О . 0 0  
Е= (О

' ю
О  СО JQ

§ • 5
s  2

н  ^

AI

BI

CI

Г Т ^ ’

С1 В1 А1

SF1

4 КМ5
т ^  1 Р-.КМ1 с КМ5

5 i
13К114... 1> з

А21__| А1 КМ5 21 22

П  22 4 А1U  А2
км1 Н10 КМ2

п 12[22̂+21 6 А2|__|А1 13
3

» SF19 11_

шкаф ШОТВ-01
I

резерв
I

^ Ж ч

-380В 2 4 КМ1 КМ2

РУНН 
панель №3

>

1 f
2

3*
___^

4

5 ' 6
Ук

2 1 4

SF20
-380В

РУНН 
панель №5

~380(220)В

С2 В2 А2

6 4
2̂  SF2 SF4

АП

BII

СИ

К1

А В С

го
СО
СО

СО
Ct
SяоSс
Ctо
с

§с

соX

SF10 П з
Г Н

SF11

SF13 &  ~ \
2

А13
4

В13
6

С13

1 3 5

SF18\  - V
2

А18
4

В18
6

С18

1 3 5

SF2l\  -\

А21
4

В21

Ж  Ж  Ж
I I I
I I I

6
С21

380/42В

аварийная
вентиляция

резерв

освещение 
РУВН 
и фасадов 
камер РУВН

освещение 
РУНН и 
камер
трансформаторов

I
Обогрев 
камер РУВН 
и помещения 
РУВН

SF9

EL1 EL2

-220В

U g J
723

SC1
Ж  725

XS1

Ч  >5

EL1

-36В

2 4
723 EL1

724 EL2

Внутреннее освещение камер 
и ремонтное освещение

ТП 407 - 3 - 683.10 - ЭП4

1. Настоящий чертеж выполнен взамен схемы собственных нужд из 
ТП 407-3-664.03, Альбом 5, листы 9 ,10(MAP<A ЭИ)

2. Ряды зажимоа камеры собственных нужд см. черт. №407-3-683.10-ЭП4 
листы 66,67.

Распределительный пуня 111(b) кй с  трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с  двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-A с 
камерами КСО-202В и микропроцессорными устройся " "  

типа БЗМП-РУ производства ЗАО *ЧЭАЗ'

Схема собственных нужд (окончание)

Стадия Лист Листов

51

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново

Формат АЗ
5 ?
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S2
X f f T

.1 .3 .5
\  V  : \ l(2)-S1

[  l(2)-TA1

£ 1(2)-TA2

1(2)-TA3^ 1(2

1(2)-PV

p© 2 A1-II

\1(2)-Q1 C 
1 V

B 1 - I ( l l)

________________1(2)-PJ1
1 I 2 1131141151161171181191201 211221

1(2)-TA4  10

1(2)-KA1

Or

2-11

2-L2

2-L3

PEN

к вводу № 2

1
1

*

С И И )
3

N

K 2hSFlA2 -l(ll) *  1 2 И ™ 1

1(2)-L1 1(2}-L2 1(2)-L3 PEN 

Ввод №1(2) -380B

101[ПО
1

2 4

T S 7
T N i *

A2-I

В схему ввода №2
В схеме СВ

A2-II

SA1
Ручн Авт.

Ц2ут

102

103

схеме СВ

1 (2)-КТ 1

11
104 (204 )|

m

4—П-4-
^151__|l6j

1(2Щ1

От-

PEN

QF3 

1) (42)jj

| 105(205) Г^  ^  1(2>~К 12 107(207) K L4 103(203)

« ^ Т 1 Г Ч 22 k fj4 3 | l д,

В схеме СВ

1(2)-KL1

1 2
Я

От1
IW'

\
В схеме СВ

Y Y
101 102 103

1. Настоящий чертёж составлен на основании заводских чертежей ЗАО "ЧЭАЗ".

2. Ряды зажимов панелей см. чертеж №407-3-683.10-ЭП4 лист 68 .

3. * - Блок-контакты выключателей камеры линии к трансформатору.

PEN

Переключение
питания

оперативных цепей

Реле времени конт
роля напряжения 

на вводе I (II)

Цепи 
ключениг

Авт.

Ручное

1°1 102 103

А А А

Привязан

Инв. №.

1(2)-Q1

1(2VSB2
109 (209)

1 2 1 (2)-КТ 12)-КТ'

З ^ т т
13 14
1(2)-КА1

-ЕЗ-

з г вз

B1 1— 0.
В2

252 А2 А2

251
АЗ

С2

с з Ъ ;

а
С11

254

QF1

С1 11 14
QF2

С12 21 24

PEN

А
- ^ - ( g b e z H T - ^—

112(212)________ 1(2)-KL2

1(2)-KL1 31 М  32 
106(206) _________

13 14

117(217)

14 16
1(2)-КТ2

1(2 )-Q1
84 115(215) /

QF11 112 Л
’ 116(216) /

111 114 1 >
1J2)-KL2 

43 1 Г
118(218)

Датчики
тр-ра

119(219)

1(2)-КН2

1(2)-КН2

т П т

1У 2 120(220)

v  у  V
101 102 103 PEN

Выключатель

взведён

Включение

электромагнита

Отключение
ручное

Отключение
автоматическое

Отключение
независимым
расцепителем

Цепи
защиты от 

однофазных 
замыканий

Цепи
аварийного

отключения

Отключено

Включено

ОС
г г

Аварийное
отключение

Перегрев
транс

форматора

в схему секционного автомата 0,4 кВ

Изм. Кол.уч,
гип
Н. контр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Лист № док.

Сикорская

Марыганов;
Морозова

К у ш н и к о в е

Сикорская g

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Распределительный пункт 10(6) кВ с  трансформаторной подстанцией 
10(6)10,4 кВ с  двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А  

с  камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ  и А  
типа БЗМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

Ввод 0,4 кВ трансформатора. 
Схема электрическая принципиальная

Стадия Лист

5 2

Листов

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново

ЦООббУ'О/
Формат АЗ
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Позиц.
обознач. Наименование Кол. Примечание

Панель ввода 1(2) №3(5)

1(2 )-S1 Выключатель-разъединитель РЕ19-44-31120-00УХЛЗ

1(2)-Q1 Выключатель Masterpact NW20,1ном=2000А см.опросный лист

1(2)-ТА1,ТА2,ТАЗ Трансформатор тока ТШЛ-0,66с-1У2 2000/5

£  о
о  СО о. со
С  CD 

'

2 т  со ,

S о  
ь- ^

1(2)-ТА4 Трансформатор тока ТШН-0,66 1500/5А

1(2 )-Р Л СчётчикСЗТ4ТМ 02.2 ,ином= 3*120-230/380,1ном= 5(7 ,5)А ,кл .точн .0 ,5 ЖКИ npW

1(2)-КА1 Реле РСТ11-19-1 УХЛ4,~220В

1(2)-PV1 Вольтметр ЭВ0702.0...500В

1(2)-SF1 Выключатель ВА21-29-321110-00УЗ,~380В,16АхЗ

1(2)-KV1 Реле РОФ-11УХЛЗ,~380В,2п,1..Юс

1 (2)-КТ 1 Реле РВОЗУХЛ4,~220В,1 ..20с

1(2)-SB1 Выключатель КУ111101УЗ, толк.чёрный

1(2)-SB2 Выключатель КУ111201 УЗ, толк.красный

1(2)-KL1,KL2 Реле РЭВ2220УЗ,~220В,2з2р

1(2)-НШ 1 Арматура светосигнальная,~220В, белая

1(2)-КТ2 Реле РВ01УХЛ4,~220В,1 ..50с

1(2)-КН1 Реле РУ21УХП4,~220В,1з1р

1(2)-КН2 Реле РУ21УХП4,~220В,2з
1(2)-HLR1,
HLR2.HLR3 Арматура светосигнальная,-220В,красная

1 (2 ) -H L G 1 Арматура светосигнальная,-220В,зелёная

Привязан

Инв. №
ГО
го Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4c t
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Sс
С[
о
[= Изм. Кол.уч. Л ист N2 док. П одпись Д ата

тип С икорскаяс Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

С тадия Л ист Л истов

5 Н. контр. С и ко р с ка ял 4 Р 543с И сполн . Марыганова
Г

Z И сполн . М орозова йЩ.
Ввод 0.4 кВ трансформатора. 

Перечень аппаратуры
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И сполн . Куш ни кова Г ипрокоммунэнерго
г. Иваново
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Панель секционирования №4

KL1

KL2,KL3,KL4

SA1

SB1

SB2

HLG1

HLR1

HLW1

S1,S2

Q1

Реле промежуточное РП16-73УХЛ4,~220В,4з2р 

Реле РЭВ 2220УХЛ4,~220В,2з2р 

Переключатель КУ110121УЗ,1з1р 

Кнопка КУ111101УЗ,толк.чёрный 

Кнопка КУ111201УЗ,толк.красный 

Арматура светосигнальня,~220В,зелёная 

Арматура светосигнальня,~220В,красная 

Арматура светосигнальня,~220В,белая 

Выключатель-разъединитель РЕ19-43-31120-00УХЛЗ 

Выключатель автоматический Masterpact NW16,

1ном=1600А

5 9

Кол. Примечание

1
~3
7
Т
т
т
т
т
2

1 см. опросный лист

Привязан

Инв. №

Т П  4 0 7  -  3  -  6 8 3 .1 0  -  Э П 4

1Ш11ДЯ|1цц^|Д118таДВЯПНЯ ___________________________________
гип С икорская  с Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

10(6]/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ'

С тадия Л ист Л истов
H. контр. С икорская,: г/> Р 55И сполн. Марыганова

И сполн . М орозова -
Секционный автомат 0,4 кВ. 

Перечень аппаратуры

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И сполн . Куш никова

17

Формат А4
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Схему электрическую принципиальную камеры ввода 
см. чертеж 407-3-683.10-Э П 4  листы 13...18.

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

И з м . Кол.уч. Л и с т №  док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я  < Распределительный пункт 10(0 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я  s

— ------ £ г—

Р 56
И с п о л н . М а р ы г а н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а —
Р У - 1 0 (6 )  кВ. Р я д ы  з а ж и м о в  

к а м е р ы  в в о д а  ( н а ч а л о )

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а £ ? * & * * *

Инв. №
У

Формат АЗ
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РУ-10(6) кВ. Камера ввода №2 

РУ-10(6) кВ. Камера ввода №1 

РУ-10(6) кВ. Камера ТН 2 секции 

РУ-10(6) кВ. Камера ТН 1 секции

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

П ривязан гип Сикорская i Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "MOAS"

Стадия Лист Листов
Н. контр. Сикорская i Р 59
Исполн. Марыганова
Исполн. Морозова

РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов камеры 
секционного выключателя (окончание)

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
Исполн. Кушникова f

И нв. №
с /

1100664-01
Формат АЗ
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Схему электрическую принципиальную камеры отходящей линии 
см. чертеж 407-3-683.10-ЭП4 листы 25...29.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я  ; Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двутия трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ*

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я /Г Р 60
И с п о л н . М а р ы га н о в а

И с п о л н . М о р о з о в а
Р У -1 0 (6 )  кВ. Р я д ы  за ж и м о в  к ам е р ы  

о тх о д я щ е й  л и н и и  (н а ч а л о )

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а

Инв. №
У

Формат АЗ
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Схему электрическую принципиальную камеры линии к трансформатору 
см. чертеж 407-3-683.10-ЭП4 листы 30...34.

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - ЭП4

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я  с Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я  , / Р 62
И с п о л н . М а р ы г а н о в а S '

И с п о л н . М о р о з о в а
- щ . Р У -1 0 ( 6 )  кВ. Р я д ы  з а ж и м о в  к а м е р ы  

л и н и и  к т р а н с ф о р м а т о р у  ( н а ч а л о )

Проектный институт
Г ипрокоммунэнерго

г. Иваново
И с п о л н . К у ш н и к о в а i___

Инв. № У

Формат АЗ
k [ О о б ^ - о - /  б £
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К а м е р а  т р а н с ф о р м а т о р а ,  

Т р а н с ф о р м а т о р ы  № 1  (№ 2 )

В  с х е м у  Л З Ш  1(2 )  с е к ц и и  ^

Т П  4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т N2  док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П С и к о р с к а я i
Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 

Ю(буо,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ А 
с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 

типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я . Р 63
И с п о л н . М а р ы г а н о в а
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Проектный институт
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г. Иваново
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Формат АЗ
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Схему электрическую принципиальную камеры трансформатора напряжения 
см. чертеж 407-3-683.10-ЭП4 листы 35...39.
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2:
шX

ТП 4 0 7 - 3 - 6 8 3 . 1 0 - Э П 4

И з м . Кол.уч. Л и с т №  док. П о д п и с ь Д а т а

Привязан гип С и к о р с к а я < : Распределительный пункт 10(6 )кВ с трансформаторной подстанцией 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 

с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А 
типа БЭМП-РУ производства ЗАО "ЧЭАЗ"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н .  к о н т р . С и к о р с к а я . / Р 64
И с п о л н . М а р ы г а н о в а
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Р У - 1 0 (6 )  кВ . Р я д ы  з а ж и м о в  к а м е р ы  
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