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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

л/з Наименование . чертежей □Р 
10 ~TfsTTJI

С Т Р А Н И Ц

/ ОблОЖМ а - /
г С одерЖаниС альбома С-/ г
3 Пояснительна? Запи она /?Э- Л/73-3 3,4,5
9. сЛе“ - M-i 6
в м-г . 7
6 9** ***»,~ия м-з г
7 Обилии Виз Обору ею бания резервуара для Хранения дизель но-ьо топли 8а, С п Сцидэин а ц ия. м-Ч э .
8 Устанобна привно- раздаточною патриSH а 8>у too Уэел„Р" М-5 /О
9 Ус/па/л*о&#а лриемо- jootsgofnovHOto nomjay&n<уЗу/SO Узел „С?" М- 6 //
/О Ус/пано вна лглопан о нв/гри мврз а АО ОЧ его д Вузе, мембранного типа HJDHM- г09 М- 7 /г
Н Уст а но 8 н а клапана предохраните льноъо гидра в- личбсНоъО типа Аг/7Г~ЗО0 м-8 /з
/г Устано8а?а огне Bozo предохранителя 0/7- /ВО с вентилячионнь/м патрубном 3/7-/50 М-9 /4
в Принципиальная схено аётома/пизачия А-9 /б
/9 Устаноблга указателя уровня В^У-б А-г /6
/В Грозозащита и зазенленив. so-/ /7
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Оборудование резервуара 
9ля светлы» не<ртвпро- 
Рунто в

«Тяговой /гроент 704-/- Чд
У7льбом VСтальной резервуар дл%

Содержание альбома.не (рт и и нефтепродукт 
еннооть/а /ООаР J? u c m  . С— /

-4— __ ;
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П п я г . М И Т Р Л Ь Н Д Я  3 Я П  И С К  Д

X  0  #ШСГЯ t/ctcm b 

/Уастоящии тип о Рои проект разраротстн 

институтом t,/unpompyPo/poPoy" в  coomfemc- 
Рии с ласгном типового проектирования, утРерф- 
уенным Госстроем вввГ на fSSPcoy, 6/амен rnu- 
/ 7  o f  ого проекта'7 -0 3 - /03 „ £ fo p *  од Рерт и - 

Кальныи цилиндрический peoepfyap для  
нефти (/ нефтепродуктов емкостьн? /00 л/f  

Уертефи с/ сметы на о Рорууование раз- 
раРотаны применительно к вертикальному 

стальному pe/^ofyapy 0 0  шитоРои кроРлед 

уп я  хранения cfemxb/X нефтепрпууктоР.
О/проителЬнаЯ Часть проекта выполнена 

институтом,, I/РииГроектста/ьконструкиия? 

3  проекте применено оРорууоРание, ое#оенное 

e/т? е честРеннои промб/и/ленностЬ/о.
Грименекие а о иного комплекта ofopygo- 

Зания предусмотренного f  проекте, ке яРля- 
-ется o f  но ательным о решается про привяз- 
/се проекта f  зависимости от назначения 

резервуара u условии зкеплуатаиии. Дуй 

от от необходимо руководствоваться 

ГОСТ 37^6 -4? f  части ооеспечения mpefy- 
ем о го минимального наоора о взаимного 

р  а с п о/ о хренин оРорууораниЯ.

Ж  Гелгл/слигицеское оРЬру&оёание 

Для про и* вод от Ра операции по приему 

/ранении? и отпуску светлых нефтепродуктов, 
резервуар оснащается следующим ofopyyofo- 

нием :
/ Яриемо-раздаточным устройством.

Z Дыхательным устройством.

3 . 3  спомогательнь/м осору у  о f у наем%
Яроизводит ельность прием о -раздаточ

ных операции» принята исходя c/j средних 

условий зксплусттации. Зри увеличении 
производит ехьности Рыш^ принятой f  

проекте /ieoox одимо соответственно 
увеличит ь производительность уыхагыб- 

ного устройст ва. Залмедь/ прием о-разду
то инь// п ат руРков определяй? тех при 

при f ноле проекта исходя из производитель
ностей приеме-раздат очны/ операции.

Яапку/г?л>л ь н л /> иоп?К>п/уптДп

Дыхательным устройством резервуара 

олуфат дыхательные клапана типа РД/С/Н и 

предохранительные Клапана типа К/7К уста- 
навливаемы е на Крыше pejepfyapa.
Я р и  /ранении дизельного то пли fa уст а-  
наР/иРа/от ся Рент иля ц ионные патрувки

о огневыми предохранит елями. Диаметр 

ды хат ельной аппаратуры определяет
ся в  зависимост и от производительности 

закачки и Зыка*/к и.

6*/?0лгагатеямое е&ажлуоёЬние
Her jOese/x/yopc*ye/norter&rvfot/noj? y jr y

Л Н? К О Р :

дл я  монтафа приводов автоматику 

замерный, сРетоРые л/оки-лаоы.
Ж  Дпла/оати/хг автоматизации и контроля.

Яр еду смотренная аппаратура оРеспечив/ет•
X J/еетныи контроль уроРня f  резервуаре.
£  Дистанционное иа/нерение ддевчя.

3- @иг нализации? Р  пункт упдаРления макси
мального и минимального раРочих удсРнеу 
а такФе максимального аРсгрииного уров
ня S резервуаре.

4 0т Pop средних проР нефтепродукта их 
резервуара при помощи сниженного npofo- 

от о арника.
S Дистанционное измерение средней темпе- 

Я а/77Урь/ нефтепродукта в  peoepfyape. 
З о е  приРорь/ автоматики и контроля, 

предусмотренные Рпроекте, серийно Рыпус- 
ко сот с я от eve стРеннои промь/шл енностбк? 

аа искл/огением термометра сопротивление 

д л я  их/нерения средней температуры 
нефтепродукта, который ро&раРотан 

институтом ЗЛ/1/С/КДРефтегао, принят 
мефРеуомстРеннои Комиссией^ но еще 

не о с Роен произРстдстРон.

S  проекте предусмотрена РоомофностЬ 

уетаноРки Рместо пророотРорника /7СК-4, 
Рол ее с o f  ершенного пророотРорника ПСР -в, 
Который номеиается к изготовлении? f  

Рлифайилее Рремя.
Pffecma у  сто ноРки приРороР смотри 

/ист ы  /К -/ -

СССР
г и п р о т р а в о п р р в о дг. Москва

Оборудование резе/свуа/еа 
для светлых нефтепдадуктоб

в/г7ахмой/м1ЩовуокдиА 

^^ /1млос7Ън /̂̂ ма А
Яаяснительная записка

7о 4 - / - 4'Я

Д л ь Р о м Р

Диет /73"/
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При прибяхке проекта необходимо:
/  Уточнить объем оснащения рехербуара 

ил лора/ядро с/ контроля и абтома/пики 
б  С о от бет cm бии с /пребобаниями абтома- 
K/UXUUUU О б* СКУПО.

я. Зыбра/Т/Ь /7ри//ииПи&ЛбН(//0 ОХему 0&Т7О-

матихаиии / Лист >Я~//

3 'Уточнить при ни ил иальную схему контро
ля абтолкгтихоции, & так Же специфика- 

ии/о на приборы б  еоотбетстбии е л/эиня- • 
ть/м б  реальном  проекте объемом абто- 

матихации и номенклатурой прибсроб ихготаб- 
яибаемь/х промышленноотЬНУ.

/У ЗлектролтеХНиУеека/я чаотЬ^ 

брозозаи/ит а и  за зем л ен и е  

Рехербуары для  хранения сбетлых 
нефтепрадуктоб ло степени бхрб/ боопас- 
нести относятся £ наружным бу>б/боолас- 
ным установкам класса б  ~/ cf по* /7УЗУЗ$&2 
о* /го молниехаи/итным мероприятиям -  , 
к Ш  категории ( ло„ 6//J0S~ббу

Согласно * 0H3OS-66* и типового проек
та. MJVJS66. 7776/7" /6б7г металлический 
рехербуар емкостью /00m j для хране
ния . , ебетль/х неф/Ьепродуктоб, оборудо
ванный огнепр еградителями на гохоот-
борных и дь/хательнь/х прубах, лри 
т олщ ине стального покрытия 66 мм 

подлежит защите от прямых ударе б  

М олнии

бцп олня/от его металлические стенки.

Металлическая Конетрукиия рехер
буара должна быть присоединена К
уахемля/ощим устройствхм с сопро
тивлением растеканию тока не 
более 60 ом причём числа присоеди
нений и е с ответственно количество 

захемлителей должно бь/mb таким 

чтобы присоединения располагались 

по периметру на расстоянии не более 
30м- одно от другого и количество их 

б  любом случае было не менее дбух

( б  6 /  «  0 //-3 O S -6 3 J .

/77а к как металлический реурфар

Представляет собой улектрически еди
ное целое, то принятия специальных
мер хасциты реуербуара от улеккро- 
статичеокой индукции не требуется. 
/Таких- либо мероприятий по Защите 
рехербуара от бтор и чных бохдеист-
бйй молнии так ере не требуется б  
ебяхи с тём, от о б  ну три магнит-

нь/е и хлектричеекие пЬля практи
чески отсдтстстбуют.

/. //Тушение пооророб нефти и нефтепро- 
ууктоб б  стальном наземном рехербуаре 

емкость/о /г/Ом / б  еоотбетстбии с  

утберЖденнь/ми указаниями ГУ/70 МЗД СО£Р. 
проихбоуится • бь/сокократной бахдуи/но* 
механической пеной.

4
п е н  o n e д ъ е / н н и к а м и  с и с т е м ы  Т р о ф и м о б а

X Жяя получения бысократнои пены испсль- 
хуется 6% борный растбср пенообрихоба-

тех я /70-/.
X. С/нтенсибноет Ь подачи растбора пен о- 

обрахобателя для  ебетль/х нефтепро
дукт о б - б 06 я/сек. м г.

/  Запас боды и пеноабрахобателя принима

ется 3-х Кратный зо расчета бохмоЖнос- 
т и тр и/ени я полтора б  течение ЗОминдт. 

б. Определение раоходоб боры потребной

на охлаждение реуербуароб должно про - 

ихбоуиться их расчета охлаждения горя
щего рехербуара с интенсибность/о про

шения 0.6л/сек на /  м длины его окруж
ности, и  соседних, расположенных но рас

стоянии у ф *  диаметроб и блиЖ* от 

г оря их его рехербуара, сА интенсобнсетью
орошения О, Я л/сек на 7м длины, принимая 

у а расчетную длину полобину окруж
ности рехербуара.

Расчетная продолжительность охлаж
дения принята б  час об. Уля склсдоб с общей 

емкостью до б&оом* при емкости наиболь
шего рехербуара не более /000м/, у  о п у с 

кается продолжительность охлаждения 

принимать рабной 3 часам, что учитыfa* 
ется при прибяхке /роёкта. 
б. бром е ордст б поЖаротуи/ения не оох о - 

уим о предусмотреть боомоЖность откач
ки нефтепродукт об их горлеце г с рех ер фа

р а  б  ебободну/о емкость насосами

/77акая Защита осущестбляется /7р и г от обление бысокократно й пены ееся
гипротрувопроьод

г. /НоскёЬ

ббрудобание рехербуара 
для сбетльк нефтепро- 

дуктс/б.

/(/оябойорсскА
70б/-б0\

м  олниеотборами, угтанобленными на предусматрибаетоя переносными ген ера- J aa/omJ  I
рехербуаре, причём роль токоотбодоб торами типа Р&Р-боо, а подача Стальнойрехербуар 

?пя нарти о нерте/до 
Хунт об емкоегш /ООк* /7ояенитехбная записка J/u'm /73-А
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3&;\С7-А_ис/п^

п з - г  J
S m o A u c r o k

3 7
З п / о б н ./ А

гегноло гицескпи насосной проектируемого 

'/бъ екта.
7. /7одаиа расчетного рас,хода Зоды на тушение 

U оос/гаЖдение реаерЗ/ароЗ должна Зыть 

сЗеопечена ио прет с/ЗопоЖарного ЗодопдоЗо— 
у  а fs /сок’его даЗления. //су c/ry/суоу е fusee/ 
емпоетьн* реоерЗуароЗ у е  £О00ah'* допуска
ется устраиЯсгтЬ Зоамем протиЗопоЖор" 

него ЗодопроЗода протиЗопоЖарные Зодо- 
емь/ или реоерЗуары, в подаче 3 Зоуь/ мо
топомпами 0/7 с/ аЗтонососами.

3. При наличии ЗоуопроЗоуа 3 ь/сокого 

даЗлемия подача /оастЗЬра /тенооЗраооЗателЯ 

/с пеногенерат орам л/оЖет /гроихЗодитбся 

/теу даЗлением Зодопроfoyer.

Расчет  с/аес/отЗ /туи/ениЯ
я м
П/П Р а  с//ген  о £ /н и  е

бди//.
UУ/Г/. КоличестЗо

' У  ’ - г J *

У П арам ет ры  реоерЗуара  

a j емкост Ь; м * /00

3J  ди а м ет р At 4,70

3J  плош ауЬ .. оер /га ла" А/е *7.6

г /у л а н а  о/сруЖ ност и М / i s

я Росхоурас/З/рапенооЗро/о^огеАТ, л/сек S,JS

3 Р а с х о д ы  Зоуы -.

oJh o  пригот оЗление раст 

вор а  пенооЗраооЗателя —// — 5,0

3/  н а  охлаж ден ие горящ е 

го  р еоер З уа р а 7,5

0 н а  охлаж ден ие  

соседн и х  р еоер З уа р оЗ — _
Определяете* 
пре /трибяоке 

проекта

4 Роличеот Зо пенооораооЗа- 

/пялЯ П О -/н а  одн о т уш е

ние - ((/м и н у т ТОНН o ,z 4

/ z 3 4

S Запас пенооЗраооЗотеля-
30 м и н ут ТОНН o p z

6 З а п а с fogbt: 4

o j н а  т уш ен и е-JO м инут м э 3,0
3J  на охлаЖ уение горящ е

го р еоер З уа р а —//— /630

Р  н а  охл а ж ден и е определяется 
при приЗпске

с о се д н и х  реоер З уа р о3 — * проекта

ДротиЗопоЖа&ное оЗопиаоЗот

7 П ереносны е пено генераторы

Г5/7-600 шт. Г

a П ер ен осн ы е подъемники

сист емы  Г рор им оЗ а ~~"— /
s ДеносмееигелЬ переносный/7C S —- /
/0 J7£/770моЗальный цистерна-

рукаЗныС/ прицеп 1/Р /7 ~20 -— /
П ри от сут ст вии н а  т ер -

рит ории склада Зоуо/гро

£  ода  Зь/оокого да р ен и я
греЗ уёт сл дополнит е/Ьно:

// Прицепная поЖ арная

мотопомпа М М  -  / г 00 Я /
г г (/т ен дер  -  колонка /

Примечания. / Расчетные расходы Зоуь/ 
а пенооЗраооЗателя принять/ но прои/Зоуи- 

тельности /ге/s о генератора.
1. /Worn о о ом па а а и етерн орукаЗны и прицеп 

достаЗля/отся /г месту /wsfrapa на Зу/сои- 

р е  лн/Зь/м с/З/помоЗилеА/.

ССОР
ГИПРОТРУбОПРОВОДг. МескёЬ

ОЗорууоАЬ/ге/ереоерфара 
для еЯетлЫХ не/ртепра- 
ддк/поЗ.

Tu/Tfffaе/лроект
704-1-4#
ч6льЗом£

ОтолЬнойреоерЗуар 
got нерти и нертепрс- 
дуктоб емкостью /00*3

ДояснателЬная лап иска За cm /73-3  
111 1 Г-»---
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' ffpxupH./L

П РИМЕ МЯ ИИЙ-
/  Стг оит елЬн огр част ь р е з е д д у а р а

jf  Д лбВом  т /  8 6/П О Л Н вна инст ит ут ом  

Ц //Е///П р оел т сп п а л Ь л о н ст /оул 1ц и я  

д. Р а сп о л о ж ен и е оБорудо8он/ия /га 

резер8уаре примят о по ГОСТ 3?4 s-4 7

U ЭеиСПП&У/Ои^U M  МОрМО/ГПи8мб/НГ 

докум ент ам .

• 3. Зб/Вор и  у с т а м о ё са  ьа гп о р м ои

т руВопро8одм ос$ о рм ат урб/ , р а сп о п а /  - 

за ем о и  с н а р у ж и  е м к о с т и ,

произ8одитс я  при л/>и£язпе резерв 

Syopa и  8  CnetjUpbuA& yCjW CS /ГОгСтоЯ- 

щеео проекта не учитб/8аетс#.

4. /7ри п р и 8 я зк е  р е з е р 8 у а р о 8 , с т р о я - 

Uft/ х с я  8  Се и  сп ги  в е с к и х  р а й о н а х ,

8  у з л а х  88о д а  8  р е э е р 8 у о р  пу>уВопро8одо8 

С Зоп о р м о д  а р м а т у р  о  iS  д о п ж м ё/ Вб/т б 

п р е д у с м о т р е н б , у с н у > о и ст 8 а f

с/Беспечибагосцие п р о ч н о с т ь  и  

н а д е ж н о с т ь  ула/заммаео со ед и н е н и я .

S  C rop  ОитВлЬнО/-У Ч а ст и  Прое/СЛООг 

ф у н д а м е н т  п од  р е эе р д у а р  8б/п а л н егг 
СО спес/исуугбнЬ /м  м ест н б /м  раесс/и- 

р е н и е н г  д л я  8 о з м о ж м о с т и  у с т а м о 8 л и  

. н а  нем, 8  н е оВ хо д и м б/ х  с л у ч а я х ,  

Запорное/ а р м а т у р б / .

5  J/rox с ё е т о 8 о и  и  л го л -л а з  м о е у т  

р а с п о л а г а т ь с я  8  лгаВ ом  п о л о ж е н и и  

по о т н о с и е м и н о  л  о с и  л е с тн и с / б /

С с о В л г о д е н и е м  У е л о  8су я  д су а  м ел а  - 
р а л б н о  пролои8ополоо/сл/оео и х  

р а з м е щ е н и я  8  п л а н е .

P o (5 s7 C JU f Су

£b/Sop>cy п ри ем а уооэдсутачмаеа
Пс*лтуоуВ*:су ПР/?

по мсуксимсх/гбмоеЗ рроиз8оЭип>елбнос/пи

/7роизёодит ел6ност б 
Задач ей  - ёб/пачки  

/ м  3/ ч а с  /

П рием  о - 
рсгэдаточнб/с Количество

прп
/ W

7 0 100 г
150 150 г

30 Лрокладочн$/<9 патерам JЛидере
/МП H* / $.0 3f0 ro e r fo t-s f

/9 Ш аиВа /S On turn 8 0.0// O.0S6 ra rr //j7 /sa
/в Ш аиВа до Cm. turn 8 0031 a/ss Гост//37/-sa
/7 /аи л а М 78 Cm. u/m 8 oM 0373 ro erss/s-se
/6 /аи л а / /  20 Cm. torn 8 0.06$0S3 ro c rss/s-ег
/5 Б ол т М/8*60 Cm. шт 8 0./3S to

*
Л ХГ?7Э8*г

/ Болт ПВО* ВО Cm. um. 8 026/ 3 / ГОСТ 7796-63
лУ
Ф //сгимепоёог/чиё Hem. Ed.

изн. Кал. Ed. Оби/. примечаниедесё лк

7

J3 да/лруВох 2//200длЯ StMUMo/xu

KWP-30O и  //ДИ/Ч-гоо Cm шт 3 - - /7о чертеже/*

/£_ ПалпруЪол для устс/мобки Строительна/.

сигнализатора уьоёну Сух- / Cm. шт / _ - /скупи

// ПатруВох для УСтамодхи /роеут о

Замермого л/оха J?y /so Cm. шт. / - - РлбВом Г

/0 /7тх -  л а з J7s  so o Cm. шт. / - -

9_ /7/ох сёет оёои 2 у  Soo Cm. шт & J
х± й6б/ше6схии

з-днонтожн.зо*.

8 /JpoSco/rSoprrux сниженнб/и ЛСр-4 - шт / - - У  у т е но

z Сигнализат ор уровня С$Ж/ - шт / - -
Проехтом

иКтомгитики

/?риВор для зон ера уроёну Е/Д2-5 - шт. / - - j  уОлЬВом \г

S Си/роннб/и лран С К -SO
C7K
we. шт / & о Н о

РостоКски х 
Хотел6нотгек.3'д

4 /7/ох зам ермб/и 2 у  /s o
Cm.
vy« шт. / аз а. г СарогтоРс̂ О 

3-д„Нс<рте/-мш.'

3 К лапан предохранит ель-

нЬ/ty ги дриС личесхаи

с  огнеёЬ/M предохранителем

Р~хупо/К/7Г-сЮ0 н а  даёлемие

300мм. £сл>. и /ахуун 4омм.&ст. Cm. Ком/. / - - J7ucm Н -3

г К л а п а н  дб/хат елЬмЬ/й

с  огнеёЬ/м предохрани  -

т елем  т ипа //ДК/7~ гоо

на даёл ен ие дООмм. д.ст.

и ёахуум 3S мм. ё. cm . Cm. /оно. / - - Лист  / У '/

/ /7риемо-раздат очнЬ/и Диет P f’S .

ПаллрудоХ Л/У/̂ сн. таблиц у/ Cm. Еонл. 3 - - л г-в
'л к
38L //а и м е н о ё а н и е /Пят.

Ж
Кол.

ES- ОБш.
Примечаниейен. Sec 6  х г

С  п  е  С4 и  ф  L J  Ас СУ L4 СУ р г

-----ссс?--------
ГИПРОТРУБОПРОБОД

г. Но с к  8<у
Ст алЬнои резервуар  для нер/тк/ и лертепро̂ 
дУхпюёемкостью /00 гг

ОВорудобамие резервуара 
для сёет лЬ/х нерм&родягаб.

ОВсциС, ёид  оВорУдоёаниЯ 
резерёуора для хранения  

с£аплб/х неФтелродчхтоё. 
/хроме дизтоплибаг/

С п е и и ф и х а и и Я .

Типоёсму проект
?o6-/-U

/7лбВом V

//ист  Sf~ g
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j > a
btlsaL

П р и м е ч а н и я

7. Строительная часть резервуара  

/Альбом I /  выполнена институтом 

„ Ц Нии ПроектсталЬконструкция\ 

в. Располож ение оборудования на резер

вуаре принято по ГОСТ 37*16-47 и 

дейст вую щ им  норм ат ивны м  

докум ент ам  .

3. BbtSap и установка запорной 
трубопроводной арматуры, распола
гаемой  ̂ снаружи емкости произво
дится при привязке резервуара а 
В спецификации настоящего проекта 
не учитывается.

k, При привязке резервуаров, строящимся 
В сейсмических районах, в узлах ввода 
в резервуар трубопроводов с запорной 
арматурой долЖнЫ бЫтЬ предусмотрены

устройства, обеспечивающие прочность 
и надежность указанного соединения.

В строительной0 части проекта 
фундамент под резервуар выполнен 
со специальным ' местным расширен 
ни ем для Возможности установки 
на нем, в необходимых случаях, 
запорной арматуры.

5. Аюк световой и люктлаз могут 
располагаться в любом положении 
по отношению к оси лестницы О 
соблюдением условия диаметрахЬно 
противоположного их размещения 
в плане .

т аблица
Выбора приема*раздаточного 

патрубка ПРП
по максимальной* производительности

Производительность 
закачки -  выкачки 

С м3 /час)

Приеме- 
ренВсггочм 
патрубок 
At ПРП (пн)

Количество
ПРП
(шт)

70 100 г
1SO ISO г

19 Прокладочной материал 8с Змм
!Шро\ншпw*’ { 2,0 2.0 ГОСТ 481-53 *

18 Шайба 16 Cm ШТ 6 Ofiu
П

ГОСТ ИЯ!"68
17 Шайба ZQ cmШГ 8 QMlomГОСТ //37Г65
16 Гайка М16 Cm шт 8 №OMГОСТ 591$ -82
15 Гайка МЗО Cm ШТ s Ш0,52 ГОСТ £915-82
Я Болт М 16x60 Cm U4f 8 0,12$ 1,0 ГОСТ 7796-62*
13 Болт м 20x60 Cm ШТ 6 0Ц! ГОСТ 77S8-SI
12 Патрубок для установки вентиля- По

щюнного патр. с  огневым преЗ&р,Jy/б Cm ШГ 1 - ~ чертежам
И Патрубок для установки строительной

сигнализатора уровня СуЖ-1 Cm шт 1 — - У части -
1о Патрубок для установки проекта

замерного люка A ylSp Cm ШТj L - - ЛлЬбом I
9

— --------- -------------11 r~J| ”
Люк -лаз 4у 5оо Cm ЫТ 1 - -

S Люк световой ДубОО Cm шт 2 to,z Куц СЬгщебскиц 3-д мантс/Ж.зиг,
7 Пробоотборник снизкеннЬи ПСРтЬ _ ШТ 1 | Учтено

3 Сигнализатор уровня СУЖ-1 ШГ i > проектом

5 Прибор для занЬра уровня УАУ-5 wr 1 __ _ j аВтоматики
4 СифоннЫи кран с  к -50

Cm,vyg. ШТ i Mo bko
РастоВ скин катлльнамехз-д

3 Аюк замерный А У 160 cm,
чуг. ШТ 1 13, z 13,z

СоратоЗскш f в 
3-д JieepTQMosv

2 вентиляционный патрубок
AyfSQ с огневым предохран. Ду150 — комп 1 __ Лист М-3

1 Приема-раздаточный Лист М-5
патрубок ПРП- /сн.тай.) cm комп г — _ м-с.

NN
п/п. Наименование Men, 19,

ЧЛН кол
ее. аВщ ПримечаниеМес в xr

С п е ц и ф и к а ц и я

СССР
ГИПРПТРЧбОПРПВОД
Стальной резерву ар Зля 
негрти и нефтепродуктов емкостью ЮОм *

Оборудование резервуара для 
светлых нефтепродуктов 

Общий вид оборудования 
резервуара для хранения 

дизельного топлива
Спецификация . .

Типовой моек, •

Альбом У

AucmM-lf



1

Примечаний
1 Установку приемо- раздаточного патрубка, выполнена, 

на основании следующих ГОСТ об;
ГОСТ 3744- *7; ГОСТ 374S' 67; ГОСТ 36S0-H 

2 допас ной канат предназначен дл? аварийного 

открытия хлопушки и крепится к обечайке 
Люк а на крыше резервуара..

М сборку производить электродами d'klR ГОСТ 9̂ 67-06.

Общий tec ~75,7кс

10 Шайба 16 cm J —  
шт j ч 0,011 о,£М ГОСТ 11ЫН8

9 Гайна MfB cm шт k 0,0) ь0,136 ГОСТ 5915-S2

8 Болт M16K55 cm щ'т к о№& ГОСТ 7738-62*

7. Прокладочный материал
nipe-
нит Mk 3,15 — — ГОСТ 481- 58

S Канагт. 6-120-М-СС t* 13 м 
Оцинкованный err шт 1 2,7$ 2,75 ГОСТ 3C63- 66

S Канат 120-Л-СС к* Эм 
Оцинкованный cm шт 1 0,55 0,55 ГОСТ ЗСьЗ - 66

4 Управление хлопушкой — шт 1 38 38 Счрато&окий „ з-д „нефтемаш

3 Перепускное устройство — ют 1 8,31 8,31
Ростовский н!Ло*3 
котель нс- меха
нический уд

е Хлопушка Х-ГОО чуг. шт 1 11 Н
Саратобский 
З-о „Нефтсмаш

1 Приемо- Раздаточный патрубок прп- юо cm шт 1 НМ WG ГОСТ 3690- Ь
К*
пр, Наименование Mam. еда. Кол, ед. Общ ПримечаниеВес в кг.

Спецификация.

СССР

r Mac kdq
Стальной резербуар 
для нефти и нефтепро

дуктов емкостью 100 м5

Оборудование резервуара. 
для светлых нефтепродуктов. 

Установка приема- 
-раздаточною патрубка 

A,W  JtoM.*.

TbnaloO проект
7JM-4S

Альбом Ж

Лист М - 5



У З Е Л .Я '
M1-S ПРИМЕЧАНИЯ:

41

------------- -6------- 1- Установка приемно- раъдс точного патрубка.

вполне на на. основании следующих ' ГОСТ’об 

ГОСТ37Ц-67, ГОСТ-37*15-67; ГОСТ 3690-̂ 7,

2 Запасной канат предназначен для аварийного 

Открытия хлопушки и крепится к обечайке 

люка на крыше резервуара.

3 Clopky производить электродами Э-Н2Й 

ПО ГОСТ 9407-60.

Общий / е е  ~ 93,2.кг.

10 Шайба (6 cm aim 8 0,011 0,088 гост mihte

3 Гайка mig cm aim 8 0.Q3V 0,272 ГОСТ 591S-&

ь Болт м1Вх во cm mm 8 № too Г0СТ7798-бгА

7 Прокладочный материал
пара.
нит M2 0,21 - - ГОСТ kb1-S8

6
Канат 6 - Но -м-се t - 15м 
■ оцинкованный Cm. mm i г,i  s n s ГОСТ 3062-66

5 Канат 6- Но-и- сс С- Зм, 
оцинкованный Cm turn 1 0.55 ops ГОСТ 3063-66

4 i УпраИл ение хлопушкой — uim 1 38 38
CqpetmoltKuO

)чу „Нефтемаш1'

3 Перепускное устройство - mm 1 8,31 8,31
Ростовский н}Дону котельно-механический з-д

г Хлопушка К150 fyzywmm 1 a 21
Саратовский , 
з-д „Нертемаш

1
Приемо- раздаточный 

патрубок прп-150 cm шт 1 21.91 11.91 ГОСТ 3690- Ь
т
Щп Н а и м е н о в а н и е Mam edm Кол. ed Общ. ПримечаниеВес 8 кг.

С пец.  и ф и к а ц  и я

СССР
гипротрн Бопровад|
_______ г Москва.

Стальной резерву ар 
для нефти и неф те про 

Продуктов емкостью /66 м'

-~~r j --------- » резервуара для
светлых нефтепродуктов

Установка приемов разда
точного патрубка Д  150

Узел „ Я

Типовой проект 
709-1-ш

Жьбом У.

Лист М-6



sJf-7

f7

i

M 1'5

П РИ М ЕЧА Н И Я:

/ itfcrH*b/Lf ye/amejft /aaa/pcr&c/na* #а oe*00a*uu 
v eyme^ar i/r/emc/mymcr //7Л/Г/?аг*с нерЬл? ь 

г. У^Ьс? //* /00 00.00.0/.
/ /С0*о/77уукс/а/а $ л / 0  *m<yj/r*oio Пагт/эу£#& уля

у с  т асг а0Гс/ Jrsrcrrr cr*a у*/*ател 6 * 0 * 0  //Д/C/rf -  £00 
0Af. f  ompaarne/t Ь*пс/ vcrcm</ /rpae/rmcr.

s /?/*> омара v**/u материал top*wm M* of - Гост 4б/-06

4 U/aZ*fa /0 m turn fc ЦОНpm Гост 0J7/00

J Гайка M /6 cm u/m n <?qjtqja

Т11;
J

j

2 6 0 0 m  JffG* 70 tm u/m tc С>Ф(&гГост 770**2

/
Kjto/k w  **л0мужмщи0 р0^мем0/?0»#ыо Mtc*- coo - ш/п / 3S,035,0/HfUTpctHCHeqM" г Уфа

it/o //au/neno €a*ue Л/ОГ.tow,иЬм
1 0 00Щ примечаниеBee 6*r

C n  e i/  и  cj/ь г/ /с а  с/ и  я

e c e r

Г И П Р О Т Р Н Б О П Р О Щ

f f f < 7 p w o f < r * t / e p e s * £ & a p a ^
f / m  с Т е г о м м е р г т & р д у к т

У о т о н о Ъ а  к л а п а н а  
н 9 п р и м е р з а я щ * ? о  

д е у х м е м И р а н н ш  

я д к м - г d o

r<r/jo0 b&  п р о с т
1 7 0 4 - / - W

т ш я Т Г
С м о л ь н о й  p w p t y t a  
№  ы о ф ги у  t f e & n t m  
W * m i e  Ш  W M *

J i / m M - i





г - г а

I Зентии>9с/иОннь/и п отрубом S /7-/50 

изгОтаё^иёаетсЯ HCf месте организа
цией мои/rtuflyfioujеи резервуар
по ГОСТ 36#Э-У7.

а 7сонс трумцило /ионтамсноь о ncrm pyS-

Aro д&9 установки оьнеёоьо предо-
xpormt/nksî  0/7- /SO a ёсн т и п я-%
ционнь/н/ пег т р у  S /соа/  3  /?- /SO  ем/,

6 строительной чое/rtu про ем -
тс/ / Лугь&ом £  / %.

6
/7ро+/>9уМ*ый матери а *  

& г J  мм
OtffiO' 
НКш :* * 0,/ - — ГОСТ*/#/. 53

S Ш о б  6  а /0 cm turn /€ 0t0// 0,/76 Г0С7//3-’/- $3

9 басi/A-a А/ /0 cm шт /e OA*</ Г0С75Э/5-6c

3 болт М//6х$0 cm cum /6 oyes г  AO Г0С777$е-бг *

г
Аен/пипяционнь/и 

oySat- а /7- /50 cm шт / /fftW / W Гмронсрзт енонн

/ Огневой лрздохронитель on-/50 cm,
vyr. turn. / з/,г з/,г

Лрнаёиронии
Забое

aV
ап И  си н ен о  в он и е MMr. £*

U3H. tb*. ea OSu4
/?римечегни8бес 6мг.

С/7 е CftyfOL/H о/ ч*и 9

с.сср
ГИПРОТРУБОПРОВОД

а. л/ослгёсу_______

Сюа*ьмоирезервуар дл% 
месрти и  Heqomenpogytrol

Оборудование резервуаров  
у />9  с вет*б/сс //e<preppcgytroi 
Уст ановка огневого  
предохранит еля 00-/50  
с ёент и^яционнб/м  
Патрубмом- б 0-./SO

/Г)ц/>о&ои проел-?
70<'- /- 7/9

ДльбомЗГ

^ ис£>_М~9
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V/яо измеряет илирегулирует М  е ст о  | установки Н а и м е н о в а н и е Т ип KbJT, <
%у£ор-и?еолгс>- fumesrS или t /foemct&ujuK tfpuMevc/Mt/n

£ УроёенЬ Л ю к  све- У к а з а т е л ь  у р о в н я у д у -s.... / fc/вро фид/сост
/повои нах счетчикоё _ ]

Г. Л и в н Ы I— 1

2 ------ Патрубок С и е н а л и з а т р р  у р о в н я  э фи р н о с т и Cyj/c-i / SoSqg„ Телло-
специамбнб/й грибор г.З&злб —

1
3 Средняя Люк-лаз Т е р м о м е т р  с о п р о т и в л е н и я  с ср м а т у р о и 1

температура д л я  и з м е р е н и я  средней т е м п е р а т у р ь / MTC-S'
, нефтепродукт* в  р е з е р в у а р е  в ы с о т о й  у  о  7м. oo-oo-oo-i /

4 _ fcpbtuja и Пробоотборник, д л я  отборе/ средней п робы Зсвод фидкост-
стенка us р е з е р в у а р а . Зб/сота р ез е р в у а р а  Set. л е р -4 / чбос счетчикоё

г. ЛивнЬ/

/7оимечс/ми^
А/&С/77СУ у с т а н о в к и  п р и б о р о в  cat. л и с т  M - £ .

СССР
Г И П Р О Т Р У Б О П Р О Ь О Д

Г. М О С/свс/____________
СталЬНов р*зерв/с*р для 
нефти и нефте/ррдуклЫ  

емкостЬю ЮОм* _

Оборудование резервуара 
?ля светлЬ/х нефтепродук

тов С Sea подогрева). 
Принципиальная схеме/ 

автоматизации.

Типовой проект
7о4~/~ 4Э

Ллббом V
Лист Я-1



Л Р сл ;гч о н и & *6

i  Сёет оёой л  нэк для указат еля уроёпя 

см. лист М- /

2. Лроёолгко ал я  нолро. блянэи/i/JC /г.яг, 
натяжные устройства и углэёые рол и/си ёходят 

о комплект лоотаёка указателя уровня.
3, Уголокпоз.З поиёасить к днищу Резерёуаео. после

тщательной прдёерки ёеетикольности напраё- 
ЛЯеищи jc т я  г .

Разм ет ка, крышки люка
M i-iO 3 C o m  ут  (лоз. 5 J  

~м+2

7 Ш а й б а . 8 От. ш т | 3 о,оог 0,006 госттнтт- 68
6 д а й к а  м 8 Cm шт 3 0,006 срез ГОСТ 5915  - 6г

5 • Х о м у т  Ф 8 Cm шт 3 0,08 0,24
Потери а л̂  

ГОСТ 2S9P-57
к У г о л о к  5 0 * 5 0 * 3  4  - 4оо мм Cm шт 3 0,93 2,79 ГОСТ 8509-57
3 У г о л о к  5 0 * 5 0 * 3  1 - 5 0 0  mui От шт V <46 4,46 ГОСТ 8509-57

г 7р у6а  оц иикоёа мна я  ОЦ- 40 От п.м 3 3.84 еэуг
ГОСТ

3202 - £2

< У к а за т ел ь  уро£ня УМ У- 5 - xowrn. У — - —
НИ
п/л На и м е н о в а н и е Мот.

£3
ицл. Кол.

Ед. \0£щ. 
бес К кг Примечание

/7ереиень а л  па ра т  урь/

С С С Р

Г И П Р О Т Р У Б О П Р О б О Л
_____МоскСа_____
Стальной резервуар для 
нефти и нефтепродук
тов емкостью Ю Ом3

Оборудование резервна - 
Р а  Ол я  с С е т л ы х  неф -  

т елРобунт оЗ.
Уст ано§на Указателя
уровня У / У -5.

ТолоКой проект
704 1~ 4$
JPdSoM (7

л - г J



Маркс/ -лист

Э й - i
$сег.омсго&

77
JtpX.H

§1 !

s

no  с т р е л к е  J}
tSQ

uo ^
(C oSquv старом)

о U

u
Ввинчиваемый
заземли тель
----- ш*-------

План
Н/-50

J - * -

!<ь *

08f

Н о л н и е п р и е м и и к
М/:Ю

П о л к е /
МП to

Ф£0

*1 ( ч
А

)

J
уод
/31 а г !

0 —J r
косынке/

M hS

h

, г ! п
0
1

в и с / \ ^ и

(w)

К о л ь ц о

457 .

Я.
7

4 70

П римечания.

/ При расчете зазенлз тощего устройстве/ приняты следующие I
исходные данные: 1
0) грунт - суглинок- .
6) удельное сопротивление грунт* _ р /  /о*  o h . c h j  
б) климатическая зона -1

В. Сопротивление рс/стекс/нину току кфкуого зазенляющегоустройства' 
дол Ус на быть не более SO он. -»

3 . В качестве гокоотводов от молниеприемников до зс/зенпяеощих устройхпв I  
слуарс/т /металлаческие стенки резерву<арс/. 1

k. Зля грунтов средней твердости верт икульный заземли тель j 
Пронина етс.я Ф /6 нн.

5, Конструктивные технологические данные резервуара, необходимый - 
для определения молниезущ и тныис мероприятий приведены в таблицен/\ 

в. В месте соединения т руб меУду собой ётрубе большего диаметра | 
деланотсЯ три прореза для ребер. I

Л1а6лии,дп/*1

Узел соединения труб* 

4гб.в

Мате
риал

Объем,
Mi

диа
метр,

м

Высо
т у , 
м

Пери
метр,

м

ТЬлщи-
нс/

"тенки
мм

Толщи-
метим

ФЯГ‘

избыточное 
$чВлем. 
га за ,
а та

У$. Вес газа 
ПО 0/77' нош./с
воз$д*я

дойн
коничес
кого
колпс/к̂

НМ '

Наличие гчЩ  
от§ос)ны*тг>\'' 
о6орудо5ан/еп •

Огнепре-грозит. лОк'ЦЧ, 1
АЪ*Ъ</Я

Сталь too V 3 5,92 /5 4 о.г
тяжелее
Воздухе, >500 •1~

г = ?

тГ "
|: 7 ;; /

§
1;
1

i 1
ii

;1
II

N
li ii ii
|1 ij ii II
|: и_ и u i

Сече ни еН

С  п е ц и у э и я с /  и, и я j
нм
поз Наименование

Мате
риал

h-
изм

коли-
чество

Вес к г Приме
чание?9 Общ

ГПрчба воао газопроводная оси
ленная c/j/r го мм%, е* /еоомгч сталь шт 3 г в 7.3

гост
ггбг-бе

/Прибс/ водогазопробоонаг оси
ленная с/ч- чо м м р  - гбоОпп — //— — . 3 ге е

© Сталь круглая 4/г мм- е- чооомм ' — // — — Z 3.6 72
гост

2300-57
© Ст аль полосоваяразмером ке*4 мм — * — н 9 test ИЗ

гост,/03-5 7
© больцо 6?0t*ТМ1

cm. полисеВаятоАбнл ШТ 3 0.26 0.75 —/г -i—

Ребро (размером too* /д/мм) МОЯшА/нн 9 о.од 0.72 —

© Шайба */6 • сталь шт Z — — гйег
637/64

© Полка (/so*/so х /омм)
сталь
полосовая шт в 1.77 W6

го o  h 
ЮЗ-57

Оснобаниг, ( !50х/50*/0п7 м) —* — 6 1>77 106 -л -

©
" 1 ... .....  ....—/" -
Косынка ( в- Юмтм) ---и — — 6 ЬЧЧ 2,5V - j- —

СССР

ГИПРОТРУБОПРПЫЩ
________г. Н о ск в у
Стальной резервуар 
для светлых, неаьтр- 
npoot/ктвлро doдо Г  

/ ОоСи 4. J

Оборудование р езерву-  
с/р<а для светль/ас. нер- 
т е  п р о д у к т о в .
Гр оз о за  щ атт с/ и з азен- 

л е н и е.

/Липовой про
ект /ПОН Ч  -*9 
вльбом V

Л и с т  д о '/

Типовой проект 704-1-49
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