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Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(б)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Альбом 4
ЭПЗ Э л е кт р о т е х н и ч е с ка я  ч а с т ь  с  о б о р у д о в а н и е м  

на переменном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗиА типа "Сириус" с тр . 2 ...6 5
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типовой ПРОЕКТ

407 - 3 - 669.04

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(б)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощ ит"

Альбом 4
состав проекта

Альбом 1 ПЗ
АС
ОВ
АС.И

Альбом 2 ЭП1

Альбом 3 ЭП2

Альбом 4 ЭПЗ

Пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. 
Архитектурно-строительные изделия
Электротехническая часть с оборудованием 
на переменном оперативном токе и РЗиА на 
релейно-контактных схемах 
Электротехническая часть с оборудованием 
на постоянном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗиА типа Sepam 1000+ 
Электротехническая часть с оборудованием 
на переменном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗиА типа "Сириус"

Альбом 5 ЭМ 
ЭМК

Альбом 6 ЭП.Л01 
ЭП.Л02 
ЭП.ЛОЗ

ЭП1.С
ЭП2.С
ЭПЗ.С
эм.с
АС.С

Электросиловое оборудование 
Электромонтажные конструкции 
Опросный лист на шкафы К-66 
Опросный лист на щит 0,4 кВ 
Опросный лист на шкафы К-66 (пример заполнения) 

ЭП2.Л01 Опросный лист для заказа SEPAM 1000+
ЭП1.П Схема электрическая принципиальная вакуумного 

выключателя типа ВБПУЗ-10 для схем на переменном 
оперативном токе 
Спецификации оборудования 
Спецификации оборудования 
Спецификации оборудования 
Спецификации оборудования 
Спецификации материалов, изделий и конструкций

РАЗРАБОТАН:
О  ГУП "Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" 
г.Иваново

Директор

Главный инженер прое

Утвержден и введен в действие 
О А О  "Самарский завод "Электрощит" 
Приказ № 88-Пр о т 17.03.2005 г.

Красавин А.Н. 

Осипов Е.Ф.
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Привязан



В едом ость ра б очи х чертежей основного комплекта марки " Э П З”
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Л ист Наименование Примечание
СТР.

Электротехническая часть
1 О б щ и е  данны е (начало) Z
2 О б щ и е  данны е (продолжение) 3
3 О б щ и е  данны е (окончание) н
4 С хем а электрических соединений 10(6) кВ 5
5 С хем а электрических соединений 0,4 кВ (с выключателями 6

на о тхо дя щ и х линиях)
6 Варианты исполнения схем линейны х блоков секции Р У Н Н ч
7 П лан  и разрезы Р П  (начало) В
8 П лан  и разрезы Р П  (окончание) 9
9 О б ор удов а н и е  РП Ю
10 Ж ур н а л  си лов ы х и контрольны х кабелей (начало) Н
11 Ж ур н а л си лов ы х и контрольны х кабелей (окончание) а
12 П лан прокладки кабелей /3
13 Ш каф ввода 10(6) кВ с микропроцессорным устройством

"Сириуо-2-В". Схем а электрическая принципиальная (начало)
14 Ш каф ввода 10(6) кВ с микропроцессорным устройством

"Сириус-2-В". Схема электрическая принципиальная (продолжение)
15 Ш каф ввода 10(6) кВ с микропроцессорным устройством {6

"Сириус-2-Вп. Схема электрическая принципиальная (продолжение)
' 16 Ш каф ввода 10(6) кВ с микропроцессорным устройством п

"Сириус-2-Вп. Схема электрическая принципиальная (окончание)
17 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорным i в

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Осипов Е.Ф.

2

Ведом ость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭПЗ"

Л и ст Наименование Примечание
СТР.

устройством "Сириус-2-С". Схема электрическая принципиальная (начало)
18 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорным 19

устройством "Сириус-2-С". Схема электрическая принципиальная
(продолжение)

19 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорным г о
устройством пСириус-2-Сп. Схема электрическая принципиальная
(продолжение)

20 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорным г \
устройством "Сириус-2-С". Схема электрическая принципиальная
(окончание)

21 Шкаф секционного разъединителя 10(6) кВ. Схем а х ь
электрическая принципиальная (начало)

22 Ш каф секционного разъединителя 10(6) кВ. Схем а х ъ
электрическая принципиальная (окончание)

23 Ш каф линии 10(6) кВ с микропроцессорным устройством 2 4
"Сириус-2-Л". Схема электрическая принципиальная (начало)

24 Ш каф линии 10(6) кВ с микропроцессорным устройством 2 S
"Сириус-2-Л”. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

25 Ш каф линии 10(6) кВ с микропроцессорным устройством 2 6

Привязан

Инв. Ns> 1
ТП 407 - 3 - 669.04-ЭПЗ

И зм . Кол.уч Л и с т №доч П о д п и с ь Д а т а
гип О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(бу0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью д а  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  'Самарский завод 'Электрощит'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
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Б о б к о в / __ Р 1 64
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Общие данные (начало)

Проектный институт
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Ведом ость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭПЗ"

Л и ст Наименование Примечание
стр.

"Сириус-2-Л". Схема электрическая принципиальная (продолжение)
26 Ш каф линии 10(6) кВ с микропроцессорным устройством гч

"Сириус-2-Л". Схема электрическая принципиальная (окончание)
27 Ш каф шинного Т Н  10(6) кВ типа З хЗН О Л П -Ю (б) и

центральны е аппараты ЗДЗ. С хем а электрическая
принципиальная (начало)

28 Ш каф шинного Т Н  10(6) кВ типа З хЗН О Л П -Ю (б) и Z3
центральны е аппараты ЗДЗ. С хем а электрическая
принципиальная (продолжение)

29 Ш каф шинного Т Н  10(6) кВ типа З хЗН О Л П -Ю (б) и 3 0
центральны е аппараты ЗДЗ. С хем а электрическая
принципиальная (продолжение)

30 Ш каф шинного Т Н  10(6) кВ типа ЗхЗН О Л П -Ю (6) и 3 {
центральны е аппараты ЗДЗ. С хем а электрическая
принципиальная (окончание)

31 Защ ита о т дуго в ы х замыканий. С хем а электрическая &

принципиальная (начало)
32 Защ ита от дугов ы х замыканий. С хем а электрическая зъ

принципиальная (продолжение)

33 Защ ита от дугов ы х замыканий. С хем а электрическая 34
принципиальная (продолжение)

34 Защ ита от дуго в ы х замыканий. С хем а электрическая bS
принципиальная (окончание)

35 Ц ентральная сигнализация. С хем а электрическая 3 6

принципиальная (начало)

Привязан

Инв. №

В едомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭПЗ"

Л и ст Наименование ПримечаниеCTR
36 Центральная сигнализация. С хем а электрическая 37

принципиальная (окончание)
37 Схем а оперативной блокировки разъединителей 38
38 Р У -1 0(6) кВ. П лан шинок (начало) 39
39 Р У -1 0(6) кВ. П лан шинок (окончание) Чо
40 Ввод 0,4 кВ №1. Схема электрическая принципиальная (начало) _ и
41 Ввод 0,4 кВ №1. Схем а электрическая принципиальная 42,

(продолжение)
42 Ввод 0,4 кВ №1. С хем а электрическая принципиальная 43

(окончание)
43 Секционный выклю чатель 0,4 кВ. С хем а электрическая ЧЧ

принципиальная (начало)
44 Секционный вы клю чатель 0,4 кВ. С хем а электрическая 4 S

принципиальная (продолжение)

45 Секционный выклю чатель 0,4 кВ. С хем а электрическая 4G

принципиальная (окончание)
46 Ввод 0,4 кВ №2. Схема электрическая принципиальная (начало) п
47 Ввод 0,4 кВ №2. Схема электрическая принципиальная (продолжение) 48
48 Ввод 0,4 кВ №2. Схема электрическая принципиальная (окончание) 49
49 РУ-0,4 кВ. Перечень аппаратуры  (начало) 8 0
50 РУ-0,4 кВ. Перечень аппаратуры  (окончание) SS

И зм . Кол.уч.
Г И П
Н а ч .о т д е л а
З а в . гр.

И с п о л н .
И с л о л н .

Л и с т  №док.
О с и п о в
О с и п о в
Б о б к о в
К у р и л о в а
М и хе е н к о

Д а т а

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭПЗ

трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе
оборудования О А О  ’Самарский завод "Электрощит

Общие данные (продолжение)

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф ормат А З
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х ч е р те ж е й  осн о в но го  к ом п лекта марки " ЭПЗ"

Л и с т Н аи м е но в ан и е Примечание
CTP.

51 Р У -0 ,4  кВ. С х е м а  м е е д уш к а ф н ы х  связей п а н е ле й  в в о дов  и 5 Z
с ек ц и он н ого  в ы к лю ч ателя

52 Р У -1 0(6) кВ. Р яды  заж им ов ш к а ф а  в в о да (начало) 5 3

53 Р У -1 0(6) кВ. Р яды  заж им ов ш к а ф а  в вода (п р од о лж е н и е) 5 4
54 Р У -1 0(6) кВ. Р яды  заж им ов ш к а ф а  в вода (окончание) 5 5
55 Р У -1 0(6) кВ. Ряды  зажимов ш каф а секционного вы клю чателя 5В

(на чало )

56 Р У -1 0(6) кВ. Ряды  зажимов ш каф а секционного вы клю чателя 57
(п р о д о лж е н и е )

57 Р У -1 0(6) кВ. Ряды  зажимов ш каф а секционного вы клю чателя 58
(окончание)

58 Р У -1 0(6) кВ. Р я ды  заж им ов ш к а ф а  тр а н с ф о р м а то р а 59
напряж ен и я (начало)

59 Р У -1 0(6) кВ. Р яды  заж им ов ш к а ф а  тр а н с ф о р м а то р а Q0
н апряж ения (п р од о лж е н и е)

60 Р У -Ю ( 6 )  кВ. Р я ды  заж им ов ш к а ф а  тр а н с ф о р м а то р а а
н апряж ен и я (окончание)

61 Р У -1 0(6) кВ. Ряды  зажимов ш кафа секционного разъединителя 6%
(на чало)

62 Р У -1 0(6) кВ. Ряды  зажимов ш кафа секционного разъединителя 6Ъ
(окончание)

63 Р У -1 0(6) кВ. Р яды  заж им ов ш к а ф а  соб ств е н н ы х н уж д 64
64 Р У -0 ,4  кВ. В воды  № № 1 ,2. Р я д ы  заж им ов счётчиков — Щ

4

В е д о м о с ть  с с ы ло ч н ы х и п р и л а га е м ы х д о к ум е н то в

Обозначение Наименование Примечание

С с ы ло ч н ы е  д ок ум е н ты

Т И -0 8 3 Комплектное распределительное устройство

О А О  "Самарский зав од напряжения 6-10 кВ серии К-66. Техническая

"Электрощ ит" информация

О Г К .3 9 7 .0 С х . Схемы вторичных соединений шкафов серии

К-66
Т И -0 9 3 Выключатели вакуумные серии ВБУ-10.

О А О  "Самарский зав од Техническая информация

"Электрощ ит"

ЗГК.612.077.ЭЗ.З Подстанция комплектная трансформаторная
2КТПГ-250...ЮОО/6(ЮУО,4

П р и ла га е м ы е  д ок ум е н ты

ЭП.Л01 Опросный ли с т на шкафы К-66 Альбом  6

ЭП .Л 0 2 Опросный ли ст на щ ит 0,4 кВ Альбом  6

ЭП .ЛО З Опросный лист на шкафы К-66 (пример заполнения) Альбом  6

ЭПЗ.С Спецификации оборудования А ль б о м б

Привязан

Инв. №

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭПЗ

И з м . Кол.уч. Л и с т №док. Д а т а
гип О с и п о в Распределительны й пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  д  вумя-фацгфприятпряии игипипгтип дп 1ЛЛЛ кЯА ия Апс Р 3З а в . гр. Б о б к о в У О Екш дования О А О  ’ Самарский завод "Э лекгоош иТ

И с п о л н . К у р и л о в а £
О бщ ие данные (окончание)

Проектный инсти тут
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Ф о р м а т А З
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Нумерация шкафов К-66 на схеме электрических соединенний 
РУВ Н  соответствует нумерации шкафов на плане, см чертеж 
Т П  407-3-669.04 -  ЭПЗ ли ст 7.

( A )  П З  - П З  поУ1 

Т2 I I /0,4 кВ

ТП  4 0 7 - 3 -  6 6 9 .0 4 -Э П З

IW fll IWTfl 1ГУ!.!И ПВЯ
П р ив я за н гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов ( J K трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на бак 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит' Р 4Зав. гр. Бобков /__

Исполн. Курилова X i
Схема электрических соединений 10(6) кВ

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

I И нв. №  I
сЬппмят АЗ
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Ш - Ш / 1 0 У 1  
□ / 0 , 4  кВ

Автоматический выключатель, 
разъединитель, 

трансформатор тока

Автоматический выключатель

К а б е л ь

Q1

^ Q F 1
Си

02 QFc Q3
Си

t u t
Си 1 секция Си 2 секция

Р Е

\ *  К К К К к

Си

Си  ̂Г ^ ^  Г V

к к к

V  V  V  \ l  у  1  ~г

N

Р Е

Н о м е р  ш к а ф а — 1с 2с —

Назначение оборудования Шинный ввод от 
трансформатора №1 Ш к а ф  Р У Н Н  №1 Ш к аф  Р У Н Н  № 2 Шинный ввод от 

трансформатора №2
Номинальный ток 
отходящих линий, А

2000 
см. табл. 250 250 400 630 630 630 1600 1600 250 250 400 630 630 630

2000 
см. табл.

П а н е л ь

Номинальный ток шин 
и оборудования, А

трансформат. 
630 кВ А

трансформат. 
1000 кВ А

В в о д  о т  тр а н с 
1600 2000

ф о р м а т о р а

СВ и разъединители 1000 1600

Отходящие линии выбираются при привязке

1. Номинальные токи автоматов отходящих линий указаны 
как пример (при трансформаторах 1000 кВА.)
2. Количество отходящих линий выбирается при привязке

блоков, см. л. 6.
э схемами №№1,2,3 линейных __ __ __

т̂ т̂т

ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

1Ж 11Ж Я В Е Я  И ! Я  Р1НЯ
П ривязан тип О с и п о в ш г —

Распределительны й пункт 10(6) кВ, совмещенный с  
трансформаторной подстанцией 10(6X0,4 кВ с  двум я 
трансформ аторам и мощностью д а  1000 кВА на базе 
обоиш ювания О А О  'Самаоский завод * Э лекпю щ иТ

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в С гс Р 5З а в . гр. Б о б к о в

И с п о л н . М и х е е н к о
С х е м а  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  0 ,4  кВ. 
(с выключателями на о тхо дя щ их линиях)

Проектны й инсти тут  
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО

г . И в а н о в о

'
Инв. IS1°

Ф о р м а т А З
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Трансформатор

41

Г Г П£  X .... £  X

Т  f  f i PE
Трансформатор 

------------------ !1

Схема №1
РУНН с автоматическими выключателями 
ВА57-35 и ВА51-39 на отходящих линиях

Возможные варианты:

ВА57-35 (шт.) - 15 12 9 6 16-250 А

ВА51-39 (шт.) - 2 4 6 250-630 А

t i t

i  i'

Схема №2
РУНН с разъединителями-предохранителями 
ARS на отходящих линиях

Возможные варианты (max):

ARS-00 (шт.) 24* до 100А
ARS-1(2,3) (шт.) 12 100-400А

* Вместо одного ARS-1(2,3) 
возможна установка двух ARS-00

Трансформатор

т ш

Схема №3
РУНН комбинированное (схема №1 и схема №2)

Возможные варианты:

определяются комбинацией схем №1 и №2

Система шин N, РЕ определяется заказом

Привязан

Инв. №

гип
И з м . Кол.уч.

Н а ч .  о т д е л а

З а в ,  г р .

И с п о л н .

Л и с т  |№ дои

О с и п о в
Осипов
Б о б к о в

М и х е е н к о

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

Р а сп ре де ли тельн ы й  пункт 10(6) кВ, совмещ енный с 
трансформ аторной подстанцией 10(бу0,4 кВ с  дв ум я 
тран сф орм аторам и м ощ н остью  д о  1000 к В А  на базе 
об ор удов а н и я О А О  'Сам арский за в о д 'Э лектрощ ит'

Варианты исполнения схем 
линейных блоков секции РУНН

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново______
Фсюмат А З



Ф орм ат А З



Ф о р м а т А З
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О борудование РУВ Н

№№ 
камер 
на плане

Исполнение
схемы

Назначение
камеры

Колич.
камер Примечание

9,16 сх. 02 Ввод 2 Шкаф КРУ 
К-66

3,14 сх.0 2 Силовой
трансформатор 2 Шкаф КРУ 

К-66

10,15 сх. 09
Трансформатор 
напряжения с 
заземлением 
сборных шин

2 Шкаф КРУ 
К-66

(1),2,4...8,
13.17...ВД сх.0 2 Отходящая линия 12(14) Шкаф КРУ 

К-66

11 сх. 07 Секционный
разъединитель 1 Шкаф КРУ 

К-66

12 сх. 06 Секционный
выключатель 1

Шкаф КРУ 
К-66

Дополнительное оборудование

поз. 1 Я щ и к Я б  / / 1 серия Я5000

поз. 2 Шкаф собственных нужд 1 960x748x350
(ВхШхГ)

10

1. Номинальные токи оборудования шкафов КРУ К-66-630А.
2. Номинальные токи оборудования щита 0,4 кВ:

по схеме с трансформаторами 630 кВА -1600 А  д л я  вводов и 1600 А  д ля  секционного 
блока;

по схеме с трансформаторами 1000 кВА -  2000 А  д л я  вводов и 2000 А  д ля  секционного 
блока.
3. Варианты исполнения схем линейных блоков щита 0,4 кВ см. на листе 6 комплекта.

Оборудование Р УН Н

№№ 
камер 
на плане

Назначение
шкафа Колич. Примечание

- В в о д  о т  т р а н с ф о р м а то р а  №  1 1
Шинный

ввод
- В в о д  о т  т р а н с ф о р м а то р а  №  2 1

Шинный
ввод

1 с , 2 с К о м п лек т ш к а ф о в  
д в ух с е к ц и о н н о го  Р У Н Н

1

Конструкция
К Т П Г

з а в о д а

"Электрощит"

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭПЗ

гсии истин идя пэтоя ггутоя
П ривязан гип

Н а ч . о т д е л а

Ж

О с и п о в
О с и п о в Ш 10(6) кВ, совмещенный с  

трансформаторной подстанцией 10(6)Ю,4 кВ с  д  вумя 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе
оборудования О А О  "Самарский завод 'Электрощит'

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

9
И с п о л н . М и х е е н к о

О б о р уд о в а н и е  Р П
Инв. №

Проектны й и н сти тут  
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново

Ф о о м а т А З



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

 
Ти

по
во

й 
пр

ое
кт

П
од

пи
сь

 и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
нв

.№
 

40
7-

 3
 - 

66
9.

04
Ал

ьб
ом

 
4

11

Ф о р м а т А З
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О
бо

зн
ач

ен
ие

ка
бе

ля

Т р а с с а К а б е л ь

Н а ч а л о К он ец

по п р о ек ту п р о ло ж е н

М
ар

ка IIIIII
s Дл

ин
а,

м

М
ар

ка

i__
__

__
__

ililsf

Дл
ин

а,
м

14 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  № 7 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  6 КВ В Гнг 5x1,5 5

15 Р У -1 0(6) кВ. Ш к аф  № 6 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  5 КВ В Гнг 5x1,5 5

16 Р У -1 0(6) кВ. Ш к аф  № 5 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  4 КВ В Гнг 5x1,5 5

17 Р У -1 0(6) кВ. Ш к аф  № 4 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  2 КВ В Гнг 5x1,5 6

18 Р У -1 0(6) кВ. Ш к аф  №  12 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  13 КВ В Гнг 5x1,5 5

19 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  13 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  17 КВ В Гнг 5x1,5 8

20 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  17 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  18 КВ В Гнг 5x1,5 5

21 Р У -1 0(6) кВ. Ш к аф  №  18 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  19 КВ В Гн г 5x1,5 5

22 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  19 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  20 КВ В Гнг 5x1,5 5

23 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  20 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  № 2 1 КВ В Гнг 5x1,5 5

24 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  С Н Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  №  2 КВ В Гнг 4x1,5 7

25 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  С Н Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  № 2 КВ В Гн г 7x1,5 7

Н1 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  С Н Р У Н Н . 1 секция В В Гнг 4x2,5-0,66 9

Н2 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  С Н Р У Н Н . 2 секция В В Гнг 4x2,5-0,66 16

НЗ Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  С Н Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  № 2 В В Гн г 2x1,5-0,66 7

Н4 Р У -1 0(6) кВ. Ш к аф  С Н Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  № 2 В В Гн г 2x1,5-0,66 7

Н5 Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  С Н Р У -1 0(6) кВ. Ш каф  № 2 В В Г н г 2x1,5-0,66 7

В случае установки дополнительны х шкафов 
№№1 и 22 кабельный журнал откорректировать.

шинки уп р а в ле н и я  

шинки с и гн али за ци и

п и та ю щ и е  кабели

шинки 36В  ш к аф о в  

шинки о б о гр е в а  ш к аф о в  К-66 

шинки п итания

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭПЗ

ПИ!Я ПВЙД ПГВСТДТЯ
П ривязан

Инв. №

гип
Н а ч . о т д е л а

З а в ,  гр .

И с п о л н .

И с п о л н .

О с и п о в
О с и п о в

Б о б к о в

К у р и л о в а

М и х е е н к о

оборудования О А О  'Самарский завод ’Э лектрощ ит1

Ж у р н а л  с и л о в ы х и контрольны х  
ка б елей (окончание)

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

11

Проектны й инсти тут  
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
сЬппмят АЗ
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Максимальна; 
токовая 
защита 

(см. примеч.)

Выходные
реле

отключения 
выключателя 
от МТЗ и ЗДЗ

Шинки 
сигнализации

Лампа
положения

"Отключено"
Лампа

положения
"Включено"
Аварийное
отключение
выключателя

Неисправность
"Сириус-2-В"

Неисправность
цепей

управления

Лампа 
"Указатель 
не поднят*

. p c i  А411 JP A  А412
1 3

4 6 

7 9

1U1 1U2 1 2 

N411

] ik C С411
r1U1 1U2

Цепи
измерения,

счетчики

ЕУ1(2).А

А661.1Г2)

Цепи напряжения

EV1(2).B EV1(2).C EV1(2).N
С661.1 (2 )1

В661.К2)

PIK
N661.1(2

10

А661
В661

С661

А1
"Сириус-2-В"

Х2-5
Х2-6
Х2-7
Х2-8

~ЕН1

701 Т
KLD5

KHD4

Г

~ЕНР1(2)

_ т

К групповым реле 
контроля Ф Т и КД 

в схеме 
секции 1

PIK

735
14 16

Схема 
секции 1(2). 

Цепи
сигнализации

■Работа и 
неисправносп 

ЗДЗ секций"

17
1 з

14
18
11

15

1. Настоящий чертёж составлен на основании заводских 
чертежей ОГК.397.800Сх. О А О  "Самарский завод "Электрощит*.

2. Ряды зажимов шкафа см. чертеж №407-3-669.04 ЭПЗ листы 52...54.
3. Максимальная токовая защита, защита от замыканий на 

землю на вводе 10(6) кВ не используются.

Привязан

И нв .№

ТП 407  - 3 - 669.04 - ЭПЗ

ГОЯИ ГИРЯ ПЯЯ [ДЯДЯ ГВЯ
О с и п о в

И с п о л н .  К у р и л о в а

И с п о л н . М и х е е н к о
Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорным 

устройством "Сириуо-2-В".
' Схема электрическая принципиальная (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Формат АЗ





f c *
g o
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s  о
\— M-

SQ
>

1 2 

SQ

■ ^ r

SQ
103 » 158

N 8

Цепи положения тележки

Д ля
эл. магнитной 

блокировки 
'Контрольное 

положение 

тележки" 

или резерв

STM

- з Ч | т
STM

T sip F
_  STM 
103 « 158

В цепях управления выключателем 7

Для

цепей ТМ - 

"Рабочее 

положение 

тележки"

§с

I

Цепи питания эл. двигателя заводки пружины привода 

~ЕСЗ ~ЕС4

1

SF2

« г
А2 SQM1 3 0 ^  29 SQM2 N2

I f N T <=> T N T

SF2

Цепи освещения 
~ 3 6 В

EL EN1

16

Цепи обогрева

Защита от дуговых замыканий

ЗДЗ в отсеке 

ввода - вывода

ЗДЗ в отсеке 

выключателя

Привязан

И нв. №

Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4  -  Э П З

П Я 1 ПЯТЯ ПЯЯ ГУЯ1ДЩДСТ ПЯЕ1
гип
Н а ч .о тде ла  
Зав, гр. 
И сполн. 
И сполн.

О сипов
О сипов
Бобков
Курилова
М ихеенко

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод *Элекгоошит*

Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорным 
устройством "Сириус-2-В".

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

С та ди я Л и с т Л и стов

Р 15
Проектный и нститут

ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 
г. Иваново

Ф ор м а т А З
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в Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

РА1 Амперметр ЭА0704 / //5A 1
SB Выключатель кнопочный 1

В К 42-15-202011-00УХЛ4 2.5А кр
SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0ЮЗУЗ 1
SB T Выключатель кнопочный с цилиндрическим

толкателем ВК 50-21-20110-54-УХЛ (красная) 1
SBC Выключатель кнопочный с цилиндрическим

толкателем ВК 50-21-20110-54-УХЛ (чёрная) 1
KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,05 А 2

KHD4 Реле указательное РЭУ11Б-20И-5-40УЗ 0,05 А 1
HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная

СЮ1-11-Ж-4-220 (жёлтая) 1
HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-К4-220 (красная) 1
HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11:Л-4-220 (зелёная) 1
X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 У2 1

KH1.KH2, KHI Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 0,16 А  50Гц 3 КНЗ не использ.

A1 Устройство микропроцессорной защиты "Сириус-2-В" 1
Розетка 2ESDR-12P (N контактов с1-12) 5

комплектно с Сириус-2-ВРозетка 2ESDR-12P (N контактов с13-24) 4
Розетка 2ESDR-6P (N контактов с1-6) 1

PIK Счётчик активной и реактивной энергии
СЭТ-4ТМ.02.2.57.7 В кл. точн. акт. эн. 0.5 S реакт. эн. 1,0 1

KL1.KL2 Реле промежуточное РП361 УХЛ4 ЗП 2
A Блок питания комбинированный ОРИОН-БП 1

KLD5 Реле указательное РЭП36-11 УХЛ4 4/4 24В 1

Привязан

■Ич)УЫ°

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

SF1 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,
1ном=2А, кат.24332 1

SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,
1ном=10А, кат.24586 1

OF1,OF2 Блок -  контакт состояния 2 " " " Я В К Ь м .  SF2
В Т Термовыкпючатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

VS2 Фототирисгор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
HL1, HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01У4 потолочный 2

VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

SQ1,STM Выключатель путевой ВП19-М-21Б421-67 У2.17 2
V S Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

BUa .bub
BliC Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

Q1 Выключатель YAT, YAC 220В 50Гц, YAV=220B, YAA1.2=5A 1

Привод выключателя

K1 Реле промежуточное R4-2014-23 1

Q1.Q2 Контакт G C E 7002397 R0121 2

Q3 Контакт G C E 7002397 R0122 1

SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1

S Q F Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А
ТУ3428-006-03964945-94 1

M Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

Г И 1 М Д П Я Я П 1 ^ Г»!ТШ
гип
Н а ч . о т д е л а

З а в , гр.

И с п о л н .
И с п о л н .

О с и п о в
О с и п о в
Б о б к о в

К ур и л о в а
М и хе е н к о

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 1C >У0,4кВсдвум) 

мощностью д о  1000 кВА на базе
_____ О А О  "Самарский завод 'Электрощит*
ввода 10(6) кВ  с  м икропроцессорным 
устройством  ’ Сириус-2-В".

Схема электрическая принципиальная (окончание]

С т а д и я Л и с т

16
Л и с т о в

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Формат А З
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S

1. Настоящий чертёж составлен на основании заводских 
чертежей ОГК.397.840Сх О А О  "Самарский завод "Электрощит".

2. Ряды зажимов шкафа см. чертеж №407-3-669.04-ЭПЗ листы 55...57.

Привязан

Инв. №

Максимальная
токовая
защита

Оперативные
цепи

защиты

Шинки 
сигнализации

положения
"Отключено"

Лампа
положения
"Включено"

Аварийное
отключение
выключателя

Неисправность
"Сириуо-2-С"

Неисправность
цепей

управления

Лампа 
"Указатель 
не поднят"

Поясняющая схема

I
С

IЛ —

10(6) кВ

1

И з м . Кол.уч. Л и с т | № д о к .

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

Т И П Осипов
Нач.отдела Осипов
Зав, гр. Бобков

Расп ре де ли тельн ы й  пункт 10(6) кВ, совм ещ енны й с  
трансформ аторной по д станцией 10(6)/0,4 кВ с  д  вумя 
тран сф орм аторам и м ощ н остью  д о  1000 к В А  на базе

Стадия Лист

17
Листов

Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко

Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ 
с микропроцессорным устройством ’Сириуо-2-С"

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м а т А З
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Цепи освещения
- 3 6 В

EL EN1
HL1

Г Т
HL2

х  Ч е т -
Г  2

Цепи обогрева

1 2 1---- 2

Цепи положения тележки

SQC1

Для
ал. магнитной 

блокировки 
"Контрольное 

положение 

тележки” 
или резерв

STM

STM

6

103
STM

\  В цепях управления выключателем /

Для

цепей ТМ - 

"Рабочее 

положение 

тележки"

Изм. КЬл.уч
гип
Нач.отдела
Зав, гр.
Исполн.
Исполн.

Лист |№ док.
Осипов
Осипов
Бобков
Курилова
Михеенко

Прдпи Дата

ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

<В, совмещенный с 
.. . 10(бу0,4кВсдвум1

мощностью до 1000 кВА на базе

Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ 
с микропроцессорным устройством "Сириус-2-С".

Стадия Лист

19
Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Защ ита о т дуговы х замыканий

D29
1

SAD2
7ГТ D27

Ж
O.VS1.2

-&г|
*V S 2.2

KHD2
D25

SAD1

D19
1

тт D17
,VS1.1 ED1.4

П  KHD1

Ж Й С Р 1
0 2

^ 5 3  54

С запретом 
АПВ ввода \

ED4.2

ED1.2 ED1.1

Q 1
D21 ^  ^  vv D11

k 53 54

-Е С З

Г
SF2

до SQM1 SQM2
-----® ------ Г-ПГ

-Е С 4т
XSF2

J I2 J

ЗДЗ в отсеке 
ввода-вывода 

иТ.Т.

ЗДЗ в отсеке 
выключателя

ЗДЗ в отсеке 
ввода-вывода 

иТ.Т.

ЗДЗ в отсеке 
выключателя

Шинки ЗДЗ 
2с.ш.

Автоматическое 
объединение 

секций ЗДЗ при 
включенном СВ 

и одном рабочем 
вводе тр-ра

Цели питания 
двигателя

привода

П р и в я за н

Инв. №

Ф о р м а т А З
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в Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

РА1 Амперметр ЭА0704 / //5A 1
SA Переключатель коммутационный ПК16-12-И2059УЗ 1
SB Выключатель кнопочный

В К42-15-202011-00УХЛ4 2.5А кр 1
SAD1.SAD2 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 2

SBT Выключатель кнопочный с цилиндрическим
толкателем ВК 50-21-20110-54-УХЛ (красная) 1

SBC Выключатель кнопочный с цилиндрическим
толкателем ВК 50-21-20110-54-УХЛ (чёрная) 1

KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,05 А 2
HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная

CKJ1-11-Ж-4-220 (жёлтая) 1
HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11 -К-4-220 (красная) 1
HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-Л-4-220 (зелёная) 1
X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 У2 1

KH1, KH2 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0.16А 50Гц 2
A1 Устройство микропроцессорной защиты "Сириуо-2-Сп 1

Розетка 2ESDR-12P (N контактов с1-12) 5
комплектно с Сириус-2-СРозетка 2ESDR-12P (N контактов С13-24) 4

Розетка 2ESDR-6P (N контактов с1-6) 1

KL1.KL2 Реле промежуточное РП361 УХЛ4 ЗП 2
A Блок питания комбинированный ОРИОН-БП 1

SF1 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,
1ном=2А, кат.24332 1

SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,

Привязан

Инв. №

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

1ном=10А, кат.24586 1

OF1.0F2 Блок - контакт состояния 2 дополнительно к.
автомату SF1.SF2

В Т Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

VS2.1.VS2.2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 2

HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2

VS1.1.VS1.2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 2

SQC1.STM Выключатель путевой ВП19-М-21Б421-67 У2.17 2

V S Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1
вид,вив,

B lic Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

Q1 Выключатель YAT, YACM, 220В 50Гц, YAV=220B, YAA1.2=5A 1

Привод выключателя

К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1

Q1.Q2 Контакт G C E 7002397 R0121 2

Q3 Контакт G C E 7002397 R0122 1

SQM Микровыкпючатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1

S Q F Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А
ТУ3428-006-03964945-94 1

М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

И зм . Кол.уч.
Т И П

Н а ч .о т д е л а

З ав, гр.
И с п о л н .
И с п о л н .

Л и с т  |№ док.
О с и п о в
О с и п о в
Б о б к о в
К у р и л о в а
М и хе е н к о

П о д п и с ь Я£Н

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

Распределительный пункт 10(6) кВ, 
трансформаторной подстанцией 1010(6)/0,4 кВ с двум5 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  "Самарский завод "Электрощит*

Ш каф  с е кц и о н н о го  вы кл ю чател я  10(6 ) кВ  
с микропроцессорным устройством 'Сириус-2-С" 
Схема электрическая принципиальная (окончание)

С т а д и я Л и с т

20
Л и с т о в

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф ормат АЗ
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~ЕН1 (~)ЕН ~ЕН2 ~ЕНА -ЕН Р

Собственная секция 

~ЕСЗ ~ЕС4 -ЕС1 ~ЕС2 +ЕВЗ -ЕВЗ ЕК4эж жк ли л  л
CQ —  «-- •- со -*• — СО со ♦ —  *- со ♦ — СО о СОсо(О о --------- 3 о ----- 8 о ----- СО о ----- 8 о ----- 8 о —

▼-со О  —

E C U ! Г  Ю С
~ЕН1 (~)ЕН~ЕН2 ~ЕНА ~ЕНР

Е С Н С
~ЕСЗ ~ЕС4

ТПП
~ЕС1 -ЕС2

и л
+ЕВЗ -ЕВЗ

i
ЕК4

X
EL

Соседняя секция

Шинки сигнализации
Шинки питания 
электромагнитов 

включения

Шинки
управления

Шинки
блокировки

Шинки
обогрева

Шинки
освещения

22

Поясняющая схема 
10(6) кВ

К секционному 
выключателю

ED1.1

Защита от дуговы х замыканий

* V S ED4.1

D11

Г Ш - г о -
SAD K H D 1

О  В

I +

D9 _ 5 j E _ D5 f “ D15
2 1 ^ 2 ' L 2

1 2 
SQS5

l 4 f 4
STM

1 2 
STM

• з Ч [ Т

Д ля
эл. матитной 

блокировки 
"Разъединитель 

отключен"

Для цепейТМ- 
"Разъединитель 

включен"

Е К 4 EN
Цепи обогрева

~ Г  ВТ1 r k i - Г
1 2 Т— *2

E L

1 3 1
EN1

Н И
1 2 

X
> 7

секционного
разъединителя

Цепи
освещения

€ Н 1 Н Е Н Лампа 
Указатель 
не поднят"

Настоящий чертёж составлен на основании заводских 
чертежей ОГК.397.850 С х  О А О  "Самарский завод "Электрощит".

' ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

Привязан ти п О с и п о в Распределительны й пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в трансформ аторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум)
тпяшчЬлпиатлмим илшнллтып лл 1ППП kRA ия м м Р 21

З а в . гр. Б о б к о в
тршяД(л)рма|Ор0 МИ мищпиыми ди ivuu ю п па иаоо
оборудования О А О  'Самарский завод 'Электрощит'

И с п о л н . К у р и л о в а Шкаф секционного разъединителя 10(6) кВ. 
Схема электрическая принципиальная 

(начало)

Проектны й и н сти тут  
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Г  Инв. №  I ‘
Ф о р м а т А З
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„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

SB Выключатель кнопочный
ВК42-15-202011-00УХЛ4 2.5А кр 1

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная
СКЛ-11-Ж-4-220 (жёлтая) 1

SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0ЮЗУЗ 1

KHD1 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05 А 1

X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 У2 1

S9.S10 Выключатель пакетный ВП1-16У31 исп. 2

S2,S4,S8 Выключатель пакетный ВП2-16 У 3 1 исп. 3

S3 Выключатель пакетный ВПЗ-16 У 3 1 исп. 1

S1 Выключатель пакетный ВП2-40 У 3 1 исп. 1

В Т Термовыкпючатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

„ Поз. Наименование Кол. Примечание

SQS5.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67 У2.17 2

Н И Патрон резьбовой Е27ФП-01У4 потолочный 1

VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

V S Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

" "" _"1 ТП 407 -  3 -  669.04 - ЭПЗ

Привязан тип О с и п о в щ ш Раслредвлигальный пункт 10(6) кВ. совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в
трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с  двум) 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе Р 22| З а в . гр. Б о б к о в оборудования О А О  "Самарский завод'Электрощит'I И с п о л н . К у р и л о в а Шкаф секционного разъединителя 10(6) кВ. 

Схема электрическая принципиальная 
(окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
I И с п о л н . М и х е е н к о $се/)сг,

Инв. №
7

Ф ормат А З
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i s
0 . 0 5  ^  
C CO _

> s < °  i  
о  1Ю CO

А421
"Сириус-2-Л"

2U1 2112 А 1-1 | ia iAi-г:

0421 Ш ] 1C | Х М2U1 2U2

N411

*-■■5с  N .
|S  о  
I -  -4 -

§
c

I
s

KL1

Р0! :<5> 11

13

~E H 1

701 Q2
S S 73

HLG
. X X

^ 1 ^ 2 2  > 1 Ч У

Q2 75
HLR

^43 4 4 ^ 1 ^ 9 ,
А1

"Сириус-2-Л" 
Аварийное откп.

KH1.KH2
3 s

з rKHD1.KHD2

901
HLW

Максималь
ная

токовая
защита

Оперативные

цепи

защиты

Шинки
сигнализации

Лампа
положения
"Отключено"

Лампа
положения
"Включено"

Аварийное
отключение
выключателя

Неисправность
"С ириуо-2 -Л "

цепей 
управления

Лампа 
"Указатель 

не поднят"

PIK
jpc£ А411 &  А412 со 

со 
о>

т- 
n

-

1U1 1U2 1 2 
N411
ТА1.С ГАЛЛ С411

*r1U1 1U2

Цепи 
измерения, 
счетчики

ЕУ1(2).А

со
3

Цепи напряжения 
EV1(2).B EV1(2).C EV1(2).N

PIK

Шинки
напряжения

10

PIK
17
13 Т2 р

14 тзо
18 Т 4 о

11 Т 5 о

15 Т 6 о

Счетчик

Защита от 
замыканий 
на землю

Настоящий чертеж составлен на основании заводского 
чертежа ОАО "Самарский завод Электрощит" ОГК.397.860 Сх 
иТИ-093.

1 Ш Я 1 Э Т Я  П Е Я  С Э Я  В 5 Щ И  П В Э I
гип Осипов
Нач.отдела Осипов 4jjl
Зав. гр. бобков
Исполн. Курилова эИсполн. Михеенко | Ш 1

Привязан

Инв. №

ТП 407  - 3 - 669.04 - ЭПЗ

I) кВ, совмещ енный с  
» 1 0 (6 )/0 ,4 кВ сд в у м ] 

ми мощностью до  1000 кВ А на базе

Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорным 
устройством "Сириус-2-Л". Схема электрическая 

принципиальная(начало)

Стадия Лист Листов

23
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Ф ормат А З
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Ф ор м а т А З
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,  Поз. 
обозначение Наименование Кол Примечание „ Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

КН1, КН2 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ; 16А 50Гц 2 X Розетка штепсельного разъема HAN 42DDF 1

А1 Устройство микропроцессорной защиты "Сириус-2-Л" 1 AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

PIK Счетчик активной и реактивной энерго СЭТ-4ТМ 02.2 577В 1 BUA.BUB, Датчик напряжения комплектно с ИНС-1

кл. тонн. акт. эн. 0,5; реакг. эн. 1,0 вис 3

KL1.KL2 Реле промежуточное РП361 УХЛ4 ЗП 1 Q Выключатель ВБПУЗ-10, Y A T.Y A C  -220В, 50Гц
YA A1 , YAA2-5A, YAV=220B 1

А Блок питания комбинированный ОРИОН-БП 1

Привод выключателя
SF1 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+QF, 1ном=2А 1 К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1

кат. 24332
Q1.Q2 Контакт G C E  7002397 R0121 2

QF1 Блок-контакт состояния 1 Дополнительно к автомату

Q3 Контакт G C E 7002397 R0122 1

ВТ Термовыкпючатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1
SQM Микровыкпючатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1
S Q F Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А

VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1 ТУ3428-006-03964945-94 1

VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1 М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

HL1,HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ
SQ1.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67 У2.17 2

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и р ь Д а т а

Привязан Г И П О с и п о в С о Х Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в трансе юрматорной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с дв ум  

транст юрматорами мощностью до  1000 кВА на базе 
обооудования О А О  'Самарский завод "ЭлекгоошиГ

Р 26
З а в . гр. Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а Ш каф линии 10(6) кВ с  микропроцессорным 
устройством 'Сириус-2-JT1. Схема электрическая 

принцюшальная (окончание)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и хе е н к о

Инв. №
Формат АЗ
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Шины 10(6) кВ

вис

вив

Е - - - -
BUA

Г Г г I
ш  ш ш  ш ш ы

А  В С Т

Ц е п и  н а п р я ж е н и я
EV1(2).A EV1(2).B EV1(2).C EV1(2).N

TVC1.2
SN1 SN1

1
AU1

Контроль  
наличия  
тока на 
ш инах

Поясняющая схема  
10(6) кВ

QSG|QSn} j o s o

F U

T V J

[]

11

0 АВВССА А  В С
1 I I  4 I I I 
l l l l I I I 
I I l I l I I

12 13

0  АВВССА А В С
1 I I 4 I I I 
l I I I l I I 
I l I l l I I

3

l I I I I l I 
I f  I И  И  
l I l I l I I 
l I 1 l l I I1 1 Т  1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1

Т 21

i I I l I I I 
l t  I I  I I  I 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1

7 т
PV1 17

I I  I  м  м  
1 1 1 1 1 1 1

5
I 1 1 1 1 1 1
м м м !  
1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1э

1 1 1 1 1 1 1 
м м м !  
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 Т  1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t  1
1 т 23 1 1 1 1 V Т 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 Т  1 1 10 15 1 м  1 Т 1 1

14

22

Шинки 
напряжения

Контроль
изоляции

Р е ле  
сигнализации 

замыканий 
на землю в 
сети 10(6) кВ

1. Настоящ ий чертёж  составлен на основании заводских 
чертежей ОГК.397.820Сх О А О  "Самарский завод "Электрощит".

2. Ряды  зажимов ш кафа см. чертеж №407-3-669.04 -  ЭП З листы  58...60.
3. Цепи центральны х аппаратов З Д З  вы полнить только в ш каф у ТН 2 .

ио ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

П р и в я за н ги п О с и п о в Р а сп ре де ли тел ьн ы й  пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в тран сф о рм атор н о й  по дстанцией Щ Щ А  кВ с  двум) 
тран сф орм аторам и м ощ ностью  д о  1000 кВ А  на базе Р 27

З а в .  гр. Б о б к о в обор удо в а н и я  О А О  "Самарский за в о д "Электрощит"

И с п о л н . К у р и л о в а Ш к а ф  ш и н н о го  T H  10(6) кВ т и п а  З х З Н О Л Г М О (6 ) 
и  ц е н т р а л ь н ы е  а п п а р а ты  З Д З .

С х е м а  эл е к тр и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  (н а ч а л о )

П р ое ктны й и н с ти тут
ГИ П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о

1 И н в . №  1
Ф о р м а т А З
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i  3
q l O)с Ш  5CD g>s , ,2  о  1 <o m со ="0 , 5c  h- 
,S О 
I—

s
8m

ч
s
<3

2
mxS

В cx. ввода №1(2) EHP (~)EH

901
HLW

3 5 
KHD1 

X .

---------------------------------- г

3 5 
KHD

XV
3 5 

KHD4х т
3 5 

KHDY X.
3 5 

KHD3
-Х о ____

SF1

11 14

SF2

1 Г - П 2 - °

STM

Инв. №

702

I 108 I

DEI

П р ивязан

Шинки
сигнализации

Неисправность

цепей

напряжения

Лампа 

"Указатель 

не поднят"

В схему 

ввода №1(2)

EL

Цепи освещения 

~36В
EN1

-  SB HL1 "

Г " 2----------

X

Цепи обогрева

Т *  * Г

Защ ита о т дуговы х замыканий

ED11(2)

D11(D12) О В
I т

D9 D5
1 2 1 ^ 2  1

ED*1(2) 

D15(D25)

KHD1

Шинка 
отключения 

с запретом АПВ 
ввода 10(6) кВ 

от
присоединений 

секции
Неисправность 

Ф Т
KHD1

X V . Резерв
7 8

Цепи положения тележки

Для
эл. магнитной 

блокировки 
"Разъединитель 

отключён" 
или резерв

Для

цепей ТМ- 

"Разъединитель
включён" 

или резерв

ТП 407  - 3 - 669.04 - ЭПЗ

гип
Н а ч . о т д е л а

И с п о л н .

И с п о л н .

О с и п о в

О с и п о в  

Б о б к о в

К у р и л о в а

М и х е е н к о
1

10(6) кВ, совмещ енный с 
гай подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум! 

>ами мощностью д о  1000 кВ А на базе

Шкаф шинного ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛП-10(6) 
и центральные аппараты ЗДЗ.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

С т а д и я Л и с т

28

Л и с т о в

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Ф ормат А З
л  In rj^// ЛЛГ\ £ 1луГ\
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Оперативны е цепи

ED4.1(2)

p W r i n v y r — I
J 3  014 |3 014'

D11 (D21) С 1 1 ■ ■» 
II D12 (D22)

I 1 И2

ED1.1(2)

KHDY SAD11 В О1 1 018 (D28)J 2 1 t 1 2

KLD2 KHD
D15 (D25) Г ]________ Г~| Р14(Р24)о

? 0 1 2  Т|_|2

R8
1i--------12

KHD3

тО з
Р10(Р20]

KLD2
019 ^  017о  —  о

Цепи
питания

оперативных
цепей

ЗДЗ

Шинки ЗД З  
секции

Блинкер  
"ЗДЗ сборных 

шин"

Р е ле  отключения  
ввода секции с  
запретом А П В  

шин

Р е ле  

контроля  

состояния 

фототиристоров

Цепи отключения 
ввода 10(6) кВ 

при Д З  в ш кафах  
присоед. 
секции и 
блинкер  

"ЗДЗ секций"

Цепи сигнализации

~ЕН1

KHD3 KHD4
701___ S & ,___ Ж

4 6

KHD3

^ 2  4
I_____________ I

~ЕНР 

709 1

Г
KLD2

------- ^ ------1 735
9 10

KLD2

° 7 . 8
— о

1 KHD
61 0

° 4 ^ Н 6

KLD2
018 ^ 016

5 6

KHD4
0 ^

7 8
KHDY

о-------------- ^ ------- 0

Вы ходны е цепи

В цепи А В Р  

С В  10(6) кВ

Отклю чение  
СВ  10(6) кВ 

п р и Д З  
в ш кафах  

присоединений 
10(6) кВ

Телесигнализация 

или резерв

Шинки
сигнали

зации
Г|

Грулгювое

* З Д З и
секции

а
§ 1

g g .со с
Контроль
Ф Т и К Д

Ш 5
Ш X
CQ S

*евCLв

В ш каф СВ  
откп. о т  ЗД З

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

liffBB СЭ!?ЙЯ [ДРЯЯЯЯ
[6) кВ, совм ещ енны й с  

подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  дв ум я 
|рами м ощ н остью  д о  1000 к В А  на базе 

о б ор удо в а н и я  О А О  ’ Сам арский за в о д 'Э лектрощ ит' 

Ш к аф  ш и н н о го  Т Н  10(6) кВ  т и п а  З х З Н О Л П -Ю ( 6 )  
и  ц е н т р а л ь н ы е  а п п а р а ты  З Д З .

С хем а электрическая принципиальная (продолж ение)

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

29
П р ое ктны й и н с ти тут  

ГИ П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г. И в а н о в о

Ф о р м а т А З
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„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

Цепи трансформатора напряжения
PV1 Вольтметр ЭВ0704 / //0,1 кВ 1
SB Выключатель кнопочный

В К 42-15-202011-00УХЛ4 2 .5А кр 1

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная
СКЛ-11-Ж-4-220 (жёлтая) 1

SN1 Переключатель коммутационный ПК16-12-М6016 УЗ 1
SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1
КН1 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,16 А  50Гц 1

KHD1 Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 0,05 А 1

X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 У2 1

SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,
1ном=2А, кат.24072 1

SF1 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,
1ном=2А, кат.24085 1

В Т Термовыключатель ТВБ-10 от -5 до +5 град 1
RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

SQ.STM Выключатель путевой ВП19-М-21Б421-67 У2.17 2
VS2 Фототиристор ТФ-132-25-10-1-УЗ 1

R1 ,R2,R3,R4 Резистор постоянный проволочный С6-35В-100-100 Ом 4

R5.R6.R7 Резистор постоянный проволочный С5-35В-100-2400 Ом 3
Н И Патрон резьбовой Е14Н10П-09 УХЛ4 потолочный 1
V S Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

вдавив;
вис Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

в Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

Центральные аппараты ЗДЗ (на одну секцию)
SAD1 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1
KHD4 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,16 А  50Гц 1

KHD3 Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 24В 1

KHD Реле указательное РЭУ11Б-02-5-40УЗ 0,05 А 1

KHDY Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 0,05А 1

R8 Резистор постоянный проволочный С5-35В-10 300 Ом 1

UZ1.UZ2 Мост однофазный КЦ402Ж 600В 0,6 А 2 Установить на клеммнике
KLD2 Реле промежуточное РП23 УХЛ4 24В 1

С Конденсатор К42-02-1-УХЛ5.1 400В,20мкФ 1

Y Q S G Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1 МУ2 1

i
—

ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

IW!1 ГДТЯ »|ЦЦ'Л L'HiMII liM -lil^
| Привязан гип О с и п о в Распределительный пункт 10(6)jdB, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  'Самарский завод 'Электрощит*

Р 30
З ав. гр. Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а Ш каф шинного Т Н  10(6) кВ типа ЗхЗНОЛП-10(6) 
и центральны е аппараты ЗДЗ.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и хе е н к о

I Инв. №_______ I
Ф о р м а т  А З
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Ф о р м а т  А З
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Ц епи  сигнализации

Шинки сигнализации

Неисправность
|

Ф Т и К Д m

X

"ЗДЗ сборных шин,
о . Э
В  ^  
В  S

присоединений S
и СВ"

9 -

"ЗДЗ в шкафу 1
ввода, ТН

CZ
«=г
g

Общее реле
J=

~ЕН1 (~)ЕН

Гшкаф выкп. ввода Т1(Т2) 1
I KHD1 HLW !

7 0 1  ! э м ____< > \__!_______ т___
i 3 5 1vO / 2 j
i KHD4 I
i Г I
i 3 5 I
i KHD2 I
i
1 s ' I

11

L  . 3 5
l

J
[Шкаф секционного выключателя 1
1
1 KHD1 HLW !

1 901________ / O v  ________________
1 3 5 1vO / 2 I
1 KHD2 I
1 I
1

L
3 5 I

J
[Шкаф шинного ТН 
1 KHD1 HLW I
I 901________/ O J _________________________.
| 3 5 1 0 2  ;
I KHD3 I1
|

i
i

1
1

г
3 5 

KHDY >- Только для TH2 J
1 1
1
L 3 5 1

J

Г * ®  к н ш HLW 1
1 s ' . _____ !_______________________________

1 1 
L

3 '5 i ' 0 ' 2 j

[Шкаф линии
KHD1 HLW 1

I 901_________/ O v  !

I 3 5 1 Ч У 2 П
I KHD2 1

I 1
I
|_

3 5 1
j

34

Шинки сигнализации

Выключатель ввода 
10(6) кВ

трансформатора с*
>s

Секционный 

выключатель 

10(6) кВ

>ssх
1

s .c=

ЗДЗ в шкафу ТН  

шин 10(6) кВ
0)

Неисправность
Ф Т и К Д

X
JD

ЗДЗ сборных шин

Секционный 
разъединитель 

10(6) кВ
1

Шкафы
присоединений

0

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

И з м . Коп.уч. Л и с т П р д п ц с ь Д а т а

П р и в я з а н Г И П О с и п о в ш Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  пун к т 10(6) кВ, сов м ещ ен н ы й  с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в ш тр а н с ф о р м а т о р н о й  п о д с та н ц и е й  10(6У0,4 кВ с  д в ум )

р 33
З а в .  г р . Б о б к о в о б о р уд о в а н и я  О А О  "Сам арский з а в о д  "Электрощ ит"

И с п о л н . К у р и л о в а Ku/sijm З а щ и т а  о т  д у г о в ы х  з а м ы к а н и й .  

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
( п р о д о л ж е н и е )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г .  Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

И н в . №
Ф о р м а т  А З
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~ЕН1 ~ ЕН А  ~ЕН2
Р е л е

аварийной

сигнали

зации

Р е л е

предупре

дительной
сигнали
зации

В ы ходное
р е ле

цен траль

ной сигна
лизации

Р е л е

контроля

Лампа 
" Блинкер 
не поднят."

Цепи сигнализации вы полнить в ш каф у №10 
трансф орм атора напряжения 1 секции.

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

П р и в я за н тип О с и п о в Р а сп ре де ли тельн ы й  пункт 10(6) кВ, совм ещ енны й с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в тр ан сф орм аторной  по дстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум ) 
тран сф орм аторам и м ощ н остью  д о  1000 кВ А на базе 
обор удо в а н и я  О А О  'Сам арский за в о д 'Электрощит"

Р 35
З а в .  гр. Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а [ Ц е н т р а л ь н а я  с и г н а л и з а ц и я .
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
( н а ч а л о )

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И нв. №  I UZA
Ф ормат А З
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„ поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

HLW1 Л а м п а  п о л уп р о в о д н и к о в а я  ком м утатор на я 1

С К Л -1 4 -Ж -2 -2 2 0  (ж елтая)

КНЗ.КН4 Р еле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,5 А  50 Гц 2

KL1.KL2 Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  Р П -2 5 У Х Л 4 ;2 2 0 В , 50Гц 2

KL3 Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  Р П -1 2 У Х Л 4  .ггО Б .б О Г ц 1

KL6 Р е л е  п р о м е ж уто ч н о е  Р П -2 5 6 У Х Л 4 ; 220В.50 Гц 1 4з1р

к п . к т г Р е л е  в рем ен и  Р В -2 4 8 У Х Л 4 ; 220В, 50 Гц 2

R1.R2 Р е з и с то р  С 5 -35 В -5 0-2 7 0  О м 2

SB1...SB3 В ы к л ю ч а те ль  кнопочны й с  ци ли н др и чески м 3

т о л к а т е л е м  К У 1 11101У Х Л 4

SA1 П е р е к л ю ч а т е л ь  П К16-12И 2037 У З 1

'
ТП 407 - 3 - 669.04-Э П З

ВЕЯНГДТЯ liBKI Г Е И
П ривязан ти п О с и п о в WT-. Распределительны й пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в (Ц трансформ аторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум) 
трансформ аторам и мощностью д о  1000 к В А  на базе Р 36| З а в . гр . Б о б к о в оборудования О А О  "Самарский завод "Электрощит"I И с п о л н . К у р и л о в а Ц е н тр а л ь н а я  с игн али за ци я . 

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  
п р и н ц и п и а л ь н а я  (о к он ча н и е)

Проектны й и н сти тут
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
I И с п о л н . М и х е е н к о

Инв. № t Z J
Ф о р м а т А З
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39

Р У -1 0(6) кВ

^ттттт ■ М М М

ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

ГСЕДЯ ГДГЯ ПИЯ ГСПД1 ПЕТЯ
П р и в я з а н гип О с и п о в Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  п ун к т 10(6) кВ, с ов м ещ енны й с 

тр а н с ф о р м а т о р н о й  п о д с та н ц и е й  10(6У0,4 кВ с  д в у м ; 
тр а н с ф о р м а т о р а м и  м о щ н ос тью  д о  1000 к В А  н а  б аз е

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .  о т д е л а О с и п о в {Си Р 38З а в .  г р . Б о б к о в thyybJiz о б о р уд о в а н и я  О А О  "Сам арский з а в о д  "Электрощ ит"

И с п о л н . К у р и л о в а мАил, ' ______

Р У - 1 0 (6 ) к В . П л а н  ш и н о к  
( н а ч а л о )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в . №  I
Ф о р м а т А З
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А
ль

бо
м

 4

1 4 0

- Е С 1 А 1

- Е С 2 N1

- Е С З А 2
- Е С 4 N 2

- Е Н 1 7 0 1

- Е Н 2 7 0 2

Н Е Н 7 0 2
- Е Н А 7 0 5

- Е Н Р 7 0 9

E N 1 - 3 6  В

E L - 3 6  В

Е К 4 - 2 2 0  В

E N - 2 2 0  В

E D 4 .2 D 2 5

E D 1 .2 D 2 1

Р У -1 0(6) кВ

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

ч , —V
1—^

Ч 1 —ч 1

ч ! ч г

ч ! ■ ч I
Ч 11 ✓ —■

ч^
ч 1

ч^ ч I
1
1

ч __
1
« • ___ _
1

1
11

1
1
•1

Ч |

1

ч 1̂

ч ,

• ч

ч
1

ч ,

ч
_ / Q1

■“ f"

ч ,
ч

—1
1

ч
1
1

ч I
1 ч I

11 ) ( 1 0
_ см
S I  coizсо 

-е- о

~ Е С 1

~ Е С 2
~ Е С З
~ Е С 4

~ Е Н 1

~ Е Н 2

Н Е Н
~ Е Н А

А 1

N1
А 2

N 2

701

7 0 2  
7 0 2  
7 0 5

~ Е Н Р  7 0 9  

E V 2 . A  А В 6 1 .2

E V 2 . B  В 6 6 1 .2

E V 2 . C  С 6 6 1 .2

E V 2 .N  N 6 6 1 .2

E N 1 - 3 6  В
E L - 3 6  В

Е К 4 - 2 2 0  В

E N - 2 2 0  В

E D 4 .1 D 1 5

E D 1 .1 D 11

+ Е В З 6 0 2

- Е В З 601

Т П  4 0 7  - 3 - 669 .04  - ЭПЗ

ПНЯ1 tlffffil  П Д Я  ГЯИ1 вс т я я  п я я

П р и в я з а н гип О с и п о в Р аспределительны й пункт 10(6) кВ , совм ещ енны й с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в ю т трансф орм аторной подстанцией 10(6У0,4 кВ  с  д ву м ; 

трансф орм аторам и м ощ ностью  д о  1000 кВ А  н а  базе 
оборудования О А О  "С ам арский заво д  "Э лектрощ ит"

Р 39З а в .  гр . Б о б к о в у
И с п о л н . К у р и л о в а fd T u ti 7

Р У -1 0 (6 )  кВ . П л а н  ш и н о к  
(о к о н ч а н и е )

Проектный ин сти тут
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в . №  I
Ф о р м а т  А З
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=А1
Г

См. прим.Зу

Токовое реле 
защиты от 

перегрузки

Токовое реле 
защиты от 

однофазных 
замыканий

1. Настоящий чертёж составленен на основании чертежей 
ЗГК.612.077ЭЗ.З О А О  "Самарский завод "Электрощит".
2. Д л я  исполнений учета только активной энергии к 

приемникам сигналов телеметрии выводятся только провода 
с маркировкой ТИ11 и ТИ12.
3. =А1-элементы и их соединения ввода №1, левой секции 

сборных шин, соединения шкафа секционного выключателя.

шмма

ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

Привязан Г И П О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с  
трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с  двум  
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в СyuL- Р 40З а в . гр . Б о б ко в

И с п о л н . К у р и л о в а Ввод 0 ,4  кВ  № 1.
Схема электрическая принципиальная (начало)

П р о е к тн ы й  и н с ти тут  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н ко

I Инв. №  I '
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Образование
цепей

оперативного
напряжения

Блок-контакты
выключателя

рабочего
ввода

Р еле сигнала 
"А В А Р И Й Н О Е 
ОТКЛЮЧЕНИЕ"

Цепи
отключения
выключателя

Q F
Лампа

"Отключено"

Лампа
"Включено"

42

В схему секционного 
V. выключателя,

см. лист ЭПЗ-43...45

см.листЭПЗ-42

ТП 407  - 3 - 669.04 - ЭПЗ

П р и в я за н гип О с и п о в L iQJL.- Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещ енный с  
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум) 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВ А на базе 
оборудования О АО  'С ам арский завод "Электрощит*

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в

Р 41
З а в . гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а В вод  0 ,4кВ  № 1.
С хем а электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

1 И нв. №  1 п

/ / __У ли*
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43

См. прим.З

=А1

Ц епи эле к тр о 
м агнитного 

п р ив ода  
в ы клю ча теля 

ра б очего 
ввода, 
клю ч

уп р а в ле н и я

Р е л е
отклю чен ия

в ы клю ча теля
ра б очего

в вода

Ц епи защ иты  
о д н о ф а зн ы х 

замыканий, 
си гн а л на 

за пр ет А В Р

Ц еп ь питания 
токовы х р е л е

Ц епи защ иты  

о т  перегрузки

см. лист ЭПЗ-41
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a  JГо ̂
о  ^
B R
2  Б
§ ®

CQ 2

< -

< -

< "

< -

< -

см. лист ЭПЗ-43
_______ Л______

=А1
А

KM2-I

[atQ

101-1

203

205-1
KT1-I

208

102

I K .
2 4

10 12

А2

КМ1

А2

|А1 102
1 2

Пускатель секционирования 
питания оперативных цепей

204
208

§

V

202

V  V

SAC
Ручн. Авт.

I *
l I 

?  I

102

А

7 2 4 7 1

§

О
Я

KM2-II

А2 А1

KT1-II

4 2

J U 1
12 10

4 !

КН6

со
т —см

V

214 КМЗ 

4 Г

101-11

203

205-11

АВР

208

V

102

V

см. листЭПЗ-45

45

4
5?со

«  сэ

S - I
I  “

CQ S

— ™ -

ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

ВЙУИ ГД1РЯ ПВВД 1̂ УВ!Я [ДВЯД?Я
П р ив я за н тип ш ш л ш т Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  п у н к т  10(6) кВ, с ов м ещ енны й с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в Р Г
т р а н с ф о р м а т о р н о й  п о д с та н ц и е й  10(6)70,4 кВ с  д в ум ) 
тр а н с ф о р м а т о р а м и  м о щ н о с тью  д о  1000 к В А  н а  базе 
о б о р уд о в а н и я  О А О  'С а м ар ск и й  з а в о д  ’ Э л е к т р о щ и т ”

Р 44
З а в  г р . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  0 , 4  к В  

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(п р о д о л ж е н и е )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г Иваново
И с п о л н М и х е е н к о

I И нв. №  I
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См. прим.З 

К вводу №1

=А2 Г QF-* Л™I I f

1 V ______ ^_

Цепи учёта 

и

измерения

электроэнергии

V  "
Р1

к выключателям 
отходящих линий

SAN

РА1

11

А В С + 
i i i ; Т 1 С413 /

О---------------
22

t  t  1 1 4 21 19

М М

П И

1 1 1 1  
1 t  t  1

l l
8

18 16

л !
12

15 13

ТИ11

ТИ12 1°

ТИ13 2°

ТИ М 3°

ТИ23 4°

ТИ24 2§

ТИ25 2?

ТИ26 2?

2?

С601
В601
А601
N600

С411
И2

В411

А412
КА2

О

JTA-C
И1

А411
12|__|10

N411
П  КА1 

I П  N410
Х и Ц м

Q F #

И1

И2 JTA-B

И1
И 2}та-А

И2>

И1

Q12 1 1

LC1 LB1

—  LB2
—  LC2 

LN

TA-N

LN

LA1

К трансформатору Т2, 
см. ли ст ЭПЗ-47

Токовое реле 
защиты от 

перегрузки

Токовое реле 
защиты от 

однофазных 
замыканий

Выключатель 
рабочего 

ввода

1. Настоящий чертёж составленен на основании чертежей 
ЗГК.612.077ЭЗ.З О А О  "Самарский завод "Электрощит".
2. Д ля  исполнений учета только активной энергии к 

приемникам сигналов телеметрии выводятся только провода 
с маркировкой ТИ11 и ТИ12.
3. =А2-элементы и их соединения ввода №2, правой секции 

сборных шин.

— " —
ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

Г С Ш Я  Г Ш Р Я  f i M T C C T  пш = i

П ривязан гип О с и п о в шт Распределительны й пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с двум! 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в ш п Р 46
З а в . гр. Б о б к о в о б о с н о в а н и я  О А О  'Самарский завод 'Электрощит'
И с п о л н . К у р и л о в а \

В в о д  0,4 кВ № 2.
С хе м а  электрическая принципиальная (начало)

Проектны й инсти тут  
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
И с п о л н . М и х е е н к о

1 Инв. №  1
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см. лист ЭПЗ-47
_____ л _______

49

I I

1=А2
Цепи электро

магнитного 
привода 

выключателя 
рабочего 

ввода, 
ключ

управления

Р е ле
отключения

выключателя
рабочего

ввода

Цепи защиты 
однофазны х 

замыканий, 
сигнал на 

запрет А В Р
Цепь питания 
токовых реле

Цепи защиты 
от перегрузки

1 _ _ _ ■

ТП 407  - 3 - 669.04 -  ЭПЗ

П р ив я за н гип О с и п о в щг. - Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  п ун к т 10(6) кВ, сов м ещ е н н ы й  с 
т р а н с ф о р м а т о р н о й  п о д с та н ц и е й  10(6)/0,4 кВ с  д в ум ) 
тр а н с ф о р м а т о р а м и  м о щ н ос тью  д о  1000 к В А  н а базе 
о б о р уд о в а н и я  О А О  'С ам арский з а в о д  'Э ле ктро щ и т*

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 48

З а в .  г р . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а В в о д  0 ,4  к В  № 2
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  

(о к он ча н и е)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

1 И нв. №  1 L— J
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Позиц.
обознач. Наименование

...Кол.
на исполн Примечание
А1 А2

А1 Шкаф Р У Н Н 1 секции 1
А2 Шкаф РУНН 2 секции 1

HLG1 Коммутаторная лампа СКП-11-Л2-24УХЛ1, линза зелёная 2 1
HLR1 Коммутаторная лампа СКЛ-11-К2-24УХЛ1, линза красная 2 1
HLW Коммутаторная лампа СКП-11-Ж2-24УХЛ1, линза жёлтая 1

КА1.КА2 Реле тока РСТ11-24-1УХЛ4 ТУ16-647.011-84 2 2
КН1.КН4 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ1 6-647.022-85 2 2
КН2.КНЗ Реле РЭУ11-30-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ1 6-647.022-85 2 2 КН2- не использ

КН5 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ1 6-647.022-85 1

КН6 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 2,5А 50Гц ТУ16-647.022-85 1

KL1 Реле РЭП36-21-УХЛ4 4/2 220В 50Гц
ТУ3425-075-00216823-2001 1 1

KL2 Реле РЭП36-21-УХЛ4 4/2 220В 50Гц
ТУ3425-075-00216823-2001 1

КТ2 Реле РСВ15-2-УХЛ4 1-10с 220В 50Гц 1 1
ТУ3425-014-00216823-94

КТЗ Реле РСВ19-521-10с 220В 50Гц ТУ3425-080-00216823-2001 1 1
КТ4 Реле РВ215УХЛ4 220В 50Гц ТУ1 6-523.158-79 1

■ KVT Реле РВ235УХЛ4 380В 50Гц ТУ1 6-523.158-79 1 1
КГЧКТ1-1 Реле РСВ18-13-УХЛ41-Юс 220В 50Гц

ТУ3425-077-00216823-2001 2

Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на исполн. Примечание
А1 А2

KM1.KM2-I
KM2-II.KM3 Пускатель ПМ12-016151УЗА220В 50Гц

ТУ16-89 ИГФР.644236.033ТУ 4
** Приставка контактная ПКЛ-2204 ТУ16-523.554-78 1

Р1 Счётчик активной энергии
ЦЭ 6803 В1Т 220В 1-7.5А Зф.,4пр.,Э
Счётчик активной и реактивной энергии
ЦЭ 6812 0,5/1,0 220В 5-7.5А Зф.,4пр.,Э

РА Амперметр Е311-2 0 / 0 / 5  А
ТУ4223-005-34988566-2002 1 1

P V Вольтметр Е311-2 500В ТУ4223-005-34988566-2002 1 1

Q1.Q2 Разъединитель РЕ19-45-31160-00 УХЛЗ, ПП 2 2 привод штангой

Q F Выключатель В А 5 5 -Г 7 - 344730-20УХЛЗ/ /А 2 1
=Q F-YA Электромагнитный привод 2 1

QF-S1 S2 Комплект дополнительных сборочных единиц 2 1

SAC Переключатель P22-PaMc-Black-2XY 1
SAN Переключатель ПК16-12Д3097УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1 1
SA1 Переключатель ПК16-12АЗОЗЗУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1 1
SA2 Переключатель Р22-РаМо-В1аск-Х 1
SA3 Переключатель ПК16-12АЗОЗЗУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

М М М М М М ■ М М М м ^ м "
ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

т м л Ы  к  fifflTOW
Привязан гип О с и п о в Н Е Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум) 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  "Самарский завод "Электрощит'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в _

Р 49З а в . гр. Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а
Р У  0,4 кВ. Перечень аппаратуры 

(начало)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и хе е н к о

I Инв. №  I
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Позиц.
обознач. Наименование

" К о л .  
на исполн Примечание
А1 I А2

Выключатели автоматические
SF1 "Lexic" 25А 400В кат.№06470 1 1

SF2 "Lexic" 16А 230/400В кат.№06376 1 1

SF3 "Lexic" ЗА 400В кат.№06462 1

SF4 "Lexic" ЗА 230В кат.№06390 1
* Вспомогательное устройство "Lexic" кат.№07350 4 2

Т А - А . Т А - В
Т А - С Трансформатор тока ТШ Н-0,66-0,5О5УЗ ТУ16-517.676-79 3 3

T A -N Трансформатор тока ТШ Н-0,66-0,5ОбУЗ ТУ16-517.676-79 1

T V Трансформатор ОСМ1-0.63УЗ-380/5-22-220/24В

ТУ16-517.137-83 1 1

XS3 Разъём штепсельный Т У 1 6-526.463-79

Вилка ВШ-П-2-О-1Р43-02-10/42УЗ 1

Розетка РШ-П-2-О-1Р43-02-10/42УЗ 1

" '

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

В Е Я  Е Я Я  П Н Я ЕЭ!Е1 Ё Й Ш Э  И5Ё1
П ривязан гип О с и п о в Распределительны й пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум) 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  "Самарский завод "Электрощит”

Р 50
З а в . гр. Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а
Р У  0,4 кВ. П ер еч ен ь аппаратуры  

(окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I Инв. №  I
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ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р и в я за н ТИП Осипов LdJ Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обоснования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов 1 xjl. Р 51Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова 1

Р У  -0,4 кВ.Схема междушкафных связей 
панелей вводов и секционного 
выключателя

П р о е к тн ы й  и н с т и т у т
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в а н о в о
Исполн. Михеенко

И н в . №
Ф о р м а т  А З
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Внимание!
Номера клемм, указанные в типовом проекте, при 

выполнении конкретного заказа м огут быть изменены в 
соответствии с конструктивными особенностями 
изделия К-66. П р ивязан

Инв. №

И з м . 1КШ1.УЧ.
Г И П

Н а ч .  о т д е л а

З а в ,  г р .

И с п о л н .

И с п о л н .

Лист №док.
О с и п о в

О с и п о в

Б о б к о в

К у р и л о в а

М и х е е н к о

ТП 407 - 3 - 669.04-Э ПЗ

.  10(6) кВ, совмещ енный с
!ной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двумя

. т  , ____  |и мощностью д о  1000 кВА на базе
Оборудования О АО "Самарский завод 'Электрощ ит"

Р У - 1 0 (6 ) к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  

в в о д а  ( н а ч а л о )

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в

52

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
ф о р м а т  А З
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ТП 407 - 3 - 669.04-Э ПЗ

1ГОТЯ ГДЯРЯ П В Я  П Я 1 1?ЩЖЧ Ш7Я
I П р ивязан Т И П О с и п о в (  п) у Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  п ун к т 10(6) кВ, сов м ещ е н н ы й  с  

тр а н сф о р м а т о р н о й  п о дс та н ц ие й  10(6)/0,4 кВ с  д в ум я  
тр а н с ф о р м а т о р а м и  м о щ н ос тью  д о  1000 к В А  н а  базе 
о б о р уд о в а н и я  О А О  'С ам арски й  з а в о д  'Э ле к т р о щ и т'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 53

З а в .  г р . Б о б к о в О гъЛ *
И с п о л н . К у р и л о в а

Р У - 1 0 (6 ) к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  

в в о д а  ( п р о д о л ж е н и е )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

1 И нв. №  1 L A
Ф о р м а т А З
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Внимание!
Н ом ера клемм, указанны е в типовом  проекте, при 

вы полнении конкретного заказа м о гут бы ть изменены в 
соответствии с конструктивны ми особенностям и 
и з д е ли я  К-66.

ТП 4 0 7 - 3 - 6 6 9 .0 4 -Э П З

С Е Я  ЕЗЯЯ GE5? П3!51555ШРЯ Е 5 Э
I П р и в я з а н тип Осипов  ̂0-К ' Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Стадия Л ист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 55Зав. гр. Бобков Ж ъ г Л

Исполн. Курилова -
Р У-1 0(6) кВ. Ряды зажимов шкафа 
секционного выключателя (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново

Исполн. Михеенко

1 И н в . №  1
Ф о р м а т  А З
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1

Л.

Р У-1 0(6) кВ 
Ш каф ввода №1
Р У -1 0(6) кВ 
Ш каф ввода №2

Ф о р м а т  А З
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Внимание!
Номера клемм, указанные в типовом проекте, при 

выполнении конкретного заказа м огут быть изменены в 
соответствии с конструктивными особенностями 
и зделия К-66.
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ТП 407 -  3 -  669.04-ЭПЗ

И?ЯТ1РЯ П Д В Я  Г иТЯ Я ТВ ТЯ  п я я

П р и в я за н тип О с и п о в Р а сп ре де ли тельн ы й  пун к т 10(6) кВ, совм ещ енны й с 
трансф орм аторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  дв ум я 
тран сф орм аторам и м ощ н остью  д о  1000 к В А  на базе 
об ор удов а н и я О А О  'Сам арский за в о д 'Электрощит*

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 58

З а в .  гр . Б о б к о в d m J L

И с п о л н . К у р и л о в а Ьфлм-
Р У - 1 0 (6 ) кВ. Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  

т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я  ( н а ч а л о )

П р ое ктны й и н с ти тут  
ГИ П Р О К О М М УН Э Н Е РГ О  

г. И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о ли/хЛ
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ТП 4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4 -Э П З

Изм. Коп.уч. Л ист м Подпись Дата

П р и в я з а н ГИП Осипов [  (j> у Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(61/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Стадия Л ист 1 Листов
Н ач.отдела Осипов

Р 59Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова ■ РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа 

трансформатора напряжения (продолжение)

Проектны й ин сти тут
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Ильина

1 И н в . № 1 1
Ф о р м а т  А З
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К а б е л ь  т о л ь к о  д л я  Т Н 2
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ТП 407 -  3 -  669.04-Э ПЗ

|ЩЯ1ШДПВЯ1&!1!11[1Щ ЖЯРЯЯ
П р и в я з а н гип О с и п о в L г )  \/ Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  п у н к т  10(6) кВ, сов м ещ е н н ы й  с  

тр а н сф о р м а тор н о й  по дс та н ц и е й  10(6)/0,4 кВ с  д в ум я  
тр а н с ф о р м а т о р а м и  м о щ н о с ть ю  д о  1000 к В А  н а  базе 
о б о р уд о в а н и я  О А О  'С а м ар ск и й  з а в о д  " Электрощ ит"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в
Р 6 0

З а в .  г р . Б о б к о в w v v J L
И с п о л н . К у р и л о в а

Р У - 1 0 (6 ) к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

И с п о л н . М и х е е н к о

I И н в . №  I
т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я  ( о к о н ч а н и е )

Ф о р м а т  А З
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Внимание!
Номера клемм, указанные в типовом проекте, при 

вы полнении конкретного заказа м огут быть изменены в 
соответствии с конструктивными особенностями 
и здели я К-66.
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ТП 407 -  3 -  669.04-ЭПЗ

Й 0 Я  ЕЙЙЯ ПЕЕЯ ЕЗЙЯ Й Ш Й Э  ИЙ Э
П р и в я за н тип О с и п о в ( d j / Р а сп р е де ли тел ьн ы й  пункт 10(6) кВ, совм ещ енны й с  

тран сф орм аторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с  дв ум я 
тр ан сф орм атор ам и  м ощ н остью  д о  1000 кВ А на базе 
о б ор удо в а н и я  О А О  "Самарский за в од "Электрощит"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . о т д е л а О с и п о в v C lu Р 61
З а в .  гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а
Р У - 1 0 ( 6 )  к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  

с е к ц и о н н о г о  р а з ъ е д и н и т е л я  ( н а ч а л о )

П р ое ктны й и н с ти тут
Г И П Р О К О М М УН Э Н Е Р Г О  

г. И в ан о в о
И с п о л н . И л ь и н а

1 И нв. №  1 L Z J
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ТП 407 - 3 - 669 .04 -Э П З

ВШИ ШИ! ПИЯ ГЕЕВ! [ДЯДЯ РВЯ
П р и в я з а н

И н в . №

гип
Н ач.отдела

Исполн.
Исполн.

Осипов
Осипов

Курилова

, \о > Л
к £ С -

Михеенко

т  пункт 10(6) кВ, совмещенный с 110(бу0,4 кВ с двумя 1 мощностью до 1000 кВА на

Ряды  зажимов шкафа 
секционного разъединителя (окончание)

Стадия Л ист Листов

Проектны й ин сти тут
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 

г. Иваново

Ф о р м а т  А З
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ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭПЗ

Изм. Коя.уч. Л и ст №док. П одпись Д ата

П р и в я з а н ТИ П О сипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит*

С та ди я Л и ст Листов
Н а ч.отде ла О сипов

Р 6 4
Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова

Р У  0,4 кВ. В воды  № № 1,2  
Р яды  зажимов счётчиков

П р о ек тн ы й  и н с ти тут
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в а н о в о
Исполн. М ихеенко Ж?

И н в . №
Л)ЛПМ9Т А*}

Типовой проект 407-3-669.04
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