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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407 - 3 - 669.04

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(б)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Альбом 2
состав проекта

Альбом 1 ПЗ 
АС 
ОВ 
АС. И

Альбом 2 ЭП1

Альбом 3 ЭП2

Альбом 4 ЭПЗ

Пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. 
Архитектурно-строительные изделия
Э л е ктр о те хн и че ска я  ч а сть  с  об о руд о ва ни ем  
на  пере м ен н ом  о п е р а ти в н о м  т о к е  и РЗиА на 
р е л е й н о -ко н та кт н ы х  схем а х 
Э л е ктр о те хн и че ска я  ча сть  с  об о руд о ва ни ем  
на постоянном оперативном токе и микропроцессорными 
устр ойств ам и  РЗиА т и п а  S epam  1 0 0 0 +  
Э л е ктр о те хн и че ска я  ча сть  с  об о руд о ва ни ем  
на переменном оперативном токе и микропроцессорными 
устр ойств ам и  РЗиА т и п а  "С ир иус"

Альбом 5

Альбом 6

ЭМ
ЭМК
ЭП.Л01
ЭП.Л02
ЭП.ЛОЗ
ЭП2.Л01
ЭП1.П

ЭП1.С
ЭП2.С
ЭПЗ.С
эм.с
АС.С

Электросиловое оборудование
Электромонтажные конструкции
Опросный лист на шкафы К-66
Опросный лист на щит 0,4 кВ
Опросный лист на шкафы К-66 (пример заполнения)
Опросный лист для заказа SEPAM 1000+
Схема электрическая принципиальная вакуумного
выключателя типа ВБПУЗ-10 для схем на переменном
оперативном токе
Спецификации оборудования
Спецификации оборудования
Спецификации оборудования
Спецификации оборудования
Спецификации материалов, изделий и конструкций

РАЗРАБОТАН:
ОГУП "Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГС 

г. Иваново
Директор " 7
Главный инженер проекта

Утвержден и введен в действие 
ОАО "Самарский завод "Электрощит" 
Приказ № 88-Пр от 17.03.2005 г.

Красавин А.Н. 
Осипов Е.Ф.

Инв. 1\Г*

Привязан
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В едом ость рабочих чертеж ей основного  ком плекта марки " ЭП 1"

Л ист Н аим енование ПримечаниеСТРш
Э лектротехническая часть

1 О бщ ие данны е (начало)
2 О бщ ие данны е (продолж ение)
3 О бщ ие данны е (продолж ение)
4 О бщ ие данны е (окончание) 5
5 С хема электрических соединений 10(6) кВ б
6 С хема электрических соединений 0 ,4 кВ (с  вы клю чателями ?

на отходящ их линиях)
7 Варианты  исполнения схем линейны х блоков секции РУНН 8
8 П лан и разрезы  РП (начало) 9
9 План и разрезы  РП (окончание) <0
10 О борудование РП И
11 Ж урнал силовы х и контрольны х кабелей 1Z
12 План прокладки кабелей а
13 Шкаф ввода 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная

(начало)
14 Шкаф ввода 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная 15

(продолж ение)
15 Шкаф ввода 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная 16

(продолж ение)
16 Шкаф ввода 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная п

(окончание)

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.
Главный инженер проекта Осипов Е.Ф.

2

В едом ость рабочих чертеж ей основного  ком плекта марки " ЭП 1"

Л ист Н аим енование ПримечаниеСТР.
17 Ш каф  секционного  вы клю чателя 10(6) кВ. С хема 18

электрическая принципиальная (начало)
18 Ш каф  секционного  вы клю чателя 10(6) кВ. С хема М

электрическая принципиальная (продолж ение)
19 Ш каф  секционного  вы клю чателя 10(6) кВ. С хема Z0

электрическая принципиальная (продолж ение)
20 Ш каф  секционного  вы клю чателя 10(6) кВ. С хема z i

электрическая принципиальная (продолж ение)
21 Ш каф  секционного  вы клю чателя 10(6) кВ. С хема Z2,

электрическая принципиальная (продолж ение)
22 Ш каф  секционного  вы клю чателя 10(6) кВ . С хема Z b

электрическая принципиальная (окончание)
23 Ш каф  секционного  разъединителя 10(6) кВ . С хема z A

электрическая принципиальная (начало)
24 Ш каф  секционного  разъединителя 10(6) кВ . С хема z s

электрическая принципиальная (окончание)
25 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  с  А П В. С хема 2 6

электрическая принципиальная (начало)

П ривязан

Л И С Т О В

Инв. Ns>

Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4 - Э П 1

1 ВЕЯ ЕЯ*Я GEEJ ШЕЯ П 39
гип О с и п о в =— Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(61/0,4 кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обопудования О АО  "Самарский завод "Элекпющит"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л г  

З а в . гр.

О с и п о в
Б о б ко в щ Р 1 74

И с п о л н . К у р и л о в а с
Общие данные (начало)

Проектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Ф орм ат АЗ
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В едом ость рабочих чертеж ей основного  ком плекта марки "Э П Г В едом ость рабочих чертеж ей основного  ком плекта м арки "Э П Г

Л ист Н аим енование Примечание
стр.

26 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  с  АПВ. Схема 2 4
электрическая принципиальная (продолжение)

27 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  с  АПВ. Схема 2S
электрическая принципиальная (продолжение)

28 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  с  АПВ. С хема 29
электрическая принципиальная (окончание)

29 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  без АПВ. С хема 30
электрическая принципиальная (начало)

30 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  без АПВ. С хема Ы
электрическая принципиальная (продолжение)

31 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  без АПВ. С хема ъ г
электрическая принципиальная (продолжение)

32 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  без АПВ. Схема зъ
электрическая принципиальная (окончание)

33 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  (защ ита от м /ф  КЗ). ЗА
С хема электрическая принципиальная

34 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ (защ ита от м/ф  КЗ) - 35-
с реле РТ-85. С хема электрическая принципиальная

35 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ (защ ита от м/ф  КЗ) -с  реле 3 S
РТ-40. П еречень аппаратуры

■ 36 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  . Защ ита от замы каний на 3G
землю  на реле РТ-40 с  действием  на сигнал. Схема
электрическая принципиальная

. 37 Ш каф  отходящ ей линии 10(6) кВ  . Защ ита от замы каний на 3 6
землю  на реле РТЗ-51 с действием  на сигнал. С хема

П ривязан

И нв. №

Л ист Н аим енование Примечание 
_ _стр.

электрическая принципиальная
38 Ш каф  отходящ ей линии  10(6) кВ . Защ ита от замы каний на 3?

землю  с  УС З-ЗМ  с  действием  на сигнал. С хема
электрическая принципиальная

39 Ш каф ш инного ТН 10(6)кВ  типа ЗхЗНОЛП-Ю (б) 38
С хем а электрическая принципиальная

(начало)
40 Ш каф ш инного ТН 10(6)кВ  типа ЗхЗНО ЛП-Ю (6) 39

С хем а электрическая принципиальная
(продолж ение)

41 Шкаф ш инного ТН 10(6)кВ  типа ЗхЗНОЛП-Ю (б) АО
С хем а электрическая принципиальная

(продолж ение)
42 Шкаф ш инного ТН 10(6)кВ  типа ЗхЗНО ЛП-Ю (6) A i

С хем а электрическая принципиальная
(окончание)

43 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хема электрическая 42.
принципиальная (начало)

44 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хема электрическая 43
принципиальная (продолж ение)

45 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хема электрическая АА
принципиальная (продолж ение)

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП1

fTSffH пдя тляттгття
ги п
Н а ч .о т д е л а
З а в . гр.

И с п о л н .
И с п о л н .

О с и п о в
О с и п о в
Б о б ко в
К у р и л о в а
М и х е е н к о

10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод ’Электрощит'

Общие данные (продолжение)

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Проектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
Ф орм ат АЗ
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В едом ость рабочих чертеж ей основного  ком плекта м арки " Э П 1" Ведом ость рабочих чертеж ей основного  ком плекта марки "Э П Г

Л ист Н аим енование Примечание
СТР.

46 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хем а электрическая 45
принципиальная (окончание)

47 С хема оперативной блокировки  разъединителей 46
48 Р У-10(6) кВ. П лан ш инок (начало) 47
49 РУ-10(6) кВ. П лан ш инок (окончание) 4 8
50 Ввод 0,4 кВ № 1. Схема электрическая принципиальная (начало) 4?
51 Ввод 0 ,4 кВ № 1. С хема электрическая принципиальная 50

(продолж ение)
52 Ввод 0 ,4  кВ № 1. С хем а электрическая принципиальная S i

(окончание)
53 С екционны й вы клю чатель 0 ,4  кВ. С хем а электрическая 5 Z

принципиальная (начало)
54 С екционны й вы клю чатель 0 ,4  кВ. С хем а электрическая 5Ъ

принципиальная (продолж ение)
55 С екционны й вы клю чатель 0 ,4  кВ. С хем а электрическая 54

принципиальная (окончание)
56 Ввод 0,4 кВ № 2. Схема электрическая принципиальная (начало) 5 5
57 Ввод 0 ,4 кВ № 2. С хема электрическая принципиальная 56

(продолж ение)
58 Ввод 0 ,4 кВ № 2. С хема электрическая принципиальная 57

(окончание)
59 РУ-0,4 кВ. П еречень аппаратуры  (начало) 5 8
60 РУ-0,4 кВ. П еречень аппаратуры  (окончание) 53
61 Р У-0,4 кВ. С хем а м еж душ каф ны х связей панелей вводов и 60

секционного вы клю чателя
62 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ввода № 1(2) - начало 6 \

П ривязан

И нв. №

Л ист Н аим енование Примечание
СТР.

63 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкаф а ввода № 1(2) - продолжение 6 2
64 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ввода № 1(2) - окончание 63
65 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов ш каф а секционного выключателя 6 4

(начало)
66 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкаф а секционного выключателя 65

(продолжение)
67 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкаф а секционного выключателя 66

(окончание)
68 Р У-10(6) кВ. Ряды заж имов ш каф а трансф орм атора 0>%

напряжения (начало)
69 Р У-10(6) кВ. Ряды заж имов ш каф а трансф орм атора 68

напряжения (продолжение)
70 Р У-10(6) кВ. Ряды заж имов ш каф а трансф орм атора 69

напряжения (окончание)
71 РУ-10(6) кВ. Ряды заж имов ш каф а секционного t o

разъединителя (начало)
72 РУ-10(6) кВ. Ряды заж имов ш каф а секционного И

разъединителя (окончание)
73 Р У-10(6) кВ. Ряды заж имов ш каф а собственны х нужд t Z
74 РУ-0,4 кВ. Вводы № № 1,2. Ряды заж им ов счётчиков (?3) .

ТП 4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4 -ЭП1

Н а ч .о т д е л а

Ф-

И с п о л н

О с и п о в
О с и п о в
Б о б ко в
К у р и л о в а
М и х е е н к о

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод 'Электрощит"

Общие данные (продолжение)

С т а д и я  Л и с т  Л и с то в

Проектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
Ф орм ат АЗ
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ТИ-083 Комплектное распределительное устройство
ОАО "Самарский завод напряжения 6-10 кВ серии К-66. Техническая

"Электрощ ит" информация
0ГК .397. ZZ7 Сх. Схемы вторичных соединений шкафов серии

К-66
ТИ-093 Выключатели вакуумные серии ВБУ-10.

ОАО "Самарский завод Техническая информация
"Электрощ ит"

ЗГК.612.077.ЭЗ.З Подстанция комплектная трансформаторная
2КТПГ-250...1000/6(10)/0,4

Прилагаемые документы
ЭП.Л01 Опросный лист на шкафы К-66 Альбомб
ЭП.Л02 Опросный лист на щит 0,4 кВ Альбом 6
ЭП.ЛОЗ Опросный лист на шкафы К-66 (пример заполнения) Альбом 6
ЭП1.С Спецификации оборудования Альбом 6

Привязан

Инв. №
ТП 407 -3 -669 .04 -ЭП1

Изм. Коп.уч. Лист №док. Пддпи' £ата
ГИП О си пов
Н а ч .о тд ел а О си пов
Зав. гр. Бобков

'6) кВ, совмещенный с..............................виЮфуМкВсдвумя
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит'

Исполн. Курилова

И сполн. М и хеенко О б щ и е  д а н н ы е  (о ко н ч а н и е )

С тад и я Л и ст Л истов

Р 4
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Формат АЗ
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Назначение ячейки

Т1
I I -  CD /ю  У1 

I I /0 ,4  кВ

I, А

Номер ячейки по плану

ОПН, кабель, 
трансформатор тока, 

трансформатор 
напряжения, ТСН

Трансформатор тока, 
предохранитель,

Разъединитель, 
выключатель, 
заземление 

сборных шин

630

Отходящая линия

02

630

Отходящая линия

02

630

Трансформатор №1

02

630

Отходящая линия

02

630

Отходящая линия

02

630

Отходящая линия

02

630
ТН с заземлением 

______ ФРАЮ-Щин
09

* T* i
F V 0 j

* T A j

i
* T A j * T A j

™ j j T j

т а £ t t a £ t Ta £ t t a ( t t a ( t t a ( i t
Та £ t t a ( t Ta £ t t a J t t a J t a £

0 4 “  j F r  j n3SG ^

Q / 0 /

Г ^ о з о

1
T ^ Q S G

630 6 3 0 1000

Ввод №1

10 11 04

10

TV TV1

F U
[ ]

QSG

ЛI
1____ 1

1600 А
секция 1 1

FU

QS

y a s G QSG
\

[ ]
т а (  
та  J

/ QS

1000

СР

07

11

С
С

w  \  QSG

7
1 _ л

Разъединитель, 
выключатель, 
заземление 

сборных шин .

Трансформатор тока, 
предохранитель,

ОПН, кабель, 
трансформатор тока, 

трансформатор 
напряжения, ТСН

Номер ячейки по плану

Н азначение ячейки

Номинальный ток шкафа, А

I
~ l  I  2 “ 4 ra  I
< \ Т  о Т  о Т I " Т

4

та (
та (

FV

22

02
Отходящая линия

630

21

02

630

20
02

Отходящая линия Отходящая линия

630

19

02

Отходящая линия

630

18

02
Отходящая линия

630

** qsg /  ''* Q s q j j * qsg /  ** Q S G ^ J * q s g /  '' QSG/t T4 t  T4 t  4 t  T4 t  ТА t c
FU[]C T4 C T4 t  T4 t  T4 t  t a ( c

i :  " Й : - Й : Я; - Й
r f

Q s q j

та (  
т а £

17

04

16

11

15

10
Ввод №2

1000 630 630

QSG j  

'^Q S G /^ .

Л 1

I§ F V ^ ' W( X )

Q S G ^
Qi

t a (

t a {
c
i t

14

02

Трансформатор №

630

13

09
T H c

630

12

06

CB

1000

Нумерация шкафов K-66 на схеме электрических соединенний 
РУВН соответствует нумерации шкафов на плане, см чертеж 
ТП 407-3-669.04 - ЭП1 лист 8.

( a) I l - l  I /1 0 У 1
) 0 <  T 2  ,____ ,
( y )  I I /0 ,4  кВ

ттшвттш
Т П  407  - 3 - 669.04 - ЭП1

С В Я 1 И 5 5 1 C B B 11Й В 1 [Ц Т Д Щ 1 П В Э
Привязан ГИП Осипов / Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов ([хЛу трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ сдвум 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит* Р 5Зав. rp. Бобков

Исполн. Курилова
Схема электрических соединений 10(6) кВ

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

I И н в . №  I
Ф ормат АЗ
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□ -С И 1 /1 0 У 1
[Щ /0 ,4 к В

Автоматический выключатель, 
разъединитель, 

трансформатор тока

Автоматический выключатель

□ - Ш / Ю У 1  
С И Ю ,4 кВ

Кабель

Q4

Си
02 QFc Q3

Си

Си 1 секция Си

*TQ F2

t t t

РЕ

v К  К  К  к  $ '

Си

Си 1 7 Y

г $ * i

Н ом ер ш каф а — 1с 2с —
Назначение оборудования Шинный ввод от 

TDBHCfbODMaTODa №1 Ш каф  РУН Н  №1 Ш каф  РУН Н  № 2 Шинный ввод от 
TDaHCtboDMaTODa №2

Номинальный ток 
' отходящих линий, А

2000 
см. табл. 250 250 400 630 630 630 1600 1600 250 250 400 630 630 630

2000 
см. табл.

N
РЕ

П анель

Номинальный ток шин 
и оборудования, А
трансформат. 

6 30  кВ А
трансформат. 

1000 кВА
В вод от тра нс

1600 2000
ф орм атора

СВ и разъединители 1000 1600

Отходящие линии вы бираю тся при привязке

1. Номинальные токи автоматов отходящих линий указаны 
как пример (при трансформаторах 1000 кВА.)

2. Количество отходящих линий выбирается при привязке
в соответствии со схемами №№1,2,3 линейных 
блоков, см. лист 7. ТП  407  -  3 -  669.04 - ЭП1

1ШН1 tTfflftl ПЭЙЯ ясттяя п в я
П ривязан ги п О с и п о в W r Распределительный пункт 10(6} кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования О АО  "Самарский завод "Электрощит"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в

Р 6З а в . гр . Б о б к о в

И с п о л н . М и х е е н к о
С х е м а  э л е ктр и ч е с ки х  с о ед и н е н и й  0 ,4  кВ . 
(с  выключателями на отходящих линиях)

П роектны й институт 
ГИПРОКОММ УНЭНЕРГО  

г. И вановоI И нв. №  1
Ф орм ат АЗ
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g s
Q. §  см
C  CD S  

>S , Оo  ' vom со jj

П  1 I
x  >£........x  x

V  у  Y  V PE
Трансформатор

!i

Схема №1
РУНН с автоматическими выключателями 
ВА57-35 и ВА51-39 на отходящих линиях

Возможные варианты:

ВА57-35 (ш т.) -  15 12 9 6 16-250 А

ВА51-39 (ш т.) -  2 4  6 250-630 А

Схема №2
РУНН с разъединителями-предохранителями 
ARS на отходящих линиях

Возможные варианты (шах):

ARS-00 (ш т.) 24* до 100А
A R S-1(2,3) (ш т.) 12 1 0 0 -400А

Вместо одного A R S-1(2,3) 
возможна установка двух ARS-00

Трансформатор

J.i

Система шин N, РЕ определяется заказом

Схема №3
РУНН комбинированное (схема №1 и схема №2)

Возможные варианты:

определяются комбинацией схем №1 и №2

П ривязан

И нв. №

ГСоп-уч.
Г И П
Н а ч .о т д е л а

З а в  гр .
И с п о л н .

Л и с т №Д0К-
О с и п о в
О с и п о в
Б о б ко в
М и х е е н к о

ИМпи^

т ж

Д а т а

ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  д вумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ’Самарский завод "Электрощит’

Варианты исполнения схем 
линейных блоков секции РУНН

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Проектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
Ф орм ат АЗ
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Трансф орматор

№1

V
1с 2с

,600 2400с_______________________ _ 2400 ,600

Ъ РУНН гг2 О )

-

и
г ^ ~ л

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 0 0 x 1 1  = 6 6 0 0  Ч

РУВН

ч
I

г
т

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

шм

240

- а ;

да

8000

Н ум ерация ш каф ов К -6 6  н а  пл ане соотв етств ует нум ерации  
ш каф ов на схем е эл ектрических соед инений Р УВ Н , см чертеж  
Т П  4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4  - Э П 1 л ист 5 .

П р и вя за н

И нв. №

И з м .
Г И П

Кол.уч.

Н а ч .о т д е л а

Зав, гр.

И с п о л н .

Л и с т

О с и п о в
О с и п о в

Б о б к о в

М и х е е н к о
д
.A ctx fr

Дата

Т П  4 0 7  - 3 - 669 .04  - ЭП 1

эаслределительны й пункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енны й с  
трансф орматорной подстанцией 10(6 )/0 .4  кВ с  двумя  
трансф орматорами мощностью  д о  1 00 0  кВ А  н а  б азе
зборудования О А О  ’ Самарский завод 'Э лектрощ ит*

П л а н  и  р а з р е з ы  Р П  (н а ч а л о )

С т а д и я Л и с т

8
Л и с т о в

П роектны й инсти тут  
ГИ П РО КО М М УН Э Н ЕРГО  

г. И ванов о
Ф о р м а т А З
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\ металлические трубы кабелей  
BH трансформаторных вводов

Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 . 0 4  -  Э П 1[ L " I.a UU JS
--------------------------------7'- V

© И з м Кол.уч. Л и с т №Д0К. П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П О с и п о в U U L Распределительный пункт 1 0(6) кВ, совмещ енный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч  о т д е л а О с и п о в а х трансф орматорной подстанцией 10(6)/0 ,4  кВ с  двумя

Р 9
З а в  гр Б о б к о в Оборудования О А О  “Самарский завод “Электрощ ит"
И с п о л н М и х е е н к о

П л а н  и  р а з р е з ы  Р П  (о к о н ч а н и е )
П роектны й и нститут 

ГИ ПРО КО М М УНЭ Н ЕРГО  
г И ванов о_ Инв. №

Ф о р м а т А З
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Оборудование РУВН
№№ 
камер 
на плане

Исполнение
схемы

Назначение
камеры

Колич.
камер Примечание

8,9,10
15,16,17 сх. 04,10,11 Ввод 6 Шкаф КРУ 

К-66
3,14 сх.02 Силовой

трансформатор 2 Шкаф КРУ 
К-66

7,13 сх. 09
Трансформатор 
напряжения с 
заземлением 
сборных шин

2 Шкаф КРУ 
К-66

1 .2 *5 ,6 , 
18...22 сх.02 Отходящая линия 10 Шкаф КРУ 

К-66

11 сх. 07 Секционный
разъединитель 1 Шкаф КРУ 

К-66

12 сх. 06 Секционный
выключатель 1 Шкаф КРУ 

К-66
Дополнительное оборудование

поз. 1 ЯщикЯб / / 1 серия Я5000

поз. 2 Шкаф собственных нужд 1 900x748x350
(ВхШхП

Оборудование РУНН
№№ 
камер 
на плане

Назначение
шкафа Колич. Примечание

- Ввод от трансформатора № 1 1 Шинный
ввод

Ввод от трансформатора № 2 1 Шинный
ввод

1 с, 2 с Комплект шкафов 
двухсекционного РУНН

1

Конструкция
КТПГ

завода
"Электрощит"

11

1. Номинальные токи оборудования шкафов КРУ К-66-630А.
2. Номинальные токи оборудования щита 0,4 кВ:

по схеме с трансформаторами 630 кВА -1600 А для вводов и 1600 А для секционного 
блока;

по схеме с трансформаторами 1000 кВА - 2000 А для вводов и 2000 А для секционного 
блока.
3. Варианты исполнения схем линейных блоков щита 0,4 кВ см. на листе 7 комплекта.

Привязан

Инв. о
ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Кол.уч. Л ист |№  док.
Т И П О си пов
Н а ч .о тд ел а О си пов

-IEL Бобков

Исполн. М и хеен ко

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит*

Оборудование РП

С тад и я  Л и с т  Листов

1 0

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Формат АЗ
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О
бо

зн
ач

ен
ие

ка
бе

ля

Трасса Кабель

Н ачало Конец

по npoeicry проложен

М
ар

ка

Ко
ли

ч. 
каб

ел
ей,

 
чи

сло
 и

MM
AU

liA
wl

wi
flv

M
l,

нап
ря

же
ни

е

Дл
ин

а,
м

М
ар

ка

Дл
ин

а,
м

1 РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  №  10 Р У-10(6) кВ . Ш каф  №  12 КВ В Гнг 14x1,5 11

2 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  17 Р У-10(6) кВ . Ш каф  №  12 КВ В Гнг 14x1,5 и
3 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  10 РУ-10(6) кВ . Ш каф  № 7 КВ В Гнг 19x1,5 7
4 РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  №  17 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  13 КВ В Гнг 19x1,5 8

5 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  10 Р У-10(6) кВ . Ш каф  №  17 КВ В Гнг 5x1,5 16

6 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  10 РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  № 8 КВ В Гнг 4x1,5 6

7 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  17 Р У-10(6) кВ . Ш каф  №  15 КВ В Гнг 4x1,5 6

8 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  12 РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  № 7 КВ В Гнг 10x1,5 14

9 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  12 Р У-10(6) кВ . Ш каф  №  13 КВ В Гнг 10x1,5 5

10 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  12 Р У-10(6) кВ . Ш каф  №  11 КВ В Гнг 19x1,5 10
11 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  12 РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  № 11 В В Гнг 4x1 ,5 -0 ,66 10
12 Р У -10(6) кВ. Ш каф  СН РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  №  1 КВ В Гнг 4x1 ,5 6
13 РУ-10 (6 ) кВ. Ш каф  СН РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  №  1 КВ В Гнг 5x1,5 6
14 РУ-10 (6 ) кВ. Ш каф  СН РУ-10(6) кВ . Ш каф  № 7 КВ В Гнг 4x1,5 12
Н1 РУ-10(6) кВ . Ш каф  СН РУ-0,4 кВ . 1 секция В В Гнг 4x2 ,5-0 ,66 9
Н2 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН РУ-0,4 кВ . 2 секция В В Гнг 4x2 ,5 -0 ,66 16
НЗ РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  СН Р У-10(6) кВ . Ш каф  № 1 В В Гнг 2x1 ,5-0 ,66 6
Н4 Р У-10(6) кВ . Ш каф  СН РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  №  1 В В Гнг 2x1 ,5-0 ,66 6
Н5 РУ-10 (6 ) кВ . Ш каф  СН РУ-10(6) кВ . Ш каф  №  1 В В Гнг 2x1 ,5-0 ,66 6

И 2

С водка кабелей, длина в метрах

Число и 
сечение жил, 
напряжение

Марка

КВВГнг ВВГнг

4x1,5 30

5x1,5 22
10x1,5 19

14x1,5 25
19x1,5 25

2x1,5-0 ,66 18
4x1,5-0 ,66 10
4x2 ,5-0 ,66 25

Внимание!

П еред нарезкой длины  кабелей 
уточнить по месту.

__ __ ■
ТП 407 -  3 - 669.04-ЭП1

ПНЯ1ГЯИЯ [1ТО!ВЯ ПВН
| П ривязан гип О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит*

С т а д и я Л и с т Л и с то в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в

Р 11З а в . гр. Б о б ко в
И с п о л н . К у р и л о в а

Ж урнал силовых и контрольных 
кабелей

Проектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И нв. № I
Ф орм ат АЗ
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8000

©
Т П  40 7  - 3 - 669 .04  - ЭП 1

И з м Кол.уч. Л и с т Nofloit П о д п и с ь Д а т а

П р и вя за н Г И П О с и п о в QJL Заспределительны й пункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч  о т д е л а О с и п о в грансф орматорной подстанцией 10(бу0,4 кВ с  двумя  
трансф орматорами мощностью д о  1000 кВА на б азе Р 12

З а в . гр Б о б к о в оборудования О А О  "Самарский завод "Электрощит"

И с п о л н . К у р и л о в а Ш к 9
<

П л а н  п р о к л а д к и  к а б е л е й
П роектны й инсти тут  

ГИ ПРО КО М М УНЭ Н ЕРГО  
г. И ванов о

И с п о л н . М и х е е н к о 'Jbj.
И нв. №

Ф о р м а т А З
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~ЕН1

701

Максимальна! 
токовая 
защита 

(см. примем. 2)

ЕНА ЕНР (~)ЕН ~ЕН2
Q2 173

175
4 3  44

KQ1

10 12 

Q3

171 ^  0 3 УЧ 177
^ < 4 2 ^ 1

903
ж 13 14
SF1

Т Г М 1 Г
КН1.КН2

3 Г

901
3 5

^  KHD1.KHD2 1
3 1  

^  KHD4

Выходные
реле

отключения 
выключателя 
от МТЗ и ЗДЗ

Шинки 
сигнализации

Лампа
положения
"Отключено"

Лампа
положения
"Включено"
Аварийное
отключение
выключателя

Неисправность
'Сириус-2-В'

Неисправность
цепей

управления

Лампа 
"Указатель 
не поднят"

14

^  А411 X X  А412 1 3

4 6 

7 9

1U1 1U2 1 2 
N411

С411
r1U1 1U2

Цели 
измерения, 

счетчики

Цепи напряжения

EV1(2)A  EV1(2).B EV1(2).C EV1(2).N

PIK
8 10

~ЕН1

701 KHD4
4

KLD5 735
14 16

К групповым реле 
контроля ФТ и КД 

в схеме ЗДЗ 
секции 1(2)

PIK

Схема ЗДЗ 
секции 

Цепи 
сигнализации

"Работа и 
неисправность 
ЗДЗ секций

17
13
14
18
11
15

Т 1

Т2
Т З

Т ?

Т5
Т б

1. Ряды зажимов шкафа см. чертеж №407-3-669.04 ЭП1 листы 62...64.
2. Максимальная токовая защита, защита от замыканий на 

землю на вводе 10(6) кВ не используются.

Привязан

Инв. Ne

ТП  407  - 3 - 669.04 - ЭП1

ш ш  ш т  ш я  1 1  п в я
Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0.4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит*

Шкаф ввода 10(6) кВ.
Схема электрическая принципиальная (начало)

Стадия Лист Листов

13
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново
Формат АЗ



Ф ормат АЗ
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Вы ходны е цепи

KLV1
163.2QL

5 6 8 ---- -Ч .

.9 1 5  К5 С1 916
’  6 8

V

701 * 9 1 906
14 16

,Т8 Kj? C1 - 2 ,
13 15

Цепи положения тележки

Для
ал. магнитной 

блокировки 
"Контрольное STM

Для

цепей ТМ - 

"Рабочее
положение
тележки"

0 Г ^ 4  °  
STM положение

или резерв
°  1 Г ^ 6  °

тележки”

вис

вив

BUA

~ п к г

YY7
Ш  ш ш  щ  ш  ш

а в с  Т AU1

Контроль 
наличия 
тока на 
шинах

Сх
ем

а 
СВ

 1
0(

6)

16
Поз.

Наименование Кол Примечаниеиюзначение

РА Амперметр ЭА0702 Z H 7 /5 A 1
SB Выключатель кнопочный ВК42-15-202011-00 УХЛ4 2.5А кр 1
SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1
SBC Выключатель кнопочный с цилиндрическим

толкателем ВК 50-21-20110-54-УХЛ (чёрная) 1

SBT Выключатель кнопочный с цилиндрическим
толкателем ВК 50-21-20110-54-УХЛ (красная) 1

KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,05 А 2

KHD4 Реле указательное РЭУ11Б-20И-5-40УЗ 0,05 А 1

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная
СКЛ-14-Ж-4-220 (белая) 1

HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная
СКЛ-14-К4-220 (красная) 1

HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная
СКЛ-14-Л-4-220 (зеленая) 1

X Розетка штепсельная РШ -П-2-0-1Н43-02-10/42У2 1

KH1.KH2 Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 0.16А 50Гц 2
PIK Счётчик активной и реактивной энергии

СЭТ-4ТМ.02.2.57.7 В кп. точн. акт. эн. 0,5 S реакг. эн. 1,0 1
KAD1.KAD2 Реле тока Р Т -40 //~ 7У Х Л 4 2

П ривязан

И нв. ft 9
ТП  407 - 3 - 6 69 .04 -Э П 1

И зм . Кол.уч. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а
Т И П О с и п о в О Х Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в 1 2 3 0

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двум]тракгфприатпрэии ипщногтип 1ПЛЛ vRA на Каче Р 15
З а в . гр . Б о б ко в Оборудования О АО "Самарский завод "Электрощит"
И с п о л н . К у р и л о в а

Ш каф  вв ода 1 0 (6 )  кВ.
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Ф ормат АЗ
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17
„ Поз. обозначение Наименование Кол. Примечание

R1.R2 Резистор постоянный проволочный С5-35В-50 1300 Ом 2
KL1.KL2 Реле промежуточное РП361 УХЛ4 ЗП 2

KLD5 Реле указательное РЭП3611 УХЛ4 24В 1
KLV1 Реле промежуточное РЭП36-2 100В, 50Гц 1
KQC1 Реле промежуточное РЭП36-2100В, 50Гц 1
KQ1 Реле промежуточное РЭП38Д-2 200В, 50Гц 1
KQT1 Реле промежуточное РЭП96-54111 100В, 50Гц 1
KLS1 Реле промежуточное РЭП38Д-2 200В, 50Гц 1
KTV1 Реле времени РВ 245 УХЛ4; 220В, 50Гц 1
КТ1 Реле времени РВС18-13 УХЛ4;...с 220В, 50Гц 1
SF1 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,

1ном=2А, кат.24332 1
SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,

1ном=10А, кат.24586 1
OF2 Блок - контакт состояния 2 ВОПОЛаНЖ ? ? |р 1 .8 Р 2
ВТ Термовыкпючатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1
RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1
VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2
VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

SQ1.STM Выключатель путевой ВП19-М-21Б421-67 У2.17 2
VS Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1
BUA.BUB,

b Uc Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1
Q1 Выключатель YAT, YAC 220В 50Гц, YAV=220B, YAA1,2=5A 1

_ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

Привод выключателя
К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1
Q1.Q2 Контакт GCE 7002397 R0121 2
Q3 Контакт GCE 7002397 R0122 1
SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1
SQF Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А

ТУ3428-006-03964945-94 1
М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Изм. Коп.уч. Л ист №док. П одпись Д а та

Привязан ГИ П О сипов (—А-Л Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С тад ия Л и с т Л истов
Н а ч .о тд ел а О сипов и !. трансформаторной подстанцией 10(6]/0,4 кВ с двум! 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Элекшошит*

Р 16
Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова - Шкаф ввода 10(6) кВ.
Схема электрическая принципиальная (окончание

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. М и хеенко

Инв. №
Формат АЗ
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Токовые цепи

KLF1 КТ1

Цепи оперативного тока

ТА ТА
- Р Р _  А411

1U2 1U1
МТЗ от ТА1.С

междуфаз- -Р Р -  С411 Амперметр
ных к.з. (реле 1U2 1U1
КА4, КА5) с N411 ^

дешунтирова к  1 2
нием токовых

цепей

КТ1 KHF1 Указательное 
реле сраба

тывания МТЗ

Цепь ускоре
ния МТЗ

Выходные
реле

отключения 
выключателя 

от МТЗ

Отключение 
СВ от ЗДЗ 

присоединений 
и сборных 

шин секций 
с проверкой 
потоку КЗ

Ряды зажимов шкафа секционного выключателя 
см. чертеж № 407-3-669.04-ЭП1 листы 65...67.

П ривязан

И нв. №
ТП  407  - 3 - 669.04 - ЭП 1

И з м . Коп.уч. Л и с т №пок. П о д п и с ь Д а т а
гип О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в трансформаторной подстанцией 10(6у0,4  кВ с  двум] 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обосн ован ия О АО  'С амарский завод 'Электрощ ит'

Р 17
З а в . гр . Б о б к о в Qrrvbib.
И с п о л н . К у р и л о в а Ш к а ф  Г А И  ̂ м п н н п гп  й к н т т и я т й п а  1 П (Л ) itR Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

И с п о л н . М и х е е н к о Схема электрическая принципиальная (начало)

Ф ор м ат А З
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Цепи оперативного тока

19

Поясняющая схема

В ы ходны е цепи

158.1
О-------- г

KLS1
159.1 ---------- о

В схему 
управления 
выключателя 
ввода 10(6) кВ №1

158.2 
о ---------

KLS1

W

KQC1
«

159.2 
---------- О

В схему 
управления 
выключателя 
ввода 10(6) кВ №2

915.1 И6.1 Схема ТН
13 15 ' и 10(6) кВ 1 с.ш.

915.2/■ч
KQC1

916.2 . л Схема ТН
14 16 10(6) кВ 2 с.ш.

Т8
Q1

» Т 9 о
Телесигнал

"Положение
выключателя"‘ 31 32 ?? V

КН1 В схему передачи 
индивидуальных 

сигналов "Работа 
АВР"

------------- 4 6

SQC1
_  618-1 ? 614-1 _
0 -------------- T H i -----------------0

SQC1
_ 618-2 ? 614-2 _
°  Г * * 5  °

В схему 
оперативной 
блокировки

Цепи освещения
-3 6  В 

HL1
EL2

“ Т & Г -
HL2

1 ® 2 ~

Цепи обогрева
ЕК4 EN
1  RK1 р

1 2 ^ 2

Т П  407  - 3 - 6 6 9 .0 4 - ЭП1

П ривязан гип О с и п о в Распределительный пункт 1 0(6) кВ, совмещенный с  
трансформаторной подстанцией 10(6)/0 ,4  кВ с двум! 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования О АО  'С амарский завод 'Э лектрощ ит'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в t o n

Р 18З а в . гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а ?— Ш ка ф  с екц и о н н о го  в ы кл ю ча те л я  1 0 (6 )  кВ . 
С х е м а  эл ектр и ческая  п р и н цип иал ьн ая  

(п р о д о л ж е н и е )

П роектны й институт 
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И нв. №  I L _ J
Формат АЗ
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20

Шинки 
управления 
и автомат

Реле
положения
"отключено"

кнопкой

от ТУ

от АВР

от ТУ

Реле
положения
"включено"

кнопкой

при восста
новлении 

нормального

а

Реле фиксации 
работы АВР 

с однократностью 
действия и возврат 

схемы при 2-х 
включённых вводах

Реле фиксации 
включенного 
положения 

выключателя

Q1 YAV
26

43 44

Электромагнит 
отключения от 
независимого 

источника 
питания

П Н Я  ГН!ГЯ1ТДН1 ГУВИ п в я  1
гип Осипов
Нач.отдела Осипов
Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова

- —Исполн. Михеенко

Привязан

Инв. №
Т П  407  - 3 - 669.04 - ЭП1

Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ 
Схема электрическая принципиальная

Стадия Лист Листов

19
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Фсюмат АЗ
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Цепи сигнализации

Выходные цепи

о Р1

Q 2

Р 2  о
13 14

о РЗ

I
Ж Р 4 о

5 3  | 54

0 Р 5
I
I Р 6  0

Т Г ^ Ц з г

о р 7
Q 3

Р 8 О
2 1 > р 2

Р 1 3 . _ Р 1 4

Резерв

21

Ш инки
сигнализации

Лампа
положения
"Отключено"

Лампа
положения
"Вклю чено"

"Указатель 
не поднят"

Электро
двигатель
заводки
пружины

Привязан

Инв. №
ТП  407  - 3 - 669.04 - ЭП1

в ^ г ж 1 п я я ггтт!11|тая 1яр^
ги п Осипов H i Распределительный пункт 10(6)_кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов т р з г трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит' Р 2 0Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Ф орм ат АЗ
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Защита от дуговых замыканий

ЗДЗ в отсеке
ввода-вывода
иТ.Т .

ЗДЗ в отсеке 
выключателя

ЗДЗ в отсеке
ввода-вывода
иТ.Т.

ЗДЗ в отсеке 
выключателя

Шинки ЗДЗ 
2 с ж

Автоматическое 
объединение 

секций ЗДЗ при 
включённом СВ 

и одном рабочем 
вводе тр-ра

Дл
я о

ткл
юч

ен
ия

 вв
од

а с
екц

ии
 1 

Дл
я о

тк
лю

че
ни

я в
во

да
 се

кц
ии

 2

22

Цепи положения тележки

SQC1

• — r - t p ------------

618-1 о---------:

618-2
о

SQC1

SQC1

614-1

614-2
—— —о

Для
ал. магнитной 

блокировки 
"Контрольное 

положение 
тележки” 

или резерв

STM

0— Н р — °
STM

0— Г ^ в — 0

Для

цепей ТМ- 

"Рабочее 
положение 
тележки"

Контроль 
наличия 
тока на 
шинах

Привязан

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит* Р 21Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Ф о р м а т А З
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Привязан

Инв. №

2 3

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

РА1 Амперметр ЭА0704 /  / /5 A 1
SBC Выключатель кнопочный

ВК 50-21-20110-54-УХЛ (чёрная) 1
SBT Выключатель кнопочный

ВК 50-21-20110-54-УХЛ (красная) 1
SB Выключатель кнопочный

ВК 42-12-202011-00УХЛ4 2,5А кр 1
HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-Л-2-220 (зелёная) 1
HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-К-2-220 (красная) 1
HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-Ж-2-220 (жёлтая) 1
SAC1 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0101 УЗ 1
SAC2.

SAC3.SAC4 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0115 УЗ 3
KH1 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ; 1А ; 50Гц 1

KH1...KH4 Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ; 0,1 А; 50Гц 3
KHF1 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ; 0,05А пост, ток 1
X Розетка штепсельного разъёма NAN 42 DDF 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF, 1ном=2А 2
HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2
R1,R2 Резистор постоянный проволочный С5-35В-501300 Ом 2

R3 Резистор постоянный проволочный С5-35В-101000 Ом 1
KQC1 Реле промежуточное РЭП36-2 100В, 50Гц 1
KQ1 Реле промежуточное РЭП38Д-2 220В, 50Гц 1
KQT1 Реле промежуточное РЭП96-52311 ВЕР. 100В, 50Гц 1

SQC1.STM

KLF1.KLF2 Реле промежуточное РП361 УХЛ4

Поз.

KLS1

AU1
Щ Б Ш

вис
KL1
КТ1

Ш .К Д 5 .'
К А Р 1 .К А Р Й

ВТ
RK1

V S 2 . & . 2

Q1

К1
Q1.Q2
Q3
SQM
SQF

М

Наименование

Реле промежуточное РЭПЗЗД-2,220В, 50Гц
Выключатель путевой ВП19-М-21Б421-67 У2.17
Индикатор напряжения стационарный ИНС-1
Датчик напряжения
Реле промежуточное РЭП36-2 4/2 220В, 50Гц
Реле времени РВС13-18-5-УХЛ4,220В, 0,3...3с

Реле тока P T -4 0 /Q  УХЛ4
Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5)
Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220

VS1.1.VS1.2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ
Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ

SAD1.SA02 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ
KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,05 А

Выключатель YAT, YACM, 220В 50Гц, YAV=220B, YAA1,2=5A

Привод выключателя
Реле промежуточное R4-2014-23
Контакт GCE 7002397 R0121
Контакт GCE 7002397 R0122
Микровыкпючатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95
Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А
ТУ3428-006-03964945-94
Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц

Кол Примечание

комплектно с ИНС-1

Изм. Кол.уч.
ТИП
Н ач.отдела
З ав, гр.
И сполн.
Исполн.

Л и ст №док.
О сипов
О сипов
Бобков
Курилова
М ихеенко

I ш

Дата

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум; 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод ’Электрощит'

Ш ка ф  с екц и о н н о го  вы кл ю чател я  1 0 (6 )  кВ  
Схема электрическая принципиальная (окончание)

Стадия

22

Проектный институт
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-ЕН 1 ЕНА -Е Н 2

1. Ряды зажимов шкафа см. чертеж 407-3-669.04 - ЭП1
листы 71,72.

2. Ревун отключить по месту, подключается при 
нахождении в помещении РП оперативного персонала.

Реле
аварийной
сигнали

зации

Реле
предупре
дительной
сигнали
зации

Выходное
реле

централь

ной сигна
лизации

Ревун

Реле
контроля

Лампа 
" Блинкер 
не поднят."

И зм . Кол.уч.

П ривязан

И н в . №

гип
Н а ч .о т д е л а  

З а в , ip .  
И с п о л н . 
И с п о л н .

Собственная секция 

-ЕН1 (~)ЕН~ЕН2 -ЕНА ~ЕНР

5 ~ а Г 5 Г  д Г з Г
СО ♦  —  « -------• -
О ------------------------ 25

со ♦  —  «-
О -------------

1 з | Щ  о | о ] о |
^ Н Е Н Ч Ё Н 2  -Е Н А -Е Н Р

Соседняя секция

Шинки сигнализации

Поясняющая схема 
10(6) кВ

К секционному
выключателю 
------=►

Собственная секция

~ЕСЗ ~ЕС4

т т

-ЕС1 ~ЕС2

J G T

+ЕВЗ -ЕВЗ

J O "

ЕК4

т

EL

J L
СО -*■ —

8 о — от
СО — •*- 
О ----

СОот 0 
в

1 
♦

I 
I 

I 
ф

от
СО

О  —

О

от О 
в 

1
1

~ЕСЗ ~ЕС4
3 - Э _
~ЕС1 ~ЕС2

E L H -
+ЕВЗ -ЕВЗ ЕК4

3 -
EL

Соседняя секция

Шинки питания Шинки Шинки Шинки Шинки
электромагнитов

включения
управления блокировки обогрева освещения

ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Л и с т  |№дрк.
О с и п о в
О с и п о в
Б о б ко в
К у р и л о в а
М и х е е н к о

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией К ^ б у о ^  кВ с  двум! 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод ’ Электрощит*

Шкаф секционного разъединителя 10(6) кВ.
Схема электрическая принципиальная 

_____________ (начало)________________

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Р 23
Проектны й институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  
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обозначение Наименование Кол Примечание

SB Выключатель кнопочный
ВК42-15-202011-00УХЛ4 2 .5 А кр 1

SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0ЮЗУЗ 1
KHD1 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05 А 1
X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 У2 1

S9.S10 Выключатель пакетный ВП1-16У31 исп. 2
S2.S4.S8 Выключатель пакетный ВП2-16 У 3 1 исп. 3

S3 Выключатель пакетный ВПЗ-16 У 3 1 исп. 1
S1 Выключатель пакетный ВП2-40 У 3 1 исп. 1
ВТ Термовыкпючатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1
RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

SQS5.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67 У2.17 2
НИ Патрон резьбовой Е27ФП-01У4 потолочный 1
VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
vs Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

НА1 Сирена сигнальная СС-1 -220 220В, 50Гц 1
HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная 1

СКЛ-14-Ж -2-220 (желтая)
КНЗ.КН4 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,5 А 50 Гц 2
KL1.KL2 Реле промежуточное РП-25УХЛ4;220В, 50Гц 2

- KL3 Реле промежуточное РП-12УХЛ4 ,220В,50Гц 1
KL6 Реле промежуточное РП-256УХЛ4; 220В,50 Гц 1 4з1р

КТ1.КТ2 Реле времени РВ-248УХЛ4; 220В, 50Гц 2
- R1.R2 Резистор С5-35В-50-270 Ом 2

SB1...SB3 Выключатель кнопочный с цилиндрическим 3
толкателем КУ111101УХЛ4

SA1 Переключатель ПК16-12И2037 УЗ 1

25

Защита от дуговых замыканий

ED1.1

D11
SAD Y

0  в1 I D9 - Ж — D5
I \ 2 № 2 1

ED4.1

D15

Е К 4
Цепи обогрева

~ЕН1 (~)ЕН

KHD1 HLW1 
1701 ™ 901 ^  7031

секционного
разъединителя

Цепи
освещения

Лампа 
Указатель 
не поднят"

3 5

SQS5

STM

1 2 
STM

т Ч р г

И зм . ГКоп-уч.
гип
Нач. отдела
Зав. IEi.
Исполн.

Л и ст |№  док.
О сипов

Курилова
М ихеенко

П §д ДШ2.

Для
эл. магнитной 

блокировки 
"Разъединитель 

отключен"

Для цепей ТМ - 
'Разъединитель 

включен"

Привязан

Инв. №
ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

кВ совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0.4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ’Самарский завод ’ Электрощит"
Ш каф  секционного разъ ед ин ител я  1 0 (6 ) кВ. 

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н ая  
(о к о н ч а н и е )

Стадия

24
Л истов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Формат АЗ
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SAC2 KQ1

52 KHD1 53 KHD2 55 /  56 Q3 57
2  Г Ч  6  4  " 'Г б  9  T i  з Г Ч 1 2
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KQC1
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SBT '

4 3
KT1 
%

3 5
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83

Q1 YAV

~EC3
" Г

~EC4

S F 2 ^

27 „  SQM1 30 
(<  3 ^ 4

(5) 29 SQM2
T ^ T

28

SF2

Электро
двигатель
заводки
пружины

Привязан

Инв. №

Шинки 
управления 
и автомат

поАПВ

кнопкой

от ТУ *

_ Реле блокировки от 
повторного 
включения
от ТУ

кнопкой
® .2

Релеположения
‘включено"

АПВ

Реле
фиксации

включенного
положения

выключателя

Автоматический 
возврат 
после 

неудачного 
АПВ

Электромагнит 
отключения от 
независимого 
источника 
питания

~ЕН1 (~)ЕН ~ЕН2

701 , О2 ■ 
4 ^ 2 2  

02

73
HLG

75

KQC1

43 44

71

1 ® Т
703

КН2
ЕНА ЕНР

Q3
10 12 

Q3

2 ~ 4 > * 6 ~
705

95 KQC1
КН4

3 14
SF1

T N T
903

QrTtfi
709

11 412
1̂ мТв^ианты защит от замыканий]_ 
[на землю, листы 36...38 ________ ”

КН1 901
HLW

3  5  
КН2

3  5  
КН4

3 5

13ашита от м/ф КЗ "*]_ 
[(смлтисты J3 ..3 5 )_ |

| Ш ~

т г а Г г т т
KHD1

3  5  

KHD2
3  5

Защита от замыканий на землю 
см. листы 36...38

Ш инки
сигнализации

Лампа
положения
"Отключено"

Лампа
положения
"В клю чено"

Ш инки
сигнализации

Аварийное
отключение
выключателя

Неисправность 
оперативны х 

цепей

"Земля в 
линии 
10(6) кВ

Лампа 
"У казатель 

не поднят”

гип
И з м . Кол.уч

Нач. отдела
Зав, гр.
Исполн.
Исполн.

Л ист |№  док.
Осипов
Осипов
Бобков
Курилова
Михеенко

Подпись Дата

ТП 4 0 7 - 3 -  669.04-ЭП1

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Шкаф отходящей линии 10(6) кВ с АПВ. 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Стадия Лист Листов

26
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_ Поз. 

обозначение Наименование Кол. Примечание

PIK Счетчик активной и реактивной энерги СЭТ-4ТМ 02.2 57.7В 1
кп. точн. акт. эн. 0,5; реакг. эн. 1,0 по заказу

КТ1 Реле времени РСВ13-18 УХЛ4 0,3...Зс, 220В, 50Гц 1
KQC1 Реле промежуточное РЭП36-2,100В, 50Гц 1
KQ1 Реле промежуточное РЭП38Д-2,220В, 50Гц 1
SAC1 Переключатель коммутационный ПК16-12И0101УЗ 1
SAC2 Переключатель коммутационный ПК16-12И0115УЗ 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+QF, 1ном=2А, кат.24332 2
КН1 Реле указательное РЭУ 11-20-5-40 УЗ; 1А; 50Гц 1

КН2.КН4 Реле указательное РЭУ 11-11-5-40 УЗ; 0,1А; 50Гц 2
KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ 11-11-5-40 УЗ; 0,05 А 2

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1
RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1
VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2
SQ1.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67У2.17 2

X Розетка штепсельного разъема HAN 42DDF 1
AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

BUA.BUB,
вис Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1
Q Выключатель ВБПУЗ-10, YAT.YAC -220В, 50Гц

YAA1, YAA2-5A, YAV=220B 1

ж Поз. обозначение Наименование Кол. Примечание

Привод выключателя
К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1
Q1.Q2 Контакт GCE 7002397 R0121 2
Q3 Контакт GCE 7002397 R0122 1
SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1
SQF Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А

ТУ3428-006-03964945-94 1
М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

""

ТП 407 - 3 - 669.04 -ЭП1

ВШИ НАШ И l i M - i l  I l l W I  l iW I i l i f jJ  П Й й

Привязан гип О сипов W f Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С тад и я Л и ст Л истов
Н ач. о тд ел а О сипов трансформаторной подстанцией 10(бу0,4 кВ с двум) 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе Р 28|  | Зав . гр. Бобков (kyi оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит'
I I И сполн. Курилова Шкаф отходящей линии 10(6) кВ с АПВ. 

Схема электрическая принципиальная
(окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
I И сполн. М и хеенко Шил/:

I Инв. № I
Формат АЗ
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Шинки 
управления 
и автомат

по АПВ

Це
пи

 вк
лю

че
ни

я

кнопкой

от ТУ
_ Реле 
блокировки от 

повторного 
включения

от ТУ

Це
пи

от
кл

юч
ен

ия

кнопкой

Релеположения
"включено"

Реле
фиксации

включенного
положения

выключателя

Автоматический 
возврат 
после 

неудачного 
АПВ

Электромагнит 
отключения от 
независимого 
источника 
питания

~ЕН1 (~)ЕН -ЕН2

701 , 0 2  . 
4 ^ 2 2  

02

73
HLG

75
43 44

т

1

703

K Q C 1
— X .
10 12

Q 3
/ -

К Н 2
ЕНА ЕНР

71 ^ 0 3  W  77
2 " 4 2 ^ М Г  1

>  95  KQC1 , 903
1 4 ^  1 ^ 3

:1
1

Г Т > ^

705

К Н 4

F T W

[См. варианты защит от замыканий] 
"[на землю, листы 36...38 _ ["

КН2

з 5 
КН4

3 5

.[Защита от м/ф КЗ —_  
|]смл1исш33...35) _ |

кИ Г“

901
HLW

т<8ь

Защита от замыканий на землю 
см. листы 36...38.

709

Ш инки
сигнализации

Лампа
положения
"Отключено"

Лампа
положения
"Вклю чено"

Ш инки
сигнализации

Аварийное
отключение
выключателя

Неисправность 
оперативны х 

цепей

"Земля в 
линии 
10(6) кВ

Лампа 
"Указатель 

не поднят”

s
8ш

5с

с ;S

~ЕСЗ

SF2

\ 27 „  S Q M 1 3 0 / ^ 2 9  S Q M 2

~ЕС4 

SF2

28 1

Электро
двигатель
заводки
пруж ины

Привязан

Инв. №

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП1

m 1 и д  ьш т а  im iu a  пт
гип
Нач.отдела
Зав, гр.
Исполн.
Исполн.

О сипов
О сипов
Б обков
Курилова
М ихеенко

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10{6)/0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Шкаф отходящей линии 10(6) кВ без АПВ. 
ектричесхая при)
(продолжение)

Стадия Лист Листов

30
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г . Иваново

( Ь п п м я т  А Л
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,  Поз. обозначение Наименование Кол, Примечание

PIK Счетчик активной и реактивной энерги СЭТ-4ТМ 02.2 57.7В 1
кп. точн. акт. эн. 0,5; реакт. эн. 1,0 по заказу

KQC1 Реле промежуточное РЭП36-2,100В, 50Гц 1
KQ1 Реле промежуточное РЭП38Д-2,220В, 50Гц 1
SAC1 Переключатель коммутационный ПК16-12И0101УЗ 1

SF1.SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+QF, 1ном=2А, кат.24332 2
КН2.КН4 Реле указательное РЭУ 11-11-5-40 УЗ; 0,1А; 50Гц 2
KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ 11-11-5-40 УЗ; 0,05 А 2

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5,+5) 1
RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1
VS1 Фотогиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1

HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2
SQ1.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67 У2.17 2

X Розетка штепсельного разъема HAN 42DDF 1
AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

BUA.BUB,
вис Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1
Q Выключатель ВБПУЗ-10, YAT.YAC -220В, 50Гц

YAA1, YAA2-5A, YAV=220B 1

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

Привод выключателя
К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1
Q1.Q2 Контакт GCE 7002397 R0121 2
Q3 Контакт GCE 7002397 R0122 1
SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1
SQF Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А

ТУ3428-006-03964945-94 1
М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

ВИТЯ 1ИГЯ ГИ*Я ПЗ!Я! НБЯИЕЗ ЛИЗ
Привязан гип О си пов - Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С тад и я Л и с т Л истов

Н а ч .о тд ел а О си пов ю / 1 трансформаторной подстанцией 10(бу0,4 кВ с двум 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит*

Р 32Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова Шкаф отходящей линии 10(6) кВ без АПВ. 

Схема электрическая принципиальная 
(окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. М и хеенко

■1 Инв. № 1 l Z j
Формат АЗ
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Перечень аппаратуры
Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

Релейный шкаф
КА1.КА2 Реле тока Р Т-85/О УХ Л 4, ЗП 2

Привязан

Инв. №
Т П  407  - 3  - 6 6 9 .0 4 -Э П 1

И з м . Коп.уч. Л и с т П о д п и с ь Д а т а
Г И П О с и п о в Распределительный пункт 1 0(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в сn>j2- трансф орматорной подстанцией 10(6)/0 ,4кВ сдвум 1

ш н о Ф о п и я то п а м и  и п н и о п м п  ло 1ЛПП vRA ил м з н Р 34
З а в . гр . Б о б к о в

ipWl\rtfA/pinOlv|#QflllTl М1ЛЦГЩу101и ДЦ IW V  Ш П  ПО ЦСмь
оборудования О А О  "Самарский завод "Электрощит'

И с п о л н . К у р и л о в а Ш к а ф  о т х о д я щ е й  л и н и и  1 0 ( 6 )  кВ  
(з а щ и та  о т  м /ф  К З ) -  с  рел е  Р Т -8 5  

С х е м а  а п е к ф и ч е с к а я  п р и н ц и п и ал ь н ая

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о vEinW

Фсюмат А4
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Перечень аппаратуры

Поз.
обозначение Наименование Кол Примечание

Дверь релейного шкафа
КН5.КН6 Репе указательное РЭУ11-20-5-40УЗ, 0.05А, постоянный ток 2

КН7 Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ, 0,1 А, 50Гц 1 только для линии 
к тоансахюматооу

Репейный шкаф
КА4.КА5 Реле тока Р Т-40//Ц /УХ Л 4 ЗП 2

КГ2 Реле времени РСВ13-18-5-УХЛ4 ЗП, 0,3...3с 1

KLF1.KLF2 Реле промежуточное РП361 УХЛ4 ЗП 2

КА1.КА2 Реле тока РТ-40/□  УХЛ4 ЗП 2

КА7 Реле тока РТ-40// ? УХЛ4 ЗП 1 только для линии 
ктоансфооматору

Схему электрическую принципиальную защиты от м/ф КЗ на реле 
РТ-40 см. чертеж №407-3-669.04 лист ЭП1-33.

Привязан

Инв. №
Т П  407  - 3  - 6 6 9 .0 4 -Э П 1

Г И П О с и п о в U P C Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0 ,4  кВ с  двум) 
трансформаторами мощностью до  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  "Самарский завод "Элекпю ш ит’

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в ( C U Р 35З а в . ф . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а Ш ка ф  о т х о д я щ е й  л и н и и  1 0 ( 6 )  кВ  
(за щ и та  о т  м /ф  К З ) - с  р ел е  Р Т -4 0 . 

П е р е ч е н ь  ап п ар а ту р ы

П роектны й институт 
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО  

г. И ваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Фппмят А4
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Токовы е цепи

\~  ~TA1N | j« N

U2 U1 I n_j8 
I
I
I N400

I

703 J5A N 96

Цепи сигнализации 

КН8
709

1 3 1 М Г 4 >
П Г ____I

КН8
701 901

3 ”5

Перечень аппаратуры
Поз. 

обозначение Наименование Коп Примечание

Дверь релейного шкафа
КН8 Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ, 0,1А, 50Гц 1

Релейный шкаф
KAN Реле тока РТ-40/ 0,2 УХЛ4, ЗП

Привязан

Инв. №
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_
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__
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__

__
_ 

Ти
по

во
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Токовы е цепи Цепи сигнализации  

КН8
703 ^ 9 6

14 16

701
КН8
Л

3 ~5
901

Питание реле от цепей напряжения

А 661.К2)
KAN

С 661.К2)

Перечень аппаратуры
Поз.

обозначение Наименование Кол Примечание

Дверь релейного шкафа
КН8 Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ, 0,1 А, 50Гц 1

Релейный шкаф
KAN Реле тока РТЗ-51 УХЯ4 50 Гц ЗП 1

Привязан

Инв. №
ТП 407 - 3 - 669 .04 -Э П 1

ЕЕЯ  г а я  Е Я  Е Н  Е Ш Я ____________________________________
гип О с и п о в Распределительны й п ункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енны й с  

трансф орм аторной подстанцией Щ Щ А  кВ с  двум! 
трансф орм аторам и мощ ностью  д о  100 0  кВ А  н а  базе 
оборудования О А О  'С ам а р ски й  зав о д  'Э л ектрощ ит'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в О Л Р 3 7
З а в .  гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а Ш к а ф  о т х о д я щ е й  л и н и и  1 0 ( 6 )  к В  
З а щ и т а  о т  зам ы ка н и й  н а  зе м л ю  н а  р а л е  

Р Т З -5 1  с  д е й ст в и е м  н а  сигн ал  
С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

__
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Токовые цепи

* Заводом МЭЩ (г. Москва) изготавливаются 
навесные шкафы с устройством УСЗ-ЗМ на 20 и 40 
кнопок.

Привязан

Инв. №
ТП 407 - 3 - 669 .04 -Э П 1

Изм. Коп.уч. Лист м Подпись Дата
ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двум) 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обооудования ОАО "Самарский завод "Электрощит* Р 38Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова Шкаф отходящей линии 10(6) кВ . 
Защита от замыканий на землю с УСЗ-ЗМ 

с действием на сигнал 
Схема электрическая принципиальная

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

" ИС/—
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Цепи напряжения

Формат АЗ
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Оперативные цепи ЗДЗ

UZ1

ED4.1(2)

n W n
Л з  014. [3__ 014'

D11(D21) II D12 (D22)

I 1 2

ED1.1(2)
KHDY SAD1

t D
в о

KLD2

2 1 

KHD

D18 (D28)

D14(D24)

R8
i Q 2

KHD3

t O .
D10(D20)

KLD2
019 017

Цепи положения тележки

601-1(2)YGSG 618-1(2) 

1 SQ 2
Для

эл. магнитной 
блокировки 

"Разъединитель 
отключён" 
или резерв

STM

Цепи
питания

оперативных
цепей
ЗДЗ

Шинки ЗДЗ 
секции
Блинкер 

"ЗДЗ сборных 
шин"

Реле отключения 
ввода секции с 
запретом АП В 

шин

Реле 
контроля 
состояния 

фототиристоров
Цепи отключение 

1вода 10(6) кВ 
при ДЗ в шкафах 

присоед. 
секции и 
блинкер 

"ЗДЗ секций”

Цепи сигнализации
~ЕН1

Для

цепей ТМ-

"Разьединител! 
включён" 

или резерв

KHD3
701 ^ ____707

KHD4

4 6 
KHD3

r V
KLD2

i { J r - r v p -
I_________I

~EHP 

709 \

10
735

Шинки Г|
сигнали 8зации

Грунтовое Зсо
s  ^

секции
s  g

Контроль m l
о  s

Ф ТиКД
I I

Р-

KHD

Выходные цепи

61

KLD2
017 ^  016

3 4

KHD4

7 8
KHDY

ВцепиАВР 
CB 10(6) кВ
Отключение 
CB 10(6) кВ 

приДЗ 
в шкафах 

присоединение 
10(6) кВ

Телесигна
лизация 

или резерв

ED11(2) ED4.1(2)

SAD
D11(D21)

1
О В

Защита от дуговых замыканий

V * & 2 \  KHD1 
D9 UVS2 I 05 ГП D15(D25) 

2i ^ - 01 ^ 2

KHD1

" 4 ^ f F
KHD1

Шинка 
отключения 

с запретом АПЕ 
ввода 10(6) кВ

Резерв

'
ТП  407 -  3 -  669 .04 -Э П 1

цш д Liiiib'Aa EiHHaJ liJika И Л Д Я  ПЯЯ
Привязан гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов ( трансформаторной подстанцией 10(6X0,4 кВ с двум 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ’Самарский завод "Электрощит* Р 4 0Зав. гр. Бобков ъЬл,

Исполн. Курилова £ Шкаф шинного TH 10(6) кВ типа ЗНОЛП-Ю(6). 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко Ж л ?

Г Инв. №  1
Формат АЗ
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Цепи сигнализации
•ЕН1 ~ЕН2

V 10(6) кВ SAC1
Г  KQ1 1 KL3 т KL3

7 0 1 1 /  |. 906 / 908 т iI X 905 П
|_14_ 16 J 5 7 1 I I 2 a U i

В схеме выкл.

702

-ЕНР

KLV1

j S F 1 j _

I SF2 I
r > p -
|___ o j  KT2

Г  KQC1 I 
915 | ^  i 916

KH1

L 6 _ 8  I

I K>C1 i
M i B

709
11 |2  4 T i6

KSV1
2 4 

921
1 3 

KV1
s N T

KVZ1 913
1 3

В схеме СВ 
10(6) кВ

914
КН2

КТ2

"О

|2  4 > i6

KLV1

A  IB

KL1

В

Р4
KL3

50

6 8 
KL3

Р5

53[54]

07

14 16 
KLV1

04(05)
13 15 

KLV1
т ч т

Выходные цепи 

017

В схему СВ 
10(6) кВ. 

Запрет АВР
В схему СВ 

6(10) кВ
Р1

SF1
02

SF1 850

SF2 ™Р2о—....— о

SF2 РЗ _
Т Г

40

Шинки
сигнализации

Репе отключе
ния выключателя 
ввода 10(6) кВ 

и запрета 
автоматики •

"Неисправность
цепей

напряжения"

Сигнал 
"Земля в 

сети 10(6) кВ"

Реле-повтори- 
тельреле 

контроля нап
ряжения

Реле-повтори
тель фильтра- 

реле напря
жения

Световая
сигнализации

"Указатель
не

поднят"

Цепи освещения Цепи обогрева

П ривязан

1 1 1 4 U /  -  0  -  0 0 У . и 4  -  ^ 1  I I

И зм . K0J1.V4. Л и с т №док. П о д п и с ь Д а т а
гип О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в трансформаторной подстанцией 10(6)Ю,4 кВ с  двум!

TnatiMiAniiaTftaauM UnillfctfVTUA ПО 1ЛПП Л Д  US (iQM Р 41З а в . гр. Б о б ко в оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"
И с п о л н . К у р и л о в а Ш каф шинного Т Н  10(6) кВ типа З хЗНО Л-Ю (6) 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Формат АЗ
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41
Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

Цепи трансформатора напряжения
PV1 Вольтметр Э-365-1, /  //0 ,1  кВ 1
SB Выключатель кнопочный

ВК42-15-202011-00УХЛ4 2 .5 Акр 1
HLW1 Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКП-11-Ж-4-220 (жёлтая) 1
SN1 Переключатель коммутационный ПК16-12-М6016 УЗ 1

SAD.SAC1 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0115УЗ 2
КН1, КН2 Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ 0.1 А 50Гц 2

KHD1 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05 А 1
X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 У2 1
SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,

1ном=2А, кат.24072 1
SF1 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF,

1ном=2А, кат.24085 1
ВТ Термовыключатель ТВБ-10 от -5 до +5 град 1
RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

SQ.STM Выключатель путевой ВП19-М-21Б421-67 У2.17 2
VS2 Фототиристор ТФ-132-25-10-1-УЗ 1

HL1,HL2 Патрон резьбовой Е14Н10П-09 УХЛ4 потолочный 2
VS1 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 1
AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

6UA.6UB,
вис Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

R1.R2.R3.R4 Резистор постоянный проволочный С5-35В-100-100 Ом
R5.R6.R7 Резистор постоянный проволочный С5-35В-100-2400 Ом

YQSG Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1 МУ2 1

Привязан

Инв. №

„ Поз. 
обозначение Наименование Кол Примечание

KSV1 Реле напряжения РН-53/60Д УХЛ4,15-60В 50Гц 1
KV1 Реле напряжения РН-54/160 УХЛ4,40...160В 50Гц 1
KVZ1 Реле напряжения обратной последовательности

РНФ-1МУХЛ4,50 Гц 1
KL1.KLV1,

к£.з Репе промежуточное РЭП36-2,220В, 50Гц 3
КГ2 Реле времени РСВ18-13УХЛ4; 0,З...Зс,220В,50Гц 1

Центральные аппараты ЗДЗ (на одну секцию)
SAD1 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1
KHD4 Реле указательное РЭУ11Б-11И-5-40УЗ 0,16 А 50Гц 1
KHD3 Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 24В 1
KHD Реле указательное РЭУ11Б-02-5-40УЗ 0,05 А 1
KHDY Реле указательное РЭУ11 Б-11И-5-40УЗ 0,05А 1

UZ1.UZ2 Мост однофазный КЦ-402Ж 600В 0,6 А 2 Установить на клеммнике
KLD2 Реле промежуточное РП23 УХП4 24В 1

С Конденсатор К42-02-1-УХЛ5.1 400В, 20мкФ 1

тип
И зм . |Кш 1.уч.

Н а ч .о тд ел а
З ав , гр.
И сполн .
И сполн.

Л и с т  |№  док. П<
О си пов
О си пов

Курилова

Ж Её™.

ТП 4 0 7 - 3 -  669.04-ЭП1

Распределительный пункт 10(6) кВ. совмещенный < 
трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с дву»

с
с двум)

мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский з а м  •Электрощит"

Шкаф шинного ТН  10(6) кВ типа ЗНОЛ-Ю (6) 
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)_________________

С тад и я  Л и с т  Л и сто в

42
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново
Формат АЗ
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~ЕН1

Цепи сигнализации

~ЕН 2

Гшкаф выкл. ввода Т1 (Т2)

701 !
KHD4

---------1—
I
L -

4  %---------- — I-----------
I

J

!»
I
I

антральные аппараты 131(2) с.ш.
KHD3

1
1
1
1

1
I
I
I
I

7 8 
KLD2

1
1
1
1

I
L

9  10 1
j

Гшкаф выкп. ввода Т1(Т2) '
I
I

--------- ( -
KLD5 1

1
— 1---------- -

Передача 
/сигналов на ДП^сигналов

I КН5 I 
735 ! П  ! 702

к о

Ш инки сигнализации

Н еисправность

Ф Т и К Д

"ЗД З сборны х шин, 
присоединений 

и С В"

"ЗД З в ш каф у 
ввода, ТН

О бщ ее реле

~ЕН1

701

Пикаф выкп. ввода Т1(Т2)
! KHD1

3 5
KHD4

3 5
KHD2

[Шкафсекционного выключателя 
KHD1

3 5
KHD2

[Шкаф шинного ТН ^

3 5
KHD3

3 5
KHDY

ШкафСР
KHD1

1 ---------------
I_________
[Шюфлйнйй 
I KHD1

3  5
KHD2

901

----------- 1
HLW  !

2 I

901
HLW

1 & 2

901
HLW

901
HLW  1

1 & 2

901
HLW  j

i<8>2 |

M  EH

703

Ш инки сигнализации

В ы клю чатель ввода 
10(6) кВ

трансф орм атора

С екционны й 

вы клю чатель 

10(6) кВ

ЗД З в  ш каф у ТН 

ш ин 10(6) кВ

Н еисправность
Ф Т и К Д

ЗД З сборны х ш ин

С екционны й 
разъединитель 

10(6) кВ

Ш кафы
присоединений

"
ТП 4 0 7  - 3  - 6 6 9 .0 4 -Э П 1

i^fn гтай! |||'!ш пэя! гип
П р и вя за н гип Осипов ТЖ Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач. отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит" Р 45Зав. гр. Бобков ОтюА?

Исполн. Курилова - Защита от дуговых замыканий. 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

1 И нв. №  1
Ф ормат АЗ
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Выходные цепи

57(59) КНР_____61

KLD2

Блокировка 
автоматики 

при ДЗ в шкафах 
присоединений 

1(2) с.ш. или СВ 
АВР СВ 10(6) кВ

Отключение секционного 
выключателя 10(6) кВ 

при ДЗ в шкафах 
присоединений 10(6) кВ

4 5

„ Поз. обозначение Наименование Кол, Примечание [

Шкаф ТН шин 10(6) кВ 1(2) секции. Центральные аппараты ЗДЗ (см. прим.)
SAD1 Переключатель пакетный ПК16-12-И0115 УЗ 1

С Конденсатор МБГО-2-400В-20МКФ 1
UZ1, UZ2 Однофазный мост проволочный КЦ-402Ж 600В 0.6 А 2

KLD2 Реле промежуточное РЭП36-1 4/2 24В пост, ток 1
KHD3 Реле указательное РЭУ11-30-5-40УЗ 24В пост, ток 1
KHD Реле указательное РЭУ11-02-5-40УЗ 0,05А пост, ток 1
KHDY Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05А пост, ток 1

R3 Резистор постоянный проволочный С5-35В-10 300 Ом 1

В перечне указана аппаратура только в части центральных аппаратов ЗДЗ 
секции 10(6) кВ. Остальные аппараты см. в перечнях шкафов ввода 10(6) кВ, 
СВ и присоединений секций 10(6) кВ.

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Привязан гип О си пов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С тад ия Л и ст Л истов
Н а ч .о тд ел а О си пов трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА не базе Р 46Зав. гр. Бобков оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит"
Исполн. Курилова З а щ и т а  о т  дуговы х зам ы каний. 

С х е м а  эл е ктр и че с кая  прин цип иальн ая  
(о ко н ч ан и е )

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И сполн. М и хеенко

Инв. N1° L I
Формат АЗ
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46

А
В
С
N

-3 80

N N

х Шинки обеспеченного 
питания

Питание 
цепей 
оператив
ной блоки
ровки разъе
динителей

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

Шкаф собственных нужд
SF17 Выключатель АП50Б-2МТУЗ 1 4хЗ,51ном

SF23.SF24 Выключатель АП50Б-2МТУЗ 2 4x101 ном
UGV1 Блок питания комбинирован-

ныйБПК-2 1
Шкаф трансформатора напряжения

YQSG Замок ЗБ-1МУ2 1
- Ключ КЭЗ-1МУ2 1 один на РП

Шкаф секционного выключателя
SQC1 Выключатель путевой

ВП19-М-21Б421-67 У2.17 1
Шкаф ввода № 1(2)

SQ Выключатель путевой
ВП19-М-21Б421-67 У2.17 1

+ЕВЗ(+ШБ) • В схеме секционного 
'  ^  выключателя

В схеме
ввода№1

YQSG(TH1) 
601-1 ^  ^6 1 8 -li SQCil,|614-1| SQ 1

Ж

-ЕВЗ(-ШБ)

602-1

4 .f r ^(+ iiif ;) В схеме секционного В схеме 
_________ ^^ в ы кл ю ч а те л я  / ввода№ 2

YQSG(TH2)
Г  SQ01" !^
i ^ r

Г  s q  "!

O j

-ЕВЗ(-ШБ)

602-2

При возможности подачи питания на шины РП со 
стороны отходящих линий необходимо выполнить 
оперативную блокировку разъединителей с включением в 
схему соответствующих путевых выключателей отходящих 
линий.

Поясняющая схема
1 с екц и я  1 0 (6 )к В  2 се кц и я

Ф ормат АЗ
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Р У -1 0 (6 ) кВ

ТП  4 0 7 - 3 - 6 6 9 . 0 4 -Э П 1

ПЯТИ Г7ЯЯРЯ ПЯВЯ1ЯГТЯ1 пяя
П ривязан гип Осипов (f/Q> V. Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач. отдела Осипов --------- трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум}
,, фаирфприятпраии ипмртгтып дп 1ППП ifRA на Каай Р 48Зав. гр. Бобков $ y v J L  ,  оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит*

Исполн. Курилова Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко РУ-10(6) кВ. План шинок

1 Инв. №  1 ^ ^  (начало)

Ф орм ат АЗ
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Р У -10 (6 ) кВ

- Е С 1  А 1

2 2 2 1 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2

- Е С 1  А 1
ж  1____~ Е С 2  N 1

ч^ - Е С 2  N 1
- Е С З  А 2 1 ^—

~ Е С З  А 2
~ Е С 4  N 2

ч^ Ч
1—

~ Е С 4  N 2
~ Е Н 1  7 0 1 - Е Н 1  7 0 1

s ] Ч 1
~ Е Н 2  7 0 2 L - " "

- Е Н 2  7 0 2
s ■ v L - - 'Н Е Н  7 0 2 Н Е Н  7 0 2ч •1___-*■- Е Н А  7 0 5 ч 1____^

- Е Н А  7 0 5
- Е Н Р  7 0 9

\ j
ч “ Г - Е Н Р  7 0 9

E N 1  - 3 6  В

1 1 ч E V 2 . A  А 6 6 1 .2
1
1

1
1 ___ - E V 2 .B  В 6 6 1 .2

1
1

------------------------Г
а

E V 2 . C  С 6 6 1 .2
1
1 1

а
E V 2 . N  N 6 6 1 .2

1---------------------------- ------------------------г
E N 1  - 3 6  В

E L  - 3 6  В
\ | E L  - 3 6  В

Е К 4  - 2 2 0  В
1

\ |

ч
Е К 4  - 2 2 0  В

E N  - 2 2 0  В ч E N  - 2 2 0  В

E D 4 . 2  D 2 5
1

Ч |

ч —t
E D 4 .1  D 1 5

E D 1 . 2  D 2 1
1— —

E D 1 .1  D 1 11
^ 0 2 ч

N L -—
+ Е В З  6 0 2i

а
ч г

1 —1----------------------
а

ч
1

- Е В З  6 0 1

1---------------------- ч " Т

$»
о

аZ  д а  
■0-0

2
■&

И ™В1
Т П  4 0 7  - 3  - 6 69 .0 4  - ЭП 1

ГСШ1ГЯ1ИЯ ПГСВ1РШ1 [1В Я Я  пеш1
Привязан гип О с и п о в  К C U U Распределительны й пункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енны й с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в 4 J J T трансф орматорной п одстанцией 1 0 (6 )/0 ,4  к В с д в у ш  
трансф орматорами мощ ностью  д о  100 0  кВ А  на б азе  
оборудования О А О  "С амарский завод "Электрощ ит’

Р 49З а в .  гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а ш т
Р У -1 0 ( 6 )  к В . П л а н  ш и н о к  

(о к о н ч а н и е )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I Инв. №  I
Формат АЗ



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

 
Ти

по
во

й 
пр

ое
кт

И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и

с
ь

 и
 д

а
т

а
 

В
з

а
м

.и
н

в
.№

 
4

0
7

-
 

3
 

-
 

6
6

9
.

0
4

Ал
ьб

ом
 2

=А1

См. прим.З,

Токовое реле 
защиты от 
перегрузки

Токовое реле 
защиты от 

однофазных 
замыканий

Выключатель
рабочего

ввода

1. Настоящий чертёж составленен на основании чертежей 
ЗГК.612.077ЭЗ.З ОАО "Самарский завод "Электрощит".
2. Для исполнений учета только активной энергии к 

приемникам сигналов телеметрии выводятся только провода 
с маркировкой ТИ11 и ТИ12.
3. =А1-элементы и их соединения ввода №1, левой секции 

сборных шин, соединения шкафа секционного выключателя.

— — — — —

ТП 407 -  3 -  669 .04 -Э П 1

ЕВ5Я1ЖЙ1FTBB1 ГЭГ!!! ПВЭ
П ривязан гип О с и п о в Ш г Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т

Н а ч .о т д е л а О с и п о в d ly трансформаторной подстанцией 10(6)ГО,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обооудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит'

Р 50
Л и с т о в  I

З а в . гр . Б о б ко в

И с п о л н . К у р и л о в а Ввод 0 ,4  кВ № 1.
Схема электрическая принципиальная (начало)

Проектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I И нв. №  I '
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50

Образование
цепей

оперативного
напряжения
Блок-контакты
выключателя

рабочего
ввода

Реле сигнала 
"АВАРИЙНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ"

Цепи
отключения
выключателя

Q F
Лампа

"Отключено"
Лампа

"Включено"

=А1

В схему секционного 
>. выключателя, 

см. листы ЭП1-53...55

Т П  4 0 7  - 3  - 6 6 9 .0 4 - Э П 1

КДГИ ПЕУТГДРЧ
Привязан гип Е В Я 1 Щ 1 Распределительны й пункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енны й с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в [ Q J ( трансф орматорной подстанцией 10(6У 0 ,4  кВ  с  двум) 
трансф орм аторам и мощ ностью  д о  100 0  кВ А  на базе  
оборудования О А О  'С ам ар ски й  завод 'Э лектрощ ит*

Р 51
З а в .  г р . Б о б к о в А ууъЯ ,

И с п о л н . К у р и л о в а В в о д О ,4 к В  № 1 .
С х е м а  эл ектр и ческая  п ринципиальная  

(п р о д о л ж ен и е )

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о У Ш Л А

I Инв. №  I
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См. прим.З см. лист ЭП1-51

=А1

Цепи электро
магнитного 

привода 
выключателя 

рабочего 
ввода, 
ключ

управления

Реле
отключения

выключателя
рабочего

ввода

Цепи защиты 
однофазных 

замыканий, 
сигнал на 

запрет АВР

Цепь питания 
токовых реле

Цепи защиты 
от перегрузки

В схему секционного 
>. выключателя, 

см. листы ЭП1-53...55

> Ш 1Г Щ ^ П !т а Г Щ 1 [|Щ Д Я Р Я Я
Привязан гип П Я Ш 1 - Распределительны й пункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енны й с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в Ю 7 1 трансф орматорной подстанцией 10(6 )/0 ,4  кВ  с  двум: 
трансф орм аторам и мощностью д о  1000  кВ А  на базе  
оборудования О А О  'С ам ар ски й  завод 'Э лектрощ ит*

Р 52
З а в .  гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а В в о д  0 ,4  кВ  № 1 .
С х е м а  эл ектр и ческая  п ринципиальная  

(о ко нчан ие )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

1 Инв. № 1 П
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 Э
П1

-50
...5

2

53

о  °  R en ™  с  со ^  
CD S  >S  О  О ■ ю  

со со fS

c s * 1 S °н  ^

§

СМ. ЛИСТЭП1-53

ю
см
|  ю

§ ■  £  
m  С О

CD £  
о

Т П  4 0 7 - 3  - 6 6 9 .0 4 - Э П 1

И з м . Коп.уч. Л и с т Шк П о д п и с ь Д а т а

Привязан Г И П О с и п о в С й Х Распределительны й пункт 1 0 (6 ) кВ, совмещ енны й с  
трансф орм аторной подстанцией 1 0(6 )/0 ,4  кВ с  двум) 
трансф орм аторам и мощностью д о  100 0  кВ А  н а  базе  
оборудования О А О  'С ам арски й  завод 'Э л ектр о щ и т '

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е л а О с и п о в
Р 54

З а в .  гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а &фслс{.
1 С е к ц и о н н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  0 ,4  к В .  

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  
(п р о д о л ж ен и е )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

Инв. №
v  ■ /
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Токовое реле 
защиты от 
перегрузки

Токовое реле 
защиты от 

однофазных 
замыканий

Выключатель
рабочего

ввода

1. Настоящий чертёж составленен на основании чертежей 
ЗГК.612.077ЭЗ.З ОАО "Самарский завод "Электрощит".
2. Для исполнений учета только активной энергии к 

приемникам сигналов телеметрии выводятся только провода 
с маркировкой ТИ11 и ТИ12.
3. =А2-элементы и их соединения ввода №2, правой секции 

сборных шин.

—... — — ■
ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

[ШУЯ Г?!!?ГЯ УГИЯ РЯГ1
П ривязан Г И П О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч .о т д е я а О с и п о в трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе Р 56

З а в . гр . Б о б ко в оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит”

И с п о л н . К у р и л о в а Ввод 0 ,4  кВ № 2.
Схема электрическая принципиальная (начало)

Проектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

И нв. Ьо Г



56



57

см. лист ЭП1-57

Isg . o i^
С  ©  5

s ®  i

f  °

8  Щ
2  со
1 b 2

r s
|  Ш
m

=A2
Цепи электро

магнитного 
привода 

выключателя 
рабочего 

ввода, 
ключ

управления

Реле
отключения

выключателя
рабочего

ввода

Цепи защиты  
однофазных 

замыканий, 
сигнал на 

запрет АВР
Цепь питания 
токовых реле
Цепи защиты 
от перегрузки

§с

ТП  4 0 7 - 3  - 6 6 9 .0 4 -Э П 1

|ЩП1ГЩЯ ПДЯ1Ш!Я1[|Ш |ВЯПВЯ
Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

" подстанцией 10(6)ГО,4 кВ с двум 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит*

Ввод 0,4 кВ №2
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)

Стадия Лист Листов

58
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново
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Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на исполн Примечание
А1 А2

А1 Шкаф РУНН 1 секции 1
А2 Шкаф РУНН 2 секции 1

HLG1 Коммутаторная лампа СКЛ-11-Л2-24УХП1, линза зелёная 2
HLR1 Коммутаторная лампа СКЛ-11-К2-24УХЛ1, линза красная 2 1
HLW Коммутаторная лампа СКЛ-11-Ж2-24УХЛ1, линза жёлтая 1

КА1.КА2 Реле тока РСТ11-24-1УХЛ4 ТУ16-647.011-84 2 2
КН1.КН4 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ16-647.022-85 2 2
КН2.КНЗ Реле РЭУ11-30-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ16-647.022-85 2 2 КН2- не использ

КН5 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ16-647.022-85 1
КН6 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 2,5А 50Гц ТУ16-647.022-85 1
KL1 Реле РЭП36-21-УХЛ4 4/2 220В 50Гц

ТУ3425-075-00216823-2001 1 1
KL2 Реле РЭП36-21-УХЛ4 4/2 220В 50Гц

ТУ3425-075-00216823-2001 1
КТ2 Реле РСВ15-2-УХЛ41-10с 220В 50Гц 1 1

ТУ3425-014-00216823-94
КТЗ Реле РСВ19-521-1 Ос 220В 50Гц ТУ3425-080-00216823-2001 1 1
КТ4 Реле РВ215УХЛ4 220В 50Гц ТУ16-523.158-79 1

■ KVT Реле РВ235УХЛ4 380В 50Гц ТУ16-523.158-79 1 1
кгнкгм Реле РСВ18-13-УХЛ41-Юс 220В 50Гц

ТУ3425-077-00216823-2001 2

Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на испопн Примечание
А1 А2

K M 1.K M 2-I
KM2-II.KM 3 Пускатель ПМ12-016151УЗА 220В 50Гц

ТУ 16-89 ИГФР.644236.033ТУ 4
* * Приставка контактная ПКЛ-2204 ТУ16-523.554-78 1

Р1 Счётчик активной энергии
ЦЭ 6803 В1Т 220В 1-7,5А Зф.,4пр.,Э
Счётчик активной и реактивной энергии
ЦЭ 6812 0,5/1,0 220В 5-7.5А Зф.,4пр.,Э

РА Амперметр Е311-2 Г~ 7 /Г7 /5А
ТУ4223-005-34988566-2002 1 1

PV Вольтметр Е311-2 500В ТУ4223-005-34988566-2002 1 1

Q1.Q2 Разъединитель РЕ19-45-31160-00 УХЛЗ, ПП 2 2 п р и в о д  ш т а н г о й

QF Выключатель B A 55-/Z /- 344730-20УХЛЗ Q  А 2 1
=QF-YA Электромагнитный привод 2 1

QF-S1 S2 Комплект дополнительных сборочных единиц 2 1

SAC Переключатель P22-PaMc-Black-2XY 1
SAN Переключатель ПК16-12Д3097УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1 1
SA1 Переключатель ПК16-12АЗОЗЗУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1 1
SA2 Переключатель P22-PaMc-Black-X 1
SA3 Переключатель ПК16-12АЗОЗЗУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

И зм. 1Сол.уч. Л и с т N ® П одпись Д а та

Привязан Г И Л О си пов l C L Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С тад и я Л и с т Л истов
Н а ч .о тд ел а О си пов PJ трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с двум)

Р 59З ав . гр. Бобков оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит1
И сполн . Курилов а ($////-td.

Р У  0,4  кВ. Перечень аппаратуры 
(начало)

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  

Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  
г . И в а н о в о

И сполн . М и хеен ко

Инв. №
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Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на исполн Примечание
А1 1 А2

Выключатели автоматические
SF1 "Lexic" 25А 400В кат.№06470 1 1
SF2 "Lexic" 16А230/400В кат.№06376 1 1
SF3 Texic" ЗА 400В кат. №06462 1
SF4 "Lexic" ЗА 230В кат.№06390 1
* Вспомогательное устройство "Lexic” кат.№07350 4 2

T A -A .T A -B
T A -C Грансформатор тока ТШ Н-0,66-0,5О5УЗ ТУ16-517.676-79 3 3
TA-N Трансформатор тока ТШ Н-О.бб-О.бО^3 ТУ16-517.676-79 1
TV Трансформатор ОСМ1-0.63УЗ-380/5-22-220/24В

ТУ16-517.137-83 1 1

XS3 Разъём штепсельный ТУ16-526.463-79
Вилка ВШ-П-2-О-1Р43-02-10/42УЗ 1
Розетка РШ-П-2-О-1Р43-02-10/42УЗ 1

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

И зм . Колун. Л и с т №док. Д а т а

П ривязан Г И П О с и п о в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О с и п о в трансформаторной подстанцией 10(6)Ю,4 кВ с  двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе Р 60
З а в . гр . Б о б ко в оботшования ОАО 'Самарский завод "Электрощит*
И с п о л н . К у р и л о в а РУ 0 ,4  кВ. Перечень аппаратуры  

(окончание)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

И нв. 8



Ф
ормат АЗ

Типовой проект
Инв. № подл. Подпись и дата Взам.инв.№ 407- 3 - 669.04

Альбом 2

% 3

6 о>

О  О

§11 £О I  3« £.

*  5.
о

Д  о-1 0  Ф
"О

S i s  о
х  S  s<
g ^ i° o q

=А1 Левая секция. Релейный отсек

\

\

$

\

\

s
Жгут межшкафных связей

\

N

*

\
\

\

2/ХТ1
1 101-1
2

KTI-1-.B ?  3 102
=А2:1-6 SAC:8 о  4 102

5
=А2:1-3 6 101-11 КМ1:71

7
=А2:1-42 SAC:5 8 202
XTV.41 SAC.6 9 202-3

10
9  11 205-1
О 12 206-1

13 207-1
=А2:1-47 14 207-11 КТ4:8
=А2:1-46 15 206-11 КМ2-П:2
=А2:1-45 16 205-11 КТ1-Н:6

17
9  18 N220.

=А2:1-20 4 19 N220
20 N221-1

=А2:1-21 21 N221-11 КГ1-И:А
22
23
24

КН5:1 25 116-3
SA2:3 26 726 КМ1:4
SA2:4 27 727 гп

=А2:1-28 28 727
HLG3:1 29 913

S 5 3HLR3:1 30 914
=А2:1-31 31 927

т
т

32 927
33 933 КН5:4
34 934 КН5:6

=А2:1-35 9  35 N24
о  36 N24

=А2:1-25 37 724-II SF3:J13
=А2:1-43 38

SAC:1 39 204 КТ1-1:2
40 213 КТ4:6

КН6:1 41 214 КМЗ:4
=А2:1-48 SAC:7 42 208

:43 209
=А2:1-50 XT1:50 44 210 KL2-.A

45
46 215 SA3:5

SA3:1 47 216
48

KL2:15 49 219
=А2:1-38 SA3:10 50 221

РЕ

=А2 Правая секция. Релейный отсек

\

\

\

\

\

N

\

*

\

1/ХТ1
SF1:J11 0:1 1 0600 KVT:7

0:5 2 C600 KVT:8
=АТ.2-6 9 3 101-1 SF2:J12

T 4 101-1
о  5 101-1 KH3:7

=А1:2-4 9 6 102
о  7 102 КГЗА

8
КНЗ:1 9 112 KT3:5
КН4:1 10 114 KF2:28
КНЗ:8 11 115 KL1A
КН1:1 12 116
КН2:1 13 117
SA1:5 14 118

915 119 KL1:15
016 119

17 1-20
КН4:2 KL2:B 918 N220 KL1:B
TV:0 SF4:N 919 N220 KVT:1

=А1:2-19 020 N220
=А1:2-21 21 N221 K^T:10

22 K01 KL1:5
23 K02 KL1:7
24 724

=А1:2-37 TV:24 25 724
26 724 SF3:J11

КН4:3 27 727
=А1:2-28 28 727
HLG1:1 29 911
HLR1:1 30 912 '

=А1:2-31 КН4:5 9  31 927
Ь 32 927

КН1:4 SF1:11 33 933
КН1:6 SF1:12 34 934

=А1:2-35 TV:0 9  35 N24
HLR3:2 0  36 N24

37
=А1:2-50 38 221

39
SA1:10 40 211

41 202-3
=А1:2-8 SA1:9 42 202

=А1:2-38 43 203
44

=А1:2-16 45 205 KVT:4
=А1:2-15 SA1:1 46 206 KM2-I:2
=А1:2-14 47 207 KT4:7
=А1:2-42 48 208

49 209
=А1:2-44 50 210 КГЗ-.13

PE
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см . чер тёж  4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4 -Э П 1  листы  1 3 ...1 6 .
2 . Н ом ера клем м , указанны е в типовом  проекте, при 

вы полнении конкретного за каза  м огут быть изменены  в 
соответствии с конструктивны м и особенностям и  
изделия К -66 .

а
ТП 407 - 3 - 669.04 -  ЭП1

Изм. Коп.уч. Лист Подпись Дата

Привязан ГИП Осипов LUL Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Г(Ж. трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Злекгоошит' Р 62Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова
РУ-10(6)кВ . Ряды зажимов шкафа 

ввода № 1(2) -  начало

П роектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко SH&i/X/r

Инв. №
Ф орм ат А З
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ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р ив язан ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обоснования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит* Р 6 3Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова
Р У -10(6)кВ . Ряды зажимов ш каф а 

ввода № 1(2) -  продолжение

Проектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

И нв . №
Ф о р м ат А З



Инв. № подл. Подпись и дата Взам.инв.№
Типовой проект 
4 0 7 - 3 - 6 6 9 .0 4  

Альбом 2

с

•Съ
О
-Ч

СО
I

О
05
СО
О
-Ръ
■

CD

XT
ПРОВОД а д р е с спеммг а д р е с п р о в о д

216
217
218
219
220
221
222
223
224

Х61 ~ЕС1 225 ~ЕС1 SF1:1
Х17 ~ЕС2 226 ~ЕС2 SF1:3
Х63 ~ЕН1 227 701 SF1:11

KHD1:3 701 228 701 КНТ.З
229
230
231
232
233

Х80 А 661.К2) 234 А661.К2) PIK:2
Х81 В661.1(2) 235 ВББ1.1(2) Р1К:5
Х82 0881.1(2) 236 С 661.К2) Р1К:8
Х83 N661.1(2) 237 N661.1(2) Р1К:10

238
Х121 N411 239 N411 Р1К:4
Х131 А412 240 А412 Р1К:1
Х132 А423 241 А423 KL1:4
Х124 С411 242 С411 PJIC7

243
Х126 А421 244 А421 К А 0 1:2
Х133 С423 245 С423 KL2:4
Х128 С421 246 С421 KAD2:2
Х129 А422 247 А422 KL1:6
X I 30 С422 248 С422 KL2:6

249
SF1:2 А1 250 А1 KTV1:1
Х115 014 251 014 KL2:9
Х116 015 252 015 KL2:7
Х117 017 253 017 KL2:13
Х118 019 254 019 KL2:11
Х46 А1 255 А1 KQC1:5

256
Х153 33 257 33 KT1:5
Х154 55 258 55 KT1:3
Х59 51 259 51 KLS1:16
Х155 53(54) 260 53(54) KLS1:14

261
262
263
264

Х50 133 265 133 KQC1:B
Х39 103 266 103 SBC:2
Х53 С1 267 С1 SF1:4

268
Х107 183 269 183 KQ1:13

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

X T

X187 701 281 701 KQ1:14
X188 906 282 906 KQ1:16
X189 915 283 915 КО С1Л
X190 916 284 916 KQC1:8

285
286
287
288
289
290
291
292
293

X150 015’ 294 015' KL1:7
X151 014* 295 014' KL1:9

296
297
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

X I 96 ТВ 314 Т 8 KQC1:13
X195 T9 315 T9-' шт\

316
X198 те 317 Тб PIK:15
X199 Т5 318 Т5 PIK:11
X200 Т4 319 Т4 PIK:18
X201 ТЗ 320 ТЗ PIK:14
X202 Т2 321 Т2 PIIC13
X203 Т1 322 Т1 PIK:17

323
X146 903 324 903 KH2:1
X144 171 325 171 KQ1:12
X147 Ш 326 I 903 KTV1:3
X148 17021 327 [702 KTV1:5

328
329
330
331
332
333
334

Цепи заводки 
пружин привода XT4

Х611 -Е С З 336 -Е С З SF2:1
Х608 27 337 27 SF2:2

338
Х604 28 339 28 SF2:4
Х614 ~ЕС4 340 -Е С 4 SF2:3
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1. С хем у электрическую  принципиальную  ш каф а секционного

выключателя см. чер тёж  4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4 -Э П 1  листы 17...22.
2. Н ом ера клемм, указанны е в типовом проекте, при 

выполнении конкретного заказа  могут быть изменены в 
соответствии с конструктивными особенностями  
изделия К-66 .

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП 1

ГШ1ГЩД П Д Я Г!1!^(|Д Ш Я Р Я Я

| Привязан тип Осипов L jM sL —
Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с д вумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит1

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов ( О л Г Р 6 5| Зав. гр. Бобков

1 Ислолн. Курилова
РУ-10(6) КВ. Риды зажимов шкафа 
секционного выключателя (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
I Исполн. Михеенко

1 Инв. № ________ L _ J
Ф орм ат АЗ
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Ф

Ф
РУ-10(6) кВ 

Шкаф ввода №2 
РУ-10(6) кВ 

Шкаф ввода №1 ^
X

T 
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I п
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д|
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РУ-10(6) кВ 
Шкаф ТН 1 секции 

РУ-10(6) кВ ^  
Шкаф ТН 2 секции

ТП  407 - 3 - 669 .04 -Э П 1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Д ата

П ривязан ТИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Н ач.отдела Осипов kDJC ----' трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит' Р 6 7Зав. гр. Бобков QpvtXi

Исполн. Курилова РУ-10 (6) кВ. Ряды зажимов шкафа 
секционного выключателя (окончание)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. М ихеенко

Инв. №
Ф о р м а т А З
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1. С хе м у  эле ктрическую  п ринципиальную  ш каф а тра нсф о рм а тор а  
н ап р яж е ни я  см. ч е р тё ж  407-3 -669 .04-Э П 1 листы  39...42.

ТП 4 0 7 -3 - 6 6 9 .0 4 -ЭП 1

2. Н ом ера  клем м , указа нны е  в типовом  проекте, при 
вы по л н е ни и  конкр етно го  заказа  м огут бы ть изменены  в 
соо тветстви и  с  конструктивны м и особенностям и 
изд е л ия  К-66.

____________________________________  i
П ривязан тип О с и п о в

—
Распределительный пункт 10(6 ) кВ, совмещенный с  
трансформаторной подстанцией Щ Щ А  кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе 
оборудования О А О  'С амарский завод "Электрощ ит

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л д О с и п о в

Р 68З а в . гр . Б о б к о в

И с п о л н . К у р и л о в а
Р У - 1 0 ( 6 )  к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  

т р а н с ф о р м а т о р а  н а п р я ж е н и я  (н а ч а л о )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

I Инв. №  I г ^ п Лппмят АЯ
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ТП  407 - 3 - 669 .04 -Э П 1

Изм. Кол.уч. Л ист №док. Подпись Д ата

П р ив язан ТИП Осипов Ш ' Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Н ач.отдела Осипов (Ру трансформаторной подстанцией 10(6)10,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит" Р 6 9Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова
Р У -10 (6 ) кВ. Ряды зажимов шкаф а 

трансформатора напряжения (продолжение)

П роектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. М ихеенко

И нв . №
Ф о о м а т А З
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2. Н ом ера  клем м , указанны е  в типовом  проею е, при 
вы по л н е ни и  конкр етно го  заказа  м огут бы ть изменены  в 
со о тве тстви и  с  конструктивны м и особенностям и 
и зд е л и я  К-66.

1Ш 1 ДДПЯЯПЮЯГ»Т!Щ!ЯПВЯ _____  __________
П ривязан Г И П О с и п о в W T Распределительный пункт 1 0(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с  двумя 
трансформаторами мощностью д о  1000 кВА на базе 
оборудования О АО  'Самарский завод 'Э л екш о ш и т'

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д е л а О с и п о в О л Р 71З а в . гр . Б о б к о в >__
И с п о л н . К у р и л о в а

Р У - 1 0 ( 6 )  к В . Р я д ы  з а ж и м о в  ш к а ф а  
с е к ц и о н н о г о  р а з ъ е д и н и т е л я  (н а ч а л о )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
И с п о л н . М и х е е н к о

1 И нв. №  1 __ 1 1
Ф ор м ат АЗ
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ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП1

ЕЭЯгаЯПЕБШЭЯЯВЙЯМЕЭа
Привязан тип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит'

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 7 2Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова ъ Р У-10 (6 ) кВ. Ряды зажимов шкафа 

секционного разъединителя (окончание)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко аWA
I Инв. №  I i i I

Ф орм ат АЗ
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Р У -10(6) кВ. Шкаф № 7  

Р У -10(6) кВ. Шкаф №1 
Р У -10(6) кВ. Шкаф №1 
Р У -10(6) кВ. Шкаф №1 
Р У -10(6) кВ. Шкаф №1

( 5
<НГ

Освещ ение Р У-10(6) кВ_____________

Освещ ение РУНН

Освещ ение камер трансформаторов  

РУ-0,4 кВ. Блок отходящих линий 2 секции 

РУ-0,4 кВ. Блок отходящих линий 1 секции

(Н 4

Р У -10 (6 ) кВ. Ящик Я 5000  

Р У -1 0(6) кВ. Ш каф №1

1. Схему электрическую принципиальную шкафа собственных нухщ 
см. черт. 407-3-669.04-ЭМ, листы 8,9.

2. Номера клемм, указанные в типовом проекте, при выполнении 
конкретного заказа могут быть изменены заводом.

ТП  407 - 3 - 6 6 9 .0 4 -ЭП1

В Ш И  ГЯ!Я1 И Д Я  ГДЯ1 1ТД!Ш Я п в я

Привязан гип Осипов
Нач.отдела Осипов TjCl
Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко Шее/

I Инв. № I

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6x0,4 кВ с двумя трансформаторами 
мощностью до 1000 кВА на базе оборудования 
ОАО "Самарский завод "Электрощит'

РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов ш д о а  
собственных нужд

Стадия Лист Листов

73
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново
Формат АЗ
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ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р ив язан ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов ил трансформаторной подстанцией 10(6У0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит1' Р 7 4Зав. гр. Бобков г

Исполн. Курилова f

Р У  0 ,4  кВ. Вводы № № 1,2 
Ряды зажимов счётчиков

Проектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
Исполн. Ильина

И нв. №
Ф о р м а т А З

Типовой проект 407-3-669.04

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831256.htm

