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типовой проект

407-3-653.01
РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с вакуумными 

выключателями BB/TEL

тип ИРПК
Альбом II

состав проекта

Альбом 1 АС Архитектурно-строительные решения
АС.И Строительные изделия 
ОВ Отопление и вентиляция 

Альбом 11 ЭП Электротехническая часть
ЭП. ЛО Опросные листы 

Альбом 111. ЭМ Электросиловое оборудование
Альбом IV СО Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН

ОГУП "Проектный институт" 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"

Директор Л

Главный инженер проекта 0 3 .

Комаров Л.В. 

Осипов Е.Ф.

Привязан

ИНВ. Nо
JLЦбО Ш  '9 1



СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист Наименование Страница Лист Наименование Страница

14 Отходящая кабельная линия 10(6) кВ. Схема электрическая 16
Содержание альбома 2 принципиальная (продолжение)

т —
О 15 Отходящая кабельная линия 10(6) кВ Схема электрическая 17
<гз =  ю -  <о Щ

Электротехническая часть -  ЭП принципиальная (окончание)
« VO

« л  Л
'  •* с

16 Трансформатор собственных нужд. Схема электрическая 18
r i<о 1 Общие данные (начало) 3 принципиальная

2 Общие данные (окончание) 4 17 Центральная сигнализация. Схема электрическая 19
3 Схема электрических соединений 10(6) кВ 5 принципиальная
4 План и разрез РП 6 18 Схема оперативной блокировки разъединителей 20
5 Рабочий ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная 7 19 РУ - 10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (начало) 21

(начало) 20 РУ - 10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (продолжение) 22
6 Рабочий ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная 8 21 РУ - 10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (продолжение) 23

(продолжение) 22 РУ - 10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (окончание) 24
7 Рабочий ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная 9 23 РУ - 10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ШЭ-2 25

(окончание) 24 РУ - 10(6) кВ. План шинок 26
8 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая 10 25 Кабельный журнал (начало) 27

принципиальная (начало) 26 Кабельный журнал (окончание) 28
9 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая 11 27 План прокладки кабелей 29

принципиальная (продолжение)
Ш. 10 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая 12 Опросные листы -  Э П. Л  0
X
Sг принципиальная (окончание)
8ш 11 Трансформатор напряжения 10(6) кВ. Схема электрическая 13 1 Опросный лист на камеры КСО - 298.1 секция 30

1
принципиальная (начало) 2 Опросный лист на камеры КСО - 298.2 секция <0 >

аS 12 Трансформатор напряжения 10(6) кВ. Схема электрическая 14
£ принципиальная (окончание)
ZZ А ^Ю 0|лиднщан кабельная линия i0(6) кВ. Схема электрическая 15

Е принципиальная (начало)
О
С

£
DX
S

формат АЗ

Ц ойбР б 'О Л , 3



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭГТ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)
2 Общие данные (окончание)
3 Схема электрических соединений 10(6) кВ
4 План и разрез РП
5 Рабочий ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная

(начало)
6 Рабочий ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная

(продолжение)
7 Рабочий ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная

(окончание)

8 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (начало)

9 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (продолжение)
10 Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (окончание)
11 Трансформатор напряжения 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (начало)
12 Трансформатор напряжения 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (окончание)
13 Отходящая кабельная линия 10(6) кВ. Схема электрическая

принципиальная (начало)

Технические решения, принятые в типовом проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст- 
□ующил на ерри ории РоссийскотТФедерации и ооеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Q J LГлавный инженер проекта Осипов Е.Ф.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП"

Лист Наименование Примечание

14 Отходящая кабельная линия 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (продолжение)

15 Отходящая кабельная линия 10(6) кВ. Схема электрическая
принципиальная (окончание)

16 Трансформатор собственных нужд. Схема электрическая
принципиальная

17 Центральная сигнализация. Схема электрическая
принципиальная

18 Схема оперативной блокировки разъединителей
19 РУ -10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (начало)
20 РУ -10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (продолжение)
21 РУ -10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (продолжение)
22 РУ -10(6) кВ. Ряды зажимов камер КСО - 298 (окончание)
23 РУ -10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ШЭ-2

Привязан

■ ш з ш

Ин1iTfs о

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

Изм. ЙИ1УЧ Лист №ди. Подпись Дата
ГИП Осипов Г ь  JL- РП 10(6)кВ е камерами KCO-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип НРПК.

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

РП 1 2 7Испопн Курилова &/Ас<м t
>

Общие данные (начало).
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново
|1

h o d  6 0 6 -  ле-
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "ЭП" Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ООО "НПФ Техно- Камеры серии КСО - 298.
энергокомплекс" Схемы вспомогательных цепей.

СЭК.40.2711.

Прилагаемые документы
407-3-653.01 ЭП ЛО-1 Опросный лист на камеры КСО - 298.

1 секция

407-3-653.01 ЭП.ЛО-2 Опросный лист на камеры КСО - 298.
2 секция

407-3-653.01 ЭП.СО Спецификации оборудования Альбом IV

Лист Наименование Примечание

24 РУ -10(6) кВ. План шинок
25 Кабельный журнал (начало)
26 Кабельный журнал (окончание)
27 План прокладки кабелей

4 0 7  -  3  -  6 5 3 . 0 1  Э П

—  - - —
Изм. KM1V4 Лист №док. Подпись Дата

Привязан ГИЛ Осипов rx, С РП 10(6) кВ с камерами КСО - 2S8 с 
вакуумными выключателями ВВ/ГЕ1 

Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач.отдепа Осипов РП 2Исполн. Курилова

I f 1 Общие данные 
( окончание).

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

Инв. № г. Иваново
ЦООЬОС' ОД Г
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.кг

Приме - 
чание

1 Камера сборная КСО-298 20

2 Шинный МОСТ 2

3 Шкаф телемеханики 1
4 Ящик Я5111П-2874УХЛ1 1
5 Шкаф сигнализации ШЭ-2 1

П е р е ч е н ь  к а м е р  К С О - 2 9 8

Номер камеры 
по плану

Номенклатурное
обозначение Назначение камеры Количество Приме-

I ,  3,5,7,9,
I I ,  13,15,16, 
17,19,21

8ВВ - 600 Отходящая линия 12 чание

6 8ВВ-1000 Ввод N1 1

14 8ВВ-1000 Ввод N2 1

4 15 - 400 ТСН25 TCHN1 1

20 15-400ТСН25 TCHN2 1

10 4ВВ - 600 Секционный выключатель 1

8 25 - 600 ТН Секц. разъединит, и ТН N1 1

12 13-400ТН Трансформатор напряж. N2 1

18 28А Панель СН 1

1. Нумерация камер КСО-298 на плане соответствует нумерации камер 
на схеме электрических соединений 10 (6 ) кВ, см. лист ЭП-3.

2. Ящик поз.4 установить только при расчетной температуре наружного 
eaaavxa ниже -30°С.

Привязан

Инв. №

Изм. fan yt 
Гл ИНЖ.ПР

Нач ото

Лист Ьда. 
Осипов
Осипов

Подпись

Исполн. Курилова

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

Дата
РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ИРПК

Стадия

РП
Лист Листов

План и разрез РП Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. Иваново
формат АЗ

ILOD606 ¥
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Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

XS1 Вилка WAGO 1
S1 Выключатель А16-040УХЛ4 1

EL1.EL2 Лампа МО-36-25 2
XS2 Розетка низковольтная 1
ТАЗ Трансформатор тока ТЗЛМ-1УЗ 1 по заказу

г
ою

Настоящий чертеж составлен на основании чертежа № СЭК40.2711.0406-00...2533 
на камеры серии КСО - 298

Таблица применяемости

О б о з н а ч е н и е У ч е т
Г о к о в а я

С и г н . К о л и ч е с т в о
T r r o u i r a ЗаМЫК. D 1 / J 1 / А О КА4 КН1 \Г\ 1 А К А 7 КН6н а  з е м . г ! Ч 1 К А о К Н 4 '  P T -4 U  _ PT3-51

СЭК40 2 7 1 1 .0 4 0 6 + - 1 _ - - -

С Э К 4 0 .2 7 1 1*0406-01 - - - - - - - -

С Э К 4 0 .2 7 1 1.0406-02 - - - „ - -  _ - -

С Э К 4 0 ^ 7 11.0 40 6-0 3 + + 1 - „ . 1 - 1

1С ЭК 4 0  2 711.0 4 0 В -0 4 - + - - - . 1 \

3 K 4 G .2 7 11.0 4 0 6 -0 5 + + 1 - . . 1 -

2 Э К 4 0 .2 7 1 1.0406-06 + - 1 _ _ _ - - -

З З К 4 0 .2 71 1 0406-07 + + 1 _ - - 1 1 .

С Э К 4 0 .2 7 1 1.0406-08 _ + - _ 1 1 -

С Э К 4 0  2 7 1 1  0406-09 . - - - - 1 - - -

С Э К 4 0 .2 7 1 1.0 40 6 -10 - + - * - 1 - 1 1

С Э К 4 0 .2 711 0406-11 + + 1 .. - 1 'i - 1

С Э К 4 0 .2 7 11.0 4 0 6 -12 + - 1 - - 1 - - -
3 3 K 4 0 .2 711.0 4 0 6 -13 + + 1 - - 1 - 1 1
С Э К 4 0 .2 7 1 1.0 40 6 -14 . - - 1 \ 1 - - - -

С Э К 4 0 .2 7 1 1  0406-15 . + + - 1 1 1 . 1 - 1

С Э К 4 0 .2 7 1 1  0406-16 „ + + - 1 1 1 _ - 1 1
С Э К 4 0  2 7 1 1  0 4 0 6 -17 + + + 1 1 1 1 - 1 - 1
С Э К 4 0  2 7 11 .0 4 0 6 -18 + + - 1 1 1 1 . - - -

С Э К 4 0  2 7 11 .0 4 0 6 -19 + + + 1 1 1 1 - 1 1

С Э К 4 0  2 711.0 4 0 6 -2 0 - + + - 1 1 1 1 1 - 1
С Э К 4 0 2 7 1 1 0406-21 - + - - 1 1 1 1 - - -

С Э К 4 0  2 711.0 4 0 6 -2 2 - + + * 1 1 1 1 - 1 1

С Э К 4 0 .2 7 1 1.0406-23 + + + 1 * 1 1 1 1 1 - 1

С Э К 4 0  2 7 1 1 0 4 0 6 -2 4 + + . 1 1 1 1 1 - - -

С Э К 4 0  2 7 1 1 0406-25 + + 4* 1 1 1 1 1 -  . 1 1

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Камера КСО - 298

ТА1.ТА2 Трансформатор тока ТПОЛ-1 Q-Q,S/1 OP-/ 11SA 2
ДТ Измерительный преобразователь тока 1
РА1 Амперметр Э365-2; О  А, кп.1,5; 50 Гц 1
PKI Счетчик СЭТЗР - 01 - 09А. -100 В; 5А 1
TL Трансформатор ОСМ1-0.063 -220/220В 1
А1 Выключатель ВВЯЕЫО - 20 -/ 7 У2 1

А2 Блок управления BU/TEL-220-05 А 1
АЗ Плата размножения PFVTEL-03 А 1
А4 Блок питания ВРЯЕ1_-220-02 А 1
SF Выключатель автоматический А63М 1 1,0x5 In
SF1 Выключатель автоматический АП-50Б-2М Т 1 1,6x10 In

SF11.SF12 Блокиратор герконовый TEL 2
SA1 Переключатель ПК16 - 11 А2001 УЗ, 16 А 1

КА1.КА2 Реле тока PT-40/ZZ7 2 не использ.
КТ Реле времени РСВ - 13 -18 - 5 УХП4 1 не использ.

КН1,КН2,КНЗ Реле указательное РЭУ-11-11-5-40УЗ; 0,01 А 3 КН1,КН2-не использ.

<Н4, КН5.КН6 Реле указательное РЭУ-11-11-5-40УЗ; 0,1 А о см.таблицу

HLG Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза зеленая 1
HLR Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза красная 1
HLW Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза желтая 1
КА7 Реле тока РТЗ-51 УХЛ4 1 по заказу, вариант 2
КА7 Реле тока РТ-40/0,2 УХЛ4 1 по заказу, вариант 1

R1 Резистор 6,8 кОм 1

Привязан

Инв. №_

Изм. Жолуч
ГИП
Нач отдела
И с п о л н .

Лист 1 Ns док. Подпись
Осипов
Осипов
Курилова

М 2 .

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

________________ Тип ПРПК.
Рабочий ввод 10(6) кВ Схема 
электрическая принципиальная 
( начало )•

Стадия Лист Листов

РП
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Ц  0  О б О б -О Х  8
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Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

XS1

S1
EL1.EL2

SF11.SF12
XS2

Вилка WAGO_______________
Выключатель А16-040 УХЛ4
Лампа МО-36-25___________
Блокиратор герконовый TEL 
Розетка низковольтная

1

1_
2

2

1

Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
N СЭК40.2711.0407-00...09ЭЗ на камеры серии КСО-298

Привязан

Инв. №

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Камера КСО - 298

ТА1.ТА2 Трансформатор тока ТПОЛ-10-0,5/ЮР-Г~7/ 5А 2

ДТ Измерительный преобразователь тока 1

РА1 Амперметр 3365 - 2; / ?А, кл.1,5; 50 Гц 1

TL Трансформатор ОСМ1-0,063 -220/220В 1

А1 Выключатель ВВЯЕЫО - 20 -/ 1 1

А2 Блок управления BU/TEL-220-05 А 1

АЗ, А5 Плата размножения PFWTEL-03 А 2

А4 Блок питания BP/TEL-220-02 А 1

SF Выключатель автоматический А63МУЗ 1 1,0x5 In
SF1 Выключатель автоматический АП - 50Б -  2МТ 1 1,6x10 In

КА1.КА2 Реле тока РТ-40/О 2

КТ Реле времени Р С В -1 3 -1 8 - 5УХЛ4 1

КН1.КН2 Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 УЗ; 0,01А 2

КН4, КН5 Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 УЗ; 0,1 А 2

HLG Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза зеленая 1

HLR Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза красная 1

HLW Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза желтая 1

SA1 Переключатель ПК16 -11 А2001 УЗ, 16А, 220-380 В 1

SAC1 Переключатель ТВ1-2УЗ 1

KL Реле промежуточное РП-252; =220В 1

R1 Резистор 6,8 кОм 1

4 0 7  -  3  -  6 5 3 . 0 1  Э П

Изм. Копуч Лист N8 дот Подпись Дата
ГИП 
Нач.отдепа 
Исполн

Осипов
Осипов
Курилова

■ы -

. й.

РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 
с  в а к у у м н ы м и  а ъ т и м а т е л н м и  8 8 / т к .

Тип ИРПМ

Стадия Лист Листов

РП 8
Секционный выключатель 10(6) кВ. 
Схема электрическая 
принципиальная ( начало)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
формат АЗ
Ц 0 0 6 0 6  - 0 1  #
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N421 N422
T^P AI^—

EEL1

723
EL1

■36 В 

725 S1
EEL2

1 V0 2  
EL2

х
со
со
а;со

б Q 2  о 
ю * о

0
3X-О _
ц  £0  Q. 
н  О X ю О. X
0  OL
S  С
со

А1
881 882

S
3 4

883
с
0 23 N . 24

дт
0

Zг

XXсоX
0
2
0ц
0I-

X
0ш
§
£
X
0X-Q
с
0
SXо
0

Xс
0
ZS

XXX
0

0шо

А1

701

801

801

11 12

10

21 22

17 18

Резерв

801

808

806

Блокировка
разъедини
телей

Поясняющая схема 

10(6 )кВ

031 \Я н Т ° 1
A1V BB/TEL

Г
£

Л•s, Т “

X

о
4 0 7  -  3  -  6 5 3 . 0 1  Э П

Изм Кол уч Лист №доь Подпись Дата

Привязан гип- Осипов fPh П РП 10(6) кВ с камерами КСО-298 с 
в л к у у м н ы ш  выключателями ВВ/ге/, 

Тип. 1/РЛК.

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов < L i L y  ^

РП 9Исполн. Курилова f i t l a a d .

л  '1 Секционный выключатель 10(6) кВ. 
Схема электрическая 
принципиальная (продолжение)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоИнв. №
формат АЗ

Ш Ш  -ОА, / I
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№
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Вз
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А
ль

бо
м

 II

ЕС1 ЕС2

SF

220 TL U1

смо

“\-Л
_ r v ^ r \

04

Л
\ S F 1

101
107

SA1
О!— \---IB

I I ♦I I I
t I I
l I t

33

см. схему оперативной 
блокировки

КТ КН2
119

16 15
4 5 120

1

107
101 102

101 107

Шинки 
управления 
и автомат

Розетка под
ключения
BA$TEL-
220-02

i  |  
P  i .5 О

I f
tn  ™  
CL &

Автомат
Цепи

резервного
питания

Блокира
торы

CLс>ч
S

Плата 5
размно- _J
жения

со <*>

В схеме ввода 1 га Гв '-----------------------------~ 1=3 *
\ Ь л А1 А1

102

KL
131 /  \ 132 ^^  133

12 11 s
ч 11 12 11 12

KL
121 У -  122 \

А5 3 4i9 o ^  1 .1 123 А1 21 " Ч  22

124
1 2 Т ' Ч < Г

КН1

Таблица применяемости

Обозначение Вывод Токовая Количество
защит отсечка KL2 КТ2 КАЗ КА4 кнз КН4

СЗК40 27110407 - - - - - - - 1
СЭК40.2711.0407-01 - - - - - - - -

СЭК40 2711.0407-02 - - - - - - - -

СЭК40.2711.0407-03 - - - - - - - -

СЭК40.2711.0407-04 - - - 1 1 1 -

СЭК40 27110407-05 - + - - 1 1 1 1
СЭК40 2711.0407-06 + - 1 1 - - - -

СЭК40 2711.0407-07 + - 1 1 - - - 1
СЭК40 2711.0407-08 + + 1 1 1 1 1 -

СЭК40 2711.0407-09 + 1 1 1 1 1 1

Привязан

Инв. №
Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

Изм Копуч Лист №доь Подпись Дата
ГИП Осипов (7) 6 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип 11РПК

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов l£2U L

РП 10Исполн. Курилова £

Секционный выключатель 10(6} кВ 
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
и7ОО £О £'01 /3



_  KV5

А630

KV1 
В600 
8

KV3

KV2 р 630

KV4

8 KV6 4

i

АВ ВССАС А В
|°+'j5<’+|0c+j35D L

T i l l
I M I
I I 1 Т I I
l I t  l l l
I 1 I T I I
1 I I I I t
I I I M  I

Трансфор
матор

напряжения

Шинки
напряжения

Автомати
ческий
выключа
тель

Вольтметр
и

переклю
чатель
контроля
изоляции

Реле
контроля

цепей
грансформа

тора
напряжения

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Камера КСО - 298

TV1.TV2, Антирезонансная группа трансформаторов
TV3 напряжения типа ЗхЗНОЛ 06 -ОкВ/100/ fZ 3
SF1 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУЗ 1 2,5x5ln
SF2 Выключатель автоматический АП50Б-2МТУЗ 1 1,6х51п, см. таблицу

PV Вольтметр Э - 365-1, О  кВ, кп. 1,5; 50 Гц 1

KV1,KV2,KV5 Реле напряжения PH - 53/60Д УХП4 з

т т т Реле напряжения PH - 53/60Д УХЛ4 о по заказу

КТ1.КТ2 Реле времени РВ-238УХЛ4, -100 В о КТ2 - по заказу

КН1.КН2 Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 УЗ; 0,1 А 2

SA1 Переключатель ПК16 - 11X6006 УХЛЗ, 16А, 380-220 В 1

EL1.EL2 Лампа МО-36-25 2

HLW Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза желтая 1

R01.R02
R03 Резистор С5 - 35 В; 2,4 кОм±5%, 100 Вт 3

S1 Выключатель А16-041 УХЛ4 1

XS3 Розетка 1

EL Табло световое 1 По заказу
YAB Замок ЗБ -1 УЗ с ключом КЭЗ -1 УЗ, 220 В 1 По заказу
QSG Выключатель путевой ВП19М-21 Б421 -67 УЗ 1 По заказу
КТЗ Реле времени РВ-238 УХЛ4, -220 В 1

Настоящий чертеж составлен на основании 
чертежа № СЭК40 2711.0408-00...03ЭЗ на 
камеры серии КСО-298

Изм Коп г
гип
Начютдела
Исполн.

tNtflot. Подпись
Осипов
Осипов
Курилова :Ucii -

Дата

Привязан

Инв. №
4 0 7  -  3  -  6 5 3 . 0 1  Э П

РП 1 0 ( 6 } кВ с камерами КСО-298 
с вакуумными выключателями ВВ/тчь 

Тил ПРПК
Трансформатор напряжения 10(6) кВ. 
Схема электрическая принципиальная 

(начало)

Стадия

РП

Лист

11
Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
формат АЗ
1/OD606 -0Л  //
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EVA В схеме ТН 2(1) В схеме ввода 2(1) EVC

/  А1 КТ1 =
А630-К2) KV1 KV6 KV2 A6J32-1(2) ^ А633 С630-1(2)

5 N-7 5 "4 7  5 ^ 7 5 6 7 8
KV3^ Д634 KV4, А635 КТ2

1 3 1 3 7 8
ЕН1

■701 SF1
~ 2 ^ Г 2 2

QP9

706
КН1

4 " 4 б Т 2

ЕА
709

2 Т ^ Г 2 2
K T3 JJ). 707

11 13
КТЗ

Т Ч б ! 2

КН2

1
КН1

708 KV5

9

EEL1 

723

3 5
КН2

3 5

EL1

710
HLW

703

-3 6  В 

725

EEL2

Т У У 2~
EL2

1

S1 724

XS3 

■< >

А630-1(2) KV1
^ 4 7 —

К Т1

107 ' Р  121
4 6

КТЗ
115 ' Р  J1 6 _  

3 5
109__ КТ2 -1-1.5

KV6 А631-2(1) KV2 А632-1(2)
1 Р Н Г 7  Т Ч 7

о ;

I  1
®г 3ф

8о

В схему ТН 

2(1) секции

ЕН2 

702 j

ЕН

т

Пусковые 
реле 
АВР 

10(6) кВ

Защита ми
нимального 
напряжения
Контроль
цепей
напря- SS
жения “Т

(0«О

"Земля 
в сети 
10(6) кВ’

Лампа 
"Блинкер 

не
поднят'

YAB(QSG) 
823 , ч 802

127

ч  > - 

X
QSG

_ ? 105

123(125) ' I1-" 124(105)

Т > П Г 7ГИI W |

7  8 
EL

702

SF2

ЕС1

Г Г
EVM1

I 1 0 8 К Т 2  114
4 ^ Г б “

Световое 
табло 

"Заземление 
сб. шин"

Шинки ми
нимального 
напряжения

Поясняющая схема 

10(6) кВ

QSg 'V ' V - i QSG1 
4 - г—  -7 4 . .

FV

[]
Jli

FU

TV1,TV2,TV3

1Г)<6> кВ

Д  QSG1 QS1 V n

[]

FV

FU
QSG
Т Н "

TV1.TV2, 
TV3

QŜ +
QSG2

Таблица применяемости

Обозначение I_________________Количество |
KV3 KV4 KV6 КТ2 SF2

СЭК40.2711.0408 - - 1 - -

ш к в Е И Е ш а т * 1 1 ■i 1 1
СЭК40.2711.0408-02 1 i - 1 1
СЭК40.2711.0408-03 - - - - -

В схему 
ввода 

2(1) секции

В схему 
телемеха

ники

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

JImit №шж Ппппмгк Дятя

Привязан гип Осипов о  0 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

РП 12Ислолн. Курилова /
1 Г 1 Трансформатор напряжения 10(6) кВ 

Схема электрическая 
принципиальная ( окончание).

Проектный институт 
П4ПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоИнв. №
формат АЗ .
Ц 0 0 £ 0 { ' ° Ь  &



1

(
Позиц.
збознач Наименование Кол Примечание

HLW Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза желтая 1

XS1 Вилка WAGO 1

S1 Выключатель А16-040 УХЛ4 1

EL1.EL2 Лампа МО-36-25 2

XS2 Розетка низковольтная 1
Э
о—
0 5
DO1 ю

i lО5Г

PKI Счетчик СЭТЗр-01 -09  А; -100В, 5 А О см. таблицу

I _______________ I
Таблица применяемости

Обозначение Учет 'ежовая
этсечка

Сиги. Количество

на зем. PKI КАЗ КА4 КН1 КН4
к/

—PT40 .
7

РТЗ-51 КН6

СЭК40.2711,0404 + _ _ 1 _ _ - - -
СЭК4027110404-01 _ _ • _ . _ - - “
СЭК40.2711.0404-02 _ _ _ _ - * -
СЭК40.2711.0404-03 _ _ + 1 . _ 1 - 1

СЭК40.27110404-04 - _ + - - _ . - - 1 1

СЭК40.271Ш04-05 + _ + 1 _ - 1 - 1

СЭК402711.0404-06 + _ _ 1 _ _ _ - * •
СЭК40.2711.0404-07 + _ + 1 . _ - 1 1
СЭК40.27110404-06 _ + _ _ _ 1 i * 1

СЭК40.2711.0404-09 _ _ _ _ . 1 - * -
СЭК40.2711.0404-10 _ + _ _ 1 - 1 1

СЭК40 2711.0404-11 + _ + 1 _ _ _ 1 " 1 * 1

СЭК40.2711.0404-12 + ' _ 1 “ _ . 1 - - -
СЭК40.2711.0404-13 + + 1 . . 1 - 1 1

СЭК40.2711 0404-14 - + - 1 1 1 - "
- 1

Ин
в 

№
 п

од
л. 

По
дп

ис
ь и

 да
та

 
Вэ

ам
.ин

в.№

-  СЭК40.2711.0404-15 - + + 1 1 1 -
СЭК40.2711.0404-16 - + + 1 1 1 - - 1 1
СЭК40 2711 0404-17 + + + 1 1 1 1 . 1 * 1
СЭК40.2711.0404-18 + + 1 1 1 1 _ - - -
ПЗК4П7711 0404-19 + + 4* 1 1 1 1 _ - 1 1

-  СЭК40.2711.0404-20 + + 1 1 1 1 1 ** 1
СЭК40.2711.0404-21 + 1 1 1 1 - •
СЭК40 2711.0404-22 + + т 1 1 1 1 - 1 1

+ + + 1 1 ■I 1 1 1 - 1
СЭК40.2711 0404-24 + + “ Г " 1 ■I 1 1 - -
:ЭК40 2711 0404-25 + + + 1 1 1 1 1 - 1 1

-  Настоящк1Й чер-геж составле н на сюновании чертежа
Привязан

СЭК40.2711-0404-00...25ЭЗ на камеры серии КСО-298

Инн. №

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Камера КСО - 298
ТА1.ТА2 Трансформатор тока ТП0Л-10-0.5/10Р-О/5А 2

ТАЗ Трансформатор тока ТЗЛР 1
РА1 Амперметр Э365 - 2; / /А, кл.1,5; 50 Гц 1
ДТ Измерительный преобразователь тока 1

TL Трансформатор ОСМ1-0.063УЗ ~ 220/220В 1
А1 Выключатель BB/TEL-10 - 20 - 630 1
А2 Блок управления BU/TEL-220-05 А 1
АЗ Плата размножения PR/TEL-03 А 1
А4 Блок питания BP/TEL-220-02 А 1
SF Выключатель автоматический А63МУЗ 1 1,0x5 In
SF1 Выключатель автоматический АП-50Б-2МТУЗ 1 1,6x10 In

SF11.8F12 Блокиратор герконовый TEL 2
SA1 Переключатель ПК16 -11 А2001 УЗ, 16А, 380-220 В 1

КА1.КА2 Реле тока РТ-40/О 2
КАЗ.КА4 Реле тока РТ-40/О 2 по заказу

КА7 Реле тока РТ-40/0,2 (1 вариант) 1 см. таблицу
КА7 Реле тока РТЗ-51 (2 вариант) 1 см. таблицу
КТ Реле времени РСВ- 1 3 - 1 8 - 5 УХЛ4 1

КН1.КН2 Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 УЗ; 0,01 А 2 см. таблицу
КН4...КН6 Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 УЗ; 0,1А 3

HLG Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза зеленая 1
HLR Арматура СКЛ - 12В; -220 В, линза красная 1
R1 Резистор 6,8 кОм 1

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

HjM
гип
Нач.отдела
Исполн.

Осипов
Осипов
Курилова

шь РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с Стадия Лист Листов
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК РП 13
Отходящая кабельная линия 10 (6) кВ. 
Схема электрическая принципиальная 
( начало)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
ц й о е о ё -б ъ  //
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128 ~ 2 Л  N  2 2 130

126
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/ .

9 10
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Поясняющая схема 

10(6)кВ

Q S lV  ~  ^QSG1 
. ' M l .

BB/TELA1 \

t:
S!s:
г

H I 1
\£ _  I QSG2

2  ro к h «
g i  s 
l i b  
§ w °5 К К 
§  CO CD 
п  cd m
6  О ООТ ^  x
«ё О О ^  I- н

0
_0
X
л

q
0

О. о 
0> Ю
сп

Цепи
напряжения
счетчика

Защита от 
замыкании 
на землю

т  1<2 CDсо ы

ТАЗ £ 407 - 3 - 653.01 ЭП
Изм Кол уч Лист №док. Подпись Дата

Привязан гип Осипов П) ft РП 10(6 ) кВ с камерами КСО-29Э с
бдкуумными выключателями 66/ г е А- 

Тип И Р М

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов

РП 14
Исполн Курилова •

т  t Отходящая кабельная линия 10 (6) кВ. 
Схема электрическая принципиальная 
(продолжение).

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г ИвановоИнв. №
формат АЗ

1 1 о о £ 0 £ -0 1  М
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ЕС1 ЕС2

220 TL U1 
-------- ------------------

CN
о

i
| 5 =
I I I
о

_ r v - w

04

0 220*  

A4

06 14

c: n. 5 ,s  o <  I -  -4- \ S F 1
08

15

1 2

05
07

09

„ „ XS2 „ „

XS1
1 < h

101
A2

107
SA1

33

sc

KA3

1 KA4 3

1 3 1УТ

______ p _

1 2
7 3

8 L i
9

Л }

102
103

104

106

14 13

Тб "Ч П Г

А1

R1

SF1

108

105 SF11
T ^ 4 2

110 SF12
Г Ч Т

A3

n r
117

119
16 15

4 5

KH1
118

120

1 2 Т Ч 6-

КН2
1

Шинки 
управления 
и автомат

>S

i t  
i  1 
p Is  Я

S x

Автомат
Цепи

резервного
питания

Розетка под
ключения для
BAV/TEL- 
220-02

Блокира
торы

размно
жения

5  го го ^Го 7 
О 0) s* о  о  Ь 
1-  О

j  g
i f
О «  
m *ш ш

ЕН1 КН5
КН2

704
3 КН1 5

3 5
SF1

“ Т Н Т Е Г

КН4
Т Ч б Т 2

ЕНА

7c j

ЕА

706

КА7

А4
1б1 Н 8

Т Ч б Т 2
709

707

1 1̂4^ ^ ^ 1 дпя варианта 2 Т Ч б Т 2

КН6

. «  | ш с ;

I  f i s
щ

EH

703

20

8 7

19

HLG
731

1 ЧСУ2
732 ^ HLR

s
x<0т
5

Замыка
ние на 
землю

Лампа
'Блинкер

не
поднят'

Привязан

I Г

Инв. № I I
Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

"PIjm ’цапуч ЛйсГ 'Ns док. 1 ЮДПИСЬ Дата
гип Осипов ГХ  /1 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

РП 15
Исполн. Курилова &Аа*С' 1>

1 Отходящая кабельная линия 
10(6) кВ. Схема электрическая 
принципиальная ( окончание).

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Ц М  6 0 6 '0 &  Я
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Поясняющая схема

QS1

FU

10(6) кВ

QSG1

18

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Камера КСО - 298

TV Трансформатор ТМ - 25 -/ 7 /0,4 кВ 1

SF Выключатель автоматический АП-50Б-ЗМТ 1 50АхЗ,5 In
EL1.EL2 Лампа МОЗб - 25 2

S1 Выключатель А16-041 УХЛ4 1

_____

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
N СЭК.40.2711.0419 ЭЗ на камеры серии КСО-298

2. Предохранители FU типа ПКТ на напряжение 10 кВ 
имеют следующие номиналы:
-  для напряжения 6 кВ - 6,3 А;
-- для напряжения 10 кВ - 3,2 А.

TV
Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

V  4М. ш уч '«ик. ~идпись tiala
Привязан гип Осипов (X  0 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тил 11РПК.

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов

РП 16Исполн Курилова £

7 Г ^ Трансформатор собственных нужд. 
Схема электрическая принципиальная.

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоИнв. №
формат АЗ
цойсоб- и  3 3



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
---

---
---

---
---

--
г—

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
jr

-i
 

40
7-

 3
 -

 6
53

.0
1

Ин
в.

 N
s 

по
дл

 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
Вз

ам
 и

нв
.№

 
Ап

ьб
оМ

 II
19

ЕН1

KL1 ЕН2
Шинки
сигнализа-
ции

| 702 Репе
__112 аварийной

Настоящий чертеж составлен на основании 
чер1ежа C3ivrt).2711.0ч |7-02 ЭЗнггкамеры 
серии КСО-298

сигнализа
ции

Реле
предупреж
дающей
сигнализа

ции

Выходное
реле
централь

ной
сигнализа

ции

Ревун

Лампа 
Ълинкер 
не
поднят'

Реле 
контроля

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Шкаф ШЭ-2

KL3 Реле промежуточное РП-12 УХЛ4;-220 В 1

KL6 Реле промежуточное РП-256 УХЛ4; -220 В 1

KL1, KL2 Реле промежуточное РП-25 УХЛ4; -220 В 2

КТ1, КТ2 Реле времени- РВ - 248 УХЛ4; -220 В 2

КН1 Реле указательное РЭУ -11 -11 - 5 - 40 УЗ; -220 В 1

КНЗ, КН4 Реле указательное РЭУ -11 -11 - 5 - 40 УЗ; -0,1 А 2

SA1 Переключатель ПК16-11ИОЮЗ УЗ 1

SB1...SB3 Выключатель КЕ - 011 УХЛЗ исп.2; толк, черный 3

НА1 Сирена СС -  1 -  220 1

HL1, HL2 Арматура СКЛ-12В; -22 0  В; линза красная 2

R1.R2 Резистор С5-35В-25В; 3,3 кОм+10% 2

SF1 Выключатель ВА47-29-2рС1 (1кз = 4,5 кА) 1

Т 1 Трансформатор ОСМ1-0.063 УЗ; -220/220 В 1

ЕС1-1 ЕС2-1

170 Т 1

J s F I

т75 KL6
Т

U1_ _ / Y Y V

171

220*

КН1

2

КН1

КН1 174 
" Т ^ Г б  

HL2

-----

1
\  SF1

Шинки
управления

Разделительный
трансформатор
Выключатель
автоматический

Контроль цепей 
сигнализации
Лампа "Блинкер 
не поднят”

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

riJM . 0 fi " W «дал. Т и п  row* До а

Привязан ГИП Осипов г х  а РП 10 (6 )к В  с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов РП 17
Исполн. Курилова L

Центральная сигнализация Схема 
электрическая принципиальная

Проектный институт 
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. ИвановоИнв. №
формат АЗ
Ц О О бО ё 'Щ  л о
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Шинки обеспеченного 
питания

ЕСЗ«
ЕС4

SF1oV
Ё Б
8 «  О.Ю =  

5
»S » о 
О  со Ю  
ш
2 ^
S  О  И ^

5 $

=220 В

Питание
цепей

оператив
ной

блокировки
разъеди
нителей

ЕВ1 ЕВ2

124

§
С

2

Позиц.
обознач Наименование Кол Примечание

Камеры КСО - 298

YABG Замок ЗБ-1 УЗ с ключом КЭЗ-1 УЗ; =220 В 1

QSG Выключатель путевой ВП19-21Б321 -67 УЗ 1

QSG1 Выключатель путевой ВП19-21Б321 -67 УЗ 1

QSG2 Выключатель путевой ВП19-21Б321 -67 УЗ 1

ВиЯЕЬ Блок управления вакуумным выключателем 1

SF11.SF12 Блокиратор герконовый TEL 2

Поясняющая схема
А  Ввод 1 А  Ввод 2

^ Г 1” t ^ r 1"

С t
4

( v - t
1 секция ^ i

РУ 10(6) кВ 2 секция

QSG1

[]

Л  q s g i4I y a b g . I
031 \ Д ^ .. i QSGг"4 " '

YABG \ Q
QSG

ТН1

5 Jf”_ ,> н Л

OS2NpJg|gG2

С
[]

TH2

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

Изм Копуч Лист Подпись Дата

Привязан гип Осипов Г \  1 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ИРПК

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов РП 18Испола Курилова !б/Аимi.

У Г ’
Схема оперативной блокировки 

разъединителей.
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. ИвановоИнв. №

ц о в ш - М , л /
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со
Z
соо.
й)
2
со

см

gш
СО

см
LLиз

1 
H

LG
.2

1
1 

КН
5.

2 
1

Т*
со

5ш
см
т—
со

со

<

1 
SF

12
:1

 | ю

< LL
СО

о>
<

1 
S

A
1:

21 со

<

I п
а

ли
 

I

СО
4“
<

0_J
1

о--О от- СМсг in <£ N. ОС а. с т» сч сг 1Г <£ lx. СПог—О т- смсм Сч смсч СЧ СЧ смсмсмсо

1— ГМ1Л г>о О гз ?МсмN. Г- N . N N.
СМ со

ч- CM< Ю ю со О N- со смТ X X IN СМ о Т* о СМ о СО со гош ш Ш N- N- 1X1ш Т* со со N* N. N

сц-о
со

Камера N12(8) ТН  2(1) секции^ 
Устройство телемеханики

Камера N12 ТН2секции^

ТП 407 - 3 - 653.01 ЭП

Изм. Кол Y4. Лист №док. Подпись Дата

Привязан гип Осипов On Р РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тил ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов <L£>v

РП 19Исполн. Курилова
7Г  т

Р У -10(6) кВ. Ряды зажимов камер 
КСО -  298 ( начало).

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоИнв. №
1 (0 0 6 0 6  - 0 1  А { ,
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Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

Итм Колун. Лист- №док- Подпись Лата
Привязан гип Осипов Г \  0 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип МРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов

Р П 2 0Исполн Курилова 9

7 Г  Т
Р У - 10(6) кВ. Ряды зажимов камер 

КСО -  298 ( продолжение )
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. ИвановоИнв. №

Ц Ш 0 6 - 0 1  АЗ
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с о

та
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перемычка

I к “ *т
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SF
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1
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§
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го <Т) (М to ■г*см
о Z о п о сэ о о

Г'- 1*. Ь- к К со
сч

<М< О г-
о с X < Т г. X а m
ш ш lli и] ш ш ш ш LLI

1 Ш .
г т

ГЛГЛПГЛПГУ-у-у-ЛГЛГЛ

J—J X
Камера N16 линии 2 секции

^  Камера N21 пинии 2 секции 
Камера N19 линии 2 секции
Камера N17 линии 2 секции 
Камера N15 линии 2 секции
Камера N13 линии 2 секции 
Камера N11 линии 2 секции

/ о Ч Камера N1 пинии 1 секции 
Камера N3 линии 1 секции

5 V  Камера N5 линии 1 секции
Камера N7 линии 1 секции 
Камера N9 линии 1 секции

y V N /
/ р \  Камера N6 ввода 1 

Камера N10 СВВ
Устройство телемеханики
Шкаф ШЭ-2

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

•1эр Колуч- Лиет -№док Подпись Дата
Привязан ТИП Осипов РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов

РП 21Исполн. Курилова /i
d *

Р У -10(6)кВ. Ряды зажимов камер 
КСО - 298 { продолжение).

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭИЕРГО 

г. ИвановоИнв. №
Ц О й Ш -О Л , л / /

]
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Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

-Иэм.- Кол.уч Лист Подл- Подпись Лата

Привязан ГИП Осипов п \  0 РП 10(6)кВ с камерами КСО-29В с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тил ИРПК

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов

РП 22Исполн. Курилова !_

п
Р У -10(6) кВ. Ряды зажимов камер 

КСО-298 (окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоИнв. №
ц о й б о $ -е > 1  ж
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Привязан

Инв. №

ТП 407-3-653.01 ЭП

JIVi. I&JTV4- Ли Пид иоьДс* а
гип Осипов сх РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB7TEL 
Тип ИРПК

Стадия Лист Листов
Нач отдела Осипов

РП 23Исполн Курилова /
Р У -10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ШЭ2 Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново
Ц М б М ' М  <2£
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и
С т -

83.
S
о
О I С «
S о — ^

“Ш--------
S
X Трасса Кабель

Об
оз

на
ч*

ка
бе

ля
Начало Конец

по проекту проложен

Sасо Ко
лич

. 
каб

еле
й, 

чис
ло 

и 
сеч

ени
е 

жи
л,

нап
ряж

ени
е I

Дл
ин

а,
м 2О.СО

2 Коп
ия 

каб
еле

й, 
чи

сло
 и 

сеч
ени

е 
жи

л,
нап

ряж
ени

е

Дл
ин

а,
м

1 РУ-10(6) кВ. Камера N6 РУ-10(6) кВ. Камера N10 АКВВГ 7x2,5 8
2 РУ-10(6) кВ. Камера N14 РУ-10(6)кВ. Камера N10 АКВВГ 7x2,5 8
3 РУ-10(6) кВ. Камера N6 РУ-10(6) кВ. Камера N12 АКВВГ 5x2,5 9

Е 4 РУ-10(6) кВ. Камера N14 РУ-10(6)кВ. Камера N8 АКВВГ 5x2,5 8
0
J J

1
5 РУ-10{6) кВ. Камера N8 РУ-10(6) кВ. Камера N12 АКВВГ 4x2,5 8
6 РУ-10(6) кВ. Камера N6 РУ-10(6) кВ. Камера N8 АКВВГ 4x2,5 1
7 РУ-10(6)кВ. Камера N14 РУ-10(6)кВ. Камера N12 АКВВГ 4x2,5 7
8 РУ-10(6)кВ. Камера N10 РУ-10(6) кВ. Камера N8 АКВВГ 4x2,5 7
9 РУ-10(6)кВ. Камера N10 РУ-10(6) кВ. Камера N12 АКВВГ 4x2,5 7
10 РУ-10(6) кВ. Камера N10 РУ-10(6) кВ. Камера N18 АКВВГ 4x2,5 10
11 РУ-10(6) кВ. Камера N6 РУ-10(6)кВ. Камера N18 АКВВГ 4x2,5 11

12 РУ-10(6) кВ. Камера N10 РУ-10(6) кВ. Камера N14 АКВВГ 4x2,5 8
13 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N16 АКВВГ 4x4 7 •
14 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N21 АКВВГ 4x4 12

15 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6)кВ. Камера N19 АКВВГ 4x4 13
16 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N17 АКВВГ 4x4 14
17 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N15 АКВВГ 4x4 15
18 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N13 АКВВГ 4x4 16

_LiZ

Сводка кабелей, длина в метрах

Число и 
сечение жил, 
напряжение

Марка

АКВВГ

4x2,5 108
5x2,5 17
7x2,5 24
4x4 190
14x2,5 27

Т П  4 0 7  -  3  -  6 5 3 . 0 1  Э П

Изм Коли Лист Подпись Дата

Привязан ■лиг: Очи 40 Г й  f г'ТЧО(в)кВ-е-кэмврет * 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип ИРПК

г  ап а. Лия Листов
Нач.отдела Осипов РП 25Исполн Курилова L

•

Кабельный журнал 
(начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. ИвановоИнв. f1J9

Цо£> Л #
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Начало

по проекту проложен

Конец

М
ар

ка

Ко
лич

. 
каб

еле
й, 

чис
ло 

и 
сеч

ени
е 

жи
л,

нап
ряж

ени
е

Дл
ин

а,
м

I

М
ар

ка

Ко
лич

. 
каб

еле
й, 

чи
сло

 и 
сеч

ени
е 

жи
л,

нап
ряж

ени
е

Дл
ин

а,
м

19 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6)кВ. Камера N11 АКВВГ 4x4 13

20 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N1 АКВВГ 4x4 18

21 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6)кВ. Камера N3 АКВВГ 4x4 19

22 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N5 АКВВГ 4x4 20

23 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N7 АКВВГ 4x4 21

24 РУ-10(6) кВ. Камера №18 РУ-10(6) кВ. Камера N9 АКВВГ 4x4 П О
£.£,

26 РУ-10(6) кВ. ШкасЬ ШЭ-2 РУ-10(6) кВ. Камера N18 АКВВГ 7x2,5 8

27 РУ-10(6) кВ. Камера N1 РУ-10(6) кВ. Камера N6 АКВВГ 14x2.5 13

28 РУ-10(6) кВ. Камера N1 РУ-10(6) кВ. Камера N6 АКВВГ 4x2,5 13

29 РУ-10(6) кВ. Камера N6 РУ-10(6)кВ. Камера N10 АКВВГ 4x2,5 8

30 РУ-10(6) кВ. Камера N10 РУ-10(6) кВ. Камера N14 АКВВГ 4x2,5 8

31 РУ-10(6) кВ. Камера N16 РУ-10(6) кВ. Камера N21 АКВВГ 4x2,5 14

32 РУ-10(6) кВ Камера N16 РУ-10(6) кВ. Камера N21 АКВВГ 14x2.5 14

Н1 РУ-10(6) кВ. Камера N18 РУ-10(6) кВ. Камера N4 АВВГ 4x4-0.66 13
Н2 РУ-10(6)кВ. Камера N18 РУ-10(6) кВ. Камера N20 АВВГ 4x4-0.66 7

Учтены 8 разделе ЭМ

лЦ

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П

Изм. Колуч Лист №яок. Подпись Дата

1 фивязан ГИП Z 2 U -.. РП О RkR к й м р п я м м  (СПП-РОЙ г. 

вакуумными выключателями BBnEL 
Тип ИРПК.

-Chuihil Лист Листов
Нам отдела Осипов

РП 26Исполн. Курилова ?
W 1 Кабельный журнал 

(окончание).
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. ИвановоИнв. №

ЦОйШ -01 Л9
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__ L
7 f 3 ^0 Y 

_
2^4 4 .1  

_Ь__
8‘ 20" 

^_ ч

28 1
11 3
29 6

27

ШкаФ ТМ

■^Шкаф ШЭ-2 ТН21

4 То 1
5 12 2
6 7 F 8
8 30 9

3 2
7 4
9 7
5 12

30

13
31 32

26

13 18 23 тгг
14 19 24 Н2
15 20 26
16 21 10
17 22 11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме - 
чание

1 Камера сборная КСО-298 20

2 Шинный мост 2

3 Шкаф телемеханики 1

4 Шкаф сигнализации ШЭ-2 1

1. Проемы в стенках между приямками под камерами КСО и кабельным 
каналом должны быть заделаны несгораемым материалом после прокладки 
кабелей.

2. Трубы для прохода кабелей через фундаменты должны быть уплотнены 
после прокладки кабелей.

Привязан

Инв. №

ТП 4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  ЭП

Изм, Кол уч Лист №доч Подпись Дата
Г л.инж по Осипов РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип ПРПК.

Стадия Лист Листов
Нач отп Осипов РП 27Исполн Курилова &/Аь.<м

План прокладки кабелей Проектный институт
Гипрокоммунэнерг

г. Иваново
формат АЗ

И оош - од
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Схема электрических 

соединений 10 ( 6 ) кВ

Номер камеры КСО-298
Назначение камеры
Номер сх. главных цепей

11
Линия

8ВВ - 600

9
Линия

8ВВ - 600

~ 3 --------------- — г .
р ч - р ч - V

\ V

Линия
8ВВ - 600

Линия
8ВВ - 600

Линия
8ВВ -  600

t  С

1
Линия

v-«
[]

8ВВ - 600
ТСН1

15-400ТСН25

I  I

Ввод 1
8ВВ-1000

0
[]

j V j-

8
СР и ТН N1
25 - 600 ТН

30

Номер сх. вспомогат. цепей СЭК40.2711 0404-О 0404-О 0404-О 0404-О 0404- О 0404-О 0419 0406-О 0 4 0 8 -0
Шинный разъединитель РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/1000 РВФЗ-10/630
Линейный разъединитель РВЗ-10/630 Р В З -10/630 РВЗ-10/630 РВЗ-10/630 РВЗ - 10/630 Р В З -10/630 РВЗ - 10/1000
Выключатель BB/TEL-10-20/630 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 1 0 0 0

Трансформатор тока Т П Л -1 0 О 5 ТПЛ-10 0 / 5 ТПЛ-10 0 / 5 ТПЛ-10 0 / 5 ТПЛ-10 0 5 ТПЛ-10 0 / 5 Т П 0 Л - Ю  0 / 5

Трансформатор напряжения ЗНОЛ 06 - О
Трансформаторы ТМ -25
Тр-р тока нулев. последов. тзлм тзлм тзлм тзлм тзлм тзлм тзлм
Максимальная защита РТ -40/О Р Т-4 0 / О Р Т -4 0 / О Р Т-4 0 / О Р Т-4 0 / О РТ -4 0 /О
Токовая отсечка РТ -40 /О РТ -40/О Р Т-4 0 / О Р Т-4 0 / О РТ -40/О РТ -40 /О
Перегрузка
У ч е т

С Э Т З Р  -  0 1  -  0 9 А

Элементы эл. магн. бпокир. ВП-19, ЗБ-1

Z
8CQ

Марка и сечение кабеля £ 1
ОПН О П Н - Р Т Ж 6 / 6 9

IС
S

1. Номинальное напряжение - П кВ
2. Номинальный ток сборных шин-ЮООА.
3. В комплект поставки входят:
-- шинный мост 2000 мм -  2 компл.
-  комплект торцевой ( левый ) -  2 шт.
-  комплект торцевой ( правый ) -- 2 шт.

ТП 4 0 7 -3 -6 5 3 .0 1  ЭП.ЛО

Изм. Кол. |ч Лист №ш Подпись Дата

Привязан Гл ИНЖ.ПР. Осипов Г>. i РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 
вакуумными выключателями BB/TEL 

Тип НРПК

Стадия Лист Листов
Нач отд Осипов U&A

РП 1 2Исполн Курилова

Опросный лист на камеры 
КСО - 298. 1 секция.

Проектный институт
Гипрокоммунэнерго

г. ИвановоИнв. №
формат АЗ

Ц00£о£-0& 3>{
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Схема электрических 

соединений 10 ( 6 ) кВ t I

1  Т “ !

\

й

1 - Т

[]

Л - "

А
\

t t i

1 1 1

V
[]

t \ t

1

Г

ч

t \ t

1

г

tjt
1

V 4"
чс] с
1

Номер камеры КСО-298 10 12 14 16 18 20 21 19 17 15 13
Назначение камеры СВВ ТН N2 Ввод 2 Линия Панель СН ТСН2 Линия Линия Линия Линия Линия
Номер сх. главных цепей 4ВВ - 600 13-400ТН 8ВВ -1000 8ВВ - 600 28А 15400 ТСН25 8ВВ,600 8ВВ - 600 8ВВ - 600 8ВВ - 600 8ВВ - 600
Номер сх. вспомогат. цепей СЭК40.2711 0407-0 0 4 0 8 О 0 4 0 6 - 0 0 4 0 4 - О 0409-0 0419 0404-0 0404-/ 7 0404-0 0404-0 0404-0
Шинный разъединитель РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/100( РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630 РВФЗ-10/630
Линейный разъединитель РВЗ-10/1000 PB3-10/630 PB3-10/63Q PB3-10/630 PB3-10/630 PB3-10/630 PB3-10/630
В ы к л ю ч а т е л ь BB/IEL-10-20/630 8 B / T E L - 1 0 - 2 0 / 1 0 0 0 BB/rEL-10-20/630 вв/га-10-20/630 B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 вв/та-и ш зо B B / T E L - 1 0 - 2 0 / 6 3 0 BB/IEL-10-20/630

Трансформатор тока Т П 0 Л - Ю О / 5 Т П 0 Л - Ю О 5 Т П Л - 1 0 О / 5 Т П Л - Ю О / 5 Т П Л - Ю О / 5 Т П Л - Ю О / 5 Т П Л - Ю О / 5 Т П Л - Ю О / 5

Трансформатор напряжения З Н О Л  0 6 - 0  —

Трансформаторы
Тр-р тока нулев. последов.
Максимальная защита
Токовая отсечка

Перегрузка
Учет

Элементы эл. магн. блокир.
Марка и сечение кабеля
ОПН

ТМ -25

РТ -40 / О

ВП -19 ВП-19, ЗБ-1

ТЗЛМ ТЗЛМ ТЗЛМ ТЗЛМ ТЗЛМ ТЗЛМ ТЗЛМ

СЭТЗР-01-09А

Р Т - 4 0 / О РТ - 4 0 / О РТ 4 0 / О РТ -40/ О Р Т - 4 0 / О  Р Т 4 0 / О

Р Т - 4 0 / О РТ -40/О Р Т  - 4 0 /О РТ 4 0 /О РТ 4 0 /О

а 7  L

РТ -40/ О

Z7

1 7

11 13 15 17 19 21

РУ-10(6)кВ

4 6 8 10 12 14 1618 20 ШЭ-2

Т П  4 0 7 - 3 - 6 5 3 . 0 1  Э П . Л 0

Изм. Коп. уч. Лист №дох. Подпись Дата
Привязан Гл И НЖ .ПР Осипов Г Г  1 РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с 

вакуумными выключателями BB/TEL 
Тип ИРПК.

Стадия Лист Листов
Нач. отд Осипов VjL*

РП 2Исполн Курилова f y l / . L u f -

? Г “ г Опросный лист на камеры 
КСО - 298. 2 секция.

Проектный институт
Г ипроком м унэнерго

г. ИвановоИнв. №
формат АЗ

Цой боб'О Ц,

Типовой проект 407-3-653.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293842/4293842588.htm

