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покрытия площадок ~~~ 15
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№’Ы Фундамент под шкаср узла управле-

ния системой подогрева 23
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Крепежные узлы
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М'О Молниеотвод с креплением
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НЧ Молниеотвод с кроплением к стенке реЛервцара JOL
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; Пояснительная записка.
; 1 Общая часть
, И.Яльбом типового проекта 7очч- стального вер
! тикального цилиндрического резервуара емкостью 

I 3 0 00м3 содержит рабочие чертежи основания под 

•: реъерёуцр, рекомендуемые к примечанию в мало- 
I Влаж ны х грунт ах.
\ 3  проекте предусматриваются вариант ы  конструкции 

| основания для применения в райо нах  с сейсмичностью 
! 8 и З  баллов. Основания резервуаров ё  особых грунтовых 

I условиях (н а  про садочных грунт ах, в зо нах  вечной м ер -

j ьлоты на плывунных грунтах, на подрабатываемых тер- 

рцториях и т.п.) должны Выполняться индивидуаль

ным проектом.

S проекте предусматриваются варианты конструк
ции основания для резервуаров, предназначенных, 
для хранения этилированных бензинов.

1.2 возможность использования грунтов естествен
ного Залегания под основание резервуара, выполняе

мого по настоящему просим у, должна проверяться

I

j расчетом. Основные полож ения по расчет у осадок 

I рсьсрвуара приведены в наст оящ ей записке.

I для обеспечения несущей способности основания  

j основные расчет ные хар а кт е р и с т и ки  

! (сцепление с  и угол внутреннего т рения ty  

i грунтов, располож енны х под подушкой, должны  

\ располагаться внутри области, заш т рихованной  

! на приводимом ниже графике .

; При более ни зких  значениях характ ерист ик  

| грунтов несущ ая способность основания  

j проверяется расчетом.

2. Требования к  инженерно- геологи чес к и т  и з ы с к а н и я м
2.1 инженерно - геологические изыска ни я должны быпол -  

пяться в соответствии с техническим заданием  проект 
ной организации, в  котором определятся состав, детальность 

и порядок проведения исследований.
2.2 Количество выработок должно обеспечивать полную  
карт ину геологического строения н а  глубину сжимаемой

толщи под ст енкой резервуара и  в  центре днищ а, 

во всех случаях количество выработок под стенкой резер
вуара должно быть не менее четырех,расположенных н а  

двух взаимно-перпендикулярных диам ет рах .

Глубина выработок должна быть не менее I S  ft: 1 ¥м 

2.3. В материалах инженерно* геологических изысканий 

должны быть приведены:

- геологическое строение и литологический состав 

сжим аем ой толщи с указанием расчет ны х з н а ч е н и й  

модуля деформацииt, объемного веса, угла внутреннего 

трения, сцепления, коэффициента фильтрации, 
пористости для к а ж д о й  геологической разн ост и .
В материалах инженерно-геологических изысканий для 

площадок средней и сложной категорий инж енерно

геологических условий должны четко просматриваться 

направления падения слоев или изменения и х  толщины  

Особое внимание следует обратить н а  необходимость 

оконтуривания линз и прослоев слабых грунтов, уточне

ние кровли Поверхности скальных грунтов.
В материалах инженерно-геологических изы сканий  
определяются гидрогеологические условия с прогнозом 

колебания уровня грунтовых вод .

з. Конструктивные решения
з.1 Основание резервуара выполняется в виде грунтовой 

двухяруснсй подушки с кольцевым щебеночным ерун
да ментом под стенкой резервуара, для районов с 

нормативной ветровой нагрузкой S  5  кгс/мги боле г щебеночный 
Кольцевой срундамент заменяется на железобетонный с 
Закладными деталями для крепления анкерных устройств

корпуса резервуара.

’дпя районов с сейсмичностью ВиЗбалпов разработан 
уширенный железобетонный кольцевой срундамент. 

з.2. Проектом предусмотрены шесть типов грунтовых подушек, 
применяемых при привязке в зависимости от фильтрационных 

свойств естественного основания и согласовании со 

строительной организацией.
3.3 Проектом предусматривается три типи конструкции 
отмосток и покрытия площадки под шахтную 

лестницу.
3Л в соответствии с требованиями СНиПU -91- 77 в 

основаниях резервуаров\ предназначенных для хранения 

этилированных бензинов, предусматриваются сплошное 

железобетонные плиты о общим уклоном 1:о,о2 х  

дренажному приямку, располагаемому под центром днища, 

возможные утечки по железобетонной плите, покрытой 

полиэтиленовой пленкой, через приямок и дренажную  

трубу отводятся к контрольному колодцу, располагаемо 

му за пределами отмостки.

(Продолжение Смотреть н а  листе к ж - з ) %
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Н. M q т  ери а л ы
4, /  Для грунтовых подушек применяются послойно 
уплотненные суглинка} л е с ка , лее на номере?Данные 
смеси
й.б Подготовки ? отмостка, фундаменты а покрь/тие 
площадки под и/охт ную  лест ницу Выполняются из 
бетона норки  /0 0
Кольцевые ф ун д ам ен т ы  а плот ь/ под днищ ем  
резервуаров, предназначеннь/х для хр ан ен и я  э т и -  
лирова ннь/х б е н з и н о в 3 Ь/лолня/отся аз бетами 
норки /SO (для районов с сейсмичност ью  З а  О 
баллов- из детоно M-2QQ).
д.З Рабочая арматура S  кольцеЗь/х фундаментах, и  

В пли т ах под площ адкам и п р и ем о -р а зв и т о  иная 
трубопроводов -  класса JhW., распределит ельная  
и м о нт аы сная  -  кл а с с а  S7J2
Плиты 3  основаниях р езер в у ар о в  для отилороЗаи- 

Иых бензинов армируют ся рулоннь/ми сет кам и
5, Про из 3 о дет So ра 5о /п .
5J Рабогь/по возведению оснований резервуоров  

должна/ выполняться по специальном у проект у  

про из 3одет За ра§о т , разряда /г?ь/3а. емему генподряд 

Чипом на осн оЗ ан иа настоящего проект а, привязал* 
ного к  конкрет нь/м  условиям строительства, 
проект а о р га н и за ц и и  строитель сюда и с 
учет ом  т ребовании соответствующих //орногь'вшк 
документов на пт деление виды р аб о т .
5.2 Наблюдение за качеством Зо/лолняемш работ по 
устройству основания резервуара проводится 

Заказчиком ¥ технической инспекцией , авторским  

надзором j геотехнической или строительно и 
лаЬор am  ори ей г енпоарнд чика

При несоблюдении требовании проекта ила тех но - 
логической схемы производство работ  конт ро
лирующие инстанции делают соответствующие 

записи £  ж ур н ал е  производства р аб о т .
Сдача -  приемки основания под монт аж, резервуара 

производится комиссией по Зоннь/м ж у р н а л а  
производства работ ? исполнительной сх ем ь / 

основания, результ ат ам  послойного конт роля за 

плотностью и однородностью подуш ка.

J  *‘V,* 1
й
^  I

в  У казания по привязке а л ь б о м а .
5  общем случае, когда альбом /П  привязывает ся я  нес
кольким р езер вуа р а м , входящ им  в  сост а в р е з е р в у 

ар ноем па р к а , р ек ом ен дует ся  п р и д е р ж и в а т ь ся  

сл едую щ ей  п о сл ед о ва т ел ьн о ст и  работ  при при -  

в я зк е :
в ,//?0  генеральному п л ан у  резервуарного порка (Вертикаль- 
ноя планировка) доя каж дого резервуара определяется 
схема основания из набора типовых схем, приведен
ных на листах ~д , Я Ж  ~/0
При необходимо сти для отдельных резервуаров ренровп- 
гы бается индивидуальная схем а основания.
7аблицы к  привязанны м ь хе м ам  заполняются
Конкретными д ан ны м и  (кром е отметки
дна котлована, которая заполняется после расчет а  
осадок резервуара).

3 2 . //q основании и сходно *х донных по району строитель

ства, технологического задания, имеющихся материалов 

согласований со строительной организацией назначается 
тип подуш ки, т ип отмостки и  заполняется основная 

таблица привязки оснований на листе Я Ж -У /,

6.3 Привязываются площадка и фундаменте/ под ш ахт  - 
ну/о л ест н и ц у (Л и ст  /?УХС-/б)
ВЦ Иа основании изучения материалов инж ен ер но - 

геологических изы сканий для каж дого резервуара, 
ре а ервуары обье диняются в ра. с ч етнь/е групп ь /п о  
признаку идентичности инженерной геологии и по 
каж дой  группе назначается расчетный резервуар, 
находящийся в  наиболее неблагоприятных условиях.
Не о вход и но, п о - в о з м о ж н о с т и , ст рем и /пься к  м и н и 

мальному кол ичест ву расчет нь/х групп, д л я  резерву^чяык 

парко3, расп ол агаю щ ихся н а  площ адках с простои 

кат е горией сл о ж н о ст и  инж енерно-геологических  

условииt к а к  п р ав и л о , сл ед ует  в с е  р е з е р в у а р а / 

объединят ^ в  о д н у  р а с ч е т н у ю  группу.

При в в  ух  - трех расчетнь/х группах для каж дого  
расчет ного резервуара вь/полняю/пся копии листов 
PJ/C-6t Я7/6  / ,  Р7/С -8  , кот орь/м  присваиваю т ся  

соответственна м а р ки  Н Р С  ~ б / / , A’M /S //^

яз/е- s/ г  и г *

Все р а с ч е т м ь /е  л и с т ы  вклю чаю т ся т олько в  

араи/внь/й экземпляр привязанного альбома

6.5. Д л я  каж д о го  р асчет ного  резервуара назначает ся 
т олщ ина первого Яру а а лодусики и  выполняется 
расчет  осадок р езерв уар а , обосновы ваю щ ий её .
3  том случае, если разниц а в  полученно/х значениях 
т олщ ин ладуш ек двуес р асч ет н ь /х  резерву арав  
будет менее вдом, обе расчет ны е группы следует 
объединит ь в  одну, г е. принимать для ко ж  ого резер
вуара обеих групп яш/большее из дух полученных значе
ний /поп щ и но/ первого я р у с а .
Расчет  осадок выполняется согласно указани й  
раздела V н аст о я  щ ей зап иски  и  расчетных листов
к ж - ц ,  к ж - s .

6.6 3  случае, если в  пределах смсиы аемой т олщ и  

See литологические, разност и имею т  надуло  
деформации в /00 к /с /с н г, р а с ч е т  о сад о к  
реком ендует ся вб/лолнягь по методу линейна  

деф орм ируем ого слоя конечной т олщ ине/
(  /П р и л о ж е н и е  в . & /о /7 //  -  /5 -¥ 4 , пункте /  в  и  /б/J

Выполненное основание должно соответствовать 
iпребовониян пунктов 4,7 и 4,8 СНиП в! 78-75.

т.п ?0 </ - / '- 1 6 8 >8 Ч в ж

Пробела//

| _
I iI I

~<и*в* < i ~

P/oepiyap столбам/ бе/ 
цшшЩ/>ичее#ии Лла не<рта и 
Npf>rt/ipoJy*r4>6 ег**остЬ/о30О0П

* беДисальныОГтп/с

Роясяигепбная уп писка
Яие7 2

ЛиСГ \HC7Vl

4р. Л
':0<Пи;р4. ч 'pwpj6«J 

/. лило



6
7. Основные положения по расчет у осадок основания 
V. Цепью расчете осадок основания является проверка 
Наде тностц типовой конструкции подушки, назначаемой 
ори привязке. При этап следует стремиться к обосно
ванию минимальной толщины первого яруса 

подушки.
72. Исходными данными для расчета осадок при 

привязке альбома служат:
- инженерно- геологические изыскания ;
- генеральный план резервуарного парка с отмет
ками скроен днищ резервуаров- 
-размещение узлов подключения к резервуарам 
приемно - раздаточных трубопроводов;

; -допускаемая осодка корпуса резервуара [S  подкл'] 
j ЪЗ. При привязке нескольких резервуаров

(В  составе резервуарного парка )f Которые могут 
; быть разбиты на отдельные группы, каждая ш 

которых характеризуется идентичными им же - 

нерно - геологическими условиями, р а с ч е т  осадок 

. допускается Выполнять для одного, -расчетного,- 
j резервуара группы, находящегося в наиболее 
j неблагоприятных условиях о т о ч к а  зрения 
I однородности и прочности грунтов, слагающих 
\ основание.
| 7Л Глубина активной зоны (нижняя граница 
j сжимаемой толщи) исчисляется от уровня 

| центра днища и определяется из условия -
! G  (т )г КР$ (т ) ..........(i) где т • V /r

-безразмерная координата 

I () (сп) - <р do (т ) - уплотняющее давление на глу- 
j вине 'l - m R  под центром днища.

| Рб(т у  бытовое давление на глубине

j К = 0,5.
с^-расчетная нагрузка в уровне днища, 

da (т)-(рункция рассеивания напряжений под 
центром догруженного равномерно-распределен

ной нагрузкой круга.

После преобразований условие (1) приобретает вид 

параметрического уравнения семейства прямых в 

системе прямоугольных координат Cf В.

С-- dd-JljvJ- + J L  в .........( tQ) ,
т

8 - .........(з)С - Л/jp- E.
Ф

В формулах (г) и (з ):

Цср - усредненный объемный вес грунта в пре

делах активной зоны

И- высота подушки Над планировочной отметкой.

Номограмма для определения безразмерной 

координаты нижней границы активной 
зоны

c -.eJ ssl I
т: йВ

в . * т .

Глубина активной зоны отделяется по 

(pop пуле-'

ЗГ и'-та R ......f t ) ,  где
П)а - значение безразмерной координаты, определен
ное по номограмме.
Если найденная по формуле (4 )  нижняя граница сжи

маемой толщи заканчивается в слое грунта с модулем 

деформации Е <  SO кгс /ел?2 или если такой слой 

залегает непосредственно ниже этой границу 

он должен быть включен в состав сжимаемой 

толщи, но не болеег чем на глубину, соответству

ющую значению К* 0.1 в формуле ( 0 а в формулах 

(г) и (3)

Последовательность выполнения вычислительных 

операций (алгоритм) при определении величины 

2 а приведена на листе КЖ- 7.
7.5. Осадка отдельной пточки основания определя

ется По методу послойного суммирования с 

использованием интегральных функций рассеивания 

напряжений Л(т)'- J  d  ( i ) d i .

При этом, основная*расчетная формула ( б )  

Приложения 3 СНиП "-/5 -7 4  принимает вид:

* ' P * t  %г Г Ei * г(3е
р  - о,3 - безразмерный коэффициент, 

п-количество различных слоев грунта в пределах 
сжимаемой толщи
Ж  “ значение функции на границах, разделяющих 
слой.

Значения функции Ж  - Л о (т) для центра и Jh (т)~ 
для .контурной точки круга, загруженного равномерно 

распределенной нагрузкой приведены в нижеследую
щий таблице

Штегральные функции рассеивания напряжений

Л  (m )-f  "d, ft) d t

т-Уц Ли

0 С1,000

0,2 } 0,199
оу j 0,39$

0,6 j 0,575

0,8 | 0,737
1,0 0,877

/,г (7,996
f,$ 1,091

1,ь t,m

1,8 $25$

г.о 1,316

0,995

Q. 975

0,905

0,810

Ц700

0,595

0,50$

4 $25

% ! Л; V,

0,2
Q,H

0,6

0,8

i,Q

№

ifi

0,000

0,037

0,191

_0,27/_ 

0,3$ 7

0,Ш

0, HSO

OMO

0,380

0, W7

o,m

0,3so

0,315

1,6
0,360 1,8
0,310

2,0

0,537
0,225

0,589

0,635

0,676

0,260

0,230

0,205

Примечание: промежуточные значения функций определять по линейной 
интерполяции, используя табличные значения коэффициент V.
Если т*т +Ат, то Л (т) я ^ (m ^ j,)  * У Л т

Цепом.
8$3 оч*
H.KQHicf}
Т.конпгр 
Нач о/т>Г 
ГОП

П ирогоб  . л2
[i у

(аср штейн 
Сменно угк ч>-&--------я -™ -3 ЩрОП£ХШ{ ■ 

'бальзах

Т.Л. 7Q tf~ l~ i£ 8 .8 4 КМ

Фезервуар
лыиийлим

ст а л ьн о й  в е р т и ка ль - Стадии Лист

Р Ч

Пояснительная записка 
Лист 3
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Нормирование осадок основании резервуаров 
принято 8 соответствии с письмом цнии Проект- 
стальконструкция от oz.oz.B4r н  2 7 -3 4 jz

Осадки и крен резервуара должны удовлетворять 
следующим условиям.
Условие 1
Максимальная разность осадок между Ъвумя диаметраль
но противоположными точками (общий крен резервуара.) 
не должна превышать 0,00 S я

0 , г Smox - Sm in + £ QJ = 0,00$
2R

Условие Z
Гагнасть между ссо.дкои основания пор центром ре
зервуара и минимальной осадкой под стенной не дол
жна превышать 0,оо8Я:

tmax r So "  $ min с [ t  J ~ 0,008 А (7)

У с л о в и е  3
Осадка стенки резервуара в точке подклю че
ния приём но-разд ат очны х т рубопроводов  
д о л ж н а  удовлет ворять условию:

ЛлЯи - Рк
s t s S r - S f  * л

где:
d М

Я< = (Q kL/1 + Z M k)  Z n *

( * )

(ва)

IS5 *-
[̂3*~Г~
21crОI

t U

щ I

Рк'приведенное компенсационное усилие, передающе

еся от трубопровода, на резервуар 

ft -  (Q i  L h + г  Mi )  + d «/V i (в 5 )

Pt-приведенное дгерормационное усилие, передающееся 

от трубопровода. но. резервуар при единичной осад

ке стенки резервуара. в точке сопряжения 
с трубопроводом, S t - f 

5 (рормула.х (8 ) ,  (8а),(8б);

Лп-площ адь сечения стенки патрибка 

Rg -расчетное сопротивление стали патрубка 

%п -радиус срединной поверхности стенки патрубка 

L n - длина патрубки.

о1м - 60; <1*- 1Z0 - ноэсрфициэнты концентрации
нопряжений
S t " Часть осадки S r  реализуем ая при гиуро- 

испы т аниях (см п.7 7.з )

Sr -р асчет ная  часть о с а д к и  Sr /см. п 7 7 ъ ),

Компенсационные усилия Мк, Он, к/к и усилия 
М* ,Q i, Ы1 определяются механическими расчета - 
ми трубопроводов в составе механо-монтажной части 
проекта трубопроводов и являются необходимыми ис
ходными данными для проверки выполнения условия 3. 
7.7 При значениях 9max, tmax, Sr, не удовлетворяю
щих условиям 1, Z, 3 (или одному из наос) снижение 
осадок и крена может выть достигнуто следую- 
щими мероприятиями:

7.7.1 Увеличением толщины и жесткости подушки  

7.7.г Уменьшением жесткости подсоединяемою к резер
вуару трубопровода: в вертикальной плоскости, уменше- 

нием компенсационных усилий за счет изменения его 

конфигурации.

7.73 Проведением гидростатических испытаний резер
вуара с использованием временного гибкого во
довода и жестким подсоединением трубопроводов 

после испытаний.

5 этом случае, на к при проверке условия ъ, так 
и при механических расчетах трубопроводов в рас
чет принимается осадка $т, равная той части осадки Sr, 
которая реализуется после стационарного соеди
нения трубопровода с резервуаром: 5? -S r - S r .
При этом, необходимое время выдержки резервуара под 
гидростатической нагрузкой, соответствующее величине Sr, 
определяется консолидационными расчетами сжимаемой толщи.

Схема к определению осадок и крена резервуара

рЬсчетяа я точка 2 Тонко подключецчя приемно-раз
даточных трубопроводов

ПопроВлвнце о5и$е- 
го крена

$mLn

Расчетная тон- у ^Tvr \Осъ поборота резервуара 
/  v /7ра крене

/ Расчетная точка 4

Расчетная схема основания 9 ля расчет а при привяз-
реализуем ая после гидроиспы т аний (см п. пл.ъ) приведена н а  лист е к ж -б

7.8 Последовательность расчета осадок при привязке 

типового проекта.

7.8.1 По данным материалаё инженерно-геологических 
изысканий резервуарный парк разбивается на группы 
резервуаров по признаку идентичности инженерной гео
логии и по каждой группе устанавливается номер расчет 
ного резервуара. При привязке одного резервуара эта 
операция отпада ет.
7.8,% На листе наносится геология расчетного
резервуара, наносятся расчетные точки и точка, 
подключения приёмно-раздаточных трубопроводов 

7‘8.3 На листе Кж-S заполняется таблица данных по 
грунтам, слагающим основание, и определяется глу
бина активной зоны по алгоритму на листе кж-7. 
гам По табличной срорме на листе кж-7 выполняет- ! 
ся расчет осадок для каждой расчетной точки, 
в результате которого определяются значения So-̂ sv
1.8.5 5 последовательности, приведенной на листе кж-в, 
производится расчет, в результате которого опре
деляются
-  максимальная осадка Smax;
-м иним альная  осадка Smcn;

-  крен б  max;
-  направление крена Yo;
-осадка в точке подключения приёмно-раздаточных тру 
бопроводов S r .
7.8.6 Производится проверка выполнения условий 1?ъ 

и в случае необходимости, выполняются рекоменда

ции пункт а  7.7 с соответствующими пересчетами

ИСПОлН Ли,.
/ил-

ri A cwiP iog.L
Г 'Чл,
Ь'-»ч - r i :л1,.
run ~ Sc.i

—

Жл*,*Г'rr.—
7#Г1 /--

—

—
- —

Прибяэся

UhB v
Т.П. 704-1 -168. 84

РёзербцтГрстапьноЦ Вер тика/Л cTQ £ J я ниц цилиндрический для нс<р- г”-̂ — mu----  'ш цилинораческии для нес, j и нефтепродуктов еик
Пояснительная записка 

Лисп; 4
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\домерациЯ и услав- 
\ное обозначение 
• грунта по матери
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3. Р а сч ет н а я  схем а  резер вуа ра .
7 э ^ / а 9 д > о ~  —  
f --------- 1 -------------------vf

l U i i i L L И Ш О  Ус/ * г

' _ X "  ”
Яр!с  аг

S /ч/c a i  ~ p r ж

г77/"77Г-7/Г—/г/~*/,

ч

^ / / /  h// /// //Г7/.

1

грело л оженив расчет ных /почек и узла подключения юр-доо 
(наносят ся про привязке)

Г " "

{ Н аст оящ ий л ает  являет ся составной частью расче
т а  осадок основания и заполняет ся при привязке толь
ко 6  архивном экземпляре. альсГома ш 

2. Ь  качестве расчетных принят ы инженерно-геологичес

кие условия резердуарад I \ Результаты расче -
т а р ас п р о с т р а н я ю т с я  н а  группу, вклнэчающ у/о резерв \

1 IЩ * П * *  1 __]
3. При нескольких расчетных группа,с резервуаров для 
каждой группы выполняются Копии листов КЖ-6,  7, в t 
которьич присваиваются соответственно марки
К Х ~  е /, ,  7А ,  V /  , к * ' 7/ г  о т .3.

При fa SGtil
_ _J

l :
tt. - tJ  . 4 — — i

Резервуар cmал&нЬОбейтика-|С.-лаЗи» 
хьный цилиндрическийдля нефы 
и перт епродук/пов efii/QclUO

J la t m o f  1

3 0 0 0  ~
Расчет ны й лист

* I Мин пер г сир он J

Ц  0 0 7 /3 - 0 3  0
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j Ю. Расчет осадок

Ю.1 Определение глцйины активной зоны

2лубина актибиой зоны определяется расчетом по приводи- 

димому ниже алгоритму. Перед началом расчета необходимо 

! заполнить зрасры i+ 5  для расчетной точки „ О

Номер |
| опера-\ Описание операции ици [! (

выполнение операции

1 j Вычислитель 2о s 15 К1 Z o -

! j Определить индекс п из 
j 2 \ условия 2п > £ а > 2 п -1j ; ... .

П =

j j Вычислить-

! j  \ * ср " Т / у А + К ,> * " "

«

] . ' - + / 2 а - М /
i

| 4 > вычислить: Ск О^бсрЯ/ £ С =

j $ i Вычислить-& = 0,5 бер П j Ср Дв
) ! По монограмме на листе 

 ̂ j КЖ~4 определить ГПа /77а =

7 J Вычислить-. 2 о *  ГПа Я г а *

j Определить индексГ1 
°  I из условия i n  *  Z  a -  i  л-t п--

! Вели значение П совпадает с предыдущим значением П ~
3  | - ид ши к опероции 10 иначе -  повторить операции 3 + 8.

\

| Принять значение глубины | 
! ; активной зоны вычисленний,{ fa !
j ; о операции 7 Конец.

I !г
I 10.2 Влубино активной зоны принимается одинаковой 

j  для всех расчетных точек и равной значению 2  о. епределвн-

! xi
I
Ji
.!

ному в пункте 10.1. По определенному значению 2  а для 

каждой расчетной точки устанавливается область сум

мирования в таблице вычисления осадок и заполняются 

графы 1+S ( для точки,, D заполнены ранее, сн пункт 10.1).

V.I

10.3 Вычисление осадок для расчетных точек 0 , 1 , в, 3, 4
г
*Э «с§ s з: * Б о **5э- §U % 
СС V
*: о

s-*0

I I
1 “
1«г

Г
Й;>5
l » |
g^«cS*
£2

10

i <
■*8
J *^
1 : К

оо
рд

ин
ат

а 
ни

жн
ей

 |
 

! 
гр

ан
иц

ы
 с

ло
я 

1 
, 

И
м

чсN

If:
I f

§э
Г ?
5 *
о м * гС* ft Ч

•I
• о

ч? 5s 
•>» М

1 С*.
О ** QQ <ft *0 О о са

r l
/ 2 3 k S £ 7 в 9 1 «|  ■« 

1

!
—

—

i
1
\
i

i1

— —

— —

—

— —

—

Продолжение таблицы Вычисления осадок для расчетных тачек

2 * 1  V 5 \ 6 7 в 3 ___10

1 \

i

<

j

i |
!___ — -------■: I i

ц
i1

1i____ i

1 Настоящий лист является составной частью расчета осадо 

и заполняется при привязке только в архивном экземпляре 
альбома Ш

Привязан

i

| UhB. t f 1
U cnonn P u u v i J •~b~£7 '» -  -Л- " "H l""-.1" ^ 1 1
Ъсд.ипж. Галии .ja l u A ' т. n .  7 0 4 ~ 1 ~  / 6  & . & i 4
H. ним mo Госрш ,еин
T. HOtimo Сн\е> на /j id 'i.  n -
Н а ч  um d Ж у p . iCKUU )—
r u n Боль j x r Резервуар cmипыюй Вертикальней fm c H iu M flu c m Лист» В7 ‘ цилиндрический дляне<рти инефте- 

продуктов емкостью ЪООО /ч ъ Р У

Расчетный лис/р Z 4 j* t\C ~ L })d .;K .p ) С(> p c t ’j d



/о

| /0.4 вычисление ocqooh 6  S  . Smax, rmnt
а также Продолжение мыритпа.

крена, резервуара. 8  а 630 напрЫЁлешкУо Выполнять JНенер 

по прцбодинану ниж е алеорит пу:
Ц с х о В н ы е  д а н н ы еi ----------------- ----------

• А Осадки р а с ч е т н ы х  т очен  /  см. л и ст  К Ж -? )

3  1 1 п 11 5о-|

т/ н 2

I Sj 3 1______£ L I) 5г ~ | _____ м Г, 5з —

г. Расчетная нагрузка о =
3. Радиус резервуара. k  -  п

4. Угол подклю чения приепо- раздат очны х тр-d o S f  ■

А л г о р и т м  о п р е д е л е н и я  S m a x ,  <$ m in) «$т, В, Уо

U'j

1:1
I-:1
1 7I е

3
rs'<51

Номер 
! опера 

ччи
Описание операции быпол нение операции

в ы ч и сл и т ь ’

1 -  “ £ — • 
л ,  г S ,  ' л - ---------------------

\
i  « J - 9 '___■

И г 2 &г ’ Л - ---------------------

1 _  *  ‘У 1 .

\
И }  г Sj л

1 = _ * £ ___
У»ц 2 вц у \ ч=

1 Вычислит ь:

1 ( A +A , +A » - U , ; * - т (

1
1
j!
\

|

а < ~ДГ ( J * - И

|

> аг ~  лГ ( ] г ~  ] ч ]
\t

= J L /  
аг *т (

\

1 & = Ч х  j i 'X ’+ V  ( } , +} з )  + б - Я г Ц з ' + ч Н

| + ( * - ч ( к 4 А ч ) ]

| С - & [ ( * Ч ч ) ( ^ ч)  + 0 ==i h [ ( 3 !l+ t4 l

| + ( * ~ ч ц Х ' к )  ]

I
1

опера'
чаи

Ю

Описание операции

Вы числит ь: 

си
В

F  ^ Q*
С

В ы п о л н е н и е  о п е р а ц и и

В ы ч и сл и т ь : 

ф  ~ )/&*+ F *  *

В ы ч и с л и т ь  

» /
a - a , в - аш f

В ы чи сл и  т ь:

В  * * Ж '0 'Я . Ф

Вы ч и сл и т ь :

“  т

Вы числит ь:

S max -SiK(  ̂В ( i  * 4>)

В ы ч и сл и т ь  

6 m in -  cJiRc^T) ( l - ф )

В ы ч и с л и  т ь  

6 T = J IR y V  [ i  -& C a s

-  F S i n  Y j

Вы числит ь  

t m ax= 6 0 -  S  m in

Конец

Ф ~ У

J)

S m a x  ~

S m ir t  -

S r  =

t max-

iQ.S\ Р е з у л ь т а т  р а оч ет а . 

чет н ую  схему (  лист

н а н е с т и  на. раа  

К Ж - б ) .

Ю.6 Проверка, Выполнений услоВаи / - £

Ш  * [ * ]  =в  =

 ̂max f t ] - , 008

ш.? ОроВерка Выполнения условия 3

Исходные ранные:

М к -  1 ' =/  *

м, =

1 П ^

Ry =

Рк =

Pi =

Я п  Вя  - Р *  

Pi

г
5 г л  Г

(у с л о в и е  7)

(  Условие д )

; Мя -

«4 =

йп. **

flpoStjK

7. П. 7 0 Q 4 -  1 S S . & U н ж

_______1____:

UnB. Н-.

РперВчзр стальной Иертигальн. 
цилиндрчческцц для нефти и } 
нефтепродуктов епк.ЗОООн

РасчвтныВ лист 6

Стадия Лист

НииАЪфтепрсп
Ю^ШпронвфгепроСод
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Схемы оснований реьерв/уаро ^  слх/анс/равамне/в ( срез яо) ллои/о£кд. Схема/ осноЗанай резервуаров на нрент/а мир о Риммой ли/ои/адке
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Номера привязываемых резервуаров

\
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v $  %< й ч  
">s  S»

о

н

/и?
Д,

Зг

А

S

3

А900 Д /=  i$ 9 8 0  /Щ

ТТ---------

7 ДЗ-/8У80 Щ

Ааранегры
'схемы

осювании
Комера привязываемых резервуаров

\  ч ь

$ г ! н

Ьр
i:n

л
/ /
fit

ь А

£ S

в
Параметры

схемы
Основания

лр/тери призязыхаених резерхиарох

в

\ « &

s | 5 Ар

Р 1 /'Я
* ъ 5

£ и
л *

4з

ш .
5

А
£

в \

sn
|Д|

f*v>
Sg1

!1 l

j /  О тм е тки  Д  £ и в ы с о т а  // п р и н и м а ю тс я  £
| с о о т в е т с т в и и  с г/роекл пом  генер ал ь но го  п л а н а  
j <?. О т м е т ка  О на к о т л о в а н а  6  и г л у б и н а  /? опреде

л я ю т с я  по р е з у л ь т а т а м  р а с ч е т а  о са д о к

р е з е р в у а р е

Уклон € т о  со б к о т л о в а н а  в *77 п р и  п и н а е т с я  но 

м а т е р и а л а  м  и н ж е н е р н о - геологических из ь/скании.

к С х е м ы  о с н о в а н и и  на я о с о го р н л/х  учасм?/гах 
р а з  р а  5 а  т о  i дало гг/с я  инвививуаит оно и  вклм^аю/и/ 
8  с о с та в  привязанного альЬома Ш .

А р  и / и л а  ы

" \

\
\

------- -------1L ....

Ш а ш  г. Ж
сед ы * -fb.
Ч^мнтр
1иШ1&  Hay, otd

'{ufijuaL L h l
лицкаь

Гьрштсоп
Ы хенсо
ЖцрОЫСА.
валдзак

У
Я Ш
*& =
Ш

г-л 8 д Г -/ -/ 6 в > 8 '/ А Ж

Резервуар стальной Seprotat; Сга&* Лист
наш цшоеурмескио алр не& 
инергеаровчхтов еныстшЬ
Схемы оенованиО

Копир Слип z h x q  e.JZp-

/О
Ластов

HuHf/rpreapotт
Мяс/опръгре, .р$в \?

f- А  'с / С *  У



^1* 
£ 1

I
I

" I

/  - 1 2 - 2
(только для раианаё e сейс/чичмасть/а # a  ЯбаллсЗ)

ОсноЗная таблицо лриЗяэки осноЗонии

Номер 
оози- 

) ции ре 
эероу- 
ара по 
ген/мол 

"</

Номер
схемы
о сноб а- 
,яия 
(кж-9г 
кж-/д)

КонструктиЗнб/е решения 
ос но 3амия

ОриЗязко 
узла лад- 
ключе ноя 
приема- 
-разба/ач- 
но/л /ру№ npoSopoSy

Ориме-
чанае

Can de- 
гопо уз
ла ..Jr
(юmss/

fan de- 
/пали tp 
ля ..6" , 
(ЯЖ-/6)

Сип по - 
df/шки , 
(к ж -zjJ

Сап 
тнеы 

ко ,
(кж-в)

\\
1

■•tsrsТгб г
А

J fj 6.3 0 £ 90°

А л а н  осн оЗ а н и я . /  В т аблице л р и З я зки  последняя строчка заполнена 
как: пример и при при Знаке Зы черкиЗает ся 

£. Значения от м ет ок на сечении лриЗеденд/ 3  
таблице к  приЗязанной схем е осм оЗания (л ист е/ 
КЭ№°£/б}. Отметка„С^приЗеЗено 3 таблице лриЗлэки на 
лист е К Ж -/ 2 .

3  Тип подуш ки при при Знаке назначается 3  за Зоей мос
ти от фильтрационных сЗоистЗ естестЗеннаго 
оснобания и  3  у ё я зк е  с согласоЗамил/чи строителз 
ной организации.

При 8я* он

\ -----
! ------- i

j U»iH
(/СЦрАН-

11

f r y 7 0 4 - / - 1 6 8  8 4  wЙейтж 
И. коню ГоршгсЬЯ&А!
г. контр Сокенко SJc’f^y

IШчитд[Щ 'р /Ш -
п ш балъэок /  1 нгзерЯиар стешлои зергикалемодоя ласт Ластов/ нош цшиншшуескии олянетрти 

и нергелрооушб' елкссш М р Р / /
"Общий бид б сн а 8а ниР
Основная т аблица  привязки о с н о ва н и и f. Си t  o





Г р ун т ы , п р и м е н я е м ы е  при  у с т р о и с т д е  я р у с oS (/Г /и З Г )  
и с к у с с т в е н н о г о  о с н о в а н и я .

Гомер
грунта.

Описание

Расчет- 
нош мо
дуль де- 
ерормоиии
£ « г/см*

Примечание

Грунт i
Пословно уплотненный 
cyan инист  ь/и грунт

/5 0
Г/едренирулощии

ТрунтГ

Паалоино уплотненной песча- 
HO' гро данная смесь одоВад- 
лением до 40% (по объему) 
глинист ого грунта

250 Педренирун/сиии

Гр унm3
Г/ослодно уплотненная 
оесчано- ера да оная смесь 255 дрениру/ощии

ГрунтУ
Послойно уплот ненны й  
среднезернисть/и или 
крупнозернистый лесок 200

Зрениру/ои/ии

П р и м ен я ем ы  е  /г /и п ь / гр у н т о д ы х  п о д уш ек

Тип

Применяемые грунт а/ 
//о ярусам ладушки П р и м еча н и е

Прус / П рус 2

Т и п / Грунт / Грунт 4 7и по/ Н О  примем#/отся как 

при дрениру/ощих так и при  

неВрениру/ощих грунт ах  

ест ест де м ного оснодониЯ
Тип 2 Грунт / Грунта

ГипЗ Грунт Г Грунт 4

Г и п £ Грунт 2 Грунт 3

Тип 5

i
Грунт 3 Грунт 3 Ги по/ 5 + 5  прим енят /77 ся  

только при дрениру/ои/их 
грунт ах ест ест б внна  го  
основания

Тип 6 j Грунт 5
\
\-----1___________

Грунт П

К о н с т р у к ц и и  о т м о с т о к  и  п а к р ь /т и и  п л осц а д ск

Тип ГК о н с т р у к ц и я  j П р и м е ч а н и е

Т и п ! й

I

бетон м/аа
г, /  Под го год ко
Г о  * 7! /

~  V  V - Y / P . * » r . . m c « *

ПоВготподку Выполнить из грунт а  
а руса 32 с Вода Sко и до 4 0 )( (по од$- 
ем у) глинистого грунта е уп  - 
лот нениен .

Тил Я

M
l

заполнить це-
Ш /ш м  нсепезоде-

-----с----- W  /  тонные плит ки
Размеры и м арку плиток указат ь  
при приднзке.

У П "  \ Труп г яруса j /T

Тип 0/

1

булыжное мощение

' [ Y X X X D C O C K ^  Песчаная поВсо/пка 

V ■ ’ : ; К  Грунт яруса У Г

При хр ан ен и и  зт и л ироданн ь /х  

ВенэиноЗ не п ри м ен ят ь .

!
• •■ .• • • • •% :______ :________ _ J

I
..... -■ ■ — - — .. _____  — »

/. Уплотнение грунт а ярусад Л и  3 2  дь/полнягпь 
слоями толщиной до 2 5  см и  при опт имальной  
Влажност и, определяемой грунтодои лаВоратора 
ей.

2. Коэф ф ициент  уплот нения от косод  -  не менее 

0 ,9 2  .Мля остальной част и подуш ки  - не  

м ен ее 0,95

/]ра$рх>н

Un&t/
/Н/.-иШ Л и ш а в -К  ■ ^

г  Л . 704- / -  /6 3 .8 4  / Г Жfc.U/UXUU т'Т..
Ир м  г г1*)■ ''>и > Г'/-‘/ Т/Г-.'u
/л,.’//'Ъ *Г f" '-*—

Г'.\че^.ус
Ни V. v/J 7-i'j'j'ihca'.
( д л *  слот а к т- Реэер&иар стыи/ио вертикаль - 

ной цилиндрические ВлЯНедзтии 
нефтепродуктовенк остью З Ш *

?ГОс74Я4vc г /истее
р /3

Типд/ п о д у ш е н , ОП7МОС- 
ток и  п о к р ы т и я  п л о 

щ а д о к

Нин неф 7?/гр о н
. ■ХлЧОНртПщ, »£//.



J/з е л А  (т и п  A , / )
( для районов с нормативной 
"ветровой нагрузкой менее 

Sd к рс/м г  и  при сейемст/- 
ност и м г//е е  3  ваи/лав)

Tun отмостки смог р е /7? 6 
В таблице яривнзки не 
листе К Ж ' г /

J6 !

/ днище резервуара { Гидроизолцру тощий слои выполняется из супесчаного

Vlp \̂ rr)PPUj<^'l)j

%

/  Щебеночное рун- \ 
* ТТаненгное кольцо

Ярусв
\

Кйньригыюиию соям  женин линий колик / / V ' I
Вана с контуром отмостки при строи- 
гель с где выполнять в  соответствии с К '  ' At
привязанной схемой основания 
Усмотреть таЪпи и и привязки на лис7еКЖдЬ г  Аг ------------------ *

-------------------!

У зе л  J  (т и п  J , А )

( Зля районов с нормативной ветро- 
Вой нагрузкой дб кг с /м г и более „ 
о при сейсмичности менее # Sawed)

/ил отмостки смоли 
pem bB таблице лриВяз 
ли н а  листе Р Ж - /7

А -ЗП ол

слой грунта влажностью не далее 3% , лер гме ша иного е 
Т ^ (б ы " 1 Т 7 Л ш х а  {я « Ч М и »  &еи.(е с т £ о м р ± /0 У ' 0 т oSleMa смеси) 

смотреть В га$лице о Каяестое б р ж ущ и х веществ применяются жидкие 
привязки но листе РЖ-//  яеертянь/е битумы, гудроны, м азугь/.

Верхний ел о б щеВеноч- Содержание серь/ В вяжущем не должено превь/сиа ть
a s % .

друнт длэ пригот овления смеси Солжем иметь 
Следую щи и сое год ’■
а) песок крупност ью  б, / ip  мм ~ от 60  до BS%  ;

В) песчаные, ль/левотнь/е и  глиниегь/е ч аст и  иь/ 
крупност ью  м енее Ог/м м  * от /S  до 40%

£  В фундаментном кольце узл а  типа J (  /  щебень 
укладыват ь слоями не т олщ е АО см с тщательной 

т рамбовкой
З.Узль/ т ипа Л / J J .A (  J .3  прим еняю т ся для

ново кольца заполнить 
др нось/щения цемент- 
ньш рост Зелом литой 
консистениии_______

Ведением основания уп
лотнить щебнем ш и  ' 
град иен/О- т онны ми 
ко т кам и

Конфигурацию сопряжения линий киг- , 
л о В она с' контуром отмостки Выпол
нять В соответствии с при6 яра иной схема// осно 
BoHufff смотреть таблицу привязки на листекжл).

/  днище р езервуара

i j  ^ о § (д Щ к^ р м М я /е1) P^epSyapoS, не лредназна venMjx Зля хранения
В. Родуи/ка.Гиллодуи/ки эт илированны е б ензи н о в . 

смотретьв таблице 
привязки на листеКЖ-//

А -9 4 $О
i  д- Гидроизелируи/щии 

слой (смотреть кроме шное 
3. до душка. гРп подуй/ 
ки смотреть Втаблице 
привязки на листе 

Р Ж -  77 "

UnSX

г  я  7 6 9 -/-  /вв. 8 Ч- А Ж

Г Уезербцар стольной з/ргикшш /го л, я  
цилЬнуричсскоу ЗлЯ перги и — —  

— \яефтелрщк7оЗенкшбН/ЗШд\ н

(смотреть 7Qi>jwut( привязки на листе КЖ -н)
Узел К . Типы А. //

A z ; А.з
апер. Оыилепко

/4
lt/етов

Ц 00913'03 17



У з е л  A . f т ип  
J(ддя_/рйоноВ  c норма годной 
ветробой нагрузкой менее  

55 к тс/м* и при сеисмйч 

пост и м ен ее  8 б а л л о в )

Тип от м остки смет  
р еть 8  т аблице при 
Вязки на листе в 'Ж //

Конфигурацию сопряжения липой М//(  
ЛоВоно е контуромотмостки при 
строительстве ВВ/поляягь В соответ
ствии с привязанное/  стеной основа, 
нир /смотреть таблицу при вяз-

~мна~~листё к  ж -  /Л

ш
2. Гидри из ом* руto щий слои (  смотреть аринечаяие / )
3. Засыпка мелким гравием или крулпозермисрь/м пескам 

/  ДалиутияеноВаЯ пленка.
$. Жеаезобето "на  Я  /тнига 
$ ПодхотоВкл /00м м  бет он

при

/0Онм.
7F7WT

У зел  А  ( ти/г A S )
(для районов с еорматиЕной Вет
ровой Нагрузкой 55кте/мг  и более 

и при сейсмичности ненее 5  балле! )  А

>lr......

Л -  ОУЯО

/  Днище резервуара
2. /Ьдреизолируккцио слой(сногреть лрим. /J  
Jjgco/пкй мелким граВием или крупноз ер  
нистым песком.

/Лоли молено бая пленка
5. Железобетонная плита /ОНмм- _
5- ПоЗи/тоВка /бЯл/м. бетон M-/00 
у/Подушка. TZ/7T под у  ими/ смотреть 
В таблице привязки на листе кРТ-О

Конфигурацию сопряжений линий/ 
РотлоВа на с контуром относ тли 
при строительстве Выполнять 
В coorBemc г Вии с при Вязанной 
Стеной осноВания / смотреть 
таблица привязки не листевжб)

У зел Л  (  тип Л. в )
{Вл я районов с на/тмагиВмой 

Ветра Вой нагрузкой м енее 
55 ктс/м г и при себе 

мичности В и 5  В аялоВ ]

Дно котлована перед Bq* Be Вени ем 
осноВания уплотнить щ ебнем  
или -гравием /О - тонными коп? •

evyu

/Сами

/.Днии/е резервуара,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В. /идроозелиру/ощий слой {смотреть лрим. У j  
Xiacb/пла мелким гравием ш и  крупно-
Зерни сть/м п гелем__________________
/ЛолиттиленоВая пленка  
У ЖелезоОетонная плита ~ /еемм. 
ОЛооготоока juOm m . вето» м -/оО  

7. АоЗушка. Тип ловуш ки смотреть 
В таблице привязки на листе кЖ-//.

У. Ловушка Тип ловушки см от рет ь В т аблице  

Вязки на листе К Ж  //

J/но ко шло Вана. перев Возведением осноВанияf уплотнить 
щебнем и л и  гр а в и ем  /Я -т он н ы м и  каткани.

/. Дидро из оли ру /а щ и й  слой  Вь/лолмяе/лсЯ из супесианого 

грунта В  л а ж  нос того н е  В я л е е  J /В, перем ещ енного с Вя  

нсущ им  Вещ еет лВом  ( 8  + /0 %  отл адъёма с м е с и )
8  качестве Вяж ущ их В  ещ е  cm  В  лримемя/егея ж идкие

нер/янь/е битумо/t г  у  Тронь/, мазут о/
Содержание серь/ В Вяжущем не должно преВышать Аб/ i  
Zpt/н т  для приготовления смеси д ол ж ен  иметь'следуеощии 
сост ав:
а ) песик крупнос/ь/а Л} /-гВ м м  -от  6 0 до &5 ув

6} песчаные, лылеоато/е и глинистые чоетиць/ м /н ее  4 /мм  

от /5 до 9О / д

2. 5 фундоненгном кольце узла rune J . У щебень укладсива/ь 
слоями не тол сие 20  см. с тсца тельной трамбовкой

б.Голщину тюлениленоВой пленки принимать не менее Л,2мн. 
Ляенка наклеивается на сглаженную  поВгрхность жслезябе 
тонной опить/.

У- Уз л о/ типа ВЧ{ Д .5 ;А 6  применяют ся для резерВуароВ  
гтоедмазнаиеммбтх В л я  х р а н е н и я  этилированных дензит/оВ

I \

ДриВязан

Р А* др^Ут//^ /Д& Ъ 

конфитцраци/о сопряжения помой 
котлоВояа с контуром отмостки/ 
при строительстве Вьтполнять 

В соответствии с прйВ'я зая- 
ной стенай Основания ( смог- 
регь таблицу привязки На листе 

К  Ж  - / /  J :

Дно котлована перед Возведением  

осноВания уплотяитГ щебнем
или гравием /Я-  птоннь/ми_____

_$ катками

У с т г о л н J u l o S Щ 7 Г

З ё д о о ш / Ъ л О Ц Л и Я / v l>  .

/ / . к о н т р Т > ^ . и / / е и я ч т и :

/  к о п т С О П Л О t* б

T T U v . j / J f .  /

T U / / й а . ч с З с К ; . Л л  )

/

{1/ЛГ7

7ЯУ-/ - 168. в ¥ Р Ж

Резервуар иальпей Вертыигльяяб ггобиа 
цилиндрический для яерти и 
нефтепродуктов енкоспмТооОн3

Узел А
тьпь/Я.У/  AS: A.S

Jitcr
/5

Ростов



Узел £  ( mgr? £. / )

/. Днище резервуара
Г о р л и ц а  л р и В я з к и  у з л а  £ . £ ,

\2  8с/<?ро</'Зоущр t/ниций_________
cj)oo ( смотреть прим ечание/)

4 Ш Я 'У < Х Я 6 М 6 5 Ь ^ ^

3. Л оауш ка  /и п  ноЗушли см ог  
РОТб б  Тобл/Л/Р лриб/tJAU/. ЛОС/ЛЖ/.

1*0,0/ i=Q0t

! <*0,0/

Jtfluc 6  

/-0,0/

( /Тjoy с i

Номере/
резербуароб г т о0тмет

ки

м

а

шл
А _1 _ХЛГ

/  Гидроизолирунзщий слой бь/лолняегся из супесчаного  
грунт а блажносгбю  не более б*А л ере меш анного е 
бя&сущ им бещестбом (8 ^ /0 ° /о am объёма см еси)

£  качест бе бнжущ их ёещестб /;рименяю т ся ош/дкие 

нергпнп/е бит умы , гудроны , мазут о/
Количество серь/ 8  £  я  неучем  не д о л ж н о  лрс/Гми/атб

FssvZyX

i f j e j r  £  (/г?и/7 f i . P )

Мно котло/ана перед баз дебошем 
основания уплотни г6 щебнем или 
грабе/ем /0 - генными китт?ками

0 - 0  о *
* * Q о о о
о

о . О . _ л° °  о о .
Обсд/оха гребнем *рул-^

I но t то *о 2 6 + 3 5  мм.
k- ' . V 1 г ~  ; г“7 7  v

\ С 4>
/

« ■ ; \ . ,  | *ее> \  ш  \  , Р ~ •
' о С о 1 „ • у Т в  ~
i : 4\0 2  о  \ . о  <? *> *  о  0 / о  „ л  а '

/. Днище резербуара ____ __
6. Гидроиз ел ору юсу ой слои /снетрехй 
примечание / )

3. баеыпла мелким греби ем ’
или крулнезернистс/м л е с н о м  __

4 /7ол и этил ем о боя пленка____
5 . Ж елезобет онная /мига /0 0 м м
6. Робготобка /оОнм. бетон M-/QO. _
f  робушка. /ил  над у  ш ли смотре г6
б таблице прибязки на листе КЖ Т/

Решетка 650 х 250

Грунт дпр лр иго т о Мления смеси долж ен им его 
следую щ ий соегаб:

Г} Лесок крупное7бн> $ /-г£ м М ~ о т  5 0 d o S 5 )i 
2) Лесчанб/е, лб/ледаш е и  глинистые част иц// круп 

ност ью  менее О,/м м  - от  4 О до /5 °£ .

2. Толщ ину ноли? голе но Sod п л ен ки  лринилгс//пб> не 
м енее д Д  мм. Л ленка наклеибает ся н а  с гл а ж е н 

ную лоберхнос г it ж елезобет онной плитб/.

J. Реш ет ку над дренажной трубой окрасит* бензо стой 
ком лаком-

41 Узел гола £ .2  лрименяет сн для резервуаре/, 
предназначенных для хранения зт ш оро банных 

52H3UHo8-

Схем а-разрез по дренажной труде

из арматурной ста-
риф/О67 Размер

I i

Г/А'4 у/^ У '/  w /A *  £/<$>£/

оеноясноя труба

Дно котлобана перед боз1едением осм о- 
бани я уплотнит 6 щ ебнем  или гра баем 
ТО- гоннб/ми лцеп-ками.
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Г
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Ведом ост ь стержней на одш/злемент Специф икация элементов на тнолитрун/ хинс/лрукцитр

%
ЗЛ-7А

Лоз Эскиз или сечение 0
НМ

Длин*
нм т

/ /0Ам /0000 /0

N1
&
Vr

г /05/7/ /геоо /0

j /Ш ] ш о /0

4 Щ/Т/ /т о /0

5 Ш/77 /г ооо /0
£ S L ? ?  $ т $ /520 £66

7 Ш/л 553 т

Л"
4* ■■ • —^—* 

t  4 -  -ч
—̂ -  —ф-

ср^м с / а м е н т м о е  к а и / о ц а  

’ /Г<» - /
Ы ' /00 /00 W

S00

/00 Л

S

0  - J  

8
S - ю  \

§

р  /4  Ал?

fed Т/О^ТОЖИ0ГО 
’ стьГка стерло 

резер/Гуара

Закл ад н ая  дет али // -/  
/0~7итук р аб н о м ё р н б н о  

~л~ер~иметру фундаментного кольца 
'(смотреть ~лримеча~т/'ё'12)~'

/• Фундамент ное кольцо К Р -/п р и м е н я е т с я  
S р а й о н а х  с норма/пи-дно и Sem poSoa нагрузкой 
55кт е/м г и 5 о о  ее и  при с о ас н и  у мости менее 
8  даллаб .

2. Расст ан одк у за к л а дн ь/х  д ет а л ей  А Р /

ут очнят ь с р а се  г a нобк ои  анк ерно/х  усгроистб 

корпуса р езер буа р а , п р о в е д е н н о й  / п р и вя за н 
ном  альбом е (Г н а с т о я и /е го  п р оек т а .

3  Ь  лю бом  ра диальн ом  с е  ч ен и и  ф ун да м ен т н ого  

к о л ьц о  у ст р и ц  да т а  н е  б о л е е  2  ст о /м о д  
к о л ь ц е д о а  арм ат ура / (л о з  / + 5 J m

1 1 11
Обозначение П а и м е н а  б а  м ир Рол- дри-

меча
Hue

А 9 > -/

ддоро/ше ебоноцт/ детали
/г7 х ж - л Отер нс пи одиночные

/а X Ж -/7 бзделир закладное /4 -/ /5

fej

АТагериалд/

бетон /+ /5 0 2 3 ,ь н 5

Специф ик ация  с т а л и  н а  о д и н  злем е.н /7?

I
доз. Сечение Кол. длина

н м

/Гасса, к г
Примечание

0дмю
шг. Все.хборее

М 3
8 5 -/0 / ~3ШГ 

*600 £ s /9,6
253

С/алд марки 
ЗсгпЗ сп $  
л а /Ш Ж -? /*9 0  Ш £ / /3 JSO а *г  j 5,s

Ьь/борка ст а л и  н а  од и н  я л е м е н т  

i Зрнагурно/е изделия
Марла

Класса А/л
Ф м м

/0

/Г Р - / 743

Итог/

743

//того

743

З акл ад л а /е  и здел ия  

сталоклассам/
ф н м

/4

5,5

//гои

63

5 -/0

/$<5

/лога

253 *#р

При/ЯЗОН

177727
t 0о£-Ш 
Щ ш ь ~йии- Ш
(/слом

ш ш
п/о

<?УХс /КО

Колир

Щ Г
77772
IC.J-y

T . n . W / - S 6 8 . 8 ¥ Р Ж

не/рте/

Фундаментное 
кольцо Р Ф ' /

с аипгнка -е & р ’

7И/сгоёГ

МинНРфТРЛфОЛ , 
К/тнгилролермлробод



/ААШ Waz А0д~8долб 
оси радиуса А - 9V90

К ольцебои  фундамент  РФ -2 . П лит а  /7у?~/

& e d t

Значение угла У. епог
реть б таЬлице привяз
ки на листе РЖ- /У.

длит о под площ адкой прием о  
р а з  даго чно/х па т р уд  кед

0п ост  о ст ер ж н ей  на один элемент

7 /АА/Л /ASM JO
9

T~~^S090 /глф m ss JO
S

"  f 'fc~8S20 НАМ m ss /0
fO тгл/Л m ss /о

/ / f 'я'-8540 /ААй/ m s s /s

/а Ш/Л /950 2SS
/3 1 M/D | НАМ zv/e £99

/9 ---------- SAT eso 59S
}У — SAT Z50 VP

V4 /5 /SAM 5375 /s

С IS
----- ----- ------ ----- ---------i

/ОАТ 795S //
___I

/г а/и \/гш /о

С п е ц и ф и к а ц и я  я л е м е н т о д  м о н т а ж н о й  ко н ст р укц и и
Щ

§

*
*

1

§

1

Обозначение Н а и м ен о в а н и е Рол д р н ' 
меча - 

ние

СТорочные единицы и детали

№ к Ж - /8 Стержни одиночные

Материалы

б е т о н  M-2SO W м *

ЛР-/

Сборочные единицы и детали

17 Р Ж - /в Сетка арматурная С-1 А шг.

M Р Ж - /8 Стержни одиночные

Ма m  я риалд/

б е т о н  M-SS0 И ~ м ~

S o /Зорка с т а л а  н а  о д и н  э л е л /е н гг?

Марка
элемента

Лрматпурнь/е изделия I-----------

дсего
Арматурная cm ал 6 по гост  дд8/-?5
Кл асса AJ

Ото
Класса Ан

Н/о/о
Класса А ///

<3 мм 3 мм <5 мм
8 /0 /2 /о

рф -г 58 - 58 гч/6 ~ £4/0 £479

<М Ш п * I - /AS !
I
/АО /09,9

/ Фундаментное коло ко РФ Аи /тоита РФ-/ применяются 8 районах 
страительс/п8а а сеисмичмосто/о С и д  ЗаллоЗ  

3 . Сетки С ~/ изгот аРлибагб д соотдегпстСиц с указаниям и  
СИ- 33 3 - Г8.

3 ,3  л/оЬим радиальном сечении колща усграидато не более 6 стд/кед 
кольцевой арматуре?» (л о эМ ^ /О

Н- КС.if.

дн ид А за И:

}
}

H ad?-----
-TJ}?0*/-S - 168.84 р ж  !

ШШР QypOiaJL 
Ш Ш ’д  Ж р у н е ,  с
Л Я Резервуар стальной велтималы 

мой цилиндрический для яергиил 
нефтепродуктов емсосгнозоуо*/

Стадия Лист ЪстоР
Р 18

Фундаментное копьцоЛЪ 
Плита Р Ф - / \

\
__________________I
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Спецификация элементов на один колодец
I E

План- схема расположения контроль- 
лого молодца кк-1

Отмостка из бетона м- по

НИ - 1
JltOK d: 7Q0MW.

ч Дренаж н а я  труба Ф Ш
£ .3 *9 0 +  t i

коло

Шаблица привязки контрольных колодцев кн ч
м-гоо

'doMepoj Координаты ,т
r

Отметщ м бЬзмеры тт

fyai&
1

i1 * У б К, и* е, гоо кт*зоо 1-зоол
5!1 I
|
j
! ! |

r ~ i
j !Г----!!---- i-----
i I 1! j

бетон п-ъоо наУ - 
пеоном заполнителе

Ветон м-20 о

Г^7 620
/  ■111Ю

J - Z - L
Заделать цетвнтнып 
\растВором состава 1-г

1. Значение в,- переменно, определяется В каждая конкретная 
случае и зависит от вертикальной посадки резервуара.

г. Установку железобетонных колец колод
ца выполнять на цементном растворе с 
тщательной расчеканкой швоЬ.

3. Наружные поверхности железобетонных 
колец обмазать горячит битутом за 2.раза.

V. В  спецификации заполняется суннарнае количества 
труб ло всем привязываемым резервуарам.

S. Схему- разрез по дренажной трубе см. лист 1S марки КЖ. 
в. Отверстие для пропуска дренажного трубо

провода в кольце кц-ч-з пробить при стро
ительстве.

7- При привязке нескольких резервуаров 
и одинаковых, колодцев к ним по набору 
элементов, примечание и таблица к спе
цификации вычеркиваются.

Перка Обозначение Наименование Кол. Нассо
кг

Приме
чание

Контрольный колодец

ИН-1

КЦ-1-3 Серия ъ.зоо-э 6 9 Железобетонное кольцо

КСЦ-1-9 Серия з. 900-э в '9 Железобетонное кольцо
KClt-T-T 1

КЦО-1 Серия 3.900-э 6.7 Опорное кольцо 
кцоч 1

Люк Гост 36S4-79 Лек чугунный 
d z чоО мм 1

М ат ериал

бетон м- 2оо о,зъ м3

Бетон м-юр 0,33 м3

_ I
Примечание^ При привязке нескольких резервуаров, для ко

торых размер и£ *в  колодцах кк-i различен, 

Количество марок яц-7-з по каждому ре

зервуару указывается ниже и в специфика 
ции не заполняется:

7(оличёсгпЕо марок кц-г-з по номером реъерЬуароб
2 ±4-

(пример)

з на / 
каждый

Спецификация системы K-lh-

Лренажная канализация.Н 14-
Марка,
пае. Обозначение

ГОСТ S52S~6f

ГОСТ S625-61

Наименование

Трубы чугунные

напорные ф ТОО пм

Копано УРГ 100 шт

Кол. Мосса 
ей, кг

22,5

19,6

Ирике-
чание
Засол• 
няетс$

при
привез

не

Правыан

Цспслн 
Вед, им* с 
!±по*<ур.
Т копт
Нач of

ГОЖ
Пирр(00 
ИШШ ш д  
rm i' 'Ш ? 
Си же ко

.Щ
ЯШ з* ж

Т.П. 7O Q - 1 - 1 6 8 . 6 4 К Ж

Резервуар стальной Вертикальный ’fradupl 
цилинсрич9сниа для н&рти имеете- " 
продуктов емкостьюЗооо м*

контрольный колодец 
нк- 1

Лист I Листов
19

,ч
*С- иЪЛрОЛ££»Щ.< tow

г



/ - /

/З л и т ь / / 7• / ;  /7  -£.

/. От верст ие S с е т к а х  Зля при/?л/к a  

8 0 0 /800  8ь/реэате> по -м е с т у .

Д л я  при гит а 8 л е н  и  я  Б е т о н а  ислолазо  

£ат ь м ел ки й  инерт н ы й  j  аполмит ель 

крупное, ть/о  не Более 3& мм.
*  Лри ик лаЗке Бетона поЗеретнос/пь

а
* 

о/
ТО

__
__

__
1 

и
~

е
?х

е

С х е м и  армирования /?х?ит /? -/  а  /7 -г .

С п ец и ср  и к а ц и р  з л е м е н го б  м онолит ной м онст рукуии

5«3
*

в
*

*»Ь

*>
§

/УЗоз на  <?ение //а и н е н о б а н и е Ш
/7pt/**e.
иание

/ 7 - 7 \
)

С&ор&оше единиц// и 7стах о

/ /о с / 3 0 7 3 -0 3 сетка гм/гм/s/s  
гьоо

S4S к :
л/алзериа/ы г

бетон нерки /6 0 3 0 7

"■'■■■ ------- 1 Л  г

Сбора v?/3/e еЗинтини Згтали

/ P /?C /<?V 7# £ 0 Сетка гоо/гоо/т/е 
~  гзОо

SVS кг

\ л /а т ер и ол о /

бетон марки 800 ЗЦ6 м *

J _ _

£  - г

}

i

плиты сглаы СиЗат ь /?еред нак лей  кии п о - 

ли/m  иленоЗой пленки See ш ерохобат оспуи н а  

noSepxHoemu oojihc.oj 5о/тг> уЗалемы - /7ри необ

ходимости б  от белбны х местах поберхности атбер- 

ЗеЗшеъо Б ет о н а , Зля лоЗглт обки ее  л *  наклейке 

роли эт иленоЗой п л е н к и , З а п о л н я е т с я  затирка 

ц  ер ен т н ы м  раст борзон *.

7?/>с//яоан

L_
u/Jx

г .п . Г О Г  А  1 6 8 * 8 4  Л - Ж

Р&ерВцар стальной З/рге/сахш^ 
ЛциАцмариса/и Же нерп/и нерте-
njioS^KTV! tMJtctCTb/O JOPOj* *

4ucre*f~/raP/н
г о

/7пи/пы  /7 /  /7-8
Риннертепрон 

ЩимпронеаяелромЗ 
rKuef_______



2-2

J

Ограждающ ая стенш

План по берхнени ряди  
соиндагзентных блокоб

План по нижнему  ряд// 

срцндамент нт  блокоб

Ъ \

Спецификация спорных железобетонных иенентад

Порка О б о  з н а ч е н и е Н а а н е н о б у н а е К о л М а с с а

Т

< г о с т  3 3 5 7 9 - 7S <р5С24.Г6~Г 6 0 ,9 7 т

2 То ж е ФБС 9. J. 6 -Г 6 0,35/п
б е т о н  н~ юо

Т а б л и ц а  привязки

Но лера 
резер-
SyapoS

dnwemxv н Размера нм

Примечание
А 5

9 h ь, L
с/Лббоп ill лист кж-3

1
I  Пространстбо бнртри ограждающей стенка за- 

С6Н7&/77& с уплотненней лесчат /н грунтом ила {
пес чан о -  грабааноб снес&м. )

2. Покрытие площадка а  лестницу ба/лолнлтз аз j

Те тона А /- №. (

3. Расположение площадка под шкаф снотрет j
на ласте 2 основного конплект а марка „ Г С *  !

Рроблзож

Утта*.Ведин.кIkp«xgjL„ Галс икая Луи.'‘V'
—

>7А«Л >У- у

W п. 7 0 ^ - 1 - 1 6 8 . 8 4  К Ж  "]
Н-кщрГоаомглсймЗЛГОь- i
Тхонтр Силен ко i

__ ....................  ...... tНа йот3Щюоншо
MUL. Б Н/н за к °ejepOijap ernwwod бертикальний 

цилимрочесхий для нер/пи и нар 
тепролцклюК емкостно зооо п*

СлюЗОЯХост ЛистоО J
р 23 1

<
Ф онд зменю ,  под шкоср 
изло управления с осте 1 мои подогреве

МиннеФтглрогч )

Копир Mr-'тип ЛШр- Ц00и/3 'Р5 2.р



jm
Пиз. Обозначение Нацненс&муе

5----
Кол. Мосса

else
Прине-
чоние

1 Уголок SOX sox 9 ГОСТ 8709- 77*
рс/Швх. СЮ 3 ГОСТ 537- 79 г 6,0 L ш /970

2
--- „---  --- , ---- 0 5,6 С*-/830

3 — ~ - 1 р
i l

\ *L 1-/800

4_, - - - - -  - [ к . 1 = 835

i --- я--- --- ----- и *_\ 1=1/90

6 ---V--- • ] г U | L -U  20

7 — ,—  — , — 5 \ |J£j L-HOO

8 — .—  — в— Г \5,8 L -/900

J L -Г-*--- --------- 2_1[.«/_ 1=2000

1L ли » ш гт  nmzJ4?
мат ст.з ГОСТ S3S- 79

!

2_ 27,8 795х/790

и ----»—  --- /'---- 1 HS_ /З00х/Ж

Л _ -------- — . —  1 44? \
Г1

13 — „—  — -— I
_/„ 362 1760x1560

74 ,, 85 ГОСТ /9903-74* 
тш  Ст. З ГОСТ 037- 79 ~ / 7̂ 0 /7№Ш

15 ----„--- --- » ---- 2 0,05

/8_ — ,— 2 605
/> _____ }
// ГОСТ 5038-га Петля л радо я пнн/зол J__ J j ~ !
15 ГОС/ 5083-73 Петля ледая ПН1~ ш л  j 2_ дз , 1

\ ГОСТ 5090-79 Задбита накладная ЗТ \ 2 101 1
Обещая касса 397кг

/,* Размера для с арабок.
2. Предельные отклонения размеров охватывающих - по А 7, 

охбагтtfiaем6/л — по 87.
3. Ласта баршт к каркасе/ злектродугобоу сборкой злентрозахл£л\

кониронн, шаг 150 ни. Электроды 942- ГОСТ 94 87- 7S. |
//. Шкскр окрасит ВМ 84 л/s, соребрс/стз/и.
5 Отверстия пропуска трубопровода# бьтолнитс, при 

привязке проекта.

---------------- W xap у,ло  упрощения

Купно Мхптчин JUUa

{ системой лодоередс
11004/3-08 * 5



Ти
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во
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пр
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кт
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-/
-7

68
 5

V

Кронштейн 89 
масса /,55кг

Деталь I

2̂отЬМ2

Деталь Ь Деталь Ц Деталь 5

£отШ 2ат Ш 2от&.4>М

Щ
S > - J L 95

2/0

г --------- i >- зП
оto

■Г

!> 09

/

90
;  но____-

м
* — р &IO

| > 59

-------------?

/50
И  « 0 ___

§Ь>

------- 1
— .

79

------------ i

/30
■ _ .W —

Летал* 7 
м^2

Деталь & 
Mf.l

Деталь /О 
МЧ:1

Деталь $ 
наг

ф \
«ч|

h  " L
^  /30____ ^

Я оз. Обозначение

лист 0^3 гост 525-19

PqZhoSok ОпЗ ГОСТ 535-74

Наименование

У гем 50*50*4 [УСТ8509-12*

Jl-слг йпЗ ГОСГ535-75

iu'emОпЗ ГОСТ555-79

болт НЮ*25 ГОСТ 7198-70*
Болт Ш2*20 ГОСТ 7Ш  -70*
Гайка М/о гост 59/5-70*
ГаСкд л а Ж Г 5 Ж -7 0 *
Ш ай5аЮ  Г0СТШ5п-У1
Шайба *1 гост ю т -7Д

Кол.
Мосса 
еЗ J(Z

ОМ

0.54
ML
0,73
0.7
i,&5

0,2
м .

Я,35
0.4/

Ш
0.04
аоое
0.012
0.Q0U
0006'

Нронеча- __кие

г5)

П

S0*80

205*50
№ * Ж

290*30
340» 30

{ * Размеры Зля слраВок.
2. Сборку кронштейнов, производить 5 местах 

соединения деталей дугобой сборкой, катет 

шба к мм. Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров 
оЖатыВаюмих -  по Л7, охботыбаемыл -по б?.

к. Кронштейны окрасит ь ЭМ &А 5 / 5 , с е р е б р и с ты й .

---------- v , / Г . ______ _ > )

т ______255______ _
I 1tot

. 1
г ~ \ р Н ч У-

\ m L i i k / 90 35 90 №

4 «а

ислол 
Кшюв. 
Рц&Л&.. Глслеи 
Нач отд.
Нач отд
r u n ___

Ст>ъ.йк
Ксиолк 
Лысенко.

О&рспский

йтьа

!£ 7

й>"

if/Ji
la С
if <

£ 
47. »r
:Г/

ЯриЬяэа*

[ |
1
1Un& s- 1

ТП 7 0 Ч - 1 Б 6 .  64- N

Кронштейны крепления 
труболрободс 8 
пожара туяаени я

Стд5и»|Хоссо Wociun*»

1 i ‘5 I
Лист * 1 Аис/пок

/МиЛ>КгФ/7Т<?ЛрОМ
/Ож гип|Х>нефТ£ пр oSo3____ г. Хиеб________



s o г s#

W i

Д ет аль 6

ге

fldi. Обозначение | Наименование Кол.
Масса
ед.кг Припеч-

i ,|/й-__ йгосигко-ъ , _
ШбШеР СП rOCT53S-lSLi* 60 / 24,5

& В 6 ГОСТ /5903-74*
ЛисТ СТЗ ГОСТ 535-75 / *,5 гБО* ISO

3 ВЗ ГОСТ /3903-7Ь*
ЛиСТ СГЗ ГОСТ 535-73 2 0,17

4 Tpt/S'a зо^тст3262-45* / Щ5 L = /502
Г\S V, , .. 50‘50*4 ГОСТ HSQ9~T2

Ьол.раЪлобоКсГз ГССТ 535-79
г 6,9 /, = /75*0

6 ц{р„ , /г ГОСТ 8240-12Шбемер сп  гост 535.79 L-Ш / 3,3
7 V-da nnWi, 5°‘Л ‘4гЛ7«05-12У?ОА раОНОООК СГ5 fjjgy 535-73 г Г,S3 L--33Z

6 , 38 ГОСТ 19903-м*
ЛиСТ СТЗ ГОСТ 533-79 / 7,7 450*250

3 д „ „ т  В8 гост язоз-пч*
СГЗ П)СТ 535-79 2 (,6 410*во

Размеры dflя справок.

: Кронштейн окрасить эм ВЛ-725 серебристый Им.

L С Парку произбодить ё  местах соединения деталей 

дугоВой сВаркой, катет ш8а 5м'м.

Электроды эь г  гост 9467- 75. 
к Неуказанные предельные отклонения разпероВ- 

олВатыёаюишх -no A i , окВатыбаемь/к-по В?.

: i

Прибязан

Un5.Ns
UzpotUi. 5и ч t>uii к

T .n . 7 0 4  -  i -  1 Е 8 - 8 Ч  MН к.■/..•(«> HJbizuBa
t '•liinunCU

Гл. i'flcU пгднцн- * / V - '
Кронштейн

уроёнемера

СгоЗия масса /1осш/по0
Ноч О/пб CifpUncnHO

P 76,37 4:/0run ОПЛи̂ Ол —

лист 3 j Аистов
‘%нн*ргг,ег\мг

Юя2ипро*ео)1епрйЬсо
- .. . . . . . .  . . . .  J.

Кинирооал Лалии
Ц DO M i-0 3  27
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iI Кппмштейн для установки ураёнетра
v||

pem .g
раъйертка

Кронштейн крепления защ ит ной трубы
Таблица пот ребност и нраншт&йноВ

‘̂ ^Наипенова-
ЕялосТп^^^ние
резербдара

Кронштейн установ
ки уровнегоерег,

шт.

Кронштейн прете 
ния зосцитнои 
трибы шт.

WOOt 2000, 3000, 1 3

5000 1 *

1000Ц 20000, 30000 i б

i  i

Ш т ал ь  5 (для нат ят ния  направляю щ ей  
тплсзока^реъербуар с понтоном}

ю --------. ~  “ ГГГ 1
9
£■

1k
■1

ms*
' узрели

Z
\
\ F ~  '  =?

^ 810.5 5*0.5
|1 7SH

Р еаш ль 6 (д л я  крепления направляющ и* стоин 

поллабка. резервуар  беь понт он а )

n va

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Носин
гд.кг Припсч.

1 , в в гост fasoi-v**
СГ СГЗ Г0СТч535-79 а 2,а 350*80

2 . „ 50-ЯИ̂ ГОСТЛ503-72''
*̂иЛ • УСЮЖл} ОЛ

Г СТ3 ГО0Т535-79 г е,о L*$00

3 £8 ГОСТ /Э903'7<**
AUwr СТ 3 ГОСТ 535-79 4 ОА Зо*80

<1 sq*5Q*4 гост езоэ-чг
Ьол.раШок егз Г0СГ Ш о з

i 1,0 /,*392

5 Нп.., ^гост ssoo -ii*
*У СТЗ ГОСТ 535-79 1 0,1 и ‘is

б
4г<М. 50*50*Ц Г0СГ$В09К 
роШ дон Cm3 ГОС Г 535-19 1 1,8 L*k60

/. *Рсцперы для справок.
ё. Кронштейны окрасить ЭМ ЬЛ-IPS серебристый ц/ч
3. Сборку кронштейнов производить Ь пестах соединения 

деталей дуговой сборкой, лсутет шва к им.

к. Электроды Экс гост 9*67-75
5. Неуказанные предельные отклонений размеров: 

окбаты&ающи* -  по Ait охватываемых ~ло
6. Бет. 5 устанавливается на резервуаре с понтоном 

($ шт. но резервуар).

7. Сет. 6 устанавливается на резервуаре без понтона 

({шт. на резервуар),

8. Место установки деталей и узлов на чертеже кА.

Привязан

цнб. Ы9

Цапали. Ба/гьзих i l
r . n .  704 - i - 1 6 8 . 8 4  HH. контр. ЯбЫСОйа~{ / Щ

Рин. ip. Р а т п о ь с я ш dkLe.— *—  
Гл- с п ец Недних 7 * 7

Кронштейны уст ановки  
уровнемера

Стади1 П а с т а Маоитсс

Р. iSНач. огд &ФШ1СНКО хлм
run ВалаЬчк ? r  —

Лист *t |ЛистооС ' '
Ниннергтграп

Юттронефтеарово
t.Kueo

UODkte-OS 2S



T'*«rrr*, TTfTTtvv*T> JTrrrrrT •■•”,7 |T i* /1 11 r r r rn T f  iWWWT» .UTrtTf^ i

иеталь f

/ \ X
s /Д ’

05,

SO */

on k м е с т а

о•У<0
•9-1

/4*0,3

Ф  56 Л?

H f — <>

2/0* 0 »
20-051

исполнение детали S 
для резервуара без понтона

I £ 8  }

Л о З . Обозначение Наименование

1 Гсосса

к  i * а -Кол.’ К С Припечо/i.

1 w .  A ' 6  г о с т / 3 9 0 3 - 7 4 s;‘ J
Л и с ?  t T  3  Г О С Т  S3S~rl9 I ,

I /  2 2 . 5

г i t  Г О С Т  2 5 9 0 -  7 / *  j I£ . . . . . .  J j
V T  C T 3  r o c r  5 3 5 - 0 5  J J. | QjX

L - 2 2 7
i

A . , ^  Bk ГОСТ 13903-79  1

О Т  3  Г О С Т  5 3 5 -  7 9  j ^ / , с S00*IGQ

_____ 5 _ _ Д ^  В  4 Г О С Т  # 9 9 0 3 - 7 4 *  j
(

Ш Т  С Г З  Г О С Т 5 3 5 - 7 9
0 , * / 5 0 0 * 2 5

5 & 8  гост m o i - i k " '■
n U C T  С Т  3  Г О С Т  5 3 5 - 7 9  ^

л, 9 6 ю ̂  гео

£ Парониш В гост k s l - 8 D  / о, o s 1

7 B e  Г О С Т  1 9 9 0 3 - 7 *  *  ! ■

U C T  СТ 3  Г О С Т  5  3 5 - 7 3  j j 1,6 !

$ ,  8 k ГОСТ I S U O i - l h * -

л и с т  С Т З  Г О С Т  5 3 5 - 7 9 '
2 4,1

9 В  ‘( Г О С Т  / 9 9 0 3 - 7 4 *  

A tJ C T  С Т З  Г О С Т  5 3 5 - 7 9

!

Г 4 , 3 5 0 0 * 2 6 5

to
i
! л В  4 Г О С Т  / 9 9 0 3 - 7 ' )

* U L  С Г Э  Г О С Т  S 3 5 * 7 9
1 I 5 , 7 5 0 0 * 3 5 5

it Б о л т  гп / 2  * 4 o  г о п л 7 э ь ’ -7с / 6  ! 0 , 0 6
— 1

id ГаОка сиг гост 5015-70 7 /б 10,0/ i
i

/5 Шайба id ГОСТ / 0 4 5 0 - 7 5 16 j 0 , 0 0 5

------------------------- j

!
I i

I

/. ^Размеры для справок.
& Люк б сбо/)е с крышкой испытать на герметичность 

Водой.

3. Покрытие: наружное ~ д П  ВЛ 725 серебристый д Л;

Внутреннее -  эм хе - / 2 4 ,  серый, у А 

Сборку производить в пестах соединения деталей 

дуговой сборкой, катет шва 5 мм.Электроды Э-Ьг ГосгэчбУ-75

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: 

охватывающих -n o  А 7, охватываемых -  па Ъп.

Приаязан

ТйЖТьГ?
t/СПОЛН ■]6u.'l63UK 
H. KCM(j.> ’ tfliblCiUiu №x? r . i i .  №  -  i  -  j
Ру л. *p [Ял панский Mt-sJi
Гл.спец :ti едник 
Начотд?6фияенло 
ГиП i бс/льзак

h rf[
Люк

уровнем ераt 1 .У
j

—  I — ■ —

Ciad> <я MaCCa НОСшгп£*

P 6 0 ,8

f MuHne^pinenpoiV j
гОжгиярсчё?, ■. мри %<) J
I ^  '

ц о о ч п - о з ,  n
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Крепление молниеот вода К 

стенке р е з е р в у * * * -----

М  У: 2
Д от<ш ..Д .

/ч *••$*
д е т а л ь  к 

M1t$

Ж

I I

§

_£0_J

1. Расположение молниеот- 
8 од о 8 на  резервуаре  

смотреть S альбомах 

Часть „ Э "
гХ& арщ  производить эле- 
Кпородами э -ч г л  по 
Гост 9467-7S

Поз. Обозначение Наименование | & м .  р ° с̂
П р и м е 
ч а н и е '

Молниеприётник Н- sooo
1 Труба з&» 2 гост кпоч-пе 1 5,3 8z3ooo

г Труба 2 5 к г  го ст  10704-76 1 3 ,5 t- 3075

3 Пиггл 810  Г0СГ 199°3- 7 4 * 1 у> 150*170
л и с т  1 ----------

Cm 3 гост  S3S-79

ч П.___  В Ю ГОСТ 1.9903-74 * 2, QS 80X80
■ "U W O  п

• Cm. 3  ГОСТ S35 -72

5* Л и ст  8 1 0  Г0СТ is9°3  *7  V *
Z 1,8 iS0 *1SQ

•//C/W77 Г
Cm. з  го ст  535 -79

Ит ого 17,9

Г
I

i

Мопниеприёмник h - sooo

3,4,5 Принимать по молниеприёмнику h-sooo
€ Труба 38хг гост ю ю ч -пб 1 V t - 4 0 0 0

7 Труба 2 5 *2  г о с т  1070 4-76 1 *>5 £=307*

И т о г о №

'
i
j
I-------------- j

i

Таблица применения молниеотводов

Лльбот

!У; £ ; 0 ;

W

ГЪзтеры , мм
h П ? Г  ег

so о о
6000

2000

3 0 0 0

Количество молние
отводов но резервуаре

3000

3000

Привязан

1/нв л/

ТП 704- 1 -1 6 8 . 8 4 М

i !
оуар сгрпьнои вертикаль - 

ныд уилшорическиб дпя неа>- 
7и и недэтепЕорцкгуоь емкое-
молниеотвод с креплени
ем к стенке резервуа

ра

Стадия Лисп JucmnS

У - -.чёсръзпром 
Х-Ли1Г1рОНСфМ]роЬ&
___  I Лис б

и,ооЧ13~оъ 30
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Крепление мслиийот&ада. к 
стенке pesepixapo

j j

i i

Поз. Обозначение Н а и м е н о в а н и е Кол.
П о с са \П р и м в -
е д .к г \ч а н и е

М о л н и е  п р и ё м  н и  к h - 9 o o a

1 Т руба  57*3,5 r o a n  i o io i - 7 6 1 16,0 С -ч о о о
Z Т р у б а  ш г  г о с т  ю ю ч - п в < s,s £z307S

з Т руб а  z s k Z. г о с т  Ю 7 п ч -7 б 1 3,5 £-3075

Н 4  и c m  А ж / v c r  т о г - р ч * % 2,0 150*170
'  C m *  г о с т  $ 3 5 - 7 9

S П пгт  Ш  г о ст  1 9 *о ь *Ч * г № 7 0 * 8 0
C m 3  г о с т  535*79

6 Лпгпл &10 ГОСтПЪОЪ-ПЧ* г 1,$ 150 *1 5 0
СтТз г о с т  535*72

U m o r o 35, У
|

1

Ш абл и ц а  п р и м е н е н и я  молниеот водов

Лльбом
/Ьзмеры, мм Количество ней-l4t if ntrs вАпдА tin
h е, £г вз

n U H / f ( ( V V V t f V  n w

резервуарах j

V Зооо 3000 3000 3 000 a i
\--- - ■■ . . .. ■ а\ - ----

l

1

м и  г
l in n  tank, Н 

M i : S

Л е т и  ль S
ft) j :  S

J
«1

70.

i <%cпол ож ение  м олниеот водов  

н а  резервуаре см о т р ет ь  £  

альбоме i  , часть «э". 
г.Скарку производить элек
тродами З'Чгл, по
ГОСт 94S7-1S.

Рэк х р  Голицкал
Н кон гр

/  ГЛ След.- - - - Лиро.ГоВ_ yxjry-
Но у отд У\?ро*1Ску6

L/нжен.

run

Вичник

Госримейн

Бапьэс/К

*&-<-**.

- г

При вмз,о н

Т П  ~ 1 0 i - i - 1 6 Q .6 4 '

!
L

. ! 1 - —
UH& М 2 i

ftl

yap стальной верт икаль
ный у и линар и ческиО для не<р~ 

~ и еткос'

Стадия || Лист JJusmoC i

P 7
*

Молниеотвод с крепле
нием к стенке резервуара

МиннСфгг* -. сл?
п./ г о - . . ' т £_ J

ц о о * т - 0 $  6 \
Типовой проект 704-1-168.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849803.htm

