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ПИАН ГОДВАЛА НА ОТМ. -  2 .5 0 0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ГОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Площадь,

м2
Но
мер Наименование Площадь, 

м2

I Приемная 1 7 ,9 2 15 Х озяйственная кладовая 4 ,40
2 И гральная 4 8 ,7 2 16 К ладовая чистого белья 4 ,06
3 Спальня ясельных групп 4 9 ,2 8 17 Уборная для персонала 2 ,6 4
4 Туалетная 3 0 ,2 4 18 Кухня с раздаточной 2 4 ,1 9
5 Буфетная 6 ,0 0 19 Кладовая сухих продуктов 7 ,38
6 Колясочная 1 ,6 8 20 Кладовая овощей 4 ,4 0
7 Р аздевальн ая 1 7 ,9 2 21 С тиральная, гладильная 11 ,48
8 Групповая 4 8 ,7 2 22 Коридоры, тамбуры 46 ,04
9 Спальня дошкольных групп 49 ,28 23 Электрощитовая 4 ,06

10 Медицинская комната 6 ,0 9 Помещения подвала
I I Приемная изолятора 3 ,4 0 24 Технический подвал 90 ,56
12 Палата изолятора 6 ,0 9 25 Тепловой у зел 11 ,83
13 Т уалетная изолятора 1 ,9 0 26 Т уалетная 14 ,85
14 Кабинет заведующего 10 ,66 27 Коридор 14 ,70
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

J 30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

-  минус 5 , 10 (основной), 15°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЮДРАЙОНЫ СССР -  1УБ, 1УВ 
Азербайджанской ССР

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Облицовка плитами известняка улуч
шенного качества; штукатурка улучшен
ного качества.
ВНУТРЕННЯЯ
Полихлорвиниловая,эмульсионная, из
вестковая, масляная, керамическая 
плитка.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-питьевой, 
расчетный напор у основания стояков 
-1 3  м.
Канализация -  хозяйственно-фекальная 
в наружную сеть;
Отопление -  центральное водяное от 
внешнего источника с параметрами теп
лоносителя 95°С -  70°С.
Вентиляция -  приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением воздуха и 
естественная.
Горячее водоснабжение -  от внешней 
теплосети, расчетный напор у основа
ния стояков -  12 м.
Электроснабжение -  от местных низко
вольтных сетей напряжением 380/220в. 
Освещение -  лампами накаливания, люми< 
несцентное.
Устройство связи -  радиофикация, те 
лефонизация, пожарная сигнализация, 
телевидение.

ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Оборудование кухни и санузлов -  элект 
рические плиты, мойки, умывальники, 
детские унитазы, поддоны.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ГОКРОВА -

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  7 (.основная) и 8 бал
лов.

Конструктивная схема с продольными несущи
ми стенами из камня пиленого известняка с мо
нолитными железобетонными рамами, восприни
мающими горизонтальные сейсмические нагрузки. 
Фундаменты -  ленточные бутобетонныа бут м100, 
батон м75 и монолитные железобетонные башма
ки под стойки рам, бетон м200.
Стены наружные -  из камня пиленого и за е с т -  сзсл.
няка,толщиной 400 и 600 мм,м50,раствор м50.
Стены внутренние -  из камня пиленого из
вестняка .толщиной 400мм м50,раствор м50 
Перемычки -  сборные железобетонные по се 
рии I-1 3 8 -ЮАз.
Покрытие -  сборные железобетонные, кругло- 
пустотные плиты по серии I .I 4 I - I 7 C  в .1 ,  типо- 
размеров-2 ; по серии 1 . 142-IAз ,Типоразмеров -  2 
Утеплитель -  нинерадоватнне плита = 200 кгс /м 3 
Перегородки -  из гипсовых плит по ГОСТ 
6428-74. В санузлах -  мелкоразмеряые легко
бетонные плиты
Крыша -  чердачная с кровлей из асбестоце
ментных листов ГОСТ 378-76 по деревянной об
решетке.
Поды -  дощатые, линолеум, керамические пли
ты по серии 2.244-1  вып.4.
Окна -  со спаренными переплетами по серии 
1 .2 3 6 -6 , в I.Типоразмеров-3; по серии 
I . 136.5-16 ч .1 . Типоразмеров-1.
Двери наружные -  по серии I . 136 .5-19  
остекленные и щитовые. Типоразмеров-2.
Двери внутренние -  по серии I . 136-10. С2ев

Типоразмеров-2.
Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия) -  2 .225 т .
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Наименование Всего Удельн. 
показа
тель

Наименование Всего Удельн. 
показа
тель

viи  стоимость ЩКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
v i IB Общая сметная 

стоимость ты с.руб .91,29 -
V4KH Расход

воды мЗ/сут 5,75 -

72,70

66 ,77

в том числе: 
v i il  строительно-мон

тажных работ то же 79 ,62  -
V tю  оборудования и

мебели " 11 ,67  -
v i i s  Стоимость строитель

но-монтажных работ
I  м2 общей площади руб. -  | 4о 49
То же, I  м2 полезной ’
площади " -  146,28

viIK То же,1 м3 строи
тельного объема
здания " -  39,46

v i IV Стоимость общая 
на расчетный пока
затель " -  1825,80

V1JA ТРУДОЕМКОСТЬ
V1JF Построечные трудо

вые затраты чел .дн .1901 ,16  -
v i j s  То же,на I  м2 общей

площади тож е -  3,35
То же,на I  м2 полез
ной площади " -  3 ,49

v i jr  То же,на I  м3 строи
тельного объема " -  0 ,92

v ljv  То же,на расчетный
показатель " -  38,02

V1KA РАСХОДЫ
vikb Расход строительных 

материалов 
Цемент
Цемент, приведенный 
к марке М400 
То же,на I  м2 общей 
площади
То же,на I  м2 полез
ной площади 
То же,на I  м3 строи
тельного объема 
здания 
Сталь
Сталь,приведенная к 
классам AI и С38/23 
в том числе:
Сталь прокатная.при- 
веденная к С38/23 
Сталь приведенная к 
классам A -I и 
С38/23
на I  м2 общей площад 
То же,на I  м2 полез
ной площади 
То же,на расчетный 
показатель 
Бетон и железобе
тон
в том числе: 
монолитный 
сборный тяжелый 
сборный легкий 
Бетон и железобетон 
на I  м2 общей площад 
на I  м2 полезной 
площади
на расчетный пока
затель
Лесоматериалы 
Лесоматериалы,приве
денные к круглому
лесу » 6 4 ,0 9 (5 8 ,3 5 ) -
Кирпич тыс.шт 2,38
Камень пиленый
известняк то Же 22,72

V4KI

V4KN

мЗ/ч 
то же

П

холодной 
горячей
Канализационные 
стоки

Тепла

в том числе:
на отопление т о #в

на вентиляцию "

на горячее водо
снабжение "

Тепла на отопле
ние I  м2 общей 
площади "

Потребная электри
ческая мощность кВт

3.29 
1,55

5.29

48340 
56,22 “

- ш  -

42,7

7.20  

9 ,97  -

0 ,80  -

0.12
0,12

0 ,03

G3NB

V I NN

V1NP

ОЗОС

G30B

VIOK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

м3
Объем строительный 
здания

85.3
0,099

2069,89
в том числе:
подземной части 
здания
Объем строительный 
на I  м2 общей пло
щади
То же,на I  м2 рабочей 
площади (Kg)
То же,на расчетный 
показатель
Площадь
застройки
Общая
в том числе: 
подземной части 
Общая площадь на

435,20

3,65

5 ,6

м2

41,40

547,57
566,72

137,76

0 ,017  тель п - 11,33
Н 0,018  Полезная t r 544,31 -

в том числе:п 0,20 подземной части п 131,94 -
м3 124,85 - то же,на расчетный

показатель ft
- 10,89

fl CO
rf>

O
rf>

co
rf»

<0
<Т

1 
1

S30Q Рабочая п 369,65 -
N - в том числе:
" 0,22 подземной части f t 14,85 -

То же,на расчетный
0 ,23 показатель It - 7 ,39

I t -  2 ,49 То же,на I  м2 общей
п 42,73 площади (Kj) п - 0 ,65

В скобках указывается потребность строи
тельных материалов без учета расходов, на из
готовление сборных изделий, конструкций.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте предусмотрены варианты: фундаментов дня расчетного давления на 

грунт основания и , отопления для расчетных зимних

температур наружного воздуха минус 5°С и 15°С, сейсмичности 8 баллов. За расчетную 

единицу принято I  место. Всего расчетных единиц -  50.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I  января 1984 г .

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 0 Материалы для привязки и чертежи нулевого цикла работ

Альбом I Архитектурно-строительные и технологические чертежи

Альбом П Санитарно-технические и электротехнические чертежи, 

устройства, автоматизация, пожарная сигнализация.

слаботочные

Альбом Ш С м е т ы

Альбом 1У Ведомость потребности в материалах

Альбом У Спецификации оборудования

Альбом п Проектная документация яа перевод помещений подвала 

зования под ПРУ

дня исполь-

Альбом УП Чертежи задания заводу-изготовителю

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-685 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦИТЭПсельстрой г.Б аку 
370601, ГСП, Басина,65

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждён Госстроем Азерб.ССР 

9 июля 1985 г . , приказ № 46

Введен в  действие институтом "ЦИТЭПсельстрой" 
приказ от 23 июля 1985г. Ж315-Т

Тбилисский филиал ЦИТП,380053,
Тбилиси, 53 Авчальское шоссе ,86а

К атал.л . № 052682
Типовой проект 215-1-330с.85
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