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СК-2
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИПОМ ! ПРОЕКТЫ предприятия, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

901-2-0169.90

ОАО
«ЦПП»

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРОИЗВОДЩЛЬНОСТЫО 
150,200,300 куб.и в час

АПРЕЛЬ
1991 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕШЯ

На 2-ОС страницах 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование Кол. Поз Наименование Кол.

I Агрегат электронасосный 2 4 Установка компрессорная передвиж
ная С0-7Б с электродвигателем 
4AI00J 2УЗ /V в 4 кВт

I

2 Аппарат вертикальный 
ВЭЭ1-1-1-1.0

I

(импульсное устройство) 5 Шкафы управления 2
3 Таль ручная передвижная 

червячная I т
I

болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО 
П0ЖАР0ТУШШ1ОГОИЗВ0ДИТЕЛЬН0СТЬЮ 1 5 0 , 2 0 0 ,

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
РШЕНШ

Л ист I

300  к у б .м  в  ч а с 907- 2 - 0 / 69.90
Страница 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Н асосн ая  стан ц и я  а в т о м а т и ч е ск о й  у ста н ов к и  в од я н ого  пож аротуш ения п р ои з в од и тел ь н ость ю  

1 5 0 , 2 0 0 , 3 0 0  м3/ ч  п р ед н азн ачен а  д л я  питания в од ой  ав том а ти ч еск и х  у с т а н о в о к  пож аротуш ения.

Р а б ота  н а со сн о й  стан ц и и  п р е д у см а т р и в а е т ся  б е з  п о с т о я н н о г о  д еж у р н ого  п е р со н а л а .

Для подачи  воды  на нужды пож аротуш ения в  н а сосн ой  станции  у ста н а в л и в а ю тся  д в а  н а с о с а  

(р абоч и й  и р е зе р в н ы й ).

Управление н асосам и  а в т о м а т и ч е ск о е  и р у ч н о е . Цри возн и кн овен и и  за гор а н и я  на о б ъ е к т е  

и получении команды о т  п р и б о р о в , формирующих командный и м п у л ьс , пожарный н а с о с  а в т о м а т и ч е с 

ки в к л ю ча ется  в  р а б о т у .  Питание н а со сн о й  станции в од ой  возм ож но о т  различны х с и ст е м  в о д о 

п р о в о д о в , о т  откры ты х и с т о ч н и к о в , о т  р е з е р в у а р о в .

Монтаж и демонтаж  о б ор у д ов а н и я  в  н а сосн ой  станции о с у щ е ст в л я е т ся  с  помощью п од ъ ем н о - 

тр а н сп о р тн о го  о б о р у д о в а н и я : талью  червячной  р учн ой  гр у зоп од ъ ем н ость ю  I  т .

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

В ода

П отребная эл ек тр и ч еск а я  
мощ ность

3 0 0  м3/ ч  

1 0 9 ,6  кВт

Наименование К ол . Наименование Кол •

v m СТОИМОСТЬ V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

v m Общая см етн ая
т ы с .р у б .  Ю ,4 3

тг
3 ,0 9

"  7 ,3 4

VH-KH Р а сх од  воды л / с  8 3 ,5

V-I3L

Ш О

с т о и м о ст ь

в  том  ч и сл е ;

С тр ои тел ь н о - 
монтажных р а б о т

О борудования

VM<K Ш тр еб н а я  эл ек тр и 
ч е ск а я  м ощ ность к В т 1 0 9 ,6

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Данные типовы е проектны е реш ения разработан ы  взам ен  т и п о в о г о  п р о е к т а  9 0 I - 2 - I 4 0 .8 5 .  
П оказатели приведены д л я  н а со сн о й  станции п р ои звод и тел ьн остью  3 0 0  м з /ч .  Сметная с т о и м о с т ь  
оп р ед ел ен а  по нормам и цен ам , введенным в  д е й ств и е  с  1 9 84  г о д а .  Расчетны й п о к а за т е л ь  -  
I  м з /ч .

В 7 £ А  С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I  -  Общая п оя сн и тел ь н а я  запи ска 
Т ех н ол оги ч еск и е  реш ения 
Э л ек тр оуп р авл ен и е, электроосвещ ен и е

Альбом 2  -  Спецификации обор у д ов а н и я  
Альбом 3  -  В ед ом ости  п о т р е б н о с т и  в  м атериалах 
Альбом 4  -  Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 317 форматок

В7ВА а в т о р  п р о е к т а  СПКБ "Система", г.Иваново. 153032,Иваново,32>ул.Станкостроителей, 10

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введен ы  в  д ей ств и е  приказом СПКБ "С и сте м а " г .  И ваново 
N 2 5  о т  4  д е к а б р я  1990 г о д а .

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Ииа.№ 2А 752 Катал.л.№ 066(61Типовые проектные решения 901-2-0169.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855369.htm

